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３－３－８ 水 叩 工 ·············· 22 

第４節 護床工 ···················· 22 

３－４－１ 一般事項 ·············· 22 

３－４－２ 作業土工（床掘り・ 

埋戻し） ·· 22 
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第１編 共通編 

第１章 総則 

 

第１節 総則 

１－１－１ 適用 

１．適用工事 

土木工事共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）は、神戸市が発注

する土木工事（以下「工事」という。）に係る工事請負契約書（以下「契

約書」という。）及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を

図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保

を図るためのものである。 

２．契約の履行 

契約図書は相互に補完し合うものとし、契約書及び設計図書のいずれか

によって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。 

３．設計図書間の不整合 

特記仕様書、図面、共通仕様書の間に相違がある場合、または図面から

の読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合、請負人は監督員に確認

して指示を受けなければならない。 

４．ＳＩ単位 

設計図書は、ＳＩ単位を使用するものとする。ＳＩ単位と非ＳＩ単位と

が併記されている場合は（ ）内を非ＳＩ単位とする。 

１－１－２ 用語の定義 

１．監督員 

本仕様で規定されている監督員とは、総括監督員、主任監督員、担当監

督員を総称していう。 

２．総括監督員 

本仕様で規定されている総括監督員とは、工事の監督の事務を掌理し，

他の監督員を指揮監督する監督員をいう。 

３．主任監督員 

本仕様で規定されている主任監督員とは、工事の監督の事務を主任し，

担当監督員を指揮監督する監督員をいう。 

４．担当監督員 

本仕様で規定されている担当監督員とは、総括監督員及び主任監督員以



 

第１編共通編 第１章総則（R2.10） 

1-2 
第１編共通編 第１章総則（R2.10） 

 

外の監督員をいう。 

５．契約図書 

契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。 

６．設計図書 

設計図書とは、設計書、仕様書、図面及び質疑回答書をいう。 

７．仕様書 

仕様書とは、各工事に共通する共通仕様書と、各工事ごとに規定される

特記仕様書を総称していう。 

８．共通仕様書 

共通仕様書とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの

程度、施工方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説

明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをい

う。 

９．特記仕様書 

特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細または

工事に固有の技術的要求を定める図書をいう。 

10．質疑回答書 

質疑回答書とは、入札参加者からの質問書に対して本市が回答する書面

をいう。 

11．図面 

図面とは、入札に際して本市が示した設計図、本市から変更または追加

された設計図、工事完成図等をいう。なお、設計図書に基づき監督員が請

負人に指示した図面及び請負人が提出し、監督員が書面により承諾した図

面を含むものとする。 

12．指示 

指示とは、契約図書の定めに基づき、監督員が請負人に対し、工事の施

工上必要な事項について書面により示し、実施させることをいう。 

13．承諾 

承諾とは、契約図書で明示した事項について、監督員または請負人が書

面により同意することをいう。 

14．協議 

協議とは、書面により契約図書の協議事項について、監督員と請負人が

対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。 

15．提出 

提出とは、監督員が請負人に対し、または請負人が監督員に対し工事に
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係わる書面またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 

16．提示 

提示とは、監督員が請負人に対し、または請負人が監督員または検査員

に対し工事に係わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。 

17．報告 

報告とは、請負人が監督員に対し、工事の状況または結果について書面

により知らせることをいう。 

18．通知 

通知とは、監督員と請負人の間で、工事の施工に関する事項について、

書面によりお互いに知らせることをいう。 

19．連絡 

連絡とは、監督員と請負人の間で、契約書第18条に該当しない事項また

は緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなど

の署名または押印が不要な手段により互いに知らせることをいう。 

なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。 

20．納品 

納品とは、請負人が監督員に工事完成時に成果品を納めることをいう。 

21．電子納品 

電子納品とは、「神戸市電子納品運用指針（簡易版）（案）」に基づき作

成された電子データで納品することをいう。 

22．書面 

書面とは、手書き、印刷物等による工事打合せ簿等の工事帳票をいい、

発行年月日を記載し、署名または押印したものを有効とする。 

（１）書面の様式は、別添「提出書類の様式」によるものとする。 

（２）電子納品を行う場合は、別途監督員と協議するものとする。 

23．工事写真 

工事写真とは、工事着手前及び工事完成、また、施工管理の手段として

各工事の施工段階及び工事完成後目視できない箇所の施工状況、出来形寸

法、品質管理状況、工事中の災害写真等を写真管理基準に基づき撮影した

ものをいう。 

なお、デジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、「神戸市デ

ジタル工事写真の小黒板情報電子化基準」に基づき実施しなければな

らない。 

24．工事帳票 

工事帳票とは、施工計画書、工事打合せ簿、品質管理資料、出来形管理
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資料等の定型様式の資料、及び工事打合せ簿等に添付して提出される非定

型の資料をいう。 

25．工事書類 

工事書類とは、工事写真及び工事帳票をいう。 

26．契約関係書類 

契約関係書類とは、契約書第９条第４項の定めにより提出される書類を

いう。 

27．工事管理台帳 

工事管理台帳とは、設計図書に従って工事目的物の完成状態を記録した

台帳をいう。工事管理台帳は、工事目的物の諸元をとりまとめた施設管理

台帳と工事目的物の品質記録をとりまとめた品質記録台帳をいう。 

28．工事完成図書 

工事完成図書とは、工事完成時に納品する成果品をいう。 

29．電子成果品 

電子成果品とは、電子的手段によって本市に納品する成果品となる電子

データをいう。 

30．工事関係書類 

工事関係書類とは、契約図書、契約関係書類、工事書類、及び工事完成

図書をいう。 

なお、請負人は、「神戸市土木工事書類作成マニュアル」に基づき、工

事関係書類を作成し、提出及び提示しなければならない。 

31．確認 

確認とは、契約図書に示された事項について、臨場もしくは関係資料に

より、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。 

32．立会 

立会とは、契約図書に示された項目について、監督員が臨場により、そ

の内容について契約図書との適合を確かめることをいう。 

33．工事検査 

工事検査とは、検査員が契約書第29条、第36条、第37条に基づいて給付

の完了の確認を行うことをいう。 

34．検査員 

検査員とは、契約書第29条第２項の規定に基づき、工事検査を行うため

に本市が定めた者をいう。 

35．同等以上の品質 

同等以上の品質とは、品質について、設計図書で指定する品質、または
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設計図書に指定がない場合には、監督員が承諾する試験機関の保障する品

質の確認を得た品質、もしくは、本市の承諾した品質をいう。 

なお、試験機関において品質を確かめるために必要となる費用は、請負

人の負担とする。 

36．工期 

工期とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び後

片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。 

37．工事着工日 

工事着工日とは、工期の始期日または設計図書において規定する始期日

をいう。 

  38．工事着手 

    工事着手とは、工事着工日以降の実際の工事のための準備工事（現場事

務所等の設置または測量をいう。）、詳細設計付工事における工場製作工の

いずれかに着手することをいう。 

39．準備期間 

    準備期間とは、工事着工日から本体工事または仮設工事の着手までの期

間をいう。 

40．工事 

工事とは、本体工事及び仮設工事、またはそれらの一部をいう。 

41．本体工事 

本体工事とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事を

いう。 

42．仮設工事 

仮設工事とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とさ

れるものをいう。 

43．工事区域 

工事区域とは、工事用地、その他設計図書で定める土地または水面

の区域をいう。 

44．現場 

現場とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計図

書で明確に指定される場所をいう。 

45．ＳＩ 

ＳＩとは、国際単位系をいう。 

46．現場発生品 

現場発生品とは、工事の施工により現場において副次的に生じたもので、
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その所有権は本市に帰属する。 

47．ＪＩＳ規格 

ＪＩＳ規格とは、日本産業規格をいう。 

48．本市 

本市とは、監督員その他工事施行に関し権限を有する者をいう。 

１－１－３ 設計図書の照査等 

１．図面原図の貸与 

請負人からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、請負人に図面の

原図を貸与することができる。ただし、共通仕様書等、市販・公開されて

いるものについては、請負人が備えなければならない。 

２．設計図書の照査 

請負人は、工事の施工にあたり、自らの負担により契約書第18条第１項

第１号から第５号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合

は、本市にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めな

ければならない。 

なお、確認できる資料とは、現場地形図、設計図との対比図、取合い図、

施工図等を含むものとする。また、請負人は本市から更に詳細な説明また

は資料の追加の要求があった場合は従わなければならない。 

ただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成については、契約

書第19条によるものとし、監督員からの指示によるものとする。 

３．契約図書等の使用制限 

請負人は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその

他の図書を本市の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはなら

ない。 

１－１－４ 施工計画書 

１．一般事項 

請負人は、工事着工前又は施工方法が確定した時期に工事目的物を完成

するために必要な手順や工法等についての施工計画書を本市に提出しな

ければならない。 

請負人は、施工計画書を遵守し工事の施工にあたらなければならない。 

この場合、請負人は、施工計画書に以下の事項について記載しなければ

ならない。また、本市がその他の項目について補足を求めた場合には、追

記するものとする。ただし、請負人は維持工事等簡易な工事においては本

市の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。 

（１）工事概要 
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（２）計画工程表 

（３）現場組織表 

（４）安全管理 

（５）主要船舶・機械 

（６）指定機械 

（７）主要資材 

（８）施工方法（主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む） 

（９）施工管理計画 

（10）緊急時の体制及び対応 

（11）交通管理 

（12）環境対策 

（13）現場作業環境の整備 

（14）再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 

（15）その他 

２．変更施工計画書 

請負人は、施工計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該工

事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を提出しな

ければならない。 

３．詳細施工計画書 

本市が指示した事項については、請負人は、さらに詳細な施工計画書を

提出しなければならない。 

１－１－５ コリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）への登録 

請負人は、受注時または変更時において工事請負代金額が500万円以上の

工事について、工事実績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・

完成、訂正時に工事実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」

をコリンズから監督員にメール送信し、監督員の確認を受けたうえ、受注時

は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は

変更があった日から、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は

工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録

機関に登録をしなければならない。 

登録対象は、工事請負代金額500万円以上の全ての工事とし、受注・変更・

完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。 

また、登録機関発行の「登録内容確認書」は、コリンズ登録時に監督員に

メール送信される。 

なお、変更時と完成時の間が10日間（土曜日、日曜日、祝日等を除く）に
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満たない場合は、変更時の登録申請を省略できるものとする。 

また、本工事の完成後において訂正または削除する場合においても同様に、

コリンズから本市にメール送信し、速やかに本市の確認を受けた上で、登録

機関に登録申請しなければならない。 

１－１－６ 監督員 

１．監督員の権限 

当該工事における監督員の権限は、契約書第９条第２項に規定した事項

である。 

２．監督員の権限の行使 

監督員がその権限を行使するときは、原則として書面により行うものと

する。ただし、緊急を要する場合は監督員が、請負人に対し口頭による指

示等を行えるものとする。口頭による指示等が行われた場合には、後日書

面により監督員と請負人の両者が指示内容等を確認するものとする。 

１－１－７ 工事用地等の使用 

１．維持・管理 

請負人は、本市から工事用地等の提供を受けた場合は、善良なる管理者

の注意をもって維持・管理するものとする。 

２．用地の確保 

設計図書において請負人が確保するものとされる用地及び工事の施工

上請負人が必要とする用地については、自ら準備し、確保するものとする。

この場合において、工事の施工上請負人が必要とする用地とは、営繕用地

（請負人の現場事務所、宿舎）及び型枠または鉄筋作業場等専ら請負人が

使用する用地並びに構造物掘削等に伴う借地等をいう。 

３．第三者からの調達用地 

請負人は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用または買収した

ときは、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用に

よる苦情または紛争が生じないように努めなければならない。 

４．用地の返還 

請負人は、第１項に規定した工事用地等の使用終了後は設計図書の定め

または本市の指示に従い復旧の上、速やかに本市に返還しなければならな

い。工事の途中において、本市が返還を要求したときも同様とする。 

５．復旧費用の負担 

本市は、第１項に規定した工事用地等について請負人が復旧の義務を履

行しないときは請負人の費用負担において自ら復旧することができるも

のとし、その費用は請負人に支払うべき請負代金額から控除するものとす
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る。この場合において、請負人は、復旧に要した費用に関して本市に異議

を申し立てることができない。 

１－１－８ 工事着手 

請負人は、特記仕様書に工事に着手すべき期日について定めがある場合に

は、その期日までに工事着手しなければならない。 

１－１－９ 工事の下請負 

請負人は、下請負に付する場合には、以下の各号に掲げる要件をすべて

満たさなければならない。 

（１）請負人が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するもので

あること。 

（２）下請負人が神戸市の工事指名競争参加資格者である場合には、指名停

止期間中でない者を使用すること。 

（３）下請負人は、当該下請負工事の施工能力を有すること。なお、下請契

約を締結するときは、下請負に使用される技術者、技能労働者等の賃金、

労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境が適正に整備さ

れるよう、市場における労務の取引価格、保険料等を的確に反映した適

正な額の請負代金及び適正な工期等を定める下請け契約を締結しなけ

ればならない。 

１－１－10 施工体制台帳 

１．一般事項 

請負人は、下請負人契約を締結した場合、国土交通省令及び「施工体制

台帳に係る書類の提出について」（平成30年12月20日付け国官技第62号、

国営整第154号、平成27年3月27日付国港技第123号、平成27年3月16日付け

国空安保第763号、国空交企第643号）に従って記載した施工体制台帳を作

成し、工事現場に備えるとともに、所定の様式により監督員に提出しなけ

ればならない。 

２．施工体系図 

第１項の請負人は、国土交通省令及び「施工体制台帳に係る書類の

提出について」（平成30年12月20日付け国官技第62号、国営整第154号、平

成27年3月27日付国港技第123号、平成27年3月16日付け国空安保第763号、

国空交企第643号）に従って、各下請負人の施工の分担関係を表示した

施工体系図を作成し、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい

場所に掲げなければならない。また、請負人は、施工体系図（提出書

類 様式－15の3）を所定の様式により監督員に提出しなければならな

い。 



 

第１編共通編 第１章総則（R2.10） 

1-10 
第１編共通編 第１章総則（R2.10） 

 

 ３．現場代理人等の腕章の着用について 

    現場作業員及び住民から見た責任者の明確化を図るため、現場代理

人及び監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者に、腕章の着用を義

務付けるものとする。なお、腕章の仕様については監督員と協議する

ものとし、着用箇所は、腕の見やすいところを原則とする。なお、腕

章の他にも名札を着用することが望ましい。 

   （監理技術者補佐は、建設業法第26条第3項ただし書き規定する者をい

う。なお、令和２年10月１日以降において、監理技術者補佐を配置す

る場合に適用する。） 

４．施工体制台帳等変更時の処置 

第１項の請負人は、施工体制台帳（提出書類 様式－15）及び施工

体系図（提出書類 様式－15の3）に変更が生じた場合は、その都度す

みやかに監督員に提出しなければならない。 

１－１－11 請負人相互の協力 

請負人は、契約書第２条の規定に基づき隣接工事または関連工事の請負業

者と相互に協力し、施工しなければならない。 

また、他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら

関係者と相互に協力しなければならない。 

１－１－12 調査・試験に対する協力 

１．一般事項 

請負人は、本市が自らまたは監督員が指定する第三者が行う調査及び試

験に対して、監督員の指示によりこれに協力しなければならない。この場

合、本市は、具体的な内容等を事前に請負人に通知するものとする。 

２．公共事業労務費調査 

請負人は、当該工事が本市の実施する公共事業労務費調査の対象工事と

なった場合には、以下の各号に掲げる協力をしなければならない。また、

工期経過後においても同様とする。 

（１）調査票等に必要事項を正確に記入し、本市に提出する等必要な協力を

しなければならない。 

（２）調査票等を提出した事業所を本市が、事後に訪問して行う調査・指導

の対象になった場合には、その実施に協力しなければならない。 

（３）正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を

作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現

場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければならない。 

（４）対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工
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事の請負人（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）

が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。 

３．諸経費動向調査 

請負人は、当該工事が本市の実施する諸経費動向調査の対象工事となっ

た場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また､工期経過

後においても同様とする。 

４．施工合理化調査 

請負人は、当該工事が本市の実施する施工合理化調査等の対象工事とな

った場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また､工期経

過後においても同様とする。 

５．独自の調査・試験を行う場合の処置 

請負人は、工事現場において独自の調査・試験等を行う場合、具体

的な内容を事前に監督員に説明し、承諾を得なければならない。また、

請負人は、調査・試験等の成果を発表する場合、事前に本市に説明し、

承諾を得なければならない。 

１－１－13 工事の一時中止 

１．一般事項 

本市は、契約書第20条の規定に基づき以下の各号に該当する場合におい

ては、あらかじめ請負人に対して通知した上で、必要とする期間、工事の

全部または一部の施工について一時中止させることができる。 

なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、

暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、１－

１－45臨機の措置により、請負人は、適切に対応しなければならない。 

（１）埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工

事の続行が不適当または不可能となった場合 

（２）関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場

合 

（３）工事着工後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可

能となった場合 

２．発注者の中止権 

本市は、請負人が契約図書に違反しまたは監督員の指示に従わない場合

等、監督員が必要と認めた場合には、工事の中止内容を請負人に通知し、

工事の全部または一部の施工について一時中止させることができる。 

３．基本計画書の作成 

前１項及び前２項の場合において、請負人は施工を一時中止する場合は、
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中止期間中の維持・管理に関する施工計画書を監督員に提出し、承諾を得

るものとする。また、請負人は工事の再開に備え工事現場を保全しなけれ

ばならない。 

１－１－14 設計図書の変更 

設計図書の変更とは、入札に際して本市が示した設計図書を、本市が指示

した内容及び設計変更の対象となることを認めた協議内容に基づき、本市が

修正することをいう。 

１－１－15 工期変更 

１．一般事項 

請負人は、契約書第18条第５項及び第19条に係る設計図書の変更または

訂正の指示があったときに工期の変更が必要な場合は、必要とする変更日

数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、工期変更申請書

を監督員に提出するものとする。 

２．工事の一時中止 

請負人は、契約書第20条に基づく工事の全部もしくは一部の施工が一時

中止となったときに工期の変更が必要な場合は、必要とする変更日数の算

出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、工期変更申請書を監督

員に提出するものとする。 

３．工期の延長 

請負人は、契約書第21条に基づき工期の変更を求める場合、必要とする

延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、工期変更

申請書を監督員に提出するものとする。 

１－１－16 支給材料及び貸与品 

１．一般事項 

請負人は、本市から支給材料及び貸与品の提供を受けた場合は、善良な

管理者の注意をもって管理しなければならない。 

２．受払状況の記録 

請負人は、支給材料及び貸与品について、その受払状況を記録した帳簿

を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。 

３．支給品受払簿 

請負人は、工事完成時（完成前にあっても工事工程上支給品の精算が行

えるものについては、その時点）には、支給品受払簿を監督員に提出しな

ければならない。 

４．引渡場所 

契約書第15条第１項に規定する「引渡場所」については、設計図書また
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は監督員の指示によるものとする。 

５．返還 

請負人は、契約書第15条第９項に定める「不用となった支給材料または

貸与品の返還」については、監督員の指示に従うものとする。 

なお、請負人は、返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れる

ことはできないものとする。 

６．修理等 

請負人は、支給材料及び貸与物件の修理等を行う場合、事前に監督員

の承諾を得なければならない。 

７．流用の禁止 

請負人は、支給材料及び貸与物件を他の工事に流用してはならない。 

８．所有権 

支給材料及び貸与物件の所有権は、請負人が管理する場合でも本市に

属するものとする。 

１－１－17 工事現場発生品 

請負人は、工事の施工に伴って生じた現場発生品等の措置については、書

面を作成し、監督員の指示を受けなければならない。 

１－１－18 建設副産物 

１．一般事項 

請負人は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に用い

る場合、設計図書によるものとするが、設計図書に明示がない場合には、

本体工事または設計図書に指定された仮設工事にあっては、監督員と協議

するものとし、設計図書に明示がない任意の仮設工事にあたっては、監督

員の承諾を得なければならない。 

２．マニフェスト 

請負人は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、廃棄物管理票（マ

ニフェスト）により、適正に処理されていることを確認するとともに監督

員に提示しなければならない。 
なお、廃棄物管理票（マニフェスト）については、Ｄ票を監督員に提示

するものとする。 
また、電子マニフェストを使用した場合、請負人は、受渡確認票または

データのダウンロードの写しを提示する。 
３．法令遵守 

請負人は、「建設副産物適正処理推進要綱」（国土交通事務次官通達平成

14年5月30日）、「再生資源の利用の促進について」（建設大臣官房技術審議



 

第１編共通編 第１章総則（R2.10） 

1-14 
第１編共通編 第１章総則（R2.10） 

 

官通達平成3年10月25日）、「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」

（国土交通事務次官通達平成18年6月12日）を遵守して、建設副産物の適

正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。 

４．再生資源利用計画書・利用促進計画書 

請負人は、「建設リサイクル法」の対象建設工事となる工事（請負工事

にあっては請負金額が500万円以上の工事）で、コンクリート、コンクリ

ート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に

搬入する場合は、法令に基づき「再生資源利用計画書」、また、建設発生

土、コンクリート塊、アスファルトコンクリート塊、建設発生木材、建設

汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合については、

「再生資源利用促進計画書」を電子データに入力し、プリントアウトした

ものを施工計画書に含めるとともに、「建設リサイクル法」の第11条の通

知または第10条の届出の必要から、工事着手の10日前までに電子データ及

びプリントアウトしたものを監督員に提出しなければならない。 

５．再生資源利用実施書・利用促進実施書 

請負人は、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を

作成した場合には、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施

書」を工事完了後電子データに入力し、「建設リサイクル法」の第18条に

より速やかに電子データ及びプリントアウトしたものを監督員に提出し

なければならない。 

６．建設資材廃棄物引渡完了報告書 

請負人は、請負金額が500万円以上の場合もしくは、床面積80㎡以上の

建築物の解体工事を含む場合は、「建設リサイクル法」手続き以外に「神

戸市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例」により、「建

設資材廃棄物引渡完了報告書」と「各廃棄物のマニフェスト（Ｂ２票写し）」

を添付して、産業廃棄物処理業者（中間処理業者または最終処分業者）へ

引渡してから15日以内に神戸市環境局事業系廃棄物対策部及び監督員に

提出しなければならない。また、電子マニフェストを使用した場合、運搬

終了の通知を受けた画面を紙に出力したものを提出するものとする。 

７．産業廃棄物収集運搬車 

請負人は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」（平成29

年11月8日）により、産業廃棄物収集運搬車は、表示及び書面の備えつ

けをしなければならない。 

 １－１－19 工事完成図 

  請負人は、出来形測量の結果及び設計図書に従って完成図を作成し、監督



 

第１編共通編 第１章総則（R2.10） 

1-15 
第１編共通編 第１章総則（R2.10） 

 

員に提出しなければならない。 

１－１－20 工事完成検査 

１．工事完成届の提出 

請負人は、契約書第29条の規定に基づき、工事完成届を監督員に提出し

なければならない。 

２．工事完成検査の要件 

請負人は、工事完成届を本市に提出する際には、以下の各号に掲げる要

件をすべて満たさなくてはならない。 

（１）設計図書（追加、変更指示も含む。）に示されるすべての工事が完成

していること。 

（２）契約書第17条第１項の規定に基づき、本市の請求した改造が完了して

いること。 

（３）設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料、工事

関係図及び工事報告書等の資料の整備がすべて完了していること。 

（４）契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を本市と

締結していること。 

３．検査日の通知 

本市は、完成検査に先立って、監督員を通じて請負人に対して検査日を

通知するものとする。 

４．検査内容 

検査員は、監督員及び請負人の臨場の上、工事目的物を対象として契約

図書と対比し、以下の各号に掲げる検査を行うものとする。 

（１）工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ 

（２）工事実施状況に関する書類、記録及び写真等 

５．修補の指示 

検査員は、修補の必要があると認めた場合には、請負人に対して、期限

を定めて修補の指示を行うことができるものとする。 

６．修補期間 

修補の完了が確認された場合は、その指示の日から修補完了の確認の日

までの期間は、契約書第29条第2項に規定する期間に含めないものとする。 

７．適用規定 

請負人は、当該工事完成検査については、第３編１－１－４監督員によ

る確認及び立会等の規定を準用する。 

１－１－21 出来高検査等 

１．一般事項 
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請負人は、契約書第36条第１項の部分払の確認の請求を行った場合、ま

たは、契約書第37条第１項の工事の完成の通知を行った場合は、出来高に

係わる検査を受けなければならない。 

２．部分払いの請求 

請負人は、契約書第36条に基づく部分払いの請求を行うときは、前項の

検査を受ける前に工事部分払請求書兼工事出来高内訳書を作成し、本市に

提出しなければならない。 

３．検査内容 

検査員は、監督員及び請負人の臨場の上、工事目的物を対象として工事

部分払請求書兼工事出来高内訳書と対比し、以下の各号に掲げる検査を行

うものとする。 

（１）工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ

の検査を行う。 

（２）工事実施状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行

う。 

４．修補 

請負人は、検査員の指示による修補については、前条の第４項の規定に

従うものとする。 

５．適用規定 

請負人は、当該出来高検査については、第３編１－１－４監督員による

確認及び立会等の規定を準用する。 

６．検査日の通知 

本市は、出来高検査に先立って、監督員を通じて請負人に対して検査日

を通知するものとする。 

７．中間前払金の請求 

請負人は、契約書第32条に基づく中間前払金の請求を行うときは、認定

を受ける前に中間前金払認定請求書兼認定調書を作成し、監督員に提出し

なければならない。 

１－１－22 部分使用 

１．一般事項 

本市は、請負人の同意を得て部分使用できる。 

２．監督員による検査 

請負人は、本市が契約書第31条の規定に基づく当該工事に係わる部分使

用を行う場合には、監督員による品質及び出来形等の検査（確認を含む）

を受けるものとする。 
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１－１－23 施工管理 

１．一般事項 

請負人は、工事の施工にあたっては、施工計画書に示される作業手順に

従って施工し、品質及び出来形が設計図書に適合するよう、十分な施工管

理を行わなければならない。 

２．施工管理頻度、密度の変更 

監督員は、以下に掲げる場合、設計図書に示す品質管理の測定頻度及び

出来形管理の測定密度を変更することができるものとする。この場合、請

負人は、監督員の指示に従うものとする。これに伴う費用は、請負人の負

担とするものとする。 

（１）工事の初期で作業が定常的になっていない場合 

（２）管理試験結果が限界値に異常接近した場合 

（３）試験の結果、品質及び出来形に均一性を欠いた場合 

（４）前各号に掲げるもののほか、監督員が必要と判断した場合 

３．標示板の設置 

請負人は、施工に先立ち工事現場またはその周辺の一般通行人等が見易

い場所に、工事名、工期、発注者名、請負人名及び工事内容等を記載した

標示板を設置し、工事完成後は速やかに標示板を撤去しなければならない。

ただし、標示板の設置が困難な場合は、監督員の承諾を得て省略すること

ができる。 

なお、標示板の記載にあたっては、工事に関する情報をわかりやすく記

載するものとし、図１－１を参考とする。 

また、記載内容については、「道路工事現場における保安施設等の設置

基準」（神戸市、令和２年４月）によるものとする。河川工事等について

も、これに準ずるものとする。 
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図１－１ 標示板の例 

 

４．整理整頓 

請負人は、工事期間中現場内及び周辺の整理整頓に努めなければならな

い。 

５．周辺への影響防止 

請負人は、施工に際し施工現場周辺並びに他の構造物及び施設などへ影

響を及ぼさないよう施工しなければならない。また、影響が生じるおそれ

がある場合、または影響が生じた場合には直ちに監督員へ連絡し、その対

応方法等に関して監督員と速やかに協議しなければならない。また、損傷

が請負人の過失によるものと認められる場合、請負人自らの負担で原形に

復元しなければならない。 

６．労働環境等の改善 

請負人は、工事の適正な実施に必要な技術的能力の向上、情報通信技術

を活用した工事の実施の効率化等による生産性の向上並びに技術者、技能

労働者等育成及び確保並びにこれらの者に係る賃金、労働時間、その他の

労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努めなければならない。ま

た、請負人は、作業員が健全な身体と精神を保持できるよう作業場所、現

場事務所及び作業員宿舎等における良好な作業環境の確保に努めなけれ

ばならない。 

７．発見・拾得物の処置 

請負人は、工事中に物件を発見または拾得した場合、関係機関へ通報す

るとともに、監督員へ連絡しその対応について指示を受けるものとする。 

 

発注者 神戸市 建設局 ○○建設事務所 

    （電話）0000-00-0000 

施工者 ○ ○ ○ ○ ○ 建 設 株 式 会 社  

（電話）0000-00-0000 
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８．記録及び関係書類 

請負人は、神戸市が定める「土木工事施工管理基準」により施工管理を

行い、また、「写真管理基準」により土木工事の工事写真による写真管理

を行って、その記録及び関係書類を作成、保管し、完成検査時に提出しな

ければならない。ただし、それ以外で監督員からの請求があった場合は提

示しなければならない。 

なお、「土木工事施工管理基準」及び「写真管理基準」に定められてい

ない工種または項目については、監督員と協議の上、施工管理、写真管理

を行うものとする。 

１－１－24 履行報告 

請負人は、契約書第11条の規定に基づき、履行状況を所定の様式に基づき

作成し、監督員に提出しなければならない。 

１－１－25 工事関係者に対する措置請求 

１．現場代理人に対する措置 

本市は、現場代理人が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守

に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、請負人に対して、

その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求するこ

とができる。 

２．技術者に対する措置 

本市は、主任技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理

人を兼務する者を除く)が、工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の

遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、請負人に対

して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求

することができる。 

１－１－26 工事中の安全確保 

１．安全指針等の遵守 

請負人は、「土木工事安全施工技術指針（国土交通大臣官房技術審議官

通達、令和２年３月）」、建設機械施工安全技術指針（国土交通省大臣官房

技術調査課長、国土交通省総合政策局建設施工企画課長通達、平成17年3

月31日）」、「建設工事公衆災害防止対策要綱（事務次官通達）」、「港湾工事

安全施工指針(社)日本埋立浚渫協会」、「潜水作業安全施工指針(社)日本

潜水協会」、「作業船団安全運航指針(社)日本海上起重技術協会」及びJIS A 

8972（斜面・法面工事用仮設設備）を参考にして、常に工事の安全に留意

して現場管理を行い、事故及び災害の防止を図らなければならない。ただ

し、これらの指針は当該工事の契約条項を超えて請負人を拘束するもので
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はない。 

２．支障行為等の防止 

請負人は、工事施工中、監督員及び管理者の許可なくして、流水及び水

陸交通の支障となるような行為、または公衆に支障を及ぼすなどの施工を

してはならない。 

３．周辺への支障防止 

請負人は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して

支障を及ぼさないよう必要な措置を施さなければならない。 

４．防災体制 

請負人は、豪雨、出水、土石流、その他天災に対しては、天気予報など

に注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立してお

かなくてはならない。 

５．第三者の立入り禁止措置 

請負人は、工事現場付近における事故防止のため一般の立入りを禁止す

る場合、その区域に、柵、門扉、立入禁止の標示板等を設けなければなら

ない。 

６．安全巡視 

請負人は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視

あるいは連絡を行い、安全を確保しなければならない。 

７．現場環境改善（イメージアップ） 

請負人は、工事現場の現場環境改善（イメージアップ）を図るため、現

場事務所、作業員宿舎、休憩所または作業環境等の改善を行い、快適な職

場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周

辺の美装化に努めるものとする。 

８．安全管理パトロール 

請負人は、請負人による工事現場の安全管理パトロールを実施するもの

とし、毎日安全管理者が行うほか、社内組織によっても概ね毎月１回実施

し、実施内容を記録した資料を整備・保管し、監督員の請求があった場合

は、直ちに提示するものとする。 

９．安全教育・訓練等の記録 

請負人は、「土木請負工事における安全・訓練等の実施について」（建設

大臣官房技術調査室長通達）及び「建設工事の安全対策に関する措置につ

いて」（建設大臣官房技術調査室）に基づいて、工事着手後、原則として

作業員全員の参加により月当り、半日以上の時間を割当て、以下の各号か

ら実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しな
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ければならない。 

なお、施工計画書に当該工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計

画を作成し、その実施状況については、ビデオまたは工事報告等に記録し

た資料を整備・保管し、監督員の請求があった場合は、直ちに提示するも

のとする。 

  ①安全活動のビデオ等視聴覚資料による安全教育 

  ②当該工事内容等の周知徹底 

  ③工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底 

  ④当該工事における災害対策訓練 

  ⑤当該工事現場で予想される事故対策 

  ⑥その他、安全・訓練等として必要な事項 

10．関係機関との連絡 

請負人は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、海上保

安部、港湾管理者、空港管理者、海岸管理者、労働基準監督署等の関係者

及び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならな

い。 

11．工事関係者の連絡会議 

請負人は、工事現場が隣接しまたは同一場所において別途工事がある場

合は、請負業者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非

常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うため、関係者による

工事関係者連絡会議を組織するものとする。 

12．安全衛生協議会の設置 

本市が、労働安全衛生法（令和元年６月改正法律第37号）第30条第１項

に規定する措置を講じる者として、同条第２項の規定に基づき、請負人を

指名した場合には、請負人はこれに従うものとする。 

13．安全優先 

請負人は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛

生法（令和元年６月改正法律第37号）等関連法令に基づく措置を常に講じ

ておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令

に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。 

14．爆発物発見時の措置（港湾） 

請負人は、工事中に機雷、爆弾等の爆発物を発見または拾得した場合、

監督員及び関係官公庁へ直ちに電話にて連絡をし、指示を受け、その後書

面による通知をしなければならない。 
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15．送電線・海底ケーブル等の安全対策（港湾） 

請負人は、工事に先立ち、施工現場とその周辺及び工事に使用する船舶

の回航・曳航経路上に送電線・海底ケーブル等の工作物若しくは埋設物の

有無など必要な事項を、一般電気事業者等工作物の設置者に確認し、関係

法令に基づき、安全対策を講じなければならない。 

16．防災対策 

請負人は、施工計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録

並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮の上施工方法及び施工

時期を決定しなければならない。特に梅雨、台風等の出水期の施工にあた

っては、工法、工程について十分に配慮しなければならない。 

17．災害発生時の応急措置 

災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべて

に優先させるものとし、応急処置を講じるとともに、直ちに関係機関に通

報及び監督員に連絡しなければならない。 

18．地下埋設物等の調査 

請負人は、工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には、

当該物件の位置、深さ等を調査し監督員に報告しなければならない。 

19．不明の地下埋設物等の処置 

請負人は施工中、管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は、監

督員に連絡し、その処置については占用者全体の現地確認を求め、管

理者を明確にしなければならない。 

20．地下埋設物件等損害時の措置 

請負人は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに関係機関

に通報及び監督員に連絡し協議を行ったうえで、応急措置をとり、補

修しなければならない。 

１－１－27 地下埋設物 

１．地下埋設物による事故防止 

請負人は、地下埋設物による事故を防止するため、工事箇所に存在する

埋設物の位置、大きさ、種別について事前調査、試験掘り等により熟知し、

下請負人及び作業員に至るまで、埋設物の全容、取扱い、措置方法等につ

いて周知徹底を図り、神戸市道路掘削工事連絡協議会の定める「地下埋設

物の事故防止対策決定事項」を遵守して工事を行わなければならない。 

２．占用物件管理者との協議 

請負人は、占用物件管理者（以下「占用管理者」という。）と綿密な連

絡をとり、工事の各段階における施工方法、埋設物の防護方法等について
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十分協議しなければならない。 

３．埋設物の路面標示 

請負人は、試験掘りに先立ち、占用管理者に埋設物の位置の標示を求め、

占用管理者の行う埋設物の路面標示には、必ず立会わなければならない。 

４．試験掘り 

請負人は、試験掘りを行うときは、あらかじめ日時及び場所を占用管理

者に連絡し、試験掘りに当たっては監督員及び占用管理者と共に立会わな

ければならない。また、試験掘りは本条第９項の施工方法により行い、埋

設管、ケーブル等を完全に露出させ、位置、大きさ、種別等の確認を行う

とともに、請負人は確認した埋設物について定められた路面標示及び路上

表示を行わなければならない。 

５．立会確認書、協議確認書 

請負人は、地下埋設物について現場立会いまたは協議を行ったときは、

その都度、必ず立会確認書または協議確認書を所定の様式により作成し占

用管理者及び監督員に提出するとともに、その一部を保管しておかなけれ

ばならない。また、占用管理者から協議済の確認シールの配布を受けた場

合は、工事標示板に添付しておかなければならない。 

６．調査図 

請負人は、各占用管理者の埋設物配置図、試験掘り成果図及び試験掘り

写真によって調査図を作成し、監督員に提出しなければならない。 

  また、請負人は現場事務所に掲示するか常時携帯するとともに、保管し

ておかなければならない。 

なお埋設物の深さに関しては、地表面からの深度とともに、必要に応じ

て標高によって表示しておくものとする。 

７．埋設物の防護 

請負人は、監督員及び占用管理者と協議した防護方法に基づき、埋設物

を慎重かつ安全に防護しなければならない。また、防護方法の一部が占用

管理者施工となった場合においては、その施工分担に従って占用管理者と

相互に協調しながら防護工事を行わなければならない。 

８．公衆災害の防止 

請負人は、工事施工中、占用管理者の指示に従って、露出する埋設物及

び近接する埋設物の安全管理を行い、工事中の損傷及びこれらによる公衆

災害の防止に努めるとともに、露出した埋設物には、直ちに図１－２の標

示板を取り付け、注意を喚起しなければならない。 
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  ガ ス 送配電 電信電話 水 道 工事用水道 下 水 

 

 

 25㎝ 

 

 
 
 
 板の色 20㎝ 
  緑色 ｵﾚﾝｼﾞ 赤色 青色 白色 茶色 

（注）両面とも同一標示とすること。 

 

図１－２ 露出する埋設物の標示板 

 

９．施工時の安全対策 

請負人は、試験掘及び地下埋設物を損傷するおそれのある範囲で路面の

取り壊しや掘削等を行う場合は、慎重に少量ずつ施工するものとし、地下

埋設物に衝撃を与えるおそれのある大型機械等を使用してはならない。ま

た、掘削作業開始より埋戻し完了までのあいだ、掘削した周囲の地盤の緩

み、沈下等に注意し、埋設物が損傷しないよう努めなければならない。 

10．仮復旧 

仮復旧のあとの路面には、仮復旧のあとの路面表示について（神戸市道

路掘削工事連絡協議会通知）の様式により仮復旧占用管理者名をペイント

で標示しなければならない。また、段差等が生じていないか常時巡回して

事故のないようにしなければならない。 

１－１－28 架空線 

１．架空線に近接した作業 

請負人は、架空線に近接し作業を行う場合は、架空線の管理者と打合せ

なければならない。その結果架空線等の移設が必要な場合は監督員に速や

かに報告しなければならない。 

２．保安措置 

請負人は、接触や感電事故を防止するため、架空線とクレーン等の作業

車との離隔に注意するとともに、協議内容に基づき必要な保安措置を行わ

なければならない。また必要に応じて作業車には感電防止のため適当な接

地（アース）を取り付けなければならない。 
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３．安全な作業方法の周知徹底 

請負人は、下請負人及び作業員に至るまで、架空線等の全容、安全な作

業の方法等について周知徹底するとともに、必要に応じて監視責任者を定

め、架空線と作業車の離隔距離の確認をしなければならない。 

１－１－29 酸素欠乏症等防止対策 

請負人は、酸素欠乏症等防止規則（最終改正平成30年6月19日厚生労働省令

第75号）を遵守し、工事中、酸素欠乏症を防止するために、土質調査、酸素

濃度、硫化水素濃度の測定その他の必要な調査を行わなければならない。 

１－１－30 爆発及び火災の防止 

１．火薬類の使用 

請負人は、火薬類の使用については、以下の規定による。 

（１）請負人は、発破作業に使用する火薬類等の危険物を備蓄し、使用する

必要がある場合、火薬類取締法等関係法令を遵守しなければならない。

また、関係官公庁の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じるものとす

る。 

なお、監督員の請求があった場合には、直ちに従事する火薬類取扱保

安責任者の火薬類保安手帳及び従事者手帳を提示しなければならない。 

（２）現地に火薬庫等を設置する場合は、火薬類の盗難防止のための立入防

止柵、警報装置等を設置し保管管理に万全の措置を講ずるとともに、夜

間においても、周辺の監視等を行い、安全を確保しなければならない。 

２．火気の使用 

請負人は、火気の使用については、以下の規定による。 

（１）請負人は、火気の使用を行う場合は、工事中の火災予防のため、その

火気の使用場所及び日時、消火設備等を施工計画書に記載しなければな

らない。 

（２）請負人は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁

止しなければならない。 

（３）請負人は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する

旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。 

（４）請負人は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼きして

はならない。 

１－１－31 後片付け 

請負人は、工事の全部または一部の完成に際して、一切の請負人の機器、

余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付けかつ撤去し、現場及び工事にかか

る部分を清掃し、かつ整然とした状態にするものとする。 
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ただし、設計図書において存置するとしたものを除く。また、工事検査に

必要な足場、はしご等は、監督員の指示に従って存置し、検査終了後撤去す

るものとする。 

１－１－32 事故報告書 

請負人は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに本市に連絡

するとともに、監督員に別途事故発生報告書を提出するものとする。また、

建設工事事故データベースシステムの登録対象となる工事事故の場合、監

督員が指示する期日までに、工事事故報告書を提出し、建設工事事故デー

タベースシステムに、工事事故に関する情報を登録する。 

１－１－33 環境対策 

１．環境保全 

請負人は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（建設大臣官房技術参

事官通達）、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気

汚染、水質汚濁等の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階に

おいて十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。 

２．苦情対応 

請負人は、環境への影響が予知されまたは発生した場合は、直ちに応急

措置を講じ監督員に連絡しなければならない。また、第三者からの環境問

題に関する苦情に対しては、誠意をもってその対応にあたり、その交渉等

の内容は、後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確にしておくと

ともに、状況を随時監督員に報告しなければならない。 

３．注意義務 

請負人は、工事の施工に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第

三者への損害が生じた場合には、請負人が善良な管理者の注意義務を果た

し、その損害が避け得なかったか否かの判断をするための資料を監督員に

提出しなければならない。 

４．廃油等の適切な措置 

請負人は、工事に使用する作業船等から発生した廃油等を「海洋汚染等

及び海上災害の防止に関する法律」に基づき、適切な措置をとらなければ

ならない。 

５．水中への落下防止措置 

請負人は、水中に工事用資材等が落下しないよう措置を講じるものとす

る。また、工事の廃材、残材等を海中に投棄してはならない。落下物が生

じた場合は、請負人は自らの負担で撤去し、処理しなければならない。 
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６．排出ガス対策型建設機械 

請負人は、工事の施工にあたり表１－１に示す建設機械を使用する場合

は、表１－１の下欄に示す「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法

律」（平成29年5月改正 法律第41号）に基づく技術基準に適合する特定特

殊自動車、または、「排出ガス対策型建設機械指定要領」（平成3年10月8日

付け建設省経機発第249号）、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関す

る規程」（最終改正平成24年3月23日付け国土交通省告示第318号）もしく

は「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」（最終改訂平成23年7月13日

付け国総環り第1号）に基づき指定された排出ガス対策型建設機械（以下

「排出ガス対策型建設機械等」という。）を使用しなければならない。 

排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督員が認めた場合

は、平成７年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置

の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の

技術審査・証明事業もしくは建設技術審査証明事業により評価された排出

ガス浄化装置を装着した建設機械を使用することができるが、これにより

難い場合は、監督員と協議するものとする。排出ガス対策型建設機械ある

いは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、請負人は施工

現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督員に提出しなけれ

ばならない。 

請負人はトンネル坑内作業において表１－２に示す建設機械を使用す

る場合は、排出ガス2011年基準に適合するものとして、表１－２の下欄に

示す「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則」第（令和

元年6月改正経済産業省・国土交通省・環境省令第2号）16条第1項第2号も

しくは第20条第1項第2号に定める表示が付された特定特殊自動車、または

「排出ガス対策型建設機械指定要領」（平成3年10月8日付け建設省経機発

第249号）もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」（最終改訂

平成23年7月13日付け国総環リ第1号）に基づき指定されたトンネル工事用

排出ガス対策型建設機械（以下「トンネル工事用排出ガス対策型建設機械

等」という。）を使用しなければならない。 

トンネル工事用排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督

員が認めた場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排

出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間

開発建設技術の技術審査・証明事業もしくは建設技術審査証明事業により

評価された排出ガス浄化装置（黒煙浄化装置付）を装着した建設機械を使

用することができるが、これにより難い場合は、監督員と協議するものと
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する。排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設

機械を使用する場合、請負人は施工現場において使用する建設機械の写真

撮影を行い、監督員に提出しなければならない。 

 

表１－１ 

機     種 備   考 

一般工事用建設機械 

・バックホウ 

・トラクターショベル（車輪式） 

・ブルドーザ 

・発動発電機（可搬式） 

・空気圧縮機（可搬式） 

・油圧ユニット 

（以下に示す基礎工事用機械のうち、ベー

スマシーンとは別に、独立したディーゼ

ルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載し

ているもの： 

油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼

管圧入・引抜機、油圧式杭圧入・引抜機、

アースオーガ、オールケーシング掘削機、

リバースサーキュレーションドリル、ア

ースドリル、地下連続壁施工機、全回転

型オールケーシング掘削機） 

・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ 

・ホイールクレーン 

ディーゼルエンジ

ン （ エ ン ジ ン 出 力

7.5kW以上260kW以下）

を搭載した建設機械

に限る 

ただし、道路運送車

両の保安基準に排出

ガス基準が定められ

ている自動車で、有効

な自動車検査証の交

付を受けているもの

は除く。 

 

表１－２ 

 

７．低騒音型・低振動型建設機械 

請負人は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（建設大臣官房技術

機     種 備   考 

トンネル工事用建設機械 

・バックホウ 

・トラクタショベル 

・大型ブレーカ 

・コンクリート吹付機 

・ドリルジャンボ 

・ダンプトラック 

・トラックミキサ 

ディーゼルエンジン（エンジン出力

30kW以上260kW以下）を搭載した建設機

械に限る。 

 ただし、道路運送車両の保安基準に

排出ガス基準が定められている大型特

殊自動車及び小型特殊自動車以外の自

動車の種別で、有効な自動車検査証の

交付を受けているものは除く。 
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参事官通達、昭和62年３月30日改正）によって低騒音型・低振動型建設

機械を設計図書で使用を義務付けている場合には、低騒音型・低振動型

建設機械の指定に関する規定（国土交通省告示、平成13年４月９日改正）

に基づき指定された建設機械を使用しなければならない。ただし、施工

時期・現場条件等により一部機種の調達が不可能な場合は、認定機種と

同程度と認められる機種または対策をもって協議することができるも

のとする。 

８．特定調達品目 

請負人は、資材（材料及び機材を含む）、工法、建設機械または目的

物の使用にあたっては、環境物品等「国等による環境物品等の調達の推

進等に関する法律（平成27年9月改正 法律第66号。「グリーン購入法」

という。）第2条に規定する環境物品等をいう。）」の使用を積極的に推進

するものとする。 

（１）グリーン購入法第６条の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関

する基本方針」で定める特定調達品目を使用する場合には、原則として、

判断の基準を満たすものを使用するものとする。なお、事業ごとの特性、

必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等の影響により、これ

により難い場合は、監督員と協議する。 

また、その調達実績の集計結果を監督員に提出するものとする。 

なお、集計及び提出の方法は、設計図書及び監督員の指示による。 

（２）グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方    

針における公共工事の配慮事項に留意すること。  

１－１－34 文化財の保護 

１．一般事項 

請負人は、工事の施工にあたって文化財の保護に十分注意し、使用人等

に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ち

に工事を中止し、設計図書に関して監督員に協議しなければならない。 

２．文化財等発見時の処置 

請負人が、工事の施工にあたり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合

は、本市との契約に係る工事に起因するものとみなし、本市が、当該埋蔵

物の発見者としての権利を保有するものとする。 

１－１－35 交通安全管理 

１．一般事項 

請負人は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、

積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないよう
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にするとともに、特に第三者に工事公害による損害を与えないようにしな

ければならない。 

なお、第三者に工事公害による損害を及ぼした場合は、契約書第27条に

よって処置するものとする。 

２．輸送災害の防止 

請負人は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴

う工事については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、

輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導警備員の配置、

標識安全施設等の設置場所、過積載防止、その他安全輸送上の事項につい

て計画をたて、災害の防止を図らなければならない。 

３．交通安全等輸送計画 

請負人は、ダンプトラック等の大型輸送機械で大量の土砂、工事用資材

等の輸送をともなう工事は、事前に関係機関と打合せのうえ、交通安全等

輸送に関する必要な事項の計画を立て、施工計画書に記載しなければなら

ない。 

なお、請負人は、ダンプトラックを使用する場合、「過積載防止対策要

領」に従うものとする。 

４．交通安全法令の遵守 

請負人は、供用中の道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全に

ついて、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道

路標識、区画線及び道路標示に関する命令（平成30年12月改正 内閣府・

国土交通省令第５号）、道路工事現場における保安施設等の設置基準（神

戸市）に基づき、安全対策を講じなければならない。 

５．工事用道路使用の責任 

本市が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、請負人の責任に

おいて使用するものとする。 

６．工事用道路共用時の処置 

請負人は、特記仕様書に他の請負人と工事用道路を共用する定めがある

場合においては、その定めに従うとともに、関連する請負人と緊密に打合

せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。 

７．公衆交通の確保 

公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料また

は設備を保管してはならない。請負人は、毎日の作業終了時及び何らかの

理由により建設作業を中断するときには、交通管理者協議で許可された常

設作業帯内を除き一般の交通に使用される路面からすべての設備その他
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の障害物を撤去しなくてはならない。 

８．海上、運河での工事 

請負人は、海上または運河において工事を行う場合は、工事着手に先立

ち監督員、関係官公署等と十分打合せを行い、浮標・標識等の設置及び関

係者への周知など必要な安全対策を講じることにより、一般船舶の航行の

安全を図り、事故を未然に防止するよう努めなければならない。 

９．作業区域の標示等 

請負人は、工事の施工にあたっては、作業区域の標示及び関係者への周

知など、必要な安全対策を講じなければならない。また、作業船等が船舶

の輻輳している区域を航行またはえい航する場合、見張りを強化する等、

事故の防止に努めなければならない。 

10．水中落下支障物の処置 

請負人は、船舶の航行または漁業の操業に支障をきたすおそれのある物

体を海中に落とした場合、直ちに、その物体を取り除かなければならない。

なお、直ちに取り除けない場合は、標識を設置して危険箇所を明示し、関

係機関に通報及び監督員へ連絡しなければならない。 

11．水上輸送の際の読み替え 

工事の性質上、請負人が、水上輸送によることを必要とする場合には本

条の「道路」は、水門、または水路に関するその他の構造物と読み替え「車

両」は船舶と読み替えるものとする。 

12．作業船舶機械故障時の処理 

請負人は、作業船舶機械が故障した場合、安全の確保に必要な措置を講

じなければならない。 

なお、故障により二次災害を招くおそれがある場合は、直ちに応急の措

置を講じ、関係機関に通報及び監督員へ連絡しなければならない。 

13．通行許可 

請負人は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令（平成31年３

月改正 政令第41号）第３条における一般的制限値（表１－３）を超える

車両を通行させるときは、道路法第47条の２に基づく通行許可を得ている

ことを確認しなければならない。また、道路交通法施行令（令和元年９月

改正 政令第109号）第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載

して運搬するときは、道路交通法（令和元年６月改正 法律第37号）第57

条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 
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表１－３ 一般的制限値 

 

ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合に

はその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこの

けん引されている車両を含む。 

１－１－36 施設管理 

請負人は、工事現場における公物（各種公益企業施設を含む）または部分

使用施設（契約書第３１条の適用部分）について、施工管理上、契約図書に

おける規定の履行を以ってしても、不都合が生ずる恐れがある場合には、そ

の処置について監督員と協議できる。 

なお、当該協議事項は、契約書第9条の規定に基づき処理されるものとす

る。 

１－１－37 不法無線局の排除 

請負人は、電波法を遵守し、不法無線局を搭載した工事用車両を使用しな

いものとする。 

１－１－38 諸法令の遵守 

１．諸法令の遵守 

請負人は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図る

とともに、諸法令の適用運用は請負人の責任において行わなければならな

い。 

なお、主な法令は以下に示す通りである。 

（１）会計法            （令和元年５月改正 法律第 16号） 

（２）建設業法           （令和元年６月改正 法律第 37号） 

（３）下請代金支払遅延等防止法   （平成21年６月改正 法律第  51号） 

（４）労働基準法         （平成30年７月改正 法律第 71号） 

車両の諸元 一般的制限値 

幅 

長さ 

高さ 

重量 総重量 

 

   軸重 

   隣接軸重 

   の合計 

 

 

   輪荷重 

最小回転半径 

2.5m 

 12.0m 

  3.8m（ただし、指定道路については4.1m） 

20.0t（ただし、高速自動車国道・指定道路につ

いては、軸距・長さに応じ最大25.0t） 

 10.0t 

 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t

（隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、

当該隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合

は19t）、1.8m以上の場合は20t 

  5.0t 

 12.0m 
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（５）労働安全衛生法       （令和元年６月改正 法律第 37号） 

（６）作業環境測定法       （令和元年６月改正 法律第 37号） 

（７）じん肺法           （平成30年７月改正 法律第 71号） 

（８）雇用保険法         （平成30年７月改正 法律第 71号） 

（９）労働者災害補償保険法     （平成30年５月改正 法律第 31号） 

（10）健康保険法         （令和元年５月改正 法律第  9号） 

（11）中小企業退職金共済法     （令和元年５月改正 法律第 16号） 

（12）建設労働者の雇用の改善等に関する法律 

（令和元年６月改正 法律第 37号） 

（13）出入国管理及び難民認定法  （平成30年12月改正 法律第 102号） 

（14）道路法            （平成30年３月改正 法律第 ６号） 

（15）道路交通法         （令和元年６月改正 法律第 37号） 

（16）道路運送法          （令和元年６月改正 法律第 37号） 

（17）道路運送車両法       （令和元年６月改正 法律第 37号） 

（18）砂防法           （平成25年11月改正 法律第 76号） 

（19）地すべり等防止法      （平成29年６月改正 法律第 45号） 

（20）河川法           （平成29年６月改正 法律第 45号） 

（21）海岸法           （平成30年12月改正 法律第 95号） 

（22）港湾法           （令和元年６月改正 法律第 37号） 

（23）港則法           （平成29年６月改正 法律第 55号） 

（24）漁港漁場整備法       （平成30年12月改正 法律第  95号） 

（25）下水道法          （平成27年５月改正 法律第  22号） 

（26）航空法           （令和元年６月改正 法律第 38号） 

（27）公有水面埋立法       （平成26年６月改正 法律第 51号） 

（28）軌道法           （平成29年６月改正 法律第 45号） 

（29）森林法           （平成30年６月改正 法律第 35号） 

（30）環境基本法         （平成30年６月改正 法律第 50号） 

（31）火薬類取締法        （令和元年６月改正 法律第  37号） 

（32）大気汚染防止法       （平成29年６月改正 法律第 45号） 

（33）騒音規制法         （平成26年６月改正 法律第  72号） 

（34）水質汚濁防止法       （平成29年６月改正 法律第 45号） 

（35）湖沼水質保全特別措置法   （平成26年６月改正 法律第  72号） 

（36）振動規制法         （平成26年６月改正 法律第  72号） 

（37）廃棄物処理及び清掃に関する法律    

（令和元年６月改正 法律第 37号） 



 

第１編共通編 第１章総則（R2.10） 

1-34 
第１編共通編 第１章総則（R2.10） 

 

（38）文化財保護法        （平成30年６月改正 法律第 42号） 

（39）砂利採取法         （平成27年６月改正 法律第 50号） 

（40）電気事業法         （平成30年６月改正 法律第 41号） 

（41）消防法           （平成30年６月改正 法律第 67号） 

（42）測量法           （令和元年６月改正 法律第 37号） 

（43）建築基準法         （令和元年６月改正 法律第 37号） 

（44）都市公園法         （平成29年５月改正 法律第 26号） 

（45）水道法           （平成30年12月改正 法律第 92号） 

（46）建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 

（平成26年６月改正 法律第  55号） 

（47）土壌汚染対策法       （平成29年６月改正 法律第 45号） 

（48）駐車場法          （平成29年５月改正 法律第 26号） 

（49）海上交通安全法       （平成28年５月改正 法律第  42号） 

（50）海上衝突予防法       （平成15年６月改正 法律第  63号） 

（51）海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 

（令和元年５月改正 法律第 18号） 

（52）船員法           （平成30年６月改正 法律第 41号） 

（53）船舶職員及び小型船舶操縦者法（平成30年６月改正 法律第 59号） 

（54）船舶安全法         （平成29年５月改正 法律第 41号） 

（55）自然環境保全法       （平成31年４月改正 法律第  20号） 

（56）自然公園法         （令和元年６月改正 法律第  37号） 

（57）公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 

（令和元年６月改正 法律第  37号） 

（58）国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 

（平成27年９月改正 法律第  66号） 

（59）河川法施行法        （平成11年12月改正 法律第 160号） 

（60）技術士法          （令和元年６月改正 法律第  37号） 

（61）漁業法           （令和元年５月改正 法律第  1号） 

（62）空港法           （令和元年６月改正 法律第  37号） 

（63）計量法           （平成26年６月改正 法律第  69号） 

（64）厚生年金保険法       （平成30年７月改正 法律第 71号） 

（65）航路標識法         （平成28年５月改正 法律第  42号） 

（66）資源の有効な利用の促進に関する法律   

（平成26年６月改正 法律第 69号） 

（67）最低賃金法         （平成24年４月改正 法律第  27号） 
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（68）職業安定法         （令和元年６月改正 法律第  37号） 

（69）所得税法          （令和元年６月改正 法律第  28号） 

（70）水産資源保護法       （平成30年12月改正 法律第  95号） 

（71）船員保険法         （令和元年５月改正 法律第  9号） 

（72）著作権法          （平成30年７月改正 法律第 72号） 

（73）電波法           （令和元年６月改正 法律第 23号） 

（74）土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法  

          （令和元年６月改正 法律第  20号） 

（75）労働保険の保険料の徴収等に関する法律 

（平成29年６月改正 法律第 45号） 

（76）農薬取締法         （平成30年６月改正 法律第 53号） 

（77）毒物及び劇物取締法     （平成30年６月改正 法律第 66号） 

（78）特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 

（平成29年５月改正 法律第 41号） 

（79）公共工事の品質確保の促進に関する法律 

（令和元年６月改正 法律第  35号） 

（80）警備業法          （令和元年６月改正 法律第  37号） 

（81）行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 

                 （令和元年６月改正 法律第  37号） 

（82）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

（平成30年６月改正 法律第 67号） 

（83）兵庫県環境の保全と創造に関する条例 

（84）神戸市廃棄物の適正処理・再生利用及び環境美化に関する条例 

（85）緑地の保全、育成及び市民利用に関する条例 

（86）神戸市民の環境をまもる条例 

２．法令違反の処置 

請負人は、諸法令を遵守し、これに違反した場合に発生する責務が、本

市に及ばないようにしなければならない。 

３．不適当な契約図書の処置 

請負人は、当該工事の計画、契約図面、仕様書及び契約そのものが第１

項の諸法令に照らし不適当な場合や、矛盾していることが判明した場合に

は直ちに監督員と協議しなければならない。 

１－１－39 官公庁等への手続等 

１．一般事項 

請負人は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保
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たなければならない。 

２．関係機関への届出 

請負人は、工事施工にあたり請負人の行うべき関係官公庁及びその他の

関係機関への届出等を、法令、条例または設計図書の定めにより実施しな

ければならない。 

３．諸手続きの提示、提出 

請負人は、諸手続において許可、承諾等を得たときは、その書面を監督

員に提示しなければならない。 

なお、監督員からの請求があった場合は、写しを提出しなければならな

い。 

４．許可承諾条件の遵守 

請負人は、手続きに許可承諾条件がある場合これを遵守しなければなら

ない。 

なお、請負人は、許可承諾内容が設計図書に定める事項と異なる場合、

監督員と協議しなければならない。 

５．コミュニケーション 

請負人は、工事の施工にあたり、地域住民との間に紛争が生じないよう

に努めなければならない。 

６．苦情対応 

請負人は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、請負人が

対応すべき場合は誠意をもってその解決にあたらなければならない。 

７．交渉時の注意 

請負人は、関係官公署、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を、自ら

の責任において行わなければならない。請負人は、交渉に先立ち、監督員

に連絡の上、これらの交渉にあたっては誠意をもって対応しなければなら

ない。 

８．交渉内容明確化 

請負人は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で

取り交わす等明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報告し、指示

があればそれに従うものとする。 

１－１－40 施工時期及び施工時間の変更 

１．施工時間の変更 

請負人は、設計図書に施工時間が定められている場合でその時間を変更

する必要がある場合は、あらかじめ監督員と協議するものとする。 

２．休日または夜間の作業連絡 
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請負人は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休

日または夜間に作業を行うにあたっては、事前にその理由を監督員に連絡

しなければならない。 

ただし、現道上の工事については書面により提出しなければならない。 

１－１－41 工事測量 

１．一般事項 

請負人は、工事契約後直ちに測量を実施し、測量標（仮ＢＭ）、工事用

多角点の設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければなら

ない。測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は本市

の指示を受けなければならない。 

なお、測量標（仮ＢＭ）及び多角点を設置するための基準となる点の選

定は、本市の指示を受けなければならない。また請負人は、測量結果を本

市に提出しなければならない。 

２．測量標の設置 

請負人は、測量標（仮ＢＭ）の設置にあたって、位置及び高さの変動の

ないようにしなければならない。 

３．工事用測量標の取扱い 

請負人は、用地幅杭、測量標（仮ＢＭ）、工事用多角点及び重要な工事

用測量標を移設してはならない。ただし、これを存置することが困難な場

合は、監督員の承諾を得て移設することができる。また、用地幅杭が現存

しない場合は、監督員と協議しなければならない。 

なお、移設する場合は、隣接土地所有者との間に紛争等が生じないよう

にしなければならない。 

４．既存杭の保全 

請負人は、工事の施工にあたり、損傷を受けるおそれのある杭または障

害となる杭の設置換え、移設及び復元を含めて、本市の設置した既存杭の

保全に対して責任を負わなければならない。 

５．水準測量・水深測量 

水準測量及び水深測量は、設計図書に定められている基準高あるいは工

事用基準面を基準として行うものとする。 

１－１－42 不可抗力による損害 

１．工事災害の報告 

請負人は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契

約書第28条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに工事災害通

知書により本市に通知しなければならない。 
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２．天災等 

契約書第28条第１項に規定する天災等とは、以下の各号に掲げるものを

いう。 

（１）波浪、高潮に起因する場合 

波浪、高潮が想定している設計条件以上または周辺状況から判断

してそれと同等以上と認められる場合 

（２）降雨に起因する場合 

以下のいずれかに該当する場合とする。 

① 24時間雨量（任意の連続24時間における雨量をいう。）が80mm以上 

② １時間雨量（任意の60分における雨量をいう。）が20mm以上 

③ 連続雨量（任意の72時間における雨量をいう。）が150mm以上 

④ その他設計図書で定めた基準 

（３）強風に起因する場合 

最大風速（10分間の平均風速で最大のもの）が15m/秒以上あった場合 

（４）河川沿いの施設にあたっては、河川のはん濫注意水位以上、またはそ

れに準ずる出水により発生した場合 

（５）地震、津波及び豪雪に起因する場合 

地震、津波及び豪雪により生じた災害にあっては、周囲の状況により

判断し、相当の範囲に渡って、他の一般物件にも被害を及ぼしたと認め

られる場合 

３．その他 

契約書第28条第３項に規定する「乙が善良な管理者の注意義務を怠った

ことに基づくもの」とは、１－１－26及び契約書第25条に規定する予防措

置を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等請負人の責

によるとされるものをいう。 

１－１－43 特許権等 

１．一般事項 

請負人は、特許権等を使用する場合、設計図書に特許権等の対象である

旨明示が無く、その使用に関した費用負担を契約書第８条に基づき本市に

求める場合、権利を有する第三者と使用条件の交渉を行う前に、監督員と

協議しなければならない。 

２．保全措置 

請負人は、業務の遂行により発明または考案したときは、これを保全す

るために必要な措置を講じ出願及び権利の帰属等については、本市と協議

しなければならない。 
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３．著作権法に規定される著作物 

本市が、引渡を受けた契約の目的物が著作権法（平成30年７月改正 法

律第72号第２条第１項第１号）に規定される著作物に該当する場合は、当

該著作物の著作権は本市に帰属するものとする。 

なお、前項の規定により出願及び権利等が本市に帰属する著作物につい

ては、本市はこれを自由に加除または編集して利用することができる。 

１－１－44 保険の付保及び事故の補償 

１．保険加入の義務 

請負人は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年

金保険法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者

とするこれらの保険に加入しなければならない。 

２．補償 

請負人は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他

の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。 

３．掛金収納書の提出 

請負人は、建設業退職金共済制度に加入し、その掛金収納書（発注者用）

を工事請負契約締結後１ヶ月以内及び工事完成時に、本市に提出しなけれ

ばならない。 

４．水雷保険、傷害保険および動産総合保険 

請負人は、残存爆発物があると予測される区域で工事に従事する作業船

及びその乗組員並びに陸上建設機械等及びその作業員に設計図書に定め

る水雷保険、傷害保険および動産総合保険を付保しなければならない。 

５．回航保険 

請負人は、作業船、ケーソン等を回航する場合、回航保険を付保しなけ

ればならない。 

１－１－45 臨機の措置 

１．一般事項 

請負人は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を

とらなければならない。また、請負人は、措置をとった場合には、その内

容をすみやかに監督員に通知しなければならない。 

２．天災等 

本市は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地すべり、落盤、火災、

騒乱、暴動その他自然的または人為的事象(以下「天災等」という)に伴い、

工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に重大な影響があると認

められるときは、請負人に対して臨機の措置をとることを請求することが
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できる。 

１－１－46 集中豪雨等に対する対策         

１．一般事項 

請負人は、大雨等に関する気象情報等により、相当の降雨が事前に予想

される場合には、原則として当日の工事を中止すること。また、請負人は、

工事の中止を行う場合は、その内容をすみやかに本市に報告しなければな

らない。 

２．気象情報の取得 

請負人は、気象情報・注意報のみならず、雨量データ等のリアルタイム

の情報について、工事現場において速やかに取得できる体制を構築すると

ともに、当該情報を工事中止の判断に活用すること。 

※神戸市降雨情報システムの観測情報 

携帯電話 docomo 用 http://rainmap-kobe250.jp/i_index.html 

携帯電話 au 用  http://rainmap-kobe250.jp/ez_index.hdml 

携帯電話 ソフトバンク用 http://rainmap-kobe250.jp/j_index.html 

パソコン（インターネット） http://rainmap-kobe250.jp 

※ひょうご防災ネット 

登録用アドレス http://bosai.net/kobe/ 

３．退避行動の確認 

請負人は、集中豪雨等が発生した際の現場作業員の待避行動（情報伝達

体制を含む）について、事前に十分確認すること。 

１－１－47 潜水作業従事者（港湾）         

請負人は、潜水作業を行う場合、「港湾工事等潜水作業従事者配置要領」

により潜水作業従事者を配置しなければならない。 

１－１－48 海上起重作業船団の船団長（港湾） 

請負人は、海上起重作業船団により作業を行う場合､「港湾工事等海上起

重作業船団長配置要領」により船団長を配置しなければならない。 

１－１－49 公共工事等における新技術活用の促進 

  請負人は新技術情報提供システム（NETIS)等を活用することにより、使用 

 することが有用と思われる新技術等が明らかになった場合は、監督員に報告 

 するものとする。 

http://rainmap-kobe250.jp/i_index.html
http://rainmap-kobe250.jp/ez_index.hdml
http://rainmap-kobe250.jp/j_index.html
http://rainmap-kobe250.jp
http://bosai.net/kobe/
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第２章 土 工 

 

第１節 適用 

１．適用工種 

本章は、河川土工、砂防土工、道路土工その他これらに類する工種につい

て適用する。 

２．適用規定 

本章に特に定めのない事項については、第２編材料編の規定による。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

請負人は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類

による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。なお、

基準類と設計図書に相違がある場合または、疑義がある場合及び以下の基準類

に改定があった場合には、監督員と協議しなければならない。 

日本道路協会  道路土工要綱           （平成21年６月） 

日本道路協会  道路土工－軟弱地盤対策工指針   （平成24年８月） 

日本道路協会  道路土工－盛土工指針       （平成22年４月） 

日本道路協会  道路土工－切土工・斜面安定工指針 （平成21年６月） 

土木研究センター  建設発生土利用技術マニュアル （平成25年12月） 

国土交通省  建設副産物適正処理推進要綱     （平成14年５月） 

建  設  省  堤防余盛基準について       （昭和44年１月） 

土木研究センター  ジオテキスタイルを用いた補強土 

の設計施工マニュアル     （平成25年12月） 

土木研究センター  多数アンカー式補強土壁工法  

設計・施工マニュアル     （平成26年８月） 

土木研究センター  補強土（テールアニメ）壁工法  

設計・施工マニュアル     （平成26年８月） 

国土開発技術研究センター 河川土工マニュアル   （平成21年４月） 

国土交通省 道路土工構造物技術基準        （平成27年３月） 

国土交通省 建設汚泥処理土利用技術基準      （平成18年６月） 

国土交通省 発生土利用基準            （平成18年８月） 
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第３節 河川土工・砂防土工 

２－３－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、河川土工・砂防土工として掘削工、盛土工、盛土補強工、法面

整形工、堤防天端工、残土処理工その他これらに類する工種について定め

る。 

２．地山の土及び岩の分類 

地山の土及び岩の分類は、表２－１による。 

請負人は、設計図書に示された現地の土及び岩の分類の境界を確かめら

れた時点で、監督員の確認を受けなければならない。 

また、請負人は、設計図書に示された土及び岩の分類の境界が現地の状

況と一致しない場合は、監督員の指示を受けなければならない。 

なお、確認のための資料を整備及び保管し、監督員の請求があった場合

は速やかに提示するとともに、工事完成時までに監督員へ提出しなければ

ならない。 
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表２－１  土及び岩の分類表 

名     称 
説         明 摘  要 

Ａ Ｂ Ｃ 

土 

礫質土 礫まじり土 
礫の混入があって掘削時の能率 

が低下するもの。 

礫の多い砂、礫の多い砂 

質土、礫の多い粘性土 

礫(Ｇ) 

礫質土(ＧＦ) 

砂質土 

及び砂 

砂 
バケット等に山盛り形状になり 

にくいもの。 

海岸砂丘の砂 

マサ土 
砂(Ｓ) 

砂 質 土 

(普通土) 

掘削が容易で、バケット等に山

盛り形状にし易く空隙の少ない

もの。 

砂質土、マサ土 

粒度分布の良い砂 

条件の良いローム 

砂(Ｓ) 

砂質土(ＳＦ) 

シルト(Ｍ) 

粘性土 

粘 性 土 

バケット等に付着し易く空隙の

多い状態になり易いもの、トラ

フィカビリティが問題となり易

いもの。 

ローム 

粘性土 

シルト(Ｍ) 

粘性土(Ｃ) 

高含水比 

粘 性 土 

バケットなどに付着し易く特に 

トラフィカビリティが悪いもの 

条件の悪いローム 

条件の悪い粘性土 

火山灰質粘性土 

シルト(Ｍ) 

粘性土(Ｃ) 

火山灰質粘性土(Ｖ) 

有機質土(Ｏ)  

岩 
 

ま 
 

た 
 

は 
 

石 

岩 塊 

玉 石 

岩   塊 

玉   石 

岩塊、玉石が混入して掘削しにくく、バケット等に空隙の

でき易いもの。 

岩塊、玉石は粒径7.5㎝ 以上とし、まるみのあるのを玉石 

とする。 

玉石まじり土 

岩塊破砕された岩、 

ごろごろした河床 

軟 岩 
軟 岩 

 

Ⅰ 

第三紀の岩石で固結の程度が弱いもの。 

風化がはなはだしくきわめてもろいもの。 

指先で離しうる程度のものでき裂の間隔は１～５㎝くらい 

のものおよび第三紀の岩石で固結の程度が良好なもの。 

風化が相当進み多少変色を伴い軽い打撃で容易に割れるも 

の、離れ易いもので、き裂間隔は５～10㎝程度のもの。 

 地山弾性波速度 

 

 700～2800ｍ／sec 

Ⅱ 

凝灰質で堅く固結しているもの。 

風化が目にそって相当進んでいるもの。 

き裂間隔が10～30㎝程度で軽い打撃により離しうる程度、 

異質の硬い互層をなすもので層面を楽に離しうるもの。 

硬 岩 

中 硬 岩 

石灰岩、多孔質安山岩のように、特にち密でなくても相当 

の固さを有するもの。 

風化の程度があまり進んでいないもの。 

硬い岩石で間隔30～50㎝程度のき裂を有するもの。 

 地山弾性波速度  

 2000～4000ｍ／sec 

硬 岩 

Ⅰ 

花崗岩、結晶片岩等で全く変化していないもの。 

き裂間隔が１ｍ内外で相当密着しているもの。 

硬い良好な石材を取り得るようなもの。 
 地山弾性波速度 

 

 3000ｍ／sec以上 
Ⅱ 

けい岩、角岩などの石英質に富む岩質で最も硬いもの。 

風化していない新鮮な状態のもの。 

き裂が少なく、よく密着しているもの。 
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３．排水処理 

請負人は、工事施工中については、滞水を生じないような排水状態に維

持しなければならない。 

４．適用規定 

請負人は、建設発生土については、第１編１－１－18建設副産物の規定

により適切に処理しなければならない。 

５．発生土受入れ地等 

請負人は、建設発生土受入れ地及び建設廃棄物処理地の位置、並びに建

設発生土の内容等については、設計図書及び監督員の指示に従わなければ

ならない。 

なお、請負人は、施工上やむを得ず指定された場所以外に建設発生土ま

たは、建設廃棄物を処分する場合には、事前に設計図書に関して監督員と

協議しなければならない。 

６．施工計画書 

請負人は、建設発生土処理にあたり第１編１－１－４施工計画書第１項

の施工計画書の記載内容に加えて設計図書に基づき以下の事項を施工計

画書に記載しなければならない。 

(1)処理方法(場所・形状等)  

(2)排水計画 

(3)場内維持等 

７．建設発生土受入れ地の実測 

請負人は、建設発生土の受入れ地への搬入に先立ち、指定された建設発

生土の受入れ地について地形を実測し、資料を監督員に提出しなければな

らない。ただし、請負人は、実測困難な場合等には、これに代わる資料に

より、監督員の承諾を得なければならない。 

８．建設発生土受入れ地の条件 

請負人は、建設発生土受入れ地については、建設発生土受入地ごとの特

定条件に応じて施工しなければならない。 

９．伐開発生物の処理方法 

請負人は、伐開除根作業における伐開発生物の処理方法については、設

計図書によるものとするが、設計図書に示されていない場合には、設計図

書に関して監督員と協議しなければならない。 

10．伐開除根作業範囲 

請負人は、伐開除根作業範囲が設計図書に示されていない場合には、表

２－２に従い施工しなければならない。 



 

第１編共通編 第２章土工（R2.10） 

1-45 
第１編共通編 第２章土工（R2.10） 

 

表２－２  伐開除根作業 

区   分 

種      別 

雑草・ささ類 倒木 古 根 株 立木 

盛土箇所全部 根からすきとる 除去 抜根除根 同左 

 

２－３－２ 掘削工 

１．一般事項 

請負人は、水門等の上流側での掘削工を行うにあたり、流下する土砂そ

の他によって河川管理施設、許可工作物等、他の施設の機能に支障を与え

てはならない。請負人は、特に指定されたものを除き水の流れに対して影

響を与える場合には、掘削順序、方向または高さ等についてあらかじめ設

計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。水中掘削を行う場合

も同様とする。 

２．浮石等の処理 

請負人は、軟岩掘削及び硬岩掘削において、規定断面に仕上げた後、浮

石等が残らないようにしなければならない。 

３．異常時の処置 

請負人は、掘削工の施工中に、自然に崩壊、地すべり等が生じた場合、

あるいはそれらを生ずるおそれがあるときは、工事を中止し、監督員と協

議しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、応急措置をとっ

た後、直ちにその措置内容を監督員に通知しなければならない。 

４．地山の挙動監視 

請負人は、掘削工の施工中の地山の挙動を監視しなければならない。 

５．掘削方向 

請負人は、砂防土工における斜面対策としての掘削工（排土）を行うに

あたり、設計図書で特に定めのある場合を除き、原則として掘削を斜面上

部より下部に向かって行わなければならない。 

６．残土運搬時の注意 

請負人は、掘削工により発生する残土を受入れ地へ運搬する場合には、

沿道住民に迷惑がかからないようにつとめなければならない。 

２－３－３ 盛土工 

１．一般事項 

請負人は、盛土工の開始にあたって、地盤の表面を本条３項に示す盛土

層厚の１／２の厚さまで掻き起こしてほぐし、盛土材料とともに締固め、
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地盤と盛土の一体性を確保しなければならない。 

２．盛土の滑動防止 

請負人は、１：４より急な勾配を有する地盤上に盛土を行う場合には、

特に指示する場合を除き、段切（図２－１）を行い、盛土と現地盤の密着

を図り、滑動を防止しなければならない。 

３．一層の仕上り厚 

請負人は、築堤の盛土工の施工において、一層の仕上り厚を30㎝以下と

し、平坦に締固めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１ 盛土基礎地盤の段切 

 

４．狭隘箇所等の締固め 

請負人は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の盛土工について、タンパ・振

動ローラ等の小型締固め機械により、仕上がり厚を20cm以下で入念に締固

めなければならない。 

また、樋管等の構造物がある場合には、過重な偏土圧のかからないよう

に盛土し、締固めなければならない。 

５．石が混入する盛土材料の処置 

請負人は、盛土材料に石が混入する場合には、その施工にあたって石が

１ヶ所に集まらないようにしなければならない。 

６．作業終了時等の排水処理 

請負人は、盛土工の作業終了時または作業を中断する場合は、表面に

４％程度の横断勾配を設けるとともに、平坦に締固め、排水が良好に行わ

れるようにしなければならない。 

７．適切な含水比の確保 

請負人は、締固め作業の実施にあたり、適切な含水比の状態で施工しな

ければならない。 

８．異常時の処置 

請負人は、盛土工の施工中、予期できなかった沈下等の有害な現象があ
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った場合に、工事を中止し、監督員と協議しなければならない。ただし、

緊急を要する場合には、応急処置をとった後、直ちに監督員に通知しなけ

ればならない。 

９．採取場の実測 

請負人は、土の採取に先立ち、指定された採取場について地形を実測し、

資料を監督員に提出しなければならない。ただし、請負人は、実測困難な

場合等には、これに代わる資料により、監督員の承諾を得なければならな

い。 

10．採取場の維持及び修復 

請負人は、土の採取にあたり、採取場の維持及び修復について採取場ご

との条件に応じて施工するとともに、土の採取中、土質に著しい変化があ

った場合には、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

11．採取土及び購入土運搬時の注意 

請負人は、採取土盛土及び購入土盛土の施工にあたって、採取土及び購

入土を運搬する場合には沿道住民に迷惑がかからないようにつとめなけ

ればならない。流用土盛土及び発生土盛土の施工にあたっても、一般道を

運搬に利用する場合も同様とする。 

12．軟弱地盤上の盛土の施工 

請負人は、軟弱地盤上の盛土の施工にあたり、沈下のおそれのある場所

の盛土の丁張を、常時点検しなければならない。 

13．沈下量確認方法 

請負人は、軟弱地盤上の盛土工施工時の沈下量確認方法については、設

計図書によらなければならない。 

14．盛土敷の排水乾燥 

請負人は、軟弱地盤及び地下水位の高い地盤上に盛土工を行う場合には、

速やかに排水施設を設け、盛土敷の乾燥を図らなければならない。 

15．一段階の盛土高さ 

請負人は、軟弱地盤上の盛土工の施工の一段階の盛土高さは設計図書に

よるものとし、その沈下や周囲の地盤の水平変位等を監視しながら盛土を

施工し、監督員の承諾を得た後、次の盛土に着手しなければならない。 

16．異常時の処置 

請負人は、軟弱地盤上の盛土工の施工中、予期できなかった沈下または

滑動等が生ずるおそれがあると予測された場合には、工事を中止し、設計

図書に関して本市と協議しなければならない。ただし、緊急を要する場合

には、応急処置をとった後、直ちにその措置内容を本市に通知しなければ
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ならない。 

17．押え盛土の施工計画 

請負人は、砂防土工における斜面対策としての盛土工（押え盛土）を行

うにあたり、盛土量、盛土の位置ならびに盛土基礎地盤の特性等について

現状の状況等を照査した上で、それらを施工計画に反映しなければならな

い。 

２－３－４ 盛土補強工 

１．一般事項 

盛土補強工とは、面状あるいは帯状等の補強材を土中に敷設し、盛土体

の安定を図ることをいう。 

２．盛土材の確認 

盛土材については設計図書による。請負人は、盛土材のまきだしに先立

ち、予定している盛土材料の確認を行い、設計図書に関して監督員の承諾

を得なければならない。 

３．基盤面の排水処理 

請負人は、第1層の補強材の敷設に先立ち、現地盤の伐開除根及び不陸

の整地を行うとともに、設計図書に関して監督員と協議のうえ、基盤面に

排水処理工を行わなければならない。 

４．補強材の敷設 

請負人は、設計図書に示された規格及び敷設長を有する補強材を、所定

の位置に敷設しなければならない。補強材は水平に、かつたるみや極端な

凹凸がないように敷設し、ピンや土盛りなどにより適宜固定する。 

５．盛土横断方向の面状補強材 

請負人は、面状補強材の引張り強さを考慮する盛土横断方向については、

設計図書で特に定めのある場合を除き、面状補強材に継ぎ目を設けてはな

らない。ただし、やむを得ない事情がある場合は設計図書に関して監督員

と協議しなければならない。 

６．盛土縦断方向の面状補強材 

請負人は、面状補強材の引張り強さを考慮しない盛土縦断方向について

は、面状補強材をすき間なく、ズレが生じないように施工しなければなら

ない。 

７．敷設困難な場合の処置 

請負人は、現場の状況や曲線、隅角などの折れ部により設計図書に示さ

れた方法で補強材を敷設することが困難な場合は、設計図書に関して監督

員と協議しなければならない。 
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なお、やむを得ず隣り合う面状補強材との間に隙間が生じる場合におい

ても、盛土の高さ方向に隙間が連続しないように敷設しなければならない。 

８．盛土材のまき出し及び締固め 

請負人は、盛土材のまき出し及び締固めについては、第１編２－３－３

盛土工の規定により一層ごとに適切に施工しなければならない。まき出し

及び締固めは、壁面工側から順次奥へ行うとともに、重機械の急停止や急

旋回等を避け、補強材にずれや損傷を与えないように注意しなければなら

ない。 

９．壁面工の段数 

請負人は、盛土に先行して組立てられる壁面工の段数は、2段までとし

なければならない。 

なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なけ

ればならない。 

10．壁面工付近等の締固め 

請負人は、設計図書に明示した場合を除き、壁面工付近や隅角部の締固

めにおいては、各補強土工法のマニュアルに基づくとともに、壁面から1.0

～1.5ｍ程度の範囲では、振動コンパクタや小型振動ローラなどを用いて

人力によって入念に行わなければならない。これにより難い場合は、設計

図書に関して監督員と協議しなければならない。 

11．補強材取扱い上の注意 

請負人は、補強材を壁面工と連結する場合や、面状補強材の盛土法面や

接合部での巻込みに際しては、局部的な折れ曲がりやゆるみを生じないよ

うにしなければならない。 

12．壁面変位の観測 

請負人は、壁面工の設置に先立ち、壁面の直線性や変形について確認し

ながら施工しなければならない。許容値を超える壁面変位が観測された場

合は、直ちに作業を中止し、設計図書に関して監督員と協議しなければな

らない。 

13．壁面材の損傷及び劣化の防止 

請負人は、壁面材の搬入、仮置きや吊上げに際しては、損傷あるいは劣

化をきたさないようにしなければならない。 

14．補強材の管理 

補強材は、搬入から敷設後の締固め完了までの施工期間中、劣化や破断

によって強度が低下することがないように管理しなければならない。面状

補強材の保管にあたっては直射日光を避け、紫外線による劣化を防がなけ
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ればならない。 

２－３－５ 法面整形工 

１．一般事項 

請負人は、掘削（切土）部法面整形の施工にあたり、ゆるんだ転石、岩

塊等は、整形法面の安定のために取り除かなければならない。 

なお、浮石が大きく取り除くことが困難な場合には、設計図書に関して

監督員と協議しなければならない。 

２．盛土の法面崩壊の防止 

請負人は、盛土部法面整形の施工にあたり、法面の崩壊が起こらないよ

うに締固めを行わなければならない。 

３．平場仕上げの排水処理 

請負人は、平場仕上げの施工にあたり、平坦に締固め、排水が良好に行

われるようにしなければならない。 

４．表土の活用 

請負人は、砂防土工における斜面の掘削部法面整形の施工にあたり、掘

削法面は、肥沃な表土を残すようにしなければならない。 

５．崩壊のおそれのある箇所等の処置 

請負人は、砂防土工における斜面の掘削部法面整形の施工にあたり、崩

壊のおそれのある箇所、あるいは湧水、軟弱地盤等の不良箇所の法面整形

は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

２－３－６ 堤防天端工 

請負人は、堤防天端に砕石を敷設する場合は、平坦に敷き均さなければな

らない。 

２－３－７ 残土処理工 

１．一般事項 

残土処理工とは作業土工で生じた残土の工区外への運搬及び受入れ地

の整形処理までの一連作業をいう。 

２．残土運搬時の注意 

残土を受入れ地へ運搬する場合には、沿道住民に迷惑がかからないよう

つとめなければならない。 
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第４節  道路土工 

２－４－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、道路土工として掘削工、路体盛土工、路床盛土工、法面整形工、

残土処理工その他これらに類する工種について定めるものとする。 

２．路床、路体 

路床とは盛土部においては、盛土仕上り面下、掘削（切土）部において

は掘削仕上り面下１ｍ以内の部分をいう。 

路体とは盛土における路床以外の部分をいう。 

３．構造物取付け部 

請負人は、盛土と橋台や横断構造物との取付け部である裏込めや埋戻し

部分は、供用開始後に構造物との間の路面の連続性を損なわないように、

適切な材料を用いて入念な締固めと排水工の施工を行わければならない。 

なお、構造物取付け部の範囲は、「道路橋示方書・同解説（Ⅳ 下部構造

編）７．９橋台背面アプローチ部」（日本道路協会、平成29年11月）及び

「道路土工－盛土工指針 ４-10盛土と他の構造物との取付け部の構造」

（日本道路協会、平成22年４月）を参考とする。 

４．地山の土及び岩の分類 

地山の土及び岩の分類は、表２－１によるものとする。 

請負人は、設計図書に示された現地の土及び岩の分類の境界を確かめら

れた時点で、監督員の確認を受けなければならない。 

なお、確認のための資料を整備及び保管し、監督員の請求があった場合

は遅滞なく提示するとともに、検査時までに監督員へ提出しなければなら

ない。 

５．雨水による侵食等の防止 

請負人は、盛土及び地山法面の雨水による侵食や土砂崩れを発生させな

いよう施工しなければならない。 

６．湧水処理 

請負人は、工事箇所において工事目的物に影響をおよぼすおそれがある

ような予期できなかった湧水が発生した場合には、工事を中止し、設計図

書に関して本市と協議しなければならない。ただし、緊急を要する場合に

は応急措置をとった後、直ちにその措置内容を本市に通知しなければなら

ない。 

７．排水処理 

請負人は、工事施工中については、雨水等の滞水を生じないような排水
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状態を維持しなければならない。 

８．適用規定 

請負人は、建設発生土については、第１編１－１－18建設副産物の規定

により、適切に処理しなければならない。 

９．建設発生土受入れ地等 

請負人は、建設発生土受入れ地及び建設廃棄物処分地の位置、建設発生

土の内容等については、設計図書及び監督員の指示に従わなければならな

い。 

なお、請負人は、施工上やむを得ず指定された場所以外に建設発生土ま

たは、建設廃棄物を処分する場合には、事前に監督員と協議しなければな

らない。 

10．施工計画書 

請負人は、建設発生土処理にあたり第１編１－１－４施工計画書第１項

の施工計画書の記載内容に加えて設計図書に基づき以下の事項を施工計

画書に記載しなければならない。 

（１） 処理方法(場所・形状等) 

（２） 排水計画 

（３） 場内維持等 

11．建設発生土の受入れ地の実測 

請負人は、建設発生土の受入れ地への搬入に先立ち、指定された建設発

生土の受入れ地について地形を実測し、資料を監督員に提出しなければな

らない。ただし、請負人は、実測困難な場合等には、これに代わる資料に

より設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

12．建設発生土の土質区分 

建設発生土の土質区分については、「発生土利用基準について」(平成18

年８月10日付国官技第112号、国官総第309号、国営計第59号）による。 

13．建設発生土受入れ地 

建設発生土受入れ地については、請負人は、建設発生土受入れ地ごとの

特定条件に応じて施工しなければならない。 

14．伐開発生物の処理方法 

請負人は、伐開除根作業における伐開発生物の処理方法については、設

計図書によるものとするが、処理方法が示されていない場合には、設計図

書に関して監督員と協議しなければならない。 

15．伐開除根作業範囲 

請負人は、伐開除根作業範囲が設計図書に示されない場合には、表２－
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３に従い施工しなければならない。 

表２－３ 伐開除根作業 

区   分 
種     別 

雑草・ささ類 倒木 古 根 株 立木 

盛土高１ｍを

越える場合 
地面で刈りとる 除去 根元で切りとる 同左 

盛土高１ｍ以

下の場合 
根からすきとる 〃 抜根除去 〃 

 

16．軟弱地盤上の盛土の施工 

請負人は、軟弱地盤上の盛土の施工にあたり、沈下のおそれのある場所

の盛土の丁張を、常時点検しなければならない。 

17．沈下量確認方法 

請負人は、軟弱地盤上の盛土工施工時の沈下量確認方法については、設

計図書によらなければならない。 

18．盛土敷の排水乾燥 

請負人は、軟弱地盤及び地下水位の高い地盤上に盛土工を行う場合には、

すみやかに排水施設を設け、盛土敷の乾燥を図らなければならない。 

19．一段階の盛土高さ 

軟弱地盤上の盛土工の施工の一段階の高さは設計図書によるものとし、

請負人は、その沈下や周囲の地盤の水平変化等を監視しながら盛土を施工

し、監督員の承諾を得た後、次の盛土に着手しなければならない。 

20．異常時の処置 

請負人は、軟弱地盤上の盛土の施工中予期できなかった沈下または滑動

等が生ずるおそれがあると予測された場合には、工事を中止し、設計図書

に関して本市と協議しなければならない。ただし、緊急を要する場合には

応急措置をとった後、直ちにその措置内容を本市に通知しなければならな

い。 

２－４－２ 掘削工 

１．一般事項 

請負人は、掘削の施工にあたり、掘削中の土質に著しい変化が認められ

た場合、または埋設物を発見した場合は工事を中止し、設計図書に関して

監督員と協議しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、応急

措置をとった後、直ちにその措置内容を監督員に通知しなければならない。 

２．掘削機械の選定 

請負人は、掘削の施工にあたり、現場の地形、掘削高さ、掘削量、地層
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の状態（岩の有無）、掘削土の運搬方法などから、使用機械を設定しなけ

ればならない。 

３．自然崩壊等異常時の処理 

請負人は、掘削工の施工中に自然に崩壊、地すべり等が生じた場合、あ

るいはそれらを生ずるおそれがあるときは、工事を中止し、本市と協議し

なければならない。ただし、緊急を要する場合には応急処置をとった後、

直ちにその措置内容を本市に報告しなければならない。 

４．路床面の支持力 

請負人は、路床面において、設計図書に示す支持力が得られない場合、

または均等性に疑義がある場合には、監督員と協議しなければならない。 

５．地山の監視 

請負人は、掘削工の施工中の地山の挙動を監視しなければならない。 

６．硬岩掘削時の注意 

請負人は、硬岩掘削における法の仕上り面近くでは過度な発破をさける

ものとし、浮石等が残らないようにしなければならない。 

万一誤って仕上げ面を超えて発破を行った場合には、請負人は監督員の

承諾を得た工法で修復しなければならない。 

７．残土運搬時の注意 

請負人は、掘削工により発生する残土を受入れ地に運搬する場合には、

沿道住民に迷惑をかけないようにしなければならない。 

２－４－３ 路体盛土工 

１．一般事項 

請負人は、路体盛土工を施工する地盤で盛土の締固め基準を確保できな

いような予測しない軟弱地盤・有機質土・ヘドロ等の不良地盤が現れた場

合には、敷設材工法等の処置工法について設計図書に関して監督員と協議

しなければならない。 

２．水中路体盛土の材料 

請負人は、水中で路体盛土工を行う場合の材料については、設計図書に

よらなければならない。 

３．管渠等周辺の締固め 

請負人は、路体盛土工箇所に管渠等がある場合には、盛土を両側から行

い偏圧のかからないよう締固めなければならない。 

４．作業終了時等の排水処理 

請負人は、路体盛土工の作業終了時または作業を中断する場合には、表

面に４％程度の横断勾配を設けるとともに、平坦に締固め、排水が良好に
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行われるようにしなければならない。 

５．運搬路使用時の注意 

請負人は、路体盛土部分を運搬路に使用する場合、常に良好な状態に維持

するものとし、路体盛土に悪影響を及ぼさないようにしなければならない。 

６．一層の仕上り厚 

請負人は、路体盛土工の施工においては、一層の仕上り厚を30㎝以下と

し、各層ごとに締固めなければならない。 

７．岩塊、玉石の路体盛土 

請負人は、路体盛土工の主材料が岩塊、玉石である場合は、空隙を細か

い材料で充填しなければならない。止むを得ず30㎝程度のものを使用する

場合は、路体の最下層に使用しなければならない。 

８．段切 

請負人は、１：４より急な勾配を有する地盤上に路体盛土工を行う場合

には、特に指示する場合を除き、段切を行い、盛土と現地盤との密着を図

り、滑動を防止しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－２ 盛土基礎地盤の段切 

 

９．狭隘箇所等の締固め 

請負人は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の路体盛土工の施工については、

タンパ、振動ローラ等の小型締固め機械により、仕上がり厚を20cm以下で

入念に締固めなければならない。 

なお、現場発生土等を用いる場合は、その中で良質な材料を用いて施工

しなければならない。 

10．適切な含水比確保 

請負人は、路体盛土工の締固め作業の実施にあたり、適切な含水比の状

態で施工しなければならない。 
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11．異常時の処置 

請負人は、路体盛土工作業中、予期できなかった沈下等の有害な現象の

あった場合に工事を中止し、設計図書に関して本市と協議しなければなら

ない。ただし、緊急を要する場合には、応急処置をとった後、直ちにその

措置内容を本市に通知しなければならない。 

12．採取場の実測 

請負人は、土の採取に先立ち、指定された採取場について地形を実測し、

資料を監督員に提出しなければならない。ただし、請負人は、実測困難な

場合等には、これに代わる資料により設計図書に関して監督員の承諾を得

なければならない。 

13．採取場の維持及び修復 

請負人は、土の採取にあたり、採取場の維持及び修復について採取場ご

との条件に応じて施工するとともに、土の採取中、土質に著しい変化があ

った場合には、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

14．採取土及び購入土運搬時の注意 

請負人は、採取土盛土及び購入土盛土の施工にあたって、採取土及び購

入土を運搬する場合には沿道住民に迷惑がかからないようにつとめなけ

ればならない。流用土盛土及び発生土盛土の施工にあたっても、一般道路

を運搬に利用する場合も同様とするものとする。 

２－４－４ 路床盛土工 

１．一般事項 

請負人は、路床盛土工を施工する地盤で盛土の締固め基準を確保できない

ような予測しない軟弱地盤・有機質土・ヘドロ等の不良地盤が現れた場合に

は、敷設材工法などの処理方法について監督員と協議しなければならない。 

２．管渠等周辺の締固め 

請負人は、路床盛土工箇所に管渠等がある場合には、盛土を両側から行

い偏圧のかからないよう締固めなければならない。 

３．作業終了時等の排水処理 

請負人は、路床盛土工の作業終了時または作業を中断する場合には、表

面に４％程度の横断勾配を設けるとともに、平坦に締固め、排水が良好に

行われるようにしなければならない。 

４．運搬路使用時の注意 

請負人は、路床盛土部分を運搬路に使用する場合、常に良好な状態に維持

するものとし、路床盛土に悪影響を及ぼさないようにしなければならない。 
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５．一層の仕上り厚 

請負人は、路床盛土の施工においては一層の仕上り厚を20㎝以下とし、

各層ごとに締固めなければならない。 

６．盛土材料の最大寸法 

路床の盛土材料の最大寸法は10㎝程度とするものとする。 

７．狭隘箇所等の締固め 

請負人は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の路床盛土の施工については、

タンパ、振動ローラ等の小型締固め機械により、仕上がり厚を20cm以下で

入念に締固めなければならない。 

８．適切な含水比の確保 

請負人は、路床盛土工の締固め作業の実施にあたり、適切な含水比の状

態で施工しなければならない。 

９．異常時の処置 

請負人は、路床盛土工作業中、予期できなかった沈下等の有害な現象の

あった場合に工事を中止し、設計図書に関して本市と協議しなければなら

ない。ただし、緊急を要する場合には応急処置をとった後、直ちにその措

置内容を本市に通知しなければならない。 

10．路床盛土の締固め 

路床盛土の締固め度は第１編１－１－23施工管理第８項の規定による

ものとする。 

11．接続部の緩和区間 

請負人は、特に指示する場合を除き、片切り、片盛りの接続部には１：

４程度の勾配をもって緩和区間を設けなければならない。また、掘削（切

土）部、盛土部の縦断方向の接続部には岩の場合１：５以上、土砂の場合

１：10程度のすり付け区間を設けて路床支持力の不連続をさけなければな

らない。 

(a)掘削部路床に置き換えのないとき (c)現地盤がすりつけ区間を長く
         取ることが不経済となる場合 

 

 

 

(b)掘削部路床に置き換えのあるとき 

 

 

図２－３ 掘削（切土）部、盛土部接続部のすり付け 
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12．歩道・路肩部分等の締固め 

請負人は、歩道・路肩部分等の大型機械での施工が困難な箇所の締固め

については、タンパ、振動ローラ等の小型締固め機械等を用いて、一層の

仕上り厚を20㎝以内で行わなければならない。 

13．滞水の処理 

請負人は、路床盛土工の施工中に降雨や湧水によって路床面に水が滞水

する場合は、路肩部分などに仮排水路を設け、道路外へすみやかに排水で

きるようにしておかなければならない。 

14．土の採取 

請負人は、土の採取の搬入に先立ち、指定された採取場、建設発生土の

受入れ地について地形を実測し、資料を監督員に提出しなければならない。

ただし、請負人は、実測困難な場合等には、これに代わる資料により、設

計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

15．採取場の維持及び修復 

請負人は、土の採取にあたり、採取場の維持及び修復について採取場ご

との条件に応じて施工するとともに、土の採取中、土質に著しい変化があ

った場合には、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

16．採取土及び購入土運搬時の注意 

請負人は、採取土盛土及び購入土盛土の施工にあたって、採取土及び購

入土を運搬する場合には沿道住民に迷惑がかからないようにつとめなけ

ればならない。流用土盛土及び発生土盛土の施工にあたっても、一般道路

を運搬に利用する場合も同様とするものとする。 

２－４－５ 法面整形工 

１．一般事項 

請負人は、掘削（切土）部法面整形の施工にあたり、ゆるんだ転石、岩

塊等は、整形した法面の安定のために取り除かなければならない。 

なお、浮石が大きく取り除くことが困難な場合には、設計図書に関して

監督員と協議しなければならない。 

２．法面の崩壊防止  

請負人は、盛土部法面整形の施工にあたり、法面の崩壊が起こらないよ

うに締固めを行わなければならない。 

２－４－６ 残土処理工 

残土処理工については、第１編２－３－７残土処理工の規定による。 
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第３章 無筋・鉄筋コンクリート 

 

第１節 適用 

１．適用事項 

本章は、無筋・鉄筋コンクリート構造物、プレストレストコンクリート構

造物に使用するコンクリート、鉄筋、型枠等の施工その他これらに類する事

項について適用する。 

２．適用規定（１） 

本章に特に定めのない事項については、第２編材料編の規定による。 

３．適用規定（２） 

請負人は、コンクリートの施工にあたり、設計図書に定めない事項につい

ては、「コンクリート標準示方書（施工編）」（土木学会、平成30年３月）の

コンクリートの品質の規定による。これ以外による場合は、施工前に設計図

書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

４．アルカリシリカ反応抑制対策 

請負人は、コンクリートの使用にあたって「アルカリ骨材反応抑制対策に

ついて」〈国土交通省大臣官房技術審議官通達、平成14年7月31日）及び「ア

ルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について（国土交通省官房技術調

査課長通達、平成14年7月31日）を遵守し、アルカリシリカ反応抑制対策の

適合を確認しなければならない。 

５．全塩化物イオン量 

請負人は、コンクリートの使用にあたって、以下に示す許容塩化物量以下

のコンクリートを使用しなければならない。 

（１）鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレストレストコ

ンクリート部材（シース内のグラウトを除く）及び用心鉄筋を有する無

筋コンクリート部材における許容塩化物量（Cl-）は、0.30 ㎏/㎥以下と

する。 

(２)プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材及びオート

クレーブ養生を行う製品における許容塩化物量（Cl-）は 0.30 ㎏/㎥以

下とする。また、グラウトに含まれる塩化物イオン総量は、セメント質

量の 0.08％以下とする。 

   （３）アルミナセメントを用いる場合、電食のおそれがある場合等は、試験

結果等から適宜定めるものとし、特に資料がない場合の許容塩化物量

（Cl-）は 0.30 ㎏/㎥以下とする。 
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練り混ぜ時におけるコンクリート中の全塩化物イオン量は、原則として、

0.30㎏／㎥以下とする。 

６．塩分の浸透防止 

請負人は、土木工事及び空港工事においては、海水または潮風の影響を著

しく受ける海岸付近及び外部から浸透する塩化物の影響を受ける箇所にお

いて、アルカリ骨材反応による損傷が構造物の品質・性能に重大な影響を及

ぼすと考えられる場合には、塩分の浸透を防止するための塗装等の措置方法

について設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

１．適用規定 

請負人は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準

による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。なお、

基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うも

のとし、疑義がある場合は、監督員と協議しなければならない。 

土木学会 コンクリート標準示方書 (施工編) （平成30年３月） 

土木学会 コンクリート標準示方書 (設計編) （平成30年３月） 

土木学会 コンクリートのポンプ施工指針（案） （平成24年６月） 

土木学会 鉄筋定着・継手指針 （平成19年８月） 

国土交通省 アルカリ骨材反応抑制対策について （平成14年７月） 

国土交通省 「アルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について 

 （平成14年７月31日） 

公益社団法人日本鉄筋継手協会 鉄筋継手工事標準仕様書ガス圧接継手工事 

 （平成29年９月） 

機械式鉄筋定着工法技術検討委員会 機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガ

イドライン（案） （平成28年７月） 

流動性を高めたコンクリートの活用検討委員会 流動性を高めた現場打

ちコンクリートの活用に関するガイドライン     （平成29年３月） 

機械式鉄筋継手工法技術検討委員会 現場打ちコンクリート構造物に適

用する機械式鉄筋継手工法ガイドライン       （平成29年３月） 

橋梁等のプレキャスト化及び標準化による生産性向上検討委員会 コン

クリート構造物における埋設型枠・プレハブ鉄筋に関するガイドライン                    

（平成30年６月） 

橋梁等のプレキャスト化及び標準化による生産性向上検討委員会 コン

クリート橋のプレキャスト化ガイドライン      （平成30年６月） 
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道路プレキャストコンクリート工技術委員会ガイドライン検討小委員会 

プレキャストコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手工法ガイド

ライン                      （平成31年１月） 

 

 ２.許容塩化物量 

  請負人は、コンクリートの使用にあたって、以下に示す許容塩化物量以下の

コンクリートを使用しなければならない。 

 （１）鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレストレストコンク

リート部材（シース内のグラウトを除く）及び用心鉄筋を有する無筋コ

ンクリート部材における許容塩化物量（Cl-）は、0.30㎏/m3以下とする。 

 （２）プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材及びオートクレ

ープ養生を行う製品における許容塩化物量（Cl-）は0.30㎏/m3以下とす

る。また、グラウトに含まれる塩化物イオン総量は、セメント質量の

0.08％以下とする。 

 （３）アルミナセメントを用いる場合、電食のおそれがある場合等は、試験結

果等から適宜定めるものとし、特に資料がない場合の許容塩化物量

（Cl-）は0.30㎏/m3以下とする。 

 

第３節 レディーミクストコンクリート 

３－３－１ 一般事項 

本節は、レディーミクストコンクリートの製造に関する一般的事項を取り

扱うものとする。 

なお、本節に規定していない製造に関する事項は、JIS A 5308（レディー

ミクストコンクリート）を適用する。 

３－３－２ 工場の選定 

１．一般事項 

請負人は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、JISマー

ク表示認証工場（産業標準化法の一部を改正する法律（平成30年5月30日

公布法律第33号）に基づき国に登録された民間の第三者機関（登録認証機

関）により認証を受けた工場）で、かつ、コンクリートの製造、施工、試

験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者（コンク

リート主任技士等）が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実

施できる工場（全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査

基準に基づく監査に合格した工場等）から選定し、JIS A 5308 （レディ

ーミクストコンクリート）に適合するものを用いなければならない。これ
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以外の場合は、本条３、４項の規定によるものとする。 

２．JISのレディーミクストコンクリート 

請負人は、JISマーク表示認証工場で製造されJIS A 5308（レディーミ

クストコンクリート）により粗骨材の最大寸法、空気量、スランプ、水セ

メント比及び呼び強度等が指定されるレディーミクストコンクリートに

ついては、製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料を整備

及び保管し、監督員の請求があった場合は、遅滞なく提示するとともに、

検査時までに監督員へ提出しなければならない。 

３．JISマーク表示認証工場以外の工場 

請負人は、JISマーク表示認証工場が工事現場近くに見あたらない場合

は、使用する工場について、設計図書に指定したコンクリートの品質が得

られることを確認の上、その資料により監督員の確認を得なければならな

い。 

なお、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業

務を実施する能力のある技術者が常駐しており、配合設計及び品質管理等

を適切に実施できる工場から選定しなければならない。 

４．JIS以外のレディーミクストコンクリート 

請負人は、JISマーク表示認証工場でない工場で製造したレディーミク

ストコンクリート及びJISマーク表示認証工場であってもJIS A 5308（レ

ディーミクストコンクリート）以外のレディーミクストコンクリートを用

いる場合には、設計図書及び第１編３－５－４材料の計量及び練混ぜの規

定によるとともに、配合に臨場し、製造会社の材料試験結果、配合の決定

に関する確認資料により監督員の確認を得なければならない。 

５．レディーミクストコンクリートの品質検査 

請負人は、レディーミクストコンクリートの品質を確かめるための

検査をJIS A 5308（レディーミクストコンクリート）により実施しな

ければならない。 

なお生産者等に検査のための試験を代行させる場合は請負人がその

試験に臨場しなければならない。また現場練りコンクリートについて

も、これに準ずるものとする。 

３－３－３ 配合 

１．一般事項 

請負人は、コンクリートの配合において、設計図書の規定のほか、構造

物の目的に必要な強度、耐久性、ひび割れ抵抗性、鋼材を保護する性能、

水密性及び作業に適するワーカービリティーをもつ範囲内で単位水量を
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少なくするように定めなければならない。 

２．配合試験 

請負人は、施工に先立ち、あらかじめ配合試験を行い、表３－１の示方

配合表を作成し、その資料により監督員の確認を得なければならない。た

だし、すでに使用実績があり、品質管理データがある場合は、配合試験を

行わず、他工事（公共工事に限る）の配合表によることができるものとす

る。 

３．水セメント比 

請負人は、土木コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般の

環境条件の場合のコンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメ

ント比は、鉄筋コンクリートについては55％以下、無筋コンクリートにつ

いては60％以下とするものとする。 

表３－１ 示 方 配 合 表 
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４．現場配合 

請負人は、示方配合を現場配合に直す場合には、骨材の含水状態、５mm

ふるいに留まる細骨材の量、５mmふるいを通る粗骨材の量、及び混和剤の

希釈水量等を考慮しなければならない。 

５．材料変更等 

請負人は、使用する材料を変更したり、示方配合の修正が必要と認めら

れる場合には、本条２項の規定に従って示方配合表を作成し、事前に監督

員に協議しなければならない。 

６．セメント混和材料 

請負人は、セメント混和材料を使用する場合には、材料の品質に関する

資料により使用前に監督員の確認を得なければならない。 

 

第４節 コンクリートミキサー船 

３－４－１ 一般事項 

本節は、コンクリートミキサー船によりコンクリートを製造することに関

する一般的事項を取り扱うものとする。 
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なお、本節に規定していない製造に関する事項は、JIS A 5308（レディー

ミクストコンクリート）を準用する。 

３－４－２ コンクリートミキサー船の選定 

請負人は、施工に先立ちコンクリート製造能力、製造設備、品質管理状態

等を考慮してコンクリートミキサー船を選定し、監督員の承諾を得なければ

ならない。 

 

第５節 現場練りコンクリート 

３－５－１ 一般事項 

本節は、現場練りコンクリートの製造に関する一般的事項を取り扱うもの

とする。 

３－５－２ 材料の貯蔵 

１．セメントの貯蔵 

請負人は、防湿性のあるサイロに、セメントを貯蔵しなければならない。

また、貯蔵中にわずかでも固まったセメントは使用してはならない。 

２．混和材料の貯蔵 

請負人は、ごみ、その他不純物が混入しない構造の容器または防湿性の

あるサイロ等に、混和材料を分離、変質しないように貯蔵しなければなら

ない。また、貯蔵中に分離、変質した混和材料を使用してはならない。 

３．骨材の貯蔵 

請負人は、ゴミ、泥、その他の異物が混入しないよう、かつ、大小粒が

分離しないように、排水設備の整った貯蔵施設に骨材を貯蔵しなければな

らない。 

３－５－３ 配合 

請負人は、コンクリートの配合については、第１編３－３－３配合の規定

による。 

３－５－４ 材料の計量及び練混ぜ 

１．計量装置 

（１）各材料の計量方法及び計量装置は、工事に適し、かつ、各材料を規定

の計量値の許容差内で計量できるものでなければならない。 

なお、請負人は、施工に先立ち各材料の計量方法及び計量装置につい

て、施工計画書へ記載しなければならない。また、練混ぜに用いた各材

料の計量値を記録しておかなければならない。 

（２）請負人は、材料の計量設備の計量精度の定期的な点検を行わなければ

ならない。 
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なお、点検結果の資料を整備及び保管し、監督員の請求があった場合

は速やかに提示しなければならない。 

２．材料の計量 

（１）請負人は、計量については現場配合によって行わなければならない。

また、骨材の表面水率の試験は、JIS A 1111（細骨材の表面水率試験方

法）若しくはJIS A 1125（骨材の含水率試験方法及び含水率に基づく表

面水率の試験方法）、JIS A 1802「コンクリート生産工程管理用試験方

法－遠心力による細骨材の表面水率の試験方法」、JIS A 1803「コンク

リート生産工程管理用試験方法－粗骨材の表面水率試験方法」または連

続測定が可能な簡易試験方法または監督員の承諾を得た方法によらな

ければならない。 

なお、骨材が乾燥している場合の有効吸水率の値は、骨材を適切な時

間吸水させて求めなければならない。 

（２）請負人は、第１編３－３－３配合で定めた示方配合を現場配合に修正

した内容をその都度、監督員に協議しなければならない。 

（３）計量値の許容差は、１回計量分に対し、「表３－２計量値の許容差」

の値以下とする。 

（４）連続ミキサを使用する場合、各材料は容積計量してよいものとする。 

その計量値の許容差は、ミキサの容量によって定められる規定の時間

当たりの計量分を質量に換算して、「表３－２計量値の許容差」の値以

下とする。 

なお、請負人は、ミキサの種類、練混ぜ時間などに基づき、規定の時

間あたりの計量分を適切に定めなければならない。 

（５）請負人は、材料の計量値を自動記録装置により記録しなければならな

い。 

表３－２ 計量値の許容差 

材料の種類 許容差（％） 

水 １ 

セメント １ 

骨材 ３ 

混和材 ２※ 

混和剤 ３ 

※高炉スラグ微粉末の場合は、１（％）以内 
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（６）請負人は、各材料を、一練り分ずつ質量で計量しなければならない。  

ただし、水及び混和剤溶液は容積で計量してもよいものとする。 

なお、一練りの量は、工事の種類、コンクリートの打込み量、練りま

ぜ設備、運搬方法等を考慮して定めなければならない。 

（７）請負人は、混和剤を溶かすのに用いた水または混和剤をうすめるのに

用いた水は、練り混ぜ水の一部としなければならない。 

３．練混ぜ 

（１）請負人は、コンクリートの練混ぜに際し、可傾式、強制練りバッチミ

キサまたは連続ミキサを使用するものとする。 

（２）請負人は、ミキサの練混ぜ試験を、JIS A 8603-2（練混ぜ性能試験方

法）及び土木学会規準 連続ミキサの練りまぜ性能試験方法により行わ

なければならない。 

（３）請負人は、JIS A 8603-1（コンクリートミキサ－第１部：用語及び仕

様項目）、JIS A 8603-2（コンクリートミキサ－第２部：練混ぜ性能試験

方法）に適合するか、または同等以上の性能を有するミキサを使用しな

ければならない。ただし機械練りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、

手練りで行う場合には、請負人は、設計図書に関して監督員に協議しな

ければならない。 

（４）請負人は、練混ぜ時間を試験練りによって定めなければならない。 

やむを得ず、練混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を、

可傾式バッチミキサを用いる場合１分30秒、強制練りバッチミキサを用

いる場合１分とするものとする。 

（５）請負人は、あらかじめ定めておいた練混ぜ時間の３倍以内で、練混ぜ

を行わなければならない。 

（６）請負人は、ミキサ内のコンクリートを排出し終った後でなければ、ミ

キサ内に新たに材料を投入してはならない。 

（７）請負人は、使用の前後にミキサを清掃しなければならない。 

（８）ミキサは、練上りコンクリートを排出するときに材料の分離を起こさ

ない構造でなければならない。 

（９）請負人は、連続ミキサを用いる場合、練混ぜ開始後、最初に排出され

るコンクリートを用いてはならない。 

なお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキサ部の容積以上と

するものとする。 

（10）請負人は、コンクリートを手練りにより練り混ぜる場合は、水密性が

確保された練り台の上で行わなければならない。 



 

第１編共通編 第３章無筋・鉄筋コンクリート（R2.10） 

 
第１編共通編 第３章無筋・鉄筋コンクリート（R2.10） 

1-67  

（11）請負人は、練上りコンクリートが均等質となるまでコンクリート材料

を練り混ぜなければならない。 

 

第６節 運搬・打設 

３－６－１ 一般事項 

本節は、コンクリートの運搬及び打設に関する一般的事項を取り扱う

ものとする。 

３－６－２ 準備 

１．一般事項 

請負人は、レディーミクストコンクリートの運搬に先立ち、搬入間隔、

経路、荷下し場所等の状況を把握しておかなければならない。 

２．潮待ち作業時の注意 

請負人は、コンクリート打設が潮待ち作業となる場合、打設に要する時

間と潮位の関係を十分に把握し、施工しなければならない。 

３．打設前の確認 

請負人は、コンクリートの打込み前に型枠、鉄筋等が設計図書に従って

配置されていることを確かめなければならない。 

４．打設前の清掃 

請負人は、打設に先立ち、打設場所を清掃し、鉄筋を正しい位置に固定

しなければならない。 

また、コンクリートと接して吸水の恐れのあるところは、あらかじめ湿

らせておかなければならない。 

３－６－３ 運搬 

１．一般事項 

請負人は、コンクリート練混ぜ後、速やかに運搬しなければならない。 

２．品質の保持 

請負人は、材料の分離その他コンクリートの品質を損なうことのないよ

うに、コンクリートを運搬しなければならない。 

３．トラックアジテータ 

請負人は、運搬車の使用にあたって、練り混ぜたコンクリートを均一に

保持し、材料の分離を起こさずに、容易に完全に排出できるトラックアジ

テータを使用しなければならない。これにより難い場合は、設計図書に関

して監督員と協議しなければならない。 

なお、請負人は、運搬車にダンプトラック等を使用する場合には、その

荷台を平滑で、かつ防水構造としなければならない。 
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３－６－４ 打設 

１．一般事項 

請負人は、コンクリートを速やかに運搬し、直ちに打込み、十分に締固

めなければならない。練り混ぜから打終わるまでの時間は、原則として外

気温が25℃を超えるときで1.5時間、25℃以下のときで２時間を超えない

ものとし、かつコンクリートの運搬時間（練り混ぜ開始から荷卸し地点に

到着するまでの時間）は1.5時間以内としなければならない。これ以外で

施工する可能性がある場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければ

ならない。 

なお、コンクリートの練混ぜから打ち終わるまでの時間中、コンクリー

トを日光、風雨等から保護しなければならない。 

２．適用気温 

請負人は、コンクリートの打込みを、日平均気温が4℃を超え25℃以下

の範囲に予想されるときに実施しなければならない。日平均気温の予想が

この範囲にない場合には、第１編第３章第９節暑中コンクリート、第10節

寒中コンクリートの規定によらなければならない。 

３．施工計画書 

請負人は、１回の打設で完了するような小規模構造物を除いて１回（１

日）のコンクリート打設高さを施工計画書に記載しなければならない。ま

た、請負人は、これを変更する場合には、施工前に施工計画書の記載内容

を変更しなければならない。 

４．コンクリート打設中の注意 

請負人は、コンクリートの打設作業中、型枠のずれ、浮上り、目地材の

離れ及び鉄筋の配置を乱さないように注意しなければならない。 

５．コンクリートポンプ使用時の注意 

請負人はコンクリートポンプを用いる場合は、「コンクリートのポンプ

施工指針（案）５章圧送」（土木学会、平成24年６月）の規定による。こ

れにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。また、請負人

はコンクリートプレーサ、ベルトコンベヤ、その他を用いる場合も、材料

の分離を防ぐようこれらを配置しなければならない。 

６．ベルトコンベア使用時の注意 

請負人は、ベルトコンベヤを使用する場合、適切な速度で十分容量のあ

る機種を選定し、終端にはバッフルプレート及びシュートを設け、材料が

分離しない構造のものとしなければならない。 

なお、配置にあたっては、コンクリートの横移動ができるだけ少なくな
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るようにしなければならない。 

７．バケット及びスキップ使用時の注意 

請負人は、バケット及びスキップを使用する場合、コンクリートに振動

を与えないよう適切な処置を講じなければならない。また、排出口は、排

出時に材料が分離しない構造のものとしなければならない。 

８．シュート使用時の注意 

請負人は、打設にシュートを用いる場合には、縦シュートを用いるもの

とし、漏斗管、フレキシブルなホース等により、自由に曲がる構造のもの

を選定しなければならない。 

なお、これにより難い場合は、事前に監督員の承諾を得なければならな

い。 

９．打設コンクリートの横移動禁止 

請負人は、打設したコンクリートを型枠内で横移動させてはならない。 

10．連続打設 

請負人は、一区画内のコンクリートの一層を、打設が完了するまで連続

して打込まなければならない。 

11．水平打設 

請負人は、コンクリートの打上り面が一区画内でほぼ水平になるよう打

設しなければならない。また、締固め能力等を考慮して、コンクリート打

設の１層の高さを定めなければならない。 

12．打設計画書 

請負人は、コンクリートの打設作業に際しては、あらかじめ打設計画書

を作成し、適切な高さに設定してこれに基づき、打設作業を行わなければ

ならない。また、請負人は、型枠の高さが高い場合には、型枠にコンクリ

ートが付着して硬化するのを防ぐため、型枠に投入口を設けるか、縦シュ

ートあるいはポンプ配管の吐出口を打込み面近くまで下げてコンクリー

トを打込まなければならない。この場合、シュート、ポンプ配管、バケッ

ト、ホッパー等の吐出口と打込み面までの自由落下高さは、1.5ｍ以下と

するものとする。 

13．材料分離防止 

請負人は、著しい材料分離が生じないように打込まなければならない。 

14．上層下層一体の締固め 

請負人は、コンクリートを２層以上に分けて打込む場合、上層のコンク

リートの打込みは、下層のコンクリートが固まり始める前に行い、上層と

下層が一体になるように施工しなければならない。 
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15．ブリーディング水の除去 

請負人は、コンクリートの打込み中、表面にブリーディング水がある場

合には、これを取り除いてからコンクリートを打たなければならない。 

16．壁または柱の連続打設時の注意 

請負人は、壁または柱のような幅に比べて高さが大きいコンクリートを

連続して打込む場合には、打込み及び締固めの際、ブリーディングの悪影

響を少なくするように、コンクリートの１回の打込み高さや打上り速度を

調整しなければならない。 

17．アーチ形式のコンクリート端部 

請負人は、アーチ形式のコンクリートの打込みにあたって、その端面が

なるべくアーチと直角になるように打込みを進めなければならない。 

18．アーチ形式のコンクリート打設 

請負人は、アーチ形式のコンクリートの打込みにあたって、アーチの中

心に対し、左右対称に同時に打たなければならない。 

19．アーチ形式のコンクリート打継目 

請負人は、アーチ形式のコンクリートの打継目を設ける場合は、アーチ

軸に直角となるように設けなければならない。また、打込み幅が広いとき

はアーチ軸に平行な方向の鉛直打継目を設けてもよいものとする。 

３－６－５ 締固め 

１．一般事項 

請負人は、コンクリートの締固めに際し、棒状バイブレータを用いなけ

ればならない。 

なお、薄い壁等バイブレータの使用が困難な場所には、型枠バイブレー

タを使用しなければならない。 

２．締固め方法 

請負人は、コンクリートが鋼材の周囲あるいは型枠のすみずみに行き渡

るように打設し、速やかにコンクリートを十分締固めなければならない。 

３．上層下層一体の締固め 

請負人は、コンクリートを２層以上に分けて打設する場合、バイブレー

ターを下層のコンクリート中に10㎝程度挿入し、上層と下層が一体となる

ように入念に締め固めなければならない。 

３－６－６ 沈下ひび割れに対する処置 

１．沈下ひび割れ対策 

請負人は、スラブまたは梁のコンクリートが壁または柱のコンクリート

と連続している構造の場合、沈下ひび割れを防止するため、壁または柱の
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コンクリートの沈下がほぼ終了してからスラブまたは梁のコンクリート

を打設しなければならない。また、張出し部分を持つ構造物の場合も、前

記と同様にして施工しなければならない。 

２．沈下ひび割れの防止 

請負人は、沈下ひび割れが発生した場合、直ちにタンピングや再振動を

行い、これを修復しなければならない。 

再振動にあたっては、その時期をあらかじめ定めるなどコンクリートの

品質の低下を招かないように適切な時期に行わなければならない。 

３－６－７ 打継目 

１．一般事項 

打継目の位置及び構造は、図面の定めによるものとする。ただし、請負

人は、設計図書で定められていない継目を設ける場合には、構造物の性能

を損なわないように、位置、方向及び施工方法を定め、設計図書に関して

監督員の承諾を得て施工しなければならない。 

２．打継目を設ける位置 

請負人は、打継目を設ける場合には、せん断力の小さい位置に設け、PC

鋼材定着部背面等の常時引張応力が作用する断面を避け、打継面を部材に

圧縮力が作用する方向と直角になるよう施工することを原則とする。 

３．打継目を設ける場合の注意 

請負人は、やむを得ずせん断力の大きい位置に打継目を設ける場合には、

打継目に、ほぞ、または溝の凹凸によるせん断キーで抵抗する方法や、差

し筋等の鉄筋によって打継目を補強する方法等の対策を講ずることとす

る。また、これらの対策は、所要の性能を満足することを照査した上で実

施する。 

４．新コンクリートの打継時の注意 

請負人は、硬化したコンクリートに、新コンクリートを打継ぐ場合には、

その打込み前に、型枠をしめ直し、硬化したコンクリートの表面のレイタ

ンス、緩んだ骨材粒、品質の悪いコンクリート、雑物などを取り除き吸水

させなければならない。 

また請負人は、構造物の品質を確保するために必要と判断した場合には、

旧コンクリートの打継面を、ワイヤブラシで表面を削るか、チッピング等

により粗にして十分吸水させ、セメントペースト、モルタルあるいは湿潤

面用エポキシ樹脂などを塗った後、新コンクリートを打継がなければなら

ない。 
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５．床と一体になった柱または壁の打継目 

請負人は、床組みと一体になった柱または壁の打継目を設ける場合には、

床組みとの境の付近に設けなければならない。スラブと一体となるハンチ

は、床組みと連続してコンクリートを打つものとする。張出し部分を持つ

構造物の場合も、同様にして施工するものとする。 

６．床組みの打継目 

請負人は、床組みにおける打継目を設ける場合には、スラブまたは、は

りのスパンの中央付近に設けなければならない。ただし、請負人は、はり

がそのスパンの中央で小ばりと交わる場合には、小ばりの幅の約２倍の距

離を隔てて、はりの打継目を設け、打継目を通る斜めの引張鉄筋を配置し

て、せん断力に対して補強しなければならない。 

７．目地 

目地の施工は、設計図書の定めによるものとする。 

８．伸縮目地 

請負人は、伸縮目地の材質、厚、間隔については設計図書によるものと

するが、特に定めのない場合は、瀝青系目地材料厚は１cm、施工間隔10m

程度とする。 

９．ひび割れ誘発目地 

請負人は、温度変化や乾燥収縮などにより生じるひび割れを集中させる

目的で、ひび割れ誘発目地を設けようとする場合は、構造物の強度及び機

能を害さないようにその構造及び位置について、監督員と協議しなければ

ならない。 

３－６－８ 表面仕上げ 

１．一般事項 

請負人は、せき板に接して露出面となるコンクリートの仕上げにあたっ

ては、平らなモルタルの表面が得られるように打込み、締固めをしなけれ

ばならない。 

２．せき板に接しない面の仕上げ 

請負人は、せき板に接しない面の仕上げにあたっては、締固めを終り、

ならしたコンクリートの上面に、しみ出た水がなくなるかまたは上面の水

を処理した後でなければ仕上げ作業にかかってはならない。 

３．不完全な部分の仕上げ 

請負人は、コンクリート表面にできた突起、すじ等はこれらを除い

て平らにし、豆板、欠けた箇所等は、その不完全な部分を取り除いて

水で濡らした後、本体コンクリートと同等の品質を有するコンクリー
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ト、またはモルタルのパッチングを施し平らな表面が得られるように

仕上げなければならない。 

３－６－９ 養生 

１．一般事項 

請負人は、コンクリートの打込み後の一定期間を、硬化に必要な温度及

び湿潤状態に保ち、有害な作用の影響を受けないように、その部位に応じ

た適切な方法により養生しなければならない。 

２．湿潤状態の保持 

請負人は、打ち込み後のコンクリートをその部位に応じた適切な養生方

法により、一定期間は十分な湿潤状態に保たなければならない。養生期間

は、使用するセメントの種類や養生期間中の環境温度等に応じて適切に定

めなければならない。通常のコンクリート工事におけるコンクリートの湿

潤養生期間は、表３－３を標準とする。 

なお、中庸熱ポルトランドセメントや低熱ポルトランドセメント等の表

３－３に示されていないセメントを使用する場合には、湿潤養生期間に関

して監督員と協議しなければならない。 

表３－３ コンクリートの標準養生期間 

日平均気温 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 混合ｾﾒﾝﾄＢ種 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 

１５℃以上 ５日 ７日 ３日 

１０℃以上 ７日 ９日 ４日 

５℃以上 ９日 １２日 ５日 

〔注〕寒中コンクリートの場合は、第１編第３章第10節寒中コンクリートの

規定による 

   養生期間とは、湿潤状態を保つ期間のことである。 

３．温度制御養生 

請負人は、温度制御養生を行う場合には、温度制御方法及び養生日数に

ついてコンクリートの種類及び構造物の形状寸法を考慮して、養生方法を

施工計画書に記載しなければならない。 

４．蒸気養生等 

請負人は、蒸気養生、その他の促進養生を行う場合には、コンクリート

に悪影響を及ぼさないよう養生を開始する時期、温度の上昇速度、冷却速

度、養生温度及び養生時間などの養生方法を施工計画書に記載しなければ

ならない。 

なお、膜養生を行う場合には、設計図書に関して監督員と協議しなけれ
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ばならない。 

 

第７節 鉄筋工 

３－７－１ 一般事項 

１．適用事項 

本節は、鉄筋の加工、鉄筋の組立て、鉄筋の継手、ガス圧接その他これ

らに類する事項について定める。 

２．照査 

請負人は、施工前に、設計図書に示された形状及び寸法で、鉄筋の

組立が可能か、また打込み及び締め固め作業を行うために必要な空間

が確保出来ていることを確認しなければならない。不備を発見したと

きは監督員に協議しなければならない。 

３．亜鉛めっき鉄筋の加工 

請負人は、亜鉛めっき鉄筋の加工を行う場合、その特性に応じた適

切な方法でこれを行わなければならない。 

４．エポキシ系樹脂塗装鉄筋の加工・組立 

請負人は、エポキシ系樹脂塗装鉄筋の加工・組立を行う場合、塗装

並びに鉄筋の材質を害さないよう、衝撃・こすれによる損傷のないこ

とを作業完了時に確認しなければならない。 

５．エポキシ系樹脂塗装鉄筋の切断・溶接 

エポキシ系樹脂塗装鉄筋の切断・溶接による塗膜欠落や、加工・組

立にともなう有害な損傷部を確認した場合、請負人は、十分清掃した

上、コンクリートの打込み前に適切な方法で補修しなければならない。 

３－７－２ 貯蔵 

請負人は、鉄筋を直接地表に置くことを避け、倉庫内に貯蔵しなければな

らない。また、屋外に貯蔵する場合は、雨水等の侵入を防ぐためシート等で

適切な覆いをしなければならない。 

３－７－３ 加工 

１．一般事項 

請負人は、鉄筋の材質を害しない方法で加工し、これを所定の位置に正

確に、堅固に組立てなければならない。 

２．鉄筋加工時の温度 

請負人は、鉄筋を常温で加工しなければならない。ただし、鉄筋をやむ

を得ず熱して加工するときには、既往の実績を調査し、現地において試験

施工を行い、悪影響を及ぼさないことを確認したうえで施工方法を定め、
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鉄筋のかぶり

主鉄筋までの距離

施工しなければならない。 

なお、調査・試験及び確認資料を整備及び保管し、監督員の請求があっ

た場合は、遅滞なく提示するとともに検査時までに監督員へ提出しなけれ

ばならない。 

３．鉄筋の曲げ半径 

請負人は、鉄筋の曲げ形状の施工にあたり、設計図書に鉄筋の曲げ半径

が示されていない場合は、「コンクリート標準示方書（設計編）本編第13

章鉄筋コンクリートの前提、標準７編第２章鉄筋コンクリートの前提」（土

木学会、平成30年３月）の規定による。これにより難い場合は、監督員の

承諾を得なければならない。 

４．曲げ戻しの禁止 

請負人は、原則として曲げ加工した鉄筋を曲げ戻してはならない。 

５．かぶり 

請負人は、設計図書に示されていない鋼材等（組立用鉄筋や金網、配管

など）を配置する場合は、その鋼材等についても所定のかぶりを確保し、

かつその鋼材等と他の鉄筋とのあきを粗骨材の最大寸法の４／３以上と

しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１ 鉄筋のかぶり 

３－７－４ 組立て 

１．一般事項 

請負人は、鉄筋を組立てる前にこれを清掃し浮きさびや鉄筋の表面につ

いたどろ、油、ペンキ、その他鉄筋とコンクリートの付着を害するおそれ

のあるものは、これを除かなければならない。 

２．配筋・組立て 

請負人は、配筋・組立てにおいて以下によらなければならない。 

（１）請負人は、図面に定めた位置に、鉄筋を配置し、コンクリート打設

中に動かないよう十分堅固に組み立てなければならない。 
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なお、必要に応じて図面に示されたもの以外の組立用鉄筋等を使用

するものとする。 

（２）請負人は、鉄筋の交点の要所を、直径0.8mm以上の焼なまし鉄線、

またはクリップ等で鉄筋が移動しないように緊結し、使用した焼な

まし鉄線、クリップ等はかぶり内に残してはならない。また、設計

図書に特別な組立用架台等が指定されている場合は、それに従うも

のとする。 

   （３）請負人は、鉄筋の配筋において、施工段階で必要となる形状保持や

施工中の安全対策等を目的として、組立て鉄筋，段取り鉄筋等の鉄

筋やアングル等の仮設物を配置するが、これらをやむを得ず構造物

本体に存置する場合、これらの仮設物において、設計の前提が成立

することを事前に確認しなければならない。 

３．鉄筋かぶりの確保 

請負人は、設計図書に特に定めのない限り、鉄筋のかぶりを保つよう、

スペーサーを設置するものとし、構造物の側面については１m2あたり２個

以上、構造物の底面については、１m2あたり４個以上設置し、個数につい

て、鉄筋組立て完了時の段階確認時に確認を受けなければならない。鉄筋

のかぶりとはコンクリート表面から鉄筋までの最短距離をいい、設計上の

コンクリート表面から主鉄筋の中心までの距離とは異なる。また、請負人

は、型枠に接するスペーサーについてはコンクリート製あるいはモルタル

製で本体コンクリートと同等以上の品質を有するものを使用しなければ

ならない。これ以外のスペーサーを使用する場合は使用前に監督員と協議

しなければならない。 

４．コンクリート打設前の点検、清掃 

請負人は、鉄筋を組立ててからコンクリートを打込むまでに、鉄筋の位

置のずれ、どろ、油等の付着がないかについて確認し、清掃してからコン

クリートを打たなければならない。 

５．上層部の鉄筋の組立て時の注意 

請負人は、上層部の鉄筋の組立てを下層部のコンクリート打設後24時間

以上経過した後に行わなければならない。 

３－７－５ 継手 

１．一般事項 

請負人は、設計図書に示されていない鉄筋の継手を設けるときには、継

手の位置及び方法について施工前に設計図書に関して監督員の承諾を得

なければならない。 



 

第１編共通編 第３章無筋・鉄筋コンクリート（R2.10） 

 
第１編共通編 第３章無筋・鉄筋コンクリート（R2.10） 

1-77  

２．重ね継手 

請負人は、鉄筋の重ね継手を行う場合は、設計図書に示す長さを重ね合

わせて、直径0.8㎜以上の焼なまし鉄線で数ヶ所緊結しなければならない。 

なお、エポキシ系樹脂塗装鉄筋の重ね継手長さは、「エポキシ樹脂塗装

鉄筋を用いる鉄筋コンクリートの設計施工指針【改訂版】」（土木学会 平

成15年11月）により、コンクリートの付着強度を無塗装鉄筋の85％として

求めてよい。 

３．継手位置の相互ずらし 

請負人は、原則、継手を同一断面に集めてはならない。また、請負人は、

継手を同一断面に集めないため、継手位置を軸方向に相互にずらす距離は、

継手の長さに鉄筋直径の25倍を加えた長さ以上としなければならない。継

手が同一断面となる場合は、継手が確実に施工でき、継手付近のコンクリ

ートが確実に充填され、継手としての性能が発揮されるとともに、構造物

や部材に求められる性能を満たしていることを確認しなければならない。 

４．継手構造の選定 

請負人は、鉄筋の継手に圧接継手、溶接継手または機械式継手を用いる

場合には、鉄筋の種類、直径及び施工箇所に応じた施工方法を選び、その

品質を証明する資料を監督員に提出しなければならない。 

５．継足し鉄筋の保護 

請負人は、将来の継足しのために構造物から鉄筋を露出しておく場合に

は、損傷、腐食等からこれを保護しなければならない。 

６．引張断面での継手の禁止 

請負人は、鉄筋の継手位置として、引張応力の大きい断面を避けなけれ

ばならない。 

７．鉄筋間の寸法 

請負人は、継手部と隣接する鉄筋とのあき、または継手部相互のあきを

粗骨材の最大寸法以上としなければならない。 

３－７－６ ガス圧接 

１．圧接工の資格 

圧接工は、JIS Z 3881（鉄筋のガス圧接技術検定における試験方法及び

判定基準）に定められた試験の種類のうち、その作業に該当する試験の技

量を有する技術者でなければならない。また、自動ガス圧接装置を取り扱

う者は、JIS G 3112 (鉄筋コンクリート用棒鋼)に規定する棒鋼を酸素・

アセチレン炎により圧接する技量を有する技術者でなければならない。 

なお、請負人は、ガス圧接の施工方法を熱間押し抜き法とする場合は、
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設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

また、圧接工の技量の確認に関して、監督員または検査員から請求があ

った場合は、資格証明書等を速やかに提示しなければならない。 

２．施工できない場合の処置 

請負人は、鉄筋のガス圧接箇所が設計図書どおりに施工できない場合は、

その処置方法について施工前に監督員と協議しなければならない。 

３．圧接の禁止 

請負人は、規格または形状の著しく異なる場合及び径の差が７mmを超え

る場合は手動ガス圧接してはならない。ただし、Ｄ41とＤ51の場合はこの

限りではない。 

４．圧接面の清掃 

請負人は、圧接しようとする鉄筋の両端部は、（公社）日本鉄筋継手協

会によって認定された鉄筋冷間直角切断機を使用して切断しなければな

らない。自動ガス圧接の場合、チップソーをあわせて使用するものとする。

ただし、すでに直角かつ平滑である場合や鉄筋冷間直角切断機により切断

した端面の汚損等を取り除く場合は、ディスクグラインダで端面を研削す

るとともに、さび、油脂、塗料、セメントペースト、その他の有害な付着

物を完全に除去しなければならない。 

５．圧接面のすきま 

突合わせた圧接面は、なるべく平面とし、周辺のすきまは２mm以下とす

る。 

６．悪天候時の作業禁止 

請負人は、降雪雨または、強風等の時は作業をしてはならない。ただし、

作業が可能なように、防風対策を施して適切な作業ができることが確認さ

れた場合は作業を行うことができる。 

 

第８節 型枠・支保 

３－８－１ 一般事項 

本節は、型枠・支保として構造、組立て、取外しその他これらに類する事

項について定める。 

３－８－２ 構造 

１．一般事項 

請負人は、型枠・支保をコンクリート構造物の位置及び形状寸法を正確

に保つために十分な強度と安定性を持つ構造としなければならない。 
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２．面取り 

請負人は、特に定めのない場合はコンクリートのかどに面取りができる

型枠を使用しなければならない。 

３．型枠の構造 

請負人は、型枠を容易に組立て及び取りはずすことができ、せき板また

はパネルの継目はなるべく部材軸に直角または平行とし、モルタルのもれ

ない構造にしなければならない。 

４．支保形式 

請負人は、支保の施工にあたり、荷重に耐えうる強度を持った支保を使

用するとともに、受ける荷重を適切な方法で確実に基礎に伝えられるよう

に適切な形式を選定しなければならない。 

５．支保基礎の注意 

請負人は、支保の基礎に過度の沈下や不等沈下などが生じないようにし

なければならない。 

３－８－３ 組立て 

１．一般事項 

請負人は、型枠を締付けるにあたって、ボルトまたは棒鋼を用いなけれ

ばならない。また、外周をバンド等で締め付ける場合、その構造、施工手

順等を施工計画書に記載しなければならない。なお、型枠取り外し後はコ

ンクリート表面にこれらの締付け材を残しておいてはならない。 

２．はく離剤 

請負人は、型枠の内面に、はく離剤を均一に塗布するとともに、はく離

剤が、鉄筋に付着しないようにしなければならない。 

３．コンクリート出来形の確保 

請負人は、型枠・支保の施工にあたり、コンクリート部材の位置、形状

及び寸法が確保され工事目的物の品質・性能が確保できる性能を有するコ

ンクリートが得られるように施工しなければならない。 

３－８－４ 取外し 

１．一般事項 

請負人は、型枠・支保の取外しの時期及び順序について、設計図書に定

められていない場合には、構造物と同じような状態で養生した供試体の圧

縮強度をもとに、セメントの性質、コンクリートの配合、構造物の種類と

その重要性、部材の種類及び大きさ、部材の受ける荷重、気温、天候、風

通し等を考慮して、取りはずしの時期及び順序の計画を、施工計画書に記

載しなければならない。 
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２．取外し時期 

請負人は、コンクリートがその自重及び施工中に加わる荷重を受けるの

に必要な強度に達するまで、型枠・支保を取りはずしてはならない。 

３．型枠穴の補修 

請負人は、型枠の組立に使用した締付け材の穴及び壁つなぎの穴を、本

体コンクリートと同等以上の品質を有するモルタルで隙間のないように

補修しなければならない。 

 

第９節 暑中コンクリート 

３－９－１ 一般事項 

１．一般事項 

本節は、暑中コンクリートの施工に関する一般的事項を取り扱うも 

のとする。 

なお、本節に定めのない事項は、第１編第３章第３節レディーミクス

トコンクリート、第４節コンクリートミキサー船、第５節現場練りコン

クリート及び第６節運搬・打設の規定による。 

２．適用気温 

請負人は、日平均気温が25℃を越えることが予想されるときは、暑中

コンクリートとしての施工を行わなければならない。 

３．材料の温度 

請負人は、コンクリートの材料の温度を、品質が確保できる範囲内で

使用しなければならない。 

３－９－２ 施工 

１．施工計画書 

暑中コンクリートにおいて、減水剤、ＡＥ減水剤、流動化剤等を使用す

る場合はJIS A 6204（コンクリート用化学混和剤）の規格に適合する遅延

形のものを使用することが望ましい。 

なお、請負人は、遅延剤を使用する場合には使用したコンクリートの品

質を確認し、その使用方法添加量等について施工計画書に記載しなければ

ならない。 

２．打設前の注意 

請負人は、コンクリートの打設前に、地盤、型枠等のコンクリートから

吸水する恐れのある部分は十分吸水させなければならない。また、型枠及

び鉄筋等が直射日光を受けて高温になる恐れのある場合は、散水及び覆い

等の適切な処置を講じなければならない。 
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３．打設時のコンクリート温度 

打設時のコンクリートの温度は、35℃以下を標準とする。コンクリート

温度がこの上限値を超える場合には、コンクリートが所要の品質を確保で

きることを確かめなければならない。 

４．運搬時の注意 

請負人は、コンクリートの運搬時にコンクリートが乾燥したり、熱せら

れたりすることの少ない装置及び方法により運搬しなければならない。 

５．所要時間 

請負人は、コンクリートの練混ぜから打ち終わるまでの時間は、1.5時

間を越えてはならない。 

６．コールドジョイント 

請負人は、コンクリートの打設をコールドジョイントが生じないよう行

わなければならない。 

３－９－３ 養生 

請負人は、コンクリートの打設を終了後、すみやかに養生を開始し、コン

クリートの表面を乾燥から保護しなければならない。また、特に気温が高く

湿度が低い場合には、打込み直後の急激な乾燥によってひび割れが生じるこ

とがあるので、直射日光、風等を防ぐために必要な処置を施さなければなら

ない。 

 

第10節 寒中コンクリート 

３－10－１ 一般事項 

１．一般事項 

本節は、寒中コンクリートの施工に関する一般的事項を取り扱うものと

する。 

なお、本節に定めのない事項は、第１編第３章第３節レディーミクスト

コンクリート、第４節コンクリートミキサー船、第５節現場練りコンクリ

ート及び第６節運搬・打設の規定による。 

２．適用気温 

請負人は、日平均気温が４℃以下になることが予想されるときは、寒中

コンクリートとしての施工を行わなければならない。 

３．寒中コンクリートの施工 

請負人は、寒中コンクリートの施工にあたり、材料、配合、練りまぜ、

運搬、打込み、養生、型枠及び支保についてコンクリートが凍結しないよ

うに、また、寒冷下においても設計図書に示す品質が得られるようにしな
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ければならない。 

３－10－２ 施工 

１．一般事項 

請負人は、寒中コンクリートにおいて以下によらなければならない。 

（１）請負人は、凍結しているか、または氷雪の混入している骨材をそのま

ま用いてはならない。 

（２）請負人は、材料を加熱する場合、水または骨材を加熱することとし、

セメントはどんな場合でも直接これを熱してはならない。骨材の加熱は、

温度が均等で、かつ過度に乾燥しない方法によるものとする。 

（３）請負人は、ＡＥコンクリートを用いなければならない。これ以外を用

いる場合は、監督員と協議しなければならない。 

２．熱量損失の低減 

請負人は、熱量の損失を少なくするようにコンクリートの練混ぜ、運搬

及び打込みを行わなければならない。 

３．打設時のコンクリート温度 

請負人は、打込み時のコンクリートの温度を、構造物の断面最小寸法、

気象条件等を考慮して、５～20℃の範囲に保たなければならない。 

４．材料投入順序の設定 

請負人は、セメントが急結を起こさないように、加熱した材料をミキサ

に投入する順序を設定しなければならない。 

５．氷雪の付着防止 

請負人は、鉄筋、型枠等に氷雪が付着した状態でコンクリートを打設し

てはならない。また、地盤が凍結している場合、これを溶かし、水分を十

分に除去した後に打設しなければならない。 

６．凍結融解害コンクリートの除去 

請負人は、凍結融解によって害をうけたコンクリートを除かなければな

ければならない。 

３－10－３ 養生 

１．養生計画 

請負人は、養生方法及び養生期間について、外気温、配合、構造物の種

類及び大きさ、その他養生に影響を与えると考えられる要因を考慮して計

画しなければならない。 

２．初期養生 

請負人は、コンクリートの打込み終了後ただちにシートその他材料で表

面を覆い、養生を始めるまでの間のコンクリートの表面の温度の急冷を防
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がなければならない。 

３．凍結からの保護 

請負人は、コンクリートが打込み後の初期に凍結しないように保護し、

特に風を防がなければならない。 

４．コンクリートの給熱 

請負人は、コンクリートに給熱する場合、コンクリートが局部的に乾燥

または熱せられることのないようにしなければならない。また、保温養生

終了後、コンクリート温度を急速に低下させてはならない。 

５．養生中のコンクリート温度 

請負人は、養生中のコンクリートの温度を５℃以上に保たなければなら

ない。また、養生期間については、特に監督員が指示した場合のほかは、

表３－４の値以上とするものとする。 

なお、表３－４の養生期間の後、さらに２日間はコンクリート温度を

０℃以上に保たなければならない。また、湿潤養生に保つ養生日数として

表３－３に示す期間も満足する必要がある。 

 

表３－４ 寒中コンクリートの温度制御養生期間 

型 枠 の 取 外 し 直 後 に 構 造 物

が 曝 さ れ る 環 境  

養 生  

温 度  

セ メ ン ト の 種 類  

普 通  

ポ ル ト ラ ン ド  

セ メ ン ト  

早 強 ポ ル ト ラ ン ド  

セ メ ン ト  

混   合  

セ メ ン ト B 種

(1) コ ン ク リ ー ト 表 面 が  

水 で 飽 和 さ れ る 頻 度  

が 高 い 場 合  

５ ℃  ９   日  ５   日  12  日  

10℃  ７   日  ４   日  ９   日  

(2) コ ン ク リ ー ト 表 面 が  

水 で 飽 和 さ れ る 頻 度  

が 低 い 場 合  

５ ℃  ４   日  ３   日  ５   日  

10℃  ３   日  ２   日  ４   日  

注：Ｗ／Ｃ＝55％の場合を示した。Ｗ／Ｃがこれと異なる場合は増減する。 

 

第11節 マスコンクリート 

３－11－１ 一般事項 

本節は、マスコンクリートの施工に関する一般的事項を取り扱うものとす

る。 
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３－11－２ 施工 

１．一般事項 

請負人は、マスコンクリートの施工にあたって、事前にセメントの水和

熱による温度応力及び温度ひび割れに対する十分な検討を行わなければ

ならない。 

２．マスコンクリート打設計画 

請負人は、温度ひび割れに関する検討結果に基づき、打込み区画の大き

さ、リフト高さ、継目の位置及び構造、打込み時間間隔を設定しなければ

ならない。 

３．マスコンクリート打設温度 

請負人は、あらかじめ計画した温度を超えて打込みを行ってはならない。 

４．マスコンクリート温度制御 

請負人は、養生にあたって、温度ひび割れ制御が計画どおりに行えるよ

うコンクリート温度を制御しなければならない。 

５．型枠による対策 

請負人は、温度ひび割れに制御が適切に行えるよう、実際の施工条件に

基づく温度ひび割れの照査時に想定した型枠の材料及び構造を選定する

とともに、型枠を適切な期間存置しなければならない。 

 

第12節 水中コンクリート 

３－12－１ 一般事項 

本節は、水中コンクリートの施工に関する一般的事項を取り扱うものとす

る。 

なお、本節に定めのない事項は、第１編第３章第３節レディーミクストコ

ンクリート、第５節現場練りコンクリート、第６節運搬・打設及び第８節型

枠･支保の規定による。 

３－12－２ 施工 

１．一般事項 

請負人は、コンクリートを静水中に打込まなければならない。これ以外

の場合であっても、流速0.05m/sec以下でなければ打ち込んではならない。 

２．水中落下の防止 

請負人は、コンクリートを水中において落下させないようにし、かつ打

込み開始時のコンクリートは水と直接に接しないようにしなければなら

ない。 
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３．水中コンクリート打設時の注意 

請負人は、コンクリート打設中、その面を水平に保ちながら、所定の高

さに達するまで連続して打設しなければならない。 

なお、やむを得ず打設を中止した場合は、そのコンクリートのレイタン

スを完全に除かなければ次のコンクリートを打設してはならない。 

４．レイタンス発生の防止 

請負人は、レイタンスの発生を少なくするため、打設中、コンクリート

をかき乱さないようにしなければならない。 

５．水の流動防止 

請負人は、コンクリートが硬化するまで、水の流動を防がなければなら

ない。 

なお、設計図書に特別の処置が指定されている場合は、それに従わなけ

ればならない。 

６．レイタンスの除去 

請負人は、一区画のコンクリートを打込み終わった後、レイタンスを完

全に除いてから、次の作業を始めなければならない。 

７．水中コンクリートの型枠 

請負人は、水中コンクリートに使用する型枠について、仕上げの計画天

端高が、水面より上にある場合は、海水面の高さ以上のところに、型枠の

各面に水抜き穴を設けなければならない。 

８．水中コンクリートの打設方法 

請負人は、ケーシング（コンクリートポンプとケーシングの併用方式）、

トレミー管もしくはコンクリートポンプを用いてコンクリートを打設し

なければならない。これにより難い場合は、代替工法について監督員と協

議しなければならない。 

９．ケーシング打設（コンクリートポンプとケーシングの併用方式） 

（１）請負人は、打込み開始にあたって、ケーシングの先端にプランジャー

や鋼製蓋を装着し、その筒先を地盤に着地させ、ケーシングの安定や水

密性を確認してから輸送管を通してコンクリートを打ち込まなければ

ならない。 

（２）請負人は、コンクリート打込み中、輸送管を起重機船等で吊り上げて

いる場合は、できるだけ船体の動揺を少なくしなければならない。 

（３）打込み時において、輸送管及びケーシングの先端は、常にコンクリー

ト中に挿入しなければならない。 

（４）請負人は、打込み時のケーシング引き上げにあたって、既に打ち込ま
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れたコンクリートをかき乱さないように垂直に引き上げなければなら

ない。 

（５）請負人は、１本のケーシングで打ち込む面積について、コンクリート

の水中流動距離を考慮して過大であってはならない。 

（６）請負人は、コンクリートの打継目をやむを得ず水中に設ける場合、旧

コンクリート表層の材料分離を起こしているコンクリートを完全に除

去してから新コンクリートを打ち込まなければならない。 

（７）請負人は、打込みが終り、ほぼ所定の高さに均したコンクリートの上

面が、しみ出た水がなくなるか、または上面の水を処理した後でなけれ

ば、これを仕上げてはならない。 

10．トレミー打設 

（１）請負人は、トレミーを水密でコンクリートが自由落下できる大きさと

し、打設中は常にコンクリートで満たさなければならない。また、打設

中にトレミーを水平移動してはならない。 

（２）請負人は、１本のトレミーで打ち込む面積について、コンクリートの

水中流動距離を考慮して過大であってはならない。 

（３）請負人は、トレミーの取扱いの各段階における状態をあらかじめ詳し

く検討し、打込み中のコンクリートに対して好ましくない状態が起こら

ないよう、予防措置を講じなければならない。 

（４）請負人は、特殊なトレミーを使用する場合には、その適合性を確かめ、

使用方法を十分検討しなければならない。 

11．コンクリートポンプ打設 

（１）コンクリートポンプの配管は、水密でなければならない。 

（２）打込みの方法は、トレミーの場合に準じなければならない。 

12．底開き箱及び底開き袋による打設 

請負人は、底開き箱及び底開き袋を使用してコンクリートを打設する場

合、底開き箱及び底開き袋の底が打設面上に達した際、容易にコンクリー

トを吐き出しできる構造のものを用いるものとする。また、打設にあたっ

ては、底開き箱及び底開き袋を静かに水中に降ろし、コンクリートを吐き

出した後は、コンクリートから相当離れるまで徐々に引き上げるものとす

る。ただし、底開き箱または底開き袋を使用する場合は、事前に監督員の

承諾を得なければならない。 

３－12－３ 海水の作用を受けるコンクリート 

１．一般事項 

請負人は、海水の作用をうけるコンクリートの施工にあたり、品質が確
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保できるように、打込み、締固め、養生などを行わなければならない。 

２．水平打継目の設置位置 

請負人は、設計図書に示す最高潮位から上60cm及び最低潮位から下60cm

の間のコンクリートは水平打継目を設けてはならない。干満差が大きく一

回の打上がり高さが非常に高くなる場合や、その他やむを得ない事情で打

継目を設ける必要がある場合には、設計図書に関して監督員の承諾を得な

ければならない。 

３．海水からの保護期間 

請負人は、普通ポルトランドセメントを用いた場合材齢５日以上、高炉

セメント、フライアッシュセメントを用いた場合、Ｂ種については、材令

７日以上とし、さらに、日平均気温が10℃以下となる場合には、９日以上

になるまで海水にあらわれないよう保護しなければならない。 

 

第13節 水中不分離性コンクリート 

３－13－１ 一般事項 

本節は、水中コンクリート構造物に用いる水中不分離性コンクリートの施

工に関する一般的事項を取り扱うものとする。 

なお、本節に定めのない事項は、第１編第３章第３節レディーミクストコ

ンクリート、第４節コンクリートミキサー船、第５節現場練りコンクリート、

第７節鉄筋工及び第８節型枠・支保の規定による。 

３－13－２ 材料の貯蔵 

材料の貯蔵は、第１編３－５－２材料の貯蔵の規定による。 

３－13－３ コンクリートの製造 

１．一般事項 

請負人は、所要の品質の水中不分離性コンクリートを製造するため、コ

ンクリートの各材料を正確に計量し、十分に練り混ぜるものとする。 

２．計量装置 

計量装置は、第１編３－５－４材料の計量及び練混ぜの規定による。 

３．材料の計量 

（１）請負人は、各材料を１バッチ分ずつ質量計量しなければならない。 

ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする。 

（２）計量値の許容差は、１バッチ計量分に対し、「表３－５計量値の許容

差（水中不分離性コンクリート）」の値以下とするものとする。 
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表３－５ 計量値の許容差（水中不分離性コンクリート） 

材料の種類 許容誤差（％） 

水 １ 

セメント １ 

骨材 ３ 

混和材 ２※ 

水中不分離性混和剤 ３ 

混和剤 ３ 

※高炉スラグ微粉末の場合は、１（％）以内 

 

４．練混ぜ 

（１）請負人は、レディーミクストコンクリートを用いる場合、本節による

ほか、JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）に準じるものとす

る。 

（２）請負人は、強制練りバッチミキサを用いてコンクリートを練り混ぜる

ものとする。 

（３）請負人は、コンクリート製造設備の整ったプラントで練り混ぜなけれ

ばならない。 

なお、やむを得ず現場で水中不分離性混和剤及び高性能減水剤を添加

する場合は、事前に以下の項目を検討し監督員と協議しなければならな

い。 

①混和剤の添加方法・時期 

②アジテータトラック１車輌の運搬量 

③コンクリート品質の試験確認 

（４）請負人は、練混ぜ時間を試験によって定めなければならない。 

（５）請負人は、練混ぜ開始にあたって、あらかじめミキサにモルタルを付

着させなければならない。 

５．ミキサ、運搬機器の洗浄及び洗浄排水の処理 

（１）請負人は、ミキサ及び運搬機器を使用の前後に十分洗浄しなければな

らない。 

（２）請負人は、洗浄排水の処理方法をあらかじめ定めなければならない。 

３－13－４ 運搬打設 

１．準備 

（１）請負人は、フレッシュコンクリートの粘性を考慮して、運搬及び打設
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の方法を適切に設定しなければならない。 

（２）請負人は、打設されたコンクリートが均質となるように、打設用具の

配置間隔及び１回の打上り高さを定めなければならない。 

２．運搬 

請負人は、コンクリートの運搬中に骨材の沈降を防止し、かつ、荷下し

が容易なアジテータトラック等で運搬しなければならない。 

３．打設 

（１）請負人は、打設に先立ち、鉄筋、型枠、打込設備等が計画どおりに配

置されていることを確認しなければならない。 

（２）請負人は、コンクリートをコンクリートポンプまたはトレミーを用い

て打ち込まなければならない。 

（３）請負人は、コンクリートポンプを使用する場合、コンクリートの品質

低下を生じさせないように行わなければならない。 

（４）請負人は、トレミーを使用する場合、コンクリートが円滑に流下する 

断面寸法を持ち、トレミーの継手は水密なものを使用しなければならな

い。 

（５）請負人は、コンクリートの品質低下を生じさせないように、コンクリ

ートの打込みを連続的に行わなければならない。 

（６）請負人は、コンクリートを静水中で、水中落下高さ50cm以下で打ち込

まなければならない。やむを得ず、流水中や水中落下高さが50cmを超え

る状態での打込みを行う場合には、所要の品質を満足するコンクリート

が得られることを確認するとともに、設計図書に関して監督員と協議し

なければならない。 

（７）請負人は、水中流動距離を５ｍ以下としなければならない。 

（８）請負人は、波浪の影響を受ける場所では、打設前に、気象・海象等が

コンクリートの施工や品質に悪影響を与えないことを確かめなければ

ならない。 

４．打継ぎ 

（１）請負人は、せん断力の小さい位置に打継目を設け、新旧コンリートが

十分に密着するように処置しなければならない。 

（２）請負人は、打継面を高圧ジェット、水中清掃機械等を用い清掃し、必

要に応じて補強鉄筋等により補強しなければならない。 

５．コンクリート表面の保護 

請負人は、流水、波等の影響により、セメント分の流失またはコンクリ

ートが洗掘される恐れがある場合、表面をシートで覆う等の適切な処置を
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しなければならない。 

 

第14節 プレパックドコンクリート 

３－14－１ 一般事項 

本節は、プレパックドコンクリートの施工に関する一般的事項を取り扱う

ものとする。 

なお、本節に定めのない事項は、第１編第３章第３節レディーミクストコ

ンクリート、第４節コンクリートミキサー船、第５節現場練りコンクリート、

第６節運搬・打設、第７節鉄筋工及び第８節型枠・支保の規定による。 

３－14－２ 施工機器 

１．施工機械 

（１）請負人は、５分以内に規定の品質の注入モルタルを練り混ぜることの

できるモルタルミキサを使用しなければならない。 

（２）請負人は、注入モルタルを緩やかに攪拌でき、モルタルの注入が完了

するまで規定の品質を保てるアジテータを使用しなければならない。 

（３）請負人は、十分な圧送能力を有し、注入モルタルを連続的に、かつ、

空気を混入させないで注入できるモルタルポンプを使用しなければな

らない。 

２．輸送管 

請負人は、注入モルタルを円滑に輸送できる輸送管を使用しなければな

らない。 

３．注入管 

請負人は、確実に、かつ、円滑に注入作業ができる注入管を使用しなけ

ればならない。 

なお、注入管の内径寸法は、輸送管の内径寸法以下とする。 

３－14－３ 施工 

１．型枠 

（１）請負人は、型枠をプレパックドコンクリートの側圧及びその他施工時

の外力に十分耐える構造に組み立てなければならない。 

（２）請負人は、事前に型枠の取外し時期について、監督員の承諾を得なけ

ればならない。 

２．モルタルの漏出防止 

請負人は、基礎と型枠との間や型枠の継目などの隙間から、注入モルタ

ルが漏れないように処置しなければならない。 
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３．粗骨材の投入 

（１）請負人は、粗骨材の投入に先立ち、鉄筋、注入管、検査管等を規定の

位置に配置しなければならない。 

（２）請負人は、粗骨材を大小粒が均等に分布するように、また、破砕しな

いように投入しなければならない。 

（３）請負人は、粗骨材を泥やごみ、藻貝類など付着しないよう良好な状態

に管理しなければならない。 

４．注入管の配置 

（１）請負人は、鉛直注入管を水平間隔２ｍ以下に配置しなければならない。 

なお、水平間隔が２ｍを超える場合は、事前に監督員の承諾を得なけ

ればならない。 

（２）請負人は、水平注入管の水平間隔を２ｍ程度、鉛直間隔を1.5ｍ程度

に配置しなければならない。また、水平注入管には、逆流防止装置を備

えなければならない。 

５．練混ぜ 

（１）請負人は、練混ぜをモルタルミキサで行うものとし、均一なモルタル

が得られるまで練り混ぜなければならない。 

（２）請負人は、練混ぜ作業には、細骨材の粒度及び表面水量を確認し、規

定の流動性等の品質が得られるように、粒度の調整、配合の修正、水量

の補正等の適切な処置をしなければならない。 

（３）請負人は、モルタルミキサ１バッチの練混ぜを、ミキサの定められた 

練混ぜ容量に適した量で練り混ぜなければならない。 

６．注入 

（１）請負人は、管の建込み終了後、異常がないことを確認した後、モルタ

ルを注入しなければならない。 

（２）請負人は、規定の高さまで継続して、モルタル注入を行わなければな

らない。 

なお、やむを得ず注入を中断し、設計図書または施工計画にないとこ

ろに打継目を設ける場合は、事前に打継目処置方法に関して監督員の承

諾を得なければならない。 

（３）請負人は、最下部から上方へモルタル注入するものとし、注入モルタ

ル上面の上昇速度は0.3～2.0m/hとしなければならない。 

（４）請負人は、鉛直注入管を引き抜きながら注入するものとし、注入管の

先端を、0.5～2.0ｍモルタル中に埋込まれた状態に保たなければならな

い。 
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（５）請負人は、注入が完了するまで、モルタルの攪拌を続けなければなら

ない。 

７．注入モルタルの上昇状況の確認 

請負人は、注入モルタルの上昇状況を確認するため、注入モルタルの上

面の位置を測定できるようにしておかなければならない。 

８．寒中における施工 

請負人は、寒中における施工の場合、粗骨材及び注入モルタルの凍結を

防ぐ処置をしなければならない。また、注入モルタルの膨張の遅延が起こ

るのを防ぐため、必要に応じて、適切な保温給熱を行わなければならない。 

９．暑中における施工 

請負人は、暑中における施工の場合、注入モルタルの温度上昇、注入モ

ルタルの過早な膨張及び流動性の低下等が起こらないよう施工しなけれ

ばならない。 

 

第15節 袋詰コンクリート 

３－15－１ 一般事項  

本節は、袋詰コンクリートの施工に関する一般的事項を取り扱うものとす

る。 

なお、本節に定めのない事項は、第１編第３章第12節水中コンクリートの

規定による。 

３－15－２ 施工 

１．袋詰 

請負人は、袋の容量の２／３程度にコンクリートを詰め、袋の口を確実

に縛らなければならない。 

２．袋詰コンクリート積みの方法 

請負人は、袋を長手及び小口の層に交互に、１袋ずつ丁寧に積まなけれ

ばならない。また、水中に投げ込んではならない。 
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第２編 材 料 編 

第１章 一般事項 

 

第１節 適用 

工事に使用する材料は、設計図書に品質規格を特に明示した場合を除き、本

共通仕様書に示す規格に適合したもの、またはこれと同等以上の品質を有する

ものとする。ただし、監督員が承諾した材料及び設計図書に明示されていない

仮設材料については除くものとする。なお、材料の調達については、市内業者

が産出、生産、加工または製造した資材・製品の優先使用に配慮すること。 

 

第２節 工事材料の品質 

１．一般事項 

請負人は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を請負人の責任にお

いて整備、保管し、検査時までに監督員へ提出するとともに、監督員の請求

があった場合は遅滞なく提示しなければならない。 

なお、ＪＩＳマーク表示品については、ＪＩＳマーク表示状態を示す写真

など確認資料の提出とし、見本または品質を証明する資料の提出は省略する

ことができる。 

２．試験を行う工事材料 

請負人は、設計図書において試験を行うこととしている工事材料について、

ＪＩＳまたは設計図書で定める方法により、試験を行わなければならない。 

３．見本・品質証明資料 

請負人は、設計図書において監督員の試験もしくは確認及び承諾を受けて

使用することを指定された工事材料について、見本または品質を証明する資

料を添付して「材料承諾申請書」を監督員に提出し、確認を受けなければな

らない。なお、ＪＩＳマーク表示品については、ＪＩＳマーク表示状態を示

す写真など確認資料の提出とし、見本または品質を証明する資料の提出は省

略することができる。 

４．材料の保管 

請負人は、工事材料を使用するまでにその材質に変質が生じないよう、こ

れを保管しなければならない。 

なお、材質の変質により工事材料の使用が、不適当と監督員から指示され

た場合には、これを取り替えるとともに、新たに搬入する材料については、

再度確認を受けなければならない。 
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５．海外の建設資材の品質証明 

請負人は、海外で生産された建設資材のうちＪＩＳマーク表示品以外の建

設資材を用いる場合は、海外建設資材品質審査・証明事業実施機関が発行す

る海外建設資材品質審査証明書あるいは、日本国内の公的機関で実施した試

験結果資料を監督員に提出しなければならない。 

なお、表１－１に示す海外で生産された建設資材を用いる場合は、海外建

設資材品質審査証明書を材料の品質を証明する資料とすることができる。 

表１－１ 「海外建設資材品質審査・証明」対象資材 

区分／細別 品目 
対応JIS規格 
（参考） 

Ⅰ セメント ポルトランドセメント JIS R 5210 

高炉セメント JIS R 5211 

シリカセメント JIS R 5212 

フライアッシュセメント JIS R 5213 

Ⅱ 鋼材 １ 構造用圧延鋼材 一般構造用圧延鋼材 JIS G 3101 

溶接構造用圧延鋼材 JIS G 3106 

鉄筋コンクリート用棒鋼 JIS G 3112 

溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材 JIS G 3114 

２ 軽量形鋼 一般構造用軽量形鋼 JIS G 3350 

３ 鋼管 一般構造用炭素鋼鋼管 JIS G 3444 

配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3452 

配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 JIS G 3457 

一般構造用角形鋼管 JIS G 3466 

４ 鉄線 鉄線 JIS G 3532 

５ ワイヤロープ ワイヤロープ JIS G 3525 

６ プレストレスト 

  コンクリート 

  用鋼材 

ＰＣ鋼線及びＰＣ鋼より線 JIS G 3536 

ＰＣ鋼棒 JIS G 3109 

ピアノ線材 JIS G 3502 

硬鋼線材 JIS G 3506 

７ 鉄鋼 鉄線 JIS G 3532 

溶接金網 JIS G 3551 

ひし形金網 JIS G 3552 

８ 鋼製ぐい 

  及び鋼矢板 

鋼管ぐい JIS A 5525 

Ｈ形鋼ぐい JIS A 5526 

熱間圧延鋼矢板 JIS A 5528 

鋼管矢板 JIS A 5530 

９ 鋼製支保工 一般構造用圧延鋼材 JIS G 3101 

六角ボルト JIS B 1180 

六角ナット JIS B 1181 
摩擦接合用高力六角ボルト、 
六角ナット、平座金のセット 

JIS B 1186 
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Ⅲ 瀝青材料 
舗装用石油アスファルト 

日本道路 
規定規格 

石油アスファルト乳剤 JIS K 2208 

Ⅳ 割ぐり石及び骨材 割ぐり石 JIS A 5006 

道路用砕石 JIS A 5001 

アスファルト舗装用骨材 JIS A 5001 

フィラー（舗装用石炭石粉） JIS A 5008 

コンクリート用砕石及び砕砂 JIS A 5005 

コンクリート用スラグ骨材 JIS A 5011 

道路用鉄鋼スラグ JIS A 5015 
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第２章 土木工事材料 

 

第１節 土 

２－１－１ 一般事項 

工事に使用する土は、設計図書における各工種の施工に適合するものとす

る。 

 

第２節 石 

２－２－１ 石材 

天然産の石材については、以下の規格に適合するものとする。  

JIS A 5003（石材） 

２－２－２ 割ぐり石 

割ぐり石は、以下の規格に適合するものとする。 

JIS A 5006（割ぐり石） 

２－２－３ 割石 

割石は原則として、ほぼ方形に近いもので、控は二方落とし、面に直角に

測った控の長さは、面の最小辺の 1.2倍以上、前面は、割れ肌を有している

ものとする。 

２－２－４ 雑割石 

雑割石の形状は、おおむねくさび形とし、うすっぺらなもの及び細長いも

のであってはならない。前面はおおむね四辺形であって二稜辺の平均の長さ

が控長の２／３程度のものとする。 

２－２－５ 雑石（粗石） 

雑石は、天然石または破砕石とし、うすっぺらなもの及び細長いものであ

ってはならない。 

２－２－６ 野面石 

野面石は、天然石で、稜線は明らかでなく、通常胴径は控長の２／３程度

のものとし、うすっぺらなもの及び細長いものであってはならない。 

ただし、形状の悪いものは、玄能払いをしなければならない。 

２－２－７ 玉石 

玉石は、天然に産し、丸みをもつ石で通常おおむね15㎝～25㎝のものとし、

形状はおおむね卵体とし、表面が粗雑なもの、うすっぺらなもの及び細長い

ものであってはならない。 
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２－２－８ ぐり石 

ぐり石は、玉石または割ぐり石で20㎝以下の小さいものとし、主に基礎・

裏込ぐり石に用いるものであり、うすっぺらなもの及び細長いものであって

はならない。 

２－２－９ 板石 

１．板石の規格 

板石は、JIS A 5003（石材）に準じて切り出したものでなければならな

い。 

２．一般事項 

寸法の不正確、そり、亀裂、むら、くされ、欠け、へこみ、軟石ではそ

のほか、はん点及び穴、化粧用では更に色調または組織の不ぞろい及び、

しみがあってはならない。 

２－２－10 砂（港湾） 

敷砂、改良杭及び置換に使用する砂は、「図２－１使用砂の粒径加積曲

線」に示す範囲で、透水性の良いものでなければならない。 

なお、シルト含有量は、設計図書の定めによるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１ 使用砂の粒径加積曲線 

 

２－２－11 その他の砂利、砕石、砂 

１．砂利、砕石 

砂利、砕石の粒度、形状及び有機物含有量は、本仕様書における関係条

項の規定に適合するものとする。 
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２．砂 

砂の粒度及びごみ・どろ・有機不純物等の含有量は、本仕様書における

関係条項の規定に適合するものとする。 

 

第３節 骨材 

２－３－１ 一般事項 

１．適合規格 

道路用砕石及びコンクリート用骨材等は、以下の規格に適合するものと

する。 

JIS A 5001 （道路用砕石） 

JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）附属書Ａ（レデ

ィーミクストコンクリート用骨材） 

JIS A 5005 （コンクリート用砕石及び砕砂） 

JIS A 5011-1（コンクリート用スラグ骨材－第１部：高炉スラグ骨材） 

JIS A 5011-2（コンクリート用スラグ骨材－第２部：ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ骨材） 

JIS A 5011-3（コンクリート用スラグ骨材－第３部：銅スラグ骨材） 

JIS A 5011-4（コンクリート用スラグ骨材－第４部：電気炉酸化スラグ

骨材） 

JIS A 5015 （道路用鉄鋼スラグ） 

JIS A 5021 （コンクリート用再生骨材H） 

２．骨材の貯蔵 

請負人は、骨材を寸法別及び種類別に貯蔵しなければならない。 

３．有害物の混入防止 

請負人は、骨材に有害物が混入しないように貯蔵しなければならない。 

４．粒度調整路盤材等の貯蔵 

請負人は、粒度調整路盤材等を貯蔵する場合には、貯蔵場所を平坦にし

て清掃し、できるだけ骨材の分離を生じないようにし、貯蔵敷地面全面の

排水を図るようにしなければならない。 

５．水硬性粒度調整鉄鋼スラグ等の貯蔵 

請負人は、水硬性粒度調整鉄鋼スラグ、細骨材、または細粒分を多く含

む骨材を貯蔵する場合に、防水シートなどで覆い、雨水がかからないよう

にしなければならない。 

６．石粉、石灰等の貯蔵 

請負人は、石粉、石灰、セメント、回収ダスト、フライアッシュを貯蔵

する場合に、防湿的な構造を有するサイロまたは倉庫等を使用しなければ



 

第２編材料編 第２章土木工事材料（R2.10） 

 
第２編材料編 第２章土木工事材料（R2.10） 

2-7 

ならない。 

７．海砂使用の場合の注意 

請負人は、細骨材として海砂を使用する場合は、細骨材貯蔵設備の排水

不良に起因して濃縮された塩分が滞留することのないように施工しなけ

ればならない。 

８．海砂の塩分の許容限度 

請負人は、プレストレストコンクリート部材に細骨材として海砂を使用

する場合には、シース内のグラウト及びプレテンション方式の部材の細骨

材に含まれる塩分の許容限度は、原則として細骨材の絶乾質量に対しＮａ

Ｃｌに換算して0.03％以下としなければならない。 

２－３－２ セメントコンクリート用骨材 

１．細骨材及び粗骨材の粒度 

細骨材及び粗骨材の粒度は、表２－１、表２－２の規格に適合するもの

とする。 

表２－１ 無筋・鉄筋コンクリート､舗装コンクリート、 

プレパックドコンクリートの細骨材の粒度の範囲 

（１）無筋・鉄筋コンクリート、舗装コンクリート 

ふるいの呼び寸法(mm) ふるいを通るものの質量百分率(%) 

10 100 

5  90 ～ 100 

2.5  80 ～ 100 

1.2  50 ～ 90 

0.6  25 ～ 65 

0.3  10 ～ 35 

0.15  2 ～ 10 [注1] 

[注1]砕砂あるいはスラグ細骨材を単独に用いる場合には、2～15％にし

てよい。混合使用する場合で、0.15㎜通過分の大半が砕砂あるい

はスラグ細骨材である場合には15％としてよい。 

[注2]連続した２つのふるいの間の量は45％を超えないのが望ましい。 

[注3]空気量が3％以上で単位セメント量が250㎏/ｍ３以上のコンクリー

トの場合、良質の鉱物質微粉末を用いて細粒の不足分を補う場合等

に0.3㎜ふるいおよび0.15㎜ふるいを通るものの質量百分率の最小

値をそれぞれ5および0に減らしてよい。 
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（２）プレパックドコンクリート 

ふるいの呼び寸法(mm) ふるいを通るものの質量百分率(%) 

2.5 100 

1.2  90 ～ 100 

0.6  60 ～ 80 

0.3  20 ～ 50 

0.15  5 ～ 30 

 

表２－２ 無筋・鉄筋コンクリート、舗装コンクリート、 

プレパックドコンクリートの粗骨材の粒度の範囲 

（１）無筋・鉄筋コンクリート、舗装コンクリート 

ふるいの呼び 

寸法（mm） 

粗骨材の 

最大寸法（mm） 

ふるいを通るものの質量百分率（％） 

50 40 25 20 15 13 10 5 2.5 

40 100 
95～ 

100 
－ 

35～ 

70 
－ － 

10～ 

30 

0～ 

5 
－ 

25 － 100 
95～ 

100 
－ 

30～ 

70 
－ － 

0～ 

10 

0～ 

5 

20 － － 100 
90～ 

100 
－ － 

20～ 

55 

0～ 

10 

0～ 

5 

10 － － － － － 100 
90～ 

100 

0～ 

15 

0～ 

5 

 

（２）プレパックドコンクリート 

最小寸法 15㎜以上。 

最大寸法 
部材最小寸法の1/4以下かつ鉄筋コンクリートの場合は、鉄筋の

あきの1/2以下。 

 

２．細骨材及び粗骨材の使用規定 

硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験で、損失質量が品質管理基準の

規格値を超えた細骨材及び粗骨材は、これを用いた同程度のコンクリート

が、予期される気象作用に対して満足な耐凍害性を示した実例がある場合

には、これを用いてよいものとする。 

また、これを用いた実例がない場合でも、これを用いてつくったコンク

リートの凍結融解試験結果から満足なものであると認められた場合には、

これを用いてよいものとする。 
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３．使用規定の例外 

気象作用をうけない構造物に用いる細骨材は、本条２項を適用しなくて

もよいものとする。 

４．使用不可の細骨材及び粗骨材 

化学的あるいは物理的に不安定な細骨材及び粗骨材は、これを用いては

ならない。ただし、その使用実績、使用条件、化学的あるいは物理的安定

性に関する試験結果等から、有害な影響をもたらさないものであると認め

られた場合には、これを用いてもよいものとする。 

５．すりへり減量の限度 

舗装コンクリートに用いる粗骨材は、すりへり試験を行った場合のすり

へり減量の限度は、舗装コンクリートの場合は35％以下とし、その他の場

合は40％とするものとする。 

 

２－３－３ アスファルト舗装用骨材 

１．砕石・再生砕石及び鉄鋼スラグの粒度 

砕石・再生砕石及び鉄鋼スラグの粒度は、表２－３，表２－４，表２－

５の規格に適合するものとする。 
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表２－３ 砕石の粒度 

ふるい目の開き ふるいを通るものの質量百分率（％） 

 粒度範囲(mm)  106 

mm 

75 

mm 

63 

mm 

53 

mm 

37.5 

mm 

31.5 

mm 

26.5 

mm 

19 

mm 

13.2 

mm 

4.75

mm 

2.36 

mm 

1.18 

mm 

425 

μm 

75 

μm  呼び名  

単 

粒 

度 

砕 

石 

Ｓ－80(１号) 
80～ 

60 
100 

85～ 

100 

0～ 

15 
           

Ｓ－60(２号) 
60～ 

40 
 100 

85～ 

100 
－ 

0～ 

15 
         

Ｓ－40(３号) 
40～ 

30 
   100 

85～ 

100 

0～ 

15 
        

Ｓ－30(４号) 
30～ 

20 
    100 

85～ 

100 
－ 

0～ 

15 
      

Ｓ－20(５号) 
20～ 

13 
      100 

85～ 

100 

0～ 

15 
     

Ｓ－13(６号) 
13～ 

5 
       100 

85～ 

100 

0～ 

15 
    

Ｓ－ 5(７号) 
5～ 

2.5 
        100 

85～ 

100 

0～ 

25 

0～ 

5 
  

粒
度
調
整
砕
石 

Ｍ－40 
40～ 

0 
   100 

95～ 

100 
－ － 

60～ 

90 
－ 

30～ 

65 

20～ 

50 
－ 

10～ 

30 

2～ 

10 

Ｍ－30 
30～ 

0 
    100 

95～ 

100 
－ 

60～ 

90 
－ 

30～ 

65 

20～ 

50 
－ 

10～ 

30 

2～ 

10 

Ｍ－25 
25～ 

0 
     100 

95～ 

100 
－ 

55～ 

85 

30～ 

65 

20～ 

50 
－ 

10～ 

30 

2～ 

10 

ク
ラ
ッ
シ
ャ
ラ
ン 

Ｃ－40 
40～ 

0 
   100 

95～ 

100 
－ － 

50～ 

80 
－ 

15～ 

40 

5～ 

25 
   

Ｃ－30 
30～ 

0 
    100 

95～ 

100 
－ 

55～ 

85 
－ 

15～ 

45 

5～ 

30 
   

Ｃ－20 
20～ 

0 
      100 

95～ 

100 

60～ 

90 

20～ 

50 

10～ 

35 
   

〔注１〕呼び名別粒度の規定に適合しない粒度の砕石であっても、他の砕

石、砂、石粉等と合成したときの粒度が、所要の混合物の骨材粒

度に適合すれば使用することができる。 

〔注２〕花崗岩や頁岩などの砕石で、加熱によってすりへり減量が特に大

きくなったり破壊したりするものは表層に用いてはならない。 
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表２－４ 再生砕石の粒度 

    粒 度 範 囲 

      (呼び名) 

ふるい目 

    の開き 

40～ 0 

(ＲＣ－40) 

30～ 0 

(ＲＣ－30) 

20～ 0 

(ＲＣ－20) 

通
過
質
量
百
分
率
（
％
） 

53  ｍｍ 100   

37.5 ｍｍ 95～100 100  

31.5 ｍｍ － 95～100  

26.5 ｍｍ － － 100 

19  ｍｍ 50～80 55～85 95～100 

13.2 ｍｍ － － 60～90 

4.75 ｍｍ 15～40 15～45 20～50 

2.36 ｍｍ 5～25 5～30 10～35 

〔注〕再生骨材の粒度は、モルタル粒などを含んだ破砕されたままの見か

けの骨材粒度を使用する。 

表２－５ 再生粒度調整砕石の粒度 

    粒 度 範 囲 

      (呼び名) 

ふるい目 

    の開き 

40～ 0 

(ＲＭ－40) 

30～ 0 

(ＲＭ－30) 

25～ 0 

(ＲＭ－25) 

通
過
質
量
百
分
率
（
％
） 

53  ｍｍ 100   

37.5 ｍｍ 95～100 100  

31.5 ｍｍ － 95～100 100 

26.5 ｍｍ － － 95～100 

19  ｍｍ 60～90 60～90 － 

13.2 ｍｍ － － 55～85 

4.75 ｍｍ 30～65 30～65 30～65 

2.36 ｍｍ 20～50 20～50 20～50 

425  μｍ 10～30 10～30 10～30 

75  μｍ 2～10 2～10 2～10 

〔注〕再生骨材の粒度は、モルタル粒などを含んだ破砕されたままの見か

けの骨材粒度を使用する。 

 

２．砕石の材質 

砕石の材質については、表２－６によるものとする。 
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表２－６ 安定性試験の限度 

用   途 表層・基層 上層路盤 

損失量 ％ １２以下 ２０以下 

〔注〕試験方法は、「舗装調査・試験法便覧〔第２分冊〕」の 

「A004硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験方法」による。 

３．砕石の品質 

砕石の品質は、表２－７の規格に適合するものとする。 

表２－７ 砕石の品質 

     用 途 

項 目 
表層・基層 上層路盤 

表 乾 密 度 g/cm3 

吸  水  率 ％ 

すり減り減量 ％ 

2.45以上 

3.0 以下 

30  以下 注） 

― 

― 

50以下 

〔注１〕表層、基層用砕石のすり減り減量試験は、粒径13.2～4.75㎜のも

のについて実施する。 

〔注２〕上層路盤用砕石については主として使用する粒径について行えば

よい。 

４．鉄鋼スラグ 

鉄鋼スラグは、硫黄分による黄濁水が流出せず、かつ細長いあるいは偏

平なもの、ごみ、泥、有機物などを有害量含まないものとする。その種類

と用途は表２－８によるものとする。また、単粒度製鋼スラグ、クラッシ

ャラン製鋼スラグ及び水硬性粒度調整鉄鋼スラグの粒度規格、及び環境安

全品質基準はJISA 5015（道路用鉄鋼スラグ）を満たすものとし、その他

は砕石の粒度に準ずるものとする。 

表２－８ 鉄鋼スラグの種類と主な用途 

名    称 呼び名 用  途 

単 粒 度 製 鋼 ス ラ グ ＳＳ 加熱アスファルト混合物用 

クラッシャラン製鋼スラグ ＣＳＳ 瀝青安定処理（加熱混合）用 

粒 度 調 整 鉄 鋼 ス ラ グ ＭＳ 上層路盤材 

水硬性粒度調整鉄鋼スラグ ＨＭＳ 上層路盤材 

クラッシャラン鉄鋼スラグ ＣＳ 下層路盤材 
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５．鉄鋼スラグの規格（路盤材用） 

路盤材に用いる鉄鋼スラグは、表２－９の規格に適合するものとする。 

表２－９ 鉄鋼スラグの規格 

呼び名 修 正 

ＣＢＲ 

％ 

一軸圧 

縮強さ 

MPa 

単位容積 

質  量 

kg/l 

呈 色 

判 定 

試 験 

水 浸 

膨張比 

％ 

ｴｰｼﾞﾝｸﾞ 

期 間 

ＭＳ 

ＨＭＳ 

ＣＳ 

80以上 

80以上 

30以上 

－ 

1.2以上 

－ 

1.5以上 

1.5以上 

－ 

呈色なし 

呈色なし 

呈色なし 

1.0以下 

1.0以下 

1.0以下 

6ヶ月以上 

6ヶ月以上 

6ヶ月以上 

試験法 E001 E003 A023 E002 E004 - 

［注１］呈色判定は、高炉除冷スラグを用いた鉄鋼スラグに適用する。 

［注２］水浸膨脹比は、製鋼スラグを用いた鉄鋼スラグに適用する。 

［注３］エージングとは高炉徐冷スラグの黄濁水発生防止や製鋼スラグの

膨張性安定化を目的とし、冷却固化した高炉徐冷スラグ及び製鋼

スラグを破砕後、空気及び水と反応させる処理をいう。エージン

グ方法には、空気及び水による通常エージングと温水または蒸気

による促進エージングがある。 

［注４］エージング期間は、製鋼スラグを用いた鉄鋼スラグの通常エージ

ングに適用する。ただし、電気炉スラグを３ヶ月以上通常エージ

ングした後の水浸膨張比が0.6％以下となる場合及び製鋼スラグ

を促進エージングした場合は、施工実績などを参考にし、膨張性

が安定したことを十分確認してエージング期間を短縮すること

ができる。 

６．製鋼スラグの規格（加熱アスファルト混合物用、瀝青安定処理用） 

加熱アスファルト混合物、瀝青安定処理（加熱混合）に用いる鉄鋼スラ

グ（製鋼スラグ）は、表２－10の規格に適合するものとする。 
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表２－10 製鋼スラグの規格 

呼び名 
表乾密度 

（g/cm3） 

 

吸水率 

(％) 

すりへり 

減 量 

(％) 

水 浸 

膨張比 

(％) 

ｴｰｼﾞﾝｸﾞ 

期 間 

ＣＳＳ 

 ＳＳ 

  － 

2.45以上 

  － 

 3.0以下 

 50以下 

 30以下 

2.0以下 

2.0以下 

3ヶ月以上 

3ヶ月以上 

［注１］試験方法は、「舗装調査・試験法便覧」を参照する。 

［注２］エージングとは製鋼スラグの膨張性安定化を目的とし、製鋼スラ

グを破砕後、空気及び水と反応させる処理（通常エージング）を

いう。 

７．砂 

砂は、天然砂、人工砂、スクリーニングス（砕石ダスト）などを用い、

粒度は混合物に適合するものとする。 

８．スクリーニングス粒度の規格 

スクリーニングス（砕石ダスト）の粒度は、表２－11の規格に適合する

ものとする。 

表２－11 スクリーニングスの粒度範囲 

 
種類 

 
呼び名 

通過質量百分率（％） 

ふるいの目の開き 

4.75mm 2.36mm 600μm 300μm 150μm 75μm 

ｽｸﾘｰ 

ﾆﾝｸﾞｽ 
F-2.5 100 

85 

～ 100 

25 

～ 55 

15 

～40 

7 

～ 28 

0 

～ 20 

 

２－３－４ アスファルト用再生骨材 

再生加熱アスファルト混合物に用いるアスファルトコンクリート再生骨

材の品質は表２－12の規格に適合するものとする。 
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表２－12 アスファルトコンクリート再生骨材の品質 

旧アスファルトの含有量           ％ 3.8以上 

旧アスファルトの性状 
針入度    l/10mm 20以上 

圧裂係数   MPa/mm  1.70以上 

骨材の微粒分量               ％  5以下 

［注1］アスファルトコンクリート再生骨材中に含まれるアスファルトを

旧アスファルト、新たに用いる舗装用石油アスファルトを新アス

ファルトと称する。 

［注2］アスファルトコンクリート再生骨材は、通常20～13㎜、13～5㎜、

5～0㎜の3種類の粒度や20～13㎜、13～0㎜の2 種類の粒度にふる

い分けられるが、本表に示される規格は、13～0㎜の粒度区分のも

のに適用する。 

［注3］アスファルトコンクリート再生骨材の13㎜以下が2種類にふるい分

けられている場合には、再生骨材の製造時における各粒度区分の

比率に応じて合成した試料で試験するか、別々に試験して合成比

率に応じて計算により13～0㎜相当分を求めてもよい。また、13～

0㎜あるいは13～5㎜、5～0㎜以外でふるい分けられている場合に

は、ふるい分け前の全試料から13～0㎜をふるい取ってこれを対象

に試験を行う。 

［注4］アスファルトコンクリート再生骨材中の旧アスファルト含有量及

び75μmを通過する量は、アスファルトコンクリート再生骨材の乾

燥質量に対する百分率で表す。 

［注5］骨材の微粒分量試験はJIS A 1103（骨材の微粒分量試験方法）に

より求める。 

［注6］アスファルト混合物層の切削材は、その品質が本表に適合するも

のであれば再生加熱アスファルト混合物に利用できる。ただし、

切削材は粒度がばらつきやすいので他のアスファルトコンクリー

ト発生材を調整して使用することが望ましい。 

［注7］旧アスファルトの性状は、針入度または、圧列係数のどちらかが

基準を満足すればよい。 

２－３－５ フィラー 

１．フィラー 

フィラーは、石灰岩やその他の岩石を粉砕した石粉、消石灰、セメント、
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回収ダスト及びフライアッシュなどを用いる。石灰岩を粉砕した石粉の水

分量は1.0％以下のものを使用する。 

２．石灰岩の石粉等の粒度範囲 

石灰岩を粉砕した石粉、回収ダスト及びフライアッシュの粒度範囲は表

２－13の規格に適合するものとする。 

表２－13 石粉、回収ダスト及びフライアッシュの粒度範囲 

ふるい目（μｍ） ふるいを通るものの質量百分率（％） 

600 

150 

75 

100 

90 ～ 100 

70 ～ 100 

 

３．石灰岩以外の石粉の規定 

フライアッシュ、石灰岩以外の岩石を粉砕した石粉をフィラーとして用

いる場合は表２－14の規格に適合するものとする。 

 

表２－14 フライアッシュ、石灰岩以外の岩石を粉砕した石粉を 

フィラーとして使用する場合の規定 

項   目 規  定 

塑 性 指 数（PI) 

フロー試験 ％ 

吸 水 膨 張 ％ 

剥 離 試 験 

４以下 

50以下 

３以下 

1/4以下 

 

４．消石灰の品質規定 

消石灰をはく離防止のためにフィラーとして使用する場合の品質は、

JIS R 9001（工業用石灰）に規定されている生石灰（特号及び１号）、消

石灰（特号及び１号）の規格に適合するものとする。 

５．セメントの品質規格 

セメントをはく離防止のためにフィラーとして使用する場合の品質は、

JIS R 5210（ポルトランドセメント）、及びJIS R 5211（高炉セメント）

の規格に適合するものとする。 

２－３－６ 安定材 

１．瀝青材料の品質 

瀝青安定処理に使用する瀝青材料の品質は、表２－15に示す舗装用石油
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アスファルトの規格及び表２－16に示す石油アスファルト乳剤の規格に

適合するものとする。 

 

表２－15 舗装用石油アスファルトの規格 

          

種  類  

  

項   目  

40～ 60  60～ 80  80～ 100  100～ 12 0  120～ 15 0  150～ 20 0  200～ 30 0  

針 入 度 (25℃ ) 

1/10 mm  

40 を 超 え  

60 以 下  

60 を 超 え  

80 以 下  

80 を 超 え  

100 以 下  

100 を 超 え  

120 以 下  

120 を 超 え  

150 以 下  

150 を 超 え  

200 以 下  

200 を 超 え  

300 以 下  

軟 化 点  

 ℃  

47.0～  

55.0  

44.0～  

52.0  

42.0～  

50.0  

40.0～  

50.0  

38.0～  

48.0  

30.0～  

45.0  

30.0～  

45.0  

伸 度 (15℃ ) 

cm  
10 以 上  100 以 上  100 以 上  100 以 上  100 以 上  100 以 上  100 以 上  

ト ル エ ン  

可 溶 分  ％  
99.0 以 上  99.0 以 上  99.0 以 上  99.0 以 上  99.0 以 上  99.0 以 上  99.0 以 上  

引 火 点  

℃  
260 以 上  260 以 上  260 以 上  260 以 上  240 以 上  240 以 上  210 以 上  

薄膜加熱質量  

変化率  ％  
0.6 以下  0.6 以下  0.6 以下  0.6 以下  －  －  －  

薄膜加熱針入度  

残留率  ％  
58 以 上  55 以 上  50 以 上  50 以 上  －  －  －  

蒸発後の質量  

変化率  ％  
－  －  －  －  0.5 以下  1.0 以下  1.0 以下  

蒸発後の  

針入度比  ％  
110 以下  110 以下  110 以下  110 以下  －  －  －  

密度（ 15℃）  

g/c ㎤  
1.00 0 以 上  1.00 0 以 上  1.00 0 以 上  1.00 0 以 上  1.00 0 以 上  1.00 0 以 上  1.00 0 以 上  

［注］ 各種類とも120℃、150℃、180℃のそれぞれにおける動粘度を試験表

に付記する。 
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表２－16 石油アスファルト乳剤の規格 
種類及び記号 

 

項  目 

カチオン乳剤 
ノニオン 

乳剤 

PK-1 PK-2 PK-3 PK-4 MK-1 MK-2 MK-3 MN-1 

エングラー度 

（25℃） 
3～15 1～6 3～40 2～30 

ふるい残留分(質量％) 

（1.18mm） 
0.3以下 0.3以下 

付着度 2/3以上 － － 

粗粒度骨材混合性 － 
均等であ 

ること 
－ － 

密粒度骨材混合性 － 
均等であ 

ること 
－ － 

土混り骨材混合性 

(質量％) 
－ 5以下 － 

セメント混合性 

(質量％) 
－ 1.0以下 

粒子の電荷 陽（＋） － 

蒸発残留分（質量％） 60以上 50以上 57以上 57以上 

蒸
発
残
留
物 

針入度（25℃） 

（1／10ｍｍ） 

100を 

超え 

200以下 

150を 

超え 

300以下 

100を 

超え 

300以下 

60を 

超え 

150以下 

60を 

超え 

200以下 

60を 

超え 

300以下 

60を 

超え 

300以下 

トルエン可溶分 

（質量％） 
98以上 97以上 97以上 

貯蔵安定度（24hr） 

（質量％） 
1以下 1以下 

凍結安定度 

（－5℃） 
－ 

粗粒子,塊が

ないこと 
－ － 

主 な 用 途 

温
暖
期
浸
透
用
及
び 

表
面
処
理
用 

寒
冷
期
浸
透
用
及
び 

表
面
処
理
用 

プ
ラ
イ
ム
コ
ー
ト
用
及
び 

セ
メ
ン
ト
安
定
処
理
層
養

生
用 

タ
ッ
ク
コ
ー
ト
用 

粗
粒
度
骨
材
混
合
用 

密
粒
度
骨
材
混
合
用 

土
混
り
骨
材
混
合
用 

セ
メ
ン
ト
・
ア
ス
フ
ァ
ル

ト
乳
剤
安
定
処
理
用 

［注1］種類記号の説明 Ｐ：浸透用、Ｍ：混合用、Ｋ：カチオン乳剤、 

          Ｎ：ノニオン乳剤 

［注2］エングラー度が15以下の乳剤についてはJIS K 2208（石油アスファルト乳

剤） 6.3エングラー度試験方法によって求め、15を超える乳剤については

JIS K 2208（石油アスファルト乳剤）6.4セイボルトフロール秒試験方法

によって粘度を求め、エングラー度に換算する。 
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２．セメント安定処理に使用するセメント 

セメント安定処理に使用するセメントは、JIS R 5210（ポルトランドセ

メント）、及びJIS R 5211（高炉セメント）の規格に適合するものとする。 

３．石灰安定処理に使用する石灰 

石灰安定処理に使用する石灰は、JIS R 9001（工業用石灰）に規定され

る生石灰（特号及び１号）、消石灰（特号及び１号）、またはそれらを主成

分とする石灰系安定材に適合するものとする。 

２－３－７ 再生骨材等 

再生骨材等を使用する場合は、「神戸市建設廃材再生材使用基準」による

ものとする。 

 

第４節 木材 

２－４－１ 一般事項 

１．一般事項 

工事に使用する木材は、有害な腐れ、割れ等の欠陥のないものとする。 

２．寸法表示 

設計図書に示す寸法の表示は、製材においては仕上がり寸法とし、素材

については特に明示する場合を除き末口寸法とするものとする。 

 

第５節 鋼材 

２－５－１ 一般事項 

１．一般事項 

工事に使用する鋼材は、さび、くされ等変質のないものとする。 

２．鋼材取扱いの注意 

請負人は、鋼材をじんあいや油類等で汚損しないようにするとともに、

防蝕しなければならない。 

２－５－２ 構造用圧延鋼材 

構造用圧延鋼材は、以下の規格に適合するものとする。 

JIS G 3101 （一般構造用圧延鋼材） 

JIS G 3106 （溶接構造用圧延鋼材） 

JIS G 3112 （鉄筋コンクリート用棒鋼） 

JIS G 3114 （溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材） 

JIS G 3140 （橋梁用高降伏点鋼板） 
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２－５－３ 軽量形鋼 

軽量形鋼は、以下の規格に適合するものとする。 

JIS G 3350 （一般構造用軽量形鋼） 

２－５－４ 鋼管 

鋼管は、以下の規格に適合するものとする。 

JIS G 3444 （一般構造用炭素鋼鋼管） 

JIS G 3452 （配管用炭素鋼鋼管） 

JIS G 3457 （配管用アーク溶接炭素鋼鋼管） 

JIS G 3466 （一般構造用角形鋼管） 

JIS G 5526 （ダクタイル鋳鉄管） 

JIS G 5527 （ダクタイル鋳鉄異形管） 

２－５－５ 鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品 

鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品は、以下の規格に適合するものとする。 

JIS G 5501 （ねずみ鋳鉄品） 

JIS G 5101 （炭素鋼鋳鋼品） 

JIS G 3201 （炭素鋼鍛鋼品） 

JIS G 5102 （溶接構造用鋳鋼品） 

JIS G 5111 （構造用高張力炭素鋼及び低合金鋼鋳鋼品） 

JIS G 4051 （機械構造用炭素鋼鋼材） 

JIS G 5502 （球状黒鉛鋳鉄品） 

２－５－６ ボルト用鋼材 

ボルト用鋼材は、以下の規格に適合するものとする。 

JIS B 1180 （六角ボルト） 

JIS B 1181 （六角ナット） 

JIS B 1186 （摩擦接合用高力六角ボルト、六角ナット、平座金のセッ

ト） 

JIS B 1256 （平座金） 

JIS B 1198 （頭付きスタッド） 

JIS M 2506 （ロックボルト及びその構成部品） 

摩擦接合用トルシア形高力ボルト・六角ナット・平座金のセット（日本

道路協会） 

支圧接合用打込み式高力ボルト・六角ナット・平座金暫定規格（日本道

路協会） 
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２－５－７ 溶接材料 

溶接材料は、以下の規格に適合するものとする。 

JIS Z 3211 （軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用被覆アーク溶接棒） 

JIS Z 3214 （耐候性鋼用被覆アーク溶接棒） 

JIS Z 3312 （軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用のマグ溶接及びミグ溶接

ソリッドワイヤ） 

JIS Z 3313 （軟鋼，高張力鋼及び低温用鋼用アーク溶接フラックス入

りワイヤ） 

JIS Z 3315 （耐候性鋼用のマグ溶接及びミグ溶接用ソリッドワイヤ） 

JIS Z 3320 （耐候性鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ） 

JIS Z 3351 （炭素鋼及び低合金鋼用サブマージアーク溶接ソリッドワ

イヤ） 

JIS Z 3352 （サブマージアーク溶接及びエレクトロスラグ溶接用フラ

ックス） 

２－５－８ 鉄線 

鉄線は、以下の規格に適合するものとする。 

JIS G 3532 （鉄線） 

２－５－９ ワイヤロープ 

ワイヤロープは、以下の規格に適合するものとする。 

JIS G 3525 （ワイヤロープ） 

２－５－10 プレストレストコンクリート用鋼材 

プレストレストコンクリート用鋼材は、以下の規格に適合するものとする。 

JIS G 3536 （ＰＣ鋼線及びＰＣ鋼より線） 

JIS G 3109 （ＰＣ鋼棒） 

JIS G 3137 （細径異形ＰＣ鋼棒） 

JIS G 3502 （ピアノ線材） 

JIS G 3506 （硬鋼線材） 

２－５－11 鉄網 

鉄網は、以下の規格に適合するものとする。 

JIS G 3551 （溶接金網及び鉄筋格子） 

JIS G 3552 （ひし形金網） 

２－５－12 鋼製ぐい及び鋼矢板 

鋼製ぐい及び鋼矢板は、以下の規格に適合するものとする。 

JIS A 5523 （溶接用熱間圧延鋼矢板） 

JIS A 5525 （鋼管ぐい） 
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JIS A 5526 （Ｈ形鋼ぐい） 

JIS A 5528 （熱間圧延鋼矢板） 

JIS A 5530 （鋼管矢板） 

２－５－13 鋼製支保工 

鋼製支保工は、以下の規格に適合するものとする。 

JIS G 3101 （一般構造用圧延鋼材） 

JIS B 1180 （六角ボルト） 

JIS B 1181 （六角ナット） 

JIS B 1186 （摩擦接合用高力六角ボルト、六角ナット、平座金のセッ

ト） 

２－５－14 鉄線じゃかご 

鉄線じゃかごは、以下の規格に適合するものとする。 

JIS A 5513 （じゃかご） 

２－５－15 コルゲートパイプ 

コルゲートパイプは、以下の規格に適合するものとする。 

JIS G 3471 （コルゲートパイプ） 

２－５－16 控 工（港湾） 

１．腹起し 

（１）腹起し（付属品を含む｡）の材質及び形状寸法は、設計図書の定めに

よるものとする。 

（２）鋼板及び形鋼は、「JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材」に適合しなけ

ればならない。 

２．タイロッド 

（１）タイロッドの材質及び形状寸法は、設計図書の定めによるものとする。 

なお、請負人は、製作に先立ちタイロッド及び付属品の図面を監督員

に提出しなければならない。 

（２）高張力鋼は、「表２－17高張力鋼の機械的性質」に適合しなければな

らない。 

（３）高張力鋼以外の鋼材は、「JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材の３及び

４」に適合しなければならない。 

（４）タイロッドの製造方法は、アプセット方法によらなければならない。 

（５）タイロッドの本体と付属品の各部材を組み合わせた場合の引張強度は､

本体の棒径部の引張強度の規格値以上でなければならない。 
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表２－17 高張力鋼の機械的性質 

種   類 降伏点応力 N/mm２
 引張強度 N/mm２

 伸び ％ 

高張力鋼 490 325 以上 490 以上 22以上 

  〃   590 390 以上 590 以上 21以上 

  〃   690 440 以上 690 以上 19以上 

  〃   740 540 以上 740 以上 17以上 

注）応力度は特性値を示す 

 

２－５－17 ガードレール（路側用、分離帯用） 

   ガードレール（路側用、分離帯用）は、以下の規格に適合するものとする。 

（１）ビーム（袖ビーム含む） 

JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材） 

JIS G 3454（圧力配管用炭素鋼鋼管） 

（２）支 柱 

JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管） 

JIS G 3466（一般構造用角形鋼管） 

（３）ブラケット 

JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材） 

（４）ボルトナット 

JIS B 1180（六角ボルト） 

JIS B 1181（六角ナット） 

ブラケット取付け用ボルト（ねじの呼びM20）は4.6とし、ビーム継手用

及び取付け用ボルト（ねじの呼びM16）は6.8とするものとする。 

２－５－18 ガードケーブル（路側用、分離帯用） 

ガードケーブル（路側用、分離帯用）は、以下の規格に適合するものとす

る。 

（１）ケーブル 

JIS G 3525（ワイヤロープ） 

ケーブルの径は18mm、構造は3×7G/oとする。 

なお、ケーブル一本当りの破断強度は160kN以上の強さを持つものとす

る。 

（２）支 柱 

JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管） 

（３）ブラケット 

JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材） 
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（４）索端金具 

ソケットはケーブルと調整ねじを取付けた状態において、ケーブルの一

本当りの破断強度以上の強さを持つものとする。 

（５）調整ねじ 

強度は、ケーブルの破断強度以上の強さを持つものとする。 

（６）ボルトナット 

JIS B 1180（六角ボルト） 

JIS B 1181（六角ナット） 

ブラケット取付け用ボルト（ねじの呼びM12）及びケーブル取付け用ボ

ルト（ねじの呼びM10）はともに4.6とするものとする。 

２－５－19 ガードパイプ（歩道用、路側用） 

    ガードパイプ（歩道用、路側用）は、以下の規格に適合するものとする。 

（１）パイプ 

JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管） 

（２）支 柱 

JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管） 

（３）ブラケット 

JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材） 

（４）継 手 

JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材） 

JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管） 

（５）ボルトナット 

JIS B 1180（六角ボルト） 

JIS B 1181（六角ナット） 

ブラケット取付け用ボルト（ねじの呼びM16）は4.6とし、継手用ボルト

（ねじの呼びM16〔種別Ap〕M14〔種別Bp及びCp〕）は6.8とする。 

２－５－20 ボックスビーム（分離帯用） 

   ボックスビーム（分離帯用）は、以下の規格に適合するものとする。 

（１)ビーム 

JIS G 3466（一般構造用角形鋼管） 

（２)支 柱 

JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材） 

（３)パドル及び継手 

JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材） 
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（４)ボルトナット 

JIS B 1180（六角ボルト） 

JIS B 1181（六角ナット 

パドル取付け用ボルト（ねじの呼びM16）及び継手用ボルト（ねじの呼

びM20）はともに6.8とする。 

３．タイワイヤー 

（１）タイワイヤーの材質、形状寸法及び引張強度は、設計図書の定めによ

るものとする。 

（２）請負人は、製作に先立ち、種類、呼び名、ヤング係数、断面積、単位

質量、破断強度、降伏点応力等の規格値を監督員に提出し、承諾を得な

ければならならない。 

（３）タイワイヤーの化学成分は、「JIS G 3502 ピアノ線材」または「JIS 

G 3506 硬鋼線材」に適合しなければならない。 

（４）タイワイヤーの機械的性質は、「JIS G 3536 PC鋼線及びPC鋼より線」

または「JIS G 3521 硬鋼線」に適合しなければならない。 

（５）本体の鋼材は、被覆材を用いて、連続して防せい（錆）加工を行わな

ければならない。 

（６）定着具付近の被覆材は、定着具とラップし、かつ、十分な水密性を保

たなければならない。 

（７）定着具の先端は、端部栓等を用いて、十分な水密性を保たなければな

らない。 

（８）定着具は、ナット締めでなければならない。 

なお、ねじ切り長さに余裕を持ち、取り付ける際に長さの調節が可能

なものを用いなければならない。 

（９）請負人は、付属品の製作に先立ち、図面を監督員に提出しなければな

らない。 

（10）タイワイヤーの本体及び定着具を組み合わせた引張強度は、本体の鋼

線部の引張強度の規格値以上でなければならない。 

 

第６節 セメント及び混和材料 

２－６－１ 一般事項 

１．工事用セメント 

工事に使用するセメントは、普通ポルトランドセメントを使用するもの

とし、他のセメント及び混和材料を使用する場合は、設計図書によらなけ

ればならない。 
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２．セメントの貯蔵 

請負人は、セメントを防湿的な構造を有するサイロまたは倉庫に、品種

別に区分して貯蔵しなければならない。 

３．サイロの構造 

請負人は、セメントを貯蔵するサイロに、底にたまって出ない部分がで

きないような構造としなければならない。 

４．異常なセメント使用時の注意 

請負人は、貯蔵中に塊状になったセメントを、用いてはならない。また、

湿気をうけた疑いのあるセメント、その他異常を認めたセメントの使用に

あたっては、これを用いる前に試験を行い、その品質を確かめなければな

らない。 

ただし、保管期間が長期にわたると品質が変動する可能性があるので、

長期間貯蔵したセメントは使用してはならない。 

５．セメント貯蔵の温度、湿度 

請負人は、セメントの貯蔵にあたって温度、湿度が過度に高くならない

ようにしなければならない。 

６．混和剤の貯蔵 

請負人は、混和剤に、ごみ、その他の不純物が混入しないよう、液状の

混和剤は分離したり変質したり凍結しないよう、また、粉末状の混和剤は

吸湿したり固結したりしないように、これを貯蔵しなければならない。 

７．異常な混和剤使用時の注意 

請負人は、貯蔵中に前項に示す分離・変質等が生じた混和剤やその他異

常を認めた混和剤について、これらを用いる前に試験を行い、性能が低下

していないことを確かめなければならない。 

ただし、保管期間が長期にわたると品質が変動する可能性があるので、

長期間貯蔵した混和剤は使用してはならない。 

８．混和材の使用順序 

請負人は、混和材を防湿的なサイロまたは、倉庫等に品種別に区分して

貯蔵し、入荷の順にこれを用いなければならない。 

９．異常な混和材使用時の注意 

請負人は、貯蔵中に吸湿により固結した混和材、その他異常を認めた混

和材の使用にあたって、これを用いる前に試験を行い、その品質を確かめ

なければならない。 

ただし、保管期間が長期にわたると品質が変動する可能性があるので、

長期間貯蔵した混和材は使用してはならない。 
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２－６－２ セメント 

１．適用規格 

セメントは表２－18の規格に適合するものとする。 

表２－18 セメントの種類 

JIS番号 名 称 区   分 摘     要 

 

Ｒ5210 

 

ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 

  ｾﾒﾝﾄ 

 

(１)普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 

(２)早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 

(３)中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 

(４)超早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 

(５)低熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 

(６)耐硫酸塩ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 
 

 

低ｱﾙｶﾘ形を含む 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

 

Ｒ5211 

 

 

高炉ｾﾒﾝﾄ 

 

 

(１)Ａ種高炉 

(２)Ｂ種高炉 

(３)Ｃ種高炉 
 

 

高炉ｽﾗｸﾞの分量（質量％） 

5を超え30以下 

30を超え60以下 

60を超え70以下 

 

 

Ｒ5212 

 

 

ｼﾘｶｾﾒﾝﾄ 

 

 

(１)Ａ種ｼﾘｶ 

(２)Ｂ種ｼﾘｶ 

(３)Ｃ種ｼﾘｶ 
 

 

ｼﾘｶ質混合材の分量（質量％） 

5を超え10以下 

10を超え20以下 

20を超え30以下 

 

 

Ｒ5213 

 

 

ﾌﾗｲｱｯｼｭ 

  ｾﾒﾝﾄ 

 

 

(１)Ａ種ﾌﾗｲｱｯｼｭ 

(２)Ｂ種ﾌﾗｲｱｯｼｭ 

(３)Ｃ種ﾌﾗｲｱｯｼｭ 
 

 

ﾌﾗｲｱｯｼｭの分量（質量％） 

5を超え10以下 

10を超え20以下 

20を超え30以下 

 

Ｒ5214 

 

ｴｺｾﾒﾝﾄ 

 

(１)普通ｴｺｾﾒﾝﾄ 

(２)速硬ｴｺｾﾒﾝﾄ 

 

塩化物ｲｵﾝ量（質量％） 

0.1以下 

0.5以上1.5以下 

 

２．普通ポルトランドセメントの規定 

コンクリート構造物に使用する普通ポルトランドセメントは、本条３項、

４項の規定に適合するものとする。 

なお、小規模工種で、１工種あたりの総使用量が10ｍ３未満の場合は、

本条項の適用を除外することができる。 
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３．普通ポルトランドセメントの品質 

普通ポルトランドセメントの品質は、表２－19の規格に適合するものと

する。 

表２－19 普通ポルトランドセメントの品質 

品    質 規    格 

比表面積   cm２／ｇ 2,500 以上 

凝   結 

ｈ 

始 発 1 以上 

終 結 10 以下 

安定性 

パット法 良 

ルシャチリエ法 

mm 
10 以下 

圧 縮 強 さ 

 

N/mm２
 

３ｄ 12.5以上 

７ｄ 22.5以上 

28ｄ 42.5以上 

水 和 熱 

Ｊ/ｇ 

（cal/ｇ） 
 

７ｄ 測定値を報告する 

28ｄ 測定値を報告する 

酸化マグネシウム   ％ 5.0 以下 

三酸化硫黄      ％ 3.5 以下 

強熱減量       ％ 5.0 以下 

全アルカリ(Na2Oeq)   ％ 0.75以下 

塩化物イオン     ％ 0.035以下 

（注）普通ポルトランドセメント（低アルカリ形）については、全アルカリ

（Na2Oeq）の値を0.6％以下とする。 

４．原材料、検査等の規定 

原材料、検査、包装及び表示は、JIS R 5210（ポルトランドセメント）

の規定によるものとする。 
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２－６－３ 混和材料 

１．適用規格 

混和材として用いるフライアッシュは、JIS A 6201（コンクリート用フ

ライアッシュ）の規格に適合するものとする。 

２．コンクリート用膨張材 

混和材として用いるコンクリート用膨張材は、JIS A 6202（コンクリー

ト用膨張材）の規格に適合するものとする。 

３．高炉スラグ微粉末 

混和材として用いる高炉スラグ微粉末は、JIS A 6206（コンクリート用

高炉スラグ微粉末）の規格に適合するものとする。 

４．混和剤の適合規格 

混和剤として用いるＡＥ剤、減水剤、ＡＥ減水剤、高性能ＡＥ減水剤、

高性能減水材、流動化剤及び硬化促進剤は、JIS A 6204（コンクリート用

化学混和剤）の規格に適合するものとする。 

５．急結剤 

急結剤は、「コンクリート標準示方書（規準編）ＪＳＣＥ－Ｄ 1022018 

吹付けコンクリート（モルタル）用急結剤品質規格（案）」（土木学会、平

成30年10月）に適合するものとする。 

２－６－４ コンクリート用水 

１．練混ぜ水 

コンクリートに使用する練混ぜ水は、上水道またはJIS A 5308（レディ

ーミクストコンクリート）附属書C（レディーミクストコンクリートの練

混ぜに用いる水）の規格に適合するものとする。また養生水は、油、酸、

塩類等コンクリートの表面を侵す物質を有害量含んではならない。 

２．海水の使用禁止 

請負人は、鉄筋コンクリートには、海水を練混ぜ水として使用してはな

らない。ただし、用心鉄筋やセパレータを配置しない無筋コンクリートに

は、海水を用いることでコンクリートの品質に悪影響がないことを確認し

たうえで、練混ぜ水として用いてよいものとする。 

 

第７節 セメントコンクリート製品 

２－７－１ 一般事項 

１．一般事項 

セメントコンクリート製品は有害なひび割れ等損傷のないものでなけ

ればならない。 
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２．塩化物含有量 

セメントコンクリート中の塩化物含有量は、コンクリート中に含まれる

塩化物イオン（Cl-）の総量で表すものとし、練混ぜ時の全塩化物イオンは

0.30㎏／㎥以下とするものとする。 

なお、請負人は、これを超えるものを使用する場合は、設計図書に関し

て監督員の承諾を得なければならない。 

請負人は、セメントコンクリート製品の使用にあたって「アルカリ骨材反

応抑制対策について」（国土交通省大臣官房技術審議官通達、平成14年7月

31日）及び「アルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について（国土

交通省大臣官房技術調査課長通達、平成14年7月31日）を遵守し、アルカ

リシリカ反応抑制対策の適合を確認した資料を監督員に提出しなければ

ならない。 

２－７－２ セメントコンクリート製品 

セメントコンクリート製品は、以下の規格に適合するものとする。 

JIS A 5361 （プレキャストコンクリート製品 

－種類、製品の呼び方及び表示の通則） 

JIS A 5364 （プレキャストコンクリート製品 

－材料及び製造方法の通則） 

JIS A 5365 （プレキャストコンクリート製品－検査方法通則） 

JIS A 5371 （プレキャスト無筋コンクリート製品） 

JIS A 5372 （プレキャスト鉄筋コンクリート製品） 

JIS A 5373 （プレキャストプレストレストコンクリート製品） 

JIS A 5406 （建築用コンクリートブロック） 

JSWAS A-1 （下水道用鉄筋コンクリート管） 

JSWAS A-2 （下水道推進用鉄筋コンクリート管） 

JSWAS A-6 （下水道小口径推進用鉄筋コンクリート管） 

JSWAS A-9 （下水道用台付鉄筋コンクリート管） 

 

第８節 瀝青材料 

２－８－１ 一般瀝青材料 

１．適用規格 

舗装用石油アスファルトは、表２－15の規格に適合するものとする。 

２．ポリマー改質アスファルト 

ポリマー改質アスファルトの性状は、表２－20の規格に適合するものと

する。 
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なお、請負人は、プラントミックスタイプを使用する場合、使用する舗

装用石油アスファルトに改質材料を添加し、その性状が表２－20に示す値

に適合していることを施工前に確認するものとする。 

表２－20 ポリマー改質アスファルトの標準的性状 

種類 
Ⅰ型 Ⅱ型 

Ⅲ型 Ｈ型  

項目 付加記号  Ⅲ 型 -Ｗ Ⅲ型-WF Ｈ型-Ｆ 

軟化点          ℃ 50.0以上 56.0以上 70.0以上 80.0以上 

伸度 
(7℃)㎝ 30以上 ― ― ― ― 

(15℃)㎝ ― 30以上 50以上 50以上 ― 

タフネス(25℃)     N･ｍ 5.0以上 8.0以上 16以上 20以上 ― 

テナシティ(25℃)     N･ｍ 2.5以上 4.0以上 ― ― ― 

粗骨材の剥離面積率    ％ ― ― ― 5以下 ― ― 

フラース脆化点      ℃ ― ― ― ― －12以下 ― －12以下 

曲げ仕事量(-20℃)    kPa ― ― ― ― ― ― 400以上 

曲げスティフネス(-20℃) MPa ― ― ― ― ― ― 100以下 

針入度(25℃)     1/10mm 40以上 

薄膜加熱質量変化率    ％ 0.6以下 

薄膜加熱後の針入度残留率 ％ 65以上 

引火点          ℃ 260以上 

密度(15℃)      g/㎝3 試験表に付記 

最適混合温度       ℃ 試験表に付記 

最適締固め温度      ℃ 試験表に付記 

付加記号の略字 Ｗ：耐水性(Water resistance) Ｆ：可撓性（Flexibility） 

 

３．セミブローンアスファルト 

セミブローンアスファルトは、表２－21の規格に適合するものとする。 

表２－21 セミブローンアスファルト（ＡＣ-100）の規格 

項     目  規格値 

粘        度 (60℃) Pa・s 1,000±200 

粘        度 (180℃)mm２/s 200以下 

薄膜加熱質量変化率 ％ 0.6以下 

針    入    度 (25℃)1/10㎜ 40以上 

ト ル エ ン 可 溶 分 ％ 99.0以上 

引    火    点 ℃ 260以上 

密        度 (15℃)ｇ/cm３
 1,000以上 

粘 度 比 (60℃、薄膜加熱後/加熱前) 5.0以下 

〔注１〕180℃での粘度のほか、140 ℃、160 ℃における動粘度を試験表に付記す

ること。 
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４．硬質アスファルトに用いるアスファルト 

硬質アスファルトに用いるアスファルトは表２－22の規格に適合する

ものとし、硬質アスファルトの性状は表２－23の規格に適合するものとす

る。 

 

表２－22 硬質アスファルトに用いるアスファルトの標準的性状 

          種類 

項目 

石油アスファルト 

20～40 

トリニダッドレイク 

アスファルト 

針 入 度(25℃) １/10㎜ 20を超え40以下 １～４ 

軟    化    点 ℃ 55.0～65.0 93～98 

伸     度(25℃) ㎝ 50以上 － 

蒸 発 質 量 変 化 率 ％ 0.3以下 － 

ト ル エ ン 可 溶 分 ％ 99.0以上 52.5～55.5 

引    火    点 ℃ 260以上 240以上 

密 度 （ 1 5℃ ） ｇ /㎝ ３ 1.00以上 1.38～1.42 

〔注〕石油アスファルト20～40の代わりに、石油アスファルト40～60など

を使用する場合もある。 

 

表２－23 硬質アスファルトの標準的性状 

項目 標準値 

針 入 度(25℃) １/10㎜ 15～30 

軟    化    点 ℃ 58～68 

伸     度(25℃) ㎝ 10以上 

蒸 発 質 量 変 化 率 ％ 0.5以下 

ト ル エ ン 可 溶 分 ％ 86～91 

引    火    点 ℃ 240以上 

密 度 （ 1 5℃ ） ｇ /㎝ ３ 1.07～1.13 

 

５．石油アスファルト乳剤 

石油アスファルト乳剤は表２－16，表２－24の規格に適合するものとする。 
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表２－24 ゴム入りアスファルト乳剤の標準的性状 

         種類および記号 

 項 目 
ＰＫＲ－Ｔ 

エングラー度(25℃) 1～10 

ふるい残留分(1.18mm)     ％ 0.3以下 

付着度 2/3以上 

粒子の電荷 陽(+) 

蒸発残留分          ％ 50以上 

蒸
発
残
留
物 

針入度(25℃)     1/10mm 60を越え150以下 

軟化点        ℃ 42.0以上 

タフネス 
(25℃)Ｎ・ｍ 3.0以上 

(15℃)Ｎ・ｍ － 

テナシティ 
(25℃)Ｎ・ｍ 1.5以上 

(15℃)Ｎ・ｍ － 

貯蔵安定度(24hr)質量    ％ １以下 

 

６．グースアスファルトに用いるアスファルト 

グースアスファルトに用いるアスファルトは表２－22に示す硬質アス

ファルトに用いるアスファルトの規格に適合するものとする。 

７．グースアスファルト 

グースアスファルトは、表２－23に示す硬質アスファルトの規格に適合

するものとする。 

２－８－２ その他の瀝青材料 

その他の瀝青材料は、以下の規格に適合するものとする。 

JIS A 6005 （アスファルトルーフィングフェルト） 

JIS K 2439 （クレオソート油、加工タール、タールピッチ） 

２－８－３ 再生用添加剤 

再生用添加剤の品質は、労働安全衛生法施行令（令和元年６月改正政令第

19号）に規定されている特定化学物質を含まないものとし、表２－25，表２

－26，表２－27の規格に適合するものとする。 
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表２－25 再生用添加剤の品質（エマルジョン系）路上表層再生用 

項   目  単位 規格値 試験方法 

粘       度（25℃） SFC 15～ 85 舗装調査・試験法便覧A072 

蒸 発 残 留 分 ％ 60以上 舗装調査・試験法便覧A079 

蒸
発
残
留
物 

引  火  点（COC） ℃ 200以上 舗装調査・試験法便覧A045 

粘    度（60℃） mm 2/s 50～ 300 舗装調査・試験法便覧A051 

薄膜加熱後の粘度比（60℃）  2以下 舗装調査・試験法便覧A046 

薄膜加熱質量変化率 ％ 6.0以下 舗装調査・試験法便覧A046 

表２－26 再生用添加剤の品質（オイル系）路上表層再生用 

項   目  単位 規格値 試験方法 

引火点（COC）  ℃ 200以上 舗装調査・試験法便覧A045 

粘度（60℃） mm 2/s 50～ 300 舗装調査・試験法便覧A051 

薄膜加熱後の粘度比（60℃）  2以下 舗装調査・試験法便覧A046 

薄膜加熱質量変化率 ％ 6.0以下 舗装調査・試験法便覧A046 

表２－27 再生用添加剤の標準的性状 プラント再生用 

項  目  標準的性状 

動  粘   度（60℃） ㎜ ２ /s 80～ 1,000 

引   火   点       ℃  250以上 

薄膜加熱後の粘度比（60℃） 2以下 

薄膜加熱後質量変化率   ％  ±3以下 

密     度（15℃） g/㎝ ３  報  告  

組成（石油学会法JPI-5S-70-10） 報 告  

〔注〕密度は、旧アスファルトとの分離などを防止するため0.95g/cm3とする

ことが望ましい。 

 

第９節 芝（姫高麗芝、高麗芝、野芝、人工植生芝） 

１．一般事項 

芝は成育が良く緊密な根茎を有し、茎葉の萎縮、徒長、むれ、病虫害等の

ないものとする。 

２．芝の取り扱い 

請負人は、芝を切取り後、速やかに運搬するものとし、乾燥、むれ、傷み、

土くずれ等のないものとする。 
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第10節 目地材料 

２－10－１ 注入目地材 

１．一般事項 

注入目地材は、コンクリート版の膨張、収縮に順応し、コンクリートと

よく付着し、しかもひび割れが入らないものとする。 

２．注入目地材 

注入目地材は、水に溶けず、また水密性のものとする。 

３．注入目地材の物理的性質 

注入目地材は、高温時に流れ出ず、低温時にも衝撃に耐え、土砂等異物

の侵入を防げ、かつ、耐久的なものとする。 

４．加熱施工式注入目地材 

注入目地材で加熱施工式のものは、加熱したときに分離しないものとす

る。 

２－10－２ 目地板 

目地板は、コンクリートの膨張収縮に順応し、かつ耐久性に優れたものと

する。 

 

第11節 塗料 

２－11－１ 一般事項 

１．一般事項 

請負人は、ＪＩＳの規格に適合する塗料を使用するものとし、また、希

釈剤は塗料と同一製造者の製品を使用するものとする。 

２．塗料の調合 

請負人は、塗料は工場調合したものを用いなければならない。 

３．さび止めに使用する塗料 

さび止めに使用する塗料は、油性系さび止め塗料とするものとする。 

４．道路標識支柱のさび止め塗料等の規格 

道路標識の支柱のさび止め塗料もしくは、下塗り塗料については以下の

規格に適合したものとする。 

JIS K 5621（一般用さび止めペイント） 

JIS K 5674（鉛・クロムフリーさび止めペイント） 

５．塗料の保管 

請負人は、塗料を、直射日光を受けない場所に保管し、その取扱いは関

係諸法令及び諸法規を遵守しなければならない。 
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６．塗料の有効期限 

塗料の有効期限は、ジンクリッチペイントは、製造後６ケ月以内、その

他の塗料は製造後12ケ月以内とするものとし、請負人は、有効期限を経過

した塗料は使用してはならない。 

 

第12節 道路標識及び区画線 

２－12－１ 道路標識 

標示板、支柱、補強材、取付金具、反射シートの品質は、以下の規格に適

合するものとする。  

（１）標示板  

JIS G 3131 （熱間圧延軟鋼板及び鋼帯） 

JIS G 3141 （冷間圧延鋼板及び鋼帯） 

JIS K 6744 （ポリ塩化ビニル被覆金属板） 

JIS H 4000 （アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条） 

JIS K 6718-1 （プラスチック－メタクリル樹脂板－タイプ、寸法及び

特性－第１部：キャスト板） 

JIS K 6718-2 （プラスチック－メタクリル樹脂板－タイプ、寸法及び

特性－第２部：押出板） 

ガラス繊維強化プラスチック板（Ｆ．Ｒ．Ｐ） 

（２）支柱 

JIS G 3452 （配管用炭素鋼鋼管） 

JIS G 3444 （一般構造用炭素鋼鋼管） 

JIS G 3192 （熱間圧延形鋼の形状、寸法、質量、及びその許容差） 

JIS G 3101 （一般構造用圧延鋼材） 

JIS G 3106 （溶接構造用圧延鋼材） 

JIS G 3136 （建築構造用圧延鋼材） 

（３）補強材及び取付金具 

JIS G 3101 （一般構造用圧延鋼材） 

JIS G 3131 （熱間圧延軟鋼板及び鋼帯） 

JIS G 3141 （冷間圧延鋼板及び鋼帯） 

JIS H 4100 （アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材） 

（４）反射シート 

標示板に使用する反射シートは、ガラスビーズをプラスチックの中に封

入したレンズ型反射シートまたは、空気層の中にガラスビーズをプラスチ

ックで覆ったカプセルレンズ型反射シートとし、その性能は表２－29、30
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に示す規格以上のものとする。 

また、反射シートは、屋外にさらされても、著しい色の変化、ひび割れ、

剥れが生じないものとする。 

なお、請負人は、表２－28、29に示した品質以外の反射シートを用いる

場合に、監督員の確認を受けなければならない。 

 

表２－28 封入レンズ型反射シートの反射性能 

観測角° 入射角° 白 黄 赤 青 緑 

12’ 
（0.2°） 

5° 70 50 15 4.0 9.0 

30° 30 22 6.0 1.7 3.5 

40° 10 7.0 2.0 0.5 1.5 

20’ 
（0.33°） 

5° 50 35 10 2.0 7.0 

30° 24 16 4.0 1.0 3.0 

40° 9.0 6.0 1.8 0.4 1.2 

2° 

5° 5.0 3.0 0.8 0.2 0.6 

30° 2.5 1.5 0.4 0.1 0.3 

40° 1.5 1.0 0.3 0.06 0.2 

（注）試験及び測定方法は、JIS Z 9117（再帰性反射材）による。 

 

表２－29 カプセルレンズ型反射シートの反射性能 

観測角° 入射角° 白 黄 赤 青 緑 

12’ 

（0.2°） 

5° 250 170 45 20 45 

30° 150 100 25 11 25 

40° 110 70 16 8.0 16 

20’ 

（0.33°） 

5° 180 122 25 14 21 

30° 100 57 14 7.0 11 

40° 95 54 13 7.0 11 

2° 

5° 5.0 3.0 0.8 0.2 0.6 

30° 2.5 1.5 0.4 0.1 0.3 

40° 1.5 1.0 0.3 0.06 0.2 

（注）試験及び測定方法は、JIS Ｚ 9117 （再帰性反射材）による。 

 

２－12－２ 区画線 

区画線の品質は以下の規格に適合するものとする。 

JIS K 5665(路面標示用塗料) 
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第13節 道路反射鏡 

道路反射鏡の品質は、以下の規格に適合するものとする。また、バックプレ

ートに、橋面の材料、大きさ、曲線半径を容易に消えない方法で表示するもの

とする。 

JIS K 6718（一般用メタクリル樹脂板） 

JIS K 6719（ポリカーボネート樹脂） 

JIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板） 

SUS304に表面仕上げBA、2B、表面ケンマJIS R 6001、№８仕上げを施したもの。 

JIS R 4305（フロートガラス） 

FL-5に、イオン交換により強化したもの（化学強化ガラス）。 

 

第14節 視線誘導標 

視線誘導標の支柱、取付枠・板、反射体の品質は、以下の規格に適合するも

のとする。 

１．支柱 

JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管） 

JIS H 4080（アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管） 

JIS K 6761（一般用ポリエチレン管） 

JIS K 6740（硬質塩化ビニルコンパウンド） 

JIS K 6919（※低圧積層液状不飽和ポリエステル樹脂） 

※ＥＰＲ（ガラス繊維強化プラスチック） 

２．取付枠・板 

JIS H 4000（アルミニウム及びアルミニウム合金の板および条） 

JIS H 5302（アルミニウム合金ダイカスト） 

JIS H 5202（アルミニウム合金鋳物） 

JIS K 6719（ポリカーボネート樹脂） 

JIS K 6919（※低圧積層液状不飽和ポリエステル樹脂） 

※ＥＰＲ（ガラス繊維強化プラスチック） 

３．反射体 

JIS K 6717（メタクリル樹脂成形材料） 

JIS K 6719（ポリカーボネート成形材料） 

 

第15節 道路照明灯 

道路照明灯に使用する照明器具、ポール、附属器材の品質構造は、以下の規

格に適合するものとする。 
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１．照明器具 

（１）グレアが少なく高い照明率が得られる配光特性を有するものとする。 

（２）長期間にわたりランプを安定に点灯させるために必要な電気性能、機

能性能、防水性能、耐食性能等を有するものとし、電機性能はJIS C 8131

の規程を満足するものとする。 

（３）構造は保守点検が容易で、ポールまたは構造物との取付部は十分な強

度を有し、簡易な作業により取付け得る構造を有するものとする。 

（４）材料は、良質なもので耐久性に富み、腐食、劣化等の少ないものとす

る。 

２．ポール 

（１）安定器等を取付け得る構造であるものとする。 

（２）材料は、以下の規格に適合するものとする。 

JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材） 

JIS G 3452（配管用炭素鋼鋼管）※ 

※ポールの器具取付先端部に使用 

３．附属器具 

（１）安定器 

効率が高く、使用する光源に適合したものとし、減光による調光を行

う場合、調光形安定器とする。 

また、温度上昇限度はJIS C 8110を満足するものとする。 

（２）自動点滅器 

JIS G 8369 

（３）配電盤 

ランプを点滅または調光するために必要な機能を有し、設備場所の条

件に適合した形状及び構造を有するものとする。 

（４）電線 

許容電流値、電圧降下等を考慮した太さのもので、使用場所に適合し

た絶縁体、シースまたは外装を有するものとする。 

（５）管路 

収容する電線を保護するために必要な太さと強度を有し、敷設する場

所の条件に応じた防食性、施工性等を有するものとする。 

 

第16節 防食材料（港湾） 

２－16－１ アルミニウム合金陽極 

１．一般事項 
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電気防食は、アルミニウム合金陽極を使用した流電陽極方式によらなけ

ればならない。 

２．電流密度・耐用年数 

防食電流密度及び耐用年数は、設計図書の定めによるものとする。 

３．陽極の電流効率 

陽極の電流効率は、90％以上とする。 

なお、請負人は、試験成績表を事前に監督員に提出しなければならない。 

２－16－２ 防食塗装 

防食塗装の種類及び品質は、設計図書の定めによるものとする。 

２－16－３ 被覆防食材料 

１．一般事項 

被覆防食の種類及び品質は、設計図書の定めによるものとする。 

２．モルタル被覆の材料 

モルタル被覆に使用する材料は、以下によらなければならない。 

（１）コンクリートを使用する場合のコンクリートの強度は、設計図書の定

めによるものとする。 

（２）モルタル及びコンクリートの品質は、設計図書の定めによるものとす

る。 

（３）スタッドジベル等の規格及び品質は、設計図書の定めによるものとす

る。 

（４）モルタル被覆に使用する型枠は、以下によらなければならない。 

① 型枠は、図面に定める被覆防食の形状寸法を正確に確保しなければな

らない。 

② 保護カバーとして残す工法に使用する型枠は、気密性が高く耐食性の

すぐれた材質のものとする。 

なお、材質は、事前に監督員の承諾を得なければならない。 

（５）請負人は、施工に先立ちペトロラタム被覆の保護カバーの材質につい

て、監督員の承諾を得なければならない。 

 

第17節 防 舷 材（港湾） 

２－17－１ ゴム防舷材 

１．一般事項 

防舷材に使用するゴムは、以下によるものとする。 

（１）ゴムは、カーボンブラック配合の天然若しくは合成ゴムまたはこれら

を混合した加硫物でなければならない。 
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（２）ゴムは、耐老化性、耐海水性・耐オゾン性を有し、更に表面に使用す

るゴムは、耐磨耗性等を有しなければならない。 

（３）ゴムは、均質で、異他の混入、気泡、きず、き裂及びその他有害な欠

点がないものでなければならない。 

２．取付用鉄板内蔵型防舷材 

取付用鉄板内蔵型防舷材は、鉄板とゴム本体部を、強固に加硫接着し、

鉄板が露出しないようゴムで被覆しなければならない。 

３．ゴムの物理的性質 

ゴムの物理的性質は、以下によらなければならない。 

（１）ゴムの物理的性質は、「表２－30ゴムの物理的性質」の規格に適合し

なければならない。「表２－30ゴムの物理的性質」によりがたい場合は、

設計図書の定めによるものとする。 

（２）物理試験は、「表２－30ゴムの物理的性質」の試験項目を「JIS K 6250

ゴム－物理試験方法通則」「JIS K 6251 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム－

引張特性の求め方」「JIS K 6253 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム硬さの求

め方」「JIS K 6257 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム－熱老化特性の求め方」

「JIS K 6259 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム－耐オゾン性の求め方」によ

って行わなければならない。 

なお、硬さ、老化及び耐オゾン性試験は、以下の方法によらなければ

ならない。 

硬さ試験（JIS K 6253） デュロメータ硬さ試験（タイプＡ） 

老化試験（JIS K 6257） ノーマルオーブン法Ａ－２試験 

  試験温度 ：70±１℃ 

  試験時間 ：96 
＋０

－２ 時間 

耐オゾン試験（JIS K 6259） オゾン濃度：50±５ｐｐｈｍ 

  試験温度 ：40±２℃ 

  試験時間 ：72時間 

  伸 度  ：20±２％伸長 
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表２－30 ゴムの物理的性質 

試 験 項 目 基   準   値 試験規格 

促進老化 

試験 

引張強さ 加熱前値の80％以上 JIS K 6251 

伸び 加熱前値の80％以上 JIS K 6251 

硬さ 加熱前値の＋8を超えないこと JIS K 6253-3 

耐オゾン性 静的オゾン劣化 72時間後に目視で、き裂発生がないこと JIS K 6259 

 

４．ゴム防舷材の耐久性 

ゴム防舷材の耐久性は次の性能を有するものとする。耐久性を有するこ

とについて、請負人はゴム防舷材耐久性証明事業を実施する機関の証明書

を事前に監督員に提出し、承諾を得なければならない。 

耐久性：市販されている形状・性能等級が同等な最小サイズ以上の防舷

材を用い、最大150秒間隔でメーカーの定める標準歪率まで3,000回の繰り

返し圧縮試験を実施してもクラックや欠陥がないこと。 

５．取付金具 

防舷材の取付金具の種類、材質及び形状寸法は、設計図書の定めによる

ものとする。 

 

第18節 係 船 柱（港湾） 

２－18－１ 係船柱 

１．一般事項 

係船柱及び付属品の材質は、「表２－31係船柱及び付属品の材質」の規

格に適合しなければならない。 

２．頭部穴あき型係船柱 

頭部穴あき型係船柱の中詰コンクリートは、上部コンクリートと同品質

でなければならない。 

表２－31 係船柱及び付属品の材質 

名   称 材    質 

 係船柱本体  JIS G 5101 SC450 

 アンカーボルト  JIS G 3101 SS400 

 六角ナット  JIS B 1181 並３級、4T 

 平座金  JIS B 1256 並丸、鋼 

 アンカー板 
 JIS G 3101 SS400 又は 

 JIS G 5101 SC450 
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第19節 車止め・縁金物（港湾） 

２－19－１ 車止め・縁金物 

１．一般事項 

車止めの材質、形状寸法及び配置は、設計図書の定めによるものとする。 

２．鋼 製 

（１）車止め及び付属品の材質は、「JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材（SS400）」

に適合しなければならない。なお、材質は、「表２－32車止め及び付属

品の材質規格」に示すものでなければならない。 

（２）コンクリートは、上部コンクリートと同品質のものでなければならな

い。 

（３）塗料について、新設の場合は、第８編１－17－４車止・縁金物工、第

８編１－23－２維持塗装工の規定によるものとする。 

なお、これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

表２－32 車止め及び付属品の材質規格 

名   称 規     格 

車  止  め  JIS G 3193 鋼板 

ア ン グ ル  JIS G 3192 等辺山形鋼 

基 礎 ボ ル ト  JIS B 1178 Ｊ形 

六 角 ナ ッ ト  JIS B 1181 並３、7H、4T 

 

３．その他 

鋼製以外の車止めは、設計図書の定めによるものとする。 

 

第20節 マ ッ ト（港湾） 

２－20－１ アスファルトマット 

１．一般事項 

マットの厚さ、強度、補強材及びアスファルト合材の配合は、設計図書

の定めによるものとする。 

２．吊上げ用ワイヤーロープ 

吊上げ用ワイヤーロープは、脱油処理されたものとし、滑り止め金具を

取り付けなければならない。 

３．アスファルト合材の配合 

請負人は、製作に先立ち、アスファルト合材の配合報告書を監督員に提

出し、その承諾を得なければならない。 
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２－20－２ 繊維系マット 

繊維系マットは、耐腐食性に富むものでなければならない。また、マット

の厚さ、伸び、引裂、引張強度及び縫製部の引張強度は、設計図書の定めに

よるものとする。 

２－20－３ 合成樹脂系マット 

合成樹脂系マットは、耐腐食性に富むものでなければならない。また、マ

ットの厚さ、伸び、引裂、引張強度及び構造は、設計図書の定めによるもの

とする。 

２－20－４ ゴムマット 

ゴムマットは、耐腐食性に富むものでなければならない。また、マットの

厚さ、硬度、伸び、引裂、引張強度及び構造は、設計図書の定めによるもの

とする。 

 

第21節 その他 

２－21－１ エポキシ系樹脂接着剤 

エポキシ系樹脂接着剤は、接着、埋込み、打継ぎ、充填、ライニング注入

等は設計図書によるものとする。 

２－21－２ 合成樹脂製品 

合成樹脂製品は以下の規格に適合するものとする。 

JIS K 6741 （硬質ポリ塩化ビニル管） 

JIS K 6742 （水道用ポリ硬質塩化ビニル管） 

JIS K 6745 （プラスチック－硬質ポリ塩化ビニルシート－タイプ、寸   

法及び特性－第１部：厚さ1mm以上の板） 

JIS K 6761 （一般用ポリエチレン管） 

JIS K 6762 （水道用ポリエチレン二層管） 

JIS K 6773 （ポリ塩化ビニル止水板） 

JIS A 6008 （合成高分子系ルーフィングシート） 

JIS C 8430 （硬質塩化ビニル電線管） 

JIS C 8432 （硬質ビニル電線管用附属品） 

JSWAS K-1 （下水道用硬質塩化ビニル管） 

JSWAS K-2 （下水道用強化プラスチック複合管） 

JSWAS K-13 （下水道用リブ付硬質塩化ビニル管） 

JSWAS K-14 （下水道用ポリエチレン管） 

JSWAS K-15 （下水道用リブ付ポリエチレン管） 
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２－21－３ 下水道シールド、ミニシールド工事用セグメント 

JSWAS A-3,4（下水道シールド工事用セグメント） 

JSWAS A-6 （下水道小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管） 

JSWAS A-7 （下水道ミニシールド用鉄筋コンクリートセグメント） 
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第３編 土木工事共通編 

第１章 総 則 
 

第１節 総則 

１－１－１ 用語の定義 

１．一般事項 

土木工事にあっては、第１編１－１－２用語の定義の規定に加え以下の用

語の定義に従うものとする。 

２．段階確認 

段階確認とは、設計図書に示された施工段階において、監督員が臨場等に

より、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。 

１－１－２ 工事内訳明細書 

請負人は、契約書第３条に規定する工事内訳明細書（以下「内訳書」とい

う。）を所定の様式に基づき作成し、監督員に提出しなければならない。 

１－１－３ 工事工程表 

請負人は、契約書第３条に規定する工事工程表を所定の様式に基づき作成し、

監督員に提出しなければならない。 

１－１－４ 監督員による確認及び立会等 

１．立会願の提出 

請負人は設計図書に従って、工事の施工について監督員の立会にあたって

は、あらかじめ監督員に依頼しなければならない。 

２．監督員の立会 

監督員は、必要に応じ、工事現場または製作工場において立会し、または

資料の提出を請求できるものとし、請負人はこれに協力しなければならない。 

３．確認、立会の準備等 

請負人は、監督員による確認及び立会に必要な準備、人員及び資機材等の

提供並びに写真その他資料の整備をしなければならない。 

なお、監督員が製作工場において確認を行う場合、請負人は監督業務に必

要な設備等の備わった執務室を提供しなければならない。 

４．確認及び立会の時間 

監督員による確認及び立会の時間は、本市の勤務時間内とする。ただし、

やむを得ない理由があると監督員が認めた場合はこの限りではない。 

５．遵守義務 

請負人は、契約書第９条第２項第３号、第13条第１項または第14条第１項
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もしくは同条第２項の規定に基づき、監督員の立会を受け、材料の確認を受

けた場合にあっても、契約書第17条及び第29条に規定する義務を免れないも

のとする。 

６．段階確認（１） 

段階確認とは、設計図書に示された施工段階において、監督員が臨場等に

より、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。 

７．段階確認（２） 

段階確認は、以下に掲げる各号に基づいて行うものとする。 

（１）請負人は、表１－１段階確認一覧表に示す確認時期において、段階確認

を受けなければならない。 

（２）請負人は、事前に段階確認に係わる報告（種別、細別、施工予定時期

等）を所定の様式により監督員に提出しなければならない。また、監督員

から段階確認の実施について通知があった場合には、請負人は、段階確認

を受けなければならない。 

（３）請負人は、段階確認に臨場するものとし、監督員が押印した確認した箇

所に係わる書面を、検査時までに監督員へ提出しなければならない。 

（４）請負人は、監督員に完成時不可視になる施工箇所の調査ができるよう十

分な機会を提供するものとする。 

８．段階確認の臨場 

監督員は、設計図書に定められた段階確認において臨場を机上とすること

ができる。この場合において、請負人は、施工管理記録、写真等の資料を整

備し、監督員にこれらを提示し確認を受けなければならない。 
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表１－１ 段階確認一覧表 

別表１                                               

   

   （共通編・河川編・砂防編・道路編）                                                  

種別 細別 確認時期 

指定仮設工  設置完了時 

河川土工 

    （掘削工） 

海岸土工 

    （掘削工） 

砂防土工 

    （掘削工） 

道路土工 

    （掘削工） 

 土（岩）質の変化した時 

河川土工 

    （盛土工） 

 盛土高の概ね１／２ 

道路土工 

（路床盛土工） 

舗装工 

  （下層路盤） 

 ﾌﾟﾙ-ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ実施時 

表層安定処理工 表層混合処理 

路床安定処理 

処理完了時 

置換 掘削完了時 

サンドマット 処理完了時 

バｰﾁｶﾙドﾚｰﾝ 工 ｻﾝドドﾚｰﾝ 

袋詰式ｻﾝドドﾚｰﾝ 

ペｰパ-ドﾚｰﾝ等 

施工時 

施工完了時 

締固め改良工 ｻﾝドｺﾝパｸｼｮﾝパｲﾙ 施工時 

施工完了時 

固結工 粉体噴射撹拌 

高圧噴射撹拌 

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 撹拌 

生石灰パｲﾙ 

施工時 

施工完了時 

薬液注入 施工時 

矢板工 

（仮設を除く） 

鋼矢板 打込時 

打込完了時 

鋼管矢板 打込時 

打込完了時 
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   （共通編・河川編・砂防編・道路編）                                                   

種別 細別 確認時期 

既製杭工 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 

鋼管杭 

Ｈ鋼杭 

打込時 

打込完了時（打込杭） 

掘削完了時（中堀杭） 

施工完了時（中堀杭） 

杭頭処理完了時 

場所打杭工 ﾘバｰｽ杭 

ｵｰﾙｹｰｼﾝグ杭 

ｱｰｽドﾘﾙ杭 

大口径杭 

掘削完了時 

鉄筋組立て完了時 

施工完了時 

杭頭処理完了時 

深礎工  土(岩)質の変化した時 

掘削完了時 

鉄筋組立て完了時 

施工完了時 

グラウト注入時 

ｵｰプﾝｹｰｿﾝ基礎工 

ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ 

        基礎工 

 鉄沓据え付け完了時 

本体設置前(ｵ-プﾝｹ-ｿﾝ) 

掘削完了時(ﾆｭ-ﾏﾁｯｸｹ-ｿﾝ) 

土(岩)質の変化した時 

鉄筋組立て完了時 

鋼管矢板基礎工  打込時 

打込完了時 

杭頭処理完了時 

置換工 

（重要構造物） 

 掘削完了時 

築堤・護岸工  法線設置完了時 

砂防ダム  法線設置完了時 
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   （共通編・河川編・砂防編・道路編）                                                     

種別 細別 確認時期 

護岸工 法覆工（覆土施 

工がある場合） 

覆土前 

基礎工、根固工 設置完了時 

重要構造物 

 函渠工 

(樋門・樋管を含む) 

 躯体工 

     （橋台） 

 ＲＣ躯体工 

     （橋脚） 

 橋脚ﾌ-ﾁﾝｸﾞ工 

 ＲＣ擁壁 

 砂防ダム 

 堰本体工 

 排水機場本体工 

 水門工 

 共同溝本体工 

 土(岩)質の変化した時 

床堀掘削完了時 

鉄筋組立て完了時 

埋戻し前 

躯体工 

ＲＣ躯体工 

 沓座の位置決定時 

床版工  鉄筋組立て完了時 

鋼  橋  仮組立て完了時（仮組立てが省

略となる場合を除く） 

ポｽﾄﾃﾝｼｮﾝT(I)桁 

        製作工 

プﾚｷｬｽﾄブﾛｯｸ桁 

        組立工 

プﾚビｰﾑ 桁製作工 

PCﾎﾛｰｽﾗブ製作工 

PC版桁製作工 

PC箱桁製作工 

PC片持箱桁 

        製作工 

PC押出し箱桁 

        製作工 

床版・横組工 

 プレストレス導入完了時 

 横締め作業完了時 

プレストレス導入完了時 

  縦締め作業完了時 

ＰＣ鋼線・鉄筋組立て完了時 

（工場製作を除く） 

トンネル工 

トンネル掘削工 

 土(岩)質の変化した時 

トンネル工 

トンネル支保工 

 支保工完了時 

（支保工変更毎） 

トンネル工 

トンネル覆工 

 コンクリート打設前 

コンクリート打設後 

トンネル工 

ﾄﾝﾈﾙｲﾝﾊﾞ-ﾄ工 

 鉄筋組立て完了時 

ダム工 各工事で別途定める。 
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   （公園緑地編）                                                               

種別 細別 確認時期 

遊戯施設工 遊具設置工 

（基礎とも） 

材料・施工承諾時 

 

休憩施設工 施設設置工 

（基礎とも） 

材料・施工承諾時 

 

植栽工 植栽客土工 入荷及び施工時 

植栽工 

（高中低地被） 

入荷または設置完了時 

設置完了時 

管理施設工 照明施設工 設置完了時 

給水施設工 設置完了時 

園路広場工 広場舗装工 材料・施工承諾時 

設置完了時 

土工 敷地造成工 造成終了時 
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   （港湾編）                                                                 

種別 細別 確認時期 

浚渫工  浚渫完了時 

土捨工  施工時 

埋立工  埋立完了時 

海上地盤改良工 

 

床掘工 床掘完了時 

置換工 施工時 

置換完了時 

圧密・排水工 施工時 

完了時 

締固工      施工時 

 完了時 

基礎工 

 

基礎盛砂工 施工時 

 完了時 

洗掘防止工 施工時 

  完了時 

基礎捨石工 施工時 

 完了時 

基礎ブロック製作・据付工 完了時 

水中コンクリート工 施工時 

本体工（ケーソン式） 

 

ケーソン製作・据付工 施工時 

 完了時 

中詰工 施工時 

 完了時 

蓋コンクリート工 施工時 

 完了時 

本体工（ブロック式） 本体ブロック製作・据付工 施工時  

   完了時 

本体工（場所打式） 

 

場所打コンクリート工 施工時 

 完了時 

水中コンクリート工 施工時 

 完了時 

本体工（捨石・捨ブロック式） 洗掘防止工 施工時 

 完了時 

本体捨石工 施工時 

 完了時 

捨ブロック製作工・据付工 施工時 

 完了時 

本体工（捨石・捨ブロック式） 場所打コンクリート工 施工時 

 完了時 

本体工（矢板式） 鋼矢板工 施工時 

 完了時 

本体工（コンクリート矢板式） コンクリート矢板工 施工時 

 完了時 
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   （港湾編）                                                                 

種別 細別 確認時期 

本体工（鋼杭式） 鋼杭工 施工時 

完了時 

本体工（コンクリート杭式） コンクリート杭工 施工時 

 完了時 

被覆工・根固工 

 

被覆石工 施工時 

 完了時 

被覆ブロック製作・据付工 施工時 

 完了時 

根固ブロック製作・据付工 施工時 

 完了時 

水中コンクリート工 施工時 

 完了時 

上部工 

 

上部コンクリート工 施工時 

 完了時 

上部ブロック製作・据付工 施工時  

 完了時 

付属工 

 

係船柱工 施工時 

 完了時 

防舷材工 施工時 

 完了時 

車止・縁金物工 施工時 

 完了時 

防食工 完了時 

付属施設工 完了時 

消波ブロック工 施工時 

 完了時 

裏込・裏埋工 

 

裏込工 施工時 

 完了時 

裏埋工 施工時 

 完了時 

裏埋土工 施工時 

 完了時 
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   （下水道編）                                                                

種別 細別 確認時期 

指定仮設工 土留工（鋼矢板） 

（親杭横矢板） 

（ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ） 

施工時 

掘削完了時 

地中連続壁工 施工時 

掘削完了時 

地下水位低下工 ウェルポイント工 

 

設置完了時 

ディープウェル工 設置完了時 

土工 掘削工 土（岩）質の変化した時 

床堀掘削完了時 

 

埋戻し前 

盛土工 盛土高の概ね１／２ 

埋戻工 埋戻完了時 

基礎工 砂基礎工 施工完了時 

コンクリート基礎工 施工完了時 

砕石・栗石基礎工 施工完了時 

躯体工 鉄筋工 鉄筋組立完了時 

コンクリート工 打設前 

埋戻し前 

管渠工 

 

 

管布設工 埋戻し前 

埋戻し後 

プレキャストボックスカル

バート布設工 

施工前 

施工中 

埋戻し前 

推進工 掘進開始時 

掘進中 

完了時 
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   （下水道編）                                                                

種別 細別 確認時期 

 シールド工（一次覆工） 施工前 

掘進開始前 

掘進中 

完了時 

シールド工（二次覆工・内

挿管） 

施工前 

施工中 

完了時 

管更生工 ライニング工 施工前 

施工時 

 

 

施工完了時 

防食工 既設コンクリート構造物補

修工 

着手前 

劣化部除去後 

断面修復完了時 

塗布型ライニング 着手前 

躯体処理完了時 

（欠陥部処理、前処理、表面処

理） 

素地調整完了時 

ライニング完了時 

シートライニング シート貼付け（組立）後 

ライニング完了時 
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   （水道編）                                                                 

種別 細別 確認時期 

基礎工 

（配水池） 

直接基礎 基礎施工前 

杭基礎 施工完了時 

置換基礎 施工完了時 

ＲＣ配水池 コンクリート工 

（水密構造物） 

打設前 

施工時 

施工完了時 

 

鉄筋工 施工完了時 

打ち継ぎ面処理 施工完了時 

内面防水 下地処理完了時 

施工完了時 

池内管高 施工完了時 
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   （水道編）                                                                 

種別 細別 確認時期 

ＰＣ配水池  施工時 

施工完了時 

 

内面防水 －ＲＣ配水池の内面防水の項を

適用する。－ 

鋼製配水池  溶接前 

施工完了時 

内面防水 －ＲＣ配水池の内面防水の項を

適用する。－ 

 

[注]重点監督に該当する工事の場合、一般監督の工事と比べ、確認頻度が増える場合があ

る。 

     一般監督：重点監督以外の工事                                                                              

     重点監督：下記の工事                                                                                      

イ 主たる工種に新工法・新材料を採用した工事                                               

ロ 施工条件が厳しい工事                                                                          

ハ 第三者に対する影響のある工事                                                                  

ニ その他（低入札価格調査制度調査対象工事など）  
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１－１－５ 数量の算出 

１．一般事項 

請負人は、出来形数量を算出するために出来形測量を実施しなければなら

ない。 

２．出来形数量の提出 

請負人は、出来形測量の結果を基に、設計図書に従って、出来形数量を算

出し、その結果を監督員に提出しなければならない。 

なお、設計数量とは、設計図書に示された数量及びそれを基に算出された

数量をいう。  

１－１－６ 工事中の安全確保 

１．適用規定 

土木工事にあっては、第１編１－１－26工事中の安全確保の規定に加え以

下の規定による。 

２．建設工事公衆災害防止対策要綱 

請負人は、「建設工事公衆災害防止対策要綱（国土交通省告示第496号、令

和元年9月2日）」を遵守して災害の防止を図らなければならない。 

 ３．使用する建設機械 

請負人は、土木工事に使用する建設機械の選定、使用等について、設計図

書により建設機械が指定されている場合には、これに適合した建設機械を使

用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監

督員の承諾を得て、それを使用することができる。 

１－１－７ 交通安全管理 

１．適用規定 

土木工事にあっては、第１編１－１－35交通安全管理の規定に加え以下の

規定による。 

２．工事用道路の維持管理 

請負人は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設

計図書の定めに従い、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。 

３．施工計画書 

請負人は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補

修及び使用方法等の計画書を監督員に提出しなければならない。この場合に

おいて、請負人は、関係機関に所要の手続をとるものとし、監督員が特に指

示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。 

１－１－８ 工事測量 

１．適用規定 

土木工事にあっては、第１編１－１－41工事測量の規定に加え以下の規定
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による。 

２．仮設標識 

請負人は、丁張、その他工事施工の基準となる仮設標識を、設置しなけれ

ばならない。 

１－１－９ 提出書類 

１．一般事項 

請負人は、提出書類を通達、マニュアル及び様式集等により作成し、本市

に提出しなければならない。これに定めのないものは、本市の指示する様式

によらなければならない。 

 ２．設計図書に定めるもの 

契約書第９条第４項に規定する「設計図書に定めるもの」とは請負代金額  

に係わる請求書、本市に関する措置請求に係わる書類及びその他現場説明の

際指定した書類をいう。 

１－１－10 創意工夫 

１．一般事項 

請負人は、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目または、地域

社会への貢献として、特に評価できる項目について、工事完成時までに監督

員の指示する所定の様式により、監督員へ提出する事ができる。 

２．評価する項目 

評価する項目の具体例等については、工事成績評定要領を参考にするもの

とする。 

３．所定様式 

提出に際して必要な所定様式は、監督員に申し出て交付を受けるものとす

る。 
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第２章 一般施工 
 

第１節 適用 

１．適用工種 

本章は、各工事において共通的に使用する工種、基礎工、石・ブロック積

（張）工、一般舗装工、地盤改良工、工場製品輸送工、構造物撤去工、仮設工、

工場製作工（共通）、橋梁架設工、法面工（共通）、擁壁工（共通）、植栽維持工、

床版工その他これらに類する工種について適用する。 

２．適用規定 

本章に特に定めのない事項については、第２編材料編及び第１編第３章無

筋・鉄筋コンクリートの規定による。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

請負人は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類に

よる。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合または、疑義がある場合及び以下の

基準類に改定があった場合には、監督員に協議しなければならない。 

日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅰ共通編)    （平成29年11月） 

日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅱ鋼橋・鋼部材編) （平成29年11月） 

日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅳ下部構造編)   （平成29年11月） 

日本道路協会 鋼道路橋施工便覧            （平成27年３月） 

日本道路協会 鋼道路橋塗装・防食便覧         （平成26年３月） 

日本道路協会 舗装調査・試験法便覧          （平成31年３月） 

日本道路協会 アスファルト舗装工事共通仕様書解説   （平成４年12月） 

日本道路協会 転圧コンクリート舗装技術指針（案）   （平成２年11月） 

建設省    薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針 

 （昭和49年 7月） 

建設省    薬液注入工事に係る施工管理等について  （平成２年 9月） 

日本薬液注入協会 薬液注入工法の設計・施工指針    （平成元年６月） 

国土交通省  仮締切堤設置基準（案）      （平成26年12月一部改正） 

環境省    水質汚濁に係わる環境基準について （平成31年３月） 

日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説        （平成28年12月） 

日本道路協会 杭基礎施工便覧             （平成27年３月） 

全国特定法面保護協会 のり枠工の設計施工指針     （平成25年10月） 
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地盤工学会 グラウンドアンカー設計・施工基準・同解説 

 （平成24年５月） 

日本道路協会 道路土工－軟弱地盤対策工指針      （平成24年８月） 

日本道路協会 道路土工要綱           （昭和21年６月） 

日本道路協会 道路土工－盛土工指針   （平成22年４月） 

日本道路協会 道路土工－切土工・斜面安定工指針   （平成21年６月） 

日本道路協会 道路土工－擁壁工指針          （平成24年７月） 

日本道路協会 道路土工－カルバート工指針       （平成22年３月） 

日本道路協会 道路土工－仮設構造物工指針       （平成11年３月） 

日本道路協会 斜面上の深礎基礎設計施工便覧 （平成24年４月） 

日本道路協会 舗装施工便覧 （平成18年２月） 

日本道路協会 舗装の構造に関する技術基準・同解説 （平成13年９月） 

日本道路協会 舗装設計施工指針          （平成18年２月） 

日本道路協会 鋼管矢板基礎設計施工便覧    （平成９年12月） 

日本道路協会 舗装再生便覧 （平成22年11月） 

日本道路協会 排水性舗装技術指針（案） （平成８年11月） 

建設省    トンネル工事における可燃性ガス対策について （昭和53年７月） 

建設業労働災害防止協会 ずい道等建設工事における換気技術指針（換気技術の設計及び粉じん等の測定） 

（平成24年３月） 

建設省    道路付属物の基礎について        （昭和50年７月） 

国土交通省  道路標識設置基準・同解説        （令和元年10月） 

日本道路協会 視線誘導標設置基準・同解説       （昭和59年10月） 

建設省    土木構造物設計マニュアル（案）〔土木構造物・橋梁編〕 

 （平成11年11月） 

建設省    土木構造物設計マニュアル（案）に係わる設計・施工の 

手引き（案）〔ボックスカルバート・擁壁工〕 （平成11年11月） 

国土交通省  建設副産物適正処理推進要綱       （平成14年５月） 

厚生労働省  ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン 

 （平成29年６月） 

国土交通省  土木構造物設計マニュアル（案）〔樋門編〕 （平成13年12月） 

国土交通省  土木構造物設計マニュアル（案）に係わる設計・施工の 

手引き（案）〔樋門編〕 （平成13年12月） 

  国土交通省   道路土工構造物技術基準 （平成27年３月） 

労働省    騒音障害防止のためのガイドライン （平成4年10月） 

厚生労働省  手すり先行工法等に関するガイドライン （平成21年４月） 

神戸市    神戸市バリアフリー道路整備マニュアル （平成21年３月） 
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土木学会 コンクリート標準示方書（規準編）   （平成30年10月） 

 

第３節  共通的工種 

２－３－１ 一般事項 

本節は、各工事に共通的に使用する工種として作業土工（床掘り・埋戻し）、

矢板工、縁石工、小型標識工、防止柵工、路側防護柵工、区画線工、道路付属

物工、コンクリート面塗装工、プレテンション桁製作工（購入工）、ポストテン

ション桁製作工、プレキャストセグメント主桁組立工、ＰＣホロースラブ製作

工、ＰＣ箱桁製作工、根固めブロック工、沈床工、捨石工、笠コンクリート工、

ハンドホール工、階段工、現場継手工、伸縮装置工、銘板工、多自然型護岸工、

羽口工、プレキャストカルバート工、側溝工、現場塗装工、支給品運搬工、か

ごマット工、袋詰玉石工その他これらに類する工種について定める。 

２－３－２ 材料 

１．アスカーブの材料 

縁石工で使用するアスカーブの材料は、第３編２－６－３アスファルト舗

装の材料の規定による。 

２．コンクリート二次製品 

縁石工において、縁石材料にコンクリート二次製品を使用する場合は、使

用する材料は、第２編２－７－２セメントコンクリート製品の規定によるも

のとする。又、長尺物の緑石についてはJIS A 5308（レディーミクストコン

クリート）に準ずる。 

３．反射シート 

小型標識工に使用する反射シートは、JIS Z 9117（再帰性反射材）または、

カプセルレンズ型反射シートを用いるものとする。 

４．路側防護柵工の材料 

塗装仕上げをする場合の路側防護柵工で使用する材料は、以下によるもの

とする。 

（１）溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、溶融亜鉛めっき法により、亜鉛めっき

を施し、その上に工場にて仕上げ塗装を行わなければならない。この場合

請負人は、めっき面に燐酸塩処理などの下地処理を行わなければならない。 

（２）溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、めっき付着量を両面で275g/m2以上とし、

防錆を施さなければならない。ただし、亜鉛めっきが外面のみのパイプを

使用する場合、内面を塗装その他の方法で防蝕を施したものでなければな

らない。その場合、請負人は、耐触性が前述以上であることを確認しなけ

ればならない。 

（３）熱硬化性アクリル樹脂塗装仕上げの場合は、熱硬化性アクリル樹脂塗料
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を用いて、20μｍ以上の塗装厚としなければならない。 

（４）請負人は、ガードケーブルのロープの素線に対しては、亜鉛付着量がJIS 

G 3525（ワイヤロープ）で定めた300g/㎡以上の亜鉛めっきを施さなければ

ならない。 

（５）請負人は、支柱については、埋込み部分に亜鉛めっき後、黒ワニスを用

いて内外面とも塗装を行わなければならない。 

（６）ボルト・ナット（オートガードに使用するボルト・ナットを除く）につ

いては、（１）、（２）により亜鉛めっきを施したものを用いるものとするが、

ステンレス製品を用いる場合は、無処理とするものとする。 

（７）鋼製材料の支柱をコンクリートに埋め込む場合（支柱を土中に埋め込む

場合であって地表面をコンクリートで覆う場合を含む）において、支柱地

際部の比較的早期の劣化が想定される以下のような場所には、一般的な防

錆・防食処理方法に加え、必要に応じて支柱地際部の防錆・防食強化を図

らなければならない。 

 ①海岸に近接し、潮風が強く当たる場所 

 ②雨水や凍結防止剤を含んだ水分による影響を受ける可能性がある

場所 

 ③路面上の水を路側に排水する際、その途上に支柱がある場合 

５．亜鉛めっき地肌のままの材料 

亜鉛めっき地肌のままの場合の路側防護柵工で使用する材料は、以下によ

るものとする。 

（１）請負人は、ケーブル以外の材料については、成形加工後、溶融亜鉛めっ

きを施さなければならない。 

（２）請負人は、めっき付着量をビーム、パイプ、ブラケット、パドル、支柱

の場合JIS H 8641（溶融亜鉛めっき）2種（ＨＤＺ55）の550g/㎡（片面の

付着量）以上とし、その他の部材（ケーブルは除く）の場合は同じく2種

（ＨＤＺ35）の350g/㎡（片面の付着量）以上としなければならない。 

（３）ガードレール用ビームの板厚が3.2mm未満となる場合については、上記の

規定にかかわらず本条４項の規定によるものとする。また、請負人は、歩

行者、自転車用防護柵が、成形加工後溶融亜鉛めっきが可能な形状と判断

できる場合は、（２）のその他の部材の場合によらなければならない。 

（４）請負人は、ガードケーブルのロープの素線に対して付着量が300g/㎡以上

の亜鉛めっきを施さなければならない。 

６．視線誘導標の形状及び性能 

請負人は、視線誘導標を使用する場合、設計図書に明示した場合を除き、

以下の形状及び性能を有するものを使用しなければならない。 
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（１）反射体 

① 請負人は、形状が丸型で直径70mm以上100mm以下の反射体を用いなけれ

ばならない。また、請負人は、反射体裏面を蓋などで密閉し、水、ごみ

などの入らない構造としなければならない。 

② 請負人は、色が白色または橙色で以下に示す色度範囲にある反射体を

用いなければならない。 

白色   0.31+0.25x≧y≧0.28+0.25x 

0.50≧x≧0.41 

橙色   0.44≧y≧0.39 

y≧0.99－x 

ただし、ｘ、ｙはのJIS Z 8781-3(測色－第三3部：CIE三刺激値)の色

度座標である。 

③ 請負人は、反射性能がJIS D 5500（自動車用ランプ類）に規定する反

射性試験装置による試験で、表２－１に示す値以上である反射体を用い

なければならない。 

表２－１ 反射体 

（単位：ｃｄ／10.76 lx） 

反射体の色 白  色  橙  色  

入射角 

観測角 
0° 10° 20° 0° 10° 20° 

0.2° 35 28 21 22 18 13 

0.5° 17 14 10 11 9 6 

1.5° 0.55 0.44 0.33 0.34 0.28 0.20 

 [注]上表は、反射有効径70mmの場合の値である。 

 

（２）支柱 

① 請負人は、反射体を所定の位置に確実に固定できる構造の支柱を用い

なければならない。 

② 請負人は、白色またはこれに類する色の支柱を用いなければならない。 

③ 使用する支柱の諸元の標準は表２－２に示すものとする。 
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表２－２ 支柱の諸元 

設置 

場所 

設置条件 

長さ 

(mm) 

材    質 

鋼 ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金 合成樹脂 
反射体

の設置

高さ 

(cm) 

基礎の 

種類 
外径×厚さ 

(mm)×(mm) 

外径×厚さ 

(mm)×(mm) 

外径×厚さ 

(mm)×(mm) 

一般道  90 

ｺﾝｸﾘ-ﾄ基礎 1,150  34×2.3 

 

   以上 

 45×3 

 

   以上 

 60×4.5 

(89) 

   以上 土中埋込基礎 1,450 

自動車 

専用道 

 90 ｺﾝｸﾘ-ﾄ基礎 1,175  34×1.6 

 

   以上 

 34×2 

 

   以上 

 60×3.5 

 

   以上  120 ｺﾝｸﾘ-ﾄ基礎 1,525 

[注]（ ）書きは、材料にポリエチレン樹脂を使用する場合。 

④ 塗装仕上げする鋼管の場合 

１）請負人は、溶融亜鉛めっき法により、亜鉛めっきを施し、その上に

工場にて仕上げ塗装を行わなければならない。この場合、請負人は、

めっき面に燐酸塩処理などの下地処理を行わなければならない。 

２）請負人は、亜鉛の付着量をJIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼

帯）構造用＜Ｚ27＞の275g/㎡（両面付着量）以上としなければならな

い。 

ただし、亜鉛めっきが外面のみのパイプの場合、請負人は、内面を

塗装その他の方法で防蝕を施さなければならない。その場合、耐蝕性

は、前述以上とするものとする。 

３）請負人は、熱硬化性アクリル樹脂塗装以上の塗料を用いて、20μｍ

以上の塗装厚で仕上げ塗装しなければならない。 

⑤ 亜鉛めっき地肌のままの場合 

請負人は、支柱に使用する鋼管及び取付金具に亜鉛の付着量がJIS H 

8641（溶融亜鉛めっき）２種（ＨＤＺ35）の350g/㎡（片面の付着量）以

上の溶融亜鉛めっきを施さなければならない。請負人は、ボルト、ナッ

トなども溶融亜鉛めっきで表面処理をしなければならない。 

２－３－３ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

１．埋設物 

請負人は、埋設物を発見した場合は設計図書に関して監督員と協議しなけ

ればならない。 

 



 

第３編土木工事共通編 第２章一般施工（R2.10） 

 
第３編土木工事共通編 第２章一般施工（R2.10） 

3-21 

２．床掘りの施工 

請負人は、作業土工における床掘りの施工にあたり、地質の硬軟、地形及

び現地の状況を考慮して設計図書に示した工事目的物の深さまで掘り下げな

ければならない。 

３．異常時の処置 

請負人は、床掘りにより崩壊または破損のおそれがある構造物等を発見し

た場合には、応急措置を講ずるとともに直ちに設計図書に関して監督員と協

議しなければならない。 

４．床掘りの仕上げ 

請負人は、床掘りの仕上がり面においては、地山を乱さないように、かつ

不陸が生じないように施工しなければならない。 

５．岩盤床掘りの仕上げ 

請負人は、岩盤床掘りを発破によって行う場合には設計図書に定める仕上

げ面を超えて発破を行わないように施工しなければならない。万一誤って仕

上げ面を超えて発破を行った場合は、計画仕上がり面まで修復しなければな

らない。この場合、修復箇所が目的構造物の機能を損なわず、かつ現況地盤

に悪影響を及ぼさない方法で施工しなければならない。 

６．排水処理 

請負人は、床掘り箇所の湧水及び滞水などは、ポンプあるいは排水溝を設

けるなどして排除しなければならない。 

７．過掘りの処理 

請負人は、施工上やむを得ず、既設構造物等を設計図書に定める断面を超

えて床掘りする必要が生じた場合には、事前に設計図書に関して監督員と協

議しなければならない。 

８．埋戻し材料 

請負人は、監督員が指示する構造物の埋戻し材料については、この仕様書

における関係各項に定めた土質のものを用いなければならない。 

９．埋戻し箇所の締固め 

請負人は、埋戻しにあたり、埋戻し箇所の残材、廃物、木くず等を撤去し、

一層の仕上り厚を、30㎝以下を基本として十分締固めながら埋戻さなければ

ならない。 

10．埋戻し箇所の排水 

請負人は、埋戻し箇所に湧水及び滞水などがある場合には、施工前に排水

しなければならない。 

11．狭隘箇所等の埋戻し 

請負人は、構造物の隣接箇所や狭い箇所において埋戻しを行う場合は、小
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型締固め機械を使用し均一になるように仕上げなければならない。 

なお、これによりがたい場合は設計図書に関して監督員と協議しなければ

ならない。 

12．埋設物周辺の埋戻し 

請負人は、埋戻しを行うにあたり埋設構造物がある場合は、偏土圧が作用

しないように、埋戻さなければならない。 

13．水密性の確保 

請負人は、河川構造物付近のように水密性を確保しなければならない箇所

の埋戻しにあたり、埋戻し材に含まれる石等が１ヶ所に集中しないように施

工しなければならない。 

14．適切な含水比の確保 

請負人は、埋戻しの施工にあたり、適切な含水比の状態で行わなければな

らない。 

２－３－４ 矢板工 

１．一般事項 

矢板とは、鋼矢板、軽量鋼矢板、コンクリート矢板、広幅鋼矢板及び可と

う鋼矢板の事をいう。 

２．鋼矢板の継手部 

鋼矢板の継手部は、かみ合わせて施工しなければならない。 

なお、これにより難い場合は設計図書に関して監督員と協議するものとする。 

３．打込み工法の選定 

請負人は、打込み方法、使用機械等については、設計図書によるものとす

るが、設計図書に示されていない場合には、打込み地点の土質条件、立地条

件、矢板の種類等に応じたものを選ばなければならない。 

４．矢板の打込み 

請負人は、矢板の打込みにあたり、導材を設置するなどして、ぶれ、よじ

れ、倒れを防止し、また隣接矢板が共下りしないように施工しなければなら

ない。 

５．異常時の処置 

請負人は、設計図書に示された深度に達する前に矢板が打込み不能となっ

た場合は、原因を調査するとともに設計図書に関して監督員と協議しなけれ

ばならない。 

６．控索材の取付け 

請負人は、控索材の取付けにあたり、各控索材が一様に働くように締付け

を行わなければならない。 
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７．ウォータージェット工法の打止め 

請負人は、ウォータージェットを用いて矢板を施工する場合は、最後の打

ち止めを併用機械で貫入させ、落ち着かせなければならない。 

８．矢板の引抜き跡の埋戻し 

請負人は、矢板の引抜き跡の空洞を砂等で充填するなどして地盤沈下等を

生じないようにしなければならない。空隙による地盤沈下の影響が大きいと

判断される場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

９．鋼矢板の運搬保管の注意 

請負人は、鋼矢板の運搬、保管にあたり、変形を生じないようにしなけれ

ばならない。 

10．腹起し施工の一般事項 

請負人は、腹起しの施工にあたり、矢板と十分に密着するようにし、隙間

が生じた場合にはパッキング材を用いて土圧を均等に受けるようにしなけれ

ばならない。 

11．腹起し材の落下防止処置 

請負人は、腹起しの施工にあたり、受け金物、吊りワイヤ等によって支持

するものとし、振動その他により落下することのないようにしなければなら

ない。 

12．コンクリート矢板の運搬 

請負人は、コンクリート矢板の運搬にあたり、矢板を２点以上で支えなけ

ればならない。 

13．コンクリート矢板の保管 

請負人は、コンクリート矢板の保管にあたり、矢板を水平に置くものとし、

３段以上積み重ねてはならない。 

14．落錘による打込み 

請負人は、落錘によりコンクリート矢板を打込む場合、落錘の重量は矢板

の質量以上、錘の落下高は２ｍ程度として施工しなければならない。 

15．鋼矢板防食処置 

請負人は、鋼矢板防食を行うにあたり、現地状況に適合した防食を行わな

ければならない。 

16．部材損傷防止 

請負人は、鋼矢板防食を行うにあたり、部材の運搬、保管、打込み時など

に、部材を傷付けないようにしなければならない。 

17．控え版の施工 

請負人は、控え版の施工にあたり、外力による転倒、滑動及び沈下によっ

て控索材に曲げが生じぬように施工しなければならない。 
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18．控え版の据え付け調整 

請負人は、控え版の据付けにあたり、矢板側の控索材取付け孔と控え版側

の取付け孔の位置が、上下及び左右とも正しくなるように調整しなければな

らない。 

２－３－５ 縁石工 

１．一般事項 

縁石工の施工にあたり、縁石ブロック等は、あらかじめ施工した基盤の上

に据付けるものとする。敷モルタルの容積配合は設計図書によるものとする

が、設計図書に明示がない場合は１：３（セメント：砂）とし、この敷モル

タルを基礎上に敷均した後、縁石ブロック等を図面に定められた線形及び高

さに合うよう十分注意して据付けなければならない。 

２．アスカーブの適用規定 

アスカーブの施工については、第３編２－６－７アスファルト舗装工の規

定による。 

３．アスカーブの施工 

アスカーブの施工にあたり、アスファルト混合物の舗設は、既設舗層面等

が清浄で乾燥している場合のみ施工するものとする。気温が５℃以下のとき、

または雨天時には施工してはならない。 

２－３－６ 小型標識工 

１．一般事項 

請負人は、認識上適切な反射特性を持ち、耐久性があり、維持管理が容易

な反射材料を用いなければならない。 

２．反射標識の取扱い 

請負人は、全面反射の標識を用いるものとするが、警戒標識及び補助標識

の黒色部分は無反射としなければならない。 

３．標示板基板の表面状態 

請負人は、標示板基板表面をサンドペーパーや機械的により研磨（サンデ

ィング処理）しラッカーシンナーまたは、表面処理液（弱アルカリ性界面活

性剤）で脱脂洗浄を施した後乾燥を行い、反射シートを貼付けるのに最適な

表面状態を保たなければならない。 

４．反射シート一般事項 

請負人は、反射シートの貼付けは、真空式加熱圧着機で行なわなければな

らない。やむを得ず他の機械で行う場合は、あらかじめ施工計画書にその理

由、機械名等を記載し、使用にあたっては、その性能を十分に確認しなけれ

ばならない。手作業による貼付けを行う場合は、反射シートが基板に密着す

るよう脱脂乾燥を行い、ゴムローラーなどを用い転圧しなければならない。 
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なお、気温が10℃以下における屋外での貼付け及び0.5㎡以上の貼付けは行

ってはならない。 

５．反射シートの貼付け方式 

請負人は、重ね貼り方式または、スクリーン印刷方式により、反射シート

の貼付けを行わなければならない。印刷乾燥後は色むら・にじみ・ピンホー

ルなどが無いことを確認しなければならない。また、必要がある場合はイン

ク保護などを目的とした、クリアーやラミネート加工を行うものとする。 

６．反射シートの仕上げ 

請負人は、反射シートの貼付けについて、反射シートの表面のゆがみ、し

わ、ふくれのないよう均一に仕上げなければならない。 

７．２枚以上の反射シート貼付け 

請負人は、２枚以上の反射シートを接合して貼付けるか、あるいは、組と

して使用する場合は、あらかじめ反射シート相互間の色合わせ（カラーマッ

チング）を行い、標示板面が日中及び夜間に均一、かつそれぞれ必要な輝き

を有するようにしなければならない。 

８．２枚以上の反射シートの重ね合わせ 

請負人は、２枚以上の反射シートを接合して使用する場合には、５～10mm

以上重ね合わせなければならない。 

９．標示板の製作 

請負人は、スクリーン印刷方式で標示板を製作する場合には、印刷した反

射シート表面に、クリアー処理を施さなければならない。ただし、黒色の場

合は、クリアー処理の必要はないものとする。 

10．素材加工 

請負人は、素材加工に際し、縁曲げ加工をする標示板については、基板の

端部を円弧に切断し、グラインダーなどで表面を滑らかにしなければならな

い。 

11．工場取付け 

請負人は、取付け金具及び板表面の補強金具（補強リブ）すべてを工場に

おいて溶接により取付けるものとし、現場で取付けてはならない。 

12．錆止めの実施 

請負人は、標示板の素材に鋼板を用いる場合には、塗装に先立ち脱錆（酸

洗い）などの下地処理を行った後、燐酸塩被膜法などによる錆止めを施さな

ければならない。 

13．支柱素材の錆止め塗装 

請負人は、支柱素材についても本条12項と同様の方法で錆止めを施すか、

錆止めペイントによる錆止め塗装を施さなければならない。 
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14．支柱の上塗り塗装 

請負人は、支柱の上塗り塗装につや、付着性及び塗膜硬度が良好で長期に

わたって変色、退色しないものを用いなければならない。 

15．溶融亜鉛めっきの基準 

請負人は、支柱用鋼管及び取付鋼板などに溶融亜鉛めっきする場合、その

付着量を、JIS H 8641（溶融亜鉛めっき）２種の（ＨＤＺ55）550g/㎡（片面

の付着量）以上としなければならない。ただし、厚さ3.2mm以上、６mm未満の

鋼材については２種（HDZ45）450 g/㎡以上、厚さ3.2mm未満の鋼材について

は２種（ＨＤＺ35）350g/㎡（片面の付着量）以上としなければならない。 

16．防錆処理 

請負人は、防錆処理にあたり、その素材前処理、めっき及び後処理作業を

JIS H 8641（溶融亜鉛めっき）の規定により行わなければならない。 

なお、ネジ部はめっき後ネジさらい、または遠心分離をしなければならな

い。 

17．現場仕上げ 

請負人は、めっき後加工した場合、鋼材の表面の水分、油分などの付着物

を除去し、入念な清掃後にジンクリッチ塗装で現場仕上げを行わなければな

らない。 

18．ジンクリッチ塗装用塗料 

ジンクリッチ塗装用塗料は、亜鉛粉末の無機質塗料として塗装は２回塗り

で400～500g/㎡、または塗装厚は２回塗りで、40～50μｍとしなければなら

ない。 

19．ジンクリッチ塗装の塗り重ね 

ジンクリッチ塗装の塗り重ねは、塗装１時間以上経過後に先に塗布した塗

料が乾燥状態になっていることを確認して行わなければならない。 

２－３－７ 防止柵工 

１．一般事項 

請負人は、防止柵を設置する場合、現地の状況により、位置に支障がある

ときまたは、位置が明示されていない場合には、設計図書に関して監督員と

協議しなければならない。 

２．支柱の施工 

請負人は、支柱の施工にあたって、地下埋設物に破損や障害を発生させな

いようにするとともに既設舗装に悪影響をおよぼさないよう施工しなければ

ならない。 

３．亜鉛めっき地肌の基準 

塗装を行わずに、亜鉛めっき地肌のままの部材等を使用する場合に請負人
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は、ケーブル以外は成形加工後、溶融亜鉛めっきをJIS H 8641（溶融亜鉛め

っき）２種（HDZ35）の350g/㎡（片面付着量）以上となるよう施工しなけれ

ばならない。 

４．歩行者への配慮 

請負人は、防止柵を設置する場合、ボルトなどの突起物、部材の継ぎ目な

どにより、歩行者等に危害を及ぼすことのない形状とするなど歩行者等に配

慮しなければならない。 

２－３－８ 路側防護柵工 

１．適用 

請負人は、防護柵を設置する場合、その性能が「防護柵の設置基準・同解

説（日本道路協会 平成28年12月）」に基づく試験等により確認されたものを

用いなければならない。 

２．一般事項 

請負人は、土中埋込み式の支柱を打込み機、オーガーボーリングなどを用

いて堅固に建て込まなければならない。この場合請負人は、地下埋設物に破

損や障害が発生させないようにすると共に既設舗装に悪影響を及ぼさないよ

う施工しなければならない。 

３．掘削・埋戻し方法 

請負人は、支柱の施工にあたって設置穴を掘削して埋戻す方法で土中埋込

み式の支柱を建て込む場合、支柱が沈下しないよう穴の底部を締固めておか

なければならない。 

４．支柱位置支障等の処置 

請負人は、支柱の施工にあたって橋梁、擁壁、函渠などのコンクリートの

中に防護柵を設置する場合、設計図書に定められた位置に支障があるときま

たは、位置が明示されていない場合、設計図書に関して監督員と協議して定

めなければならない。 

５．ガードレールのビーム取付け 

請負人は、ガードレールのビームを取付ける場合は、自動車進行方向に対

してビーム端の小口が見えないように重ね合わせ、ボルト・ナットで十分締

付けなければならない。 

６．ガードケーブル端末支柱の土中設置 

請負人は、ガードケーブルの端末支柱を土中に設置する場合、打設したコ

ンクリートが設計図書で定めた強度以上あることを確認した後、コンクリー

ト基礎にかかる所定の力を支持できるよう土砂を締固めながら埋戻しをしな

ければならない。 
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７．ガードケーブルの支柱取付 

請負人は、ガードケーブルを支柱に取付ける場合、ケーブルにねじれなど

を起こさないようにするとともに所定の張力（Ａ種は20kN/本、Ｂ種及びＣ種

は9.8kN/本）を与えなければならない。 

２－３－９ 区画線工 

１．一般事項 

請負人は、溶融式、ペイント式、高視認性、仮区画線の施工について設置

路面の水分、泥、砂じん、ほこりを取り除き均一に接着するようにしなけれ

ばならない。 

２．区画線施工前の打合せ 

請負人は、溶融式、ペイント式、高視認性、仮区画線の施工に先立ち施工

箇所、施工時間帯、施工種類について監督員の指示を受けるとともに、所轄

警察署とも打ち合わせを行い、交通渋滞をきたすことのないよう施工しなけ

ればならない。 

３．路面への作図 

請負人は、溶融式、ペイント式、高視認性、仮区画線の施工に先立ち、路

面に作図を行い、施工箇所、施工延長、施工幅等の適合を確認しなければな

らない。 

４．区画線施工の接着 

請負人は、溶融式、高視認性区画線の施工にあたって、塗料の路面への接

着をより強固にするよう、プライマーを路面に均等に塗布しなければならな

い。 

５．区画線施工と気温 

請負人は、溶融式、高視認性区画線の施工にあたって、やむを得ず気温

５℃以下で施工しなければならない場合は、路面を予熱し路面温度を上昇さ

せた後施工しなければならない。 

６．塗料溶解漕の温度 

請負人は、溶融式、高視認性区画線の施工にあたって、常に180℃～220℃

の温度で塗料を塗布できるよう溶解漕を常に適温に管理しなければならない。 

７．ガラスビーズの散布 

請負人は、塗布面へガラスビーズを散布する場合、風の影響によってガラ

スビーズに片寄りが生じないよう注意して、反射に明暗がないよう均等に固

着させなければならない。 

８．区画線の消去 

請負人は、区画線の消去については、表示材（塗料）のみの除去を心掛け、

路面への影響を最小限にとどめなければならない。また請負人は消去により
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発生する塗料粉塵の飛散を防止する適正な処理を行わなければならない。 

２－３－10 道路付属物工 

１．視線誘導標 

請負人は、視線誘導標の施工にあたって、設置場所、建込角度が安全かつ、

十分な誘導効果が得られるように設置しなければならない。 

２．支柱打込み 

請負人は、視線誘導標の施工にあたって、支柱を打込む方法によって施工

する場合、支柱の傾きに注意するとともに支柱の頭部に損傷を与えないよう

支柱を打込まなければならない。また、請負人は、地下埋設物に破損や障害

が発生させないように施工しなければならない。 

３．支柱穴掘り埋戻し方法 

請負人は、視線誘導標の施工にあたって、支柱の設置穴を掘り埋戻す方法

によって施工する場合、支柱が沈下しないよう穴の底部を締固めておかなけ

ればならない。 

４．支柱のコンクリート構造物中の設置方法 

請負人は、視線誘導標の施工にあたって、支柱を橋梁、擁壁、函渠などの

コンクリート中に設置する場合、設計図書に定めた位置に設置しなければな

らないが、その位置に支障があるとき、また位置が明示されていない場合は、

設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

５．距離標の設置 

請負人は、距離標を設置する際は、設計図書に定められた位置に設置しな

ければならないが、設置位置が明示されていない場合には、左側に設置しな

ければならない。ただし、障害物などにより所定の位置に設置できない場合

は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

６．道路鋲の設置 

請負人は、道路鋲を設置する際は、設計図書に定められた位置に設置しな

ければならないが、設置位置が明示されていない場合は、設計図書に関して

監督員と協議しなければならない。 

２－３－11 コンクリート面塗装工 

１．素地調整 

請負人は、塗装に先立ちコンクリート面の素地調整において、以下の項目

に従わなければならない。 

（１）請負人は、コンクリート表面に付着したレイタンス、塵あい（埃）、油脂

類、塩分等の有害物や脆弱部等、前処理のプライマーの密着性に悪影響を

及ぼすものは確実に除去しなければならない。 

（２）請負人は、コンクリート表面に小穴、亀裂等のある場合、遊離石灰を除
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去し、穴埋めを行い、表面を平滑にしなければならない。 

２．均一な塗装厚 

請負人は、塗装にあたり、塗り残し、ながれ、しわ等のないよう全面を均

一の厚さに塗り上げなければならない。 

３．注意事項 

請負人は、以下の場合、塗装を行ってはならない。 

（１）気温が、コンクリート塗装用エポキシ樹脂プライマー、コンクリート塗

装用エポキシ樹脂塗料中塗り及び柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗りを用いる

場合で５℃以下のとき、コンクリート塗装用ふっ素樹脂塗料上塗り及び柔

軟形ふっ素樹脂塗料上塗りを用いる場合で０℃以下のとき 

（２）湿度が85％以上のとき 

（３）風が強いとき、及びじんあいが多いとき 

（４）塗料の乾燥前に降雪雨のおそれがあるとき 

（５）コンクリートの乾燥期間が３週間以内のとき 

（６）コンクリート表面の含水率は高周波水分計で８％以上のとき 

（７）コンクリート面の漏水部 

（８）その他監督員が不適当と認めたとき 

４．塗り重ね 

請負人は、塗り重ねにおいては、前回塗装面、塗膜の乾燥及び清掃状態を

確認して行わなければならない。 

２－３－12 プレテンション桁製作工（購入工） 

１．一般事項 

請負人は、プレテンション桁を購入する場合は、JISマーク表示認証製品を

製造している工場において製作したものを用いなければならない。 

２．適用規定 

請負人は、以下の規定を満足した桁を用いなければならない。 

（１）ＰＣ鋼材についた油、土及びごみ等コンクリートの付着を害するおそれ

のあるものを除去し製作されたもの。 

（２）プレストレッシング時のコンクリート圧縮強度が30N/㎜2以上であること

を確認し、製作されたもの。 

なお、圧縮強度の確認は、構造物と同様な養生条件におかれた供試体を

用いて行うものとする。 

（３）コンクリートの施工については、以下の規定により製作されたもの。 

１）振動数の多い振動機を用いて、十分に締固めて製作されたもの。 

２）蒸気養生を行う場合は、コンクリートの打込み後２時間以上経過して

から加熱を始めて製作されたもの、また、養生室の温度上昇は１時間あ
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たり15度以下とし、養生中の温度は65度以下として製作されたものとす

る。また、養生終了後は急激に温度を降下させてはならない。 

（４）プレストレスの導入については、固定装置を徐々にゆるめ、各ＰＣ鋼材

が一様にゆるめられるようにして製作されたもの。また、部材の移動を拘

束しないようにして製作されたものとする。 

３．表示する事項 

型枠を取りはずしたプレテンション方式の桁に速やかに、以下の事項を表

示しなければならない。 

① 工事名または記号 

② コンクリ－ト打設年月日 

③ 通し番号 

２－３－13 ポストテンション桁製作工 

１．コンクリートの施工 

請負人は、コンクリートの施工については、以下の事項に従わなければな

らない。 

（１）請負人は、主桁型枠製作図面を作成し、設計図書との適合を確認しなけ

ればならない。 

（２）請負人は、桁の荷重を直接受けている部分の型枠の取りはずしにあたっ

ては、プレストレス導入後に行わなければならない。その他の部分は、乾

燥収縮に対する拘束を除去するため、部材に有害な影響を与えないよう早

期に取り外さなければならない。 

（３）請負人は、内部及び外部振動によってシースの破損、移動がないように

締固めなければならない。 

（４）請負人は、桁端付近のコンクリートの施工については、鋼材が密集して

いることを考慮し、コンクリートが鉄筋、シースの周囲及び型枠のすみず

みまで行き渡るように行わなければならない。 

（５）請負人は、コンクリートの打込み後にコンクリート表面が早期の乾燥を

受けて収縮ひび割れが発生しないように、適切に仕上げなければならない。 

２．ＰＣケーブルの施工 

ＰＣケーブルの施工については、以下の規定によるものとする。 

（１）横組シース及び縦組シースは、コンクリート打設時の振動、締固めによ

って、その位置及び方向が移動しないように組立てなければならない。 

（２）請負人は、ＰＣ鋼材をシースに挿入する前に清掃し、油、土、ごみなど

が付着しないよう、挿入しなければならない。 

（３）シースの継手部をセメントペーストの漏れない構造で、コンクリ－ト打

設時も必要な強度を有し、また、継手箇所が少なくなるようにしなければ
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ならない。 

（４）ＰＣ鋼材またはシースが設計図書で示す位置に確実に配置できるよう支

持間隔を定めなければならない。 

（５）ＰＣ鋼材またはシースがコンクリート打設時の振動、締固めによって、

その位置及び方向が移動しないように組立てなければならない。 

（６）定着具の支圧面をＰＣ鋼材と垂直になるように配慮しなければならない。

また、ねじ部分は緊張完了までの期間、さびや損傷から保護しなければな

らない。 

３．ＰＣ緊張の施工 

ＰＣ緊張の施工については、以下の規定によるものとする。 

（１）プレストレッシング時のコンクリートの圧縮強度が、プレストレッシン

グ直後にコンクリートに生じる最大圧縮応力度の1.7倍以上であることを確

認しなければならない。 

なお、圧縮強度の確認は、構造物と同様な養生条件におかれた供試体を

用いて行うものとする。 

（２）プレストレッシング時の定着部付近のコンクリートが、定着により生じ

る支圧応力度に耐える強度以上であることを確認しなければならない。 

（３）プレストレッシングに先立ち、以下の調整及び試験を行わなければなら

ない。 

① 引張装置のキャリブレーション 

② ＰＣ鋼材のプレストレッシングの管理に用いる摩擦係数及びＰＣ鋼材

の見かけのヤング係数を求める試験 

（４）プレストレスの導入に先立ち、（３）の試験に基づき、監督員に緊張管

理計画書を提出しなければならない。 

（５）緊張管理計画書に従ってプレストレスを導入するように管理しなけれ

ばならない。 

（６）緊張管理計画書で示された荷重計の示度と、ＰＣ鋼材の抜出し量の測

定値との関係が許容範囲を越える場合は、直ちに監督員に連絡するとと

もに、原因を調査し、適切な措置を講じなければならない。 

（７）プレストレッシングの施工については、各桁ともできるだけ同一強度

の時期に行わなければならない。 

（８）プレストレッシングの施工については、「道路橋示方書・同解説（Ⅲコ

ンクリート橋・コンクリート部材編）17．11 ＰＣ鋼材工及び緊張工」

（日本道路協会、平成29年11月）に基づき管理するものとし、順序、緊

張力、ＰＣ鋼材の抜出し量、緊張の日時及びコンクリートの強度等の記

録を整備・保管し、監督員の請求があった場合は速やかに提示するとと
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もに、検査時までに提出しなければならない。 

（９）プレストレッシング終了後のＰＣ鋼材の切断は、機械的手法によるも

のとする。これによりがたい場合は、設計図書に関して監督員と協議し

なければならない。 

（10）緊張装置の使用については、ＰＣ鋼材の定着部及びコンクリートに有

害な影響を与えるものを使用してはならない。 

（11）ＰＣ鋼材を順次引張る場合には、コンクリートの弾性変形を考えて、

引張の順序及び各々のＰＣ鋼材の引張力を定めなければならない。 

４．グラウトの施工 

請負人は、グラウトの施工については、以下の規定による。 

（１）請負人は、本条で使用するグラウト材料は、以下の規定によるものを使

用しなければならない。 

① グラウトに用いるセメントはJIS R 5210（ポルトランドセメント）に

適合する普通ポルトランドセメントを標準とするが、これにより難い場

合は監督員と協議しなければならない。 

② グラウトは、ノンブリーディングタイプを使用するものとする。 

③ グラウトの水セメント比は、45％以下とするものとする。 

④ グラウトの材齢28日における圧縮強度は、30.0Ｎ／㎜2以上とするもの

とする。 

⑤ グラウトの体積変化率は±0.5％の範囲内とする。 

⑥ グラウトのブリ－ディング率は、24時間後0.0％とするものとする。 

⑦ グラウトに含まれる塩化物イオン量は、普通ポルトランドセメント質

量の0.08％以下とするものとする。 

⑧ グラウトの品質は、混和剤により大きく影響されるので、気温や流動

性に対する混和剤の適用性を検討するものとする。 

（２）請負人は、使用グラウトについて事前に以下の試験及び測定を行い、設

計図書に示す品質が得られることを確認しなければならない。ただし、こ

の場合の試験及び測定は、現場と同一条件で行うものとする。 

① 流動性試験 

② ブリーディング率及び体積変化率の試験 

③ 圧縮強度試験 

④ 塩化物含有量の測定 

（３）グラウトの施工については、ダクト内に圧縮空気を通し、導通があるこ

と及びダクトの気密性を確認した後、グラウト注入時の圧力が高くなりす

ぎないように管理し、ゆっくり行うこと。また、排出口より一様な流動性

のグラウトが流出したことを確認して作業を完了しなければならない。 
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（４）グラウトの施工については、ダクト内の残留水等がグラウトの品質に影

響を及ぼさないことを確認した後、グラウト注入時の圧力が強くなりすぎ

ないように管理し、ゆっくり行う。 

（５）連続ケーブルの曲げ上げ頂部付近など、ダクト内に空隙が生じないよう

に空気孔を設けなければならない。 

（６）寒中におけるグラウトの施工については、グラウト温度は注入後少なく

とも３日間、５℃以上に保ち、凍結することのないように行わなければな

らない。 

（７）暑中におけるグラウトの施工については、グラウトの温度上昇、過早な

硬化などがないように、材料及び施工については、事前に設計図書に関し

て監督員の承諾を得なければならない。 

なお、注入時のグラウトの温度は35℃を超えてはならない。 

５．主桁の仮置き 

請負人は、主桁の仮置きを行う場合は、仮置きした主桁に、過大な応力が

生じないように支持するとともに、横倒れ防止処置を行わなければならない。 

６．主桁製作設備の施工 

主桁製作設備の施工については、以下の規定によるものとする。 

（１）主桁製作台の製作については、プレストレッシングにより、有害な変形、

沈下などが生じないようにするものとする。 

７．プレグラウトされたＰＣ鋼材 

プレグラウトされたＰＣ鋼材を使用する場合は、以下の規定によるものと

する。 

（１）ＰＣ鋼材は、JIS G 3536（PC鋼線及びPC鋼より線）に適合するものまた

はこれと同等以上の特性や品質を有するものとする。 

（２）使用する樹脂またはグラウトは、所定の緊張可能期間を有し、ＰＣ鋼材

を防食するとともに、コンクリート部材とＰＣ鋼材とを付着により一体化

しなければならない。 

（３）被覆材は、所定の強度、耐久性能を有しコンクリート部材と一体化が図

られるものとする。 

（４）プレグラウトされたＰＣ鋼材として（１）から（３）を使用して加工さ

れた製品は、所要の耐久性能を有するものとする。 

２－３－14 プレキャストセグメント主桁組立工 

１．ブロック取卸し 

請負人は、ブロック取卸しについては、特にブロック接合面の損傷に対し

て十分な保護をしなければならない。 
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２．ブロック組立て施工 

請負人は、ブロック組立ての施工については、以下の規定によるものとす

る。 

（１）プレキャストブロックの接合に用いる接着剤の使用にあたり材質がエポ

キシ樹脂系接着剤で強度、耐久性及び水密性がブロック同等以上のものを

使用するものとする。 

エポキシ樹脂系接着剤を使用する場合は、室内で密封して保管し、原則

として製造後６ヶ月以上経過したものは使用してはならない。また、水分

を含むと品質が劣化するので、雨天の時の作業は中止しなければならない。

これ以外の場合は、設計図書によるものとする。 

未硬化の接着剤の外観、粘度、可使時間、だれ最小厚さ、硬化した接着

剤の比重、引張強さ、圧縮強さ、引張せん断接着強さ、接着強さ、硬さ、

特殊な条件下で使用する場合は、高温時の引張強さ、水中硬化時の引張強

さ、衝撃強さ、圧縮ヤング係数、熱膨張係数、硬化収縮率、吸水率等につ

いて、必要に応じて試験を行い性能を確認しなければならない。 

なお、接着剤の試験方法としては「コンクリート標準示方書・（規準編）」

（土木学会、平成30年10月）における、JSCE-H 101-2013プレキャストコ

ンクリート用樹脂系接着剤（橋げた用）品質規格（案）による。これによ

り難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

（２）プレキャストブロックの接合面は、緩んだ骨材粒、品質の悪いコンクリ

ート、レイタンス、ごみ、油等を取り除かなければならない。 

（３）プレキャストブロックの連結にあたって、設計図書に示す品質が得られ

るように施工しなければならない。 

（４）プレキャストブロックを連結する場合に、ブロックの位置、形状及びダ

クトが一致するようにブロックを設置し、プレストレッシング中に、くい

違いやねじれが生じないようにしなければならない。 

３．ＰＣケーブル及びＰＣ緊張の施工 

ＰＣケーブル及びＰＣ緊張の施工については、第３編２－３－13ポストテ

ンション桁製作工の規定による。 

４．グラウトの施工 

請負人は、グラウトの施工については、以下の規定による。 

（１）接着剤の硬化を確認した後にグラウトを行わなければならない。 

（２）グラウトについては、第３編２－３－13ポストテンション桁製作工の規

定による。 
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２－３―15 ＰＣホロースラブ製作工 

１．円筒型枠の施工 

請負人は、円筒型枠の施工については、コンクリート打設時の浮力に対し

て必要な浮き上がり防止装置を設置しなければならない。 

２．移動型枠の施工 

請負人は、移動型枠の施工については、型枠の移動が円滑に行われるため

の装置を設置しなければならない。 

３．コンクリートの施工 

コンクリートの施工については、第３編２－３－13ポストテンション桁製

作工の規定による。 

４．ＰＣケーブル・ＰＣ緊張の施工 

ＰＣケーブル・ＰＣ緊張の施工については、第３編２－３－13ポストテン

ション桁製作工の規定による。 

５．ＰＣ固定及びＰＣ継手の施工 

請負人は、主ケーブルに片引きによるＰＣ固定及びＰＣ継手がある場合は、

「プレストレストコンクリート工法設計施工指針 第6章施工」（土木学会、

平成3年3月）の規定により施工しなければならない。 

６．グラウトの施工 

グラウトの施工については、第３編２－３－13ポストテンション桁製作工

の規定による。 

２－３－16 ＰＣ箱桁製作工 

１．移動型枠の施工 

移動型枠の施工については、第３編２－３－15ＰＣホロースラブ製作工の

規定による。 

２．コンクリート･ＰＣケーブル･ＰＣ緊張の施工 

コンクリート･ＰＣケーブル･ＰＣ緊張の施工については、第３編２－３－

13ポストテンション桁製作工の規定による。 

３．ＰＣ固定・ＰＣ継手の施工 

ＰＣ固定・ＰＣ継手の施工については、第３編２－３－15ＰＣホロースラ

ブ製作工の規定による。 

４．その他の施工 

横締め鋼材・横締め緊張・鉛直締め鋼材・鉛直締め緊張・グラウトの施工

については、第３編２－３－13ポストテンション桁製作工の規定による。 

２－３－17 根固めブロック工 

１．型枠の材料 

請負人は、製作にあたっては、型枠が損傷・変形しているものを使用して
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はならない。 

２．はく離材 

請負人は、製作にあたっては、はく離材はムラなく塗布し、型枠組立て時

には余分なはく離材が型枠内部に残存しないようにしなければならない。 

３．型枠の組立て 

請負人は、型枠の組立てにあたっては、締付け金具をもって堅固に組立て

なければならない。 

４．コンクリートの打込み 

請負人は、コンクリートの打込みにあたっては、打継目を設けてはならな

い。 

５．脱型 

請負人は、製作中のコンクリートブロックの脱型は、型枠自重及び製作中

に加える荷重に耐えられる強度に達するまで行ってはならない。 

６．養生 

コンクリート打設後の施工については、第１編３－６－９養生の規定によ

る。 

なお、養生用水に海水を使用してはならない。 

７．脱型後の横置き、仮置き 

請負人は、コンクリートブロック脱型後の横置き、仮置きは強度がでてか

ら行うものとし、吊り上げの際、急激な衝撃や力がかからないよう取扱わな

ければならない。 

８．製作数量等の確認 

請負人は、根固めブロック製作後、製作数量等が確認できるように記号を

付けなければならない。 

９．損傷防止 

請負人は、根固めブロックの運搬及び据付けについては、根固めブロック

に損傷を与えないように施工しなければならない。 

10．連結ナット 

請負人は、根固めブロックの据付けについては、各々の根固めブロックを

連結する場合は、連結ナットが抜けないようにネジ山をつぶさなければなら

ない。 

11．乱積施工 

請負人は、根固めブロックを乱積施工する場合には噛み合わせを良くし、

不安定な状態が生じないようにしなければならない。 

12．打継目 

請負人は、根固めブロック、場所打ブロックのコンクリートの打込みにつ
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いては、打継目を設けてはならない。 

13．水中打込みの禁止 

請負人は、場所打ブロックの施工については、コンクリートの水中打込み

を行ってはならない。 

２－３－18 沈床工 

１．一般事項 

請負人は、粗朶沈床の施工について、連柴は梢を一方に向け径15cmを標準

とし、緊結は長さおよそ60cmごとに連柴締金を用いて締付け、亜鉛引鉄線ま

たは、しゅろ縄等にて結束し、この間２ヶ所を二子縄等をもって結束するも

のとし、連柴の長さは格子を結んだときに端にそれぞれ約15cmを残すように

しなければならない。 

２．組立て方向 

請負人は、連柴及び敷粗朶を縦横ともそれぞれ梢を下流と河心に向けて組

立てなければならない。 

３．組立て順序 

請負人は、粗朶沈床の上下部の連柴を上格子組立て後、完全に結束しなけ

ればならない。 

４．粗朶沈床の設置 

請負人は、粗朶沈床の設置については、流速による沈設中のズレを考慮し

て、沈設開始位置を定めなければならない。 

５．沈石の施工 

請負人は、沈石の施工については、沈床が均等に沈下するように投下し、

当日中に完了しなければならない。 

６．粗朶沈床の施工 

請負人は、粗朶沈床の施工については、多層の場合、下層の作業完了の確

認をしなければ上層沈設を行ってはならない。 

７．木工沈床の施工 

請負人は、木工沈床の施工については、使用する方格材及び敷成木は、設

計図書によるものとする。請負人は、使用する方格材を組立て可能なように

加工しなければならない。 

８．木工沈床の配列と緊結 

請負人は、木工沈床の施工については、敷成木を最下層の方格材に一格間

の所定の本数を間割正しく配列し、鉄線等で方格材に緊結しなければならな

い。 

９．木工沈床の連結用鉄筋 

請負人は、木工沈床の施工については、連結用鉄筋の下部の折り曲げしろ
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を12cm以上とし、下流方向に曲げなければならない。 

10．木工沈床の詰石 

請負人は、木工沈床の施工については、表面に大きい石を用い、詰石の空

隙を少なくするよう充填しなければならない。 

11．木工沈床の水制根固め 

請負人は、木工沈床を水制の根固めに使用する場合、幹部水制の方格材組

立てにあたっては、流向に直角方向の部材を最上層としなければならない。 

12．改良沈床の施工 

請負人は、改良沈床の施工におけるその他の事項については、本条７項～

11項の規定により施工しなければならない。 

13．吸出し防止材の施工 

請負人は、吸出し防止材の施工については、平滑に設置しなければならな

い。 

２－３－19 捨石工 

１．一般事項 

請負人は、捨石基礎の施工にあたっては、表面に大きな石を選び施工しな

ければならない。 

２．施工方法の変更 

請負人は、設計図書において指定した捨石基礎の施工方法に関して、施工

箇所の波浪及び流水の影響により施工方法の変更が必要な場合は、設計図書

に関して監督員と協議しなければならない。 

３．河川汚濁防止 

請負人は、施工箇所における水質汚濁防止につとめなければならない。 

４．捨石基礎の施工（１） 

請負人は、捨石基礎の施工にあたっては、極度の凹凸や粗密が発生しない

ように潜水士または測深器具をもって捨石の施工状況を確認しながら施工し

なければならない。 

５．捨石基礎の施工（２） 

請負人は、捨石基礎の施工にあたっては、大小の石で噛み合わせ良く、均

し面にゆるみがないよう施工しなければならない。 

６．均し面仕上げ 

請負人は、遺方を配置し、貫材、鋼製定規を用いて均し面を平坦に仕上げ

なければならない。 

２－３－20 笠コンクリート工 

１．適用規定 

笠コンクリートの施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンクリート
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の規定による。 

２．プレキャスト笠コンクリートの施工 

プレキャスト笠コンクリートの施工については、第３編２－５－３ コン

クリートブロック工の規定による。 

３．プレキャスト笠コンクリートの運搬 

請負人は、プレキャスト笠コンクリートの運搬にあたっては、部材に損傷

や衝撃を与えないようにしなければならない。またワイヤー等で損傷するお

それのある部分は保護しなければならない。 

４．プレキャスト笠コンクリートの施工上の注意 

プレキャスト笠コンクリートの施工については、接合面が食い違わないよ

うに施工しなければならない。 

２－３－21 ハンドホール工 

１．一般事項 

請負人は、ハンドホールの施工にあたっては、基礎について支持力が均等

になるように、かつ不陸を生じないようにしなければならない。 

２．モルタル配合 

請負人は、保護管等との接合部において、設計図書に示された場合を除き、

セメントと砂の比が１：３の容積配合のモルタルを用いて施工しなければな

らない。 

２－３－22 階段工 

請負人は、階段工を設計図書に基づいて施工できない場合には、設計図書に

関して監督員と協議しなければならない。 

２－３－23 現場継手工 

１．一般事項 

請負人は、高力ボルト継手の接合を摩擦接合としなければならない。 

また、接合される材片の接触面を表２－３に示すすべり係数が得られるよ

うに、以下に示す処置を施すものとする。 

（１）接触面を塗装しない場合、接触面は黒皮を除去して粗面とするものとす

る。請負人は、材片の締付けにあたっては、接触面の浮きさび、油、泥な

どを清掃して取り除かなければならない。 

（２）接触面を塗装する場合は、表２－４に示す条件に基づき、無機ジンクリ

ッチペイントを使用するものとする。 
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表２－３ すべり係数 

項   目 すべり係数 

a）接触面を塗装しない場合 0.40以上 

b）接触面に無機ジンクリッチペイントを塗装する場合 0.45以上 

 

 

表２－４ 無機ジンクリッチペイントを塗装する場合の条件 

項   目 条  件 

接触面片面あたりの最小乾燥塗膜厚 50μm以上 

接触面の合計乾燥塗膜厚 100～200μm 

乾燥塗膜中の亜鉛含有量 80％以上 

亜鉛末の粒径（50％平均粒径） 10μm程度以上 

 

（３）接触面に（１）、（２）以外の処理を施す場合は、設計図書に関して監督

員と協議しなければならない。 

２．密着 

請負人は、部材と連結板を、締付けにより密着させるようにしなければな

らない。 

３．ボルトの締付け 

ボルトの締付けについては、以下の規定によるものとする。 

（１）ボルト軸力の導入はナットをまわして行わなければならない。やむを得

ず頭まわしを行う場合は、トルク係数値の変化を確認しなければならない。 

（２）ボルトの締付けをトルク法によって行う場合、締付けボルト軸力が各ボ

ルトに均一に導入されるよう締付けボルトを調整しなければならない。 

（３）トルシア形高力ボルトを使用する場合、本締付けには専用締付け機を使

用しなければならない。 

（４）ボルトの締付けを回転法によって行う場合、接触面の肌すきがなくなる

程度にトルクレンチで締めた状態、あるいは組立て用スパナで力いっぱい

締めた状態から以下に示す回転角を与えなければならない。 

    ただし、回転法は F8T、B8T のみに用いるものとする。 

① ボルト長が径の5倍以下の場合：1/3回転（120度）±30度 

② ボルト長が径の5倍を超える場合：施工条件に一致した予備試験によっ
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て目標回転数を決定する。 

（５）ボルトの締付け機、測定器具などの検定は、下記に示す時期に行いその

精度を確認しなければならない 

・軸力計は現場搬入直前に１回、その後は３ヶ月に１回検定を行う。 

・トルクレンチは現場搬入時に１回、搬入後は１ヶ月に１回検定を行う。 

・ボルト締付け機は現場搬入前に１回点検し、搬入後は３ヶ月に１回検定

を行う。ただし、トルシア形高力ボルト専用締付け機は検定の必要はな

く、整備点検を行えばよい。 

４．締付けボルト軸力 

締付けボルト軸力については、以下の規定によるものとする。 

（１）セットのトルク係数値は、0.11～0.16に適合するものとする。 

（２）摩擦接合ボルトを、表２－５に示す設計ボルト軸力が得られるように締

付けなければならない。 

表２－５ 設計ボルト軸力 

セット ねじの呼び 
設計ボルト軸力 

（ｋＮ） 

Ｆ８Ｔ 

Ｂ８Ｔ 

Ｍ２０ １３３ 

Ｍ２２ １６５ 

Ｍ２４ １９２ 

Ｆ10Ｔ 

Ｓ10Ｔ 

Ｂ10Ｔ 

Ｍ２０ １６５ 

Ｍ２２ ２０５ 

Ｍ２４ ２３８ 

Ｓ14Ｔ 
Ｍ２２ ２９９ 

Ｍ２４ ３４９ 

 

（３）トルク法によって締付ける場合の締付けボルト軸力は、設計ボルト軸力

の10％増を標準とするものとする。 

（４）トルシア形高力ボルトの締付けボルト軸力試験は、締付け以前に一つの

製造ロットから５組の供試体セットを無作為に抽出し、行うものとする。

試験の結果、平均値は表２－６及び表２－７に示すボルト軸力の範囲に入

るものとする。 
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表２－６ 常温時（10℃～30℃）の締付けボルト軸力の平均値 

セット ねじの呼び 1製造ロットのセットの締付け 

ボルト軸力の平均値（ｋN） 

Ｓ10Ｔ 

Ｍ２０ 172～202 

Ｍ２２ 212～249 

Ｍ２４ 247～290 

Ｓ14Ｔ 
Ｍ２２ 311～373 

Ｍ２４ 363～435 

 

表２－７ 常温時以外（0℃～10℃,30℃～60℃） 

の締付けボルト軸力の平均値 

セット ねじの呼び 1製造ロットのセットの締付けボ

ルト軸力の平均値（kN） 

Ｓ10Ｔ 

Ｍ２０ 167～211 

Ｍ２２ 207～261 

Ｍ２４ 241～304 

Ｓ14Ｔ 
Ｍ２２ 299～391 

Ｍ２４ 349～457 

 

 （５）耐力点法によって締付ける場合の締付けボルト軸力は、使用する締付

け機に対して一つの製造ロットから５組の供試セットを無作為に抽出し

て試験を行った場合の平均値が、表２－８に示すボルトの軸力の範囲に

入るものとする。 

表２－８ 耐力点法による締付けボルトの軸力の平均値 

セット ねじの呼び 1製造ロットのセットの締付け 

ボルト軸力の平均値（kN） 

F10Ｔ 

Ｍ２０ 0.196σy～0.221σy 

Ｍ２２ 0.242σy～0.273σy 

Ｍ２４ 0.282σy～0.318σy 

  [注]σy：ボルト試験片の耐力（N/mm2）（JIS Z 2241 の４号試験片による） 

 

５．ボルトの締付け順序 

請負人は、ボルトの締付けを、連結板の中央のボルトから順次端部ボルト

に向かって行い、２度締めを行わなければならない。順序は、図２－１のと
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おりとする。 

なお、予備締め後には締め忘れや共まわりを容易に確認できるようにボル

トナット及び座金にマーキングを行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

図２－１ ボルト締付け順序 

 

６．ボルトの包装と現場保管 

請負人は、ボルトのセットを、工事出荷時の品質が現場施工時まで保たれ

るように、その包装と現場保管に注意しなければならない。また、包装は、

施工直前に解くものとする。 

７．締付け確認 

締付け確認については以下の規定によるものとする。 

（１）締付け確認をボルト締付け後すみやかに行い、その記録を整備・保管し、

監督員の請求があった場合は、遅滞なく提示するとともに、検査時までに

提出するものとする。 

（２）ボルトの締付け確認については、以下の規定によるものとする。 

① トルク法による場合は、以下のいずれかの方法により締付け、確認を

行わなければならない。 

１）自動記録計の記録紙により、ボルト全般について行わなければなら

ない。 

２）トルクレンチにより、各ボルト群の 10％のボルト本数を標準として

締付け確認を行わなければならない。 

② トルシア形高カボルトの場合は、全数につきピンテールの切断の確認

とマーキングによる外観確認を行わなければならない。 

（３）回転法による場合は、全数についてマーキングによる外観確認を行わな

ければならない。 

８．併用する場合の施工順序 

請負人は、溶接と高力ボルト摩擦接合とを併用する場合は、溶接の完了後

に高力ボルトを締付けなければならない。 

９．現場溶接 

① 請負人は、溶接・溶接材料の清掃・乾燥状態に注意し、それらを良好
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な状態に保つのに必要な諸設備を現場に備えなければならない。 

② 請負人は、現場溶接に先立ち、開先の状態、材片の拘束状態等につい

て注意をはらわなければならない。 

③ 請負人は、溶接材料、溶接検査等に関する溶接施工上の注意点につい

ては、工場溶接に準じて考慮しなければならない。 

④ 請負人は、溶接のアークが風による影響を受けないように防風設備を

設置しなければならない。 

⑤ 請負人は、溶接現場の気象条件が以下に該当するときは、溶接欠陥の

発生を防止するため、防風設備及び予熱等により溶接作業条件を整えら

れる場合を除き溶接作業を行ってはならない。 

１）雨天または作業中に雨天となるおそれのある場合 

２）雨上がり直後 

３）風が強いとき 

４）気温が５℃以下の場合 

５）その他監督員が不適当と認めた場合 

⑥ 現場継手工の施工については、圧接作業において常に安定した姿勢で

施工ができるように、作業場には安全な足場を設けるものとする。 

２－３－24 伸縮装置工 

１．一般事項 

請負人は、伸縮装置の据付けについては、施工時の気温を考慮し、設計時

の標準温度で、橋と支承の相対位置が標準位置となるよう温度補正を行って

据付け位置を決定しなければならない。また、監督員または検査員から請求

があった場合は速やかに提示しなければならない。 

２．漏水防止 

請負人は、伸縮装置工の漏水防止の方法について、設計図書によらなけれ

ばならない。 

２－３－25 銘板工 

請負人は、銘板及び表示板の設置にあたって、材質、大きさ、取付け場所、

記載事項を設計図書に基づき施工しなければならない。ただし、設計図書に明

示のない場合は、設計図書に関して監督員に協議しなければならない。 

２－３－26 多自然型護岸工 

１．一般事項 

請負人は、河川が本来有している生物の良好な生育環境、自然景観に考慮

して計画、設計された多自然型河川工法による施工については、工法の趣旨

をふまえ施工しなければならない。 
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２．木杭の施工 

請負人は、木杭の施工にあたり、木杭の材質が設計図書に示されていない

場合には、樹皮をはいだ生松丸太で、有害な腐れ、割れ、曲がり等のない材

料を使用しなければならない。 

３．木杭の先端 

請負人は、木杭の先端は、角すい形に削るものとし、角すい形の高さは、

径の1.5倍程度としなければならない。 

４．巨石張り（積み）等の施工 

巨石張り（積み）、巨石据付及び雑割石張りの施工については、第３編２－

５－５石積（張）工の規定による。 

５．柳枝の施工 

請負人は、柳枝の施工については、のりごしらえ後、ます形に、杭を垂直

に打込むとともに、杭頭を打ちそろえなければならない。 

６．柳粗朶の施工 

請負人は、柳粗朶の施工については、柳粗朶の元口を上流側に向け、ます

内に均一に敷きならべた後、帯梢を用いて柵を仕上げなければならない。 

７．ぐり石粗朶工の施工 

請負人は、ぐり石粗朶工の施工については、柳枝に準じて帯梢を用いて柵

工を造り、中詰めぐり石の表面をごぼう張りに仕上げなければならない。 

２－３－27 羽口工 

１．一般事項 

請負人は、じゃかごの中詰用ぐり石については、15cm～25cmのもので、じ

ゃかごの網目より大きな天然石または割ぐり石を使用しなければならない。 

２．じゃかごの詰石 

請負人は、じゃかごの詰石については、じゃかごの先端から石を詰込み、

外回りに大きな石を配置するとともに、じゃかご内の空隙を少なくしなけれ

ばならない。 

なお、じゃかごの法肩及び法尻の屈折部が、扁平にならないようにしなけ

ればならない。 

３．じゃかごの布設 

請負人は、じゃかごの布設については、床ごしらえのうえ、間割りをして

かご頭の位置を定めなければならない。 

４．じゃかごの連結 

請負人は、じゃかごの連結については、丸輪の箇所（骨線胴輪）でじゃか

ご用鉄線と同一規格の鉄線で緊結しなければならない。 
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５．じゃかごの開口部の緊結 

請負人は、じゃかごの詰石後、じゃかごの材質と同一規格の鉄線を使用し、

じゃかごの開口部を緊結しなければならない。 

６．ふとんかごの中詰用ぐり石 

請負人は、ふとんかごの中詰用ぐり石については、ふとんかごの厚さが

30cmの場合は５cm～15cm、ふとんかごの厚さが50cmの場合は、15cm～20cmの

大きさとし、ふとんかごの網目より大きな天然石または割ぐり石を使用しな

ければならない。 

７．連結ブロック張りの施工 

請負人は、連節ブロック張りの施工については、平滑に設置しなければな

らない。 

８．ふとんかご、かご枠の施工 

請負人は、ふとんかご、かご枠の施工については、前各項により施工しな

ければならない。 

２－３－28 プレキャストカルバート工 

１．一般事項 

請負人は、現地の状況により設計図書に示された据付け勾配によりがたい

場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

２．施工順序 

請負人は、プレキャストカルバート工の施工については、基礎との密着を

はかり、接合面が食い違わぬように注意して、カルバートの下流側または低

い側から設置しなければならない。 

３．縦締め施工 

請負人は、プレキャストボックスカルバートの縦締め施工については、「道

路土工－カルバート工指針」７－２（２）２敷設工（日本道路協会、平成22

年３月）の規定による。 

これ以外の施工方法による場合は、施工前に設計図書に関して監督員の承

諾を得なければならない。 

４．プレキャストパイプの施工 

請負人は、プレキャストパイプの施工については、ソケットのあるパイプ

の場合は、ソケットをカルバートの上流側または高い側に向けて設置しなけ

ればならない。ソケットのないパイプの接合は、カラー接合または印ろう接

合とし、接合部はモルタルでコーキングし、漏水が起こらないように施工し

なければならない。 

５．プレキャストパイプの切断 

請負人は、プレキャストパイプの施工については、管の一部を切断する必
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要のある場合は、切断によって使用部分に損傷が生じないように施工しなけ

ればならない。損傷させた場合は、取換えなければならない。 

２－３－29 側溝工 

１．一般事項 

請負人は、プレキャストＵ型側溝、Ｌ型側溝、自由勾配側溝の継目部の施

工は設計図書によるものとし、付着、水密性を保ち段差が生じないように施

工しなければならない。 

２．側溝蓋の施工 

請負人は、側溝蓋の設置については、側溝本体及び路面と段差が生じない

よう平坦に施工しなければならない。 

３．管渠の施工 

請負人は、管渠の施工については、管渠の種類と埋設形式（突出型、溝

型）の関係を損なうことのないようにするとともに基礎は、支持力が均等に

なるように、かつ不陸を生じないようにしなければならない。 

４．管渠施工上の注意 

請負人は、コンクリート管、コルゲートパイプ管等の施工については、前

後の水路とのすり付けを考慮して、その施工高、方向を定めなければならな

い。 

５．埋戻し及び盛土の施工 

請負人は、管渠周辺の埋戻し及び盛土の施工については、管渠を損傷しな

いように、かつ偏心偏圧がかからないように、左右均等に層状に締固めなけ

ればならない。 

６．フィルター材料 

請負人は、フィルター材料を使用する場合は、排水性のよい砂またはクラ

ッシャラン等を使用しなければならない。 

７．ソケット付管の布設 

請負人は、ソケット付の管を布設するときは、上流側または高い側にソケ

ットを向けなければならない。 

８．管の据付 

請負人は、基礎工の上に通りよく管を据付けるとともに、管の下面及びカ

ラーの周囲にはコンクリートまたは固練りモルタルを充填し、空隙あるいは

漏水が生じないように施工しなければならない。 

９．管の切断 

請負人は、管の一部を切断する必要のある場合は、切断によって使用部分

に損傷が生じないように施工しなければならない。損傷させた場合は、取換

えなければならない。 
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10．異常時の処置 

請負人は、コルゲートパイプの布設条件（地盤条件・出来型等）について

は設計図書によるものとし、砂質土または軟弱地盤の出現による上げ越しに

ついては、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

11．コルゲートパイプの組立て 

請負人は、コルゲートパイプの組立てについては、上流側または高い側の

セクションを下流側または低い側のセクションの内側に重ね合うようにし、

重ね合わせ部分の接合は、パイプ断面の両側で行うものとし、底部及び頂部

で行ってはならない。また、埋戻し後も可能な限りボルトの緊結状態を点検

し、ゆるんでいるものがあれば締直しを行わなければならない。 

12．コルゲートパイプの布設条件 

請負人は、コルゲートパイプの布設条件（地盤条件・出来形等）について

は設計図書によるものとし、予期しない沈下のおそれがあって、上げ越しが

必要な場合には、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

２－３－30 集水桝工 

１．一般事項 

請負人は、集水桝の据付けについては、部材に損傷や衝撃を与えないよう

にしなければならない。またワイヤー等で損傷するおそれのある部分には、

保護しなければならない。 

２．蓋の設置 

請負人は、蓋の設置については、本体及び路面と段差が生じないよう平坦

に施工しなければならない。 

２－３－31 現場塗装工 

１．一般事項 

請負人は、鋼橋の現場塗装は、床版工終了後に、鋼製堰堤の現場塗装は、

鋼製堰堤の据付け終了後に行うものとし、これにより難い場合は、設計図書

によらなければならない。 

２．塗膜損傷時の処置 

請負人は、鋼橋の架設後及び鋼製堰堤の据付け後に前回までの塗膜を損傷

した場合、補修塗装を行ってから現場塗装を行わなければならない。 

３．有害な付着物の処置 

請負人は、現場塗装に先立ち、下塗り塗膜の状態を調査し、塗料を塗り重

ねると悪い影響を与えるおそれがある、たれ、はじき、あわ、ふくれ、われ、

はがれ、浮きさび及び塗膜に有害な付着物がある場合は、必要な処置を講じ

なければならない。 
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４．塗装塗布方法 

請負人は、塗装作業にエアレススプレー、ハケ、またはローラーブラシを

用いなければならない。また、塗布作業に際しては各塗布方法の特徴を理解

して行わなければならない。 

５．付着油脂類等の除去 

請負人は、現場塗装の前にジンクリッチペイントの白さび及び付着した油

脂類は除去しなければならない。 

６．必要塗膜厚の確保 

請負人は、溶接部、ボルトの接合部分、形鋼の隅角部その他の構造の複雑

な部分について、必要塗膜厚を確保するように施工しなければならない。 

７．有害薬品の使用禁止 

請負人は、施工に際し有害な薬品を用いてはならない。 

８．付着塩分の水洗い 

請負人は、海岸地域に架設または保管されていた場合、海上輸送を行った

場合、その他臨海地域を長距離輸送した場合など部材に塩分の付着が懸念さ

れた場合には、塩分付着量の測定を行いNaClが50mg/㎡以上の時は水洗いしな

ければならない。 

９．塗装の禁止条件 

請負人は、以下の場合塗装を行ってはならない。これ以外の場合は、設計

図書に関して監督員と協議しなければならない。 

塗装禁止条件は、表２－９に示すとおりである。 
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表２－９ 塗装禁止条件 

塗装の種類 気温（℃） 湿度（ＲＨ％） 

長ばく形エッチングプライマー 5以下 85以上 

無機ジンクリッチプライマー 

無機ジンクリッチペイント 
0以下 50以下 

有機ジンクリッチペイント 5以下 85以上 

エポキシ樹脂塗料下塗 

10以下 85以上 変性エポキシ樹脂塗料下塗 

変性エポキシ樹脂塗料内面用 

亜鉛めっき用エポキシ樹脂塗料下塗 

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 
5以下 85以上 

超厚膜形エポキシ樹脂塗料 5以下 85以上 

エポキシ樹脂塗料下塗（低温用） 

5以下，20以上 85以上 変性エポキシ樹脂塗料下塗（低温用） 

変性エポキシ樹脂塗料内面用（低温用） 

無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料  10以下，30以上 85以上 

無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（低温用） 5以下，20以上 85以上 

コンクリート塗装用エポキシ樹脂プライマー 5以下 85以上 

ふっ素樹脂塗料用中塗 

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 

コンクリート塗装用エポキシ樹脂塗料中塗

コンクリート塗装用柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗 

5以下 85以上 

ふっ素樹脂塗料上塗 

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 

コンクリート塗装用ふっ素樹脂塗料上塗

コンクリート塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗 

0以下 85以上 

鉛・クロムフリーさび止めペイント 

長油性フタル酸樹脂塗料中塗 

長油性フタル酸樹脂塗料上塗 

5以下 85以上 

  （１）降雨等で表面が濡れているとき。 

（２）風が強いとき及び塵埃が多いとき。 

（３）塗料の乾燥前に降雨、降雪、降霜のおそれがあるとき。 

（４）炎天で鋼材表面の温度が高く塗膜にアワを生ずるおそれのあるとき。

（５）その他監督員が不適当と認めたとき。 

10．乾燥状態での施工 

請負人は、鋼材表面及び被塗装面の汚れ、油類等を除去し、乾燥状態のと
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きに塗装しなければならない。 

11．欠陥防止 

請負人は、塗り残し、ながれ、しわ等の欠陥が生じないように塗装しなけ

ればならない。 

12．均一塗料の使用 

請負人は、塗料を使用前に攪拌し、容器の塗料を均一な状態にしてから使

用しなければならない。 

13．下塗 

（１）請負人は、被塗装面の素地調整状態を確認したうえで下塗りを施工しな

ければならない。天災その他の理由によりやむを得ず下塗りが遅れ、その

ためさびが生じたときは再び素地調整を行い、塗装しなければならない。 

（２）請負人は、塗料の塗り重ねにあたって、塗料ごとに定められた塗装間隔

を守って塗装しなければならない｡ 

（３）請負人は、ボルト締め後または溶接施工のため塗装が困難となる部分で

設計図書に示されている場合または、監督員の指示がある場合にはあらか

じめ塗装を完了させなければならない。 

（４）請負人は、支承等の機械仕上げ面に、防錆油等を塗布しなければならな

い。 

（５）請負人は、溶接や余熱による熱影響で塗膜劣化する可能性がある現場溶

接部近傍に塗装を行ってはならない。未塗装範囲は熱影響部のほか、自動

溶接機の取り付けや超音波探傷の施工などを考慮して決定する。 

ただし、さびの生ずるおそれがある場合には防錆剤を塗布することがで

きるが、溶接及び塗膜に影響をおよぼすおそれのあるものについては溶接

及び塗装前に除去するものとする。 

なお、請負人は、防錆剤の使用については設計図書に関して監督員の承

諾を得なければならない。 

14．中塗、上塗 

（１）請負人は、中塗り及び上塗りにあたって、被塗装面、塗膜の乾燥及び清

掃状態を確認したうえで行わなければならない。 

（２）請負人は、海岸地域、大気汚染の著しい地域などの特殊環境における鋼

橋の塗装については、素地調整終了から上塗り完了までを速やかに行わな

ければならない。 

15．塗装禁止箇所 

請負人は、コンクリートとの接触面の塗装を行ってはならない。ただしプ

ライマーは除くものとする。また、主桁や縦桁上フランジなどのコンクリー

ト接触部は、さび汁による汚れを考慮し無機ジンクリッチペイントを30μｍ
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塗布するものとする。 

16．検査 

（１）請負人は、現場塗装終了後、塗膜厚検査を行い、塗膜厚測定記録を作成

及び保管し、監督員または検査員から請求があった場合は速やかに提示す

るとともに工事完成時に監督員へ提出しなければならない。 

（２）請負人は、塗膜の乾燥状態が硬化乾燥状態以上に経過した後塗膜厚測定

をしなければならない。 

（３）請負人は、同一工事、同一塗装系、同一塗装方法により塗装された500㎡

単位毎に25点（１点あたり５回測定）以上塗膜厚の測定をしなければなら

ない。ただし、１ロットの面積が200㎡に満たない場合は10㎡ごとに１点と

する。 

（４）請負人は、塗膜厚の測定を、塗装系別、塗装方法別、部材の種類別また

は作業姿勢別に測定位置を定め平均して測定するよう配慮しなければなら

ない。 

（５）請負人は、膜厚測定器として電磁膜厚計を使用しなければならない。 

（６）請負人は、以下に示す要領により塗膜厚の判定をしなければならない。 

① 塗膜厚測定値（５回平均）の平均値は、目標塗膜厚合計値の90％以上

とするものとする。 

② 塗膜厚測定値（５回平均）の最小値は、目標塗膜厚合計値の70％以上

とするものとする。 

③ 塗膜厚測定値（５回平均）の分布の標準偏差は、目標塗膜厚合計の

20％を越えないものとする。ただし、標準偏差が20％を超えた場合、測

定値の平均値が目標塗膜厚合計値より大きい場合は合格とする。 

④ 平均値、最小値、標準偏差のうち１つでも不合格の場合はさらに同数

の測定を行い、当初の測定値と合わせて計算した結果が管理基準値を満

足すれば合格とし、不合格の場合は、最上層の塗料を増し塗りして、再

検査しなければならない。 

（７）請負人は、塗料の缶貼付ラベルを完全に保ち、開封しないままで現場に

搬入し、塗料の品質、製造年月日、ロット番号、色彩及び数量を監督員に

提示しなければならない。 

また、請負人は、塗布作業の開始前に出荷証明書及び塗料成績表（製造

年月日、ロット番号、色採、数量を明記）を確認し、記録、保管し、監督

員または検査員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。 

17．記録 

（１）請負人が、記録として作成・保管する施工管理写真は、カラー写真とす

るものとする。 
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（２）請負人は、最終塗装の完了後、橋体起点側（左）または終点側（右）の

外桁腹板に、ペイントまたは耐候性に優れたフィルム状の粘着シートによ

り図２－３のとおり記録しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－３ 塗装記録表示 

 

 

 

 

 

 

 

（１）橋歴板に隣接して塗装記録を示す場合 （２）橋歴板のない場合 

図２－４ 橋歴取付位置及び塗装記録表示位置 

 

２－３－32 支給品運搬工 

１．一般事項 

支給品運搬工とは支給品の引き渡し場所での積込みから、工事現場（仮置

き場所を含む）での取卸しまでの一連の作業をいう。 

２．支給品の運搬 

支給品の運搬については、沿道住民に迷惑がかからないように努めなけれ

ばならない。 

２－３－33 かごマット工 

１．一般事項 

かごマットの構造及び要求性能については、「鉄線籠型護岸の設計・施工

技術基準（案）」（国土交通省、平成21年４月24日改定）（以下「鉄線籠型

基準」という。）によるほか、契約図面及び以下による。 
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２．要求性能 

線材は、以下の要求性能を満足することを確認するとともに、周辺環境や

設置条件等、現場の状況を勘案し、施工性、経済性などを総合的に判断のう

え、施工現場に適した線材を使用するものとする。また、請負人は要求性能

を満足することを確認するために設定した基準値に適合することを示した公

的試験機関の証明書または公的試験機関の試験結果を事前に監督員に提出し、

確認を受けなければならない。 

なお、本工事において蓋材に要求される性能（摩擦抵抗）は設計図書によ

るものとするが、短期性能を要求された箇所については、短期・長期性能型

双方を使用可とする。 

３．表示標の提出 

請負人は、納入された製品について監督員が指定する表示標（底網、蓋網、

側網及び仕切網毎に網線に使用した線材の製造工場名及び製造年月日を記載

したもの）を監督員に提出しなければならない。 

また、監督員が指定する各網の表示標に記載された番号に近い線材の公的

機関における試験結果を提出しなければならない。 
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表２－10 要求性能の確認方法 

項目 要求性能 
確認方法 

試験方法 試験条件 基準値 

線材に要求 

される性能 

母材の 

健全性 

母材が健全であ 
ること 

JISH0401 の間接

法で使用する試

験液によるメッ

キ溶脱後の母材

鉄線の写真撮影 

メッキを剥いだ状態で

の母材鉄線の表面撮影 

母材に傷が付い

ていないこと 

強度 

洗掘時の破断抵 
抗及び洗掘に追 
随する屈とう性 
を有する鉄線籠 
本体の一部とし 
て機能するため 
に必要な強度を 
有すること 

引張試験 

（JIS G 3547 に

準拠) 

― 
引張強さ 

290N／㎟以上 

耐久性 

淡水中での耐用 
年数 30 年程度 
を確保すること 

腐食促進試験 

(JIS G 0594 

に準拠) 

塩化物イオン濃度

0ppm 

試験時間 

1，000 時間 

メッキ残存量 

30g／㎡以上 

線材摩耗試験 
回転数 

20，000 回転 

均質性 

性能を担保する 
品質の均質性を 
確保しているこ 
と 

鉄線籠型基準「8. 線材の品質管理」に基づくこと 

環境 

適合性 

周辺環境に影響 
を与える有害成 
分を溶出しない 
こと 

鉄線籠型基準「1. 適用河川」に基づくこと 

上記性能に 

加えて蓋材 

に要求され 

る性能 

摩擦抵抗

（短期性 

 能型） 

作業中の安全の 
ために必要な滑 
りにくさを有す 
ること 

面的摩擦試験 

または 

線的摩擦試験 

― 
摩擦係数 

0.90 以上 

摩擦抵抗

（長期性 

 能型） 

供用後における 
水辺の安全な利 
用のために必要 
な滑りにくさを 
有すること 

線材摩耗試験の 

線的摩擦試験 

または 

面材摩耗試験の 

面的摩擦試験 

[線材摩耗試験の場合] 

回転数 2，500 回転 

[面材摩耗試験の場合] 

回転数 100 回転 

摩擦係数 

0.90 以上 

(初期摩耗後) 

［注１］表２－10の確認方法に基づく公的機関による性能確認については、１回の実施でよいも

のとし、その後は、均質性の確保の観点から、鉄線籠型基準「８．線材の品質管理」に

基づき、定期的に線材の品質管理試験（表２－12）を行うものとする。 

［注２］メッキ鉄線以外の線材についても、鉄線籠型基準「７．線材に要求される性能」に基づ

く要求性能を満足することを確認した公的試験機関による審査証明を事前に監督員に提

出し、確認を受けなければならない。 

 

４．網の結束 

側網、仕切網はあらかじめ工場で底網に結束するものとする。ただし、特

殊部でこれにより難い場合は監督員の承諾を得なければならない。 
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５．結束方法 

網線材の端末は1.5回以上巻き式によって結束し線端末は内面に向けるもの

とする。ただし、蓋金網の端部ついては1.5回以上巻きとするが、リング方式

でも良いものとする。また、いかなる部位においても溶接は行ってはならな

い。 

６．連結方法 

連結の方法はコイル式とし表２－11のとおりとする。また、側網と仕切網、

流水方向の底網と底網、外周部については、接続長の全長を連結するものと

し、その他の部分は接続長１／２以上（１本／ｍ）を連結するものとする。

連結終了時のコイルは両端の線端末を内側に向けるものとする。 

 

表２－11 連結コイル線 

線径 コイル径 
連結視点の

間隔 
コイル長 

 

５mm 50mm以下 80mm以下 

（高さ方向30cm） 

（その他50cm以上） 

50cm以上 

［注］ コイル長の上段：（）書きは、かごの厚さ30cm規格の場合 
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表２－12 線材の品質管理試験の内容 
項目 

 

目試験箇所 

試 験 項 目 基 準 値 試 験 方 法 試験の頻度 

工 場 

線径 

3.2±0.09 ㎜ 

4.0±0.10 ㎜ 

5.0±0.12 ㎜ 

6.0±0.12 ㎜ 

JISG3547 準拠 5 巻線※1に 1 回 

引張強さ 290N／mm2以上 JISG3547 準拠 5 巻線に 1 回 

ねじり特性 JISG3547 の 4.3 JISG3547 準拠 5 巻線に 1 回 

巻付性 

線径の 1.5 倍の円筒 

に６回以上巻き付け 

著しい亀裂及びはく 

離を生じない 

JISG3547 準拠 5 巻線に 1 回 

メッキ成分 ※２ 
原子吸光分析法、または 

ICP 発光分析法 
5 巻線に 1 回 

メッキ付着量 ※２ JISH0401 準拠 5 巻線に 1 回 

公的試験機関 

線径 

3.2±0.09 ㎜ 

4.0±0.10 ㎜ 

5.0±0.12 ㎜ 

6.0±0.12 ㎜ 

JISG3547 準拠 200 巻線に１回 

引張強さ 290N／mm2以上 JISG3547 準拠 200 巻線に１回 

母材の健全性 
母材に傷が付いて 

いないこと 

JISH0401 の間接法で使用 

する試験液によるメッキ 

溶脱後の母材鉄線の写真 

撮影 

200 巻線に１回 

メッキ成分 ※２ 
原子吸光分析法、または 

ICP 発光分析法 
200 巻線に１回 

メッキ付着量 ※２ JISH0401 準拠 200 巻線に１回 

摩擦抵抗 

（蓋材のみ） 

短期性能型 

摩擦係数 0.90 以上 

面的摩擦試験、または 

線的摩擦試験 
200 巻線に１回 

 

長期性能型 

摩擦係数 0.90 以上 

 （初期摩耗後） 

 

線材摩耗試験後の 

線的摩擦試験 

または 

面材摩耗試験後の 

面的摩擦試験 

200 巻線に１回 

［注１］※１ 巻線とは、工場における製造単位を言い、約１ｔとする 

     ※２ メッキ成分及び付着量の基準値は、耐久性に関する性能確認試験及び摩擦抵抗に関

する性能確認試験に使用した製品のメッキ成分及び付着量を基に決定する。 

なお、メッキ鉄線以外の線材については、メッキ成分及びメッキ付着量の試験項目

を省略できるものとする。 

［注２］線径の基準値の（ ）書きは、30cm規格、［ ］書きは、50cm規格 

［注３］メッキ鉄線以外の鉄線についても、鉄線籠型基準に基づく要求性能を満足することを確認

した公的試験機関による審査証明にて設定された試験項目、基準値、試験方法、試験の頻度

により、品質確認試験を行うものとする。 
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７．かごマットの詰石の施工 

請負人は、かごマットの詰石の施工については、できるだけ空隙を少なく

しなければならない。また、かご材を傷つけないように注意するとともに詰

石の施工の際、側壁、仕切りが扁平にならないように注意しなければならな

い。 

８．かごマットの中詰用ぐり石 

請負人は、かごマットの中詰用ぐり石については、かごマットの厚さが

30cmの場合は５～15cm、かごマットの厚さが50cmの場合は15～20cmの大きさ

とし、かごマットの網目より大きな天然石または割ぐり石を使用しなければ

ならない。 

２－３－34 袋詰玉石工 

１．根固め用袋材 

本条項は、高分子系の合成繊維（再生材を含む）を主要構成材料とする袋

型根固め用袋材に適用する。 

２．根固め用袋材の性能 

袋型根固め用袋材は、表２－13に示す性能を満足することを確認しなけれ

ばならない。 

３．根固め用袋材の要求性能の確認 

要求性能の確認は、表２－13に記載する確認方法で行うことを原則とし、

請負人は基準値に適合することを示した公的試験機関の証明書または公的試

験機関の試験結果を事前に監督員に提出し、確認を受けなければならない。 
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表２－13（１） 袋型根固め用袋材の要求性能及び確認方法 

場

所 
項目 要求性能 

確認方法 

試験方法 基準値 

公

的

試

験

機

関 

強  度 

（※１） 

必要重量の中詰め材料 

を充填し直接クレーン 

で吊り上げても破断し 

ない強度を有するこ

と。 

引張試験 

（JIS A 8960 に準拠） 

（2 ﾄﾝ型） （2 重）400N 以上 

（1 重）700N 以上 

（4 ﾄﾝ型） （2 重）500N 以上 

（1 重）900N 以上 

耐候性 

紫外線により劣化した 

場合も、必要な強度を 

保持すること。 

 

短期性能型： 

耐候性は求めない。 

 

長期性能型： 

耐用年数 30 年程度 

耐候性試験 

（長期性能型のみ） 

 

(JIS L 0842 ｵｰﾌﾟﾝﾌﾚ 

-ﾑｶｰﾎﾞﾝｱｰｸ灯式耐候 

性試験機により紫外線 

を 7500 時間照射後、 

JIS A 8960 準拠の引張 

試験を実施) 

（2 ﾄﾝ型） 

 

（2 重）200N 以上 

（1 重）200N 以上 

（4 ﾄﾝ型） 

 

（2 重）250N 以上 

（1 重）250N 以上 

 

耐燃焼性 

中詰め材料を充填した 

状態で網地の燃焼が広 

がらないこと。 

 

たき火試験 

（参考資料参照） 

 

燃焼部以上に延焼しない 

こと。 

環境 

適合性 

生態系を阻害するよう 

な有害物質の溶出がな 

いこと。 

煮沸試験 

飼育試験 

（参考資料参照） 

 

有害物質が溶出しないこと。 

均質性 

性能を担保する品質の 

均質性を確保している 

こと。 

 材料 20000 袋あたり 

１回の引張試験を実施 

（JIS A 8960 に準拠） 

 

「強度」の基準値を満足するこ 

と。 

発

注

機

関 

網目・ 

網地の 

信頼性 

中詰め材料の抜け出し 

や、網地の破断が促進 

することがないこと。 

監督員による事前 

確認 

中詰め材料が抜け出さない網目 

の寸法で、かつ、網目を構成す 

る網糸が破断しても解れが連続 

的に広がらない加工がなされて 

いること。 

［注］※１ 表２－13（１）の確認方法のうち、公的機関による性能確認について

は、均質性の項目を除き、１回の実施でよいものとする。 
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表２－13（２） 参考資料 

[たき火試験] 

袋型根固め用袋材に中詰め材を充填した後、静置させ上部にたき火 

用材料を積み上げてライターにて点火する。 

中詰め材割  栗石 150ｍｍ 

点火方法  ライター 

たき火用材料  野原の草木（枯れ草、枯れ木） 

 

[煮沸試験] 

網地を沸水中に浸漬し、下記時間の経過後取り出し網地の質量変化を測定する。 

浸漬温度 98±2℃ 

浸漬時間 120±10min 

浸漬水 蒸留水 

試験体の数 5 個 

乾燥温度 105℃ 

抽出条件（質量比） 網地：水＝1：500 

 

[飼育試験] 

金魚を入れた水槽に網地を浸漬し、下記期間飼育しその生存状態を確認する。 

金魚の飼育時間  3 ヶ月 

飼育条件（質量比）  網地：水＝1：100 

金魚の匹数   3 匹 

 

 

 

 

第４節 基礎工 

２－４－１ 一般事項 

１． 適用工種 

本節は、基礎工として土台基礎工、基礎工（護岸）、既製杭工、場所打杭工、

深礎工、オープンケーソン基礎工、ニューマチックケーソン基礎工、鋼管矢

板基礎工その他これらに類する工種について定める。 

２．基礎工の施工 

請負人は、切込砂利、砕石基礎工、割ぐり石基礎工の施工においては、床

掘り完了後（割ぐり石基礎には割ぐり石に切込砂利、砕石などの間隙充填材

を加え）締固めながら仕上げなければならない。 

２－４－２ 土台基礎工 

 請負人は、掘削整形された床に玉石、割ぐり石等を用いて「敷均し」を行う

時は、よくつき固め指定の厚さに仕上げること。また、「敷並べ」を行う時は、

割ぐり石をコバ立てて敷並べ、間隙充填材料を入れよくつき固め、仕上げなけ

ればならない。 
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２－４－３ 基礎工（護岸） 

１．一般事項 

請負人は、基礎工設置のための掘削に際しては、掘り過ぎのないように施

工しなければならない。 

２．水中打込みの禁止 

請負人は、基礎工（護岸）のコンクリート施工において、水中打込みを行

ってはならない。 

３．目地の施工位置 

請負人は、基礎工（護岸）の目地の施工位置は設計図書に従って施工しな

ければならない。 

４．裏込め材の施工 

請負人は、基礎工（護岸）の施工において、裏込め材は、締固め機械等を

用いて施工しなければならない。 

５．プレキャスト法留基礎の施工 

請負人は、プレキャスト法留基礎の施工に際しては、本条１項及び３項に

よる他、沈下等による法覆工の安定に影響が生じないようにしなければなら

ない。 

２－４－４ 既製杭工 

１．既製杭工の種類 

既製杭工とは、既製コンクリート杭、鋼管杭、及びＨ鋼杭をいうものとす

る。 

２．既製杭工の工法 

既製杭工の工法は、打込み杭工法、中掘り杭工法、プレボーリング杭工法、

鋼管ソイルセメント杭工法または回転杭工法とし、取扱いは本条及び設計図

書によらなければならない。 

３．試験杭の施工 

請負人は、試験杭の施工に際して、設計図書に従って試験杭を施工しなけ

ればならない。また、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、

試験杭を施工しなければならない。 

なお、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、設計図書に示

す工事目的物の基礎杭の一部として使用できるように最初の一本を試験杭と

して施工してもよい。 

また、一本だけで施工管理のための十分な情報が得られない場合は、次に

施工する杭も試験杭として実施することで不足する情報を補足し、以降の杭

施工に反映するものとする。 
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４．施工計画書、施工記録 

請負人は、あらかじめ杭の打止め管理方法（ペン書き法による貫入量、リ

バウンドの測定あるいは杭頭計測法による動的貫入抵抗の測定など）等を定

め施工計画書に記載し、施工にあたり施工記録を整備及び保管し、監督員の

請求があった場合は、速やかに提示するとともに工事完成時に監督員へ提出

しなければならない。 

５．杭施工跡の埋戻し 

請負人は、既製杭工の施工後に、地表面に凹凸や空洞が生じた場合には、

第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）の規定により、これを埋戻さ

なければならない。 

６．既製杭工の杭頭処理 

請負人は、既製杭工の杭頭処理に際して、杭本体を損傷させないように行

わなければならない。 

７．既製杭工の打込み工法の選定 

請負人は、既製杭工の打込み方法、使用機械等については打込み地点の土

質条件、立地条件、杭の種類に応じたものを選ばなければならない。 

８．打込みキャップ等 

請負人は、コンクリート既製杭工の打込みに際し、キャップは杭径に適した

ものを用いるものとし、クッションは変形のないものを用いなければならない。 

９．杭頭損傷の修補 

請負人は、既製杭工の施工にあたり、杭頭打込みの打撃等により損傷した

場合は、杭の機能を損なわないように、修補または取り替えなければならな

い。 

10．打込み不能の場合の処置 

請負人は、既製杭工の施工を行うにあたり、設計図書に示された杭先端の

深度に達する前に打込み不能となった場合は、原因を調査するとともに、設

計図書に関して監督員と協議しなければならない。また、支持力の測定値が、

設計図書に示された支持力に達しない場合は、請負人は、設計図書に関して

監督員と協議しなければならない。 

11．中掘り杭工法による既製杭工の施工 

請負人は、中掘り杭工法で既製杭工を施工する場合には、掘削及び沈設中

は土質性状の変化や杭の沈設状況などを観察し、杭先端部及び杭周辺及び先

端地盤の乱れを最小限に留めるように、沈設するとともに必要に応じて所定

の位置に保持しなければならない。また、先端処理については、試験杭等の

条件に基づいて、管理を適正に行わなければならない。杭の掘削・沈設速度

は杭径や土質条件によって異なるが、試験杭により確認した現場に適した速
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度で行う。 

なお、施工管理装置は、中掘り掘削・沈設及びセメントミルク噴出攪拌方

式の根固部の築造時、コンクリート打設方式の孔底処理に必要な施工管理項

目について常時表示・記録できるものを選定する。 

12．残杭の再使用時の注意 

請負人は、既製杭工の打込みを終わり、切断した残杭を再び使用する場合

は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

13．既製コンクリート杭の施工 

既製コンクリート杭の施工については、以下の各号の規定によるものとす

る。 

（１）請負人は、杭の適用範囲、杭の取扱い、杭の施工法分類はJIS A 7201

（遠心力コンクリートくいの施工標準）の規格によらなければならない。 

（２）請負人は、杭の打込み、埋込みはJIS A 7201（遠心力コンクリートくい

の施工標準）の規定による。 

（３）請負人は、杭の継手はJIS A 7201（遠心力コンクリートくいの施工標

準）の規定による。 

14．杭支持層の確認・記録 

請負人は、杭の施工を行うにあたり、JIS A 7201（遠心力ｺﾝｸﾘｰﾄくいの施

工標準）7施工7.4くい施工で、7.4.2 埋込み工法を用いる施工の先端処理方

法が、セメントミルク噴出撹拌方式または、コンクリート打設方式の場合は、

杭先端が設計図書に示された支持層付近に達した時点で支持層の確認をする

とともに、確認のための資料を整備及び保管し、監督員の請求があった場合

は、速やかに提示するとともに、工事完成時に監督員へ提出しなければなら

ない。セメントミルクの噴出撹拌方式の場合は、請負人は、過度の掘削や長

時間の撹拌などによって杭先端周辺の地盤を乱さないようにしなければなら

ない。 

また、コンクリート打設方式の場合においては、請負人は、根固めを造成

する生コンクリートを打込むにあたり、孔底沈殿物（スライム）を除去した

後、トレミー管などを用いて杭先端部を根固めしなければならない。 

15．既製コンクリート杭または鋼管杭の先端処理 

請負人は、既製コンクリート杭または鋼管杭の先端処理をセメントミルク

噴出攪拌方式による場合は、杭基礎施工便覧に示されている工法技術または

これと同等の工法技術によるものとし、請負人は施工に先立ち、当該工法技

術について、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

16．セメントミルクの水セメント比 

請負人は、既製コンクリート杭の施工を行うにあたり、根固め球根を造成
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するセメントミルクの水セメント比は設計図書に示されていない場合は、

60％以上かつ70％以下としなければならない。掘削時及びオーガ引上げ時に

負圧を発生させてボイリングを起こす可能性がある場合は、杭中空部の孔内

水位を常に地下水位より低下させないよう十分注意して掘削しなければなら

ない。 

また、撹拌完了後のオーガの引上げに際して、吸引現象を防止する必要が

ある場合には、セメントミルクを噴出しながら、ゆっくりと引き上げなけれ

ばならない。 

17．既製コンクリート杭のカットオフ 

請負人は、既製コンクリート杭のカットオフの施工にあたっては、杭内に

設置されている鉄筋等の鋼材を傷つけないように、切断面が水平となるよう

に行わなければならない。 

18．殻運搬処理 

請負人は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように、

適正な処置を行わなければならない。 

19．鋼管杭及びＨ鋼杭の運搬・保管 

請負人は、鋼管杭及びＨ鋼杭の運搬、保管にあたっては、杭の表面、Ｈ鋼

杭のフランジ縁端部、鋼管杭の継手、開先部分などに損傷を与えないように

しなければならない。また、杭の断面特性を考えて大きなたわみ、変形を生

じないようにしなければならない。 

20．鋼管杭及びＨ鋼杭の頭部の切りそろえ 

請負人は、鋼管杭及びＨ鋼杭の頭部を切りそろえる場合には、杭の切断面

を水平かつ平滑に切断し、鉄筋、ずれ止めなどを取付ける時は、確実に施工

しなければならない。 

21．鋼管杭・Ｈ鋼杭の現場継手 

既製杭工における鋼管杭及びＨ鋼杭の現場継手については、以下の各号の

規定によるものとする。 

（１）請負人は、鋼管杭及びＨ鋼杭の現場継手を溶接継手による場合について

は、アーク溶接継手とし、現場溶接に際しては溶接工の選定及び溶接の管

理、指導、検査及び記録を行う溶接施工技術者を常駐させるとともに、以

下の規定による。 

（２）請負人は、鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接は、JIS Z 3801（手溶接技術検定に

おける試験方法及び判定基準）に定められた試験のうち、その作業に該当

する試験（または同等以上の検定試験）に合格した者でかつ現場溶接の施

工経験が６ヶ月以上の者に行わせなければならない。ただし半自動溶接を

行う場合は､ JIS Z 3841（半自動溶接技術検定における試験方法及び判定
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基準）に定められた試験の種類のうち、その作業に該当する試験（または

これと同等以上の検定試験）に合格した者でなければならない。 

（３）鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接に従事する溶接工は資格証明書を常携し、監督

員が資格証明書の提示を求めた場合は、これに応じなければならない。 

なお、請負人は、溶接工の作業従事者の名簿を施工計画書に記載しなけ

ればならない。 

（４）請負人は、鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接には直流または交流アーク溶接機を

用いるものとし、二次側に電流計、電圧計を備えておき、溶接作業場にて

電流調節が可能でなければならない。 

（５）請負人は、降雪雨時、強風時に露天で鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接作業を行

ってはならない。風は、セルフシールドアーク溶接の場合には10ｍ/sec以

内、ガスシールドアーク溶接の場合には2ｍ/sec以内とする。ただし、作業

が可能なように、遮へいした場合等には設計図書に関して監督員の承諾を

得て作業を行うことができる。また、気温が５℃以下の時は溶接を行って

はならない。ただし、気温が－10～＋５℃の場合で、溶接部から100mm以内

の部分がすべて＋36℃以上に予熱した場合は施工できる。 

（６）請負人は、鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接部の表面のさび，ごみ，泥土等の有

害な付着物をワイヤブラシ等でみがいて清掃し、乾燥させなければならな

い。 

（７）請負人は、鋼管杭の上杭の建込みにあたっては、上下軸が一致するよう

に行い、表２－14の許容値を満足するように施工しなければならない。 

なお、測定は、上杭の軸方向を直角に近い異なる二方向から行わなけれ

ばならない。 

 

表２－14 現場円周溶接部の目違いの許容値 

外  径 許容値 摘   要 

700㎜未満 2㎜以下 
上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、

その差を2㎜×π以下とする。 

700㎜以上1016㎜以下 3㎜以下 
上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、

その差を3㎜×π以下とする。 

1016㎜を越え2000㎜以下 4㎜以下 
上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、

その差を4㎜×π以下とする。 

 

（８）請負人は、鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接完了後、溶接箇所について、欠陥の

有無の確認を行わなければならない。 

なお、確認の結果、発見された欠陥のうち手直しを要するものについて
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は、グラインダーまたはガウジングなどで完全にはつりとり、再溶接して

補修しなければならない。 

（９）請負人は、斜杭の場合の鋼杭及びＨ鋼杭の溶接にあたり、自重により継

手が引張りをうける側から開始しなければならない。 

（10）請負人は、本項（７）及び（８）のほか、杭の現場溶接継手に関する溶

接条件、溶接作業、検査結果等の記録を整備及び保管し、監督員の請求が

あった場合は、速やかに提示するとともに、工事完成時に監督員へ提出し

なければならない。 

（11）請負人は、Ｈ鋼杭の溶接にあたり、まず下杭のフランジの外側に継目板

をあて周囲をすみ肉溶接した後、上杭を建込み上下杭軸の一致を確認のう

え、継目板を上杭にすみ肉溶接しなければならない。突合わせ溶接は両側

フランジ内側に対しては片面Ｖ形溶接、ウェブに対しては両面Ｋ形溶接を

行わなければならない。ウェブに継目板を使用する場合、継目板の溶接は

フランジと同一の順序とし、杭断面の突合わせ溶接はフランジ、ウェブと

も片面Ｖ形溶接を行わなければならない。 

22．鋼管杭中掘り杭工法の先端処理 

鋼管杭における中掘り杭工法の先端処理については、本条14項、15項及び

16項の規定によるものとする。 

23．鋼管杭防食処置 

請負人は、鋼管杭防食を行うにあたり、現地状況に適合した防食を行わな

ければならない。 

24．部材の損傷防止 

請負人は、鋼管杭防食の施工を行うにあたり、部材の運搬、保管、打込み

時などに部材を傷付けないようにしなければならない。 

２－４－５ 場所打杭工 

１．試験杭 

請負人は、試験杭の施工に際して、設計図書に従って試験杭を施工しなけ

ればならない。また、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、

試験杭を施工しなければならない。 

なお、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、設計図書に示

す工事目的物の基礎杭の一部として使用できるように最初の一本を試験杭と

して施工してもよい。 

また、一本だけで施工管理のための十分な情報が得られない場合は、次に

施工する杭も試験杭として実施することで不足する情報を補足し、以降の杭

施工に反映するものとする。 
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２．施工計画書、施工記録 

請負人は、杭長決定の管理方法等を定め施工計画書に記載し、施工にあた

り施工記録を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は、速やかに提示

するとともに工事完成時に監督員へ提出しなければならない。 

３．場所打杭工の施工後の埋戻し 

請負人は、場所打杭工の施工後に、地表面に凹凸や空洞が生じた場合には、

第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）の規定により、これを掘削土

等の良質な土を用いて埋戻さなければならない。 

４．機械据付け地盤の整備 

請負人は、場所打杭工の施工に使用する掘削機械の作業中の水平度や安定

などを確保するために、据付け地盤を整備しなければならない。掘削機は、

杭位置に据付けなければならない。 

５．周辺への影響防止 

請負人は、場所打杭工の施工を行うにあたり、周辺地盤及び支持層を乱さ

ないように掘削し、設計図書に示された深度に達する前に掘削不能となった

場合は、原因を調査するとともに、設計図書に関して、監督員と協議しなけ

ればならない。 

６．鉛直の保持 

請負人は、場所打杭工の施工を行うにあたり、常に鉛直を保持し、所定の

深度まで確実に掘削しなければならない。 

７．掘削速度 

請負人は、場所打杭工の施工にあたり、地質に適した速度で掘削しなけれ

ばならない。 

８．支持地盤の確認 

請負人は、場所打杭工の施工にあたり、設計図書に示した支持地盤に達し

たことを、掘削深さ、掘削土砂、地質柱状図及びサンプルなどにより確認し、

その資料を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は、速やかに提示す

るとともに、工事完成時に監督員へ提出しなければならない。また、請負人

は、コンクリート打込みに先立ち孔底沈殿物（スライム）を除去しなければ

ならない。 

９．鉄筋かごの建込み 

請負人は、場所打杭工における鉄筋かごの建込み中及び建込み後に、湾曲、

脱落座屈などを防止するとともに、鉄筋かごには、設計図書に示されたかぶ

りが確保できるように、スペーサーを同一深さ位置に４ヶ所以上、深さ方向3

ｍ間隔程度で取り付けなければならない。特に杭頭部は、位置がずれやすい

ことから鉄筋かご円周長に対して500～700㎜の間隔で設置するものとする。 
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10．鉄筋かごの継手 

請負人は、場所打杭工における鉄筋かごの継手は重ね継手としなければな

らない。これにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なけれ

ばならない。 

11．鉄筋かごの組立て 

請負人は、場所打杭工における鉄筋かごの組立てにあたっては、形状保持

などのための溶接を構造設計上考慮する鉄筋に対して行ってはならない。た

だし、これにより難い場合には監督員と協議するものとする。また、コンク

リート打込みの際に鉄筋が動かないように堅固なものとしなければならない。 

なお、鉄筋かごを運搬する場合には、変形を生じないようにしなければな

らない。 

12．コンクリート打設 

請負人は、場所打杭工のコンクリート打込みにあたっては、トレミー管を

用いたプランジャー方式によるものとし、打込み量及び打込み高を常に計測

しなければならない。これにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承

諾を得なければならない。また、請負人は、トレミー管下端とコンクリート

立上り高の関係をトレミー管の位置、コンクリート打込み数量より検討し、

トレミー管をコンクリートの上面から打込み開始時を除き、２ｍ以上入れて

おかなければならない。 

13．杭頭の処理 

請負人は、場所打杭工の杭頭処理に際して、杭の本体を損傷させないよう

に行わなければならない。また、請負人は、場所打杭工の施工にあたり、連

続してコンクリートを打込み、レイタンス部分を除いて品質不良のコンクリ

ート部分を見込んで設計図書に示す打上り面より孔内水を使用しない場合で

50㎝以上、孔内水を使用する場合で80cm以上高く打込み、硬化後、設計図書

に示す高さまで取り壊さなければならない。オールケーシング工法による場

所打杭の施工にあたっては、鉄筋天端高さまでコンクリートを打ち込み、硬

化後、設計書図書に示す高さまで取り壊すものとする。 

14．オールケーシング工法の施工 

請負人は、オールケーシング工法の施工におけるケーシングチューブの引

抜きにあたり、鉄筋かごの共上りを起こさないようにするとともに、引抜き

最終時を除き、ケーシングチューブ下端をコンクリートの上面から２ｍ以上

コンクリート内に挿入しておかなければならない。 

15．杭径確認 

請負人は、全ての杭について、床掘完了後（杭頭余盛部の撤去前）に杭頭

部の杭径を確認するとともに、その状況について写真撮影を行い監督員に提
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出しなければならない。その際、杭径が出来形管理基準を満たさない状況が

発生した場合は、補修方法等について監督員と協議しなければならない。 

16．水頭差の確保 

請負人は、リバース工法、アースドリル工法、ダウンザホールハンマー工

法及び大口径ボーリングマシン工法の施工にあたり、掘削中には孔壁の崩壊

を生じないように、孔内水位を外水位より低下させてはならない。また、掘

削深度、排出土砂、孔内水位の変動及び安定液を用いる場合の孔内の安定液

濃度、比重等の状況について管理しなければならない。 

17．鉄筋かご建込み時の孔壁崩壊防止 

請負人は、リバース工法、アースドリル工法、ダウンザホールハンマー工

法及び大口径ボーリングマシン工法において鉄筋かごを降下させるにあたり、

孔壁に接触させて孔壁崩壊を生じさせてはならない。 

18．殻運搬処理 

請負人は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように適

正な処置を行わなければならない。 

19．泥水処理 

請負人は、泥水処理を行うにあたり、水質汚濁に係わる環境基準について

（環境省告示）、環境の保全と創造に関する条例（兵庫県）等に従い適切に処

理を行わなければならない。 

20．杭土処理 

請負人は、杭土処理を行うにあたり、適切な方法及び機械を用いて処理し

なければならない。 

21．地下水への影響防止 

請負人は、周辺地域の地下水利用状況等から作業に伴い水質水量等に影響

を及ぼすおそれのある場合には、あらかじめその調査・対策について設計図

書に関して監督員と協議しなければならない。 

22．泥水・油脂等の飛散防止 

請負人は、基礎杭施工時における泥水・油脂等が飛散しないようにしなけ

ればならない。 

２－４－６ 深礎工 

１．仮巻コンクリート 

請負人は、仮巻コンクリートの施工を行う場合は、予備掘削を行いコンク

リートはライナープレートと隙間無く打設しなければならない。 

２．深礎掘削 

請負人は、深礎掘削を行うにあたり、常に鉛直を保持し支持地盤まで連続

して掘削するとともに、余掘りは最小限にしなければならない。また、常に
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孔内の排水を行わなければならない。 

３．土留工 

請負人は、掘削孔の全長にわたって土留工を行い、かつ撤去してはならな

い。これにより難い場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければなら

ない。また、土留材は脱落、変形及び緩みのないように組立てなければなら

ない。 

なお、掘削完了後、支持地盤の地質が水を含んで軟化するおそれがある場

合には、速やかに孔底をコンクリートで覆わなければならない。 

４．支持地盤の確認 

請負人は、孔底が設計図書に示す支持地盤に達したことを、掘削深度、掘

削土砂、地質柱状図などにより確認し、その資料を整備及び保管し、監督員

の請求があった場合は、速やかに提示するとともに、工事完成時に監督員へ

提出しなければならない。 

５．コンクリート打設 

請負人は、コンクリート打設にあたっては、打込み量及び打込み高を常に

計測しなければならない。 

６．鉄筋組立て 

請負人は、深礎工において鉄筋を組み立てる場合は、適切な仮設計画のも

と所定の位置に堅固に組み立てるとともに、曲がりやよじれが生じないよう

に、土留材に固定しなければならない。ただし、鉄筋の組立てにおいては、

組立て上の形状保持等のための溶接を構造設計上考慮する鉄筋に対して行っ

てはならない。 

７．鉄筋の継手 

軸方向鉄筋の継手は機械式継手とし、せん断補強鉄筋は重ね継手または機

械式継手とする。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならな

い。 

８．裏込注入 

請負人は、土留め材と地山との間に生じた空隙部には、全長にわたって裏

込注入をおこなわなければならない。 

なお、裏込注入材料が設計図書に示されていない場合には、監督員の承諾

を得なければならない。 

９．裏込材注入圧力 

裏込材注入圧力は、低圧（0.1Ｎ／㎜2程度）とするが、これにより難い場合

は、施工に先立って監督員の承諾を得なければならない。 

10．湧水処理 

請負人は、掘削中に湧水が著しく多くなった場合には、設計図書に関して
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監督員と協議しなければならない。 

11．ライナープレートの組立て 

請負人は、ライナープレートの組立にあたっては、偏心と歪みを出来るだ

け小さくするようにしなければならない。 

12．施工計画書、施工記録 

請負人は、グラウトの注入方法については、施工計画書に記載し、施工に

あたっては施工記録を整備保管し、監督員の請求があった場合は速やかに提

示するとともに、工事完成時に監督員へ提出しなければならない。 

13．殻運搬処理 

請負人は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように、

適正な処置を行わなければならない。 

２－４－７ オープンケーソン基礎工 

１．施工計画書 

請負人は、オープンケーソンのコンクリート打込み，１ロットの長さ、ケ

ーソン内の掘削方法，載荷方法等については、施工計画書に記載しなければ

ならない。 

２．刃口金物据付け 

請負人は、不等沈下を起こさないよう刃口金物据付けを行わなければなら

ない。 

３．１ロットのコンクリートの連続打設 

請負人は、オープンケーソンの１ロットのコンクリートが、水密かつ必要

によっては気密な構造となるように、連続して打込まなければならない。 

４．施工記録の整備、保管 

請負人は、オープンケーソンの施工にあたり、施工記録を整備及び保管し、

監督員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに工事完成時に監督

員へ提出しなければならない。 

５．火薬類の使用 

請負人は、オープンケーソン基礎工の掘削沈下を行うにあたり、火薬類を

使用する必要が生じた場合は、事前に設計図書に関して監督員と協議しなけ

ればならない。 

なお、火薬類の使用によってみだりに周辺地盤を乱さないようにしなけれ

ばならない。 

６．オープンケーソンの沈下促進 

請負人は、オープンケーソンの沈下促進を行うにあたり、全面を均等に、

中央部からできるだけ対称に掘り下げ、トランシット等で観測し移動や傾斜

及び回転が生じないように、矯正しながら施工しなければならない。オープ
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ンケーソン施工長及び沈下量は、オープンケーソン外壁に刃口からの長さを

記入し、これを観測し、急激な沈下を生じないように施工しなければならな

い。 

７．過掘の禁止 

請負人は、オープンケーソンの沈下促進にあたり、刃先下部に過度の掘り

起こしをしてはならない。著しく沈下が困難な場合には、原因を調査すると

ともに、その処理方法について、設計図書に関して監督員と協議しなければ

ならない。 

８．最終沈下直前の掘削 

請負人は、オープンケーソンの最終沈下直前の掘削にあたっては、刃口周

辺部から中央部に向って行い、中央部の深掘りは避けなければならない。 

９．支持地盤の確認 

請負人は、オープンケーソンが設計図書に示された深度に達したときは、

ケーソン底面の乱された地盤の底ざらいを行い、支持地盤となる地山及び土

質柱状図に基づき底面の支持地盤条件が設計図書を満足することを確認し、

その資料を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は、速やかに提示す

るとともに、工事完成時に監督員へ提出しなければならない。 

10．底版コンクリート打設準備 

請負人は、底版コンクリートを打込む前に刃口より上にある土砂を掘削し

なければならない。さらに刃先下部の掘越した部分はコンクリートで埋戻さ

なければならない。また陸掘りの場合を除き、水中コンクリートは、オープ

ンケーソン内の水位の変動がないことを確認したうえ、トレミー管またはコ

ンクリートポンプ等を用いて打込むものとする。この場合、管の先端は常に

打込まれたコンクリート中に貫入された状態にしておかなければならない。 

11．掘削時の注意 

請負人は、機械により掘削する場合には、作業中、オープンケーソンに衝

撃を与えないようにしなければならない。 

12．オープンケーソン内の湛水処理 

請負人は、底版コンクリート打込みの後、オープンケーソン内の湛水を排

除してはならない。 

13．中詰充填の施工 

請負人は、中詰充填を施工するにあたり、オープンケーソン内の水位を保

った状態で密実に行わなければならない。 

14．止水壁取壊し 

請負人は、止水壁取壊しを行うにあたり、構造物本体及びオープンケーソ

ンを損傷させないよう、壁内外の外力が釣り合うよう注水、埋戻しを行わな
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ければならない。 

15．殻運搬処理 

請負人は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように適

正な処置を行わなければならない。 

２－４－８ ニューマチックケーソン基礎工 

１．施工計画書 

請負人は、ニューマチックケーソンのコンクリート打込み、１ロットの長

さ、ケーソン内の掘削方法、載荷方法等については、施工計画書に記載しな

ければならない。 

２．１ロットコンクリートの連続打設 

請負人は、ニューマチックケーソンの１ロットのコンクリートが、水密かつ

必要によっては気密な構造となるように、連続して打込まなければならない。 

３．施工記録の整備、保管 

請負人は、ニューマチックケーソンの施工にあたり、施工記録を整備及び

保管し、監督員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに工事完成

時に監督員へ提出しなければならない。 

４．マンロック及びマテリアルロック 

通常安全施工上の面から、ニューマチックケーソン１基につき、作業員の

出入りのためのマンロックと、材料の搬入搬出、掘削土砂の搬出のためのマ

テリアルロックの２本以上のシャフトが計画されるが、請負人は、１本のシ

ャフトしか計画されていない場合で、施工計画の検討により、２本のシャフ

トを設置することが可能と判断されるときには、その設置方法について、設

計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

５．ニューマチックケーソン沈下促進 

請負人は、ニューマチックケーソン沈下促進を行うにあたり、ケーソン自

重、載荷荷重、摩擦抵抗の低減などにより行わなければならない。やむを得

ず沈下促進に減圧沈下を併用する場合は、工事着手前に設計図書に関して監

督員の承諾を得るとともに、施工にあたってはケーソン本体及び近接構造物

に障害を与えないようにしなければならない。 

６．掘削沈設管理 

請負人は、掘削沈設を行うにあたり、施工状況、地質の状態などにより沈

下関係図を適宜修正しながら行い、ニューマチックケーソンの移動傾斜及び

回転を生じないように施工するとともに、急激な沈下を避けなければならな

い。 

７．底面地盤の支持力と地盤反力係数 

請負人は、ニューマチックケーソンが設計図書に示された深度に達したと
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きは底面地盤の支持力と地盤反力係数を確認するために平板載荷試験を行い、

当該ケーソンの支持に関して設計図書との適合を確認するとともに、確認の

ための資料を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は、速やかに提示

するとともに、工事完成時に監督員へ提出しなければならない。 

８．中埋めコンクリート施工前の作業 

請負人は、中埋めコンクリートを施工する前にあらかじめニューマチック

ケーソン底面地盤の不陸整正を行い、作業室内部の刃口や天井スラブ、シャ

フト及びエアロックに付着している土砂を除去するなど、作業室内を清掃し

なければならない。 

９．中埋めコンクリートの打設 

請負人は、中埋めコンクリートを施工するにあたり、作業室内の気圧を管

理しながら、作業に適するワーカビリティーの中埋めコンクリートを用いて、

刃口周辺から中央へ向って打込み、打込み後24時間以上、気圧を一定に保ち

養生し、断気しなければならない。 

10．砂セントルの構造 

請負人は、刃口及び作業室天井スラブを構築するにあたり、砂セントルは

全荷重に対して十分に堅固な構造としなければならない。 

11．砂セントルの解体 

請負人は、砂セントルを解体するにあたり、打設したコンクリートの圧縮

強度が14N/mm２以上かつコンクリート打設後３日以上経過した後に行わなけれ

ばならない。 

12．止水壁取壊し 

請負人は、止水壁取壊しを行うにあたり、構造物本体及びニューマチック

ケーソンを損傷させないよう、壁内外の外力が釣り合うよう注水、埋戻しを

行わなければならない。 

13．殻運搬処理 

請負人は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように、

適正な処置を行わなければならない。 

２－４－９ 鋼管矢板基礎工 

１．試験杭の施工 

請負人は、鋼管矢板基礎工の施工においては、設計図書に従って試験杭と

して鋼管矢板を施工しなければならない。また、設計図書に示されていない

場合には、各基礎ごとに、試験杭として鋼管矢板を施工しなければならない。 

なお、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、設計図書に示

す工事目的物の基礎杭の一部として使用できるように最初の一本を試験杭と

して施工してもよい。 
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２．施工計画書、施工記録 

請負人は、施工前に杭長決定の管理方法等を定め施工計画書に記載し施工

にあたり施工記録を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は、速やか

に提示するとともに、工事完成時に監督員へ提出しなければならない。 

３．プレボーリングの取扱い 

プレボーリングの取扱いは、設計図書によらなければならない。 

４．杭頭損傷の修補 

請負人は、鋼管矢板基礎工の施工にあたり、杭頭打込みの打撃等により損

傷した場合は、杭の機能を損なわないように、修補または取り替えなければ

ならない。 

５．杭施工後の埋戻し 

請負人は、鋼管矢板の施工後に、地表面に凹凸や空洞が生じた場合には、

第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）の規定により、これを埋戻さ

なければならない。 

６．鋼管矢板施工法の選定 

請負人は、鋼管矢板の施工にあたり、打込み方法、使用機械等については

打込み地点の土質条件、立地条件、杭の種類に応じたものを選ばなければな

らない。 

７．打込み不能時の処置 

請負人は、鋼管矢板の施工にあたり、設計図書に示された深度に達する前

に打込み不能となった場合は、原因を調査するとともに、設計図書に関して

監督員と協議しなければならない。また、設計図書に示された深度における

支持力の測定値が、設計図書に示された支持力に達しない場合は、設計図書

に関して、監督員と協議しなければならない。 

８．鋼管矢板の運搬、保管 

請負人は、鋼管矢板の運搬、保管にあたっては、杭の表面、継手、開先部

分などに損傷を与えないようにしなければならない。また矢板の断面特性を

考えて大きなたわみ、変形を生じないようにしなければならない。 

９．杭頭部の切りそろえ 

請負人は、杭の頭部を切りそろえる場合には、杭の切断面を水平かつ平滑

に切断し、鉄筋、ずれ止めなどを取り付ける時は、確実に施工しなければな

らない。 

10．残杭の再使用の場合の処置 

請負人は、鋼管矢板の打込みを終わり、切断した残杭を再び使用する場合

は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 
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11．鋼管矢板の溶接 

鋼管矢板基礎工において鋼管矢板の溶接を行う場合については、以下の各

号の規定によるものとする。 

（１）請負人は、鋼管矢板の現場継手を溶接継手による場合については、アー

ク溶接継手とし、現場溶接に際しては溶接工の選定及び溶接の管理、指導、

検査及び記録を行う溶接施工技術者を常駐させなければならない。 

（２）請負人は、鋼管矢板の溶接については、JIS Z 3801（手溶接技術検定に

おける試験方法及び判定基準）に定められた試験のうち、その作業に該当

する試験（または同等以上の検定試験）に合格した者で、かつ現場溶接の

施工経験が６ヶ月以上の者に行わせなければならない。ただし半自動溶接

を行う場合は､ JIS Z 3841（半自動溶接技術検定における試験方法及び判

定基準）に定められた試験の種類のうち、その作業に該当する試験（また

はこれと同等以上の検定試験）に合格した者でなければならない。 

（３）鋼管矢板の溶接に従事する溶接工は資格証明書を常携し、監督員が資格

証明書の提示を求めた場合は、これに応じなければならない。 

なお、請負人は、溶接工の作業従事者の名簿を施工計画書に記載しなけ

ればならない。 

（４）請負人は、鋼管矢板の溶接には直流または交流アーク溶接機を用いるも

のとし、二次側に電流計、電圧計を備えておき、溶接作業場にて電流調節

が可能でなければならない。 

（５）請負人は、降雪雨時、強風時に露天で鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接作業を行

ってはならない。ただし、作業が可能なように、遮へいした場合等には設

計図書に関して監督員の承諾を得て作業を行うことができる。また、気温

が５℃以下の時は溶接を行ってはならない。ただし、気温が－10～＋５℃

の場合で、溶接部から100mm以内の部分がすべて＋36℃以上に予熱した場合

は施工できる。 

（６）請負人は、鋼管矢板の溶接部の表面のさび，ごみ，泥土等の有害な付着

物をワイヤブラシ等でみがいて清掃し、乾燥させなければならない。 

（７）請負人は、鋼管矢板の上杭の建込みにあたっては、上下軸が一致するよ

うに行い、表２－15の許容値を満足するように施工しなければならない。 

なお、測定は、上杭の軸方向を直角に近い異なる二方向から行わなけれ

ばならない。 
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表２－15 現場円周溶接部の目違いの許容値 

外  径 許容値 摘   要 

700㎜未満 2㎜以下 
上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、

その差を2㎜×π以下とする。 

700㎜以上1016㎜以下 3㎜以下 
上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、

その差を3㎜×π以下とする。 

1016㎜を越え1524㎜以下 4㎜以下 
上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、

その差を4㎜×π以下とする。 

 

（８）請負人は、鋼管矢板の溶接完了後、設計図書に示された方法、個数につき、

指定された箇所について欠陥の有無を確認しなければならない。 

なお、確認の結果、発見された欠陥のうち手直しを要するものについては、

その箇所をグラインダーまたはガウジングなどで完全にはつりとり再溶接し

て補修しなければならない。 

（９）請負人は、本項（７）及び（８）のほか、杭の現場溶接継手に関する溶接

条件、溶接作業、検査結果等の記録を整備及び保管し、監督員の請求があっ

た場合は、速やかに提示するとともに、工事完成時に監督員へ提出しなけれ

ばならない。 

12．導材の設置 

請負人は、鋼管矢板の打込みにあたり、導枠と導杭から成る導材を設置し

なければならない。導材は、打込み方法に適した形状で、かつ堅固なものと

する。 

13．建込み精度管理 

請負人は、鋼管矢板の建込みに際しては、導枠のマーキング位置に鋼管矢

板を設置して、トランシットで２方向から鉛直性を確認しながら施工しなけ

ればならない。請負人は、打込みを行う際には、鋼管矢板を閉合させる各鋼

管矢板の位置決めを行い、建込みや精度を確認後に行わなければならない。

建込み位置にずれや傾斜が生じた場合には、鋼管矢板を引抜き、再度建込み

を行わなければならない。 

14．頂部の処置 

請負人は、鋼管矢板打込み後、頂部の処置については設計図書によらなけ

ればならない。 

15．継手部の処置 

請負人は、鋼管矢板の継手管内は、ウォータージェットなどにより排土し、

設計図書の定めによる中詰材を直ちに充填しなければならない。 
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16．鋼管矢板掘削時の注意 

請負人は、鋼管矢板内の掘削を行うにあたっては、鋼管矢板及び支保等に

衝撃を与えないようにしなければならない。 

17．中詰コンクリート打設前準備 

請負人は、鋼管矢板本体部の中詰コンクリートの打込みに先立ち、鋼管矢

板本体内の土砂等を取り除かなければならない。 

18．中詰コンクリート打設 

請負人は、鋼管矢板基礎工の中詰コンクリートの打込みにおいては、材料

分離を生じさせないように施工しなければならない。 

19．底版コンクリートの打設前準備 

請負人は、底盤コンクリートの打込みに先立ち、鋼管矢板表面に付着して

いる土砂等の掃除を行い、これを取り除かなければならない。 

20．頂版接合部材の溶接 

請負人は、鋼管矢板本体に頂版接合部材を溶接する方式の場合は、鋼管矢

板表面の泥土、水分、油、さび等の溶接に有害なものを除去するとともに、

排水及び換気に配慮して行わなければならない。 

21．頂版コンクリート打設前準備 

請負人は、鋼管矢板基礎工の頂版コンクリートの打込みに先立ち、鋼管矢

板表面及び頂版接合部材に付着している土砂等の掃除を行い、これを取り除

かなければならない。 

22．仮締切部鋼管矢板切断時の注意 

請負人は、鋼管矢板基礎工の仮締切り兼用方式の場合、頂版・躯体完成後

の仮締切部鋼管矢板の切断にあたっては、設計図書及び施工計画書に示す施

工方法・施工順序に従い、躯体に悪影響を及ぼさないように行わなければな

らない。 

23．殻運搬処理 

請負人は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように、

適正な処置を行わなければならない。 

24．間詰コンクリートの施工 

請負人は、鋼管矢板基礎工の間詰コンクリートの施工にあたり、腹起しと

鋼管矢板の隙間に密実に充填しなければならない。 

25．間詰コンクリートの撤去 

請負人は、鋼管矢板基礎工の間詰コンクリートの撤去にあたっては、鋼管

矢板への影響を避け、この上でコンクリート片等が残留しないように行わな

ければならない。 
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第５節 石・ブロック積（張）工 

２－５－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、石・ブロック積（張）工として作業土工（床掘り・埋戻し）、コン

クリートブロック工、緑化ブロック工、石積（張）工その他これらに類する

工種について定める。 

２．付着物の除去 

請負人は、石・ブロック積（張）工の施工に先立ち、石・ブロックに付着

したごみ、泥等の汚物を取り除かなければならない。 

３．積み上げ時の注意 

請負人は、石・ブロック積（張）工の施工にあたっては、等高を保ちなが

ら積み上げなければならない。 

４．水抜き孔 

請負人は、コンクリートブロック工及び石積（張）工の水抜き孔を設計図

書に基づいて施工するとともに、勾配について定めがない場合には、２％程

度の勾配で設置しなければならない。 

なお、これによりがたい場合は、設計図書に関して監督員と協議しなけれ

ばならない。 

５．谷積 

請負人は、コンクリートブロック工及び石積（張）工の施工にあたり、設

計図書に示されていない場合は谷積としなければならない。 

 

 

 

 

 

 

図２－５ 谷積 

 

６．裏込め 

請負人は、裏込めに割ぐり石を使用する場合は、再生砕石等で間隙を充填

しなければならない。 

７．端末部及び曲線部等の処置 

請負人は、端末部及び曲線部等で間隙が生じる場合は、半ブロックを用い

るものとし、半ブロックの設置が難しい場合は、コンクリート等を用いて施

工しなければならない。 
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８．端部保護ブロック及び天端コンクリートの施工時の注意 

請負人は、端部保護ブロック及び天端コンクリートの施工にあたっては、

裏込め材の流出、地山の漏水や浸食等が生じないようにしなければならない。 

９．石・ブロック積（張）工の基礎 

請負人は、石・ブロック積（張）工の基礎の施工にあたっては、沈下、壁

面の変形などの石・ブロック積（張）工の安定に影響が生じないようにしな

ければならない。 

２－５－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定による。 

２－５－３ コンクリートブロック工 

１．一般事項 

コンクリートブロック工とは、コンクリートブロック積み、コンクリート

ブロック張り、連節ブロック張り及び天端保護ブロックをいうものとする。 

２．コンクリートブロック積み 

コンクリートブロック積みとは、プレキャストコンクリートブロックによ

って練積されたもので、法勾配が１：１より急なものをいうものとする。 

コンクリートブロック張りとは、プレキャストブロックを法面に張りつけ

た法勾配が１：１若しくは１：１よりゆるやかなものをいうものとする。 

３．コンクリートブロック張りの基礎 

請負人は、コンクリートブロック張りの施工に先立って、割ぐり石または

再生砕石を敷均し、締固めを行わなければならない。また、ブロックは凹凸

なく張込まなければならない。 

４．コンクリートブロック工の空張の積上げ 

請負人は、コンクリートブロック工の空張の積上げにあたり、胴がい及び

尻がいを用いて固定し、胴込め材及び裏込め材を充填した後、天端付近に著

しい空隙が生じないように入念に施工し、締固めなければならない。 

５．コンクリートブロック工の練積または練張の施工 

請負人は、コンクリートブロック工の練積または練張の施工にあたり、合

端を合わせ、尻かいを用いて固定し、胴込めコンクリートを充填した後に締

固め、合端付近に空隙が生じないようにしなければならない。 

６．裏込めコンクリート 

請負人は、コンクリートブロック工の練積における裏込めコンクリートは、

設計図書に示す厚さを背面に確保するために、裏型枠を設けて打設しなけれ

ばならない。ただし、コンクリート打設した後に、裏型枠を抜き取り、隙間

を埋めておかなければならない。 
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なお、これによりがたい場合には、設計図書に関して監督員と協議しなけ

ればならない。 

７．伸縮目地、水抜き孔の施工 

請負人は、コンクリートブロック工の練積または練張における伸縮目地、

水抜き孔などの施工にあたり、施工位置については設計図書に従って施工し

なければならない。 

なお、これによりがたい場合は、設計図書に関して監督員と協議しなけれ

ばならない。 

８．合端の施工 

請負人は、コンクリートブロック工の練積または練張における合端の施工

にあたり、モルタル目地を塗る場合は、あらかじめ、設計図書に関して監督

員の承諾を得なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   練積 空積 

図２－６ コンクリートブロック工 

（注）裏込め材の範囲は神戸市標準構造図集（土木一般工事）参照 

 

９．末端部及び曲線部等の処置 

請負人は、プレキャストコンクリート板を使用するコンクリートブロック

張りにおいて、末端部及び曲線部等で間隙が生じる場合には半ブロックを用

いるものとし、半ブロックの設置が難しい場合はコンクリート等を用いなけ

ればならない。また、縦継目はブロック相互の目地が通らないように施工し

なければならない。 

10．施工時の注意 

請負人は、プレキャストコンクリート板を使用するコンクリートブロック

張りにおいて、ブロックの目地詰めには、空隙を生じないように目地材を充

填し、表面を平滑に仕上げなければならない。 
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11．施工計画書 

請負人は、連節ブロックの連結材の接合方法について、あらかじめ施工計

画書に記載しなければならない。 

２－５－４ 緑化ブロック工 

１．一般事項 

請負人は、緑化ブロック基礎のコンクリートは設計図書に記載されている

打継目地以外には打継目地なしに一体となるように、打設しなければならな

い。 

２．緑化ブロック積のかみ合わせ施工 

請負人は、緑化ブロック積の施工にあたり、各ブロックのかみ合わせを確

実に行わなければならない。 

３．緑化ブロック積の裏込め施工 

請負人は、緑化ブロック積の施工にあたり、緑化ブロックと地山の間に空

隙が生じないように裏込めを行い、１段ごとに締固めなければならない。 

４．植栽養生 

請負人は、工事完成引渡しまでの間、緑化ブロックに植栽を行った植物が

枯死しないように養生しなければならない。工事完了引渡しまでの間に植物

が枯死した場合は、請負人の負担において再度施工しなければならない。 

２－５－５ 石積（張）工 

１．一般事項 

請負人は、石積（張）工の基礎の施工にあたり、使用する石のうち大きな

石を根石とするなど、安定性を損なわないように据付けなければならない。 

２．石積（張）工の基礎 

請負人は、石積（張）工の施工に先立って、割ぐり石または再生砕石を敷

均し、締固めを行わなければならない。 

３．裏込めコンクリート 

請負人は、石積（張）工の施工における裏込めコンクリートは、設計図書

に示す厚さを背面に確保するために、裏型枠を設けて打設しなければならな

い。ただし、コンクリート打設した後に、裏型枠を抜き取り、隙間を埋めて

おくものとする。 

なお、これによりがたい場合は、設計図書に関して監督員と協議しなけれ

ばならない。 

４．天端石、根石 

石積（張）工は、等高を保ちながら積上げるものとし、天端石及び根石は

五角石を使用しなければならない。 
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５．合端処理 

練石積（張）工の合端は指示されない限り、モルタル目地ぬりを行っては

ならない。 

６．石積（張）工の施工 

石積（張）工は、四ツ巻、八ツ巻、十字交差、落し込み、石通り、重箱、

浮石、はらみ、逆石、その他の欠点があってはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－７ 不適切な石積（張）工 

 

第６節 一般舗装工 

２－６－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、一般舗装工として舗装準備工、橋面防水工、アスファルト舗装工、

半たわみ性舗装工、排水性舗装工、透水性舗装工、グースアスファルト舗装

工、コンクリート舗装工、薄層カラー舗装工、ブロック舗装工、路面切削工、

舗装打換え工、オーバーレイ工、アスファルト舗装補修工、コンクリート舗

装補修工その他これらに類する工種について定める。 

２．下層路盤の築造工法 

下層路盤の築造工法は、粒状路盤工法、セメント安定処理工法、及び石灰

安定処理工法を標準とするものとする。 

３．上層路盤の築造工法 

上層路盤の築造工法は、粒度調整工法、セメント安定処理工法、石灰安定

処理工法、瀝青安定処理工法、セメント・瀝青安定処理工法を標準とするも

のとする。 
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４．有害物の除去 

請負人は、路盤の施工に先立って、路床面または下層路盤面の浮石、その

他の有害物を除去しなければならない。 

５．異常時の処置 

請負人は、路床面または下層路盤面に異常を発見したときは、設計図書に

関して監督員と協議しなければならない。 

２－６－２ 材料 

１．適用規定 

舗装工で使用する材料については、第３編２－６－３アスファルト舗装の

材料、２－６－４コンクリート舗装の材料の規定による。 

２．材料の品質 

舗装工で以下の材料を使用する場合は、設計図書によらなければならない。 

（１）半たわみ性舗装工で使用する浸透用セメントミルク及び混合物の品質 

（２）グースアスファルト混合物の品質 

３．配合設計 

請負人は、設計図書により排水性舗装用混合物の配合設計を行わなければ

ならない。また、配合設計によって決定したアスファルト量、添加材料につ

いては、監督員の承諾を得なければならない。 

４．試験練り 

請負人は、舗設に先立って決定した配合の混合物について、混合所で試験

練りを行い、設計図書に示す物性と照合し、異なる場合は、骨材粒度及びア

スファルト量の修正を行わなければならない。 

５．現場配合 

請負人は、本条４項で修正した配合によって製造した混合物の最初の１日

の舗設状況を観察し、必要な場合には配合を修正し、監督員の承諾を得て現

場配合を決定しなければならない。 

６．橋面防水層の品質規格試験方法 

橋面防水層の品質規格試験方法は、「道路橋床版防水便覧 第４章４．２照

査」（日本道路協会、平成19年３月）の規定による。これにより難い場合は、

監督員の承諾を得なければならない。 

２－６－３ アスファルト舗装の材料 

１．使用材料の種類及び品質 

アスファルト舗装工に使用する材料について、以下は設計図書によらなけ

ればならない。 

（１）粒状路盤材、粒度調整路盤材、セメント安定処理に使用するセメント、

石灰安定処理に使用する石灰、加熱アスファルト安定処理・セメント安定
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処理・石灰安定処理に使用する骨材、加熱アスファルト安定処理に使用す

るアスファルト、表層・基層に使用するアスファルト及びアスファルト混

合物の種類 

（２）セメント安定処理・石灰安定処理・加熱アスファルト安定処理に使用す

る骨材の最大粒径と品質 

（３）粒度調整路盤材の最大粒径 

（４）石粉以外のフィラーの品質 

２．事前審査認定書 

請負人は、アスファルト混合物事前審査委員会の事前認定審査で認定され

た加熱アスファルト混合物を使用する場合は、事前に認定書（認定証、混合

物総括表）の写しを監督員に提出するものとし、アスファルト混合物及び混

合物の材料に関する品質証明、試験成績表の提出及び試験練りは省略できる。 

なお、上記以外の場合においては、以下による。 

３．試験結果の提出 

請負人は、以下の材料の試験結果を、工事に使用する前に監督員に提出し

なければならない。ただし、これまでに使用実績があるものを用いる場合に

は、その試験成績表を監督員が承諾した場合には、請負人は、試験結果の提

出を省略する事ができる。 

（１）粒状路盤材及び粒度調整路盤材 

（２）セメント安定処理、石灰安定処理、加熱アスファルト安定処理、基層及

び表層に使用する骨材 

（３）加熱アスファルト安定処理、基層及び表層に使用するアスファルトコン

クリート再生骨材 

４．試験成績書の提出 

請負人は、使用する以下の材料の試験成績書を工事に使用する前に監督員

に提出しなければならない。 

（１）セメント安定処理に使用するセメント 

（２）石灰安定処理に使用する石灰 

５．品質証明資料の提出 

請負人は、使用する以下の材料の品質を証明する資料を工事に使用する前

に監督員に提出しなければならない。 

（１）加熱アスファルト安定処理、基層及び表層に使用するアスファルト 

（２）再生用添加剤 

（３）プライムコート及びタックコートに使用する瀝青材料 

なお、製造後60日を経過した材料は、品質が規格に適合するかどうかを確

認するものとする。 
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６．小規模工事の試験成績書 

請負人は、小規模工事（総使用量500ｔ未満あるいは施工面積 2,000m2未

満）においては、使用実績のある以下の材料の試験成績書の提出によって、

試験結果の提出に代えることができる。 

（１）粒状路盤材及び粒度調整路盤材 

（２）セメント安定処理、石灰安定処理に使用する骨材 

７．小規模工事の骨材試験 

請負人は、小規模工事（総使用量500ｔ未満あるいは施工面積 2,000㎡未

満）においては、これまでの実績（過去１年以内にプラントから生産され使

用した）または定期試験結果の提出により、以下の骨材の骨材試験の実施及

び試料の提出を省略することができる。 

（１）加熱アスファルト安定処理に使用する骨材 

（２）基層及び表層に使用する骨材 

８．下層路盤の材料規格 

下層路盤に使用する粒状路盤材は、以下の規格に適合するものとする。 

（１）下層路盤に使用する粒状路盤材は、粘土塊、有機物、ごみ等を有害量含

まず、表２－16の規格に適合するものとする。 
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表２－16 下層路盤の品質規格 

工 法 種 別 試験項目 試験方法 規格値 

粒状路盤 

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 

 

砂利、砂 

 

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ等 

PI 
舗装調査・試験法

便覧 F005 
※ 6以下 

修正CBR 

(%) 

舗装調査・試験法

便覧 E001 

※ 20以上 

[30以上] 

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ 

(高炉徐冷ｽﾗｸﾞ) 

修正CBR 

(%) 

舗装調査・試験法

便覧 E001 
30以上 

呈色判定試験 
舗装調査・試験法

便覧 E002 
呈色なし 

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ 

(製鋼ｽﾗｸﾞ) 

修正CBR 

(%) 

舗装調査・試験法

便覧 E001 
30以上 

水浸膨張比 

(%) 

舗装調査・試験法

便覧 E004 
1.5以下 

ｴｰｼﾞﾝｸﾞ期間 － 6ヶ月以上 

[注1]特に指示されない限り最大乾燥密度の95%に相当するCBRを修正CBRとする。 

[注2]アスファルトコンクリート再生骨材を含む再生クラッシャランを用いる場合  

で、上層路盤、基層、表層の合計厚が40cmより小さい場合は、修正CBRの規

格値の値は[ ]内の数値を適用する。なお40℃でCBR試験を行う場合は20%以

上としてよい。 

[注3]再生クラッシャランに用いるセメントコンクリート再生骨材は、すりへり減

量が50％以下とするものとする。 

[注4]エージング期間は、製鋼スラグを用いた鉄鋼スラグの通常エージングに適用

する。ただし、電気炉スラグを３ケ月以上通常エージングした後の水浸膨張

比が0.6％以下となる場合及び製鋼スラグを促進エージングした場合は、施

工実績などを参考にし、膨張性が安定したことを十分確認してエージング期

間を短縮することができる。 
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９．上層路盤の材料規格 

上層路盤に使用する粒度調整路盤材は以下の規格に適合するものとする。 

（１）粒度調整路盤材は、粒度調整砕石、再生粒度調整砕石、粒度調整鉄鋼ス

ラグ、水硬性粒度調整鉄鋼スラグ、または、砕石、クラッシャラン、鉄鋼

スラグ、砂、スクリーニングス等を本項(２)に示す粒度範囲に入るように

混合したものとする。これらの粒度調整路盤材は、細長いあるいは偏平な

石片、粘土塊、有機物ごみ、その他を有害量含まず、表２－17，18，19の

規格に適合するものとする。 

 

表２－17 上層路盤の品質規格 

種 別 試験項目 試験方法 規格値 

粒度調整砕石 

PI 
舗装調査・試験法便覧 

F005 
４以下 

修正CBR 

(%) 

舗装調査・試験法便覧 

E001 
80以上 

再生粒度調整砕石 

PI 
舗装調査・試験法便覧 

F005 
4以下 

修正CBR 

(%) 

舗装調査・試験法便覧 

E001 

80以上 

[90以上] 

[注1]粒度調整路盤に用いる破砕分級されたセメントコンクリート再生骨材は、

すりへり減量が50%以下とするものとする。 

[注2]アスファルトコンクリート再生骨材を含む再生粒度調整砕石の修正CBRは、

[ ]内の数値を適用する。ただし、40℃でCBR試験を行った場合は80以上と

する。 
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表２－18 上層路盤の品質規格 

種 別 試験項目 試験方法 規格値 

粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ 

呈色判定試験 
舗装調査・試験法便覧 

E002 
呈色なし 

水浸膨張比(%) 
舗装調査・試験法便覧 

E004 
1.5以下 

ｴｰｼﾞﾝｸﾞ期間 － 6ヶ月以上 

修正CBR 

(%) 

舗装調査・試験法便覧 

E001 
80以上 

単位容積質量 

(kg/l) 

舗装調査・試験法便覧 

A023 
1.5以上 

 

表２－19 上層路盤の品質規格 

種 別 試験項目 試験方法 規格値 

水硬性粒度調整 

鉄 鋼 ｽ ﾗ ｸﾞ 

呈色判定試験 
舗装調査・試験法便覧 

E002 
呈色なし 

水浸膨張比(%) 
舗装調査・試験法便覧 

E004 
1.0以下 

ｴｰｼﾞﾝｸﾞ期間 － 6ヶ月以上 

一軸圧縮強さ 

(14日） 

(MPa) 

舗装調査・試験法便覧 

E013 

 

1.2以上 

修正CBR 

(%) 

舗装調査・試験法便覧 

E001 
80以上 

単位容積質量 

(kg/l) 

舗装調査・試験法便覧 

A023 
1.5以上 

[注] 表２－17、表２－18に示す鉄鋼スラグ路盤材の品質規格は、修正CBR、

一軸圧縮強さ及び単位容積質量については高炉徐冷スラグ及び製鋼スラグ、

呈色判定については高炉スラグ、水浸膨張比及びエージング期間について

は製鋼スラグにそれぞれ適用する。ただし、電気炉スラグを３ヶ月以上通

常エージングした後の水浸膨張比が0.6％以下となる場合及び製鋼スラグ

を促進エージングした場合は、施工実績などを参考にし、膨張性が安定し

たことを十分確認してエージング期間を短縮することができる。 
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（２）粒度調整路盤材の粒度範囲は、表２－20の規格に適合するものとする。 

 

表２－20 粒度調整路盤材の粒度範囲 

ふるい目 

 

 

粒度範囲 

呼び名 

通過質量百分率(％) 

53 

mm 

37.5 

mm 

31.5 

mm 

26.5 

mm 

19 

mm 

13.2 

mm 

4.75 

mm 

2.36 

mm 

425 

μm 

75 

μm 

粒
度
調
整
砕
石 

M-40 40～0  100 
95 

～100 
- - 

60 

～90 
- 

30 

～65 

20 

～50 

10 

～30 

 2 

～10 

M-30 30～0 -  100 
95 

～100 
- 

60 

～90 
- 

30 

～65 

20 

～50 

10 

～30 

 2 

～10 

M-25 25～0 - -  100 
95 

～100 
- 

55 

～85 

30 

～65 

20 

～50 

10 

～30 

 2 

～10 

 

10．上層路盤の石油アスファルトの規格 

上層路盤に使用する加熱アスファルト安定処理の舗装用石油アスファルト

は、第２編２－３－６安定材の舗装用石油アスファルトの規格のうち、40～

60、60～80及び80～100の規格に適合するものとする。 

11．アスファルト安定処理の材料規格 

加熱アスファルト安定処理に使用する製鋼スラグ及びアスファルトコンク

リート再生骨材は表２－21，22の規格に適合するものとする。 

 

表２－21 鉄鋼スラグの品質規格 

材  料  名 呼び名 
表乾密度

(ｇ/㎝3) 

吸水率 

（％） 

すりへり 

減  量 

（％） 

水 浸 

膨張比 

（％） 

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ製鋼ｽﾗｸﾞ ＣＳＳ － － 50以下 2.0以下 

単粒度製鋼ｽﾗｸﾞ ＳＳ 2.45以上 3.0以下 30以下 2.0以下 

  [注] 水浸膨張比の規格は、３ヶ月以上通常エージングした後の製鋼スラグに適用 

する。また、試験方法は舗装調査・試験法便覧 B014を参照する。 
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表２－22 アスファルトコンクリート再生骨材の品質 

旧アスファルトの含有量          ％ 3.8以上 

旧アスファルトの性状 
針入度    l/10mm 20以上 

圧裂係数   MPa/mm 1.70以下 

骨材の微粒分量              ％ 5以下 

［注1］アスファルトコンクリート再生骨材中に含まれるアスファルトを旧アスフ

ァルト、新たに用いる舗装用石油アスファルトを新アスファルトと称する。 

［注2］アスファルトコンクリート再生骨材は、通常20～13㎜、13～5㎜、5～0㎜

の3種類の粒度や20～13㎜、13～0㎜の2 種類の粒度にふるい分けられるが、

本表に示される規格は、13～0㎜の粒度区分のものに適用する。 

［注3］アスファルトコンクリート再生骨材の13㎜以下が2種類にふるい分けられ

ている場合には、再生骨材の製造時における各粒度区分の比率に応じて合

成した試料で試験するか、別々に試験して合成比率に応じて計算により13

～0㎜相当分を求めてもよい。また、13～0㎜あるいは13～5㎜、5～0㎜以

外でふるい分けられている場合には、ふるい分け前の全試料から13～0㎜

をふるい取ってこれを対象に試験を行う。 

［注4］アスファルトコンクリート再生骨材中の旧アスファルト含有量及び75μm

を通過する量は、アスファルトコンクリート再生骨材の乾燥質量に対する

百分率で表す。 

［注5］骨材の微粒分量試験はJIS A 1103（骨材の微粒分量試験方法）により求め

る。 

［注6］アスファルト混合物層の切削材は、その品質が本表に適合するものであれ

ば再生加熱アスファルト混合物に利用できる。ただし、切削材は粒度がば

らつきやすいので他のアスファルトコンクリート発生材を調整して使用す

ることが望ましい。 

［注7］旧アスファルトの性状は、針入度または、圧裂係数のどちらかが基準を満

足すればよい。 

 

12．使用する水 

請負人は、セメント及び石灰安定処理に用いる水に油、酸、強いアルカリ、

有機物等を、有害量含んでいない清浄なものを使用しなければならない。 

13．再生アスファルトの規格 

アスファルト舗装の基層及び表層に再生アスファルトを使用する場合は、

第２編２－３－６安定材に示す40～60、60～80及び80～100の規格に適合する

ものとする。 
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14．適用規定（再生アスファルト（１）） 

請負人は、アスファルト舗装の基層及び表層に再生アスファルトを使用す

る場合、以下の各規定に従わなければならない。 

（１）請負人は、アスファルト舗装の基層及び表層に再生アスファルトを使用

する場合、プラントで使用する再生用添加剤の種類については、工事に使

用する前に監督員の承諾を得なければならない。 

（２）再生加熱アスファルト混合物の再生用添加剤は、アスファルト系または、

石油潤滑油系とする。 

15．適用規定（再生アスファルト（２）） 

再生アスファルト混合物及び材料の規格は、「舗装再生便覧（日本道路協会、

平成22年11月）」による。 

16．剥離防止対策 

（１）フィラーの一部に消石灰やセメントを用いる場合は、その使用量は、ア

スファルト混合物全質量に対して１～３％を標準とする。 

（２）剥離防止剤を使用する場合は、剥離防止剤の使用量をアスファルト全質

量に対して0.3％以下とする。 

17．基層及び表層に使用する骨材 

アスファルト舗装の基層及び表層に使用する骨材は、砕石、玉砕、砂利、

製鋼スラグ、砂及び再生骨材とするものとする。 

18．基層及び表層に使用する細骨材 

アスファルト舗装の基層及び表層に使用する細骨材は、天然砂、スクリー

ニングス、高炉水砕スラグ、クリンカーアッシュ、またはそれらを混合した

ものとする。 

19．基層及び表層に使用するフィラー 

アスファルト舗装の基層及び表層に使用するフィラーは、石灰岩やその他

の岩石を粉砕した石粉、消石灰、セメント、回収ダスト及びフライアッシュ

等とするものとする。 

20．適用規定（加熱アスファルト） 

アスファルト舗装の基層及び表層に使用する加熱アスファルト混合物は、

以下の各規定に従わなければならない。 

（１）アスファルト舗装の基層及び表層に使用する加熱アスファルト混合物は、

表２－23，表２－24の規格に適合するものとする。 

（２）骨材の最大粒径は20㎜または13㎜とする。 

（３）アスカーブの材料については設計図書によるものとする。 

21．マーシャル安定試験 

表２－23，表２－24に示す種類以外の混合物のマーシャル安定度試験の基
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準値及び粒度範囲は、設計図書によらなければならない。 

 

表２－23 マーシャル安定度試験基準値 

混合物 

の 

種 類 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 
粗
粒
度
ア
ス
フ
ァ
ル
ト 

混
合
物 

密
粒
度
ア
ス
フ
ァ
ル
ト 

混
合
物 

細
粒
度
ア
ス
フ
ァ
ル
ト 

混
合
物 

密
粒
度
ギ
ャ
ッ
プ 

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
混
合
物 

密
粒
度
ア
ス
フ
ァ
ル
ト 

混
合
物 

細
粒
度
ギ
ャ
ッ
プ 

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
混
合
物 

細
粒
度
ア
ス
フ
ァ
ル
ト 

混
合
物 

密
粒
度
ギ
ャ
ッ
プ 

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
混
合
物 

開
粒
度
ア
ス
フ
ァ
ル
ト 

混
合
物 

20 20 13 13 13 (20F) (13F) (13F) (13F) (13F) 13 

突
固
め
回
数 

1,00
0≦

Ｔ
 

75 

50 

75 

Ｔ
＜

1,00
0 

50 50 

空隙率 

（％） 
3～7 3～6 3～7 3～5 2～5 3～5 ― 

飽和度 

（％） 

65～ 

85 
70～85 

65～ 

85 
75～85 

75～ 

90 

75～ 

85 
― 

安定度 

 ｋN 

4.90 

以上 
 

4.90 

 [7.35] 

以 上 

4.90 

以上 

3.43 

以上 

4.90 

以上 

3.43 

以上 

ﾌﾛｰ値 

(1/100cm) 
20～40 

20～ 

 80 
20～40 

[注１] T：舗装計画交通量（台／日・方向） 

[注２] 積雪寒冷地域の場合や、1,000≦T＜3,000であっても流動によるわだち

掘れのおそれが少ないところでは突固め回数を50回とする。 

[注３] ［ ］内は1,000≦Tで突固め回数を75回とする場合の基準値を示す。 

[注４] 水の影響を受けやすいと思われる混合物またはそのような箇所に舗設さ

れる混合物は、次式で求めた残留安定度75％以上が望ましい。 

残留安定度(％)＝(60℃、48時間水浸後の安定度(kN)／安定度(kN))×100 

[注５] 開粒度アスファルト混合物を、歩道の透水性舗装の表層として用いる場

合、一般に突固め回数を50回とする。 
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表２－24 アスファルト混合物の種類と粒度範囲 

混合物 

 

の 

 

種 類 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 
⑩ 

粗
粒
度
ア
ス
フ
ァ
ル
ト 

混
合
物 

密
粒
度
ア
ス
フ
ァ
ル
ト 

混
合
物 

細
粒
度
ア
ス
フ
ァ
ル
ト 

混
合
物 

密
粒
度
ギ
ャ
ッ
プ 

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
混
合
物 

密
粒
度
ア
ス
フ
ァ
ル
ト 

混
合
物 

細
粒
度
ギ
ャ
ッ
プ 

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
混
合
物 

細
粒
度
ア
ス
フ
ァ
ル
ト 

混
合
物 

密
粒
度
ギ
ャ
ッ
プ 

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
混
合
物 

開
粒
度
ア
ス
フ
ァ
ル
ト 

混
合
物 

ポ
ー
ラ
ス 

ア
ス
フ
ァ
ル
ト 

混
合
物 

(20) (20) (13) (13) (13) (20F) (13F) (13F) (13F) (13F) (13) (20) (13) 

仕上がり厚cm 4～6 4～6 3～5 3～5 3～5 4～6 3～5 3～5 3～4 3～5 3～4 4～5 4～5 

最大粒径 20 20 13 13 13 20 13 13 13 13 13 20 13 

通 

過 

質 

量 

百 

分 

率 

％ 

 

26.5mm 

 

 19mm 

 

13.2mm 

 

4.75mm 

 

2.36mm 

 

600μm 

 

300μm 

 

150μm 

 

 75μm 

 

 

100 

 

95～100 

 

70～90 

 

35～55 

 

20～35 

 

11～23 

 

5～16 

 

4～12 

 

2～7 

 

100 

 

95～100 

 

75～90 

 

45～65 
 

 

 

 

100 

 

95～100 

 

55～70 

 

 

 

100 

 

95～100 

 

65～80 

 

50～65 

 

25～40 

 

12～27 

 

8～20 

 

4～10 

 

 

 

100 

 

95～100 

 

35～55 

 

30～45 

 

20～40 

 

15～30 

 

5～15 

 

4～10 

 

100 

 

95～100 

 

75～95 

 

 

 

100 

 

95～100 

 

 

 

100 

 

95～100 

 

60～80 

 

45～65 

 

40～60 

 

20～45 

 

10～25 

 

8～13 

 

 

 

100 

 

95～100 

 

75～90 

 

65～80 

 

40～65 

 

20～45 

 

15～30 

 

8～15 

 

 

 

100 

 

95～100 

 

45～65 

 

30～45 

 

25～40 

 

20～40 

 

10～25 

 

8～12 

 

 

 

100 

 

95～100 

 

23～45 

 

15～30 

 

8～20 

 

4～15 

 

4～10 

 

2～7 

 

100 

 

95～100 

 

64～84 

 

10～31 

 

 

 

100 

 

90～100 

 

10～35 
 

52～72 

 

40～60 

 

25～45 

 

16～33 

 

8～21 

 

6～11 

 

10～20 

 

 

 

 

 

 

 

3～7 

35～50 

 

18～30 

 

10～21 

 

6～16 

 

4～8 

 

 

ｱｽﾌｧﾙﾄ量 

% 
 

4.5～6 
 

5～7 
 

6～8 
4.5 

～6.5 
 

6～8 
 

6～8 
7.5 

～9.5 
5.5 

～7.5 
3.5 

～5.5 

 

4～6 

 

22．プライムコート用石油アスファルト乳剤 

プライムコートで使用する石油アスファルト乳剤は、設計図書に示す場合

を除き、JIS K 2208（石油アスファルト乳剤）のＰＫ－３の規格に適合する

ものとする。 

23．タックコート用石油アスファルト乳剤 

タックコートで使用する石油アスファルト乳剤は、設計図書に示す場合を

除き、JIS K 2208（石油アスファルト乳剤）のＰＫ－４の規格に適合するも

のとする。 
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２－６－４ コンクリート舗装の材料 

１．一般事項 

コンクリート舗装工で使用する材料について、以下は設計図書によるもの

とする。 

（１）アスファルト中間層を施工する場合のアスファルト混合物の種類 

（２）転圧コンクリート舗装の使用材料 

２．適用規定 

コンクリート舗装工で使用する以下の材料等は、第３編２－６－３ アスフ

ァルト舗装の材料の規格に適合するものとする。 

（１）上層・下層路盤の骨材 

（２）セメント安定処理、石灰安定処理、加熱アスファルト安定処理に使用す

る材料及び加熱アスファルト安定処理のアスファルト混合物 

３．コンクリートの強度 

コンクリート舗装工で使用するコンクリートの強度は、設計図書に示す場

合を除き、材齢28日において求めた曲げ強度で4.5MPaとするものとする。 

４．転圧コンクリート舗装 

転圧コンクリート舗装において、転圧コンクリート版を直接表層に用いる

場合のコンクリートの設計基準曲げ強度は、設計図書に示す場合を除き、交

通量区分N3、N4及びN5においては 4.5MPa、またN6においては5.0MPaとするも

のとする。 

２－６－５ 舗装準備工 

１．一般事項 

請負人は、アスファルト舗装工、コンクリート舗装工の表層あるいは基層

の施工に先立って、上層路盤面の浮石、その他の有害物を除去し、清掃しな

ければならない。 

２．異常時の処置 

請負人は、アスファルト舗装工、コンクリート舗装工の表層及び基層の施

工に先立って上層路盤面または基層面の異常を発見したときは、直ちに監督

員に連絡し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

３．防水層施工の禁止期間 

請負人は降雨直後及びコンクリート打設２週間以内は防水層の施工を行っ

てはならない。また、防水層は気温５℃以下で施工してはならない。 

２－６－６ 橋面防水工 

１．適用規定（１） 

橋面防水工に加熱アスファルト混合物を用いて施工する場合は、第３編２

－６－７アスファルト舗装工の規定による。 
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２．適用規定（２） 

橋面防水工にグースアスファルト混合物を用いて施工する場合は、第３編

２－６－11グースアスファルト舗装工の規定による。 

３．特殊な施工方法 

請負人は、橋面防水工に特殊な材料及び工法を用いて施工を行う場合の施

工方法は、設計図書によらなければならない。 

４．橋面防水工の施工 

請負人は、橋面防水工の施工にあたっては、「道路橋床版防水便覧」（日本

道路協会、平成19年３月）の第６章材料・施工の規定及び第３編２－６－７

アスファルト舗装工の規定による。これにより難い場合は、監督員の承諾を

得なければならない。 

５．滞水箇所の処置 

請負人は、橋面防水工の施工において、床版面に滞水箇所を発見したとき

は、速やかに監督員に連絡し、排水設備の設置などについて、設計図書に関

して監督員と協議しなければならない。 

２－６－７ アスファルト舗装工 

１．下層路盤の規定 

請負人は、下層路盤の施工において以下の各規定に従わなければならない。 

（１）請負人は、粒状路盤の敷均しにあたり、材料の分離に注意しながら、１

層の仕上がり厚さで20cmを超えないように均一に敷均さなければならない。 

（２）請負人は、粒状路盤の締固めを行う場合、修正CBR試験によって求めた最

適含水比付近の含水比で、締固めなければならない。 

ただし、路床の状態、使用材料の性状等によりこれによりがたい場合は、

設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

２．上層路盤の規定 

請負人は、上層路盤の施工において以下の各規定に従わなければならない。 

（１）請負人は、各材料を均一に混合できる設備によって、承諾を得た粒度及

び締固めに適した含水比が得られるように混合しなければならない。 

（２）請負人は、粒度調整路盤材の敷均しにあたり、材料の分離に注意し、一

層の仕上がり厚が15cm以下を標準とし、敷均さなければならない。ただし、

締固めに振動ローラを使用する場合には、仕上がり厚の上限を20cmとする

ことができる。 

（３）請負人は、粒度調整路盤材の締固めを行う場合、修正CBR試験によって求

めた最適含水比付近の含水比で、締固めなければならない。 

３．セメント及び石灰安定処理の規定 

請負人は、路盤においてセメント及び石灰安定処理を行う場合に、以下の
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各規定に従わなければならない。 

（１）安定処理に使用するセメント量及び石灰量は、設計図書によらなければ

ならない。 

（２）請負人は、施工に先立って、「舗装調査・試験法便覧」（日本道路協会、

平成31年３月）に示される「E013 安定処理混合物の一軸圧縮試験方法」に

より一軸圧縮試験を行い、使用するセメント量及び石灰量について監督員

の承諾を得なければならない。 

（３）セメント量及び石灰量決定の基準とする一軸圧縮強さは、設計図書に示

す場合を除き、表２－25の規格によるものとする。 

ただし、これまでの実績がある場合で、設計図書に示すセメント量及び

石灰量の路盤材が、基準を満足することが明らかであり、監督員が承諾し

た場合には、一軸圧縮試験を省略することができる。 

 

表２－25 安定処理路盤の品質規格 

 工  法 機 種 試験項目 試験方法 基準値 

下
層
路
盤 

セメント 

安定処理 

－ 
 

一軸圧縮強さ 

［７日］ 

舗装調査・試験法便覧 

E013 
0.98MPa 

石  灰 

安定処理 

－ 
 

一軸圧縮強さ 

［10日］ 

舗装調査・試験法便覧 

E013 
0.7MPa 

上
層
路
盤 

セメント 

安定処理 

－ 
 

一軸圧縮強さ 

［７日］ 

舗装調査・試験法便覧 

E013 
2.9MPa 

石  灰 

安定処理 

－ 
 

一軸圧縮強さ 

［10日］ 

舗装調査・試験法便覧 

E013 
0.98MPa 

 

（４）請負人は、「舗装調査・試験法便覧」（日本道路協会、平成31年３月）に

示される「F007 突固め試験方法」によりセメント及び石灰安定処理路盤材

の最大乾燥密度を求め、監督員の承諾を得なければならない。 

（５）請負人は、監督員が承諾した場合以外は、気温５℃以下のとき及び雨天

時に、施工を行ってはならない。 

（６）請負人は、下層路盤の安定処理を施工する場合に、路床の整正を行った

後、安定処理をしようとする材料を均一な層状に整形し、その上に本項(2)

～(5)により決定した配合量のセメントまたは石灰を均一に散布し、混合機

械で１～２回空練りした後、最適含水比付近の含水比になるよう水を加え

ながら混合しなければならない。 

（７）請負人は、下層路盤の安定処理を行う場合に、敷均した安定処理路盤材
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を最適含水比付近の含水比で、締固めなければならない。ただし、路床の

状態、使用材料の性状によりこれによりがたい場合は、設計図書に関して

監督員と協議しなければならない。 

（８）請負人は、下層路盤の安定処理を行う場合に、締固め後の１層の仕上が

り厚さが30cmを超えないように均一に敷均さなければならない。 

（９）請負人は、下層路盤のセメント安定処理を行う場合、締固めは、水を加

え、混合後２時間以内で完了するようにしなければならない。 

（10）上層路盤の安定処理の混合方式は、設計図書によるものとする。 

（11）請負人は、上層路盤の安定処理を行う場合に、路盤材の分離を生じない

よう敷均し、締固めなければならない。 

（12）請負人は、上層路盤の安定処理を行う場合に、１層の仕上がり厚さは、

最小厚さが最大粒径の３倍以上かつ10cm以上、最大厚さの上限は20cm以下

でなければならない。ただし締固めに振動ローラを使用する場合には、仕

上がり厚の上限を30cmとすることができる。 

（13）請負人は、上層路盤の安定処理を行う場合、セメント安定処理路盤の締

固めは、混合後２時間以内に完了するようにしなければならない。 

（14）請負人は、一日の作業工程が終わったときは、道路中心線に直角に、か

つ鉛直に、横断施工目地を設けなければならない。また、横断方向の施工

目地は、セメントを用いた場合は施工端部を垂直に切り取り、石灰を用い

た場合には前日の施工端部を乱して、それぞれ新しい材料を打ち継ぐもの

とする。 

（15）請負人は、セメント及び石灰安定処理路盤を２層以上に施工する場合の

縦継目の位置を１層仕上がり厚さの２倍以上、横継目の位置は、１ｍ以上

ずらさなければならない。 

（16）請負人は、加熱アスファルト安定処理層、基層または表層と、セメント

及び石灰安定処理層の縦継目の位置を15cm以上、横継目の位置を１ｍ以上

ずらさなければならない。 

（17）養生期間及び養生方法は、設計図書によるものとする。 

（18）請負人は、セメント及び石灰安定処理路盤の養生を仕上げ作業完了後た

だちに行わなければならない。 

４．加熱アスファルト安定処理の規定 

請負人は、路盤において加熱アスファルト安定処理を行う場合に、以下の

各規定による。 

（１）加熱アスファルト安定処理路盤材は、表２－26に示すマーシャル安定度

試験基準値に適合するものとする。供試体の突固め回数は両面各々50回と

するものとする。 
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表２－26 マーシャル安定度試験基準値 

項      目 基   準   値 

安定度 kN 3.43以上 

フロー値 (1/100cm) 10～40 

空げき率 (%) 3～12 

[注] 25mmを超える骨材部分は、同質量だけ25mm～13mmで置き換えてマーシャ

ル安定度試験を行う。 

 

（２）請負人は、加熱アスファルト安定処理路盤材の粒度及びアスファルト量

の決定にあたっては、配合設計を行い、監督員の承諾を得なければならな

い。ただし、これまでに実績（過去１年以内にプラントから生産され使用

した）がある加熱アスファルト安定処理路盤材を用いる場合には、これま

での実績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）または、定期

試験による配合設計書を監督員が承諾した場合に限り、配合設計を省略す

ることができる。 

（３）請負人は、小規模工事（総使用量500ｔ未満あるいは施工面積 2,000㎡未

満）においては、これまでの実績（過去１年以内にプラントから生産され

使用した）または定期試験結果の提出によって、配合設計を省略すること

ができるものとする。 

（４）請負人は、加熱アスファルト安定処理路盤材の基準密度の決定にあたっ

ては、監督員の承諾を得た配合で、室内で配合された混合物から３個のマ

ーシャル供試体を作製し、次式により求めたマーシャル供試体の密度の平

均値を基準密度としなければならない。 

なお、マーシャル供試体の作製にあたっては、25mmを超える骨材だけ25

～13mmの骨材と置き換えるものとする。ただし、これまでに実績（過去１

年以内にプラントから生産され使用した）や定期試験で基準密度が求めら

れている場合には、その試験結果を監督員が承諾した場合に限り、基準密

度を省略することができる。 

 

 

 

 

（５）請負人は、加熱アスファルト安定処理混合物の排出時の温度について監

密度（g/cm３）＝ ×常温の水の密度(g/cm３) 
乾燥供試体の空中質量( g ) 

表乾供試体の 

空中質量(g) 

供試体の水 

中質量(g) ― 
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督員の承諾を得なければならない。また、その変動は承諾を得た温度に対

して±25℃の範囲内としなければならない。 

（６）請負人は、加熱アスファルト安定処理混合物を貯蔵する場合、一時貯蔵

ビンまたは加熱貯蔵サイロに貯蔵しなければならない。 

（７）請負人は、劣化防止対策を施していない一時貯蔵ビンでは、12時間以上

加熱アスファルト安定処理混合物を貯蔵してはならない。 

（８）請負人は、加熱アスファルト安定処理混合物を運搬する場合、清浄で平

滑な荷台を有するダンプトラックを使用し、ダンプトラックの荷台内面に

は、混合物の付着を防止する油、または溶液を薄く塗布しなければならな

い。 

（９）請負人は、加熱アスファルト安定処理混合物の運搬時の温度低下を防ぐ

ために運搬中はシート類で覆わなければならない。 

（10）請負人は、加熱アスファルト安定処理混合物の舗設作業を監督員が承諾

した場合を除き、気温が５℃以下のときに施工してはならない。また、雨

が降り出した場合、敷均し作業を中止し、すでに敷均した箇所の混合物を

すみやかに締固めて仕上げを完了させなければならない。 

（11）請負人は、加熱アスファルト安定処理混合物の敷均しにあたり、敷均し

機械は施工条件に合った機種のアスファルトフィニッシャを選定するもの

とする。また、プライムコートの散布は、本条５項(10)、(12)～(14)号に

よる。 

（12）請負人は、設計図書に示す場合を除き、加熱アスファルト安定処理混合

物を敷均したときの混合物の温度は110℃以上、また、１層の仕上がり厚さ

は10cm以下としなければならない。但し、混合物の種類によって敷均しが

困難な場合は、設計図書に関して監督員と協議の上、混合物の温度を決定

するものとする。 

（13）機械仕上げが不可能な箇所は人力施工とする。 

（14）請負人は、加熱アスファルト安定処理混合物の締固めにあたり、締固め

機械は施工条件に合ったローラを選定しなければならない。 

（15）請負人は、加熱アスファルト混合物を敷均した後、ローラにより締固め

なければならない。 

（16）請負人は、加熱アスファルト混合物をローラによる締固めが不可能な箇

所は、タンパ、プレート、コテ等で締固めなければならない。 

（17）請負人は、加熱アスファルト混合物の継目を締固めて密着させ平坦に仕

上げなければならない。すでに舗設した端部の締固めが不足している場合

や、亀裂が多い場合は、その部分を切り取ってから隣接部を施工しなけれ

ばならない。 
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（18）請負人は、縦継目、横継目及び構造物との接合面に瀝青材料を薄く塗布

しなければならない。 

（19）請負人は、表層と基層及び加熱アスファルト安定処理層の各層の縦継目

の位置を15cm以上、横継目の位置を１ｍ以上ずらさなければならない。 

（20）請負人は、表層と基層及び加熱アスファルト安定処理層の縦継目は、車

輪走行位置の直下からずらして設置しなければならない。 

なお、表層は原則としてレーンマークに合わせるものとする。 

５．基層及び表層の規定 

請負人は、基層及び表層の施工を行う場合に、以下の各規定に従わなけれ

ばならない。 

（１）請負人は、加熱アスファルト混合物の粒度及びアスファルト量の決定に

あたっては、設計配合を行い監督員の承諾を得なければならない。 

ただし、これまでに実績（過去１年以内にプラントから生産され使用し

た）がある配合設計の場合には、これまでの実績または定期試験による配

合設計書を監督員が承諾した場合に限り、配合設計を省略することができ

る。 

（２）請負人は、小規模工事（総使用量500ｔ未満あるいは施工面積 2,000㎡未

満）においては、これまでの実績（過去１年以内にプラントから生産され

使用した）または定期試験による配合設計書の提出によって配合設計を省

略することができる。 

（３）請負人は、舗設に先立って、(1)号で決定した場合の混合物について混合

所で試験練りを行わなければならない。試験練りの結果が表２－23に示す

基礎値と照合して基準値を満足しない場合には、骨材粒度またはアスファ

ルト量の修正を行わなければならない。ただし、これまでに製造実績のあ

る混合物の場合には、これまでの実績（過去１年以内にプラントから生産

され使用した）または定期試験による試験練り結果報告書を監督員が承諾

した場合に限り、試験練りを省略することができる。 

（４）請負人は、小規模工事（総使用量500ｔ未満あるいは施工面積 2,000㎡未

満）においては、これまでの実績（過去１年以内にプラントから生産され

使用した）または定期試験による試験練り結果報告書の提出によって試験

練りを省略することができる。 

（５）請負人は、混合物最初の一日の舗設状況を観察し、必要な場合には配合

を修正し、監督員の承諾を得て最終的な配合（現場配合）を決定しなけれ

ばならない。 

（６）請負人は、表層及び基層用の加熱アスファルト混合物の基準密度の決定

にあたっては、(7)号に示す方法によって基準密度をもとめ、監督員の承諾
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を得なければならない。ただし、これまでの実績（過去１年以内にプラン

トから生産され使用した）や定期試験で基準密度が求められている場合に

は、それらの結果を監督員が承諾した場合に限り、基準密度の試験を省略

することができる。 

（７）表層及び基層用の加熱アスファルトの基準密度は、監督員の承諾を得た

現場配合により製造した最初の１～２日間の混合物から、午前・午後おの

おの３個のマーシャル供試体を作成し、次式により求めたマーシャル供試

体の密度の平均値を基準密度とする。 

○開粒度アスファルト混合物以外の場合 

 

 

 

○開粒度アスファルト混合物の場合 

 

 

 

 

（８）請負人は、小規模工事（総使用量500ｔ未満あるいは施工面積 2,000㎡未

満）においては､実績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）や

定期試験で得られている基準密度の試験結果を提出することにより、基準

密度の試験を省略することができる。 

（９）混合所設備、混合作業、混合物の貯蔵、混合物の運搬及び舗設時の気候

条件については本条第４項(5)～(10)号による。 

（10）請負人は、施工にあたってプライムコート及びタックコートを施す面が

乾燥していることを確認するとともに、浮石、ごみ、その他の有害物を除

去しなければならない。 

（11）請負人は、路盤面及びタックコート施工面に異常を発見したときは、直

ちに監督員に連絡し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

（12）アスファルト基層工及び表層工の施工にあたって、プライムコート及び

タックコートの使用量は、設計図書によるものとする。 

（13）請負人は、プライムコート及びタックコートの散布にあたって、縁石等

の構造物を汚さないようにしながら、アスファルトディストリビュータま

たはエンジンスプレーヤで均一に散布しなければならない。 

（14）請負人は、プライムコートを施工後、交通に開放する場合は、瀝青材料

の車輪への付着を防ぐため、粗目砂等を散布しなければならない。交通に

よりプライムコートがはく離した場合には、再度プライムコートを施工し

密度（g/cm３）＝ ×常温の水の密度(g/cm３) 
乾燥供試体の空中質量( g ) 

表乾供試体の 

空中質量(g) 

供試体の水 

中質量(g) ― 

密度（g/cm３）＝ 
乾燥供試体の空中質量( g ) 

供試体の 

断面積(㎝ 2) 

ノギスを用いて計測した 

供試体の厚さ(㎝) × 
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なければならない。 

（15）請負人は、散布したタックコートが安定するまで養生するとともに、上

層のアスファルト混合物を舗設するまでの間、良好な状態に維持しなけれ

ばならない。 

（16）混合物の敷均しは、本条４項(11)～(13)号によるものとする。ただし、

設計図書に示す場合を除き、一層の仕上がり厚は７㎝以下とするものとす

る。 

（17）混合物の締固めは、本条４項(14)～(16)号によるものとする。 

（18）継目の施工は、本条４項(17)～(20)号によるものとする。 

（19）アスカーブの施工は、本条５項によるものとする。 

６．交通開放時の舗装表面温度 

請負人は、監督員の指示による場合を除き、舗装表面温度が50℃以下にな

ってから交通開放を行わなければならない。 

２－６－８ 半たわみ性舗装工 

１．改質アスファルト 

請負人は、流動対策として改質アスファルトを使用する場合には、第２編

２－８－１一般瀝青材料の３項に規定するセミブローンアスファルト（AC-

100）または改質アスファルトⅡ型と同等品以上を使用しなければならない。 

２．半たわみ性舗装工の施工 

半たわみ性舗装工の施工については、第３編２－６－７アスファルト舗装

工の規定による。 

３．浸透性ミルクの使用量 

請負人は、半たわみ性舗装工の浸透性ミルクの使用量は、設計図書によら

なければならない。 

４．適用規定 

請負人は、半たわみ性舗装工の施工にあたっては、「舗装施工便覧第９章９

－４－１  半たわみ性舗装工」（日本道路協会、平成18年２月）の規定、「舗

装施工便覧 第５章及び第６章 構築路床・路盤の施工及びアスファルト・表

層の施工」（日本道路協会、平成18年２月）の規定、「アスファルト舗装工事

共通仕様書・同解説第10章10－３－７施工」（日本道路協会、平成４年12月）

の規定、「舗装再生便覧 第２章２－７施工」（日本道路協会、平成22年11

月）の規定及び第３編２－６－７アスファルト舗装工の規定による。これに

より難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。。 

２－６－９ 排水性舗装工 

１．適用規定（１） 

排水性舗装工の施工については、第３編２－６－７アスファルト舗装工の
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規定による。 

２．適用規定（２） 

請負人は、排水性舗装工の施工については、「舗装施工便覧 第７章ポーラ

スアスファルト混合物の施工、第９章９－３－１排水機能を有する舗装」（日

本道路協会、平成18年２月）の規定、「舗装再生便覧２－７施工」（日本道路

協会、平成22年11月）の規定による。これにより難い場合は、監督員の承諾

を得なければならない。 

３．バインダ（アスファルト）の標準的性状 

ポーラスアスファルト混合物に用いるバインダー（アスファルト）はポリ

マー改質アスファルトＨ型とし、表２－27の標準的性状を満足するものでな

ければならない。 

 

表２－27 ポリマー改質アスファルトＨ型の標準的性状 

 種類    Ｈ型  

項目 付加記号 Ｈ型－Ｆ 

軟化点             ℃ ８０．０以上 

伸度 
（７℃）   ㎝ － － 

（15℃）   ㎝ ５０以上 － 

タフネス（25℃）      Ｎ・ｍ ２０以上 － 

テナシティ（25℃）     Ｎ・ｍ － － 

粗骨材の剥離面積率       ％ － － 

フラース脆化点         ℃ － －１２以下 

曲げ仕事量（－20℃）     ｋPa － ４００以上 

曲げスティフネス（－20℃）  ＭPa － １００以下 

針入度（25℃）       1/10㎜ ４０以上 

薄膜加熱質量変化率       ％ ０．６以下 

薄膜加熱後の針入度残留率    ％ ６５以上 

引火点             ℃ ２６０以上 

密度（15℃）        g/cｍ３ 試験表に付記 

最適混合温度          ℃ 試験表に付記 

最適締固め温度         ℃ 試験表に付記 

 

４．タックコートに用いる瀝青材 

タックコートに用いる瀝青材は、原則としてゴム入りアスファルト乳剤

（ＰＫＲ－Ｔ）を使用することとし、表２－28の標準的性状を満足するもの
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でなければならない。 

 

表２－28 アスファルト乳剤の標準的性状 

         種類および記号 

 項 目 
ＰＫＲーＴ 

エングラー度(25℃) 1～10 

セイボルトフロール秒(50℃)   ｓ － 

ふるい残留分(1.18mm)      ％ 0.3以下 

付着度 2/3以上 

粒子の電荷 陽(+) 

留出油分（360℃までの） － 

蒸発残留分           ％ 50以上 

蒸
発
残
留
物 

針入度(25℃)     1/10mm 60を越え150以下 

軟化点          ℃ 42.0以上 

タフネス 
(25℃) Ｎ・ｍ 3.0以上 

(15℃) Ｎ・ｍ － 

テナシティ 
(25℃) Ｎ・ｍ 1.5以上 

(15℃) Ｎ・ｍ － 

貯蔵安定度(24hr)質量     ％ １以下 

浸透性            ｓ － 

凍結安定度(-5℃) － 

 

５．ポーラスアスファルト混合物の配合 

ポーラスアスファルト混合物の配合は表２－29を標準とし、表２－30に示

す目標値を満足するように決定する。 

なお、ポーラスアスファルト混合物の配合設計は、「舗装設計施工指針」

（日本道路協会、平成18年２月）及び「舗装施工便覧」（日本道路協会、平成

18年２月）に従い最適アスファルト量を設定後、密度試験、マーシャル安定

度試験、透水試験及びホイールトラッキング試験により設計アスファルト量

を決定する。ただし、同一の材料でこれまでに実績（過去１年以内にプラン

トから生産され使用した）がある配合設計の場合には、これまでの実績また

は定期試験による配合設計について監督員が承諾した場合に限り、配合設計

を省略することができる。 
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表２－29 ポーラスアスファルト混合物の標準的な粒度範囲 

ふるい目 

呼び寸法 

粒  度  範  囲 

最大粒径(13) 最大粒径(20) 

通
過
質
量 

 

百
分
率 

26.5mm － 100 

19.0mm 100 95～100 

13.2mm 90～100 64～84 

4.75mm 11～35 10～31 

（％） 2.36mm 10～20 10～20 

75μm 3～7 3～7 

アスファルト量 4～6 

[注] 上表によりがたい場合は監督員と協議しなければならない。 

表２－30 ポーラスアスファルト混合物の目標値 

項      目 目 標 値 

空隙率          ％ 20程度 

透水係数         ㎝／sec 10－２以上 

安定度          ｋＮ(kgf) 3.43(343)以上 

動的安定度（ＤＳ）    回／mm 
一般部  4,000程度 

交差点部 5,000程度 

[注１] 突き固め回数は両面各50回とする。 

（動的安定度は、交通量区分N7の場合を示している。他はわだち

掘れ対策に準ずる。） 

[注２] 上表によりがたい場合は監督員と協議しなければならない。 

 

６．混合時間 

混合時間は骨材にアスファルトの被覆が充分に行われ均一に混合できる時

間とする。ポーラスアスファルト混合物は粗骨材の使用量が多いため通常の

アスファルト混合物と比較して骨材が過加熱になりやすいなど温度管理が難

しく、また、製品により望ましい温度が異なるため、混合温度には十分注意

をし、適正な混合温度で行わなければならない。 

７．施工方法 

施工方法については、以下の各規定によらなければならない。 

（１）既設舗装版を不透水層とする場合は、事前または路面切削完了後に舗装

版の状況を調査し、その結果を監督員に報告するとともに、ひび割れ等が

認められる場合は、雨水の浸透防止あるいはリフレクションクラック防止

のための処置を監督員の承諾を得てから講じなければならない。 

（切削オーバーレイ、オーバーレイの工事の場合） 
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（２）混合物の舗設は、通常の混合物より高い温度で行う必要がある上、温度

低下が通常の混合物より早く、しかも製品により望ましい温度が異なるた

め、特に温度管理には十分注意し速やかに敷均し、転圧を行わなければな

らない。 

（３）排水性舗装の継目の施工にあたっては、継目をよく清掃した後、加温を

行い、敷均したポーラスアスファルト混合物を締固め、相互に密着させる

ものとする。 

また、摺り付け部の施工にあたっては、ポーラスアスファルト混合物が

飛散しないよう入念に行わなければならない。 

８．施工工程 

請負人は、第１編１－１－４第１項の施工計画書の記載内容に加えて、一

般部、交差点部の標準的な１日あたりの施工工程を施工計画書に記載するも

のとする。 

なお、作成にあたり、夏期においては初期わだち掘れ及び空隙つぶれに影

響を与える交通開放温度に、冬期においては締固め温度に影響を与えるアス

ファルト混合物の温度低下に留意しなければならない。 

２－６－10 透水性舗装工 

１．透水性舗装工の施工 

透水性舗装工の施工については、「舗装施工便覧 第７章ポーラスアスファ

ルト舗装工、第９章９-３-２透水機能を有する舗装」（日本道路協会、平成18

年２月）、第３編２－６－７アスファルト舗装工の規定による。これにより難

い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

２．ポーラスアスファルト混合物の配合 

ポーラスアスファルト混合物の配合は表２－29を標準とし、表２－30に示

す目標値を満足するように決定する。 

なお、ポーラスアスファルト混合物の配合設計は、「舗装設計施工指針」及

び「舗装施工便覧」に従い、最適アスファルト量を設定後、密度試験、マー

シャル安定度試験、透水試験及びホイールトラッキング試験により設計アス

ファルト量を決定する。ただし、同一の材料でこれまでに実績（過去１年以

内にプラントから生産され使用した）がある配合設計の場合には、これまで

の実績または定期試験による配合設計書について監督員が承諾した場合に限

り、配合設計を省略することが出来る。 

２－６－11 グースアスファルト舗装工 

１．施工前準備 

請負人は、グースアスファルト舗装工の施工に先立ち、基盤面の有害物を

除去しなければならない。 
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なお、基盤が鋼床版の場合は、鋼床版の発錆状況を考慮して表面処理を施

すものとする。 

２．異常時の処置 

請負人は、基盤面に異常を発見したときは、直ちに監督員に連絡し、設計

図書に関して監督員と協議しなければならない。 

３．舗装面の汚れの除去・乾燥 

請負人は、グースアスファルト混合物の舗設にあたっては、ブリスタリン

グ等の障害が出ないように、舗設面の汚れを除去し、乾燥させなければなら

ない。 

また、鋼床版面は錆や異物がないように素地調整を行うものとする。 

４．グースアスファルト混合物の混合 

請負人は、グースアスファルト混合物の混合は、バッチ式のアスファルト

プラントで行い、グースアスファルト混合物の混練・運搬にはクッカー車を

用いなければならない。 

５．グースアスファルト舗装工の施工 

請負人は、グースアスファルト舗装工の施工にあたっては、「舗装施工便

覧 第９章９－４－２グースアスファルト舗装」（日本道路協会、平成18年

２月）の施工の規定による。 

６．接着剤の塗布 

接着剤の塗布にあたっては、以下の各規定による。 

（１）請負人は、接着剤にゴムアスファルト系接着剤の溶剤型を使用しなけれ

ばならない。 

（２）接着剤の規格は表２－31（コンクリート床版の場合は表２－32）を満足

するものでなければならない。 
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表２－31 接着剤の規格（鋼床版用） 

項      目 
規 格 値 

試  験  法 
ゴムアスファルト系 

不揮発分（％） ５０以上 JIS K6833-1,2 

粘土（25℃）[Poise(Pa･s)] ５(0.5)以下 JIS K6833-1,2 

指触乾燥時間（分） ９０以下 JIS K5600 

低温風曲試験(-10℃、3mm) 合 格 JIS K5600 

基盤目試験（点） １０ JIS K5600 

耐湿試験後の基盤目試験（点） ８以上 JIS K5664 

塩 水 暴 露試 験 後 の基 盤 目 試 験

（点） 
８以上 JIS K5600 

[注] 基盤目試験の判定点は(財)日本塗料検査協会「塗膜の評価基準」の標準

判定写真による。 

 

表２－32（１） 接着剤の規格（コンクリート床版用） 

項 目 

アスファルト

系 （ ゴ ム 入

り）溶剤型 

ゴム系溶剤型 

試験方法 １次プライ

マー 

２次プライ

マー 

指触乾燥時間

（20℃） 
60分以内 30分以内 60分以内 

JIS K 

5600-1*1 

不 揮 発 分

（％） 
20以上 10以上 25以上 

JIS K 

6833-1,2*2 

作 業 性 塗り作業に支障のないこと 
JIS K 

5600-1*1 

耐 久 性 ５日間で異常のないこと 
JIS K 

5600-1*1 

   [注] ※1 適用する床版の種類に応じた下地材を使用する。（例：コンク

リート床板の場合はコンクリートブロックまたはモルタルピー

スとし、鋼床版の場合は鋼板を使用する） 

      ※2 試験方法は、JIS K 6833-1,2、JIS K 6387-1,2などを参考に適

用する。 
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表２－32（２） シート系床版防水層（流し貼り型、加熱溶着型、常温粘着型） 

          プライマーの品質 

種類 

項目 
溶剤型 水性型 水性型 試験方法 

指触乾燥時間

（23℃）分 
60分以内 60分以内 180分以内 

JIS K 

5600-1*1 

不 揮 発 分

（％） 
20以上 50以上 35以上 

JIS K 

6833-1,2*2 

作 業 性 塗り作業に支障のないこと 
JIS K 

5600-1*1 

耐 久 性 ５日間で異常のないこと 
JIS K 

5600-1*1 

  [注1] ※1 適用する床版の種類に応じた下地剤を使用する 

     ※2 試験方法はJISK6833-1,2、JISL6387-1,2などを参考に実施する 

  [注2] と膜系床版防水層（アスファルト加熱型）のﾌﾟﾗｲﾏｰは上表の品質に

よる 

 

（３）請負人は、火気を厳禁し、鋼床版面にハケ・ローラーバケ等を用いて、

0.3～0.4L/㎡の割合で塗布しなければならない。塗布は、鋼床版面にハ

ケ・ローラーバケ等を用いて、0.15～0.2L/㎡の割合で１層を塗布し、その

層を約３時間乾燥させた後に１層目の上に同じ要領によって2層目を塗布す

るものとする。 

（４）請負人は、塗布された接着層が損傷を受けないようにして、２層目の施

工後12時間以上養生しなければならない。 

（５）請負人は、施工時に接着剤をこぼしたり、部分的に溜まる等所要量以上

に塗布して有害と認められる場合や、油類をこぼした場合には、その部分

をかき取り再施工しなければならない。 

７．夏期高温時の施工 

請負人は、夏期高温時に施工する場合は、以下の各規定による。 

（１）請負人は、夏期高温時に施工する場合には、流動抵抗性が大きくなるよ

うに瀝青材料を選択しなければならない。 

（２）骨材は第３編２－６－３アスファルト舗装の材料の規定によるものとす

る。 

また、フィラーは石灰岩粉末とし、第２編２－３－５フィラーの品質規

格によるものとする。 
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８．グースアスファルトの示方配合 

グースアスファルトの示方配合は、以下の各規定による。 

（１）骨材の標準粒度範囲は表２－33に適合するものとする。 

 

表２－33 骨材の標準粒度範囲 

ふ る い 目 の 開 き 通過質量百分率（％） 

１９．０  ｍｍ 

１３．２  ｍｍ 

４．７５ ｍｍ 

２．３６ ｍｍ 

６００  μｍ 

３００  μｍ 

１５０  μｍ 

７５  μｍ 

１００ 

９５～１００ 

６５～ ８５ 

４５～ ６２ 

３５～ ５０ 

２８～ ４２ 

２５～ ３４ 

２０～ ２７ 

 

  （２）標準アスファルト量の規格は表２－34に適合するものとする。 

 

表２－34 標準アスファルト量 

 混合物全量に対する百分率（％） 

アスファルト量 ７～１０ 

 

（３）請負人は、グースアスファルトの粒度及びアスファルト量の決定にあた

っては配合設計を行い、設計図書に関して監督員の承諾を得なければなら

ない。 

９．設計アスファルト量の決定 

設計アスファルト量の決定については、以下の各規定による。 

（１）示方配合されたアスファルトプラントにおけるグースアスファルト混合

物は表２－35の基準値を満足するものでなければならない。 
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表２－35 アスファルトプラントにおけるグースアスファルト混合物の基準値 

項            目 基  準  値 

流動性試験、リュエル流動性（240℃）      sec ３～２０ 

貫入量試験、貫入量（40℃、52.5kg/5cm２、30分） mm 
表層１～４ 

基層１～６ 

ﾎｲﾙﾄﾗｯｷﾝｸﾞ試験､動的安定度(60℃､6.4kg/cm２)  回/mm ３００以上 

曲げ試験､破断ひずみ(-10℃､50mm/min) 8.0×10-3以上 

［注］ 試験方法は、「舗装調査・試験法便覧」を参照する。 

 

（２）グースアスファルト混合物の流動性については同一温度で同一のリュエ

ル流動性であっても施工方法や敷きならし機械の重量などにより現場での

施工法に差が出るので、請負人は、配合設計時にこれらの条件を把握する

とともに過去の実績などを参考にして、最も適した値を設定しなければな

らない。 

（３）請負人は、試験の結果から基準値を満足するアスファルト量がまとまら

ない場合には、骨材の配合等を変更し、再試験を行わなければならない。 

（４）請負人は、配合を決定したときには、設計図書に示す品質が得られるこ

とを確認し、確認のための資料を整備・保管し監督員の請求があった場合

は直ちに提示するとともに検査時までに提出しなければならない。 

（５）大型車交通量が多く、特に流動性が生じやすい箇所に用いる場合、貫入

量が２mm以下を目標とする。 

10．現場配合 

現場配合については、請負人は舗設に先立って第３編２－６－11グースア

スファルト舗装工の９項の（４）で決定した配合の混合物を実際に使用する

混合所で製造し、クッカー車でクッキング後その混合物で流動性試験、貫入

量試験等を行わなければならない。ただし、基準値を満足しない場合には、

骨材粒度または、アスファルト量の修正を行わなければならない。 

11．混合物の製造 

混合物の製造にあたっては、以下の各規定による。 

（１）アスファルトプラントにおけるグースアスファルトの標準加熱温度は表

２－36を満足するものとする。 

表２－36 アスファルトプラントにおける標準加熱温度 

材   料 加 熱 温 度 

アスファルト ２２０℃以下 

石    粉 常温～１５０℃ 
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（２）ミキサ排出時の混合物の温度は、180～220℃とする。 

12．敷均しの施工 

敷均しの施工にあたっては、以下の各規定による。 

（１）請負人は、グースアスファルトフィニッシャまたは人力により敷均しし

なければならない。 

（２）一層の仕上り厚は３～４㎝とする。 

（３）請負人は、表面が湿っていないときに混合物を敷ならすものとする。作

業中雨が降り出した場合には、直ちに作業を中止しなければならない。 

（４）請負人は、グースアスファルトの舗設作業を監督員が承諾した場合を除

き、気温が５℃以下のときに施工してはならない。 

13．目地工の施工 

目地工の施工にあたっては、以下の各規定による。 

（１）請負人は、横及び縦継目を加熱し密着させ、平坦に仕上げなければなら

ない。 

（２）請負人は、鋼床版上での舗装にあたって、リブ及び縦桁上に縦継目を設

けてはならない。 

（３）請負人は、雨水等の浸入するのを防止するために、標準作業がとれる場

合には、構造物との接触部に成型目地材を用い、局部的な箇所等小規模の

場合には、構造物との接触部に注入目地材を用いなければならない。 

（４）成型目地材はそれを溶融して試験した時、注入目地材は、表２－37の規

格を満足するものでなければならない。 

 

表２－37 目地材の規格 

項       目 規 格 値 試 験 法 

針入度（円錐針）（mm） ９以下 

舗装調査・試験法便覧 流動（mm） ３以下 

引張量（mm） １０以上 

［注１］ 試験方法は、「舗装調査・試験法便覧」を参照する。 

（５）成型目地材は、厚さが10mm、幅がグースアスファルトの層の厚さに等し

いものでなければならない。 

（６）注入目地材の溶解は、間接加熱によらなければならない。 

（７）注入目地材は、高温で長時間加熱すると変質し劣化する傾向があるため、
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請負人はできるだけ短時間内で指定された温度に溶解し、使用しなければ

ならない。 

（８）請負人は、目地内部、構造物側面、成型目地に対してはプライマーを塗

布しなければならない。 

（９）プライマーの使用量は、目地内部に対しては0.3㍑/㎡、構造物側面に対

しては0.2㍑/㎡、成型目地材面に対しては0.3㍑/㎡とする。 

 ２－６－12 コンクリート舗装工 

１．下層路盤の規定 

請負人は、下層路盤の施工において以下の各規定に従わなければならない。 

（１）請負人は、粒状路盤の敷均しにあたり、材料の分離に注意しながら、１

層の仕上がり厚さで20cmを超えないように均一に敷均さなければならない。 

（２）請負人は、粒状路盤の締固めを行う場合、修正CBR試験によって求めた最

適含水比付近の含水比で、締固めなければならない。ただし、路床の状態、

使用材料の性状等によりこれによりがたい場合は、設計図書に関して監督

員と協議しなければならない。 

２．上層路盤の規定 

請負人は、上層路盤の施工において以下の各規定に従わなければならない。 

（１）請負人は、各材料を均一に混合できる設備によって、承諾を得た粒度及

び締固めに適した含水比が得られるように混合しなければならない。 

（２）請負人は、粒度調整路盤材の敷均しにあたり、材料の分離に注意し、一

層の仕上がり厚が15cm以下を標準とし、敷均さなければならない。 

ただし、締固めに振動ローラを使用する場合には、仕上がり厚の上限を

20cmとすることができる。 

（３）請負人は、粒度調整路盤材の締固めを行う場合、修正CBR試験によって求

めた最適含水比付近の含水比で、締固めなければならない。 

３．セメント及び石灰安定処理の規定 

請負人は、路盤においてセメント及び石灰安定処理を行う場合に、以下の

各規定に従わなければならない。 

（１）安定処理に使用するセメント量及び石灰量は、設計図書によるものとす

る。 

（２）請負人は、施工に先立って、「舗装調査・試験法便覧」（日本道路協会、

平成31年３月）に示される「E013 安定処理混合物の一軸圧縮試験方法」に

より一軸圧縮試験を行い、使用するセメント量及び石灰量について監督員

の承諾を得なければならない。 

（３）下層路盤、上層路盤に使用するセメント及び石灰安定処理に使用するセ

メント石灰安定処理混合物の品質規格は、設計図書に示す場合を除き、表
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２－38、39の規格に適合するものとする。 

ただし、これまでの実績がある場合で、設計図書に示すセメント量及び

石灰量の路盤材が、基準を満足することが明らかであり、監督員が承諾し

た場合には、一軸圧縮試験を省略することができるものとする。 

 

表２－38 安定処理路盤（下層路盤）の品質規格 

工 法 種 別 試験項目 試験方法 規格値 

セメント 

安定処理 
－ 

一軸圧縮強さ 

[７日] 

舗装調査・試験法便覧 

E013 
0.98MPa 

石  灰 

安定処理 
－ 

一軸圧縮強さ 

[10日] 

舗装調査・試験法便覧 

E013 
0.5MPa 

 

表２－39 安定処理路盤（上層路盤）の品質規格 

工 法 種 別 試験項目 試験方法 規格値 

セメント 

安定処理 
－ 

一軸圧縮強さ 

[７日] 

舗装調査・試験法便覧 

E013 
2.0MPa 

石  灰 

安定処理 
－ 

一軸圧縮強さ 

[10日] 

舗装調査・試験法便覧 

E013 
0.98MPa 

 

（４）請負人は、「舗装調査・試験法便覧」（日本道路協会、平成31年３月）に

示される「F007 突固め試験方法」法によりセメント及び石灰安定処理路盤

材の最大乾燥密度を求め、監督員の承諾を得なければならない。 

（５）請負人は、監督員が承諾した場合以外は、気温５℃以下のとき及び雨天

時に、施工を行ってはならない。 

（６）請負人は、下層路盤の安定処理を施工する場合に、路床の整正を行った

後、安定処理をしようとする材料を均一な層状に整形し、その上に本項

（２）～（５）により決定した配合量のセメントまたは石灰を均一に散布

し、混合機械で１～２回空練りしたのち、最適含水比付近の含水比になる

よう水を加えながら混合しなければならない。 

（７）請負人は、下層路盤の安定処理を行う場合に、敷均した安定処理路盤材

を最適含水比付近の含水比で、締固めなければならない。ただし、路床の

状態、使用材料の性状によりこれによりがたい場合は、監督員と協議しな

ければならない。 

（８）請負人は、下層路盤の安定処理を行う場合に、締固め後の１層の仕上が
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り厚さが30cmを超えないように均一に敷均さなければならない。 

（９）請負人は、下層路盤のセメント安定処理を行う場合、締固めは水を加え、

混合後２時間以内で完了するようにしなければならない。 

（10）上層路盤の安定処理の混合方式は、設計図書によらなければならない。 

（11）請負人は、上層路盤の安定処理を行う場合に、路盤材の分離を生じない

よう敷均し、締固めなければならない。 

（12）請負人は、上層路盤の安定処理を行う場合に、１層の仕上がり厚さは、

最小厚さが最大粒径の３倍以上かつ10cm以上、最大厚さの上限は20cm以下

でなければならない。ただし締固めに振動ローラを使用する場合には、仕

上がり厚の上限を30 cmとすることができる。 

（13）請負人は、上層路盤の安定処理を行う場合に、セメント安定処理路盤の

締固めは、混合後２時間以内に完了するようにしなければならない。 

（14）請負人は、一日の作業工程が終わったときは、道路中心線に直角に、か

つ鉛直に、横断施工目地を設けなければならない。また、横断方向の施工

目地は、セメントを用いた場合は施工端部を垂直に切り取り、石灰を用い

た場合には前日の施工端部を乱して、それぞれ新しい材料を打ち継ぐもの

とする。 

（15）請負人は、セメント及び石灰安定処理路盤を２層以上に施工する場合の

縦継目の位置を１層仕上がり厚さの２倍以上、横継目の位置は、１ｍ以上

ずらさなければならない。 

（16）請負人は、加熱アスファルト安定処理層、基層または表層と、セメント

及び石灰安定処理層の縦継目の位置を15cm以上、横継目の位置を１ｍ以上

ずらさなければならない。 

（17）養生期間及び養生方法は、設計図書によらなければならない。 

（18）請負人は、セメント及び石灰安定処理路盤の養生を、仕上げ作業完了後

ただちに行わなければならない。 

４．加熱アスファルト安定処理の規定 

請負人は、路盤において加熱アスファルト安定処理を行う場合に、以下の

各規定に従わなければならない。 

（１）加熱アスファルト安定処理路盤材は、表２－40に示すマーシャル安定度

試験基準値に適合するものとする。供試体の突固め回数は両面各々50回と

する。 
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表２－40 マーシャル安定度試験基準値 

項      目 基   準   値 

安定度 kN 3.43以上 

フロー値 (1/100cm) 10～40 

空隙率 (%) 3～12 

[注] 25mmを超える骨材部分は、同質量だけ25mm～13mmで置き換えてマーシ

ャル安定度試験を行う。 

 

（２）請負人は、加熱アスファルト安定処理路盤材の粒度及びアスファルト量

の決定にあたっては、配合設計を行い、監督員の承諾を得なければならな

い。ただし、これまでに実績（過去１年以内にプラントから生産され使用

した）がある加熱アスファルト安定処理路盤材を用いる場合には、これま

での実績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）または、定期

試験による配合設計書を監督員が承諾した場合に限り、配合設計を省略す

ることができるものとする。 

（３）請負人は、ごく小規模な工事（総使用量 500t未満あるいは施工面積 

2,000m2未満）においては、これまでの実績（過去１年以内にプラントから

生産され使用した）または定期試験による試験結果の提出によって、配合

設計を省略することができる。 

（４）請負人は、加熱アスファルト安定処理路盤材の基準密度の決定にあたっ

ては、監督員の承諾を得た配合で、室内で配合された混合物から３個のマ

ーシャル供試体を作製し、次式により求めたマーシャル供試体の密度の平

均値を基準密度としなければならない。 

なお、マーシャル供試体の作製にあたっては、25mmを超える骨材だけ25

～13mmの骨材と置き換えるものとする。ただし、これまでに実績（過去１

年以内にプラントから生産され使用した）や定期試験で基準密度が求めら

れている場合には、その試験結果を監督員が承諾した場合に限り、基準密

度を省略することができる。 

 

 

 

 

（５）請負人は、加熱アスファルト安定処理施工にあたって、材料の混合所は

密度（g/cm３）＝ ×常温の水の密度(g/cm３) 
乾燥供試体の空中質量( g ) 

表乾供試体の 

空中質量(g) 

供試体の水 

中質量(g) ― 
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敷地とプラント、材料置き場等の設備を有するものでプラントはその周辺

に対する環境保全対策を施したものでなければならない。 

（６）プラントは、骨材、アスファルト等の材料をあらかじめ定めた配合、温

度で混合できる。 

（７）請負人は、混合作業においてコールドフィーダのゲートを基準とする配

合の粒度に合うように調整し、骨材が連続的に供給できるようにしなけれ

ばならない。 

（８）請負人は、混合作業においてバッチ式のプラントを用いる場合は、基準

とする粒度に合うよう各ホットビンの計量値を決定しなければならない。

自動計量式のプラントでは、ホットビンから計量する骨材の落差補正を行

うものとする。 

なお、ミキサでの混合時間は、均一な混合物を得るのに必要な時間とす

るものとする。 

（９）請負人は、加熱アスファルト安定処理混合物の排出時の温度について監

督員の承諾を得なければならない。また、その変動は、承諾を得た温度に

対して±25℃の範囲内としなければならない。 

（10）請負人は、加熱アスファルト安定処理混合物を貯蔵する場合、一時貯蔵

ビンまたは加熱貯蔵サイロに貯蔵しなければならない。 

（11）請負人は、劣化防止対策を施していない一時貯蔵ビンでは、12時間以上

加熱アスファルト安定処理混合物を貯蔵してはならない。 

（12）請負人は、加熱アスファルト安定処理混合物を運搬する場合、清浄で平

滑な荷台を有するダンプトラックを使用し、ダンプトラックの荷台内面に

は、混合物の付着を防止する油、または溶液を薄く塗布しなければならな

い。 

（13）請負人は、加熱アスファルト安定処理混合物の運搬時の温度低下を防ぐ

ために、運搬中はシート類で覆わなければならない。 

（14）請負人は、加熱アスファルト安定処理混合物の舗設作業を監督員が承諾

した場合を除き、気温が５℃以下のときに施工してはならない。また、雨

が降り出した場合、敷均し作業を中止し、すでに敷均した箇所の混合物を

すみやかに締固めて仕上げを完了させなければならない。 

（15）請負人は、加熱アスファルト安定処理混合物の敷均しにあたり、敷均し

機械は施工条件に合った機種のアスファルトフィニッシャ、ブルドーザﾞ、

モーターグレーダ等を選定しなければならない。 

（16）請負人は、設計図書に示す場合を除き、加熱アスファルト安定処理混合

物を敷均したときの混合物の温度は110℃以上、また、１層の仕上がり厚さ

は10cm以下としなければならない。ただし、混合物の種類によって敷均し



 

第３編土木工事共通編 第２章一般施工（R2.10） 

 
第３編土木工事共通編 第２章一般施工（R2.10） 

3-120 

が困難な場合は監督員と協議の上、混合物の温度を決定するものとする。 

（17）機械仕上げが不可能な箇所は人力施工とするものとする。 

（18）請負人は、加熱アスファルト安定処理混合物の締固めにあたり、締固め

機械は施工条件に合ったローラを選定しなければならない。 

（19）請負人は、加熱アスファルト安定処理混合物を敷均した後、ローラによ

って締固めなければならない。 

（20）請負人は、加熱アスファルト安定処理混合物をローラによる締固めが不

可能な箇所は、タンパ、プレート、コテ等で締固めなければならない。 

（21）請負人は、加熱アスファルト安定処理混合物の継目を締固めて密着させ、

平坦に仕上げなければならない。すでに舗設した端部の締固めが不足して

いる場合や、亀裂が多い場合は、その部分を切り取ってから隣接部を施工

しなければならない。 

（22）請負人は、縦継目、横継目及び構造物との接合面に瀝青材料を薄く塗布

しなければならない。 

（23）請負人は、表層と基層及び加熱アスファルト安定処理層の各層の縦継目

の位置を15cm以上、横継目の位置を１ｍ以上ずらさなければならない。 

（24）請負人は、中間層及び加熱アスファルト安定処理層の縦継目は、車輪走

行位置の直下をはずして設置しなければならない。 

５．アスファルト中間層の規定 

請負人は、アスファルト中間層の施工を行う場合に、以下の各規定に従わ

なければならない。 

（１）アスファルト混合物の種類は、設計図書によらなければならない。 

（２）配合設計におけるマーシャル試験に対する基準値の突固め回数は、50回

とする。 

（３）請負人は、施工面が乾燥していることを確認するとともに浮石、ごみ、

その他の有害物を除去しなければならない。 

（４）請負人は、路盤面に異常を発見したときは、直ちに監督員に連絡し、設

計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

（５）請負人は、アスファルト中間層の施工にあたってプライムコートの使用

量は、設計図書によらなければならない。 

（６）請負人は、プライムコート及びタックコートの散布にあたって、縁石等

の構造物を汚さないようにしながら、アスファルトディストリビュータま

たはエンジンスプレーヤで均一に散布しなければならない。 

（７）請負人は、散布したタックコートが安定するまで養生するとともに、上

層のアスファルト混合物を舗設するまでの間、良好な状態に維持しなけれ

ばならない。 
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（８）混合物の敷均しは、本条４項(15)～(17)による。ただし、設計図書に示

す場合を除き、一層の仕上がり厚は７㎝以下とするものとする。 

（９）混合物の締固めは、本条４項(18)～(20)による。 

（10）継目は、本条４項(21)～(24)による。 

６．コンクリートの配合基準 

コンクリート舗装で使用するコンクリートの配合基準は、表２－41の規格

に適合するものとする。 

 

表２－41 コンクリートの配合基準 

粗骨材の 

最大寸法 
ス  ラ  ン  プ 摘  要 

40mm 

2.5cmまたは沈下度30秒を標準とする。 
舗設位置 

において 6.5cmを標準とする。 

(特殊箇所のコンクリート版) 

[注] 特殊箇所とは、設計図書で示された施工箇所をいう。 

 

７．材料の質量計量誤差 

コンクリート舗装で使用するコンクリートの材料の質量計量誤差は１回計

量分量に対し、表２－42の許容誤差の範囲内とするものとする。 

 

表２－42 計量誤差の許容値 

材料の種類 水 セメント 骨  材 混 和 材 混 和 剤 

許容誤差(%) ±１ ±１ ±３ ±２ ±３ 

 

８．コンクリート舗装の規定 

請負人は、コンクリート舗装の練りまぜ、型枠の設置、コンクリートの運

搬・荷卸しにあたって、以下の各規定に従わなければならない。 

（１）請負人は、セメントコンクリート舗装の施工にあたって使用する現場練

りコンクリートの練りまぜには、強制練りミキサまたは可傾式ミキサを使

用しなければならない。 

（２）請負人は、セメントコンクリート舗装の施工にあたって型枠は、十分清

掃し、まがり、ねじれ等変形のない堅固な構造とし、版の正確な仕上り厚

さ、正しい計画高さを確保するものとし、舗設の際、移動しないように所

定の位置に据付けなければならない。また、コンクリートの舗設後、20時
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間以上経過後に取り外さなければならない。 

（３）請負人は、コンクリートの運搬は、材料ができるだけ分離しない方法で

行い、練りまぜてから舗設開始までの時間は、ダンプトラックを用いる場

合は、１時間以内、またアジテータトラックによる場合は 1.5時間以内と

しなければならない。 

（４）アジテータトラックにより運搬されたコンクリートは、ミキサー内のコ

ンクリートを均等質にし、等厚になるように取卸し、またシュートを振り

分けて連続して、荷卸しを行うものとする。 

（５）コンクリートの運搬荷卸しは、舗設後のコンクリートに害を与えたり荷

卸しの際コンクリートが分離しないようにするものとする。また、型枠や

バーアセンブリ等に変形や変位を与えないように荷卸しをしなければなら

ない。 

（６）請負人は、ダンプトラックの荷台には、コンクリートの滑りをよくする

ため油類を塗布してはならない。 

９．コンクリート舗装の敷均し、締固め規定 

請負人は、コンクリート舗装のコンクリートの敷均し、締固めにあたって、

以下の各規定に従わなければならない。 

（１）日平均気温が25℃を超える時期に施工する場合には暑中コンクリートと

しての施工ができるように準備しておき、コンクリートの打込み時におけ

る気温が30℃を超える場合には、暑中コンクリートとするものとする。ま

た、日平均気温が 4℃以下または、舗設後６日以内に０℃となることが予

想される場合には、寒中コンクリートとするものとする。 

請負人は、暑中コンクリート及び寒中コンクリートの施工にあたっては、

「舗装施工便覧」（日本道路協会、平成18年２月）の８－４－10暑中及び寒

中におけるコンクリート版の施工の規定によるものとし、第１編１－１－

４第１項の施工計画書にその施工・養生方法等を記載しなければならない。 

（２）請負人は、コンクリートを、スプレッダーを使用して材料が分離しない

よう敷均さなければならない。ただし、拡幅摺付部、取付道路交差部で人

力施工とする場合は、型枠に沿ったところから順序よく「スコップ返し」

をしながら所要の高さで敷均すものとする。 

（３）請負人は、コンクリートを、締固め後コンクリートを加えたり、削った

りすることのないように敷均さなければならない。 

（４）請負人は、コンクリート版の四隅、ダウエルバー、タイバー等の付近は、

分離したコンクリートが集まらないよう特に注意し、ていねいに施工しな

ければならない。 

（５）請負人は、コンクリート舗設中、雨が降ってきたときは、ただちに作業
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を中止しなければならない。 

（６）請負人が舗設中に機械の故障や、降雨のため、舗設を中止せざるを得な

いときに設ける目地は、できるだけダミー目地の設計位置に置くようにし

なければならない。 

それができない場合は、目地の設計位置から３ｍ以上離すようにするも

のとする。この場合の目地構造は、タイバーを使った突き合わせ目地とす

るものとする。 

（７）請負人は、フィニッシャを使用し、コンクリートを十分に締固めなけれ

ばならない。 

（８）請負人は、フィニッシャの故障、あるいはフィニッシャの使えないとこ

ろなどの締固めのため、平面バイブレータ、棒状バイブレータを準備して、

締固めなければならない。 

（９）請負人は、型枠及び目地の付近を、棒状バイブレータで締固めなければ

ならない。また、作業中ダウエルバー、タイバー等の位置が移動しないよ

う注意するものとする。 

10．コンクリート舗装の鉄網設置の規定 

請負人は、コンクリート舗装の鉄網の設置にあたって、以下の各規定に従

わなければならない。 

（１）請負人は、コンクリートを締固めるときに、鉄網をたわませたり移動さ

せたりしてはならない。 

（２）鉄網は、重ね継手とし、20cm以上重ね合わせるものとする。 

（３）請負人は、鉄網の重ねを焼なまし鉄線で結束しなければならない。 

（４）請負人は、鉄網位置により、コンクリートを上下層に分けて施工する場

合は、下層コンクリートを敷均した後、上層のコンクリートを打つまでの

時間を30分以内としなければならない。 

11．コンクリート舗装の表面仕上げの規定 

請負人は、コンクリート舗装の表面仕上げにあたって、以下の各規定に従

わなければならない。 

（１）請負人は、コンクリート舗装の表面を粗面仕上げとし、かつ、仕上げ面

は平坦で、緻密、堅硬な表面とし、特に縦方向の凹凸がないように仕上げ

なければならない。 

（２）請負人は、荒仕上げをフィニッシャによる機械仕上げ、または簡易フィ

ニッシャやテンプレートタンパによる手仕上げで行わなければならない。 

（３）請負人は、平坦仕上げを、荒仕上げに引き続いて行い、表面仕上げ機に

よる機械仕上げまたはフロートによる手仕上げを行わなければならない。 

（４）請負人は、人力によるフロート仕上げを、フロートを半分ずつ重ねて行
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わなければならない。また、コンクリート面が低くてフロートが当たらな

いところがあれば、コンクリートを補充してコンクリート全面にフロート

が当たるまで仕上げなければならない。 

（５）請負人は、仕上げ作業中、コンクリートの表面に水を加えてはならない。

著しく乾燥するような場合には、フォッグスプレーを用いてもよいものと

する。 

（６）請負人は、仕上げ後に、平坦性の点検を行い、必要があれば不陸整正を

行わなければならない。 

（７）請負人は、粗面仕上げを、平坦仕上げが完全に終了し、表面の水光りが

消えたら、粗面仕上げを機械または、人力により版全体を均等に粗面に仕

上げなければならない。 

12．コンクリート舗装のコンクリート養生の規定 

請負人は、コンクリート舗装のコンクリートの養生を以下の各規定に従っ

て行わなければならない。 

（１）請負人は、表面仕上げの終わったコンクリート版は所定の強度になるま

で日光の直射、風雨、乾燥、気温、荷重ならびに衝撃等有害な影響を受け

ないよう養生をしなければならない。 

（２）請負人は、初期養生として、表面仕上げ終了直後から、コンクリート版

の表面を荒らさないで養生作業ができる程度にコンクリートが硬化するま

で養生を行わなければならない。 

（３）請負人は、後期養生を原則試験によって定めるものとし、その期間は、

現場養生を行った供試体の曲げ強度が70％以上となるまでとする。 

   交通への開放時期は、この養生期間の完了後とする。ただし、設計強度

が4.4MPa未満の場合は、現場養生を行った供試体の曲げ強度が3.5MPa以上

で交通開放を行うこととする。 

なお、養生期間を試験によらないで定める場合には、普通ポルトランド

セメントの場合は２週間、早強ポルトランドセメントの場合は１週間、中

庸熱ポルトランドセメント、フライアッシュセメントＢ種及び高炉セメン

トＢ種の場合は３週間とする。ただし、これらにより難い場合は、第１編

１－１－４第１項の施工計画書に、その理由、施工方法等を記載しなけれ

ばならない。 

（４）請負人は､コンクリートが少なくとも圧縮強度が５MPa、曲げ強度が１MPa

になるまで、凍結しないよう保護し、特に風を防がなければならない。 

（５）請負人は、コンクリート舗装の交通開放の時期については、監督員の承

諾を得なければならない。 
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13．転圧コンクリート舗装の規定 

請負人は、転圧コンクリート舗装を施工する場合に以下の各規定に従って

行わなければならない。 

（１）請負人は、施工に先立ち、転圧コンクリート舗装で使用するコンクリー

トの配合を定めるための試験を行って理論配合、示方配合を決定し、監督

員の承諾を得なければならない。 

（２）転圧コンクリート舗装において、下層路盤、上層路盤にセメント安定処

理工を使用する場合、セメント安定処理混合物の品質規格は設計図書に示

す場合を除き、表２－33、表２－34に適合するものとする。 

ただし、これまでの実績がある場合で、設計図書に示すセメント安定処

理混合物の路盤材が、基準を満足することが明らかであり監督員が承諾し

た場合には、一軸圧縮試験を省略することができる。 

（３）請負人は、「転圧コンクリート舗装技術指針（案）」（日本道路協会、平成

２年11月）４－２配合条件に基づいて配合条件を決定し、監督員の承諾を

得なければならない。 

（４）請負人は、「転圧コンクリート舗装技術指針（案）」（日本道路協会、平成

２年11月）４－３－１配合設計の一般的手順に従って配合設計を行い、細

骨材率、単位水量、単位セメント量を求めて理論配合を決定しなければな

らない。その配合に基づき使用するプラントにおいて試験練りを実施し、

所要の品質が得られることを確認して示方配合を決定し、監督員の承諾を

得なければならない。 

示方配合の標準的な表し方は、設計図書に示さない場合は表２－43によ

るものとする。 
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表２－43 示方配合表 
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考 

 

(１)設計基準曲げ強度＝     MPa 

 

 

(２)配合強度＝         MPa 

 

 

(３)設計空隙率＝        % 

 

 

(４)セメントの種類： 

 

 

(５)混和剤の種類： 

 

 

(６)粗骨材の種類： 

 

 

(７)細骨材のＦＭ： 

 

 

(８)ｺﾝｼｽﾃﾝｼｰ評価法： 

 

 

(９)施工時間： 

 

 

(10)転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬時間：   分 

 

（５）設計図書に示されない場合、粗骨材の最大寸法は20mmとするものする。

ただし、これによりがたいときは監督員の承諾を得て25mmとすることがで

きるものとする。 
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（６）請負人は、転圧コンクリートの所要の品質を確保できる施工機械を選定

しなければならない。 

（７）請負人は、転圧コンクリートの施工にあたって練りまぜ用ミキサとして、

２軸パグミル型、水平回転型、あるいは可傾式のいずれかのミキサを使用

しなければならない。 

（８）転圧コンクリートにおけるコンクリートの練りまぜ量は公称能力の２／

３程度とするが、試験練りによって決定し、監督員の承諾を得なければな

らない。 

（９）運搬は本条８項（３）～（６）の規定によるものとする。 

ただし、転圧コンクリートを練りまぜてから転圧を開始するまでの時間

は60分以内とするものとする。これによりがたい場合は監督員の承諾を得

て、混和剤または遅延剤を使用して時間を延長できるが、90分を限度とす

るものとする。 

（10）請負人は、運搬中シートによりコンクリートを乾燥から保護しなければ

ならない 

（11）型枠は本条８項(２)の規定によるものとする。 

（12）請負人は、コンクリートの敷均しを行う場合に、所要の品質を確保でき

るアスファルトフィニッシャによって行わなければならない。 

（13）請負人は、敷均したコンクリートを、表面の平坦性の規格を満足させ、

かつ、所定の密度になるまで振動ローラ、タイヤローラなどによって締固

めなければならない。 

（14）請負人は、締固めの終了した転圧コンクリートを養生マットで覆い、コ

ンクリートの表面を荒らさないよう散水による湿潤養生を行わなければな

らない。 

（15）請負人は、散水養生を、車両の走行によって表面の剥脱、飛散が生じな

くなるまで続けなければならない。 

（16）請負人は、養生期間終了後、監督員の承諾を得て、転圧コンクリートを

交通に開放しなければならない。 

14．コンクリート舗装目地の規定 

請負人は、コンクリート舗装の目地を施工する場合に、以下の各規定に従

わなければならない。 

（１）請負人は、目地に接するところは、他の部分と同じ強度及び平坦性をも

つように仕上げなければならない。目地付近にモルタルばかりよせて施工

してはならない。 

（２）目地を挟んだ、隣接コンクリート版相互の高さの差は２mmを超えてはな
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らない。また、目地はコンクリート版面に垂直になるよう施工しなければ

ならない。 

（３）目地の肩は、半径５mm程度の面取りをするものとする。ただし、コンク

リートが硬化した後、コンクリートカッタ等で目地を切る場合は、面取り

を行わなくともよいものとする。 

（４）目地の仕上げは、コンクリート面の荒仕上げが終わった後、面ごてで半

径５㎜程度の荒面取りを行い、水光が消えるのを待って最後の仕上げをす

るものとする。 

（５）請負人は、膨張目地のダウエルバーの設置において、バー端部付近に、

コンクリート版の伸縮によるひび割れが生じないよう、道路中心線に平行

に挿入しなければならない。 

（６）請負人は、膨張目地のダウエルバーに、版の伸縮を可能にするため、ダ

ウエルバーの中央部約10cm程度にあらかじめ、錆止めペイントを塗布し、

片側部分に瀝青材料等を２回塗布して、コンクリートとの絶縁を図り、そ

の先端には、キャップをかぶせなければならない。 

（７）請負人は、収縮目地を施工する場合に、ダミー目地を、定められた深さ

まで路面に対して垂直にコンクリートカッタで切り込み、目地材を注入し

なければならない。 

（８）請負人は、収縮目地を施工する場合に、突き合わせ目地に、硬化したコ

ンクリート目地にアスファルトを塗るか、またはアスファルトペーパーそ

の他を挟んで、新しいコンクリートが付着しないようにしなければならな

い。 

（９）注入目地材（加熱施工式）の品質は、表２－44を標準とする。 

 

表２－44 注入目地材（加熱施工式）の品質 

試験項目 低弾性タイプ 高弾性タイプ 

針入度（円鍵針） ６mm以下 ９mm以下 

弾 性（球針）  
初期貫入量 0.5～1.5mm 

復 元 率 60％以上 

引 張 量 ３mm以上 10mm以上 

流   動 ５mm以下 ３mm以下 

 

15．転圧コンクリート舗装の目地 

転圧コンクリート舗装において目地は、設計図書に従わなければならない。 
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２－６－13 薄層カラー舗装工 

１．施工前準備 

請負人は、薄層カラー舗装工の施工に先立ち、基盤面の有害物を除去しな

ければならない。 

２．異常時の処置 

請負人は、基盤面に異常を発見したときは、直ちに監督員に連絡し、設計

図書に関して監督員と協議しなければならない。 

３．薄層カラー舗装の規定 

薄層カラー舗装工の上層路盤、下層路盤、薄層カラー舗装の施工について

は、第３編２－６－７アスファルト舗装工の規定による。 

４．使用機械汚れの除去 

請負人は、使用済み合材等により、色合いが悪くなる恐れのある場合には、

事前にプラント、ダンプトラック、フィニッシャーの汚れを除去するよう洗

浄しなければならない。 

２－６－14 ブロック舗装工 

１．適用規定 

ブロック舗装工の施工については、第３編２－６－７アスファルト舗装工

の規定による。 

２．ブロック舗装の施工 

請負人は、ブロック舗装の施工について、ブロックの不陸や不等沈下が生

じないよう基礎を入念に締固めなければならない。 

３．端末部及び曲線部の処理 

請負人は、ブロック舗装の端末部及び曲線部で隙間が生じる場合、半ブロ

ックまたは、コンクリートなどを用いて施工しなければならない。 

４．ブロック舗装工の規定 

ブロック舗装工の施工については、「舗装施工便覧」（日本道路協会、昭和

60年９月）の第９章９-４-８インターブロッキングブロック舗装の施工の規

定、「神戸市バリアフリー道路整備マニュアル」の規定による。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定

に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認をもとめなければならない。 

５．目地材、サンドクッション材 

目地材、サンドクッション材は、砂（細砂）を使用するものとする。 

６．路盤の転圧 

請負人は、インターロッキングブロックが平坦になるように路盤を転圧し

なければならない。 
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２－６－15 路面切削工 

請負人は、路面切削前に縦横断測量を行い、舗設計画図面を作成し、設計図

書に関して監督員の承諾を得なければならない。縦横断測量の間隔は設計図書

によるものとし、特に定めていない場合は20ｍ間隔とする。 

２－６－16 舗装打換え工 

１．既設舗装の撤去 

（１）請負人は、設計図書に示された断面となるように、既設舗装を撤去しな

ければならない。 

（２）請負人は、施工中、既設舗装の撤去によって周辺の舗装や構造物に影響

を及ぼす懸念が持たれた場合や、計画撤去層により下層に不良部分が発見

された場合には、直ちに監督員に連絡し、設計図書に関して監督員と協議

しなければならない。 

２．舗設 

請負人は、既設舗装体撤去後以下に示す以外は本仕様書に示すそれぞれの

層の該当する項目の規定に従って各層の舗設を行わなければならない。 

（１）シックリフト工法により瀝青安定処理を行う場合は、設計図書に示す条

件で施工を行わなければならない。 

（２）舗設途中の段階で交通解放を行う場合は、設計図書に示される処置を施

さなければならない。 

（３）請負人は、監督員の指示による場合を除き、舗装表面温度が50℃以下に

なってから交通開放を行わなければならない。。 

２－６－17 オーバーレイ工 

１．施工面の整備 

（１）請負人は、施工前に、縦横断測量を行い、舗設計画図面を作成し、設計

図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

縦横断測量の間隔は設計図書によるものとする。特に定めていない場合

は20ｍ間隔とする。 

（２）請負人は、オーバーレイ工に先立って施工面の有害物を除去しなければ

ならない。 

（３）既設舗装の不良部分の撤去、不陸の修正などの処置は、設計図書によら

なければならない。 

（４）請負人は、施工面に異常を発見したときは、ただちに監督員に報告し、

直ちに監督員に連絡し、設計図書に関して監督員と協議しなければならな

い。 
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２．舗設 

（１）セメント、アスファルト乳剤、補足材などの使用量は設計図書によらな

ければならない。 

（２）舗装途中の段階で交通解放を行う場合は、設計図書に示される処置を施

さなければならない。 

２－６－18 アスファルト舗装補修工 

１．わだち掘れ補修の施工 

請負人は、わだち掘れ補修の施工については、施工前に縦横断測量を行い、

舗設計画図面を作成し、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならな

い。 

なお、縦横断測量の間隔は設計図書によるものとするが、特に定めていな

い場合は、20ｍ間隔とする。 

２．施工前準備 

請負人は、わだち掘れ補修の施工に先立って施工面の有害物を除去しなけ

ればならない。 

３．不良部分除去等の処置 

わだち掘れ補修施工箇所の既設舗装の不良部分の除去、不陸の修正などの

処置は、設計図書によるものとする。 

４．異常時の処置 

請負人は、わだち掘れ補修の施工にあたり施工面に異常を発見したときは、

直ちに監督員に連絡し、設計図書に関して施工前に監督員と協議しなければ

ならない。 

５．わだち掘れ補修の規定 

請負人は、わだち掘れ補修の施工については、本条第２項、第３項、第４

項により施工面を整備した後、第３編第２章第６節一般舗装工のうち該当す

る項目の規定に従って舗設を行わなければならない。 

６．わだち掘れ補修の施工 

請負人は、わだち掘れ補修の施工にあたり、施工箇所以外の施工面に接す

る箇所については、施工端部がすり付けの場合はテープ、施工端部がすり付

け以外の場合はぬき及びこまい等木製型枠を使用しなければならない。 

７．わだち掘れ補修の瀝青材の散布 

請負人は、わだち掘れ補修の瀝青材の散布については、タックコート材を

施工面に均一に散布しなければならない。 

なお、施工面端部については、人力により均一に塗布しなければならない。 
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８．路面切削の施工 

請負人は、路面切削の施工については、施工前に縦横断測量を行い、切削

計画図面を作成し、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

ただし、切削厚に変更のある場合は、設計図書に関して監督員と協議する

こととする。 

なお、縦横断測量の間隔は設計図書によるものとするが、特に定めていな

い場合は、20ｍ間隔とする。 

９．パッチングの施工の時期、箇所等 

請負人は、パッチングの施工については、時期、箇所等について監督員よ

り指示を受けるものとし、完了後は速やかに合材使用数量等を監督員に報告

しなければならない。 

10．パッチングの施工 

請負人は、パッチングの施工については、舗装の破損した部分で遊離した

もの、動いているものは取り除き、正方形または長方形でかつ垂直に整形し、

清掃した後、既設舗装面と平坦性を保つように施工しなければならない。こ

れによりがたい場合は、施工前に設計図書に関して監督員と協議しなければ

ならない。 

11．タックコート材の塗布 

請負人は、パッチングの施工については、垂直に切削し整形した面に均一

にタックコート材を塗布しなければならない。 

12．クラック処理の施工 

請負人は、クラック処理の施工に先立ち、ひび割れ中のゴミ、泥などを圧

縮空気で吹き飛ばすなどの方法により清掃するものとし、ひび割れの周囲で

動く破損部分は取り除かなければならない。 

また、湿っている部分については、バーナなどで加熱し乾燥させなければ

ならない。 

13．安全溝の設置位置 

請負人は、安全溝の設置位置について、現地の状況により設計図書に定め

られた設置位置に支障がある場合、または設置位置が明示されていない場合

には、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

２－６－19 コンクリート舗装補修工 

１．注入孔径 

アスファルト注入における注入孔の孔径は、50㎜程度とする。 

２．注入孔の配列 

請負人は、アスファルト注入における注入孔の配列を、等間隔・千鳥状と
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しなければならない。 

なお、配置については設計図書によらなければならない。 

３．ジェッチング 

請負人は、アスファルト注入における削孔終了後、孔の中のコンクリート

屑、浮遊土砂、水分等を取り除き、注入がスムーズに行われるようジェッチ

ングしなければならない。また、アスファルト注入までの期間、孔の中への

土砂、水分等の浸入を防止しなければならない。 

４．加熱温度 

請負人は、アスファルト注入に使用するブローンアスファルトの加熱温度

についは、ケットル内で210℃以上、注入時温度は190℃～210℃としなければ

ならない。 

５．アスファルト注入の施工 

請負人は、アスファルト注入の施工にあたっては、注入作業近辺の注入孔

で注入材料が噴出しないよう木栓等にて注入孔を止めるものとし、注入材が

固まった後、木栓等を取り外し、セメントモルタルまたはアスファルトモル

タル等を充填しければならない。 

６．アスファルト注入時の注入圧力 

請負人は、アスファルト注入時の注入圧力については、0.2～0.4ＭPaとし

なければならない。 

７．アスファルト注入後の一般交通の解放時期 

請負人は、アスファルト注入後の一般交通の解放時期については、注入孔

のモルタル充填完了から30分～１時間程度経過後としなければならない。 

８．アスファルト注入材料の使用量の確認 

アスファルト注入材料の使用量の確認は、質量検収によるものとし、監督

員の立会のうえ行うものとする。 

なお、請負人は、使用する計測装置について、施工前に、設計図書に関し

て監督員の承諾を得なければならない。 

９．タワミの測定 

請負人は、アスファルト注入完了後、注入箇所の１舗装版ごとにタワミ測

定を行い、その結果を監督員に提出しなければならない。 

なお、タワミ量が0.4㎜以上となった箇所については、原因を調査するとと

もに、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

10．目地補修の施工前準備 

請負人は、目地補修において、注入目地材により舗装版目地部の補修を行

う場合には、施工前に古い目地材、石、ごみ等を取り除かなければならない。 
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なお、目地板の上に注入目地材を使用している目地は、注入目地部分の材

料を取り除くものとし、また、一枚の目地板のみで施工している目地は目地

板の上部３㎝程度削り取り、目地材を注入しなければならない。 

11．目地の補修 

請負人は、目地の補修において注入目地材により舗装版のひび割れ部の補

修を行う場合には、注入できるひび割れはすべて注入し、注入不能のひび割

れは、施工前に設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

12．クラック防止シート張りを行う場合の注意 

請負人は、目地補修においてクラック防止シート張りを行う場合には、舗

装版目地部及びひび割れ部のすき間の石、ごみ等を取り除き、接着部を清掃

のうえ施工しなければならない。 

なお、自接着型以外のクラック防止シートを使用する場合は、接着部にア

スファルト乳剤を0.8ℓ ／㎡程度を塗布のうえ張付なければならない。 

13．クラック防止シート張りの継目 

請負人は、目地補修におけるクラック防止シート張りの継目については、

シートの重ね合わせを５～８㎝程度としなければならない。 

14．目地補修禁止の状態 

請負人は、目地補修において目地及びひび割れ部が湿っている場合には、

注入及び張付け作業を行ってはならない。 

 

第７節 地盤改良工 

２－７－１ 一般事項 

本節は、地盤改良工として路床安定処理工、置換工、表層安定処理工、パイ

ルネット工、サンドマット工、バーチカルドレーン工、締固め改良工、固結工

薬液注入工その他これらに類する工種について定める。 

２－７－２ 路床安定処理工 

１．一般事項 

請負人は、路床土と安定材を均一に混合し、締固めて仕上げなければなら

ない。 

２．作業前の準備 

請負人は、安定材の散布を行う前に現地盤の不陸整正や必要に応じて仮排

水路などを設置しなければならない。 

３．安定材の散布 

請負人は、所定の安定材を散布機械または人力によって均等に散布しなけ

ればならない。 
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４．混合 

請負人は、路床安定処理工にあたり、散布終了後に適切な混合機械を用い

て混合しなければならない。また、請負人は、混合中は混合深さの確認を行

うとともに混合むらが生じた場合は、再混合を行わなければならない。 

５．施工 

請負人は、路床安定処理工にあたり、粒状の石灰を用いる場合には、一回

目の混合が終了した後仮転圧して放置し、生石灰の消化を待ってから再び混

合を行わなければならない。ただし、粉状の生石灰（０～５mm）を使用する

場合は、一回の混合とすることができる。 

６．粉塵対策 

請負人は、路床安定処理工における散布及び混合を行うにあたり、粉塵対

策について、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

７．路床安定処理工の手順 

請負人は、路床安定処理工にあたり、混合が終了したら表面を粗均しした

後、整形し締固めなければならない。また、当該箇所が軟弱で締固め機械が

入れない場合には、湿地ブルドーザなどで軽く転圧を行い、数日間養生した

後に整形しタイヤローラなどで締固めなければならない。 

２－７－３ 置換工 

１．一般事項 

請負人は、置換のために掘削を行うにあたり、掘削面以下の層を乱さない

ように施工しなければならない。 

２．一層の仕上がり厚さ 

請負人は、路床部の置換工にあたり、一層の敷均し厚さは、仕上がり厚で

20cm以下としなければならない。 

３．締固め管理 

請負人は、構造物基礎の置換工にあたり、構造物に有害な沈下及びその他

の影響が生じないように十分に締め固めなければならない。 

４．終了表面の処置 

請負人は、置換工において、終了表面を粗均しした後、整形し締固めなけ

ればならない。 

２－７－４ 表層安定処理工 

１．一般事項 

請負人は、表層安定処理工にあたり、設計図書に記載された安定材を用い

て、記載された範囲、形状に仕上げなければならない。 
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２．適用規定 

サンドマット及び安定シートの施工については、第３編２－７－６サンド

マット工の規定による。 

３．表層安定処理 

請負人は、表層混合処理を行うにあたり、安定材に生石灰を用いこれを貯

蔵する場合は、地表面50cm以上の水はけの良い高台に置き、水の侵入、吸湿

を避けなければならない。 

なお、請負人は、生石灰の貯蔵量が 500㎏を越える場合は、消防法の適用

を受けるので、これによらなければならない。 

４．掘削法面勾配の決定 

請負人は、置換のための掘削を行う場合には、その掘削法面の崩壊が生じ

ないように現地の状況に応じて勾配を決定しなければならない。 

５．サンドマット（海上） 

請負人は、サンドマット（海上）にあたっては、潮流を考慮し砂を所定の

箇所へ投下しなければならない。 

６．配合試験 

請負人は、安定材の配合について施工前に配合試験を行う場合は、安定処

理土の静的締固めによる供試体作製方法または、安定処理土の締固めをしな

い供試体の作製方法（地盤工学会）の各基準のいずれかにより供試体を作製

し、JIS A 1216（土の一軸圧縮試験方法）の規準により試験を行わなければ

ならない。 

２－７－５ パイルネット工 

１．一般事項 

請負人は、連結鉄筋の施工にあたり、設計図書に記載された位置に敷設し

なければならない。 

２．サンドマット及び安定シートの規定 

サンドマット及び安定シートの施工については、第３編２－７－６サンド

マット工の規定による。 

３．木杭の規定 

パイルネット工における木杭の施工については、以下の各号の規定による。 

（１）請負人は、材質が設計図書に示されていない場合には、樹皮をはいだ生

松丸太で、有害な腐れ、割れ、曲がり等のない材料を使用しなければなら

ない。 

（２）請負人は、先端は角すい形に削るものとし、角すい形の高さは径の1.5倍

程度としなければならない。 
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４．既製コンクリート杭の規定 

パイルネット工における既製コンクリート杭の施工については、以下の各

号の規定による。 

（１）請負人は、施工後に地表面に凹凸や空洞が生じた場合は、第３編２－３

－３作業土工（床掘り・埋戻し）の規定により、これを埋戻さなければな

らない。 

（２）請負人は、杭頭処理にあたり、杭本体を損傷させないように行わなけれ

ばならない。 

（３）請負人は、杭の施工にあたり、施工記録を整備保管するものとし、監督

員が施工記録を求めた場合は、速やかに提示するとともに検査時までに提

出しなければならない。 

（４）請負人は、打込みにあたり、キャップは杭径に適したものを用いるもの

とし、クッションは変形のないものを用いなければならない。 

（５）請負人は、杭の施工にあたり、杭頭を打込みの打撃等により損傷した場

合は、これを整形しなければならない。 

（６）請負人は、杭の施工にあたり、打込み不能となった場合は、原因を調査

するとともに、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

（７）請負人は、杭の打込みを終わり、切断した残杭を再び使用する場合は設

計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

（８）杭の施工については、以下の各号の規定によるものとする。 

① 請負人は、杭の適用範囲、杭の取扱い、杭の施工法分類はJIS A 7201

（遠心力コンクリートくいの施工標準）の規定による。 

② 請負人は、杭の打込み、埋込みは JIS A 7201(遠心力コンクリートく

いの施工標準)の規定による。 

③ 請負人は、杭の継手は JIS A 7201(遠心力コンクリートくいの施工標

準）の規定による。 

（９）請負人は、杭のカットオフにあたり、杭内に設置されている鉄筋等の鋼

材を傷つけないように、切断面が水平となるように行わなければならない。 

（10）請負人は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように、

適正な処置を行わなければならない。 

２－７－６ サンドマット工 

１．一般事項 

請負人は、サンドマットの施工にあたり、砂のまき出しは均一に行い、均

等に荷重をかけるようにしなければならない。 
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２．安定シートの施工 

請負人は、安定シートの施工にあたり、隙間無く敷設しなければならない。 

２－７－７ バーチカルドレーン工 

１．施工計画書 

請負人は、バーチカルドレーンの打設及び排水材の投入に使用する機械に

ついては、施工前に施工計画書に記載しなければならない。 

２．投入量の計測 

請負人は、バーチカルドレーン内への投入材の投入量を計測し、確実に充

填したことを確認しなければならない。 

３．打設数量の計測 

請負人は、袋詰式サンドドレーン及びペーパードレーンについてはその打

設による使用量を計測し、確実に打設されたことを確認しなければならない。 

４．異常時の処置 

請負人は、袋詰式サンドドレーン及びペーパードレーンの打設にあたり、

切断及び持ち上がりが生じた場合は、改めて打設を行わなければならない。 

５．排水効果の維持 

請負人は、打設を完了したペーパードレーンの頭部を保護し、排水効果を

維持しなければならない。 

２－７－８ 締固め改良工 

１．一般事項 

請負人は、締固め改良工にあたり、地盤の状況を把握し、坑内へ設計図書

に記載された粒度分布の砂を用いて適切に充填しなければならない。 

２．周辺への影響防止 

請負人は、施工現場周辺の地盤や、他の構造物並びに施設などへ影響を及

ぼさないよう施工しなければならない。 

３．施工位置 

請負人は、海上におけるサンドコンパクションの施工にあたっては、設計

図書に示された位置に打設しなければならない。 

２－７－９ 固結工 

１．撹拌 

撹拌とは、粉体噴射撹拌、高圧噴射撹拌及びスラリー撹拌及び中層混合処

理を示すものとする。 

２．配合試験と一軸圧縮試験 

請負人は、固結工による工事着手前に、撹拌及び注入する材料について配

合試験と一軸圧縮試験を実施するものとし、目標強度を確認しなければなら
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ない。また、監督員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに、検

査時までに提出しなければならない。 

３．周辺の振動障害の防止 

請負人は、固結工法にあたり、施工中における施工現場周辺の地盤や他の

構造物並びに施設などに対して振動による障害を与えないようにしなければ

ならない。 

４．地中埋設物の処置 

請負人は、固結工の施工中に地下埋設物を発見した場合は、ただちに工事

を中止し、監督員に連絡後、占有者全体の現地確認調査を求め管理者を明確

にし、その管理者と埋設物の処理にあたらなければならない。 

５．生石灰パイルの施工 

請負人は、生石灰パイルの施工にあたり、パイルの頭部は１ｍ程度空打ち

し、砂または粘土で埋戻さなければならない。 

６．中層混合処理 

（１）改良材は、セメントまたはセメント系固化材とする。 

なお、土質等によりこれにより難い場合は、監督員と協議しなければ

ならない。 

（２）施工機械は、鉛直方向に撹拌混合が可能な攪拌混合機を用いることと

する。攪拌混合機とは、アーム部に攪拌翼を有し、プラントからの改良材

を攪拌翼を用いて原地盤と攪拌混合することで地盤改良を行う機能を有す

る機械である。 

（３）請負人は、設計図書に示す改良天端高並びに範囲を攪拌混合しなけれ

ばならない。 

なお、現地状況によりこれにより難い場合は、監督員と協議しなけれ

ばならない。 

施工後の改良天端高については、撹拌及び注入される改良材による盛

上りが想定される場合、工事着手前に盛上り土の処理(利用)方法につい

て、監督員と協議しなければならない。 

２－７－10 薬液注入工 

  １．適用規定 

請負人は、薬液注入工を施工する場合には、「薬液注入工法による建設工事

の施工に関する暫定指針」（昭和49年７月10日建設省官技発第160号）の規定

によるほか、以下の事項によらなければならない。 

なお、小規模工事の場合には、監督員と協議して以下の事項の一部（規定

に定めのあるものを除く）を省略または変更することができる。 
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  ２．薬液 

    薬液注入工に使用する薬液は、水ガラス系の薬液（主剤がけい酸ナトリウ    

   ムである薬液をいう。）で劇物または弗素化合物を含まないものとする。 

３．管理連絡会の設置 

請負人は、請負人と薬液注入工事の施工者及び監督員で構成する薬液注入

工事管理連絡会を設置しなければならない。 

なお、管理連絡会は、薬液注入工法による人の健康被害の発生と地下水等

の汚染を防止するため、当該工法の施工及び水質の監視が規定に基づいて適

正に行われているかを確認することを目的とする。 

４．現場責任者の選任 

請負人は、薬液注入工の施工にあたり、薬液注入工法の適切な使用に関し、

技術的知識と経験を有する現場責任者を選任し、事前に経歴書により監督員

の承諾を得ると共に現場に常駐させ、施工管理に当たらせなければならない。 

５．水質調査 

請負人は、注入工事に先立ち施工に伴う水質の変化を追跡するために必要

な以下の調査を行い、監督員に報告しなければならない。 

（１）注入地点から 100ｍの範囲内にある井戸及び地下水槽の分布状況、形状、

構造、使用状況及び使用目的 

（２）前号で調査した井戸及び地下水槽のうち監督員の指示する箇所の水質調

査 

（３）注入地点から 100ｍの範囲内にある河川湖沼、養魚施設の位置及びそれ

らの水域の水利用目的並びに環境基準 

（４）（３）の調査箇所のうち監督員の指示する地点の水質調査 

（５）前項（２）、（４）で行う水質調査は、表２－45水質基準によること。 

６．試料採取 

請負人は、井戸、地下水槽、養魚施設等の試料採取に当たっては、使用者

の立会いのうえ行わなければならない。 

７．試料の検査 

試料の検査は現場において可能なもののほか、公的機関または同等の能力

と信用を有する機関で行うこととし、検査機関の決定に当たっては、監督員

の承諾を得なければならない。 

８．ボーリング調査 

請負人は、監督員の指示によりボーリング調査で試料を採取し、土の透水

性、強さ等に関する物理的、力学的試験を行い、その結果を報告しなければ

ならない。 



 

第３編土木工事共通編 第２章一般施工（R2.10） 

 
第３編土木工事共通編 第２章一般施工（R2.10） 

3-141 

９．水道施設の設置 

請負人は、事前調査の結果、水道施設の設置を必要とする場合は、監督員

と協議のうえ、速やかに手続きをしなければならない。 

10．試験注入 

請負人は、注入地盤または注入地盤と同等の地盤において、注入材、注入

率を決定するための試験注入を行わなければならない。 

なお、試験注入に先だち試験注入計画書を作成し、監督員に提出しなけれ

ばならない。 

11．試験注入の実施箇所 

請負人は、試験注入を、設計図書に示す箇所において実施すること。設計

図書に明示のない場合は、監督員と協議しなければならない。 

なお、試験注入は１ヶ所につき３パターンの注入を標準とする。 

12．試験注入の確認事項 

請負人は、試験注入において以下の測定を行い、その結果を監督員に提出

しなければならない。 

（１）ゲルタイム 

（２）注入圧、注入量、注入時間、注入速度（吐出量） 

（３）注入有効範囲（ボーリング、掘削による観察） 

（４）ゲル化の状態（ボーリング、掘削による観察） 

13．注入効果の確認 

請負人は、試験注入及び本注入の終了後において、以下の試験等を行い、

その結果を監督員に報告しなければならない。 

（１） 土質調査（Ｎ智、現場透水係数，一軸圧縮試験、間隙率、粘着力、  

その他必要な試験）   

試験注入：注入前1回 注入後 パターンごとに1回   

本注入 ：注入後のみ、箇所数は監督員の指示による  

（２）フエノールフタレイン等による着色反応、目視      

（３）その他必要な試験   

14．注入施工計画の作成 

請負人は、試験注入の結果に基づき、以下の事項を記載した注入施工計画

を作成し、監督員に提出しなければならない。 

（１）現場責任者の氏名 

（２）施工方法（注入工法、注入量、注入速度、注入圧力、注入順序、改良範

囲、ステップ長、注入間隔など） 

（３）薬液の選定（材料の購入、流通経路を含む） 
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（４）施工管理（薬液配合、ゲルタイム、水素イオン濃度、注入量、削孔位置、

削孔長、注入外管挿入長、削孔角度） 

（５）使用機械（削孔機械、注入機械、ミキシングプラント等） 

（６）プラント配置及び配管ルート図等 

（７）注入工程表 

（８）削孔跡の充填方法 

（９）地下埋設物防護方法 

（10）水質監視計画 

（11）排水、排泥、廃液の処理方法 

（12）薬液注入工事管理連絡会の組織及び運営要領 

（13）注入効果確認方法 

（14）その他必要事項 

15．注入日報 

請負人は、毎日の作業状況を注入日報により監督員に報告しなければなら

ない。 

（１）年月日 

（２）現場責任者の氏名 

（３）当日の作業内容 

（４）前日の注入完了分の注入孔ごとの注入量とその累計 

（５）前日完了分の注入材料の使用数量とその累計 

（６）その他監督員の指示する事項 

16．使用数量の確認 

請負人は、注入量及び薬液等の使用数量を以下により確認しなければなら

ない。 

（１）材料搬入時の管理 

① 水ガラスの品質については、JIS Ｋ 1408（けい酸ナトリウム（けい酸

ソーダ））に規定する項目を示すメーカーによる証明書を監督員に工事着

手前及び１ヶ月経過毎に提出しなければならない。また、水ガラスの入

荷時には搬入状況の写真を撮影するとともに、メーカーによる数量証明

書をその都度監督員に提出しなければならない。 

② 硬化剤等については、入荷時に搬入状況の写真を撮影するとともに、

納入伝票をその都度監督員に提出しなければならない。 

③ 監督員等が必要に応じて材料搬入時の写真、数量証明書等について作

業日報等との照合が行えるよう整理しなければならない。また、水ガラ

スの数量証明書の内容をメーカーに照合できるよう材料には、出庫番号
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等を打たせなければならない。 

④ 材料入荷時に比重試験を実施し、その結果を提出しなければならない。 

（２）注入時の管理 

① 注入作業にあたっては、(社)日本薬液注入協会認定型流量圧力測定管

理装置により施工管理を行い、その記録を監督員に提出しなければなら

ない。 

② チャート紙は、同協会規格のものを用い、これに請負人の施工管理担

当者が日々作業開始前にサイン及び日付を記入し、原則として切断せず

１ロール使用毎に監督員に提出しなければならない。 

なお、やむを得ず切断する場合は監督員の承諾を得て枝番号を付し、

監督員の立会いの下で切断しなければならない。 

③ 大規模工事（注入量500 kℓ を超える場合）においては、プラントのタ

ンクからミキサー迄の間に積算流量計（同協会認定型）を設置し、水ガ

ラスの日使用量等を管理しなければならない。 

なお、設計変更により、注入量500kℓ を超える場合も含む。 

④ 適正な配合とするため、ゲルタイム、水素イオン濃度及びＡ液（配合

液の水ガラス）の比重を原則として作業開始前、午前、午後の各１回以

上及び配合の変わる毎に測定しなければならない。 

なお、事前に、濃度試験（標準配合における各液濃度と比重の関係図

の作成）を実施しなければならない。 

（３）材料返品時の管理 

    ① 請負人は、薬液材料をメーカーに返品する場合は、薬液材料の種類及  

び返品数量について、納入数量と返品数量の整合が確認できる書面を作

成し、適宜監督員の確認を受けなければならない。    

17．削孔 

請負人は、削孔にあたって、地下埋設物の事故防止に努めなければならな

い。また、地下埋設物に近接して削孔を行う場合は、あらかじめケーシング

管の設置等、管理者との協議による適切な防護措置を施さなければならない。 

18．地盤状況の確認 

請負人は、削孔中は地盤の状況を把握し、事前の地盤調査結果と相違して

いる場合は、直ちに作業を中止し、監督員と協議しなければならない。 

19．注入時の留意事項 

請負人は、注入にあたって、注入量－注入圧の状況及び施工時の周辺状況

を常時監視して、以下の場合に留意しながら、適切に注入しなければならな

い。 
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（１）以下の場合には直ちに注入を中止し、監督員と協議のうえ適切に応対し

なければならない。 

イ．注入速度（吐出量）を一定のままで圧力が急上昇または急低下する場

合。 

ロ．周辺地盤、工作物、井戸、河川、湖沼、養魚施設等に異常の予兆がみ

られる場合。 

（２）以下の場合は、監督員と協議のうえ、必要な注入量を追加する等の処置

を行わなければならない。 

イ．掘削時、湧水が発生する等止水効果が不十分で、施工に影響を及ぼす

おそれがある場合。 

ロ．地盤条件が当初の想定と異なり、当初設計量の注入では地盤強化が不

十分で、施工に影響を及ぼすおそれがある場合。 

20．管理図 

請負人は、各孔の注入終了に当たって、管理図によって注入圧、注入量、

注入時間を確認しなければならない。 

21．安全管理 

請負人は、注入工事の施工にあたって、労働安全衛生法等関係法令の定め

に従い、安全及び作業環境に対する注意を作業員に徹底させ、かつ、換気、

保護用具を着用しなければならない。 

22．薬剤の規定 

注入に使用する薬剤は、消防法、毒物及び劇物取締法、労働安全衛生法等

関係法令の定めに従い保管しなければならない。 

23．残材の処理 

請負人は、残材を毎日点検し、空容器及び使い残した薬剤はメーカーに必

ず返品しなければならない。 

24．注入材料の保管 

請負人は、注入材料等の保管にあたって、薬液の流出、盗難等の防止に十

分注意しなければならない。 

25．水質の監視 

請負人は、薬液の注入による地下水及び公共用水域等の水質の汚濁を防止

するため、薬液注入箇所周辺の地下水及び公共用水域等の水質の汚濁状況を

以下により監視しなければならない。また、監視の結果、水質の測定値が水

質基準に適合していない場合または、その恐れがある場合には、直ちに工事

を中止し、適切な措置を講じるとともに、監督員に報告しなければならない。 

（１）採水地点は、以下により選定するものとし、監督員の承諾を得なければな
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らない。 

  ① 地下水については、薬液注入箇所及びその周辺の地域の地形および地盤

の状況、地下水の流向等に応じ、監視の目的を達成するために必要な箇所

について選定するものとする。この場合において、注入箇所から概ね10ｍ

以内に少なくとも数箇所の採水地点を設けなければならない。なお、採水

は、観測井を設けて行うものとし、状況に応じ既存の井戸を利用すること

ができる。 

  ② 公共用水域等については、当該水域の状況に応じ、監視の目的を達成す

るために必要な箇所について選定するものとする。 

（２）水質検査は、表２－45水質基準に掲げる検査項目について、同表に掲げる

検査方法により行うものとする。 

 

表２－45 水質基準 

薬液の種類 検査項目 検 査 方 法 水質基準 

水 

ガ 

ラ 
ス 
系 

有 機 物 を

含 ま な い

もの 

水素イオン

濃度 

水質基準に関する省

令（平成15年厚生労

働省令第101号。以下

「厚労省令」とい

う。）または JIS K 

0102に定める方法 

PH値8.6以下（工事直

前の測定値が8.6を超

えるときは当該測定

値以下）であるこ

と。 

有 機 物 を

含むもの 

水素イオン 

濃度 
同  上 同  上 

過マンガン

酸カリウム

消費量 

厚労省令に定める方

法 

10ppm以下(工事直前

の測定値が10ppmを超

えるときには当該測

定値以下)であるこ

と。 

 

（３）採水は以下の頻度により行い、検査結果をその都度、監督員に報告しなけ

ればならない。（試験注入も含む） 

① 注入工事直前  １回以上 

② 注入工事中   毎日１回以上     

③ 注入工事終了後 

 1）２週間を経過するまで毎日１回以上（当該地域における地下水の状況

に著しい変化がないと認められる場合、調査回数を減じても監視の目

的が十分に達成されると判断されるときは週１回以上） 

 2）２週間経過後半年を経過するまでの間にあっては月２回以上。ただし、
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①②の期間が契約工事期間を超える場合には、監督員と協議しなけれ

ばならない。 

26．排水処理 

請負人は、注入機器の洗浄水、注入箇所からの湧水等の排水は、河川等の

管理者の許可を得て沈殿、ろ過施設等を経て放流しなければならない。また、

その水質は表２－46排水基準に適合するものでなければならない。 

 

表２－46 排水基準 

薬液の種類 検査項目 検 査 方 法 排水基準 

水 

ガ 

ラ 

ス 

系 

有 機 物 を

含 ま な い

もの 

水素イオン

濃度 

JIS K 0102 

    に定める。 

海域以外の公共用水

域に排出されるもの 

5.8以上 8.6以下 

海域に排出されるも

の 

5.0以上 9.0以下 

有機物を 

含むもの 

水素イオン 

濃度 
同  上 同  上 

生物化学的 

酸素要求量 

または化学

的 

酸素要求量 

同  上 

 

最大160mg/ℓ 
日間平均 

120mg/ℓ 

[注] 水質は，排水基準を定める総理府令（昭和46年総理府法令第35号）に定

めるところによる。 

 

27．掘削残土の処分 

請負人は、注入箇所の堀削残土の処分にあたっては、地下水及び公共用水

域を汚染することのないよう適切な措置を講じなければならない。 

28．注入工事報告書 

請負人は、注入工事施工後、以下に掲げる項目について注入工事報告書を

作成し、監督員に提出しなければならない。 

（１）試験注入 

（２）注入工法、注入材、配合表 

（３）注入日報 

（４）工程表 

（５）注入材料の納入、使用数量 

（６）注入管理（平面図、写真、チャート紙） 
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（７）品質管理（注入材品質証明、濃度・比重試験） 

（８）水質監視 

（９）周辺施設監視（構造物、地盤等の隆起・沈下測定） 

（10）注入効果の確認（目視、ボーリング調査結果） 

（11）薬液注入工事管理連絡会の議事録 

（12）その他 監督員の指示する項目 

 

第８節 工場製品輸送工 

２－８－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、工場製品輸送工として輸送工その他これらに類する工種について

定める。 

２．施工計画書 

請負人は、輸送計画に関する事項を施工計画書へ記載しなければならない。 

２－８－２ 輸送工 

１．部材発送前の準備 

請負人は、部材の発送に先立ち、必要に応じ塗装等で組立て記号を記入し

ておかなければならない。 

２．輸送中の部材の損傷防止 

請負人は、輸送中の部材の損傷を防止するために、発送前に堅固に荷造り

しなければならない。 

なお、請負人は、部材に損傷を与えた場合は直ちに監督員に連絡し、取り

替えまたは補修等の処置を講じなければならない。 

 

第９節 構造物撤去工 

２－９－１ 一般事項 

本節は、構造物撤去工として作業土工（床掘り・埋戻し）、構造物取壊し工、

防護柵撤去工、標識撤去工、道路付属物撤去工、プレキャスト擁壁撤去工、排水

構造物撤去工、かご撤去工、落石防止撤去工、ブロック舗装撤去工、緑石撤去工、

骨材再生工、運搬処理工その他これらに類する工種について定める。 

２－９－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定による。 
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２－９－３ 構造物取壊し工 

１．一般事項 

請負人は、コンクリート構造物取壊し及びコンクリートはつりを行うにあ

たり、本体構造物の一部を撤去する場合には、本体構造物に損傷を与えない

ように施工しなければならない。 

２．舗装版取壊し 

請負人は、舗装版取壊しを行うにあたっては、他に影響を与えないように

施工しなければならない。 

３．石積み取壊し等 

請負人は、石積み取壊し、コンクリートブロック撤去及び吹付法面取壊し

を行うにあたっては、地山法面の雨水による浸食や土砂崩れを発生させない

よう施工しなければならない。 

４．鋼材切断 

請負人は、鋼材切断を行うにあたっては、本体部材として兼用されている

部分において、本体の部材に悪影響を与えないように処理しなければならな

い。 

５．鋼矢板及びＨ鋼杭の引抜き跡の充填 

請負人は、鋼矢板及びＨ鋼杭の引抜き跡の空洞を砂等で充填するなどして

地盤沈下を生じないようにしなければならない。 

６．根固めブロック撤去 

請負人は、根固めブロック撤去を行うにあたっては、根固めブロックに付

着した土砂、泥土、ゴミを現場内において取り除いた後、運搬しなければな

らない。 

２－９－４ 防護柵撤去工 

１．供用中の施設への影響防止 

請負人は、ガードレール、ガードパイプ、横断･転落防止柵、ガードケーブ

ル、立入り防止柵の撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響

が生じないよう施工しなければならない。 

２．道路交通に対する支障防止 

請負人は、ガードレール、ガードパイプ、横断･転落防止柵、ガードケーブ

ル、立入り防止柵の撤去に際して、道路交通に対して支障が生じないよう必

要な対策を講じなければならない。 

３．処分方法 

請負人は、ガードレール、ガードパイプ、横断･転落防止柵、ガードケーブ

ル、立入り防止柵の撤去において、設計図書による処分方法によらなければ
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ならない。 

２－９－５ 標識撤去工 

１．供用中の施設への影響防止 

請負人は、標識撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が

生じないよう施工しなければならない。 

２．道路交通への支障防止 

請負人は、標識撤去に際して、道路交通に対して支障が生じないよう必要

な対策を講じなければならない。 

３．処分方法 

請負人は、標識撤去において、設計図書による処分方法によらなければな

らない。 

２－９－６ 道路付属物撤去工 

１．供用中の施設への影響防止 

請負人は、視線誘導標、境界杭、距離標、道路鋲、車線分離標、境界鋲等

の撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じないよう施

工しなければならない。 

２．道路交通への支障防止 

請負人は、視線誘導標、境界杭、距離標、道路鋲、車線分離標、境界鋲等

の撤去に際して、道路交通に対して支障が生じないよう必要な対策を講じな

ければならない。 

３．撤去工法 

請負人は、視線誘導標、境界杭、距離標、道路鋲、車線分離標、境界鋲等

の撤去においては、適切な工法を検討し施工しなければならない。 

４．処分方法 

請負人は、視線誘導標、境界杭、距離標、道路鋲、車線分離標、境界鋲等

の撤去において、設計図書による処分方法によらなければならない。 

２－９－７ プレキャスト擁壁撤去工 

１．供用中の施設への影響防止 

請負人は、プレキャスト擁壁の撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機

能上の悪影響が生じないよう施工しなければならない。 

２．他の構造物の損傷防止 

請負人は、プレキャスト擁壁の一部を撤去する場合には、他の構造物に損

傷を与えないように施工しなければならない。 

３．処分方法 

請負人は、プレキャスト擁壁の撤去において、設計図書による処分方法に
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よらなければならない。 

２－９－８ 排水構造物撤去工 

１．供用中の施設への影響防止 

請負人は、排水構造物の撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の

悪影響が生じないよう施工しなければならない。 

２．他の構造物への損傷防止 

請負人は、排水構造物の撤去に際して、他の排水構造物施設に損傷及び機

能上の悪影響が生じないよう施工しなければならない。 

３．道路交通への支障の防止 

請負人は、排水構造物の撤去に際して、道路交通に対して支障が生じない

よう必要な対策を講じなければならない。 

４．切廻し水路の機能維持 

請負人は、側溝・街渠、集水桝・マンホールの撤去に際して、切廻し水路

を設置した場合は、その機能を維持するよう管理しなければならない。 

５．処分方法 

請負人は、排水構造物の撤去において、設計図書による処分方法によらな

ければならない。 

２－９－９ かご撤去工 

１．供用中の施設への影響防止 

請負人は、じゃかご、ふとんかごの撤去にあたっては、ゴミを現場内にお

いて取り除いた後、鉄線とぐり石を分けて運搬しなければならない。 

２．処分方法 

請負人は、じゃかご、ふとんかごの撤去において、設計図書による処分方

法によらなければならない。 

２－９－10 落石防止撤去工 

１．供用中の施設への影響防止 

請負人は、落石防護柵撤去、落石防止網（繊維網）の撤去に際して、供用

中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じないよう施工しなければならない。 

２．処分方法 

請負人は、落石防護柵撤去、落石防止網（繊維網）の撤去にあたっては、

設計図書による処分方法によらなければならない。 

２－９－11 ブロック舗装撤去工 

１．供用中の施設への影響防止 

請負人は、インターロッキングブロック、コンクリート平板ブロック及び

ノンスリップの撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生
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じないよう施工しなければならない。 

２．道路交通への支障の防止 

請負人は、インターロッキングブロック、コンクリート平板ブロック及び

ノンスリップの撤去に際して、道路交通に対して支障が生じないよう必要な

対策を講じなければならない。 

３．処分方法 

請負人は、インターロッキングブロック、コンクリート平板ブロック及び

ノンスリップの撤去において、設計図書による処分方法によらなければなら

ない。 

２－９－12 縁石撤去工 

１．供用中の施設への影響防止 

請負人は、歩車道境界ブロック、地先境界ブロックの撤去に際して、供用

中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じないよう施工しなければならない。 

２．道路交通への支障防止 

請負人は、歩車道境界ブロック、地先境界ブロックの撤去に際して、道路

交通に対して支障が生じないよう必要な対策を講じなければならない。 

３．処分方法 

請負人は、歩車道境界ブロック及び地先境界ブロックの撤去において、設

計図書による処分方法によらなければならない。 

２－９－13 骨材再生工 

１．骨材再生工の施工 

請負人は、骨材再生工の施工については、設計図書に示した場合を除き、

第１編１－１－18建設副産物の規定によるものとする。 

２．構造物の破砕撤去 

請負人は、構造物の破砕、撤去については、第３編２－９－３構造物取壊

し工及び第３編２－９－６道路付属物撤去工の規定により施工しなければな

らない。ただし、これらの規定によりがたい場合には、設計図書に関して監

督員の承諾を得なければならない。 

３．適切な使用機械の選定 

請負人は、骨材再生工の施工にあたり、現場状況、破砕物の内容、破砕量

や運搬方法などから、適切な使用機械を選定しなければならない 

４．他の部分の損傷防止 

請負人は、骨材再生工の施工については、施工箇所以外の部分に損傷や悪

影響を与えないように行わなければならない。 
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５．関係者以外の立ち入り防止 

請負人は、作業ヤードの出入り口の設置及び破砕作業に際して、関係者以

外の立ち入りの防止に対して留意しなければならない。 

６．施工計画書 

請負人は、破砕ホッパーに投入する材質、圧縮強度、大きさ等について使

用機械の仕様、処理能力、選別方法や再生骨材の使用目的を考慮して、小割

及び分別の方法を施工計画書に記載しなければならない。 

なお、鉄筋、不純物、ごみや土砂などの付着物の処理は、再生骨材の品質

及び使用機械の適用条件に留意して行わなければならない。 

７．飛散、粉塵、振動対策 

請負人は、コンクリート塊やアスファルト塊等の破砕や積込みにあたり、

飛散、粉塵及び振動対策の必要性について変更が伴う場合には、事前に設計

図書に関して監督員と協議しなければならない。 

８．作業ヤード（１） 

請負人は、作業ヤードの大きさ及び適切な施工基盤面の整備方法について

変更が伴う場合は、事前に設計図書に関して監督員と協議しなければならな

い。 

９．作業ヤード（２） 

請負人は、作業ヤードの大きさ及び適切な施工基盤面の整備方法について

は、設計図書によるものとし、これによりがたい場合は、事前に設計図書に

関して監督員と協議しなければならない。  

10．再生骨材、建設廃棄物 

請負人は、施工上やむを得ず指定された場所以外に再生骨材や建設廃棄物

を仮置きまたは処分する場合には、設計図書に関して監督員と協議しなけれ

ばならない。  

２－９－14 運搬処理工 

１．骨材再生工の施工 

工事の施工に伴い生じた工事現場発生品については、第１編１－１－17工

事現場発生品の規定による。 

２．建設副産物の規定 

工事の施工に伴い生じた建設副産物については、第１編１－１－18建設副

産物の規定によるものとする。 

３．殻運搬処理 

請負人は、殻運搬処理、現場発生品の運搬処理を行うにあたっては、運搬

物が飛散しないように、適正な処置を行わなければならない。 



 

第３編土木工事共通編 第２章一般施工（R2.10） 

 
第３編土木工事共通編 第２章一般施工（R2.10） 

3-153 

第10節 仮設工 

２－10－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、仮設工として工事用道路工、仮橋・仮桟橋工、路面覆工、土留・

仮締切工、砂防仮締切工、水替工、地下水位低下工、地中連続壁工（壁式）、

地中連続壁工（柱列式）、仮水路工、残土受入れ施設工、作業ヤード整備工、

電力設備工、コンクリート製造設備工、トンネル仮設備工、防塵対策工、汚

濁防止工、防護施設工、除雪工、法面吹付工、水質汚濁防止膜工その他これ

らに類する工種について定める。 

２．一般事項 

請負人は、仮設工については、設計図書の定めまたは監督員の指示がある

場合を除き、請負人の責任において施工しなければならない。 

３．仮設物の点検 

請負人は、仮設物について、常時点検して修理または補強をし、その機能

を十分に発揮できるようにしなければならない。 

４．仮設物の撤去、原形復旧 

請負人は、仮設物については、設計図書の定めまたは監督員の指示がある

場合を除き、工事完了後、仮設物を完全に撤去し、原形に復旧しなければな

らない。 

５．仮設工 

仮設工等については、耐力計算及び施工方法については、設計図書に明記

している場合を除き「建設工事公衆災害防止対策要綱」及び「労働安全衛生

規則」によらなければならない。 

２－10－２ 工事用道路工 

１．一般事項 

工事用道路とは、工事用の資機材や土砂を運搬するために仮に施工された

道路をいうものとする。 

２．工事用道路の計画・施工 

請負人は、工事用道路の施工にあたり、予定交通量・地形・気候を的確に

把握し、周囲の環境に影響のないよう対策を講じなければならない。 

３．一般交通の支障防止 

請負人は、工事用道路に一般交通がある場合には、一般交通の支障となら

ないようその維持管理に留意しなければならない。 

４．工事用道路盛土の施工 

請負人は、工事用道路盛土の施工にあたり、不等沈下を起さないように締
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固めなければならない。 

５．盛土部法面の整形 

請負人は、工事用道路の盛土部法面を整形する場合は、法面の崩壊が起こ

らないように締固めなければならない。 

６．工事用道路の敷砂利 

請負人は、工事用道路の敷砂利を行うにあたり，石材を均一に敷均さなけ

ればならない。 

７．安定シート 

請負人は、安定シートを用いて、工事用道路の盛土の安定を図る場合には、

安定シートと盛土が一体化して所定の効果が発揮できるよう施工しなければ

ならない。 

８．殻運搬処理 

請負人は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように、

適正な処置を行わなければならない。 

９．既設構造物への影響防止 

請負人は、工事用道路を堤防等の既設構造物に設置・撤去する場合は、既

設構造物に悪影響を与えないようにしなければならない。 

２－10－３ 仮橋・仮桟橋工 

１．一般事項 

請負人は、仮橋・仮桟橋を河川内に設置する際に、設計図書に定めがない

場合には、工事完了後及び工事期間中であっても出水期間中は撤去しなけれ

ばならない。 

２．覆工板と仮橋上部との接合 

請負人は、覆工板と仮橋上部との接合を行うにあたり、隅角部の設置に支

障があるときはその処理方法等の対策を講じなければならない。 

３．仮設高欄及び防舷材の設置 

請負人は、仮設高欄及び防舷材を設置するにあたり、その位置に支障があ

るときは、設置方法等の対策を講じなければならない。 

４．殻運搬処理 

請負人は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように、

適正な処置を行わなければならない。 

５．杭の施工 

請負人は、杭橋脚の施工にあたり、ウォータージェットを用いる場合には、

最後の打止めを落錘等で貫入させ落ち着かせなければならない。 
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２－10－４ 路面覆工 

１．一般事項 

請負人は、路面覆工を施工するにあたり、覆工板間の段差、隙間、覆工板

表面の滑り及び覆工板の跳ね上がり等に注意し、交通の支障とならないよう

にしなければならない。また、路面覆工の横断方向端部には必ず覆工板ずれ

止め材を取り付けなければならない。 

２．第三者の立ち入り防止 

請負人は、覆工部の出入り口の設置及び資器材の搬入出に際して、関係者

以外の立ち入りの防止に対して留意しなければならない。 

３．路面覆工桁の転倒防止 

請負人は、路面勾配がある場合に、覆工板の受桁に荷重が均等にかかるよ

うにすると共に、受桁が転倒しない構造としなければならない。 

２－10－５ 土留・仮締切工 

１．一般事項 

請負人は、周囲の状況を考慮し、本体工事の品質、出来形等の確保に支障

のないように施工しなければならない。 

２．河積阻害等の防止 

請負人は、仮締切工の施工にあたり、河積阻害や河川管理施設、許可工作

物等に対する局所的な洗掘等を避けるような施工をしなければならない。 

３．適用規定 

請負人は、河川堤防の開削をともなう施工にあたり、仮締切を設置する場

合には、「仮締切堤設置基準(案)」（国土交通省、平成22年６月）の規定によ

る。 

４．埋設物の確認 

請負人は、土留・仮締切工の仮設Ｈ鋼杭、仮設鋼矢板の打込みに先行し、

支障となる埋設物の確認のため、溝掘り等を行い、埋設物を確認しなければ

ならない。 

５．溝掘の仮復旧 

請負人は、溝掘りを行うにあたり、一般の交通を開放する必要がある場合

には、仮復旧を行い一般の交通に開放しなければならない。 

６．埋戻し 

請負人は、埋戻しを行うにあたり、埋戻し箇所の残材、廃物、木くず等を

撤去し、目標高さまで埋戻さなければならない。 

７．埋戻し箇所の排水 

請負人は、埋戻し箇所が水中の場合には、施工前に排水しなければならな
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い。 

８．埋戻土の締固め 

請負人は、構造物の隣接箇所や狭い箇所において埋戻しを行う場合は、十

分に締固めを行わなければならない。 

９．埋設構造物周辺の埋戻し 

請負人は、埋戻しを行うにあたり、埋設構造物がある場合には、偏土圧が

作用しないように、埋戻さなければならない。 

10．水密性の確保 

請負人は、河川構造物付近のように水密性を確保しなければならない箇所

の埋戻しにあたり、埋戻し材に含まれる石が１ヶ所に集中しないように施工

しなければならない。 

11．適切な含水比の確保 

請負人は、埋戻しの施工にあたり、適切な含水比の状態で行わなければな

らない。 

12．埋設物等への損傷防止 

請負人は、仮設鋼矢板の打込みにおいて、埋設物等に損傷を与えないよう

施工しなければならない。 

13．ウォータージェット工の最終打止め 

請負人は、ウォータージェットを用いて仮設Ｈ鋼杭、鋼矢板等を施工する

場合には、最後の打止めを落錘等で貫入させ落ち着かせなければならない。 

14．杭・矢板引抜き跡の埋戻し 

請負人は、仮設Ｈ鋼杭、鋼矢板等の引抜き跡を沈下など地盤の変状を生じ

ないよう空洞を砂等で充填しなければならない。 

15．仮設アンカー影響防止 

請負人は、仮設アンカーの削孔施工については、地下埋設物や周辺家屋等

に悪影響を与えないように行わなければならない。 

16．土留め材の締付け 

請負人は、タイロッド・腹起しあるいは切梁・腹起しの取付けにあたって

各部材が一様に働くように締付けを行わなければならない。 

17．横矢板の施工 

請負人は、横矢板の施工にあたり、掘削と並行してはめ込み、横矢板と掘

削土壁との間に隙間のないようにしなければならない。万一掘りすぎた場合

は、良質な土砂、その他適切な材料を用いて裏込を行うとともに、土留め杭

のフランジと土留め板の間にくさびを打ち込んで、隙間のないように固定し

なければならない。 
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18．じゃかご（仮設）施工 

請負人は、じゃかご（仮設）施工にあたり、中詰用石材の網目からの脱落

が生じないよう、石材の選定を行わなければならない。 

19．じゃかご（仮設）の詰石 

請負人は、じゃかご（仮設）の詰石にあたり、外廻りに大きな石を配置し、

かごの先端から逐次詰込み、空隙を少なくしなければならない。 

20．じゃかご（仮設）の布設 

請負人は、じゃかご（仮設）の布設にあたり、床ごしらえのうえ、間割り

をしてかご頭の位置を定めなければならない。 

なお、詰石に際しては、請負人は法肩及び法尻の屈折部が扁平にならない

ように充填し、適切な断面形状に仕上げなければならない。 

21．ふとんかご（仮設）の施工 

ふとんかご（仮設）の施工については、本条18～20項の規定による。 

22．締切盛土着手前の現状地盤確認 

請負人は、締切盛土着手前に現状地盤を確認し、周囲の地盤や構造物に変

状を与えないようにしなければならない。 

23．盛土部法面の整形 

請負人は、盛土部法面の整形を行う場合には、締固めて法面の崩壊がない

ように施工しなければならない。 

24．止水シートの設置 

請負人は、止水シートの設置にあたり、突起物やシートの接続方法の不良

により漏水しないように施工しなければならない。側壁や下床版等のコンク

リートの打継部では必要に応じて増張りを施すものとする。 

25．殻運搬処理 

請負人は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように、

適正な処置を行わなければならない。 

２－10－６ 砂防仮締切工 

１．一般事項 

請負人は、土砂締切、土のう締切、コンクリート締切の施工にあたり、周

囲の状況を考慮し、本体工事の品質、出来形等の確保に支障のないように施

工しなければならない。 

２．作業土工の規定 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻

し）の規定による。 
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３．土砂締切の規定 

土砂締切の施工については、第１編第２章第３節河川土工・砂防土工の規

定による。 

４．コンクリート締切工の規定 

コンクリート締切工の施工については、第１編３章無筋・鉄筋コンクリー

トの規定による。 

２－10－７ 水替工 

１．一般事項 

請負人は、ポンプ排水を行うにあたり、土質の確認によって、クイックサ

ンド、ボイリングが起きない事を検討すると共に、湧水や雨水の流入水量を

充分に排水しなければならない。 

２．排水管理 

請負人は、本条１項の現象による法面や掘削地盤面の崩壊を招かぬように

管理しなければならない。 

３．排水時の処置 

請負人は、河川あるいは下水道等に排水する場合において、設計図書に明

示がない場合には、施工前に、河川法、下水道法の規定に基づき、当該管理

者に届出、あるいは許可を受けなければならない。 

４．濁水処理 

請負人は、工事により発生する濁水を関係法令等に従って、濁りの除去等

の処理を行った後、放流しなければならない。 

２－10－８ 地下水位低下工 

１．一般事項 

請負人は、ウェルポイントあるいはディープウェルを行うにあたり、施工

前に土質の確認を行い、地下水位、透水係数、湧水量等を確認し、確実に施

工しなければならない。 

２．周辺被害の防止 

請負人は、周辺に井戸がある場合には、状況の確認につとめ被害を与えな

いようにしなければならない。 

３．電食対策 

長期間にわたり集水井においてポンプを運転する場合は、事前に電食対策

の検討を行わなければならない。 

４．適用規定 

排水は泥土、砂、じんあい、有害物質が含まれる場合、第３編２－10－７
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水替工 第３、４項による。 

２－10－９ 地中連続壁工（壁式） 

１．ガイドウォールの設置 

請負人は、ガイドウォールの設置に際して、表層地盤の状況、地下水位上

載荷重、隣接構造物との関係を考慮して、形状・寸法等を決定し、所定の位

置に精度よく設置しなければならない。 

２．連壁鉄筋の組立 

請負人は、連壁鉄筋の組立に際して、運搬、建て込み時に変形が生じない

ようにしながら、所定の位置に正確に設置しなければならない。 

３．鉄筋かごの製作精度の確保 

連壁鉄筋を深さ方向に分割して施工する場合には、請負人は、建て込み時

の接続精度が確保できるように、各鉄筋かごの製作精度を保たなければなら

ない。 

４．エレメント間の止水性向上 

請負人は、後行エレメントの鉄筋かごの建て込み前に、先行エレメントの、

連壁継手部に付着している泥土や残存している充填砕石を取り除く等エレメ

ント間の止水性の向上を図らなければならない。 

５．連壁コンクリート打設時の注意 

請負人は、連壁コンクリートの打設に際して、鉄筋かごの浮き上がりのな

いように施工しなければならない。 

６．余盛りコンクリートの施工 

打設天端付近では、コンクリートの劣化が生ずるため、請負人は50㎝以上

の余盛りを行う等その対応をしなければならない。 

７．仮設アンカーの削孔時の注意 

請負人は、仮設アンカーの削孔施工にあたり、地下埋設物や周辺家屋等に

影響を与えないように行わなければならない。 

８．切梁・腹起し取付け時の注意 

請負人は、切梁・腹起しの取付けにあたり、各部材が一様に働くように締

付けを行わなければならない。 

９．殻運搬処理 

請負人は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように、

適正な処置を行わなければならない。 

２－10－10 地中連続壁工（柱列式） 

１．ガイドトレンチの設置 

請負人は、ガイドトレンチの設置に際して、表層地盤の状況、地下水位上
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載荷重、隣接構造物との関係を考慮して、形状・寸法等を決定し、所定の位

置に精度よく設置しなければならない。 

２．柱列杭の施工 

請負人は、柱列杭の施工に際して、各杭の施工順序、間隔、柱列線及び削

孔精度等に留意し、連続壁の連続性の確保に努めなければならない。 

３．オーバーラップ配置 

オーバーラップ配置の場合に、請負人は、隣接杭の材齢が若く、固化材の

強度が平均しているうちに掘孔しなければならない。 

４．芯材の建込み 

請負人は、芯材の建て込みに際して、孔壁を損傷しないようにするととも

に、芯材を孔心に対して垂直に建て込まなければならない。 

５．芯材の挿入 

請負人は、芯材の挿入が所定の深度まで自重により行えない場合には、孔

曲り、固化材の凝結、余堀り長さ不足、ソイルセメントの攪拌不良等の原因

を調査し、適切な処置を講じなければならない。 

６．仮設アンカー削孔時の注意 

請負人は、仮設アンカーの削孔施工にあたり、地下埋設物や周辺家屋等に

影響を与えないように行わなければならない。 

７．切梁・腹起し取付け時の注意 

請負人は、切梁・腹起しの取付けにあたり、各部材が一様に働くように締

付けを行わなければならない。 

８．殻運搬処理 

請負人は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように、

適正な処置を行わなければならない。 

２－10－11 仮水路工 

１．排水施設の損傷防止 

請負人は、工事車両等によりヒューム管、コルゲートパイプ、塩ビ管の破

損を受けないよう、設置しなければならない。 

２．排水管撤去跡の埋戻し 

請負人は、ヒューム管・コルゲートパイプ、塩ビ管の撤去後、埋戻しを行

う場合には、埋戻しに適した土を用いて締固めをしながら埋戻しをしなけれ

ばならない。 

３．素掘側溝の施工 

請負人は、素掘側溝の施工にあたり、周囲の地下水位への影響が小さくな

るように施工しなければならない。また、水位の変動が予測される場合には、
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必要に応じて周囲の水位観測を行わなくてはならない。 

４．切梁・腹起し取付け時の注意 

請負人は、切梁・腹起しの取付けにあたり、切梁・腹起しが一様に働くよ

うに締付けを行わなければならない。 

５．仮設鋼矢板水路 

請負人は、仮設の鋼矢板水路を行うにあたり、控索材等の取付けにおいて、

各控索材等が一様に働くように締付けを行わなければならない。 

６．杭・矢板等の引抜跡の埋戻し 

請負人は、仮設Ｈ鋼杭、鋼矢板等の引抜き跡を沈下など地盤の変状を生じ

ないよう空洞を砂等で充填しなければならない。 

２－10－12 残土受入れ施設工 

１．搬入土砂の周囲への流出防止 

請負人は、雨水の排水処理等を含めて、搬入土砂の周囲への流出防止対策

を講じなければならない。 

２．コンクリートブロック等の仮置き時の防護 

請負人は、コンクリートブロック、プレキャストＬ型擁壁、プレキャスト

逆Ｔ型擁壁を仮置きする場合には、転倒、他部材との接触による損傷がない

ようにこれらを防護しなければならない。 

２－10－13 作業ヤード整備工 

１．一般事項 

請負人は、ヤード造成を施工するにあたり、工事の進行に支障のないよう

に位置や規模を検討し造成・整備しなければならない。 

２．敷砂利施工の注意 

請負人は、ヤード内に敷砂利を施工する場合、ヤード敷地内に砕石を平坦

に敷均さなければならない。 

２－10－14 電力設備工 

１．一般事項 

請負人は、受電設備、配電設備、電動機設備、照明設備を設置するにあた

り、必要となる電力量等を把握し、本体工事の施工に支障が生じない設備と

しなければならない。 

２．電気主任技術者 

請負人は、電気事業法において定める自家用電気工作物施設の維持管理保

守において電気主任技術者を選び、監督員に提示するとともに、保守規定を

制定し適切な運用をしなければならない。 
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３．防音対策 

請負人は、騒音が予見される設備を設置する場合には、防音対策を講じる

など、周辺環境に配慮しなければならない。 

２－10－15 コンクリート製造設備工 

１．一般事項 

コンクリートプラント設備は、練り上がりコンクリートを排出する時に材

料の分離を起こさないものとする。 

２．コンクリートの練りまぜ 

請負人は、コンクリートの練りまぜにおいてはバッチミキサを用いなけれ

ばならない。 

３．ケーブルクレーン設備のバケットの構造 

ケーブルクレーン設備のバケットの構造は、コンクリートの投入及び搬出

の際に材料の分離を起こさないものとし、また、バケットからコンクリート

の排出が容易でかつ速やかなものとする。 

２－10－16 トンネル仮設備工 

１．一般事項 

請負人は、トンネル仮設備について、本体工事の品質・性能等の確保のた

め、その保守に努めなければならない。 

２．トンネル照明設備の設置 

請負人は、トンネル照明設備を設置するにあたり、切羽等直接作業を行う

場所、保線作業、通路等に対して適切な照度を確保するとともに、明暗の対

比を少なくするようにしなければならない。また、停電時等の非常時への対

応についても配慮した設備としなければならない。 

３．用水設備の設置 

請負人は、用水設備を設置するにあたり、さっ孔水、コンクリート混練水、

洗浄水、機械冷却水等の各使用量及び水質を十分把握し、本体工事の施工に

支障が生じない設備としなければならない。 

４．トンネル排水設備の設置 

請負人は、トンネル排水設備を設置するにあたり、湧水量を十分調査し、

作業その他に支障が生じないようにしなければならない。また、強制排水が

必要な場合には、停電等の非常時に対応した設備としなければならない。 

５．トンネル換気設備の設置 

請負人は、トンネル換気設備の設置にあたり、発破の後ガス、粉じん、内

燃機関の排気ガス、湧出有毒ガス等について、その濃度が関係法令等で定め

られた許容濃度以下に坑内環境を保つものとしなければならない。 
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また、停電等の非常時の対応についても考慮した設備としなければならな

い。 

６．トンネル送気設備の設置 

請負人は、トンネル送気設備の設置にあたり、排気ガス等の流入を防止す

るように吸気口の位置の選定に留意しなければならない。また、停電等の非

常時への対応についても考慮した設備としなければならない。 

請負人は、機械による掘削作業、せん孔作業及びコンクリート等の吹付け

作業にあたり、湿式の機械装置を用いて粉じんの発散を防止するための措置

を講じなければならない。 

７．トンネル工事連絡設備の設置 

請負人は、トンネル工事連絡設備の設置にあたり、通常時のみならず非常

時における連絡に関しても考慮しなければならない。 

８．換気装置の設置 

請負人は、換気装置の設置にあたり、トンネルの規模、施工方法、施工条

件等を考慮した上で、坑内の空気を強制的に換気するのに効果的な換気装置

のものを選定しなければならない。 

９．集じん装置の設置 

請負人は、集じん装置の設置にあたり、トンネル等の規模等を考慮した上

で、十分な処理容量を有しているもので、粉じんを効率よく捕集し、かつ、

吸入性粉じんを含めた粉じんを清浄化する処理能力を有しているものを選定

しなければならない。 

10．換気等の効果確認 

請負人は、換気の実施等の効果を確認するにあたって、半月以内ごとに１

回、定期に、定められた方法に従って、空気の粉じん濃度等について測定を

行わなければならない。この際、粉じん濃度（吸入性粉じん濃度）目標レベ

ルは3mg/㎥以下とし、掘削断面積が小さいため、3㎎/m3を達成するのに必要な

大きさ(口径)の風管または必要な本数の風管の設置、必要な容量の集じん装

置の設置等が施工上極めて困難であるものについては、可能な限り、3㎎/㎥

に近い値を粉じん濃度目標レベルとして設定し、当該値を記録しておくこと。

また、各測定点における測定値の平均値が目標レベルを超える場合には、作

業環境を改善するための必要な措置を講じなければならない。 

粉じん濃度等の測定結果は、関係労働者が閲覧できる措置を講じなければ

ならない。 

11．トンネル充電設備の設置 

請負人は、トンネル充電設備を設置するにあたり、機関車台数等を考慮し
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工事に支障が生じないよう充電所の大きさ及び充電器台数等を決定しなけれ

ばならない。また、充電中の換気に対する配慮を行わなければならない。 

12．スライドセントルの組立解体 

請負人は、スライドセントル組立解体にあたり、換気管及び送気管等の損

傷に留意し、また移動時にねじれなどによる変形を起こさないようにしなけ

ればならない。組立時には、可動部が長期間の使用に耐えるようにしなけれ

ばならない。 

13．防水作業台車 

請負人は、防水作業台車の構造を防水シートが作業台端部で損傷しない構

造とするとともに、作業台組立解体にあたり、施工済みの防水シートを損傷

することのないように作業しなければならない。 

14．ターンテーブル設備の設置 

請負人は、ターンテーブル設備の設置にあたり、その動きを円滑にするた

め、据付面をよく整地し不陸をなくさなければならない。 

15．トンネル用濁水処理設備の設置 

請負人は、トンネル用濁水処理設備の設置にあたり、水質汚濁防止法、関

連地方自治体の公害防止条例等の規定による水質を達成できるものとしなけ

ればならない。また、設備については、湧水量、作業内容及び作業の進捗状

況の変化に伴う処理水の水質変化に対応できるものとしなければならない。 

２－10－17 防塵対策工 

１．一般事項 

請負人は、工事車輛が車輪に泥土、土砂を付着したまま工事区域から外部

に出るおそれがある場合にはタイヤ洗浄装置及びこれに類する装置の設置、

その対策について設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

２．砂塵被害防止 

請負人は、工事用機械及び車輛の走行によって砂塵の被害を第三者に及ぼ

すおそれがある場合には、散水あるいは路面清掃について、設計図書に関し

て監督員と協議しなければならない。 

２－10－18 汚濁防止工 

１．汚濁防止フェンスの施工 

請負人は、汚濁防止フェンスを施工する場合は、設置及び撤去時期、施工

方法及び順序について、工事着手前に検討し施工しなければならない。 

２．河川等への排水時の処置 

請負人は、河川あるいは下水道等に排水する場合において、設計図書に明

示がない場合には、施工前に、河川法、下水道法の規定に基づき、当該管理
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者に届出、あるいは許可を受けなければならない。 

 

３．濁水放流時の処置 

請負人は、工事により発生する濁水を関係法令等に従って、濁りの除去等

の処理を行った後、放流しなければならない。 

２－10－19 防護施設工 

１．一般事項 

請負人は、防護施設の設置位置及び構造の選定にあたり、発破に伴う飛散

物の周辺への影響がないように留意しなければならない。 

２．仮囲い等による支障対策 

請負人は、仮囲いまたは立入防止柵の設置にあたり、交通に支障をきたす

場合あるいは苦情が発生すると予想される場合には、工事前に対策を講じな

ければならない。 

２－10－20 除雪工 

請負人は、除雪を行うにあたり、路面及び構造物、計画地盤に損傷を与えな

いようにしなければならない。 

なお、万一損傷を与えた場合には請負人の責任において元に戻さなければな

らない。 

２－10－21 法面吹付工 

法面吹付工の施工については、第３編２－14－３吹付工の規定による。 

２－10－22 足場工 

請負人は、足場工の施工にあたり、「手すり先行工法等に関するガイドライ

ン」（厚生労働省、平成21年4月）によるものとし、足場の組立、解体、変更の

作業時及び使用時には、常時、全ての作業床において二段手すり及び幅木の機

能を有するものを設置しなければならない。 

２－10－23 水質汚濁防止膜工 

１．水質汚濁防止膜の設置 

請負人は、設計図書の定めにより、水質汚濁防止膜を設置するものとする。 

２．カーテンの選定 

請負人は、耐腐食性に富むカーテンを選定するものとする。 

３．汚濁防止膜の設置、撤去 

請負人は、汚濁防止膜の設置及び撤去時期を事前に監督員に通知しなけれ

ばならない。 

４．汚濁防止膜の保守管理 

請負人は、汚濁防止膜の設置期間中は適切な保守管理を行わなければなら
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ない。 

 

第11節 軽量盛土工 

２－11－１ 一般事項 

本節は、軽量盛土工として軽量盛土工その他これらに類する工種について定

める。 

２－11－２ 軽量盛土工 

１．一般事項 

請負人は、軽量盛土工を行う場合の材料については、設計図書によらなけ

ればならない。 

２．軽量材の損傷防止 

請負人は、発砲スチロール等の軽量材の運搬を行うにあたり損傷を生じな

いようにしなければならない。仮置き時にあたっては飛散防止に努めるとと

もに、火気、油脂類を避け防火管理体制を整えなければならない。また、長

期にわたり紫外線を受ける場合はシート等で被覆しなければならない。 

３．湧水がある場合の処置 

請負人は、基盤に湧水がある場合、設計図書に関して監督員と協議しなけ

ればならない。 

４．最下層ブロックの設置 

請負人は、軽量材の最下層ブロックの設置にあたっては、特に段差が生じ

ないように施工しなければならない。 

５．ブロック間の固定 

請負人は、軽量材のブロック間の固定にあたっては、設計図書に示された

場合を除き、緊結金具を使用し固定しなければならない。 

６．中間床版 

請負人は、中間床版については、設計図書に示された場合を除き、必要に

応じて監督員と協議しなければならない。 

 

第12節 工場製作工 

２－12－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、工場製作工として桁製作工、検査路製作工、鋼製伸縮継手製作工、

落橋防止装置製作工、橋梁用防護柵製作工、アンカーフレーム製作工、プレ

ビーム用桁製作工、鋼製排水管製作工、工場塗装工その他これらに類する工

種について定める。 
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２．一般事項（１） 

請負人は、製作に着手する前に、第１編１－１－４施工計画書第1項の施工

計画書への記載内容に加えて原寸、工作、溶接、仮組立に関する事項をそれ

ぞれ記載し提出しなければならない。 

なお、設計図書に示されている場合または設計図書に関して監督員の承諾

を得た場合は、上記項目の全部または一部を省略することができるものとす

る。 

３．一般事項（２） 

請負人は、鋳鉄品及び鋳鋼品の使用にあたって、設計図書に示す形状寸法

のもので、有害なキズまたは著しいひずみ及び内部欠陥がないものを使用し

なければならない。 

４．主要部材 

主要部材とは、主構造と床組、二次部材とは、主要部材以外の二次的な機

能を持つ部材をいうものとする。 

２－12－２ 材料 

１．材料確認 

請負人は、鋼材にJISマーク表示のないもの（JISマーク表示認証を受けて

いないもの、JISマーク表示品であってもマーク表示の確認ができないものも

含む）については、立会による材料確認を行わなければならない。 

なお、検査については代表的な鋼板の現物照合とし、それ以外はミルシー

ト等帳票による員数照合、数値確認とし以下による。 

①  代表的な鋼板を以下の規格グループ毎に原則１枚（ロットによっては最

高２枚まで）を現物立会による目視及びリングマーク照合のうえ、機械試

験立会のみを実施することとし、寸法その他の数値については全てミルシ

ート等による確認とする。 

（規格グループ） 

第一グループ：SS400、SM400A、SM400B、SM400C（以上４規格） 

第ニグループ：SM490A、SM490B、SM490C、SM490YA、SM490YB、SM520B、

SM520C（以上７規格） 

第三グループ：SM570Q（以上１規格） 

② 代表的な鋼板以外は、全てミルシート等による員数照合、数値確認とす

る。 

③ 立会による材料確認結果を監督員に提出するものとする。 

２．溶接材料 

① 請負人は、溶接材料の使用区分を表２－47に従って設定しなければなら
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ない。 

表２－47 溶接材料区分 

使用区分 使用する溶接材料 

強度の同じ鋼材を溶

接する場合 

母材の規格値と同等またはそれ以上の機械

的性質（じん性を除く）を有する溶接材料 

強度の異なる鋼材を

溶接する場合 

低強度側の母材の規格値と同等またはそれ

以上の機械的性質（じん性を除く）を有す

る溶接材料 

じん性の同じ鋼材を

溶接する場合 

母材の要求値と同等またはそれ以上のじん

性を有する溶接材料 

じん性の異なる鋼材

を溶接する場合 

低じん性側の母材の要求値と同等またはそ

れ以上のじん性を有する溶接材料 

耐候性鋼と普通鋼を

溶接する場合 

普通鋼の母材と同等またはそれ以上の機械

的性質、じん性を有する溶接材料 

耐候性鋼と耐候性鋼

を溶接する場合 

母材の要求値と同等またはそれ以上の機械

的性質、じん性及び耐候性鋼を有する溶接

材料 

 

② 請負人は、耐侯性鋼材を溶接する場合は、耐侯性鋼材用の溶接材料を

用いなければならない。 

なお、被覆アーク溶接で施工する場合で以下の項目に該当する場合は、

低水素系溶接材料を使用するものとする。 

(1)耐侯性鋼材を溶接する場合 

(2)ＳＭ490，ＳＭ490Ｙ，ＳＭ520，ＳＢＨＳ400，ＳＭ570及びＳＢＨＳ 

500を溶接する場合 

③ 請負人は、被覆アーク溶接棒を表２－48に従って乾燥させなければなら

ない。 

表２－48 溶接棒乾燥の温度と時間 

溶接棒の種類 溶接棒の状態 乾燥温度 乾燥時間 

軟鋼用被覆 

アーク溶接棒 

乾燥（開封）後12時間以

上経過したときもしくは

溶接棒が吸湿したおそれ

があるとき 

100～150℃ １時間以上 

低水素系被覆 

アーク溶接棒 

乾燥（開封）後４時間以

上経過したときもしくは

溶接棒が吸湿したおそれ

があるとき 

300～400℃ １時間以上 
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④  請負人は、サブマージアーク溶接に用いるフラックスを表２－49に従

って乾燥させなければならない。 

表２－49 フラックスの乾燥の温度と時間 

フラックスの種類 乾燥温度 乾燥時間 

溶融フラックス 150～200℃ １時間以上 

ボンドフラックス 200～250℃ １時間以上 

 

３．鋼種の識別 

請負人は、同一橋梁に多種類の鋼材を使用する場合は、塗色により鋼種を

識別するなどの方法を講じ、混同しないようにしなければならない。 

４．鋼材の保管 

請負人は、鋼材の保管にあたって、保管期間中に著しいさびを生じさせた

り傷をつけたりしないように配慮しなければならない。 

５．鋼板の厚さ 

鋼板の厚さの許容差は、JIS G 3193「熱間圧延鋼板と鋼帯の形状、寸法、

質量及びその許容差」表４、厚さ許容差を適用し、かつ備考１により、

（－）側の許容差が公称板厚の５％以内にならなければならない。 

６．表面欠陥 

鋼材表面には、有害な欠陥があってはならない。表面欠陥の補修は、第３

編２－12－３桁製作工第１項（13）に規定する表２－57によって行うものと

する。表面欠陥の補修後の板厚は５項に規定した板厚の許容差内になければ

ならない。 

  ７．工場塗装工の材料 

工場塗装工の材料については、以下の規定によるものとする。 

（１）請負人は、JISに適合した塗料を使用しなければならない。また請負人は、

設計図書に特に明示されていない場合は、施工前に色見本により監督員の

確認を得なければならない。 

（２）請負人は、塗料を直射日光の受けない場所に保管し、その取扱いは、関

係諸法令、諸法規を遵守して行わなければならない。 

（３）請負人は、多液型塗料を使用する場合、混合の際の混合割合、混合法、
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混合塗料の状態、使用時間等について使用塗料の仕様を遵守しなければな

らない。 

（４）請負人は、多液型塗料の可使時間は、表２－50の基準を遵守しなければ

ならない。 

表２－50 多液型塗料の可使時間 

塗料名 可使時間（時間） 

長ばく形エッチングプライマー 20℃、8以内 

無機ジンクリッチプライマー 

無機ジンクリッチペイント 

有機ジンクリッチペイント 

20℃、5以内 

エポキシ樹脂塗料下塗 

変性エポキシ樹脂塗料下塗 

亜鉛めっき用エポキシ樹脂塗料下塗 

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 

10℃、8以内 

20℃、5以内 

30℃、3以内 

変性エポキシ樹脂塗料内面用 
20℃、5以内 

30℃、3以内 

超厚膜形エポキシ樹脂塗料 20℃、3以内 

エポキシ樹脂塗料下塗（低温用） 

変性エポキシ樹脂塗料下塗（低温用） 

変性エポキシ樹脂塗料内面用（低温用） 

5℃、5 以内 

10℃、3以内 

無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 20℃、1以内 

無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（低温用） 10℃、1以内 

コンクリート塗装用エポキシ樹脂プライマー 20℃、5以内 

ふっ素樹脂塗料用中塗 

ふっ素樹脂塗料上塗 

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 

コンクリート塗装用エポキシ樹脂塗料中塗 

コンクリート塗装用柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗 

コンクリート塗装用ふっ素樹脂塗料上塗 

コンクリート塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗 

20℃、5以内 

30℃、3以内 

 

（５）請負人は、塗料の有効期限を、ジンクリッチペイントは製造後６ヶ月以

内、その他の塗料は製造後 12 ヶ月とし、有効期限を経過した塗料は使用し

てはならない。 

２－12－３ 桁製作工 

１．製作加工 

製作加工については、以下の規定によるものとする。 

（１）原寸 

① 請負人は、工作に着手する前にコンピュータによる原寸システム等に
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より図面の不備や製作上に支障がないかどうかを確認しなければならな

い。 

② 請負人は、上記①においてコンピュータによる原寸システム等を仕様

しない場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

③ 原寸図を作成する場合、請負人は、JIS B 7512（鋼製巻尺）の１級に

合格した鋼製巻尺を使用しなければならない。 

なお、これによりがたい場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得

なければならない。。 

④ 請負人は、現場と工場の鋼製巻尺の使用にあたって、温度補正を行わ

なければならない。なお、桁に鋼製巻尺を添わせる場合には、桁と同温

度とみなせるため温度補正の必要はない。 

（２）工作 

① 請負人は、主要部材の板取りにあたっては、主たる応力の方向と圧延

方向とが一致することを確認し、行わなければならない。 

ただし、圧延直角方向でJIS G 3106（溶接構造用圧延鋼材）の機械的性質

を満足する場合や、連結板などの溶接されない部材について板取りする

場合は、この限りではない。 

なお、板取りに関する資料を保管し、監督員または検査員からの請求があ

った場合は、速やかに提示しなければならない。 

② 請負人は、けがきにあたって、完成後も残るような場所にはタガネ・

ポンチ傷をつけてはならない。 

③ 請負人は、主要部材の切断を自動ガス切断法、プラズマアーク切断法

またはレーザー切断法により行わなければならない。また、フィラー・

タイプレート、形鋼、板厚10mm以下のガセットプレート及び補剛材等は、

せん断により切断してよいが、切断線に肩落ち、かえり、不揃い等のあ

る場合は縁削りまたはグラインダ仕上げを行って平滑に仕上げるものと

する。 

④ 請負人は、塗装等の防錆・防食を行う部材において組立てた後に自由

縁となる部材の角は面取りを行うものとし、半径2mm以上の曲面仕上げを

行うものとする。 

⑤ 請負人は、鋼材の切断面の表面の粗さを、50μｍ以下にしなければな

らない。 

⑥ 請負人は、孔あけにあたって、設計図書に示す径にドリルまたはドリ

ルとリーマ通しの併用により行わなければならない。ただし、二次部材

（道示による）で板厚16㎜以下の材片は、押抜きにより行うことができ
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る。 

また、仮組立て時以前に主要部材に設計図書に示す径を孔あけする場

合は、NC穿孔機または型板を使用するものとする。 

なお、孔あけによって孔の周辺に生じたまくれは削り取るものとする。 

⑦ 請負人は、主要部材において冷間曲げ加工を行う場合、内側半径は板

厚の15倍以上にしなければならない。なお、これにより難い場合は、設

計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

ただし、JIS Z 2242（金属材料のシャルピ－衝撃試験方法）に規定す

るシャルピー衝撃試験の結果が、表２－51に示す条件を満たし、かつ化

学成分中の窒素が0.006％をこえない材料については、内側半径を板厚の

７倍以上または５倍以上とすることができる。 

 

表２－51  シャルピー吸収工ネルギーに対する冷間曲げ加工半径の許容値 

シャルピー吸収 

エネルギー（Ｊ） 

冷間曲げ加工の 

内側半径 
付記記号注) 

150以上 板厚の７倍以上 －7L,－7C 

200以上 板厚の５倍以上 －5L,－5C 

[注1] １番目の数字：最小曲げ半径の板厚の倍率 

[注2] ２番目の数字：曲げ加工方向（L：最終圧延方向と同一方向 

                  C：最終圧延方向と直角方向） 

 

⑧ 請負人は、調質鋼（Ｑ）及び熱加工制御鋼（TMC）の熱間加工を行って

はならない。 

（３）溶接施工 

① 請負人は、溶接施工について各継手に要求される溶接品質を確保する

よう、以下の事項を施工計画書へ記載しなければならない。 

１）鋼材の種類及び特性 

２）溶接材料の種類及び特性 

３）溶接作業者の保有資格 

４）継手の形状及び精度 

５）溶接環境及び使用設備 

６）溶接施工条件及び留意事項 

７）溶接部の検査方法 

８）不適合品の取り扱い 

② 請負人は、JIS Z 3801（手溶接技術検定における試験方法及び判定基
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準）に定められた試験の種類のうち、その作業に該当する試験または、

これと同等以上の検定試験に合格した溶接作業者を従事させなければな

らない。 

ただし、半自動溶接を行う場合は、JIS Z 3841（半自動溶接技術検定

における試験方法及び判定基準）に定められた試験の種類のうち、その

作業に該当する試験または、これと同等以上の検定試験に合格した溶接

作業者を従事させるものとする。 

また、サブマージアーク溶接を行う場合は、Ａ－２Ｆまたは、これと

同等以上の検定試験に合格した溶接作業者を従事させるものとする。 

なお、工場溶接に従事する溶接作業者は、６ヶ月以上溶接工事に従事

し、かつ工事前２ヶ月以上引き続きその工場において、溶接工事に従事

した者でなければならない。また、現場溶接に従事する溶接作業者は、

６ヶ月以上溶接工事に従事し、かつ適用する溶接施工方法の経験がある

者または十分な訓練を受けた者でなければならない。 

（４）溶接施工試験 

① 請負人は、以下の事項のいずれかに該当する場合は、溶接施工試験を

行わなければならい。 

ただし、二次部材については、除くものとする。 

なお、すでに過去に同等またはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、

かつ施工経験をもつ工場では、その溶接施工試験報告書について、監督

員の承諾を得た上で溶接施工試験を省略することができる。 

１）ＳＭ570、ＳＭＡ570Ｗ、ＳＭ520及びＳＭＡ490Ｗにおいて１パスの

入熱量が7,000J／mmを超える場合 

２）ＳＢＨＳ500、ＳＢＨＳ500Ｗ、ＳＢＨＳ400、ＳＢＨＳ400Ｗ、ＳＭ

490Ｙ及びＳＭ490において、１パスの入熱量が10,000J／mmを超える場

合 

３）被覆アーク溶接法（手溶接のみ）、ガスシールドアーク溶接法（Ｃ

Ｏ２ガスまたはＡrとＣＯ２の混合ガス）、サブマージアーク溶接法以外

の溶接を行う場合 

４）鋼橋製作の実績がない場合 

５）使用実績のないところから材料供給を受ける場合 

６）採用する溶接方法の施工実績がない場合 

② 請負人は、溶接施工試験にあたっては、「土木工事施工管理基準 品

質管理基準」に規定された試験項目から該当する項目を選んで行わなけ

ればならない。 
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なお、供試鋼板の選定、溶接条件の選定その他は、以下によるものと

する。 

１）供試鋼板には、同じような溶接条件で取扱う鋼板のうち、最も条件

の悪いものを用いるものとする。 

２）溶接は、実際の施工で用いる溶接条件で行うものとし、溶接姿勢は

実際に行う姿勢のうち、最も不利なもので行うものとする。 

３）異種の鋼材の開先溶接試験は、実際の施工と同様の組合わせの鋼材

で行うものとする。 

なお、同鋼種で板厚の異なる継手については板厚の薄い方の鋼材で

行うことができる。 

４）再試験は、最初の個数の２倍とする。 

（５）組立て 

請負人は、部材の組立てにあたって、補助治具を有効に利用し、無理の

ない姿勢で組立溶接できるように考慮しなければならない。また支材やス

トロングバック等の異材を母材に溶接することは避けるものとする。 

やむを得ず溶接を行って母材を傷つけた場合は、本項（12）欠陥部の補

修により補修するものとする。 

（６）材片の組合わせ精度 

請負人は、材片の組合わせ精度を、継手部の応力伝達が円滑で、かつ、

継手性能が確保されるものにしなければならない。材片の組合わせ精度は

以下の値とするものとする。 

ただし、施工試験によって誤差の許容量が確認された場合は、設計図書

に関して監督員の承諾を得たうえで以下の値以上とすることができる。 

① 開先溶接 

ルート間隔の誤差：規定値±1.0㎜以下 

板厚方向の材片偏心：ｔ≦50㎜  薄い方の板厚の10％以下 

         50㎜＜ｔ 5㎜以下 

         ｔ：薄い方の板厚 

裏当て金を用いる場合の密着度：0.5㎜以下 

開先角度：規定値±10° 

② すみ肉溶接 

材片の密着度：1.0㎜以下 

（７）組立溶接 

請負人は、本溶接の一部となる組立溶接にあたって、本溶接を行う溶接

作業者と同等の技術をもつ者を従事させ、使用溶接棒は、本溶接の場合と
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同様に管理しなければならない。 

組立溶接のすみ肉脚長(すみ肉溶接以外の溶接にあってはすみ肉換算脚

長)は４㎜以上とし､長さは80㎜以上とするものとする。ただし、厚い方の

板厚が12㎜以下の場合､または以下の式により計算した鋼材の溶接割れ感受

性組成ＰCMが0.22％以下の場合は､50㎜以上とすることができる。 

            Si    Mn    Cu    Ni    Cr    Mo    V 
ＰCM ＝ Ｃ＋ ― ＋ ― ＋ ― ＋ ― ＋ ― ＋ ― ＋ ― ＋ 5Ｂ（％） 
           30    20    20    60    20    15    10 

（８）予熱 

請負人は、鋼種及び溶接方法に応じて溶接線の両側100mm範囲の母材を表

２-53の条件を満たす場合に限り、表２-52により予熱することを標準とす

る。 

なお、鋼材のＰCM値を低減すれば予熱温度を低減できる。この場合の予熱

温度は表２－54とする。 
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表２－52 予熱温度の標準 

鋼 種 溶 接 方 法       

予熱温度（℃） 

板厚区分(㎜) 

25以下 
25をこえ 

40以下 

40をこえ 

50以下 

50をこえ 

100以下 

SM400 

低水素系以外の溶接棒 

による被覆アーク溶接 
予熱なし 50 － － 

低水素系の溶接棒による

被覆アーク溶接 
予熱なし 予熱なし 50 50 

ｻﾌﾞﾏｰｼﾞｱｰｸ溶接 

ｶﾞｽｼｰﾙﾄﾞｱｰｸ溶接 
予熱なし 予熱なし 予熱なし 予熱なし 

SMA400W 

低水素系の溶接棒による

被覆アーク溶接 
予熱なし 予熱なし 50 50 

ｻﾌﾞﾏｰｼﾞｱｰｸ溶接 

ｶﾞｽｼｰﾙﾄﾞｱｰｸ溶接 
予熱なし 予熱なし 予熱なし 予熱なし 

SM490 

SM490Y 

低水素系の溶接棒による

被覆アーク溶接 
予熱なし 50 80 80 

ｻﾌﾞﾏｰｼﾞｱｰｸ溶接 

ｶﾞｽｼｰﾙﾄﾞｱｰｸ溶接 
予熱なし 予熱なし 50 50 

SM520 

SM570 

低水素系の溶接棒による

被覆アーク溶接 
予熱なし 80 80 100 

ｻﾌﾞﾏｰｼﾞｱｰｸ溶接 

ｶﾞｽｼｰﾙﾄﾞｱｰｸ溶接 
予熱なし 50 50 80 

 

SMA490W 

SMA570W 

低水素系の溶接棒による

被覆アーク溶接 
予熱なし 80 80 100 

ｻﾌﾞﾏｰｼﾞｱｰｸ溶接 

ｶﾞｽｼｰﾙﾄﾞｱｰｸ溶接 
予熱なし 50 50 80 

SBHS400 

SBHS400W 

SBHS500 

SBHS500W 

低水素系の溶接棒による

被覆アーク溶接 
予熱なし 予熱なし 予熱なし 予熱なし 

ｶﾞｽｼｰﾙﾄﾞｱｰｸ溶接 

ｻﾌﾞﾏｰｼﾞｱｰｸ溶接 
予熱なし 予熱なし 予熱なし 予熱なし 

[注１] 「予熱なし」については、気温（室内の場合は室温）が５℃以下の場合は
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20℃程度に加熱する。 

表２－53 予熱温度の標準を適用する場合のPCMの条件 

（％） 

 
SM400 SMA400W 

SM490 

SM490Y 

SM520 

SM570 

SMA490W 

SMA570W 

SBHS400 

SBHS400W 

SBHS500 

SBHS500W 

25以下 0.24以下 0.24以下 0.26以下 0.26以下 0.26以下 

0.22以下 0.20以下 25を超え50以下 0.24以下 0.24以下 0.26以下 0.27以下 0.27以下 

50を超え100以下 0.24以下 0.24以下 0.27以下 0.29以下 0.29以下 

表２－54 ＰCM値と予熱温度の標準 

ＰCM(%) 溶接方法 

予熱温度（℃） 

板厚区分(mm) 

ｔ≦25 25＜ｔ≦40 40＜ｔ≦100 

0.21 
SMAW 予熱なし 予熱なし 予熱なし 

GMAW,SAW 予熱なし 予熱なし 予熱なし 

0.22 
SMAW 予熱なし 予熱なし 予熱なし 

GMAW,SAW 予熱なし 予熱なし 予熱なし 

0.23 

 

SMAW 予熱なし 予熱なし 50 

GMAW,SAW 予熱なし 予熱なし 予熱なし 

0.24 
SMAW 予熱なし 予熱なし 50 

GMAW,SAW 予熱なし 予熱なし 予熱なし 

0.25 
SMAW 予熱なし 50 50 

GMAW,SAW 予熱なし 予熱なし 50 

0.26 
SMAW 予熱なし 50 80 

GMAW,SAW 予熱なし 予熱なし 50 

0.27 
SMAW 50 80 80 

GMAW,SAW 予熱なし 50 50 

0.28 
SMAW 50 80 100 

GMAW,SAW 50 50 80 

0.29 
SMAW 80 100 100 

GMAW,SAW 50 80 80 

 注） SMAW：低水素系の溶接棒による被覆アーク溶接 

    GMAW：ガスシールドアーク溶接 

    SAW：サブマージアーク溶接 

注－１）「予熱なし」については、気温（室内の場合は室温）が5℃以下の場合

には結露除去のためのウォームアップ（20℃程度に加熱）を行う。 

注－２）予熱温度算定式 

 Ｔp (℃) ＝1,440ＰW－392 

鋼種 
鋼材の 

板厚（mm） 
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ここに、 

 ＰW＝ＰCM＋ＨGL／60＋Ｋ／400,000 

注－３）表中の予熱温度は下記の仮定に基づき、算定したものである。 

a) 溶接金属の拡散性水素量(ＨGL) 

  低水素系の溶接棒による被覆アーク溶接の場合 ＨGL＝2ml/100g 

  サブマージアーク溶接及びガスシールドアーク溶接の場合 ＨGL＝1ml/100g 

b) 溶接継手の拘束度(Ｋ) 

  鋼橋の溶接継手の平均的な拘束度として板厚ｔの200倍を想定 

   Ｋ＝200ｔ N/mm･mm 

    板厚ｔは、50mm以上の場合は50mmとする。 

 

（９）溶接施工上の注意 

① 請負人は、溶接を行おうとする部分の、ブローホールや割れを発生さ

せるおそれのある黒皮、さび、塗料、油等を除去しなければならない。 

また請負人は、溶接を行う場合、溶接線周辺を十分乾燥させなければ

ならない。 

② 請負人は、開先溶接及び主桁のフランジと腹板のすみ肉溶接などの施

工にあたって、部材と同等な開先を有するエンドタブを取付け、溶接の

始端及び終端が溶接する部材上に入らないようにしなければならない。 

エンドタブは、部材の溶接端部において所定の溶接品質を確保できる

寸法形状の材片を使用するものとする。 

なお、エンドタブは、溶接終了後ガス切断法によって除去し、グライ

ンダー仕上げするものとする。 

③ 請負人は、完全溶込み開先溶接の施工においては、原則として裏はつ

りを行わなければならない。 

④ 請負人は、部分溶込み開先溶接の施工において、連続した溶接線を２

種の溶接法で施工する場合は、前のビードの端部をはつり、欠陥のない

ことを確認してから次の溶接を行わなければならない。ただし、手溶接

または半自動溶接で、クレータの処理を行う場合は行わなくてもよいも

のとする。 

⑤ 請負人は、完全溶込み開先溶接からすみ肉溶接に変化する場合など、

溶接線内で開先形状が変化する場合には、開先形状の遷移区間を設けな

ければならない。 

⑥ 請負人は、材片の隅角部で終わるすみ肉溶接を行う場合、隅角部をま

わして連続的に施工しなければならない。 

⑦ 請負人は、サブマージアーク溶接法またはその他の自動溶接法を使用

する場合、継手の途中でアークを切らないようにしなければならない。 
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ただし、やむを得ず途中でアークが切れた場合は、前のビードの終端

部をはつり、欠陥のないことを確認してから次の溶接を行うものとする。 

    ⑧ 請負人は、運搬、架設などの用に供する吊り金具、治具などを取り付

ける場合の溶接は、原則として工場内で行うものとし、その条件は工場

溶接と同等以上のものでなければならない。やむを得ず、現場で取り付

ける場合は、十分な管理のもとで、慎重に施工しなければならない。 

      吊り金具、治具などの除去は母材に有害な欠陥を残さないように入念

に行わなければならない。 

  （10）開先溶接の余盛と仕上げ 

講負人は、設計図書で、特に仕上げの指定のない開先溶接においては、

「土木工事施工管理基準 品質管理基準」の規格値に従うものとし、余盛

高が規格値を超える場合には、ビード形状、特に止端部を滑らかに仕上げ

なければならない。 

（11）溶接の検査 

① 請負人は、工場で行う完全溶込みの突合せ溶接継手のうち主要部材の

突合わせ継手を、放射線透過試験、超音波探傷試験で、表２－55に示す

１グルーブごとに１継手の抜取り検査を行わなければならない。 

ただし、監督員の指示がある場合には、それによるものとする。 

 

表２－55 主要部材の完全溶込みの突合せ継手の非破壊試験検査率 

部 材 

１検査ロットをｸﾞﾙｰ

ﾌﾟ分けする場合の１

ｸﾞﾙｰﾌﾟの最大継手数 

放射線透過試験 
超音波 

探傷試験 

撮影枚数 検査長さ 

引 張 部 材 １ １枚（端部を含む） 

継手全長

を原則と

する 

圧 縮  部 材 ５ １枚（端部を含む） 

曲 

げ 

部 

材 

引張フランジ １ １枚（端部を含む） 

圧縮フランジ ５ １枚（端部を含む） 

腹 
 

板 

応力に直角な

方向の継手 
１ １枚（引張側） 

応力に平行な

方向の継手 
１ １枚（端部を含む） 

鋼 床 版 １ １枚（端部を含む） 

注）検査手法の特性の相違により、検査長さの単位は放射線透過試験の30㎝に対し

て、超音波探傷試験では１継手の全線としている。 
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② 請負人は、現場溶接を行う完全溶込みの突合せ溶接継手のうち、鋼製

橋脚のはり及び柱、主桁のフランジ及び腹板、鋼床版のデッキプレート

の溶接部については、表２－56に示す非破壊試験に従い行わなければな

らない。 

また、その他の部材の完全溶込みの突合せ溶接継手において、許容応

力度を工場溶接の同種の継手と同じ値にすることを設計図書に明示され

た場合には、継手全長にわたって非破壊試験を行うものとする。 

表２－56 現場溶接を行う完全溶込みの突合せ溶接継手の非破壊試験検査率 

部  材 
放射線透過試験 超音波探傷試験 

撮 影 箇 所 検査長さ 

鋼製橋脚のはり及び柱 

継手全長を原則とする 主桁のフランジ（鋼床版

を除く）及び腹板 

鋼床版のデッキプレート 

継手の始終端で連続して
各 50cm（２枚）、中間部
で１ｍにつき１箇所（１
枚）及びワイヤ継ぎ部で
１箇所（１枚）を原則と
する。 

継手全長を原則とする 

ただし、請負人は、設計図書に関して監督員の承諾を得て放射線透過

試験に代えて超音波探傷試験を行うことができる。 

③ 請負人は、試験結果において次の規定を満足させなければならない。

【合格判断基準】  

・設計上許容される寸法以下でなければならない  

      ただし、寸法によらず表面に開口した割れ等の面状きずはあっては

ならない 

なお、放射線透過試験による場合で板厚が25mm以下の試験の結果につ

いては、以下の規定を満足する場合に合格とする。 

引張応力を受ける溶接部：JIS Z 3104（鋼溶接継手の放射線透過試験

方法）付属書４「透過写真によるきずの像の分類方法」に示す２類以上。 

圧縮応力を受ける溶接部：JIS Z 3104（鋼溶接継手の放射線透過試験

方法）付属書４「透過写真によるきずの像の分類方法」に示す３類以上。 

④ 請負人は、主要部材の完全溶込みの突合せ溶接継手の非破壊試験結果

が上記③の規定を満足しない場合で、検査ロットのグループが１つの継手

からなる場合には、試験を行ったその継手を不合格とする。また、検査ロ
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ットのグループが２つ以上の継手からなる場合は、そのグループの残りの

各継手に対し、非破壊試験を行い、合否を判定するものとする。 

不合格となった継手全体を非破壊試験によって検査し、欠陥の範囲

を確認のうえ、本項（12）の欠陥部の補修の規定に従い補修しなければ

ならない。また、補修部分は上記の規定を満足するものとする。 

請負人は、現場溶接を行う完全溶込みの突合せ溶接継手の非破壊試

験結果が上記③の規定を満足しない場合は、次の処置をとらなければな

らない。 

継手全長を検査した場合は、規定を満足しない撮影箇所を不合格とし、

本項（12）の欠陥部の補修の規定に基づいて補修するものとする。 

また、補修部分は上記の規定を満足するものとする。 

抜取り検査をした場合は、規定を満足しない箇所の両側各１ｍの範囲

について検査を行うものとし、それらの箇所においても上記規定を満足

しない場合には、その１継手の残りの部分のすべてを検査するものとす

る。不合格となった箇所は、欠陥の範囲を確認し、本項（12）の欠陥部

の補修の規定に基づいて補修するものとする。 

また、補修部分は上記の規定を満足するものとする。 

なお、ここでいう継手とは、継手の端部から交差部あるいは交差部か

ら交差部までを示すものとする。 

⑤ 請負人は、溶接ビード及びその周辺にいかなる場合も割れを発生させて

はならない。割れの検査は、溶接線全線を対象として肉眼で行うものとす

るが、判定が困難な疑わしい場合には、磁粉探傷試験または浸透探傷試験

により検査するものとする。 

⑥ 請負人は、断面に考慮する突合わせ溶接継手、十字溶接継手、Ｔ溶接

継手、角溶接継手に関しては、ビード表面にピットを発生させてはなら

ない。 

その他のすみ肉溶接または部分溶込み開先溶接に関しては、１継手に

つき３個、または継手長さ１ｍにつき３個まで許容するものとする。 

ただし、ピットの大きさが１㎜以下の場合には、３個を１個として計

算するものとする。 

１）請負人は、ビード表面の凹凸に、ビード長さ25㎜の範囲における

高低差で表し、３㎜を超える凹凸を発生させてはならない。 

２）請負人は、アンダーカットの深さを設計上許容される値以下とし、

オーバーラップを生じさせてはならない。 

⑦ 外部きずの検査について、磁粉探傷試験または浸透探傷試験を行う者
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は、それぞれの試験の種類に応じたJIS Z 2305（非破壊試験技術者の資

格及び認証）に規定するレベル２以上の資格を有していなければならな

い。なお、極間法を適用する場合には、磁粉探傷試験の資格のうち、極

間法に限定された磁粉探傷試験のレベル２以上の資格を有するものとす

る。 

  内部きずの検査について、放射線透過試験または超音波探傷試験を行

う者は、それぞれの試験の種類に応じてJIS Z 2305（非破壊試験技術者

の資格及び認証）に基づく以下の２)～３)に示す資格を有していなけれ

ばならない。 

１）放射線透過試験を行う場合は、放射線透過試験におけるレベル２以

上の資格とする。 

２）超音波自動探傷試験を行う場合は、超音波探傷試験におけるレベル

３の資格とする。 

３）手探傷による超音波探傷試験を行う場合は、超音波探傷試験におけ

るレベル２以上の資格とする。 

（12）欠陥部の補修 

請負人は、欠陥部の補修を行わなければならない。この場合、補修によ

って母材に与える影響を検討し、注意深く行うものとする。 

補修方法は、表２－57に示すとおり行うものとする。これ以外の場合は

設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。なお、補修溶接の

ビードの長さは40㎜以上とし、補修にあたっては、予熱等の配慮を行うも

のとする。 
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表２－57 欠陥の補修方法 

 欠陥の種類 補 修 方 法 

１ アークストライク 母材表面に凹みを生じた部分は肉盛溶接の後グ

ラインダ仕上げする。わずかな痕跡のある程度

のものはグラインダ仕上げのみでよい。 

２ 組立溶接の欠陥 欠陥部をアークエアガウジング等で除去し、必

要であれば再度組立溶接を行う。 

３ 溶接われ われ部分を完全に除去し、発生原困を究明し

て、それに応じた再溶接を行う。 

４ 溶接ビード表面の

ピット 

エアアークガウジングでその部分を除去し、再

溶接する。 

５ オーバーラップ グラインダで削り整形する。 

６ 溶接ビード表面の

凸凹 

グラインダ仕上げする。 

７ アンダーカット 程度に応じてグラインダ仕上げのみ、または溶

接後、グラインダ仕上げする。 

 

（13）ひずみとり 

請負人は、溶接によって部材の変形が生じた場合、プレス、ガス炎加熱

法等によって矯正しなければならない。ガス炎加熱法によって矯正する場

合の鋼材表面温度及び冷却法は、表２－58によるものとする。 

表２－58 ガス炎加熱法等による線状加熱時の鋼材表面温度及び冷却法 

鋼   種 鋼材表面温度 冷   却   法 

調質鋼（Ｑ） 750℃以下 空冷または空冷後600℃以下で水冷 

熱加工 

制御鋼 

(TMC) 

Ceq＞0.38 900℃以下 空冷または空冷後500℃以下で水冷 

Ceq≦0.38 900℃以下 加熱直後水冷または空冷 

その他の鋼材 900℃以下 赤熱状態からの水冷をさける 

 

             Mn  Si  Ni  Cr  Mo   V    Cu 
Ｃeq ＝  Ｃ＋― ＋ ― ＋ ― ＋ ― ＋ ― ＋ ― ＋    ―   （％） 
             6    24   40   5     4    14    13 

ただし、（ ）の項はCu≧0.5（％）の場合に加えるものとする。 
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（14）仮組立て 

① 一般事項 

１）請負人が、仮組立てを行う場合は、実際に部材を組み立てて行うこ

と（以下「実仮組立」という。）を基本とする。ただし、シミュレーシ

ョン仮組立などの他の方法によって実仮組立てと同等の精度の検査が

行える場合は、監督員の承諾を得てこれに代えることが実施できる。 

２）請負人は、実仮組立てを行う場合、各部材が無応力状態になるよう

な支持を設けなければならない。ただし、架設条件によりこれにより

がたい場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

３）請負人は、実仮組立てにおける主要部分の現場添接部また連結部を、

ボルト及びドリフトピンを使用し、堅固に締付けなければならない。 

４）請負人は、母材間の食い違いにより締付け後も母材と連結板に隙間

が生じた場合、設計図書に関して監督員の承諾を得た上で補修しなけ

ればならない。 

② 部材及び仮組立ての精度 

部材及び仮組立ての精度は「土木工事施工管理基準 出来形管理基

準」によるものとする。 

③ 仮組立て時のボルト孔の精度 

１）請負人は、支圧接合を行う材片を組合わせた場合、孔のずれは0.5㎜

以下にしなければならない。 

２）請負人は、ボルト孔において貫通ゲージの貫通率及び停止ゲージの

停止率を、表２－59のとおりにしなければならない。 

 

表２－59 ボルト孔の貫通率及び停止率 

 

ボルトの

呼  び 

貫通ゲー

ジ の 径 

(㎜) 

貫通率 

（％） 

停止ゲー

ジ の 径 

(㎜) 

停止率 

（％） 

摩
擦
接
合 

引
張
接
合 

Ｍ２０ 21.0 100 23.0 80以上 

Ｍ２２ 23.0 100 25.0 80以上 

Ｍ２４ 25.0 100 27.0 80以上 

支
圧
接
合 

Ｍ２０ 20.7 100 21.8 100 

Ｍ２２ 22.7 100 23.8 100 

Ｍ２４ 24.7 100 25.8 100 
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２－12－４ 検査路製作工 

１．製作加工 

（１）請負人は、検査路・昇降梯子・手摺等は原則として溶融亜鉛めっき処理

を行わなければならない。 

（２）請負人は、亜鉛めっきのため油抜き等の処理を行い、めっき後は十分な

ひずみとりを行わなければならない。 

（３）請負人は、検査路と桁本体との取付けピースは工場内で溶接を行うもの

とする。やむを得ず現場で取付ける場合は、設計図書に関して監督員の承

諾を得て十分な施工管理を行わなければならない。 

（４）請負人は、桁本体に仮組立て時点で取付け、取合いの確認を行わなけれ

ばならない。 

（５）請負人は、検査路と桁本体の取付けは取付けピースを介して、ボルト取

合いとしなければならない。ただし、取合いは製作誤差を吸収できる構造

とするものとする。 

２．ボルト・ナットの施工 

ボルト・ナットの施工については、第３編２－12－３桁製作工の規定によ

る。 

２－12－５ 鋼製伸縮継手製作工 

１．製作加工 

（１）請負人は、切断や溶接等で生じたひずみは仮組立て前に完全に除去しな

ければならない。 

なお、仮止め治具等で無理に拘束すると、据付け時に不具合が生じるの

で注意するものとする。 

（２）請負人は、フェースプレートのフィンガーは、せり合い等間隔不良を避

けるため、一度切りとしなければならない。二度切りの場合には間隔を10

㎜程度あけるものとする。 

（３）請負人は、アンカーバーの溶接には十分注意し、リブの孔に通す鉄筋は

工場でリブに溶接しておかなければならない。 

（４）請負人は、製作完了から据付け開始までの間、遊間の保持や変形・損傷

を防ぐため、仮止め装置で仮固定しなければならない。 

２．ボルトナットの施工 

ボルト・ナットの施工については、第３編２－12－３桁製作工の規定によ

る。 
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２－12－６ 落橋防止装置製作工 

１．製作加工 

請負人は、ＰＣ鋼材による落橋防止装置の製作加工については、以下の規

定による。 

（１）請負人は、ＰＣ鋼材定着部及び取付ブラケットの防食については、設計

図書によらなければならない。 

（２）ボルト・ナットの施工については、第３編２－12－３桁製作工の規定に

よる。 

 ２－12－７ 橋梁用防護柵製作工 

１．製作加工 

（１）亜鉛めっき後に塗装仕上げをする場合 

① 請負人は、ビーム、パイプ、ブラケット、パドル及び支柱に溶融亜鉛

めっきを施し、その上に工場で仕上げ塗装を行わなければならない。 

この場合、請負人は、めっき面に燐酸塩処理などの下地処理を行わな

ければならない。 

②  請負人は、めっき付着量を両面で275g/㎡以上としなければならない。

その場合請負人は、めっき付着量が前述以上であることを確認しなけれ

ばならない。 

③ 請負人は、熱硬化性アクリル樹脂塗料を用いて、20μｍ以上の塗膜厚

で仕上げ塗装をしなければならない。 

（２）亜鉛めっき地肌のままの場合 

① 請負人は、ビーム、パイプ、ブラケット、パドル、支柱及びその他の

部材（ケーブルは除く）に、成形加工後溶融亜鉛めっきを施さなければ

ならない。 

② 請負人は、めっき付着量をビーム、パイプ、ブラケット、パドル、支

柱の場合JIS H 8641（溶融亜鉛めっき）２種の（HDZ55）の550g/㎡（片

面の付着量）以上とし、その他の部材（ケーブルは除く）の場合は、同

じく２種（HDZ35）の350g/㎡（片面の付着量）以上としなければならな

い。 

③ 請負人は、歩行者、自転車用防護柵が、成形加工後溶融亜鉛めっきが

可能な形状と判断できる場合は、②のその他の部材の場合を適用しなけ

ればならない。 

２．ボルト・ナット 

（１）ボルト・ナットの塗装仕上げをする場合は、本条１項の製作加工（１）

塗装仕上げをする場合の規定によるものとする。ただし、ステンレス性の



 

第３編土木工事共通編 第２章一般施工（R2.10） 

 
第３編土木工事共通編 第２章一般施工（R2.10） 

3-187 

ボルト・ナットの場合は、無処理とするものとする。 

（２）ボルト・ナットが亜鉛めっき地肌のままの場合は、本条１項の製作加工

（２）亜鉛めっき地肌のままの場合の規定によるものとする。 

３．アンカーボルト 

アンカーボルトについては、本条２項ボルト・ナットの規定によるものと

する。 

２－12－８ アンカーフレーム製作工 

１．アンカーフレーム製作工の施工 

アンカーフレーム製作工の施工については、第３編２－12－３桁製作工の

規定によるものとする。 

２．アンカーボルトのねじの種類、ピッチ及び精度 

請負人は、アンカーボルトのねじの種類、ピッチ及び精度は、表２－60に

よらなければならない。 

 

表２－60 ねじの種類、ピッチ及び精度 

 
ボルトの呼び径 

６８mm以下 ６８mmをこえるもの 

ねじの種類 

メートル並目ねじ 

JIS B 0205 

（一般用メートルねじ） 

メートル細目ねじ 

JIS B 0207 

（一般用メートルねじ） 

ピ ッ チ JIS規格による ６mm 

精   度 

３級 

JIS B 0209（一般用メートルね

じ－公差） 

３級 

JIS B 0211（一般用メートルねじ

－公差） 

 

２－12－９ プレビーム用桁製作工 

１．製作加工 

プレビーム用桁の製作加工については、第３編２－12－３桁製作工の規

定によるものとするが、仮組立ては行わないものとする。 

また、塗装は、プレビーム用桁製作後長時間仮置きする場合は、ジンク

リッチプライマーにより、塗装を行わなければならない。 

２．ボルト・ナットの施工 

鋼桁の組立てに使用するボルト･ナットの施工については、第３編２－13－

２地組工の規定による。 
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２－12－10 鋼製排水管製作工 

１．製作加工 

（１）請負人は、排水管及び取付金具の防食ついては、設計図書によらなけれ

ばならない。 

（２）請負人は、取付金具と桁本体との取付けピースは工場内で溶接を行うも

のとし、工場溶接と同等以上の条件下で行わなければならない。やむを得

ず現場で取付ける場合は十分な施工管理を行わなければならない。 

（３）請負人は、桁本体に仮組立て時点で取付け、取合いの確認を行わなけれ

ばならない。 

２．ボルト・ナットの施工 

ボルト・ナットの施工については、第３編２－12－３桁製作工の規定によ

る。 

２－12－11 工場塗装工 

１．工場塗装工 

（１）請負人は、同種塗装工事に従事した経験を有する塗装作業者を工事に従

事させなければならない。 

（２）請負人は、前処理として被塗物表面の塗装に先立ち、さび落とし清掃を

行うものとし、素地調整は設計図書に示す素地調整種別に応じて、以下の

仕様を適用しなければならない。 

① 素地調整程度１種 

塗膜、黒皮、さび、その他の付着品を完全に除去（素地調整のグレー

ドは、除せい（錆）程度のISO規格でSa2 1/2）し、鋼肌を露出させたも

の。 

（３）請負人は、気温、湿度の条件が表２－61の塗装禁止条件に該当する場合、

塗装を行ってはならない。ただし、塗装作業所が屋内で、温度、湿度が調

節されているときは、屋外の気象条件に関係なく塗装してもよい。これ以

外の場合は、監督員と協議しなければならない。 
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表２－61 塗装禁止条件 

塗装の種類 気温（℃） 湿度（ＲＨ％） 

長ばく形エッチングプライマー 5以下 85以上 

無機ジンクリッチプライマー 

無機ジンクリッチペイント 
0以下 50以下 

有機ジンクリッチペイント 5以下 85以上 

エポキシ樹脂塗料下塗 * 

10以下 85以上 変性エポキシ樹脂塗料下塗 

変性エポキシ樹脂塗料内面用 * 

亜鉛めっき用エポキシ樹脂塗料下塗 

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 
5以下 85以上 

超厚膜形エポキシ樹脂塗料 5以下 85以上 

エポキシ樹脂塗料下塗（低温用） 

5以下，20以上 85以上 変性エポキシ樹脂塗料下塗（低温用） 

変性エポキシ樹脂塗料内面用（低温用） 

無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 * 10以下，30以上 85以上 

無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（低温用） 5以下，20以上 85以上 

コンクリート塗装用エポキシ樹脂プライマー 5以下 85以上 

ふっ素樹脂塗料用中塗 

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 

コンクリート塗装用エポキシ樹脂塗料中塗

コンクリート塗装用柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗 

5以下 85以上 

ふっ素樹脂塗料上塗 

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 

コンクリート塗装用ふっ素樹脂塗料上塗

コンクリート塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗  

0以下 85以上 

鉛・クロムフリーさび止めペイント 

長油性フタル酸樹脂塗料中塗 

長油性フタル酸樹脂塗料上塗 

5以下 85以上 

[注] ※印を付した塗料を低温時に塗布する場合は、低温用の塗料を用いなけれ

ばならない。 

 

（４）請負人は、新橋、鋼製ダムの場合の素地調整にあたっては、素地調整程

度１種を行わなければならない。 

（５）請負人は、施工に際し有害な薬品を用いてはならない。 

（６）請負人は、鋼材表面及び被塗装面の汚れ、油類等を除去し、乾燥状態の
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ときに塗装しなければならない。 

（７）請負人は、塗り残し、ながれ、しわ等の欠陥が生じないように塗装しな

ければならない。 

（８）請負人は、塗料を使用前に撹拌し、塗料を均一な状態にしてから使用し

なければならない。 

（９）請負人は、溶接部、ボルトの接合部分、その他構造の複雑な部分を、必

要膜厚を確保するように施工しなければならない。 

（10）下塗 

① 請負人は、ボルト締め後または溶接施工のため塗装困難となる部分は、

あらかじめ塗装を完了させておくことができる。 

② 請負人は、支承等の機械仕上げ面に、防錆油等を塗布しなければなら

ない。 

③ 請負人は、溶接や余熱による熱影響で塗膜劣化する可能性がある現場

溶接部近傍に塗装を行ってはならない。未塗装範囲は熱影響部のほか、

自動溶接機の取り付けや超音波探傷の施工などを考慮して決定する。 

ただし、さびの生ずるおそれがある場合には防錆剤を塗布することが

できるが、溶接及び塗膜に影響をおよぼすおそれのあるものについては

溶接及び塗装前に除去しなければならない。 

④ 請負人は、塗装作業にエアレススプレー、ハケまたはローラーブラシ

を用いなければならない。 

また、塗布作業に際しては各塗布方法の特徴を理解して行わなければ

ならない。 

⑤ 請負人は、素地調整程度１種を行ったときは、４時間以内に塗装を施

さなければならない。 

（11）中塗、上塗 

① 請負人は、中塗り及び上塗りにあたっては、被塗装面、塗膜の乾燥及び

清掃状態を確認したうえで行わなければならない。 

② 請負人は、海岸地域、大気汚染の著しい地域などの特殊環境における鋼

橋の塗装については、素地調整終了から上塗り完了までを速やかに塗装し

なければならない。 

（12）検査 

① 請負人は、工場塗装終了後、塗膜厚検査を行い、塗膜厚測定記録を作

成、保管し、監督員の請求があった場合は遅滞なく提示するとともに、

検査時までに提出しなければならない。  

② 請負人は、塗膜の乾燥状態が硬化乾燥状態以上に経過した後、塗膜厚
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測定をしなければならない。 

③ 請負人は、同一工事、同一塗装系及び同一塗装方法により塗装された

500㎡単位毎25点（１点あたり５回測定）以上塗膜厚の測定をしなければ

ならない。ただし、１ロットの面積が200㎡に満たない場合は10㎡ごとに

１点とする。 

④ 請負人は、塗膜厚の測定を、塗装系別、塗装方法別、部材の種類別ま

たは、作業姿勢別に測定位置を定め、平均して測定できるよう配慮しな

ければならない。 

⑤ 請負人は、膜厚測定器として２点調整式電磁膜厚計を使用しなければ

ならない。 

⑥ 請負人は、以下に示す要領により塗膜厚の判定をしなければならない。 

１）塗膜厚測定値（５回平均）の平均値が、目標塗膜厚（合計値）の

90％以上でなければならない。 

２）塗膜厚測定値（５回平均）の最小値が、目標塗膜厚（合計値）の

70％以上でなければならない。 

３）塗膜厚測定値（５回平均）の分布の標準偏差は、目標塗膜厚（合計

値）の20％を越えてはならない。ただし、平均値が標準塗膜厚（合計

値）以上の場合は合格とする。 

４）平均値、最小値、標準偏差のそれぞれ３条件のうち１つでも不合格

の場合はさらに同数の測定を行い、当初の測定値と合わせて計算した

結果が基準値を満足すれば合格とし、不合格の場合は、塗増し再検査

しなければならない。 

⑦ 請負人は、使用塗料について、抜取り検査を実施するものとする。た

だし、少量（200kg程度以下）の場合は抜取り検査を実施しなくてもよい。 

⑧ 請負人は、使用塗料について、塗料の種類ごとかつ製造ロットごとに

塗料製造会社による塗料規格試験を行い、品質規格証明書を監督員に提

出しなければならない。 

⑨ 請負人は、規格試験に合格した塗料は図２－８に示す検査証を缶の前

面に貼付の上、工場または現場に搬入しなければならない。 
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工  事  名  

番      号  

塗  料  名  

製造会社名  

製造年月日  

神  戸  市 

図２－８ 塗料検査証 

 

⑩ 請負人は、塗料の缶貼付ラベルを完全に保ち、開封しないままで現場

に搬入し、規格名称、包装番号、製造年月日は書面で、数量については

写真（充缶、空缶）を提出しなければならない。 

 

第13節 橋梁架設工 

２－13－１ 一般事項 

本節は橋梁架設工として地組工、架設工（クレーン架設）、架設工（ケーブ  

ルクレーン架設）、架設工（ケーブルエレクション架設）、架設工（架設桁架設）、

架設工（送出し架設）、架設工（トラベラークレーン架設）、その他これらに類

する工種について定めるものとする。 

２－13－２ 地組工 

１．地組部材の仮置き 

地組部材の仮置きについては以下の規定によるものとする。 

（１）仮置き中に仮置き台からの転倒、他部材との接触による損傷がないよう

に防護しなければならない。 

（２）部材を仮置き中の重ね置きのために損傷を受けないようにしなければな

らない。 

（３）仮置き中に部材が、汚損、腐食をしないように対策を講じなければなら

ない。 

（４）仮置き中に部材に、損傷、汚損、腐食が生じた場合は、すみやかに監督

員に連絡し、取り替え、または補修等の処置を講じなければならない。 

２．地組立 

地組立については以下の規定によるものとする。 

（１）組立て中の部材を損傷のないように注意して取扱わなければならない 

（２）組立て中に損傷があった場合、すみやかに監督員に報告し、取り替え、
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または補修等の処置を講じなければならない。 

（３）本締めに先立って、橋の形状が設計に適合するかどうかを確認し、その

結果を監督員に提出しなければならない 

２－13－３ 架設工（クレーン架設） 

１．地耐力の確認 

請負人は、ベント設備・ベント基礎については、架設前にベント設置位置

の地耐力を確認しておかなければならない。 

２．桁架設 

桁架設については以下の規定によるものとする。 

（１）架設した主桁に、横倒れ防止の処置を行わなければならない。 

（２）Ｉ桁等フランジ幅の狭い主桁を２ブロック以上に地組したものを、単体

で吊り上げたり、仮付けする場合は、部材に悪影響を及ぼさないようにし

なければならない。 

（３）ベント上に架設した橋体ブロックの一方は、橋軸方向の水平力をとり得

る橋脚、もしくはベントに必ず固定しなければならない。また、橋軸直角

方向の横力は各ベントの柱数でとるよう検討しなければならない。 

（４）大きな反力を受けるベント上の主桁は、その支点反力・応力、断面チェ

ックを行い、必要に応じて事前に補強しなければならない。 

２－13－４ 架設工（ケーブルクレーン架設） 

１．一般事項 

アンカーフレームは、ケーブルの最大張力方向に据付けるものとする。特

に、据付け誤差があると付加的に曲げモーメントが生じるので正しい方向、

位置に設置するものとする。 

２．取りこわしの必要性確認 

請負人は、鉄塔基礎、アンカー等は取りこわしの必要性の有無も考慮した

ものとする。 

３．地耐力の確認 

請負人は、ベント設備・ベント基礎については、架設前にベント設置位置

の地耐カを確認しておかなければならない。 

２－13－５ 架設工（ケーブルエレクション架設） 

１．適用規定 

請負人は、ケーブルエレクション設備、アンカー設備、鉄塔基礎について

は、第３編２－13－４架設工（ケーブルクレーン架設）の規定による。 
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２．桁架設 

桁架設については、以下の規定による。 

（１）直吊工法 

① 請負人は、直吊工法については完成時と架設時の構造系が変わる工法

であるため、架設時の部材に応力と変形に伴う悪影響が発生しないよう

にしなければならない。 

（２）斜吊工法 

  ① 請負人は、斜吊工法については、完成時と架設時の構造系が変わる工

法であるため、架設時の部材に応力と変形に伴う悪影響が発生しないよ

うにしなければならない。 

② 請負人は、本体構造物の斜吊索取付け部の耐力の検討、及び斜吊中の

部材の応力と変形を各段階で検討しなければならない。 

２－13－６ 架設工（架設桁架設） 

１．適用規定 

ベント設備・基礎については、第３編２－13－３架設工（クレーン架設）

の規定による。 

２．横取り設備 

請負人は、横取り設備については、横取り中に部材に無理な応力等を発生

させないようにしなければならない。 

３．桁架設 

桁架設については、以下の規定によるものとする。 

（１）手延機による方法 

① 架設中の各段階において、腹板等の局部座屈を発生させないようにし

なければならない。 

（２）台船による方法 

① 請負人は、台船の沈下量を考慮する等、橋体の台船への積み換え時に

橋体に対して悪影響がないようにしなければならない。 

（３）横取り工法 

① 横取り中の各支持点は、等間隔とし、各支持点が平行に移動するよう

にしなければならない。 

② 横取り作業において、勾配がある場合には、おしみワイヤをとらなけ

ればならない。 

２－13－７ 架設工（送出し架設） 

１．送出し工法 

請負人は、送出し工法については、完成時と架設時の構造系が変わる工法
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であるため、架設時の部材に応力と変形に伴う悪影響が発生しないようにし

なければならない。 

２．適用規定 

桁架設の施工については、第３編２－13－６架設工（架設桁架設）の規定

による。 

２－13－８ 架設工（トラベラークレーン架設） 

１．片持式工法 

請負人は、片持式工法については、完成時と架設時の構造系が変わる工法

であるため、架設時の部材に応力と変形に伴う悪影響が発生しないようにし

なければならない。 

２．釣合片持式架設 

請負人は、釣合片持式架設では、風荷重による支点を中心とした回転から

生ずる応力が桁に悪影響を及ぼさないようにしなければならない。 

３．解体時の注意 

請負人は、現場の事情で、トラベラークレーンを解体するために架設完了

したトラスの上を後退させる場合には、後退時の上弦材に悪影響を及ぼさな

いようにしなければならない。 

４．施工前の検討 

請負人は、計画時のトラベラークレーンの仮定自重と、実際に使用するト

ラベラークレーンの自重に差がある場合には、施工前に検討しておかなけれ

ばならない。 

 

第14節 法面工(共通) 

２－14－１ 一般事項 

本節は、法面工として植生工、法面吹付工、法枠工、法面施肥工、アンカー

工、かご工その他これらに類する工種について定める。 

２－14－２ 植生工 

１．一般事項 

種子散布は、主にトラック搭載型のハイドロシーダーと呼ばれる吹付機械

を使用して、多量の用水を加えた低粘度スラリー状の材料を厚さ１㎝未満に

散布するものとする。客土吹付は、主にポンプを用いて高粘度スラリー状の

材料を厚さ１～３㎝に吹付けるものとする。植生基材吹付工は、ポンプまた

はモルタルガンを用いて植生基材（土、木質繊維等）または有機基材（バー

ク堆肥、ピートモス等）を厚さ１～10㎝に吹付けるものとする。 
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２．植生用材料の種類、品質、配合 

請負人は、使用する材料の種類、品質、配合については、設計図書によら

なければならない。また、工事実施の配合決定にあたっては、発芽率を考慮

のうえ決定し、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

３．肥料が設計図書に示されていない場合の処置 

請負人は、肥料が設計図書に示されていない場合は、使用植物の育成特性

や土壌特性及び肥効期間等を考慮して決定し、品質規格証明書を照合した上

で、監督員に承諾を受けなければならない。 

４．芝付け 

請負人は、芝付けを行うにあたり、芝の育成に適した土を敷均し、締固め

て仕上げなければならない。 

５．枯死の場合の処置 

請負人は、現場に搬入された芝は、すみやかに芝付けするものとし、直射

光、雨露にさらしたり、積み重ねて枯死させないようにしなければならない。

また、請負人は、芝付け後、枯死しないように養生しなければならない。 

なお、工事完了引渡しまでに枯死した場合は、請負人の負担において再度

施工しなければならない。 

６．耳芝 

請負人は、張芝、筋芝の法肩に耳芝を施工しなければならない。耳芝とは、

堤防等の法肩の崩れを防ぐために、法肩に沿って天端に巾10～15cm程度に張

る芝をいうものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

図２－９ 耳 芝 

 

７．張芝 

請負人は、張芝の施工に先立ち、施工箇所を不陸整正し、芝を張り、土羽

板等を用いて地盤に密着させなければならない。次に湿気のある目土を表面

に均一に散布し、土羽板等で打ち固めるものとする。 
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８．芝串 

請負人は、張芝の脱落を防止するため、張芝一枚あたり２～３本の芝串で

固定しなければならない。また、張付けにあたっては芝の長手を水平方向と

し、縦目地を通さず施工しなければならない。ロール芝を使用する際は、張

芝１㎡あたり20～30本の芝串で固定するものとする。また、張付けにあたっ

ては芝の長手を水平方向とし、縦目地を通さず施工しなければならない。 

９．筋芝 

請負人は、筋芝の施工にあたり、芝を敷延べ、上層に土羽土をおいて、丁

張りに従い所定の形状に土羽板等によって崩落しないよう硬く締固めなけれ

ばならない。芝片は、法面の水平方向に張るものとし、間隔は30㎝を標準と

し、これ以外による場合は設計図書によるものとする。 

10．散水 

夏季における晴天時の散水については、日中を避け朝または夕方に行わな

ければならない。 

11．保護養生 

請負人は、吹付けの施工完了後は、発芽または枯死予防のため保護養生を

行わなければならない。また、養生材を吹付ける場合は、種子散布面の浮水

を排除してから施工しなければならない。 

なお、工事完了引渡しまでに、発芽不良または枯死した場合は、請負人は、

再度施工しなければならない。 

12．種子散布吹付工及び客土吹付工 

請負人は、種子散布工及び客土吹付工の施工にあたり、以下の各号の規定

によらなければならない。 

（１）請負人は、種子散布に着手する前に、法面の土壌硬度試験及び土壌試験

（ＰＨ）を行い、その資料を整備保管し、監督員または検査員から請求が

あった場合は速やかに提示しなければならない。 

（２）請負人は、施工時期については、設計図書によるものとするが、特に指

定されていない場合は、乾燥期を避けるものとし、やむを得ず乾燥期に施

工する場合は、施工後も継続した散水養生を行わなければならない。 

（３）請負人は、吹付け面の浮土、その他の雑物を取り除き、凹凸は整正しな

ければならない。 

（４）請負人は、吹付け面が乾燥している場合には、吹付ける前に散水しなけ

ればならない。 

（５）請負人は、材料を撹拌混合した後、均一に吹付けなければならない。 

（６）請負人は、吹付け距離及びノズルの角度を、吹付け面の硬軟に応じて調
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節し、吹付け面を荒らさないようにしなければならない。 

13．植生基材吹付 

請負人は、植生基材吹付の施工にあたり、以下の各号の規定によらなけれ

ばならない。 

（１）請負人は、施工する前及び施工にあたり、吹付面の浮石その他雑物、付

着の害となるものを、除去しなければならない。 

（２）請負人は、吹付厚さが均等になるよう施工しなければならない。 

14．植生シート工、植生マット工 

請負人は、植生シート工、植生ネット工の施工にあたり、以下の各号の規

定によらなければならない。 

（１）請負人は、シート、マットの境界に隙間が生じないようにしなければな

らない。 

（２）請負人は、シート、マットの荷重によってシート、マットに破損が生じ

ないように、ネットを取付けなければならない。 

15．植生筋の施工 

請負人は、植生筋の施工にあたり、植生筋の切断が生じないように施工し

なければならない。 

16．植生筋の帯間隔 

請負人は、植生筋の施工にあたり、帯の間隔を一定に保ち整然と施工しな

ければならない。 

17．植生穴の削孔 

請負人は、植生穴の施工にあたり、あらかじめマークした位置に、所定の

径と深さとなるように削孔しなければならない。 

18．植生穴の埋戻し 

請負人は、植生穴の施工にあたり、法面と同一面まで土砂で転圧し、埋戻

さなければならない。 

２－14－３ 吹付工 

１．一般事項 

請負人は、吹付工の施工にあたり、吹付け厚さが均等になるよう施工しな

ければならない。なお、コンクリート及びモルタルの配合は、設計図書によ

るものとする。 

２．岩盤面への吹付け 

請負人は、吹付け面が岩盤の場合には、ごみ、泥土、及び浮石等の吹付け

材の付着に害となるものは、除去しなければならない。吹付け面が吸水性の

場合は、事前に吸水させなければならない。また、吹付け面が土砂の場合は、
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吹付け圧により土砂が散乱しないように、打固めなければならない。 

３．湧水発生時の処置 

請負人は、吹付けの施工に影響を及ぼす湧水が発生した場合、またはその

恐れのある場合には、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

４．補強用金網の設置 

請負人は、補強用金網の設置にあたり、設計図書に示す仕上がり面からの

間隔を確保し、かつ吹付け等により移動しないように、法面に固定しなけれ

ばならない。また、金網の継手のかさね巾は、10cm以上かさねなければなら

ない。 

５．吹付け方法 

請負人は、吹付けにあたっては、法面に直角に吹付けるものとし、法面の

上部より順次下部へ吹付け、はね返り材料の上に吹付けないようにしなけれ

ばならない。 

６．作業中断時の吹付け端部処理 

請負人は、１日の作業の終了時及び休憩時には、吹付けの端部が次第に薄

くなるように施工するものとし、これに打継ぐ場合は、この部分のごみ、泥

土等吹付け材の付着に害となるものを除去後、清掃し、かつ、湿らせてから

吹付けなければならない。 

７．吹付け表面仕上げ 

請負人は、吹付け表面仕上げを行う場合には、吹付けた面とコンクリート

または、モルタル等が付着するように仕上げなければならない。 

８．吹付け時の不良箇所の排除 

請負人は、吹付けに際しては、他の構造物を汚さないように、また、はね

返り材料は、すみやかに取り除いて不良箇所が生じないように、施工しなけ

ればならない。 

９．層間はく離の防止 

請負人は、吹付けを２層以上に分けて行う場合には、層間にはく離が生じ

ないように施工しなければならない。 

10．吹付工の伸縮目地、水抜き孔 

請負人は、吹付工の伸縮目地、水抜き孔の施工については、設計図書によ

らなければならない。 

11．法肩の吹付け 

請負人は、法肩の吹付けにあたっては、雨水などが浸透しないように地山

に沿って巻き込んで施工しなければならない。 



 

第３編土木工事共通編 第２章一般施工（R2.10） 

 
第３編土木工事共通編 第２章一般施工（R2.10） 

3-200 

２－14－４ 法枠工 

１．一般事項 

法枠工とは、掘削（切土）または、盛土の法面上に、現場打法枠、プレキ

ャスト法枠及び現場吹付法枠を施工するものである。また、現場吹付法枠と

は、コンクリートまたは、モルタルによる吹付法枠を施工するものである。 

２．法枠工の盛土面施工 

請負人は、法枠工を盛土面に施工するにあたり、盛土表面を締固め、平坦

に仕上げなければならない。法面を平坦に仕上げた後に部材を法面に定着し、

すべらないように積み上げなければならない。 

３．法枠工の掘削面施工 

請負人は、法枠工を掘削面に施工するにあたり、切り過ぎないように平滑

に切取らなければならない。切り過ぎた場合には粘性土を使用し、よく締固

め整形しなければならない。 

４．法枠工の基面処理の施工 

請負人は、法枠工の基面処理の施工にあたり、緩んだ転石、岩塊等は基面

の安定のために除去しなければならない。 

なお、浮石が大きく取除くことが困難な場合には、設計図書に関して監督

員と協議しなければならない。 

５．法枠工の基礎の施工による影響防止 

請負人は、法枠工の基礎の施工にあたり、沈下、滑動、不陸、その他法枠

工の安定に影響を及ぼさぬようにしなければならない。 

６．プレキャスト法枠の設置 

請負人は、プレキャスト法枠の設置にあたり、枠をかみ合わせ、滑動しな

いように積み上げなければならない。また、枠の支点部分に滑り止め用アン

カーピンを用いる場合は、滑り止めアンカーピンと枠が連結するよう施工し

なければならない。 

７．現場打法枠のアンカー 

請負人は、現場打法枠について地山の状況により、枠の支点にアンカーを

設けて補強する場合は、アンカーを法面に直角になるように施工しなればな

らない。 

８．枠内の土砂詰め 

請負人は、枠内に土砂を詰める場合は、枠工下部より枠の高さまで締固め

ながら施工しなければならない。 

９．枠内の土のう施工 

請負人は、枠内に土のうを施工する場合は、土砂が詰まったものを使用し、
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枠の下端から脱落しないように固定しなければならない。また、土のうの沈

下や移動のないように密に施工しなければならない。 

10．枠内の玉石詰め 

請負人は、枠内に玉石などを詰める場合は、クラッシャラン等で空隙を充

填しながら施工しなければならない。 

11．枠内のコンクリート版張り 

請負人は、枠内にコンクリート版などを張る場合は、法面との空隙を生じ

ないように施工しなければならない。また、枠とコンクリート版との空隙は、

モルタルなどで充填しなければならない。 

12．吹付け厚さ 

請負人は、吹付けにあたり、吹付け厚さが均等になるよう施工しなければ

ならない。なお、コンクリート及びモルタルの配合は、設計図書によるもの

とする。 

13．吹付け施工時の注意 

請負人は、吹付け面が吸水性の場合は、事前に吸水させなければならない。

また、吹付け面が土砂の場合は、吹付け圧により土砂が散乱しないように、

打固めなければならない。吹付け材料が飛散し型枠や鉄筋、吹付け面などに

付着したときには、硬化する前に清掃除去しなければならない。 

14．湧水発生時の処置 

請負人は、吹付けの施工に影響を及ぼす湧水が発生した場合、またはその

おそれのある場合には、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

15．吹付け方法 

請負人は、吹付けにあたっては、法面に直角に吹付けるものとし、はね返

り材料の上に吹付けてはならない。 

16．吹付け表面仕上げ 

請負人は、吹付け表面仕上げを行う場合には、吹付けた面とコンクリート

またはモルタル等が付着するように仕上げなければならない。 

17．吹付け時の不良排除 

請負人は、吹付けに際しては、他の構造物を汚さないように、また、はね

返り材料は、すみやかに取り除いて不良箇所が生じないように、施工しなけ

ればならない。 

18．層間はく離の防止 

請負人は、吹付けを２層以上に分けて行う場合には、層間にはく離が生じ

ないように施工しなければならない。 
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２－14－５ 法面施肥工 

 １．一般事項 

請負人は、法面施肥工に使用する肥料は、設計図書に示す使用量を均

一に施工しなければならない。 

２．施工前の調査 

請負人は、施肥の施工にあたり、施工前に施工箇所の状況を調査する

ものとし、設計図書に示す使用材料の種類、使用量等が施工箇所に適さ

ない場合は設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

３．支障物の撤去 

請負人は、施肥の施工に支障となるゴミ等を撤去した後、施工しなけ

ればならない。 

２－14－６ アンカー工 

１．施工前の調査 

請負人は、アンカー工の施工に際しては、施工前に法面の安定、地盤の状

況、地中障害物、湧水を調査しなければならない。 

２．異常時の処置 

請負人は、本条１項の調査を行った結果、異常を発見し設計図書に示され

た施工条件と一致しない場合は、速やかに監督員に協議しなければならない。 

３．アンカーの削孔 

請負人は、アンカーの削孔に際して、設計図書に示された位置、削孔径、

長さ、方向で施工し、周囲の地盤を乱さないよう施工しなければならない。 

４．地質資料による検討 

請負人は、事前に既存の地質資料により定着層のスライム形状をよく把握

しておき、削孔中にスライムの状態や削孔速度などにより、定着層の位置や

層厚を推定するものとし、設計図書に示された削孔長さに変化が生じた場合

は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

５．削孔水 

請負人は、削孔水の使用については清水を原則とし、定着グラウトに悪影

響を及ぼす物質を含んだものを使用してはならない。 

６．削孔スライムの除去 

請負人は、削孔について直線性を保つよう施工し、削孔後の孔内は清水に

よりスライムを除去し、洗浄しなければならない。 

７．材料の保管管理 

請負人は、材料を保管する場合は、保管場所を水平で平らな所を選び、地

表面と接しないように角材等を敷き、降雨にあたらないようにシート等で覆
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い、湿気、水に対する配慮を行わなければならない。 

８．さび、油、泥等の付着防止 

請負人は、アンカー鋼材に注入材との付着を害するさび、油、泥等が付着

しないように注意して取扱い、万一付着した場合は、これらを取り除いてか

ら組立加工を行わなければならない。 

９．アンカー材注入 

請負人は、アンカー材注入にあたり、置換注入と加圧注入により行い、所

定の位置に正確に挿入しなければならない。 

10．孔内グラウト 

請負人は、孔内グラウトに際しては、設計図書に示されたグラウトを最低

部から注入するものとし、削孔内の排水、排気を確実に行い所定のグラウト

が孔口から排出されるまで作業を中断してはならない。 

11．アンカーの緊張・定着 

請負人は、アンカーの緊張・定着についてはグラウトが所定の強度に達し

たのち緊張力を与え、適性試験、定着時緊張力確認試験等により、変位特性

を確認し、所定の有効緊張力が得られるよう緊張力を与えなければならない。 

なお、試験方法は「グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説 第８章

試験」（地盤工学会、平成24年５月）による。 

２－14－７ かご工 

１．中詰用ぐり石 

請負人は、じゃかごの中詰用くぐり石については、15cm～25cmのもので、

じゃかごの網目より大きな天然石または割ぐり石を使用しなければならない。 

２．詰石 

請負人は、じゃかごの詰石については、じゃかごの先端から石を詰込み、

じゃかご内の空隙を少なくしなければならない。 

なお、じゃかごの法肩及び法尻の屈折部が、扁平にならないようにしなけ

ればならない。 

３．布設 

請負人は、じゃかごの布設については、床ごしらえのうえ、間割りをして

かご頭の位置を定めなければならない。 

４．連結 

請負人は、じゃかごの連結については、丸輪の箇所（骨線胴輪）でじゃか

ご用鉄線と同一規格の鉄線で緊しなければならない。 

５．開口部の緊結 

請負人は、じゃかごの詰石後、じゃかごの材質と同一規格の鉄線を使用し、
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じゃかごの開口部を緊結しなければならない。 

６．ふとんかごの厚さと中詰用ぐり石 

請負人は、ふとんかごの中詰用ぐり石については、ふとんかごの厚さが

30cmの場合は５cm～15cm、ふとんかごの厚さが50cmの場合は15cm～20cmの大

きさとし、ふとんかごの編目より大きな天然石または割ぐり石を使用しなけ

ればならない。 

７．ふとんかごの施工 

請負人は、ふとんかごの施工については、前各項により施工しなければな

らない。 

 

第15節 擁壁工（共通） 

２－15－１ 一般事項 

本節は、擁壁工としてプレキャスト擁壁工、補強土壁工、井桁ブロック工

その他これらに類する工種について定める。 

２－15－２ プレキャスト擁壁工 

１．プレキャスト擁壁の施工 

請負人は、プレキャスト擁壁の施工については、基礎との密着をはかり、

接合面が食い違わないように施工しなければならない。 

２．プレキャスト擁壁の目地施工 

請負人は、プレキャスト擁壁の目地施工については、設計図書によるもの

とし、付着・水密性を保つよう施工しなければならない。 

２－15－３ 補強土壁工 

１．一般事項 

補強土壁工とは、面状あるいは帯状等の補強材を土中に敷設し、必要に応

じて壁面部に法面処理工を設置することにより盛土のり面の安定をはかるこ

とをいうものとする。 

２．盛土材料の確認 

盛土材については設計図書によらなければならない。請負人は、盛土材の

まき出しに先立ち、予定している盛土材料の確認を行い、監督員の承諾を得

なければならない。  

３．伐開除根 

請負人は、第１層の補強材の敷設に先立ち、現地盤の伐開除根及び不陸の

整地を行うとともに、設計図書に関して監督員と協議のうえ、基盤面に排水

処理工を行わなければならない。  



 

第３編土木工事共通編 第２章一般施工（R2.10） 

 
第３編土木工事共通編 第２章一般施工（R2.10） 

3-205 

４．補強材の敷設 

請負人は、設計図書に示された規格及び敷設長を有する補強材を、所定の

位置に敷設しなければならない。補強材は水平に、かつたるみや極端な凹凸

が無いように敷設し、ピンや土盛りなどにより適宜固定するものとする。  

５．盛土横断方向の面状補強材 

請負人は、面状補強材の引張り強さを考慮する盛土横断方向については、

設計図書で特に定めのある場合を除き、面状補強材に継ぎ目を設けてはなら

ない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、設計図書に関して監督員と

協議しなければならない。  

６．盛土縦断方向の面状補強材 

請負人は、面状補強材の引張り強さを考慮しない盛土縦断方向については、

面状補強材をすき間なく、ズレが生じないように施工しなければならない。 

７．補強材の曲線、隅角部の処置 

請負人は、現場の状況や曲線、隅角などの折れ部により設計図書に示され

た方法で補強材を敷設することが困難な場合は、設計図書に関して監督員と

協議しなければならない。 

８．補強材隙間の防止 

請負人は、補強材を敷設する時は、やむを得ず隣り合う面状補強材との間

に隙間が生じる場合においても、盛土の高さ方向に隙間が連続しないように

敷設しなければならない。 

また、10cm程度以上の隙間を生じる場合、隙間箇所には別途に同様の面状

補強材を敷設し、重なり合う箇所には相互の面状補強材の間に盛土材料を挟

み、土との摩擦抵抗を確保するなどの対処を施さなければならない。 

９．盛土材の敷き均し及び締固め 

請負人は、盛土材の敷き均し及び締固めについては、第１編２－３－３盛

土工の規定により一層ごとに適切に施工しなければならない。まき出し及び

締固めは、壁面工側から順次奥へ行うとともに、重機械の急停止や急旋回等

を避け、補強材にずれや損傷を与えないように注意しなければならない。 

10．壁面工の先行組立制限 

請負人は、盛土に先行して組立てられる壁面工の段数は、２段までとしな

ければならない。 

なお、これによりがたい場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なけ

ればならない。 

11．壁面工付近や隅角部の人力締固め 

請負人は、設計図書に明示した場合を除き、壁面工付近や隅角部の締固め
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においては、各補強土工法のマニュアルに基づき、振動コンパクタや小型振

動ローラなどを用いて人力によって入念に行わなければならない。これによ

りがたい場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

12．局部的な折れ曲がりの防止 

請負人は、補強材を壁面工と連結する場合は、面状補強材の盛土法面や接

合部での巻込みに際しては、局部的な折れ曲がりやゆるみを生じないように

しなければならない。 

13．壁面材の調整 

請負人は、壁面工の設置に先立ち、壁面の直線性や変形について確認しな

がら、ターンバックルを用いた壁面材の調整をしなければならない。許容値

を超える壁面変位が観測された場合は、ただちに作業を中止し、設計図書に

関して監督員と協議しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、

応急措置を施すとともに監督員に連絡しなければならない。 

14．壁面材の保護・保管 

請負人は、壁面材の搬入、仮置きや吊上げに際しては、損傷あるいは劣化

をきたさないようにしなければならない。 

15．劣化防止 

補強材は、搬入から敷設後の締固め完了までの施工期間中、劣化や破断に

よって強度が低下することがないように管理しなければならない。面状補強

材の保管にあたっては直射日光を避け、紫外線による劣化を防がなくてはな

らない。 

２－15－４ 井桁ブロック工 

１．一般事項 

請負人は、枠の組立てにあたっては、各部材に無理な力がかからないよう

に法尻から順序よく施工しなければならない。 

２．中詰め石 

請負人は、中詰め石は部材に衝撃を与えないように枠内に入れ、中詰め

には土砂を混入してはならない。 

３．吸出し防止材 

請負人は、背後地山と接する箇所には吸出し防止材を施工しなければな

らない。 

 

第16節 植栽維持工 

２－16－１ 一般事項 

本節は、植栽維持工として樹木・芝生管理工その他これらに類する工種に
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ついて定める。 

２－16－２ 材料 

１．一般事項 

請負人は、樹木・芝生管理工の施工に使用する肥料、薬剤ついては、施工

前に監督員に品質を証明する資料等の、確認を受けなければならない。 

なお、薬剤については農薬取締法（平成30年６月改正 法律第53号）に基

づくものでなければならない。 

２．客土及び間詰土 

客土及び間詰土は、育成に適した土壌とし、有害な粘土、瓦礫、ごみ、雑

草、ささ根等の混入及び病虫害等に侵されていないものでなければならない。 

３．補植用樹木類 

樹木・芝生管理工の補植で使用する樹木類は、植樹に耐えるようあらかじ

め移植または、根回した細根の多いもので、樹形が整い、樹勢が盛んで病害

虫の無い栽培品でなければならない。 

４．樹木類の受入検査 

請負人は、樹木・芝生管理工の補植で使用する樹木類については、現場搬

入時に監督員の確認を受けなければならない。また、必要に応じ現地（栽培

地）において監督員が確認を行うが、この場合監督員が確認してもその後の

堀取り、荷造り、運搬等により現地搬入時不良となったものは使用してはな

らない。 

５．樹木類の形状寸法 

樹木類の形状寸法は、主として樹高、枝張り巾、幹周とする。 

樹高は、樹木の樹冠の頂端から根鉢の上端までの垂直高とし、一部の突き

出した枝は含まないものとする。なお、ヤシ類等の特種樹にあって「幹高」

と特記する場合は幹部の垂直高とする。 

枝張り幅は、樹木の四方面に伸長した枝の幅とし、測定方向により幅に長

短がある場合は、最長と最短の平均値であって、一部の突出した枝は含まな

いものとする。 

幹周は、樹木の幹の周長とし、根鉢の上端より1.2ｍ上りの位置を測定する

ものとし、この部分に枝が分岐しているときは、その上部を測定するものと

する。また、幹が２本以上の樹木の場合においては、おのおのの幹周の総和

の70％をもって幹周とする。 

なお、株立樹木の幹が、指定本数以上あった場合、個々の幹周の太い順に

順次指定数まで測定し、その総和の70％の値を幹周とする。 
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２－16－３ 樹木・芝生管理工 

１．樹木・芝生管理工の施工 

請負人は、樹木・芝生管理工の施工については、時期、箇所について監督

員より指示をうけるものとし、完了後は速やかに監督員に連絡しなければな

らない。 

２．剪定の施工 

請負人は、剪定の施工については、各樹種の特性及び施工箇所に合った剪

定形式により行わなければならない。 

なお、剪定形式について監督員より指示があった場合は、その指示によら

なければならない。 

３．架空線、標識類に接する枝の剪定形式 

請負人は、架空線、標識類に接する枝の剪定形式については、施工前に監

督員の指示を受けなければならない。 

４．剪定、芝刈、雑草抜き取り等の施工 

請負人は、剪定、芝刈、雑草抜き取り、植付けの施工にあたり、路面への

枝、草、掘削土等の飛散防止に努めるものとし、発生した枝、草、掘削土等

を交通に支障のないように、すみやかに処理しなければならない。 

５．施工 

請負人は、樹木の掘取り、荷造り及び運搬、植付けにあたり、１日の植付

け量を考慮し、迅速に施工しなければならない。 

６．施工上の注意 

請負人は、樹木、株物、その他植物材料であって、当日中に植栽できない

ものについては、仮植えまたは養生をし、速やかに植えなければならない。 

７．補植、移植の施工 

請負人は、補植、移植の施工にあたり、樹木類の鉢に応じて、余裕のある

植穴を掘り、瓦礫、不良土等の生育に有害な雑物を取り除き、植穴底部は耕

して植付けなければならない。 

８．樹木の植え込み 

樹木の植え込みは、根鉢の高さを根の付け根の最上端が土に隠れる程度に

間土等を用いて調整するが、深植えは絶対に避けなければならない。また、

現場に応じて見栄えがよく、また、樹木の表裏をよく見極めたうえ植穴の中

心に植え付けなければならない。 

９．移植先の土壌 

請負人は、移植先の土壌に問題があった場合は監督員に報告し、必要に応

じて客土・肥料・土壌改良剤を使用する場合は根の周りに均一に施工し、施
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肥は肥料が直接樹木の根に触れないようにし均等に行わなければならない。 

10．湧水発生時の処置 

請負人は、補植、移植の植穴の掘削において湧水が認められた場合は、直

ちに監督員に連絡し協議しなければならない。 

11．補植、移植の施工 

請負人は、補植、移植の施工については、地下埋設物に損傷を与えないよ

う特に注意し、万一既存埋設物に損傷を与えた場合には、ただちに応急措置

を行い、関係機関への連絡を行うとともに、監督員に報告し指示を受けなけ

ればならない。 

なお、修復に関しては、請負人の負担で行わなければならない。 

12．補植、移植の植え付けの際の水極め 

請負人は、補植、移植の植え付けの際の水極めについては、樹木に有害な

雑物を含まない水を使用し木の棒等でつくなど、根の回りに間隙の生じない

よう土を流入させなければならない。 

13．補植、移植の埋戻し完了後の処置 

請負人は、補植、移植の埋戻し完了後は、地均し等を行い、根元の周囲に

水鉢を切って仕上げなければならない。 

なお、根元周辺に低木等を植栽する場合は、地均し後に植栽しなければな

らない。 

14．余剰枝の剪定、整形 

請負人は、補植、移植の施工完了後、余剰枝の剪定、整形その他必要な手

入れを行わなければならない。 

15．幹巻き 

請負人は、幹巻きする場合は、こもまたはわらを使用する場合、わら縄ま

たはシュロ縄で巻き上げるものとし、緑化テープを使用する場合は緑化テー

プを重ねながら巻き上げた後、幹に緊結しなければならない。 

16．支柱の設置 

請負人は、支柱の設置については、ぐらつきのないよう設置しなければな

らない。また、樹幹と支柱との取付け部については、杉皮等を巻きシュロ縄

を用いて動かぬよう結束しなければならない。 

17．移植の施工 

請負人は、移植の施工については、掘取りから植付けまでの期間の樹木の

損傷、乾燥、鉢崩れを防止しなければならない。 

18．施肥、灌水、薬剤散布の施工 

請負人は、施肥、灌水、薬剤散布の施工にあたり、施工前に施工箇所の状
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況を調査するものとし、設計図書に示す使用材料の種類、使用量等が施工箇

所に適さない場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

19．施肥の施工前作業 

請負人は、施肥の施工については、樹木の根元周辺に散乱する堆積土砂や

ゴミ等を取り除いたり、きれいに除草しなければならない。 

20．施肥の施工上の注意 

請負人は、施肥の施工については、所定の種類の肥料を根鉢の周りに過不

足なく施用することとし、肥料施用後は速やかに覆土しなければならない。 

なお、施肥のための溝掘り、覆土については、樹幹、樹根に損傷を与えな

いようにしなければならない。また、寄植え等で密集している場合は、施工

方法について監督員の指示を受けなければならない。 

21．薬剤散布の通知方法 

請負人は、薬剤散布の施工については、周辺住民への周知の方法等につい

て、施工前に連絡のうえ、必要に応じて監督員の指示を受けなければならな

い。 

22．薬剤散布の気象制限 

請負人は、薬剤散布の施工については、降雨時やその直前、施工直後に降

雨が予想される場合、強風時を避けるものとし、薬剤は葉の裏や枝の陰等を

含め、むらの無いように散布しなければならない。 

23．薬剤の取り扱い 

請負人は、薬剤散布に使用する薬剤の取り扱いについては、関係法令等に

基づき適正に行わなければならない。 

24．植栽樹木の植替え  

１）請負人は植栽樹木等が工事完成引渡し後、１年以内に枯死または形姿不

良となった場合には、当初植栽した樹木等と同等、またはそれ以上の規格

のものに請負人の負担において植替えなければならない。 

２）植栽等の形姿不良とは、枯死が樹冠部の２／３以上となったもの、及び

通直な主幹をもつ樹木については、樹高のおおむね１／３以上の主幹が枯

れたものとする。この場合枯死の判定については、確実に前記同様の状態

となることが想定されるものも含むものとする。 

３）枯死、または形姿不良の判定は、監督員と請負人が立会の上行うものと

し、植替えの時期については、監督員と協議しなければならない。 

４）暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、

暴動等の天災により流失、折損、倒木した場合にはこの限りではない。 
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第17節 床版工 

２－17－１ 一般事項 

本節は、床版工として床版工その他これらに類する工種について定める。 

２－17－２ 床版工 

１．鉄筋コンクリート床版 

鉄筋コンクリート床版については、以下の規定によるものとする。 

（１）床版は、直接活荷重を受ける部材であり、この重要性を十分理解して

入念な計画及び施工を行うものとする。 

（２）コンクリートの品質は、表２－62に示すものを標準とする。 

 

表２－62 床版に用いるコンクリートの品質 

設計基準強度 
目標スランプ 

（cm） 

空気量の範囲 

（％） 

24 N/㎜2以上 ８ ４±１ 

 

なお、コンクリートポンプを使用する場合でも、スランプは８cmを目標

とし、原則として10cmを越えてはならない。 

（３）請負人は、施工に先立ち、あらかじめ桁上面の高さ、幅、配置等を測量

し、桁の出来形を確認しなければならない。出来形に誤差のある場合、そ

の処置について監督員と設計図書に関して協議しなければならない。

（４）請負人は、コンクリート打込み中、鉄筋の位置のズレが生じないよ

う十分配慮しなければならない。 

（５）請負人は、スペーサーについては、コンクリート製もしくはモルタル製

を使用するのを原則とし、本体コンクリートと同等の品質を有するものと

しなければならない。 

なお、それ以外のスペーサーを使用する場合はあらかじめ設計図書に関

して監督員と協議しなければならない。スペーサーは、１㎡あたり４個を

設置の目安とし、組立及びコンクリートの打込中、その形状を保つものと

する。 

（６）曲げあげ筋は、それが倒れを生じないようスペーサーで支持するものと

する。 

（７）鉄筋の有効高さは、設計値の±10㎜以内とし、かつ、所要のかぶりを確

保するものとする。鉄筋間隔の誤差は、設計値の±20㎜以内とする。ただ

し、有効高さに不足側の誤差がある場合、鉄筋間隔の拡がる方向への誤差

は10㎜を限度とする。 
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（８）請負人は、床版には、排水桝及び吊金具等が埋設されるので、設計図書

を確認してこれらを設置し、コンクリート打込み中移動しないよう堅固に

固定しなければならない。 

（９）請負人は、コンクリート打込み作業にあたり、コンクリートポンプを使

用する場合は以下によらなければならない。 

① ポンプ施工を理由にコンクリートの品質を低下させてはならない。 

② 吐出口におけるコンクリートの品質が安定するまで打設を行ってはなら

ない。 

③ 配管打設する場合は、鉄筋に直接パイプ等の荷重がかからないように足

場等の対策を行うものとする。 

（10）請負人は、コンクリート打込み作業にあたり、橋軸方向に平行な打継目

は作ってはならない。 

（11）請負人は、コンクリート打込み作業にあたり、橋軸直角方向は、一直線

状になるよう打込まなければならない。 

（12）請負人は、コンクリート打込みにあたっては、型枠支保工の設置状態を

常に監視するとともに、所定の床版厚さ及び鉄筋配置の確保に努めなけれ

ばならない。またコンクリート打ち込み後の養生については、第１編３－

６－９養生に基づき施工しなければならない。 

（13）請負人は、鋼製伸縮継手フェースプレート下部に空隙が生じないように

箱抜きをして、無収縮モルタルにより充填しなければならない。 

（14）請負人は、工事完了時における足場及び支保工の解体にあたっては、鋼

桁部材に損傷を与えないための措置を講ずるとともに、鋼桁部材や下部工

にコンクリート片、木片等の残材を残さないよう後片付け（第１編１－１

－31後片付け）を行わなければならない。 

（15）請負人は、床版コンクリート打設前においては主桁のそり、打設後にお

いては床版の基準高を測定し、その記録を整備・保管し、監督員の請求が

あった場合は直ちに提示するとともに、検査時までに提出しなければなら

ない。 

２．鋼床版 

鋼床版については、以下の規定によるものとする。 

（１）床版は、溶接によるひずみが少ない構造とするものとする。縦リブと横

リブの連結部は、縦リブからのせん断力を確実に横リブに伝えることので

きる構造とするものとする。 

なお、特別な場合を除き、縦リブは横リブの腹板を通して連続させるも

のとする。 
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第４編 河川編 

第１章 築堤・護岸 

第１節 適用 

１．適用工種 

本章は、河川工事における河川土工、軽量盛土工、地盤改良工、護岸基礎

工、矢板護岸工、法覆護岸工、擁壁護岸工、根固め工、水制工、付帯道路工、

付帯道路施設工、光ケーブル配管工、構造物撤去工、仮設工その他これらに

類する工種について適用する。 

２．適用規定（１） 

河川土工、軽量盛土工は、第１編第２章第３節河川土工・砂防土工、第３

編第２章第11節軽量盛土工の規定による。 

３．適用規定（２） 

地盤改良工、構造物撤去工、仮設工は、第３編第２章第７節地盤改良工、

第９節構造物撤去工、第10節仮設工の規定による。 

４．適用規定（３） 

本章に特に定めのない事項については、第１編共通編、第２編材料編、第

３編土木工事共通編の規定による。 

５．水位、潮位の観測 

請負人は、河川工事においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施し

なければならない。 

６．河積阻害等の防止 

請負人は、河川工事の仮締切、瀬がえ等において、河積阻害や河川管理施

設、許可工作物等に対する局所的な洗掘等を避けるように施工をしなければ

ならない。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

請負人は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類

による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合または、疑義がある場合もしくは

以下の基準類に改定があった場合には、監督員と協議しなければならない。 

国土交通省 仮締切堤設置基準（案）     （平成26年12月一部改正） 
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第３節 護岸基礎工 

１－３－１ 一般事項 

本節は、護岸基礎工として作業土工（床掘り・埋戻し）、基礎工、矢板工

その他これらに類する工種について定める。 

１－３－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３ 作業土工（床掘り・埋戻

し）の規定による。 

１－３－３ 基礎工 

基礎工の施工については、第３編２－４－３ 基礎工（護岸）の規定によ

る。 

１－３－４ 矢板工 

矢板工の施工については、第３編２－３－４ 矢板工の規定による。 

 

第４節 矢板護岸工 

１－４－１ 一般事項 

本節は、矢板護岸工として作業土工（床掘り・埋戻し）、笠コンクリート

工、矢板工その他これらに類する工種について定める。 

１－４－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３ 作業土工（床掘り・埋戻

し）の規定による。 

１－４－３ 笠コンクリート工 

  笠コンクリート工の施工については、第３編２－３－20笠コンクリート工

の規定による。 

１－４－４ 矢板工 

矢板工の施工については、第３編２－３－４ 矢板工の規定による。 

 

第５節 法覆護岸工 

１－５－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、法覆護岸工としてコンクリートブロック工、護岸付属物工、緑

化ブロック工、環境護岸ブロック工、石積（張）工、法枠工、多自然型護

岸工、吹付工、植生工、覆土工、羽口工その他これらに類する工種につい

て定める。 

２．法覆護岸工のコンクリート施工 

請負人は、法覆護岸工のコンクリート施工に際して、水中打込みを行っ
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てはならない。 

３．目地の施工位置 

請負人は、法覆護岸工の施工に際して、目地の施工位置は設計図書のと

おりに行わなければならない。 

４．裏込め材の施工 

請負人は、法覆護岸工の施工に際して、裏込め材は、締固め機械等を用

いて施工しなければならない。 

５．遮水シートの布設 

請負人は、法覆護岸工の施工に際して、遮水シートを設置する場合は、

法面を平滑に仕上げてから布設しなければならない。また、シートの敷設

方向及び重ね合わせ等に配慮して適切に施工するものとし、端部の接着は

ずれ、はく離等のないように施工しなければならない。 

１－５－２ 材料 

遮水シートは、止水材と被覆材からなり、シート有効幅2.0mの（１）また

は（２）のいずれかの仕様による。 

（１）遮水シートＡは、以下の仕様による。 

１）止水材の材質は、４）の材質のシボ（標準菱形）付きとし、厚さ１

mmとする。 

２）被覆材の材質は、補強布付き繊維性フェルトとし、厚さ10mmとする。 

３）止水材の重ね幅は、15cm以上とし、端部の取付部は、20cm以上とす

る。 

４）止水材の品質規格は表１－１または２による。 
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表１－１ （純ポリ塩化ビニル：厚さ１mm、色：透明） 

試験項目 内   容 単 位 規格値 試験方法 

比  重   1.25以下 JIS K 6773 

硬  さ   80±5 JIS K 6773 

引張強さ  Ｎ/mm２
 11.8以上 JIS K 6773 

伸  び  ％ 290以上 JIS K 6773 

老 化 性 質量  変化率 ％ ±7 JIS K 6773 

耐
薬
品
性 

ｱﾙｶﾘ 

引張強さ変化率 ％ ±15 JIS K 6773 

伸び  変化率 ％ ±15 JIS K 6773 

質量  変化率 ％ ±3 JIS K 6773 

食塩水 

引張強さ変化率 ％ ±7 JIS K 6773 

伸び  変化率 ％ ±7 JIS K 6773 

質量  変化率 ％ ±1 JIS K 6773 

柔 軟 性  ℃ -30以下 JIS K 6773 

引裂強さ  
Ｎ/ｍ 

(kgf/cm) 

58800以上 

(60以上) 

JISK6252-1 

JISK6252-2 

 

表１－２ （エチレン酢酸ビニル：厚さ１mm、色：透明） 

試験項目 内   容 単 位 規格値 試験方法 

比  重   1.0以下 JIS K 6773 

硬  さ   93±5 JIS K 6773 

引張強さ  Ｎ/mm２
 15.6以上 JIS K 6773 

伸  び  ％ 400以上 JIS K 6773 

老 化 性 質量  変化率 ％ ±7 JIS K 6773 

耐
薬
品
性 

ｱﾙｶﾘ 

引張強さ変化率 ％ ±15 JIS K 6773 

伸び  変化率 ％ ±15 JIS K 6773 

質量  変化率 ％ ±3 JIS K 6773 

食塩水 

引張強さ変化率 ％ ±7 JIS K 6773 

伸び  変化率 ％ ±7 JIS K 6773 

質量  変化率 ％ ±1 JIS K 6773 

柔 軟 性  ℃ -30以下 JIS K 6773 

引裂強さ  
Ｎ/ｍ 

(kgf/cm) 

58800以上 

(60以上) 

JISK6252-1 

JISK6252-2 
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５）被覆材の品質規格は表１－３による。 

 

表１－３ （補強布付き繊維性フェルト：厚さ10mm） 

試験項目 内 容 単 位 規格値 試験方法 

密  度  ｇ/cm３
 0.13以上 JIS L 3204 

圧 縮 率  ％ 15以下 JIS L 3204 

引張強さ  
Ｎ/mm２ 

(kgf/cm２) 

1.47以上 

(15以上) 
JIS L 3204 

伸 び 率  ％ 50以上 JIS L 3204 

耐薬品性 不溶解分 ％ 95以上 JIS L 3204 

 

（２）遮水シートＢは、以下の仕様による。 

１）止水材は、十分な止水性を有するものとする。 

（ただし、規格値はシート幅2.0ｍを基準としており、2.0ｍを下回る

場合は、そのシート幅に相当する漏水量を設定すること。） 

２）止水材は、施工時及び施工後とも十分な強度と法面の変状に追従す

る屈撓性を有するものとする。 

３）止水材は、堤防等の法面に対して、施工時及び施工後とも十分な滑

り抵抗を有するものとする。 

４）止水材は、十分な耐久性を有するものとし、請負人は、耐久性に係

わる試験結果を監督員に提出するものとする。 

５）上記１）及び３）は、公的試験機関の試験結果を添付するものとす

る。 

６）止水材の品質規格は、表１－４による。 
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表１－４ 止水材の品質規格 

試験項目 規 格 値 試 験 方 法 

湧水量 25(ml/sec)/(1.8㎡)以下 
建設省土木研究資料 

第3103号の小型浸透試験による 

引張り強さ 
11.8N/mm2以上 

(1200kgf/㎡以上) 

日本産業規格(JIS) で規定され 

ている各材料ごとの試験方法に 

よる。 

摩擦係数 0.8以上 
平成４年度建設省告示第1324号 

に基づく摩擦試験方法による。 

７）被覆材の品質規格は、本条１.(１).５）表１－３による。 

 

（３）品質管理 

１）止水材とコンクリートとの接着には、ニトリルゴム系またはスチレ

ンブタジエンゴム系接着剤、ブチルゴムテープ等の内、接着力に優れ、

かつ耐薬品性、耐水性、耐寒性等に優れたものを使用すること。 

２）請負人は、止水材及び被覆材の各々の製品に対しては、以下の要件

を整えた品質を証明する資料を監督員に提出するものとする。 

① 製品には、止水材及び被覆材の各々に製造年月日及び製造工場が

明示されていること。（番号整理でもよい） 

② 品質を証明する資料は、納入製品に該当する品質試験成績表であ

ること。 

③ 品質成績表は、通常の生産過程において３日に１回の割合で行っ

た品質試験成績表であること。 

④ 製品には、別に「公的試験機関による品質試験成績表」を添付す

るものとする。 

⑤ 「公的試験機関による品質試験成績表」は、製品の生産過程にお

いて20,000㎡に１回の割合で行ったもののうち、納入製品に該当す

るものとする。 

１－５－３ コンクリートブロック工 

コンクリートブロック工の施工については、第３編２－５－３ コンクリ

ートブロック工の規定による。 
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１－５－４ 護岸付属物工 

１．適用規定（１） 

横帯コンクリート、小口止、縦帯コンクリート、巻止コンクリート、平

張コンクリートの施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンクリート

の規定による。 

２．適用規定（２） 

小口止矢板の施工については、第３編２－３－４ 矢板工の規定による。 

３．護岸付属物の施工 

プレキャスト横帯コンクリート、プレキャスト小口止、プレキャスト縦

帯コンクリート、プレキャスト巻止コンクリートの施工については、基礎

との密着をはかり、接合面が食い違わないように施工しなければならない。 

１－５－５ 緑化ブロック工 

緑化ブロック工の施工については、第３編２－５－４ 緑化ブロック工の

規定による。 

１－５－６ 環境護岸ブロック工 

環境護岸ブロック工の施工については、第３編２－５－３コンクリートブ

ロック工の規定による。 

１－５－７ 石積（張）工 

石積（張）工の施工については、第３編２－５－５石積（張）工の規定に

よる。 

１－５－８ 法枠工 

法枠工の施工については、第３編２－14－４法枠工の規定による。 

１－５－９ 多自然型護岸工 

 多自然型護岸工の施工については、第３編２－３－26多自然型護岸工の規 

定による。 

１－５－10 吹付工 

吹付工の施工については、第３編２－14－３吹付工の規定による。 

１－５－11 植生工 

植生工の施工については、第３編２－14－２植生工の規定による。 

１－５－12 覆土工 

覆土工の施工については、第１編第２章第３節河川土工・砂防土工の規定

による。 

１－５－13 羽口工 

  羽口工の施工については、第３編２－３－27羽口工の規定による。 
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第６節 擁壁護岸工 

１－６－１ 一般事項 

本節は、擁壁護岸工として作業土工（床掘り・埋戻し）、場所打擁壁工、

プレキャスト擁壁工その他これらに類する工種について定める。 

１－６－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３ 作業土工（床掘り・埋戻

し）の規定による。 

１－６－３ 場所打擁壁工 

場所打擁壁工の施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンクリートの

規定による。 

１－６－４ プレキャスト擁壁工 

プレキャスト擁壁工の施工については、第３編２－15－２プレキャスト擁

壁工の規定による。 

 

第７節 根固め工 

１－７－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、根固め工として作業土工（床掘り・埋戻し）、根固めブロック

工、間詰工、沈床工、捨石工、かご工その他これらに類する工種について

定める。 

２．異常時の処置 

請負人は、根固め工の施工については、予期しない障害となる工作物等

が現れた場合には、設計図書に関して監督員と協議し、これを処理しなけ

ればならない。 

１－７－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３ 作業土工（床掘り・埋戻

し）の規定による。 

１－７－３ 根固めブロック工 

  根固めブロック工の施工については、第３編２－３－17根固めブロック工    

 の規定による。 

１－７－４ 間詰工 

１．適用規定 

間詰コンクリートの施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンクリ

ートの規定による。 
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２．吸出し防止材の施工 

請負人は、吸出し防止材の施工については、平滑に設置しなければなら

ない。 

１－７－５ 沈床工 

  沈床工の施工については、第３編２－３－18沈床工の規定による。 

１－７－６ 捨石工 

  捨石工の施工については、第３編２－３－19捨石工の規定による。 

１－７－７ かご工 

かご工の施工については、第３編２－３－27羽口工の規定による。 

 

第８節 水制工 

１－８－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、水制工として作業土工（床掘り・埋戻し）、沈床工、捨石工、

かご工、元付工、牛・枠工、杭出し水制工その他これらに類する工種につ

いて定める。 

２．異常時の処置 

請負人は、水制工の施工については、予期しない障害となる工作物等が

現れた場合には、設計図書に関して監督員と協議し、これを処理しなけれ

ばならない。 

３．施工計画書 

請負人は、水制工の施工にあたっては、河床変動を抑止する水制群中の

各水制の設置方法及び順序を選定し、施工計画書に記載しなければならな

い。 

なお、設計図書において設置方法及び順序を指定した場合に係る河床変

動に対する処置については、設計図書に関して監督員と協議しなければな

らない。 

１－８－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３ 作業土工（床掘り・埋戻

し）の規定による。 

１－８－３ 沈床工 

沈床工の施工については、第３編２－３－18 沈床工の規定による。 

１－８－４ 捨石工 

捨石工の施工については、第３編２－３－19 捨石工の規定による。 
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１－８－５ かご工 

かご工の施工については、第３編２－３－27 羽口工の規定による。 

１－８－６ 元付工 

元付工の施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンクリートの規定に

よる。 

１－８－７ 牛・枠工 

１．牛・枠工の施工 

請負人は、牛・枠工の施工については、重なりかご及び尻押かごの鉄線

じゃかごの施工を当日中に完了しなければならない。 

２．川倉、聖牛、合掌わくの施工 

請負人は、川倉、聖牛、合掌わくの施工を前項により施工しなければな

らない。 

１－８－８ 杭出し水制工 

１．杭出し水制の施工 

請負人は、杭出し水制の施工については、縦横貫は設計図書に示す方向

とし、取付け箇所はボルトにて緊結し、取付け終了後、ナットが抜けない

ようにネジ山をつぶさなければならない。 

２．施工上の注意 

請負人は、杭出し水制の施工については、沈床、じゃかご等を下ばきと

する場合には、下ばき部分を先に施工しなければならない。 

 

第９節 付帯道路工 

１－９－１ 一般事項 

本節は、付帯道路工として作業土工（床掘り・埋戻し）、路側防護柵工、

舗装準備工、アスファルト舗装工、コンクリート舗装工、薄層カラー舗装工、

ブロック舗装工、側溝工、集水桝工、縁石工、区画線工その他これらに類す

る工種について定める。 

１－９－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３ 作業土工（床掘り・埋戻

し）の規定による。 

１－９－３ 路側防護柵工 

路側防護柵工の施工については、第３編２－３－８路側防護柵工の規定に

よる。 

１－９－４ 舗装準備工 

舗装準備工の施工については、第３編２－６－５舗装準備工の規定による。 
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１－９－５ アスファルト舗装工 

アスファルト舗装工の施工については、第３編２－６－７ アスファルト

舗装工の規定による。 

１－９－６ コンクリート舗装工 

コンクリート舗装工の施工については、第３編２－６－12 コンクリート

舗装工の規定による。 

１－９－７ 薄層カラー舗装工 

薄層カラー舗装工の施工については、第３編２－６－13 薄層カラー舗装

工の規定による。 

１－９－８ ブロック舗装工 

ブロック舗装工の施工については、第３編２－６－14ブロック舗装工の規

定による。 

１－９－９ 側溝工 

 側溝工の施工については、第３編２－３－29側溝工の規定による。 

１－９－10 集水桝工 

集水桝工の施工については、第３編２－３－30 集水桝工の規定による。 

１－９－11 縁石工 

縁石工の施工については、第３編２－３－５ 縁石工の規定による。 

１－９－12 区画線工 

区画線工の施工については、第３編２－３－９区画線工の規定による。 

 

第10節 付帯道路施設工 

１－10－１ 一般事項 

本節は、付帯道路施設工として境界工、道路付属物工、標識工その他これ

らに類する工種について定める。 

１－10－２ 境界工 

１．境界杭の設置 

請負人は、境界杭の設置に際して隣接所有者と問題が生じた場合、速や

かに監督員に報告しなければならない。 

２．掘削困難な場合の処置 

請負人は、境界杭の埋設箇所が岩盤等で、設計図書に示す深さまで掘削

することが困難な場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければなら

ない。 

３．設置位置 

請負人は、境界杭の設置にあたっては、設計図書に示す場合を除き、杭
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の中心点を用地境界線上に一致させ、文字が内側（官地側）になるように

しなければならない。 

１－10－３ 道路付属物工 

道路付属物工の施工については、第３編２－３－10道路付属物工の規定に

よる。 

１－10－４ 標識工 

標識工の施工については、第３編２－３－６小型標識工の規定による。 

 

第11節 光ケーブル配管工 

１－11－１ 一般事項 

本節は、光ケーブル配管工として作業土工（床掘り・埋戻し）、配管工、ハ

ンドホール工その他これらに類する工種について定める。 

１－11－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定による。 

１－11－３ 配管工 

  １．材料使用時の注意 

請負人は、配管工に使用する材料について、監督員の承諾を得る。また、

多孔陶管を用いる場合には、ひび割れの有無を確認して施工しなければな

らない。 

２．単管の配管 

請負人は、単管の場合には、スペーサー等を用いて敷設間隔が均一とな

るよう施工しなければならない。 

３．多孔管の配管 

請負人は、多孔管の場合には、隣接する各ブロックに目違いが生じない

よう、かつ、上下左右の接合が平滑になるよう施工しなければならない。 

４．特殊部及び断面変化部等への管路材取付 

請負人は、特殊部及び断面変化部等への管路材取付については、管路材

相互の間隔を保ち、管路材の切口が同一垂直面になるよう取揃えて、管口

及び管路材内部はケーブル引込み時にケーブルを傷つけないよう平滑に

仕上げなければならない。 

５．通過試験の実施 

請負人は、配管工の施工にあたり、埋設管路においては防護コンクリー

ト打設後または埋戻し後に、また露出、添架配管においてはケーブル入線

前に、管路が完全に接続されているか否かを通過試験により全ての管また
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は孔について確認しなければならない。 

１－11－４ ハンドホール工 

ハンドホール工の施工については、第３編２－３－21ハンドホール工の規

定による。 
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第２章 浚渫（河川） 

 

第１節 適用 

１．適用工種 

本章は、河川工事における浚渫工、浚渫土処理工、仮設工その他これらに

類する工種について適用する。 

２．適用規定（１） 

仮設工は、第３編第２章第10節仮設工の規定による。 

３．適用規定（２） 

本章に特に定めのない事項については、第１編共通編、第２編材料編、第

３編土木工事共通編の規定による。 

４．水位、潮位の観測 

請負人は、河川工事においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施し

なければならない。 

５．適用土質 

適用する土質は、粘性土、砂質土及び砂、礫質土とする。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

請負人は、設計図書において特に定めのない事項については、関係基準等に

よらなければならない。 

 

第３節 浚渫工 

１．一般事項（１） 

請負人は浚渫の施工区域には、標識を設置し、完了検査完了まで明示して

いかなければならない。また、種類及び設置位置については、監督員と協議

しなければならない。 

２．一般事項（２） 

請負人は浚渫済みの箇所にたい砂があった場合は、監督員の出来高確認の

部分を除き請負人の負担で取除かなければならない。 

３．不陸防止 

請負人は設計図書に基づき、浚渫河床をできる限り不陸のないよう施工し

なければならない。 

４．異常時の処置 

請負人は障害物を発見した場合、または土質の著しい変化が認められた場
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合は、速やかに監督員に連絡し、設計図書に関して監督員と協議し、これを

処理しなければならない。 

５．水位の確認 

請負人は、施工中はたえず水位の変動に注意し、計画深度を誤らないよう

にしなければならない。 

 

第４節 浚渫土処理工 

請負人は浚渫土砂を十分水切りした後、指定した箇所に処分しなければなら

ない。 
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第３章 樋門・樋管 
 

第１節 適用 

１．適用工種 

本章は、河川工事における河川土工、軽量盛土工、地盤改良工、樋門・樋

管本体工、護床工、水路工、付属物設置工、構造物撤去工、仮設工その他こ

れらに類する工種について適用する。 

２．適用規定（１） 

河川土工、軽量盛土工は、第１編第２章第３節河川土工・砂防土工、第３

編第２章第11節軽量盛土工の規定による。 

３．適用規定（２） 

地盤改良工、構造物撤去工、仮設工は、第３編第２章第７節地盤改良工、

第９節構造物撤去工、第10節仮設工の規定による。 

４．適用規定（３） 

本章に特に定めのない事項については、第１編共通編、第２編材料編、第

３編土木工事共通編の規定による。 

５．水位、潮位の観測 

請負人は、河川工事においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施し

なければならない。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

請負人は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類

による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に

従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

国土交通省 仮締切堤設置基準（案）    （平成26年12月一部改正） 

国土交通省  河川砂防技術基準         (令和元年7月) 

国土開発技術研究センター 

柔構造樋門設計の手引き    （平成10年11月） 

国土交通省 機械工事共通仕様書       （令和元年７月） 

国土交通省 機械工事施工管理基準（案）  （平成29年３月） 
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第３節 樋門・樋管本体工 

３－３－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、樋門・樋管本体工として作業土工（床掘り・埋戻し）、既製杭

工、場所打杭工、矢板工、函渠工、翼壁工、水叩工その他これらに類する

工種について定める。 

２．一般事項 

請負人は、樋門及び樋管の施工において、既設堤防の開削、仮締切、仮

水路等の施工時期、順序及び構造については、設計図書によらなければな

らない。 

３．堤防に設ける仮締切 

請負人は、堤防に設ける仮締切は、設計図書に基づき施工するが、現地

状況によってこれにより難い仮締切を設置する場合は、設計図書に関して

監督員と協議しなければならない。 

なお、その場合の仮締切は、堤防機能が保持できるものとしなければな

らない。 

４．樋門・樋管の施工 

請負人は、樋門・樋管の施工において、設計図書で定められていない仮

水路を設ける場合には、内水排除のための河積確保とその流出に耐える構

造としなければならない。 

５．土砂の流出防止 

請負人は、均しコンクリートの打設終了後、均しコンクリート下面の土

砂の流出を防止しなければならない。 

６．樋門・樋管の止水板 

請負人は、樋門・樋管の止水板については、塩化ビニル製止水板を用い

るが、変位の大きな場合にはゴム製止水板としなければならない。 

なお、請負人は樋管本体の継手に設ける止水板は、修復可能なものを使

用しなければならない。 

３－３－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

１．適用規定 

作業土工の施工については、第３編２－３－３ 作業土工（床掘り・埋

戻し）の規定による。 

２．基礎下面の土質等 

請負人は、基礎下面の土質及び地盤改良工法等が設計図書と異なる場合

は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 
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３．排水状態の維持 

請負人は、仮締切を設置した後の工事箇所は良好な排水状態に維持しな

ければならない。 

なお、仮締切内に予期しない湧水のある場合には、その処置について監

督員と協議しなければならない。 

４．地盤改良の施工 

地盤改良の施工については、第３編第２章第７節 地盤改良工の規定に

よる。 

３－３－３ 既製杭工 

既製杭工の施工については、第３編２－４－４ 既製杭工の規定による。 

３－３－４ 場所打杭工 

場所打杭工の施工については、第３編２－４－５ 場所打杭工の規定によ

る。 

３－３－５ 矢板工 

１．適用規定 

矢板工の施工については、第３編２－３－４ 矢板工の規定による。 

２．矢板継手の損傷防止 

請負人は、樋門及び樋管の施工において、矢板の継手を損傷しないよう

施工しなければならない。 

３．可撓矢板 

可撓矢板とは、樋門及び樋管本体と矢板壁の接続部近辺の変位に追随す

る矢板をいう。 

３－３－６ 函渠工 

１．一般事項 

請負人は、函（管）渠工の施工にあたっては、基礎地盤の支持力が均等

となるように、かつ不陸を生じないようにしなければならない。 

２．基礎支持力の確認 

請負人は、基礎地盤支持力の確認を設計図書で定められている場合は、

基礎地盤の支持力を確認し監督員に報告しなければならない。 

３．沈下観測 

請負人は、函（管）渠工の施工にあたっては、施工中の躯体沈下を点検

するため必要に応じて定期的に観測し、異常を発見した際は速やかに監督

員に連絡しなければならない。 

４．ヒューム管の施工 

請負人は、ヒューム管の施工にあたり以下の事項により施工しなければ
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ならない。 

（１）請負人は、管渠工の施工にあたっては、管渠の種類と埋設形式（突出

型、溝型）の関係を損なうことのないように施工しなければならない。 

（２）請負人は、ソケット付の管を布設するときは、上流側または高い側に

ソケットを向けなければならない。 

（３）請負人は、基礎工の上に通りよく管を据付けるとともに、管の下面及

びカラーの周囲にはコンクリートまたは固練りモルタルを充填し、空隙

及び漏水が生じないように施工しなければならない。 

（４）請負人は、管の一部を切断する必要のある場合は、切断によって使用

部分に損傷が生じないように施工しなければならない。損傷させた場合

は、取換えなければならない。 

５．コルゲートパイプの布設 

請負人は、コルゲートパイプの布設にあたり以下の事項により施工しな

ければならない。 

（１）布設するコルゲートパイプの基床及び裏込め土は、砂質土または砂と

し、請負人は、パイプが不均等な外圧等により変形しないよう、十分な締

め固めを行わなければならない。 

（２）コルゲートパイプの組立ては、上流側または高い側のセクションを下

流側または低い側のセクションの内側に重ね合うようにし、重ね合わせ

部分の接合は、パイプ断面の両側で行うものとする。また重ね合わせは

底部及び頂部で行ってはならない。 

なお、埋戻し後も可能な限りボルトの緊結状態を点検し、ゆるんでい

るものがあれば締直しを行わなければならない。 

（３）請負人は、コルゲートパイプの布設条件（地盤条件・出来形等）につ

いては設計図書によるものとし、予期しない沈下のおそれがあって、上

げ越しが必要な場合には、設計図書に関して監督員と協議しなければな

らない。 

６．コンクリート構造の樋門及び樋管 

請負人は、鉄筋コンクリート（ＲＣ）及びプレストレストコンクリート

（ＰＣ）構造の樋門及び樋管について以下の事項によらなければならない。 

（１）請負人は、弾性継手材を緊張材により圧縮することによって、函軸弾

性構造とする場合には、緊張時における函体の自重による摩擦を軽減す

る措置を実施しなければならない。 

（２）請負人は、継手材にプレストレスを与えて弾性継手とする場合には、

耐久性があり、弾性に富むゴム等の材料を用いなければならない。 
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（３）請負人は、プレキャストブロック工法における函体ブロックの接合部

を、設計荷重作用時においてフルプレストレス状態に保持しなければな

らないものとし、端面をプレストレス力が良好に伝達できるように処理

しなければならない。 

（４）請負人は、函軸緊張方式におけるアンボンド工法の緊張材が定着部の

1.0m以上を付着により函体コンクリートと一体化するようにしなけれ

ばならない。 

（５）請負人は、緊張材を１本ないし数本ずつ組にして順々に緊張する場合

には各緊張段階において、コンクリート函体及びプレストレインドゴム

継手等の弾性継手材に有害な応力、変位が生じないようにしなければな

らない。 

（６）請負人は、摩擦減少層がプレストレス導入時の施工に大きな影響をお

よぼすことから、使用材料、均しコンクリートの仕上げ等に注意しなけ

ればならない。 

（７）請負人は、プレキャスト工法等で底版と均しコンクリートの間に空隙

が残ることがさけられない場合には、セメントミルク等でグラウトしな

ければならない。 

７．鋼管の布設 

請負人は、鋼管の布設について以下の事項によらなければならない。 

（１）請負人は、設計図書に明示した場合を除き、円形の函体断面を有し、

継手がベローズタイプの鋼管を用いるものとし、管体の接合は溶接によ

らなければならない。 

（２）請負人は、現場溶接を施工する前に、溶接に伴う収縮、変形、拘束等

が全体や細部の構造に与える影響について検討しなければならない。 

（３）請負人は、溶接部や溶接材料の汚れや乾燥状態に注意し、それらを良

好な状態に保つのに必要な諸設備を現場に備え付けなければならない。 

（４）請負人は、現場溶接に先立ち、開先の状態、材片の拘束状態について

注意をはらわなければならない。 

（５）請負人は、溶接材料、溶接検査等に関する溶接施工上の注意点は、設

計図書によらなければならない。 

（６）請負人は、以下の場合には、鋼製部材の現場塗装を行ってはならない。 

① 気温が５℃以下のとき。 

② 湿度が８５％以上のとき。 

③ 塗料の乾燥前に降雨、雪、霜のおそれがあるとき。 

④ 炎天下で鋼材表面の温度が高く、塗膜に泡が生ずるおそれのあると



 

第４編河川編 第３章樋門・樋管（R2.10） 

4-21 
  第４編河川編 第３章樋門・樋管（R2.10） 

き。 

⑤ 降雨等で表面が濡れているとき。 

⑥ 風が強いとき及び塵埃が多いとき。 

⑦ その他、監督員が不適当と認めたとき。 

（７）請負人は、塗装作業に先立ち、鋼材表面のさびや黒皮、ごみ、油類そ

の他の付着物を除去しなければならない。 

（８）請負人は、さび落としを完了した鋼材及び部材が塗装前にさびを生じ

るおそれのある場合には、プライマー等を塗布しておかなければならな

い。 

（９）請負人は、現場塗装に先立ち、塗装面を清掃しなければならない。 

（10）請負人は、部材の運搬及び組立て中に工場塗装がはがれた部分につい

て、工場塗装と同じ塗装で補修しなければならない。 

（11）請負人は、下層の塗料が完全に乾いた後でなければ上層の塗装を行っ

てはならない。 

８．ダクタイル鋳鉄管の布設 

請負人は、ダクタイル鋳鉄管の布設について以下の事項によらなければ

ならない。 

（１）請負人は、JIS G 5526（ダクタイル鋳鉄管）及びJIS G 5527（ダクタ

イル鋳鉄異形管）に適合したダクタイル鋳鉄管を用いなければならない。 

（２）請負人は、継手の構造については、設計図書に明示されたものを用い

なければならない。 

（３）請負人は、継手接合前に受口表示マークの管種について確認しなけれ

ばならない。 

（４）請負人は、管の据付け前に管の内外に異物等がないことを確かめた上

で、メーカーの表示マークの中心部分を管頂にして据付けなければなら

ない。 

（５）請負人は、継手接合に従事する配管工にダクタイル鋳鉄管の配管経験

が豊富で、使用する管の材質や継手の特性、構造等を熟知したものを配

置しなければならない。 

（６）請負人は、接合の結果をチェックシートに記録しなければならない。 

（７）請負人は、塗装前に内外面のさび、その他の付着物を除去後、塗料に

適合した方法で鋳鉄管を塗装しなければならない。 

（８）請負人は、現場で切断した管の端面や、管の外面の塗膜に傷が付いた

箇所について、さびやごみ等を落として清掃し、水分を除去してから合

成樹脂系塗料で塗装しなければならない。 
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（９）請負人は、塗装箇所が乾燥するまで現場で塗装した管を移動してはな

らない。 

３－３－７ 翼壁工 

１．一般事項 

翼壁工は、樋門及び樋管本体と分離させた構造とする。 

２．水密性の確保 

請負人は、設計図書に示す止水板及び伸縮材で本体との継手を施工し、

構造上変位が生じても水密性が確保できるよう施工しなければならない。 

３．基礎 

請負人は、基礎の支持力が均等となり、かつ不陸を生じないように施工

しなければならない。 

３－３－８ 水叩工 

請負人は、設計図書に示す止水板及び伸縮材で床版との継手を施工し、構

造上変位が生じても水密性が確保できるように施工しなければならない。 

 

第４節 護床工 

３－４－１ 一般事項 

本節は、護床工として作業土工（床掘り・埋戻し）、根固めブロック工、

間詰工、沈床工、捨石工、かご工その他これらに類する工種について定める。 

３－４－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３ 作業土工（床掘り・埋戻

し）の規定による。 

３－４－３ 根固めブロック工 

根固めブロック工の施工については、第３編２－３－17 根固めブロック

工の規定による。 

３－４－４ 間詰工 

１．適用規定 

間詰コンクリートの施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンクリ

ートの規定による。 

２．吸出し防止材の施工 

請負人は、吸出し防止材の施工については、平滑に施工しなければなら

ない。 

３－４－５ 沈床工 

沈床工の施工については、第３編２－３－18 沈床工の規定による。 
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３－４－６ 捨石工 

捨石工の施工については、第３編２－３－19 捨石工の規定による。 

３－４－７ かご工 

１．適用規定 

かご工の施工については、第３編２－３－27 羽口工の規定による。 

２．一般事項 

請負人は、かごマットの中詰用ぐり石には、かごの厚さが30cmの場合は

おおむね５～15cmのもの、かごの厚さが50cmの場合はおおむね15～20cmの

もので、網目より大きな天然石または割ぐり石を使用しなければならない。 

 

第５節 水路工 

３－５－１ 一般事項 

本節は、水路工として作業土工（床掘り・埋戻し）、側溝工、集水桝工、

暗渠工、樋門接続暗渠工その他これらに類する工種について定める。 

３－５－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３ 作業土工（床掘り・埋戻

し）の規定による。 

３－５－３ 側溝工 

側溝工の施工については、第３編２－３－29 側溝工の規定による。 

３－５－４ 集水桝工 

集水桝工の施工については、第３編２－３－30 集水桝工の規定による。 

３－５－５ 暗渠工 

１．適用規定 

暗渠工の施工については、第４編３－３－６ 函渠工の規定による。 

２．一般事項 

請負人は、地下排水のための暗渠の施工にあたっては、土質に応じた基礎

の締固め後、透水管及び集水用のフィルター材を埋設しなければならない。 

透水管及び集水用のフィルター材の種類、規格については、設計図書に

よらなければならない。 

３．フィルター材の施工 

請負人は、フィルター材の施工の際に、粘性土が混入しないようにしな

ければならない。 

３－５－６ 樋門接続暗渠工 

樋門接続暗渠工の施工については、第４編３－３－６ 函渠工の規定によ

る。 
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第６節 付属物設置工 

３－６－１ 一般事項 

本節は、付属物設置工として作業土工（床掘り・埋戻し）、防止柵工、境

界工、銘板工、点検施設工、階段工、観測施設工、グラウトホール工その他

これらに類する工種について定める。 

３－６－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋

戻し）の規定による。 

３－６－３ 防止柵工 

防止柵工の施工については、第３編２－３－７防止柵工の規定による。 

３－６－４ 境界工 

１．境界杭（鋲）の設置位置 

請負人は、境界杭（鋲）の設置位置については、監督員の確認を受ける

ものとし、設置に際して隣接所有者と問題が生じた場合、速やかに監督員

に報告しなければならない。 

２．掘削困難な場合の処置 

請負人は、埋設箇所が岩盤等で、設計図書に示す深さまで掘削すること

が困難な場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

３．杭（鋲）の設置 

請負人は、杭（鋲）の設置にあたっては、設計図書に示す場合を除き、

杭の中心点を用地境界線上に一致させ、文字が内側（官地側）になるよう

にしなければならない。 

４．境界ブロックの施工 

請負人は、境界ブロックの施工においては、据付け前に清掃し、基礎上

に安定よく据付け、目地モルタルを充填しなければならない。 

５．境界ブロックの目地 

請負人は、境界ブロックの目地間隙を10mm以下程度として施工しなけれ

ばならない。 

３－６－５ 銘板工 

  請負人は、銘板及び標示板の施工にあたって、材質、大きさ、取付位置並

びに諸元や技術者等の氏名等の記載事項について、設計図書に基づき施工し

なければならない。ただし、設計図書に明示のない場合は、設計図書に関し

て監督員と協議しなければならない。また、記載する技術者等の氏名につい

て、これにより難い場合は監督員と協議しなければならない。 
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３－６－６ 点検施設工 

請負人は、点検施設を設計図書に基づいて施工できない場合には、設計図

書に関して監督員と協議しなければならない。 

３－６－７ 階段工 

階段工の施工については、第３編２－３－22階段工の規定による。 

３－６－８ 観測施設工 

請負人は、観測施設を設計図書に基づいて施工できない場合には、設計図

書に関して監督員と協議しなければならない。 

３－６－９ グラウトホール工 

請負人は、グラウトホールを設計図書に基づいて施工できない場合に

は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 
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第４章 床止め・床固め 

 

第１節 適用 

１．適用工種 

本章は、河川工事における河川土工、軽量盛土工、床止め工、床固め工、

山留擁壁工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。 

２．適用規定（１） 

河川土工、軽量盛土工、仮設工は、第１編第２章第３節河川土工・砂防土

工、第３編第２章第11節軽量盛土工及び第３編第２章第10節仮設工の規定に

よる。 

３．適用規定（２） 

本章に特に定めのない事項については、第１編共通編、第２編材料編、第

３編土木工事共通編の規定による。 

４．水位、潮位の観測 

請負人は、河川工事において、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しな

ければならない。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

請負人は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類

による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合または、疑義がある場合もしくは

以下の基準類に改定があった場合には、監督員と協議しなければならない。 

国土交通省 仮締切堤設置基準（案）    （平成26年12月一部改正） 

 

第３節 床止め工 

４－３－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、床止め工として、作業土工、既製杭工、矢板工、本体工、取付

擁壁工、水叩工、その他これらに類する工種について定める。 

２．一般事項 

請負人は、床止め工の施工にあたっては、仮締切堤設置基準（案）及び

各々の条・項の規定による。 

３．床止め工の施工 

請負人は、床止め工の施工にあたって、仮締切を行う場合、確実な施工
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に努めるとともに、河積阻害や河川管理施設、許可工作物等に対する局所

的な洗掘等を避けるような施工をしなければならない。 

４．排水工 

請負人は、床止め工の施工にあたって、自然浸透した水の排水及び地下

水位を低下させるなどの排水工を行う場合、現場の土質条件、地下水位、

工事環境などを調査し、条件の変化に対処しうるようにしなければならな

い。 

５．異常時の処置 

請負人は、床止め工の施工にあたって、予期しない障害となる工作物等

が現れた場合には、速やかに監督員に連絡し、設計図書に関して監督員と

協議し、これを処理しなければならない。 

６．遮水シート及び止水シート 

請負人は、本体工または、取付擁壁工の施工に際して、遮水シート及び

止水シートを設置する場合は、施工面を平滑に仕上げてから布設しなけれ

ばならない。 

また、シートの重ね合わせ及び端部の接着はずれ、はく離等のないよう

に施工しなければならない。 

４－３－２ 材料 

床止め工の材料については、第４編１－５－２材料の規定による。 

４－３－３ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定による。 

４－３－４ 既製杭工 

既製杭工の施工については、第３編２－４－４既製杭工の規定による。 

４－３－５ 矢板工 

矢板工の施工については、第３編２－３－４矢板工の規定による。 

４－３－６ 本体工 

１．適用規定 

本体工の施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンクリートの規定

による。 

また、河川が本来有している生物の良好な生育環境、自然環境に配慮し

て計画された多自然型河川工法による本体工の施工については、工法の主

旨を踏まえ施工しなければならない。 

２．止水板の施工 

請負人は、本体工の止水板の施工に際して、空隙を生じず、かつ、漏水
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をきたさないよう注意して施工しなければならない。 

３．植石張りの施工 

植石張りの施工については、第３編２－５－５石積（張）工の規定によ

る。 

４．根固めブロックの施工 

請負人は、根固めブロックの施工にあたって、据付け箇所で直接製作す

るブロック以外は、製作後、現場確認できるよう記号を付さなければなら

ない。 

５．ブロックの運搬及び据付け 

請負人は、ブロックの運搬及び据付けにあたっては、設計強度を確認後、

ブロックに損傷を与えないように施工しなければならない。 

６．ブロックの連結 

請負人は、ブロックの据付けにあたり、各々のブロックを連結する場合

は、連結ナットが抜けないようにネジ山をつぶさなければならない。 

７．間詰工の施工 

間詰工の施工については、第３編２－５－５石積（張）工の規定による。 

８．吸出し防止材の敷設 

請負人は、吸出し防止材の敷設に際して、施工位置については設計図書

に従って施工しなければならない。 

９．ふとんかごの詰石の施工 

請負人は、ふとんかごの詰石の施工については、できるだけ空隙を少な

くしなければならない。また、かご材を傷つけないように注意するととも

に詰石の施工の際、側壁、仕切りが偏平にならないように留意しなければ

ならない。 

10．ふとんかごの中詰用ぐり石 

請負人は、ふとんかごの中詰用ぐり石については、１５cm～２０cmの大

きさとし、ふとんかごの網目より大きな天然石または割ぐり石を使用しな

ければならない。 

４－３－７ 取付擁壁工 

請負人は、取付擁壁の施工時期については、仮締切工の切替時期等を考慮

した工程としなければならない。 

４－３－８ 水叩工 

１．水密性の確保 

請負人は、水叩工の施工については、設計図書に示す止水板及び伸縮材

で床版との継手を施工し、構造上変位が生じても水密性が確保できるよう
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施工しなければならない。 

２．適用規定 

水叩工の施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンクリートの規定

による。 

３．空隙、漏水の防止 

請負人は、水叩工の止水板の施工に際して、空隙を生じず、かつ、漏水

をきたさないよう注意して施工しなければならない。 

４．適用規定 

請負人は、巨石張りの施工については、第３編２－５－５石積（張）工

の規定による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならな

い。 

５．根固めブロックの施工 

請負人は、根固めブロックの施工にあたって、据付け箇所で直接製作す

るブロック以外は、製作後、現場確認できるよう記号を付さなければなら

ない。 

６．ブロックの運搬及び据付け 

請負人は、ブロックの運搬及び据付けにあたっては、設計強度を確認後、

ブロックに損傷を与えないように施工しなければならない。 

７．ブロックの連結 

請負人は、ブロックの据付けにあたり、各々のブロックを連結する場合

は、連結ナットが抜けないようにネジ山をつぶさなければならない。 

８．間詰工の施工 

間詰工の施工については、第３編２－５－５石積（張）工の規定による。 

９．吸出し防止材の敷設 

請負人は、吸出し防止材の敷設に際して、施工位置については設計図書

に従って施工しなければならない。 

 

第４節 床固め工 

４－４－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、床固め工として、作業土工（床掘り・埋戻し）、本堤工、垂直

壁工、側壁工、水叩工、その他これらに類する工種について定める。 

２．適用規定 

請負人は、床固め工の施工にあたっては、仮締切堤設置基準（案）及び

各々の条・項の規定による。 



 

第４編河川編 第４章床止め・床固め（R2.10） 

4-30 
 第４編河川編 第４章床止め・床固め（R2.10） 

３．床固め施工 

請負人は、床固め工の施工にあたって、仮締切を行う場合、確実な施工

に努めるとともに、河積阻害や河川管理施設、許可工作物等に対する局所

的な洗掘等を避けるような施工をしなければならない。 

４．排水工 

請負人は、床固め工の施工にあたって、自然浸透した水の排水及び地下 

水位を低下させるなどの排水工を行う場合、現場の土質条件、地下水位、

工事環境などを調査し、条件の変化に対処しうるようにしなければならな

い。 

５．異常時の処置 

請負人は、床固め工の施工にあたって、予期しない障害となる工作物等

が現れた場合には、速やかに監督員に連絡し、設計図書に関して監督員と

協議し、これを処理しなければならない。 

６．遮水シート及び止水シートの設置 

請負人は、本体工及び側壁工の施工に際して、遮水シート及び止水シー

トを設置する場合は、施工面を平滑に仕上げてから布設しなければならな

い。 

また、シートの重ね合わせ及び端部の接着はずれ、はく離等のないよう

に施工しなければならない。 

４－４－２ 材料 

床固め工の材料については、第４編１－５－２材料の規定による。 

４－４－３ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定による。 

４－４－４ 本堤工 

１．適用規定 

本堤工の施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンクリートの規定

による。 

２．一般事項 

請負人は、本堤工の止水板の施工に際して、空隙を生じず、かつ、漏水

をきたさないよう注意して施工しなければならない。 

３．植石張りの施工 

植石張りの施工については、第３編２－５－５石積（張）工の規定によ

る。  
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４．根固めブロックの施工 

請負人は、根固めブロックの施工にあたって、据付け箇所で直接製作す

るブロック以外は、製作後、現場確認できるよう記号を付さなければなら

ない。 

５．ブロックの運搬及び据付け 

請負人は、ブロックの運搬及び据付けにあたっては、設計強度を確認後、

ブロックに損傷を与えないように施工しなければならない。 

６．ブロックの連結 

請負人は、ブロックの据付けにあたり、各々のブロックを連結する場合

は、連結ナットが抜けないようにネジ山をつぶさなければならない。 

７．間詰工の施工 

間詰工の施工については、第３編２－５－５石積（張）工の規定による。 

８．吸出し防止材の敷設 

請負人は、吸出し防止材の敷設に際して、施工位置については設計図書

に従って施工しなければならない。 

４－４－５ 垂直壁工 

１．適用規定 

垂直壁工の施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンクリートの規

定による。 

２．植石張りの施工 

植石張りの施工については、第３編２－５－５石積（張）工の規定によ

る。 

３．垂直壁工の止水板の施工 

請負人は、垂直壁工の止水板の施工に際して、空隙を生じず、かつ、漏

水をきたさないよう注意して施工しなければならない。 

４－４－６ 側壁工 

１．適用規定 

側壁工の施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンクリートの規定

による。 

２．植石張りの施工 

植石張りの施工については、第３編２－５－５石積（張）工の規定によ

る。 

３．水抜きパイプ 

請負人は、側壁工の施工において水抜パイプの施工位置については、設

計図書に従って施工しなければならない。 
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４．裏込工 

請負人は、側壁工の施工に際して、裏込工を施工する場合、設計図書に

示す厚さに栗石または、砕石を敷均し、締め固めを行わなければならない。 

５．止水板の施工 

請負人は、側壁工の止水板の施工に際して、空隙を生じず、かつ、漏水

をきたさないよう注意して施工しなければならない。 

４－４－７ 水叩工 

水叩工の施工については、第４編４－３－８水叩工の規定による。 

 

第５節 山留擁壁工 

４－５－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、山留擁壁工として作業土工（床掘り・埋戻し）、コンクリート

擁壁工、ブロック積擁壁工、石積擁壁工、山留擁壁基礎工その他これらに

類する工種について定める。 

２．異常時の処置 

請負人は、山留擁壁工の施工にあたって、予期しない障害となる工作物

等が現れた場合には、速やかに監督員に連絡し、設計図書に関して監督員

と協議し、これを処理しなければならない。 

４－５－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定による。 

４－５－３ コンクリート擁壁工 

１．一般事項 

請負人は、コンクリート擁壁工の施工に先立って設計図書に示す厚さに

砕石、割栗石、または、クラッシャランを敷設し、締め固めを行わなけれ

ばならない。 

２．適用規定 

コンクリート擁壁工の施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンク

リートの規定による。 

３．止水板の施工 

請負人は、コンクリート擁壁工の止水板の施工に際して、空隙を生じず、

かつ、漏水をきたさないよう注意して施工しなければならない。 

４－５－４ ブロック積擁壁工 

ブロック積擁壁工の施工については、第３編２－５－３コンクリートブロ
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ック工の規定による。 

４－５－５ 石積擁壁工 

石積擁壁工の施工については、第３編２－５－５石積（張）工の規定によ

る。 

４－５－６ 山留擁壁基礎工 

山留擁壁基礎工の施工については、第３編２－４－３基礎工（護岸）の規

定による。 
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第５編 砂防編 

第１章 斜面対策 

 

第１節 適用 

１．適用工種 

本章は、砂防工事における砂防土工、軽量盛土工、法面工、擁壁工、山腹

水路工、地下水排除工、地下水遮断工、抑止杭工、斜面対策付属物設置工、

仮設工その他これらに類する工種について適用する。 

２．適用規定（１） 

砂防土工は、第１編第２章第３節河川土工・砂防土工の規定による。 

３．適用規定（２） 

仮設工は、第３編第２章第10節仮設工の規定による。 

４．適用規定（３） 

本章に特に定めのない事項については、第１編共通編、第２編材料編、第

３編土木工事共通編の規定による。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

請負人は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類

による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。なお、

基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うもの

とし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

全国治水砂防協会 新・斜面崩壊防止工事の設計と実例（令和元年６月） 

全国特定法面保護協会 のり枠工の設計施工指針   （平成25年10月） 

日本道路協会 道路土工－擁壁工指針        （平成24年７月） 

日本道路協会 道路土工－カルバート工指針     （平成22年３月） 

日本道路協会 道路土工－仮設構造物工指針     （平成11年３月） 

土木研究センター 補強土（テールアルメ）壁工法設計・施工マニュアル 

（平成26年８月） 

地盤工学会 グラウンドアンカー設計・施工基準・同解説 

（平成24年５月） 

ＰＣﾌﾚｰﾑ協会 ＰＣフレーム工法設計・施工の手引き （平成24年９月） 

斜面防災対策技術協会 地すべり新版鋼管杭設計要領 （平成28年３月） 

斜面防災対策技術協会 地すべり対策技術設計実施要領（平成19年12月） 
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第３節 軽量盛土工 

１－３－１ 一般事項 

本節は、軽量盛土工として、軽量盛土工その他これらに類する工種につい

て定める。 

１－３－２ 軽量盛土工 

軽量盛土工の施工については、第３編２－11－２軽量盛土工の規定による。 

 

第４節 法面工 

１－４－１ 一般事項 

本節は、法面工として植生工、吹付工、法枠工、かご工、アンカー工、抑

止アンカー工その他これらに類する工種について定める。 

１－４－２ 植生工 

植生工の施工については、第３編２－14－２植生工の規定による。 

１－４－３ 吹付工 

吹付工の施工については、第３編２－14－３吹付工の規定による。 

１－４－４ 法枠工 

法枠工の施工については、第３編２－14－４法枠工の規定による。 

１－４－５ かご工 

かご工の施工については、第３編２－14－７かご工の規定による。 

１－４－６ アンカー工（プレキャストコンクリート板） 

１．ＰＣ法枠工の施工 

請負人は、ＰＣ法枠工の施工については第１編１－１－４施工計画書第

１項の記載内容に加えて、施工順序を記載しなければならない。 

２．ＰＣ法枠工の掘削面の施工 

請負人は、ＰＣ法枠工を掘削面に施工するにあたり、切土面を平滑に切

取らなければならない。切り過ぎた場合には、整形しなければならない。 

３．ＰＣ法枠工の基面処理の施工 

請負人は、ＰＣ法枠工の基面処理の施工において、緩んだ転石・岩塊等

が表われた場合には、基面の安定のために除去しなければならない。 

なお、転石等の除去が困難な場合には、設計図書に関して監督員と協議

しなければならない。 

４．裏込工の施工 

請負人は、基面とＰＣ法枠の間の不陸を整えるために裏込工を施工する

場合には、ＰＣ法枠にがたつきがないように施工しなければならない。 
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５．アンカーの施工 

アンカーの施工については、第５編１－４－７抑止アンカー工の規定に

よる。 

６．防食処理 

請負人は、ＰＣフレーム板の中に納まるアンカー頭部は、錆や腐食に対

して十分な防食処理をしなければならない。 

７．アンカーの施工 

請負人は、設計図書に示す場合を除き、アンカー頭部が露出しないよう

に施工しなければならない。 

８．ジョイント部の接続 

請負人は、ＰＣ法枠のジョイント部の接続または目地工を施工する場合

は、アンカーの緊張定着後に施工しなければならない。 

９．適用規定 

請負人は、ＰＣ法枠工の施工にあたっては、ＰＣフレーム工法設計・施

工の手引き４章施工の規定による。 

１－４－７ 抑止アンカー工 

１．材料保管 

請負人は、材料を保管する場合は、保管場所を水平で平らな所を選び、

地表面と接しないように角材等を敷き、降雨にあたらないようにシート等

で覆い、湿気、水に対する配慮を行わなければならない。 

２．アンカーの削孔 

請負人は、アンカーの削孔に際しては、周囲の地盤を乱すことのないよ

うに十分注意して施工しなければならない。 

３．削孔水 

請負人は、削孔水は清水を使用することを原則とし、定着グラウトに悪

影響を及ぼす物質を含まないものを使用しなければならない。また、周辺

地盤、アンカー定着地盤に影響を及ぼす恐れのある場合は、設計図書に関

して監督員と協議しなければならない。 

４．削孔が不能となった場合 

請負人は、設計図書に示された延長に達する前に削孔が不能となった場

合は、原因を調査するとともに、設計図書に関して、監督員と協議しなけ

ればならない。 

５．アンカーの定着部の確認 

請負人は、削孔にあたり、アンカー定着部の位置が設計図書に示された

位置に達したことを、削孔延長、削孔土砂等により確認するとともに、確
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認結果を監督員に提出しなければならない。 

６．孔内洗浄 

請負人は、削孔が終了した場合は、原則として孔内を清水により十分洗

浄し、スライム等を除去しなければならない。 

７．付着の防止 

請負人は、テンドンにグラウトとの付着を害するさび、油、泥等が付着

しないよう注意して取扱うものとし、万一付着した場合は、これらを取り

除いてから組立加工を行わなければならない。 

８．グラウト注入 

請負人は、グラウト注入にあたり、削孔内の排水、排気を円滑に行うた

め、アンカーの最低部より開始する。 

なお、グラウトが孔口から排出されるまで注入作業を中断してはならな

い。 

９．テンドンの挿入 

請負人は、グラウト注入終了後、テンドンの挿入について有害な損傷や

変形を与えない方法を用いて所定の位置に正確に行い、グラウトが硬化す

るまでテンドンが動かないように保持しなければならない。 

  10．初期緊張力 

請負人は、注入されたグラウトが設計図書に示された強度に達した後、

設計図書に示された残存引張り力が得られるよう初期緊張力を与えなけ

ればならない。 

 

第５節 擁壁工 

１－５－１ 一般事項 

本節は、擁壁工として作業土工（床掘り・埋戻し）、既製杭工、場所打擁

壁工、プレキャスト擁壁工、補強土壁工、井桁ブロック工、落石防護工その

他これらに類する工種について定める。 

１－５－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

１．適用規定 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻

し）の規定による。 

２．擁壁工の作業土工 

請負人は、擁壁工の作業土工にあたっては、地山の変動に注意し、地す

べり等を誘発させないよう施工しなければならない。 
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１－５－３ 既製杭工 

既製杭工の施工については、第３編２－４－４既製杭工の規定による。 

１－５－４ 場所打擁壁工 

場所打擁壁工の施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンクリートの

規定による。 

１－５－５ プレキャスト擁壁工 

プレキャスト擁壁工の施工については、第３編２－15－２プレキャスト擁

壁工の規定による。 

１－５－６ 補強土壁工 

補強土壁工の施工については、第３編２－15－３補強土壁工の規定による。 

１－５－７ 井桁ブロック工 

井桁ブロック工の施工については、第３編２－15－４井桁ブロック工の規

定による。 

１－５－８ 落石防護工 

１．落石防護工の支柱基礎 

請負人は、落石防護工の支柱基礎の施工については、周辺の地盤をゆる

めることなく、かつ、滑動しないよう定着させなければならない。 

２．ワイヤロープ及び金網の設置 

請負人は、ワイヤロープ及び金網の設置にあたっては、初期張力を与え

たワイヤロープにゆるみがないように施工し、金網を設置しなければなら

ない。 

３．Ｈ鋼式の緩衝材設置 

請負人は、Ｈ鋼式の緩衝材設置にあたっては、落石による衝撃に対して

エネルギーが吸収されるよう設置しなければならない。 

 

第６節 山腹水路工 

１－６－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、山腹水路工として作業土工、山腹集水路・排水路工、山腹明暗

渠工、山腹暗渠工、集水桝工、現場打水路工その他これらに類する工種に

ついて定める。 

２．異常の発生 

請負人は、施工中工事区域内に新たに予期できなかった亀裂の発生等異

常を認めた場合、工事を中止し、監督員と協議しなければならない。ただ

し、緊急を要する場合には、応急措置をとった後、直ちに監督員に連絡し
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なければならない。 

１－６－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋

戻し）の規定による。 

１－６－３ 山腹集水路・排水路工 

１．水路工の施工 

請負人は、水路工の施工において、法面より浮き上がらないよう施工し

なければならない。 

２．野面石水路 

請負人は、野面石水路においては、石材は長手を流路方向に置き、中央

部及び両端部には大石を使用しなければならない。 

３．コルゲートフリュームの組立 

請負人は、コルゲートフリュームの組立てにあたっては、上流側または

高い側のセクションを、下流側または低い側のセクションの内側に重ね合

うようにし、重ね合わせ部分の接合は、フリューム断面の両側で行うもの

とし、底部で行ってはならない。また、埋戻し後もボルトの締結状態を点

検し、ゆるんでいるものがあれば締直しを行わなければならない。 

１－６－４ 山腹明暗渠工 

１．適用規定 

山腹明暗渠工の施工については、第５編１－６－３山腹集水路・排水路

工の規定による。 

２．排水水路の施工 

請負人は、排水路の両側を良質な土砂で埋戻し、水路工に損傷を与えな

いよう締固め、排水路に表流水が流れ込むようにしなければならない。 

３．水路の肩及び切取法面 

請負人は、水路の肩及び切取法面が、流出または崩壊しないよう、保護

しなければならない。 

４．暗渠の施工 

請負人は、地下水排除のための暗渠の施工にあたっては、基礎を固めた

後、透水管及び集水用のフィルター材を埋設しなければならない。 

１－６－５ 山腹暗渠工 

請負人は、地下水排除のための暗渠の施工にあたっては、基礎を固めた後、

透水管及び集水用のフィルター材を埋設しなければならない。透水管及びフ

ィルター材の種類、規格については、設計図書によらなければならない。 
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１－６－６ 現場打水路工 

１．水路勾配 

請負人は、現地の状況により、設計図書に示された水路勾配により難い

場合は、設計図書に関して監督員と協議するものとし、下流側または低い

側から設置するとともに、底面は滑らかで一様な勾配になるように施工し

なければならない。 

２．柵渠の施工 

請負人は、柵渠の施工については、くい、板、かさ石及びはりに隙間が

生じないよう注意して施工しなければならない。 

１－６－７ 集水桝工 

集水桝工の施工については、第３編２－３－30 集水桝工の規定による。 

 

第７節 地下水排除工 

１－７－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、地下水排除工として作業土工（床掘り・埋戻し）、井戸中詰工、

集排水ボーリング工、集水井工その他これらに類する工種について定める。 

２．多量の湧水 

請負人は、せん孔中、多量の湧水があった場合、または予定深度まで掘

進した後においても排水の目的を達しない場合には、速やかに監督員に報

告し、設計図書に関して指示を受けなければならない。 

３．せん孔中の変化 

請負人は、せん孔中、断層、き裂により、湧水等に変化を認めた場合、

直ちに監督員に連絡しなければならない。 

４．検尺 

請負人は、検尺を受ける場合は、監督員立会のうえでロッドの引抜を行

い、その延長を計測しなければならない。ただし、検尺の方法について監

督員が、請負人に指示した場合にはこの限りではない。 

５．集水井の掘削 

請負人は、集水井の掘削が予定深度まで掘削しない前に多量の湧水があ

った場合、または予定深度まで掘削した後においても湧水がない場合には、

速やかに監督員に報告し、設計図書に関して指示を受けなければならない。 

６．集水井の施工 

請負人は、集水井の施工にあたっては、常に観測（監視）計画等にて地

すべりの状況を把握するとともに、掘削中の地質構造、湧水等を詳細に記
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録して、異常（数値の変化等）が確認された場合は速やかに監督員に報告

しなければならない。 

１－７－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定による。 

１－７－３ 井戸中詰工 

井戸中詰工の施工については、第１編第２章第３節河川土工・砂防土工の

規定による。 

１－７－４ 集排水ボーリング工 

１．ボーリングの施工 

請負人は、ボーリングの施工に先立ち、孔口の法面を整形し、完成後の

土砂崩壊が起きないようにしなければならない。 

２．保孔管 

保孔管は、削孔全長に挿入するものとし、設計図書に指定するものを除

き、硬質塩化ビニル管とするものとする。 

３．ストレーナー加工 

保孔管のストレーナー加工は、設計図書による。 

４．せん孔完了後の標示板 

請負人は、せん孔完了後、各箇所ごとに、せん孔地点の脇に、番号、完

了年月日、孔径、延長、施工業者名を記入した標示板を立てなければなら

ない。 

１－７－５ 集水井工 

請負人は、集水井の設置位置及び深度について、現地の状況により設計図

書に定めた設置位置及び深度に支障のある場合は、設計図書に関して監督員

と協議しなければならない。 

 

第８節 地下水遮断工 

１－８－１ 一般事項 

本節は、地下水遮断工として作業土工（床掘り・埋戻し）、場所打擁壁工、

固結工、矢板工その他これらに類する工種について定める。 

１－８－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定による。 

１－８－３ 場所打擁壁工 

場所打擁壁工の施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンクリートの
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規定による。 

１－８－４ 固結工 

固結工の施工については、第３編２－７－９固結工の規定による。 

１－８－５ 矢板工 

矢板工の施工については、第３編２－３－４矢板工の規定による。 

 

第９節 抑止杭工 

１－９－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、抑止杭工として作業土工（床掘り・埋戻し）、既製杭工、場所

打杭工、シャフト工（深礎工）、合成杭工、その他これらに類する工種に

ついて定める。 

２．施工計画書 

請負人は、杭の施工については第１編１－１－４第１項の施工計画書の

記載内容に加えて杭の施工順序について、施工計画書に記載しなければな

らない。 

３．杭建て込みのための削孔 

請負人は、杭建て込みのための削孔にあたっては、地形図、土質柱状図

等を検討して、地山のかく乱、地すべり等の誘発をさけるように施工しな

ければならない。 

４．地質の状況の記録と確認 

請負人は、杭建て込みのための削孔作業においては、排出土及び削孔時

間等から地質の状況を記録し、基岩または固定地盤面の深度を確認のうえ、

施工しなければならない。 

１－９－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋

戻し）の規定による。 

１－９－３ 既製杭工 

１．適用規定 

既製杭工の施工については、第３編２－４－４既製杭工の規定による。 

２．鋼管杭材の接合 

請負人は、鋼管杭材について機械的な方法で接合する場合は、確実に接

合しなければならない。 

３．人工泥水 

請負人は、削孔に人工泥水を用いる場合は、沈澱槽や排水路等からの水
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の溢流、地盤への浸透をさけなければならない。 

４．杭挿入孔の施工 

請負人は、杭挿入孔の掘削の施工については、削孔用水の地中への漏水

は極力抑えるように施工しなければならない。 

５．杭の建て込み 

請負人は、杭の建て込みにあたっては、各削孔完了後にただちに挿入し

なければならない。 

６．既製杭工の施工 

請負人は、既製杭工の施工にあたっては、掘進用刃先、拡孔錐等の数を

十分用意し、地質の変化等にも直ちに即応できるよう配慮しておかなけれ

ばならない。 

１－９－４ 場所打杭工 

場所打杭工の施工については、第３編２－４－５場所打杭工の規定による。 

１－９－５ シャフト工（深礎工） 

シャフト工（深礎工）の施工については、第３編２－４－６深礎工の規定

による。 

１－９－６ 合成杭工 

合成杭工の施工については、第３編２－４－４既製杭工の規定による。 

 

第10節 斜面対策付属物設置工 

１－10－１ 一般事項 

本節は、斜面対策付属物設置工として点検施設工その他これらに類する工

種について定める。 

１－10－２ 点検施設工 

請負人は、点検施設を設計図書に基づいて施工できない場合には、設計図

書に関して監督員と協議しなければならない。 
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第６編 道路編 

第１章 道路改良 

 

第１節 適用 

１．適用工種 

本章は、道路工事における道路土工、地盤改良工、工場製作工、法面工、

軽量盛土工、擁壁工、石・ブロック積(張)工、カルバート工、排水構造物工、

落石防止工、遮音壁工、構造物撤去工、仮設工その他これらに類する工種に

ついて適用する。 

２．適用規定（１） 

道路土工、地盤改良工、軽量盛土工、石・ブロック積（張）工、構造物撤

去工、仮設工は、第１編第２章第４節道路土工、第３編第２章第７節地盤改

良工、第11節軽量盛土工、第５節石・ブロック積(張)工、第９節構造物撤去

工、第10節仮設工の規定による。 

３．適用規定（２） 

本章に特に定めのない事項については、第１編共通編、第２編材料編、第

３編土木工事共通編の規定による。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

請負人は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類

による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。なお、

基準類と設計図書に相違がある場合または、疑義がある場合及び以下の基準類

に改定があった場合には、監督員と協議しなければならない。 

国土交通省  道路土工構造物技術基準（平成27年３月） 

地盤工学会  グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説（平成24年５月） 

日本道路協会 道路土工要綱        （平成21年６月） 

日本道路協会 道路土工－切土工・斜面安定工指針 （平成21年６月） 

日本道路協会 道路土工－盛土工指針         （平成22年４月） 

日本道路協会 道路土工－擁壁工指針        （平成24年７月） 

日本道路協会 道路土工－カルバート工指針     （平成22年３月） 

日本道路協会 道路土工－仮設構造物工指針     （平成11年３月） 

日本道路協会 道路土工－軟弱地盤対策工指針   （昭和61年11月） 

日本道路協会 道路土工－土質調査指針      （昭和61年11月） 
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全日本建設技術協会 土木構造物標準設計 第２巻  （平成12年９月） 

(社)全国特定法面保護協会 のり枠工の設計・施工指針 （平成25年10月） 

日本道路協会 落石対策便覧          （平成12年６月） 

日本道路協会 鋼道路橋塗装・防食便覧       （平成26年３月） 

土木研究センタ－ ジオテキスタイルを用いた補強土の設計施工マニュアル （平成25年12月） 

土木研究センタ－ 補強土（テ－ルアルメ）壁工法設計施工マニュアル （平成26年８月） 

土木研究センタ－ 多数アンカ－式補強土壁工法設計・施工マニュアル （平成26年８月） 

神戸市バリアフリー道路整備マニュアル （平成21年３月） 

日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針（案）とその解説 （平成29年11月） 

日本みち研究所 景観に配慮した道路付属物等ガイドライン （平成29年11月） 

 

第３節 工場製作工 

１－３－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、工場製作工として遮音壁支柱製作工その他これらに類する工種

について定める。 

２．適用規定 

工場製作については、第３編第２章第12節工場製作工の規定による。 

１－３－２ 遮音壁支柱製作工 

１．一般事項 

請負人は、支柱の製作加工にあたっては、設計図書によるものとするが、

特に製作加工図を必要とする場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得

なければならない。 

２．部材の切断 

請負人は、部材の切断をガス切断により行うものとするが、これ以外の

切断の場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

３．孔あけ 

請負人は、孔あけについては、設計図書に示す径にドリルまたはドリル

とリーマ通しの併用により行わなければならない。 

なお、孔あけによって孔の周辺に生じたまくれは、削り取らなければな

らない。 

４．適用規定 

工場塗装工の施工については、第３編２－12－11工場塗装工の規定によ

る。 
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第４節 法面工 

１－４－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、法面工として植生工、法面吹付工、法枠工、法面施肥工、アン

カー工、かご工その他これらに類する工種について定める。 

２．適用規定 

請負人は法面の施工にあたって、「道路土工－切土工・斜面安定工指針 

のり面工編、斜面安定工編」（日本道路協会、平成21年６月）、「道路土工

－盛土工指針５－６ 盛土のり面の施工」（日本道路協会、平成22年４月）、

「のり枠工の設計・施工指針第８章吹付枠工、第９章プレキャスト枠工、

第10章現場打ちコンクリート枠工、第11章中詰工」（全国特定法面保護協

会、平成25年10月）及び、「グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説

第７章施工」（地盤工学会、平成24年５月）の規定による。 

これ以外の施工方法による場合は、施工前に設計図書に関して監督員の

承諾を得なければならない。 

１－４－２ 植生工 

植生工の施工については、第３編２－14－２植生工の規定による。 

１－４－３ 法面吹付工 

法面吹付工の施工については、第３編２－14－３吹付工の規定による。 

１－４－４ 法枠工 

法枠工の施工については、第３編２－14－４法枠工の規定による。 

１－４－５ 法面施肥工 

  法面施肥工の施工については、第３編２－14－５法面施肥工の規定に 

 よる。 

１－４－６ アンカー工 

  アンカー工の施工については、第３編２－14－６アンカー工の規定による。 

１－４－７ かご工 

  かご工の施工については、第３編２－14－７かご工の規定による。 

 

第５節 擁壁工 

１－５－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、擁壁工として作業土工（床掘り・埋戻し）、既製杭工、場所打

杭工、場所打擁壁工、プレキャスト擁壁工、補強土壁工、井桁ブロック工

その他これらに類する工種について定める。 
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２．適用規定 

請負人は、擁壁工の施工にあたっては、「道路土工―擁壁工指針」５－

11・６－10施工一般及び「土木構造物標準設計」第２巻解説書４．３施工

上の注意事項の規定による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得な

ければならない。 

１－５－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定による。 

１－５－３ 既製杭工 

既製杭工の施工については、第３編２－４－４既製杭工の規定による。 

１－５－４ 場所打杭工 

場所打杭工の施工については、第３編２－４－５場所打杭工の規定による。 

１－５－５ 場所打擁壁工 

場所打擁壁工の施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンクリートの

規定による。 

１－５－６ プレキャスト擁壁工 

 プレキャスト擁壁工の施工については、第３編２－15－２プレキャスト擁 

壁工の規定による。 

１－５－７ 補強土壁工 

  補強土壁工の施工については、第３編２－15－３補強土壁工の規定による。 

１－５－８ 井桁ブロック工 

井桁ブロック工の施工については、第３編２－15－４井桁ブロック工の規 

  定による。 

 

第６節 石・ブロック積（張）工 

石・ブロック積（張）工の規定については、第３編第２章第５節石・ブロッ

ク積（張）工の規定による。 

 

第７節 カルバート工 

１－７－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、カルバート工として作業土工（床掘り・埋戻し）、既製杭工、

場所打杭工、場所打函渠工、プレキャストカルバート工、防水工その他こ

れらに類する工種について定める。 
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２．適用規定 

請負人は、カルバートの施工にあたっては、「道路土工－カルバート工

指針」７－１基本方針、及び「道路土工要綱」２－７排水施設の施工の規

定による。 

３．カルバート 

本節でいうカルバートとは、地中に埋設された鉄筋コンクリート製ボッ

クスカルバート及びパイプカルバート（遠心力鉄筋コンクリート管（ヒュ

ーム管）、プレストレストコンクリート管（ＰＣ管））をいうものとする。 

４．コンクリート構造物非破壊試験 

コンクリート構造物非破壊試験（配筋状態及びかぶり測定）につい

ては、以下による。 

（１）請負人は、設計図書において非破壊試験の対象工事と明示された

場合は、非破壊試験により、配筋状態及びかぶり測定を実施しなけ

ればならない。 

  （２）非破壊試験は「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状

態及びかぶり測定要領」（以下、「要領」という。）（国土交通省、平

成30年10月）に従い行わなければならない。 

  （３）本試験に関する資料を整備及び保管し、監督員の請求があった場

合は、速やかに提示するとともに工事完成時までに監督員へ提出し

なければならない。 

  （４）要領により難い場合は、監督員と協議しなければならない。 

１－７－２ 材料 

請負人は、プレキャストカルバート工の施工に使用する材料は、設計図書

によるものとするが記載なき場合、「道路土工－カルバート工指針」４－４ 

使用材料、４－５許容応力度の規定による。 

１－７－３ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定による。 

１－７－４ 既製杭工 

既製杭工の施工については、第３編２－４－４既製杭工の規定による。 

１－７－５ 場所打杭工 

場所打杭工の施工については、第３編２－４－５場所打杭工の規定による。 

１－７－６ 場所打函渠工 

１．均しコンクリート 

請負人は、均しコンクリートの施工にあたって、沈下、滑動、不陸など
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が生じないようにしなければならない。 

２．施工計画書 

請負人は、１回（１日）のコンクリート打設高さを施工計画書に明記し

なければならない。また、請負人は、これを変更する場合には、施工方法

を監督員に提出しなければならない。 

３．適用規定 

請負人は、海岸部での施工にあたって、塩害について第１編第３章第１

節第６項により施工しなければならない。 

４．目地材及び止水板 

請負人は、目地材及び止水板の施工にあたって、付着、水密性を保つよ

う施工しなければならない。 

１－７－７ プレキャストカルバート工 

  プレキャストカルバート工の施工については、第３編２－３－28プレキャ 

 ストカルバート工の規定による。 

１－７－８ 防水工 

１．一般事項 

請負人は、防水工の接合部や隅角部における増張り部等において、

防水材相互が密着するよう施工しなければならない。 

２．破損防止 

請負人は、防水保護工の施工にあたり、防水工が破損しないように

留意して施工するものとし、十分に養生しなければならない。 

 

第８節 排水構造物工（小型水路工） 

１－８－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は排水構造物工（小型水路工）として、作業土工（床掘り・埋戻し）、

側溝工、管渠工、集水桝・マンホール工、地下排水工、場所打水路工、排

水工（小段排水・縦排水）その他これらに類する工種について定める。 

２．適用規定 

請負人は、排水構造物工（小型水路工）の施工にあたっては、「道路土

工要綱」２－７排水施設の施工の規定による。 

３．地表水・地下水の排出 

請負人は、排水構造物工（小型水路工）の施工にあたっては、降雨、融

雪によって路面あるいは斜面から道路に流入する地表水、隣接地から浸透

してくる地下水及び、地下水面から上昇してくる地下水を良好に排出する
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よう施工しなければならない。 

１－８－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定による。 

１－８－３ 側溝工 

１．水路勾配 

請負人は、現地の状況により、設計図書に示された水路勾配によりがた

い場合は、設計図書に関して監督員と協議するものとし、下流側または低

い側から設置するとともに、底面は滑らかで一様な勾配になるように施工

しなければならない。 

２．継目部の施工 

請負人は、プレキャストＵ型側溝、コルゲートフリューム、自由勾配側

溝の継目部の施工は、付着、水密性を保ち段差が生じないよう注意して施

工しなければならない。 

３．コルゲートフリュームの布設 

請負人は、コルゲートフリュームの布設にあたって、予期できなかった

砂質土または軟弱地盤が出現した場合には、施工する前に設計図書に関し

て監督員と協議しなければならない。 

４．コルゲートフリュームの組立 

請負人は、コルゲートフリュームの組立てにあたっては、上流側または

高い側のセクションを下流側または低い側のセクションの内側に重ね合

うようにし、重ね合わせ部分の接合は、フリューム断面の両側で行うもの

とし、底部及び頂部で行ってはならない。 

また、埋戻し後もボルトの緊結状態を点検し、ゆるんでいるものがあれ

ば締直しを行わなければならない。 

５．上げ越し 

請負人は、コルゲートフリュームの布設条件（地盤条件・出来形等）に

ついては設計図書によるものとし、あげこしが必要な場合には、設計図書

に関して監督員と協議しなければならない。 

６．自由勾配側溝の底版コンクリート打設 

請負人は、自由勾配側溝の底版コンクリート打設については、設計図書

に示すコンクリート厚さとし、これによりがたい場合は、設計図書に関し

て監督員と協議しなければならない。 

７．側溝蓋 

請負人は、側溝蓋の設置については、側溝本体及び路面と段差が生じな
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いよう平坦に施工しなければならない。 

１－８－４ 管渠工 

１．水路勾配 

請負人は、現地の状況により設計図書に示された水路勾配によりがたい

場合は、設計図書に関して監督員と協議するものとし、下流側または低い

側から設置するとともに、底面は滑らかで一様な勾配になるように施工し

なければならない。 

２．適用規定 

管渠工の施工については、第３編２－３－28プレキャストカルバート工

の規定による。 

３．継目部の施工 

請負人は、継目部の施工については、付着、水密性を保つように施工し

なければならない。 

１－８－５ 集水桝・マンホール工 

１．基礎 

請負人は、集水桝及びマンホール工の施工については、基礎について支

持力が均等となるように、かつ不陸を生じないようにしなければならない。 

２．接続部の漏水防止 

請負人は、集水桝及びマンホール工の施工については、小型水路工との

接続部は漏水が生じないように施工しなければならない。 

３．路面との高さ調整 

請負人は、集水桝及びマンホール工の施工について、路面との高さ調整

が必要な場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

４．蓋の設置 

請負人は、蓋の設置については、本体及び路面と段差が生じないよう平

担に施工しなければならない。 

１－８－６ 地下排水工 

１．一般事項 

請負人は、地下排水工の施工については、設計図書で示された位置に施

工しなければならない。 

なお、新たに地下水脈を発見した場合は、直ちに監督員に連絡し、その

対策について監督員の指示によらなければならない。 

２．埋戻し時の注意 

請負人は、排水管を設置した後のフィルター材は、設計図書による材料

を用いて施工するものとし、目づまり、有孔管の孔が詰まらないよう埋戻
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ししなければならない。 

１－８－７ 場所打水路工 

１．水路勾配 

請負人は、現地の状況により、設計図書に示された水路勾配によりがた

い場合は、設計図書に関して監督員と協議するものとし、下流側または低

い側から設置するとともに、底面は滑らかで一様な勾配になるように施工

しなければならない。 

２．側溝蓋の設置 

請負人は、側溝蓋の設置については、路面または水路との段差が生じな

いよう施工しなければならない。 

３．柵渠の施工 

請負人は、柵渠の施工については、くい、板、かさ石及びはりに隙間が

生じないよう注意して施工しなければならない。 

１－８－８ 排水工（小段排水・縦排水） 

１．水路勾配 

請負人は、現地の状況により、設計図書に示された水路勾配により難い

場合は、設計図書に関して監督員と協議するものとし、下流側または低い

側から設置するとともに、底面は滑らかで一様な勾配になるように施工し

なければならない。 

２．Ｕ型側溝の縦目地の施工 

請負人は、Ｕ型側溝の縦目地の施工は、付着、水密性を保ち段差が生じ

ないよう注意して施工しなければならない。 

 

第９節 落石防止工 

１－９－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、落石防止工として作業土工（床掘り・埋戻し）、落石防止網工、

落石防護柵工その他これらに類する工種について定める。 

２．落石雪害防止工の施工 

請負人は、落石防止工の施工に際して、斜面内の浮石、転石があり危険

と予測された場合は、工事を中止し、設計図書に関して監督員と協議しな

ければならない。ただし、緊急を要する場合には、応急措置をとった後、

直ちに監督員に連絡しなければならない。 

３．新たな落石箇所発見の処置 

請負人は、工事着手前及び工事中に設計図書に示すほかに、当該斜面内
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において新たな落石箇所を発見したときは、直ちに監督員に連絡し、設計

図書に関して監督員の指示を受ければならない。 

１－９－２ 材料 

請負人は、落石防止工の施工に使用する材料で、設計図書に記載のないも

のについては、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

１－９－３ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定による。 

１－９－４ 落石防止網工 

１．一般事項 

請負人は、落石防止網工の施工については、アンカーピンの打込みが岩

盤で不可能な場合は設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

２．監督員との協議 

請負人は、現地の状況により、設計図書に示された設置方法によりがた

い場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

１－９－５ 落石防護柵工 

１．支柱基礎の施工 

請負人は、落石防護柵工の支柱基礎の施工については、周辺の地盤をゆ

るめることなく、かつ、滑動しないよう定着しなければならない。 

２．ワイヤロープ及び金網の設置 

請負人は、ワイヤロープ及び金網の設置にあたっては、初期張力を与え

たワイヤロープにゆるみがないように施工し、金網を設置しなければなら

ない。 

３．Ｈ鋼式の緩衝材設置 

請負人は、Ｈ鋼式の緩衝材設置にあたっては、設計図書に基づき設置し

なければならない。 

 

第10節 遮音壁工 

１－10－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は遮音壁工として、作業土工（床掘り・埋戻し）、既製杭工、遮音

壁基礎工、遮音壁本体工、その他これらに類する工種について定める。 

２．遮音壁工の設置 

請負人は、遮音壁工の設置にあたっては、遮音効果が図れるように設置

しなければならない。 
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１－10－２ 材料 

１．吸音パネル 

遮音壁に使用する吸音パネルは、設計図書に明示したものを除き、本条

によるものとする。 

２．前面板（音源側）の材料 

前面板（音源側）の材料は、JIS H 4000（アルミニウム及びアルミニウ

ム合金の板及び条）に規定するアルミニウム合金 A5052P または、これと

同等以上の品質を有するものとする。 

３．背面板（受音板）の材料 

背面板（受音板）の材料は、JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）

に規定する溶融亜鉛めっき鋼板 SGH、SGC または、これと同等以上の品質

を有するものとする。 

４．吸音材の材料 

吸音材の材料は、JIS A 6301（吸音材料）に規定するグラスウール吸音

ボード２号32Ｋまたは、これと同等以上の品質を有するものとする。 

５．遮音壁付属物に使用する材料 

請負人は、遮音壁付属物に使用する材料は、設計図書に明示したものと

し、これ以外については、設計図書に関して監督員の承諾を得なければな

らない。 

１－10－３ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定による。 

１－10－４ 遮音壁基礎工 

請負人は、支柱アンカーボルトの設置について、設計図書によるものとし、

これ以外による場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならな

い。 

１－10－５ 遮音壁本体工 

１．遮音壁本体の支柱の施工 

遮音壁本体の支柱の施工については、設計図書によるものとし、ずれ、

ねじれ、倒れ、天端の不揃いがないように設置しなければならない。支柱

立込の精度は「道路遮音壁設置基準」６施工によるものとする。 

２．遮音壁付属物の施工 

請負人は、遮音壁付属物の施工については、水切板、クッションゴム、

落下防止索、下段パネル、外装板の各部材は、ずれが生じないよう注意し

て施工しなければならない。 
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第２章 舗 装 

 

第１節 適用 

１．適用工種 

本章は、道路工事における道路土工、地盤改良工、舗装工、排水構造物工、

縁石工、踏掛版工、防護柵工、標識工、区画線工、道路植栽工、道路付属施

設工、橋梁付属物工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。 

２．適用規定（１） 

道路土工、仮設工は、第１編第２章第４節道路土工及び第３編第２章第10

節仮設工の規定による。 

３．適用規定（２） 

本章に特に定めのない事項については、第１編共通編、第２編材料編、第

３編土木工事共通編の規定による。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

請負人は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類

による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。なお、

基準類と設計図書に相違がある場合または、疑義がある場合及び以下の基準類

に改定があった場合には、監督員に確認をもとめなければならない。 

日本道路協会 アスファルト舗装工事共通仕様書・同解説（平成４年12月） 

日本道路協会 道路土工要綱             （平成21年６月） 

日本道路協会 道路緑化技術基準・同解説       （平成28年３月） 

日本道路協会 舗装調査・試験法便覧         （平成31年３月） 

日本道路協会 道路照明施設設置基準・同解説     （平成19年10月） 

日本道路協会 視線誘導標設置基準・同解説      （昭和59年10月） 

日本道路協会 道路反射鏡設置指針          （昭和55年12月） 

日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説       （平成28年12月） 

国土交通省  道路標識設置基準           （令和元年10月） 

日本道路協会 道路橋床版防水便覧          （平成19年３月） 

建設省    道路付属物の基礎について       （昭和50年７月） 

日本道路協会 アスファルト混合所便覧(平成８年度版) （平成８年10月） 

日本道路協会 舗装施工便覧             （平成18年２月） 

日本道路協会 舗装の構造に関する技術基準・同解説  （平成13年９月） 

日本道路協会 舗装設計施工指針           （平成18年２月） 
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全国道路標識表示業協会  道路標識ハンドブック   （平成７年11月） 

日本道路協会 舗装設計便覧             （平成18年２月） 

日本道路協会 舗装再生便覧             （平成22年11月） 

土木学会   舗装標準示方書            （平成27年10月） 

神戸市バリアフリー道路整備マニュアル        （平成21年３月） 

日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針（案）とその解説－ （平成29年11月） 

日本みち研究所景観に配慮した道路付属物等ガイドライン （平成29年11月） 

 

第３節 舗装工 

２－３－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、舗装工として、舗装準備工、橋面防水工、アスファルト舗装工、

半たわみ性舗装工、排水性舗装工、透水性舗装工、グースアスファルト舗

装工、コンクリート舗装工、薄層カラー舗装工、ブロック舗装工その他こ

れらに類する工種について定める。 

２．適用規定 

請負人は、舗装工において、使用する材料のうち、試験が伴う材料につ

いては、「舗装調査・試験法便覧」（日本道路協会、平成31年３月）の規定

に基づき試験を実施する。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なけ

ればならない。 

３．異常時の処置 

請負人は、路盤の施工において、路床面または下層路盤面に異常を発見

したときは、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

４．浮石、有害物の除去 

請負人は、路盤の施工に先立って、路床面の浮石、その他の有害物を除

去しなければならない。 

２－３－２ 材料 

  舗装工で使用する材料については、第３編２－６－２材料の規定による。 

２－３－３ 舗装準備工 

舗装準備工の施工については、第３編２－６－５舗装準備工の規定による。 

２－３－４ 橋面防水工 

  橋面防水工の施工については、第３編２－６－６橋面防水工の規定による。 

２－３－５ アスファルト舗装工 

アスファルト舗装工の施工については、第３編２－６－７ アスファルト

舗装工の規定による。 
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２－３－６ 半たわみ性舗装工 

  半たわみ性舗装工の施工については、第３編２－６－８半たわみ性舗装工 

 の規定による。 

２－３－７ 排水性舗装工 

  排水性舗装工の施工については、第３編２－６－９排水性舗装工の規定に 

よる。 

２－３－８ 透水性舗装工 

   透水性舗装工の施工については、第３編２－６－10透水性舗装工の規

定による。 

２－３－９ グースアスファルト舗装工 

  グースアスファルト舗装工の施工については、第３編第２－６－11グース

アスファルト舗装工の規定による。 

２－３－10 コンクリート舗装工 

１．適用規定 

コンクリート舗装工の施工については、第３編２－６－12コンクリート

舗装工の規定による。 

２．配合 

現場練りコンクリートを使用する場合の配合は配合設計を行い、設計図

書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

３．粗面仕上げ 

粗面仕上げは、フロート及びハケ、ホーキ等で行うものとする。 

４．初期養生 

初期養生は、コンクリート被膜養生剤を原液濃度で70ｇ／㎡程度を入念

に散布し、三角屋根、麻袋等で十分に養生を行うこと。 

５．目地注入材 

目地注入材は、加熱注入式高弾性タイプ（路肩側低弾性タイプ）を使用

する。 

６．横収縮目地及び縦目地 

横収縮目地はダウエルバーを用いたダミー目地を標準とし、目地間隔は、

表２－１を標準とする。 

縦目地の設置は、２車線幅員で同一横断勾配の場合には、できるだけ２

車線を同時舗設し、縦目地位置に径22ｍｍ、長さ１ｍのタイバーを使った

ダミー目地を設ける。やむを得ず車線ごとに舗設する場合は、径22ｍｍ、

長さ１ｍのネジ付きタイバーを使った突き合わせ目地とする。 
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表２－１横収縮目地間隔の標準値 

 

 

 

 

 

 

 

２－３－11 薄層カラー舗装工 

薄層カラー舗装工の施工については、第３編２－６－13薄層カラー舗装工

の規定による。 

２－３－12 ブロック舗装工 

ブロック舗装工の施工については、第３編２－６－14ブロック舗装工の規

定による。 

 

第４節 排水構造物工（路面排水工） 

２－４－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、排水構造物工（路面排水工）として、作業土工（床掘り・埋戻

し）、側溝工、管渠工、集水桝（街渠桝）・マンホール工、地下排水工、場

所打水路工、排水工（小段排水・縦排水）、排水性舗装用路肩排水工その

他これらに類する工種について定める。 

２．適用規定 

排水構造物工（路面排水工）の施工にあたっては、「道路土工要綱」の

排水施設の施工の規定及び第６編２－４－３側溝工、２－４－５集水桝

（街渠桝）・マンホール工の規定による。 

２－４－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定による。 

２－４－３ 側溝工 

１．一般事項 

請負人は、各種側溝の設置については、設計図書または監督員の指示す

る勾配で下流側または、低い側から設置するとともに、底面は滑らかで一

様な勾配になるように施工しなければならない。 

 

版の構造 版厚 間隔 

鉄鋼及び縁部補強鉄筋を省略 
25cm未満 5ｍ 

25cm以上 6ｍ 

鉄鋼及び縁部補強鉄筋を使用 
25cm未満 8ｍ 

25cm以上 10ｍ 
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２．接合部の施工 

請負人は、各種側溝のコンクリート製品の接合部について、取付部は、

特に指定しない限り、セメントと砂の比が１：２の容積配合のモルタル等

を用い、漏水のないように入念に施工しなければならない。 

３．材料の破損防止 

請負人は、側溝蓋の施工にあたって材料が破損しないよう丁寧に施工し

なければならない。 

２－４－４ 管渠工 

１．適用規定（１） 

請負人は、管渠の設置については、第６編２－４－３側溝工の規定によ

る。 

２．適用規定（２） 

請負人は、管渠のコンクリート製品の接合部については､第６編２－４

－３側溝工の規定による。 

３．管の切断 

請負人は、管の一部を切断する必要のある場合は、切断によって使用部

分に損傷が生じないように施工しなければならない。損傷させた場合は、

取換えなければならない。 

２－４－５ 集水桝（街渠桝）・マンホール工 

１．街渠桝の基礎 

請負人は、街渠桝の施工にあたっては、基礎について支持力が均等とな

るように、かつ不陸を生じないようにしなければならない。 

２．接合部のモルタル配合 

請負人は、街渠桝及びマンホール工の施工にあたっては、管渠等との接

合部において、特に指定しない限りセメントと砂の比が１：２の容積配合

のモルタル等を用いて漏水の生じないように施工しなければならない。 

３．マンホール工の基礎 

請負人は、マンホール工の施工にあたっては、基礎について支持力が均

等となるように、かつ不陸を生じないようにしなければならない。 

４．蓋の施工 

請負人は、蓋の施工にあたっては、蓋のずれ、跳ね上がり、浮き上がり

等のないようにしなければならない。 

２－４－６ 地下排水工 

地下排水工の施工については、第６編１－８－６地下排水工の規定に

よる。 
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２－４－７ 場所打水路工 

場所打水路工の施工については、第６編１－８－７場所打水路工の規定に

よる。 

２－４－８ 排水工（小段排水・縦排水） 

排水工（小段排水・縦排水）の施工については、第６編１－８－８排水工

（小段排水・縦排水）の規定による。 

２－４－９ 排水性舗装用路肩排水工 

１．排水性舗装用路肩排水工の施工 

請負人は、排水性舗装用路肩排水工の施工にあたって底面は滑らかで不

陸を生じないように施工するものとする。 

２．排水性舗装用路肩排水工の集水管の施工 

請負人は、排水性舗装用路肩排水工の集水管の施工にあたっては浮き上

がり防止措置を講ずるものとする。 

 

第５節 縁石工 

２－５－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、縁石工として作業土工（床掘り・埋戻し）、縁石工その他これ

らに類する工種について定める。 

２．障害物がある場合の処置 

請負人は、縁石工の施工にあたり、障害物がある場合などは、設計図書

に関して監督員と協議しなければならない。 

３．適用規定 

請負人は、縁石工の施工にあたって、道路土工－施工指針の施工の規定

による。 

２－５－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定による。 

２－５－３ 縁石工 

縁石工の施工については、第３編２－３－５縁石工の規定による。 

 

第６節 踏掛版工 

２－６－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、踏掛版工として作業土工（床掘り・埋戻し）、踏掛版工その他
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これらに類する工種について定める。 

２．障害物がある場合の処置 

請負人は、踏掛版工の施工にあたり、障害物がある場合などは、速やか

に監督員に連絡し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

３．適用規定 

請負人は、踏掛版工の施工については、道路土工－施工指針の施工の規

定、２－６－４踏掛版工の規定による。これにより難い場合は、監督員の

承諾を得なければならない。 

２－６－２ 材料 

１．適用規定 

踏掛版工で使用する乳剤等の品質規格については、第３編２－６－３ア

スファルト舗装の材料の規定による。 

２．ラバーシューの品質規格 

踏掛版工で使用するラバーシューの品質規格については、設計図書によ

るものとする。 

２－６－３ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定による。 

２－６－４ 踏掛版工 

１．適用規定（１） 

作業土工を行う場合は、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定による。 

２．適用規定（２） 

踏掛版の施工にあたり、縦目地及び横目地の設置については、第３編２

－６－12コンクリート舗装工の規定による。 

３．ラバーシューの設置 

請負人は、ラバーシューの設置にあたり、既設構造物と一体となるよう

に設置しなければならない。 

４．アンカーボルトの設置 

請負人は、アンカーボルトの設置にあたり、アンカーボルトは、垂直と

なるように設置しなければならない。 

第７節 防護柵工 

２－７－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、防護柵工として路側防護柵工、防止柵工、作業土工（床掘り・
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埋戻し）、ボックスビーム工、車止めポスト工、防護柵基礎工その他これ

らに類する工種について定める。 

２．障害物がある場合の処置 

請負人は、防護柵を設置する際に、障害物がある場合などは、設計図書

に関して監督員と協議しなければならない。 

３．適用規定 

請負人は、防護柵工の施工にあたって、「防護柵の設置基準・同解説 ４

－１施工」(日本道路協会、平成28年12月)の規定、「道路土工要綱 第５章

施工計画」(日本道路協会、平成21年6月)の規定、及び第３編２－３－８

路側防護柵工、２－３－７防止柵工の規定による。これにより難い場合は、

監督員の承諾を得なければならない。 

２－７－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定による。 

２－７－３ 路側防護柵工 

１．適用規定（１） 

路側防護柵工の施工については、第３編２－３－８路側防護柵工の規定

による。 

２．適用規定（２） 

請負人は、防護柵に視線誘導標を取り付ける場合は「視線誘導標設置基

準同解説」により取付ける。これにより難い場合は、監督員の承諾を得な

ければならない。防護柵の規格は、設計図書によらなければならない。 

２－７－４ 防止柵工 

防止柵工の施工については、第３編２－３－７防止柵工の規定による。 

２－７－５ ボックスビーム工 

１．機械施工 

請負人は、土中埋込み式の支柱を打込み機、オーガーボーリングなどを

用いて堅固に建て込まなければならない。この場合請負人は、地下埋設物

に破損や障害が発生させないようにすると共に既設舗装に悪影響を及ぼ

さないよう施工しなければならない。 

２．支柱設置穴を掘削して設置する場合 

請負人は、支柱の施工にあたって設置穴を掘削して埋戻す方法で土中埋

込み式の支柱を建て込む場合、支柱が沈下しないよう穴の底部を締固めて

おかなければならない。 
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３．コンクリートの中に支柱を設置する場合 

請負人は、支柱の施工にあたって橋梁、擁壁、函渠などのコンクリート

の中にボックスビームを設置する場合、設計図書に定められた位置に支障

があるときまたは、位置が明示されていない場合、速やかに監督員に連絡

し、設計図書に関して監督員と協議して定めなければならない。 

４．ボックスビームの取付け 

請負人は、ボックスビームを取付ける場合は、自動車進行方向に対して

ビーム端の小口が見えないように重ね合わせ、ボルト・ナットで十分締付

けなければならない。 

２－７－６ 車止めポスト工 

１．車止めポストの設置 

請負人は、車止めポストを設置する場合、現地の状況により、位置に支

障があるときまたは、位置が明示されていない場合には、速やかに監督員

に連絡し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

２．施工上の注意 

請負人は、車止めポストの施工にあたって、地下埋設物に破損や障害を

発生させないようにするとともに既設舗装に悪影響をおよぼさないよう

施工しなければならない。 

２－７－７ 防護柵基礎工 

１．適用規定 

防護柵基礎工の施工については、第１編第３章の無筋・鉄筋コンクリー

トの規定による。 

２．防護柵基礎工の施工 

請負人は、防護柵基礎工の施工にあたっては、支持力が均等となるよう

に、かつ不陸を生じないようにしなければならない。 

 

第８節 標識工 

２－８－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、標識工として小型標識工、大型標識工その他これらに類する工

種について定めるものとする。 

２．異常時の処置 

請負人は、設計図書により標識を設置しなければならないが、障害物が

ある場合などは、速やかに監督員に連絡し、設計図書に関して監督員と協

議しなければならない。 
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３．適用規定 

請負人は、標識工の施工にあたって、「道路標識設置基準・同解説第４

章基礎及び施工」（日本道路協会、昭和62年１月）の規定、「道路土工要綱 

第5章施工計画」（日本道路協会、平成21年６月）の規定、第３編３－２－

３－６小型標識工、３－２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）、３－２

－10－５土留・仮締切工の規定、及び「道路標識ハンドブック」（全国道

路標識・標示業協会、令和元年８月）による。これにより難い場合は、監

督員の承諾を得なければならない。 

２－８－２ 材料 

１．適用規定 

請負人は、標識工で使用する標識の品質規格は、第２編２－12－１道路

標識の規定による。 

２．錆止めペイント 

標識工に使用するさび止めペイントは、JIS K 5621（一般用さび止めペ

イント）からJIS K 5674（鉛・クロムフリーさび止めペイント）に適合す

るものを用いる。 

３．基礎杭 

標識工で使用する基礎杭は、JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管）STK400、

JIS A 5525（鋼管ぐい）SKK400及びJIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）SS400

の規格に適合する。 

４．補強材の取付 

請負人は、標示板には設計図書に示す位置に補強材を標示板の表面にヒ

ズミの出ないようスポット溶接をしなければならない。アルミニウム合金

材の溶接作業は（一社）軽金属溶接協会規格LWSP7903-1979「スポット溶

接作業標準（アルミニウム及びアルミニウム合金）」（（一社）日本溶接協

会規格WES7302と同一規格）を参考に行うことが望ましい。 

５．下地処理 

請負人は、標示板の下地処理にあたっては脱脂処理を行い、必ず洗浄を

行わなければならない。 

６．文字・記号等 

請負人は、標示板の文字・記号等を「道路標識、区画線及び道路標示に

関する命令」（標識令）及び「道路標識設置基準」（国土交通省、令和元年

10月）による色彩と寸法で、標示する。これにより難い場合は、監督員の

承諾を得なければならない。 
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２－８－３ 小型標識工 

小型標識工の施工については、第３編２－３－６小型標識工の規定による。 

２－８－４ 大型標識工 

請負人は、支柱建て込みについては、標示板の向き、角度、標示板との支

柱の通り、傾斜、支柱上端のキャップの有無に注意して施工しなければなら

ない。 

 

第９節 区画線工 

２－９－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、区画線工として、区画線工その他これらに類する工種について

定める。 

２．異常時の処置 

請負人は、区画線工の施工にあたり、障害物がある場合などは、速やか

に監督員に連絡し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

３．適用規定 

請負人は、区画線工の施工にあたって、道路標識・区画線及び道路表示

に関する命令、道路土工施工指針の施工の規定の規定、第３編２－３－９

区画線工の規定による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なけれ

ばならない。 

２－９－２ 区画線工 

１．適用規定 

区画線工の施工については、第３編２－３－９区画線工の規定による。 

２．区画線の指示方法 

区画線の指示方法について設計図書に示されていない事項は「道路標

識・区画線及び道路標示に関する命令」により施工する。 

３．路面表示の抹消 

路面表示の抹消にあたっては、既設表示を何らかの乳剤で塗りつぶす工

法を取ってはならない。 

４．シンナーの使用量 

ペイント式（常温式）に使用するシンナーの使用量は10％以下とする。 

 

第10節 道路植栽工 

２－10－１ 一般事項 

１．適用工種 
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本節は、道路植栽工として、道路植栽工その他これらに類する工種につ

いて定める。 

２．道路植栽工の施工 

請負人は、道路植栽工の施工にあたり、障害物がある場合などは、設計

図書に関して監督員と協議しなければならない。 

３．適用規定 

請負人は、道路植栽工の施工については、道路緑化技術基準・同解説2-3

施工」（日本道路協会、平成28年３月）の規定、「道路土工要綱」（日本道

路協会、平成21年６月）の規定、本編２－10－３道路植栽工の規定による。

これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

２－10－２ 材料 

１．客土 

道路植栽工で使用する客土は、植物の生育に適した土壌とし、有害な粘

土、瓦礫、ごみ、雑草、ささ根等の混入していない現場発生土または、購

入土とするものとする。 

２．樹木類 

道路植栽工で使用する樹木類は、植樹に耐えるようあらかじめ移植また

は、根回しした細根の多いもので、樹形が整い、樹勢が盛んな栽培品とし、

設計図書に定められた形状寸法を有するものとする。 

３．樹木類の受入検査 

請負人は、道路植栽工で使用する樹木類については、現場搬入時に監督

員の確認を受けなければならない。 

また、必要に応じ現地（栽培地）において監督員が確認を行うが、この

場合監督員が確認してもその後の掘取り、荷造り、運搬等により現地搬入

時不良となったものは使用してはならない。 

４．形状寸法 

樹木類の形状寸法は、主として樹高、枝張り幅、幹周とする。樹高は、

樹木の樹冠の頂端から根鉢の上端までの垂直高とし、一部の突き出した枝

は含まないものとする。 

なお、ヤシ類の特殊樹にあって「幹高」とする場合は幹部の垂直高とす

る。 

５．枝張り幅 

枝張り幅は、樹木の四方面に伸長した枝の幅とし、測定方法により幅に

長短がある場合は、最長と最短の平均値であって、一部の突き出し枝は含

まないものとする。周長は、樹木の幹の周長とし、根鉢の上端より1.2m上
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りの位置を測定するものとし、この部分に枝が分岐しているときは、その

上部を測定するものとする。また、幹が２本以上の樹木の場合においては、

おのおのの幹周の総和の70％をもって幹周とする。 

なお、株立樹木の幹が、指定本数以上あった場合は、個々の幹周の太い

順に順次指定数まで測定し、その総和の70％の値を幹長とする。  

６．肥料、土壌改良材 

道路植栽工で使用する肥料、土壌改良材の種類及び使用量は、設計図書

によらなければならない。 

なお、施工前に監督員に品質証明等の確認を受けなければならない。 

７．樹名板の規格 

道路植栽工で樹名板を使用する場合、樹名板の規格は、設計図書による

ものとする。 

２－10－３ 道路植栽工 

１．一般事項 

請負人は、樹木の運搬にあたり枝幹等の損傷、はちくずれ等がないよう

十分に保護養生を行わなければならない。 

また、樹木の掘取り、荷造り及び運搬は１日の植付け量を考慮し、じん

速かつ入念に行わなければならない。 

なお、樹木、株物、その他植物材料であって、やむを得ない理由で当日

中に植栽出来ない分は、仮植えするかまたは、根部に覆土するとともに、

樹木全体をシ－ト等で被覆して、乾燥や凍結を防ぎ、品質管理に万全を期

さなければならない。 

２．植栽帯盛土の施工 

請負人は、植栽帯盛土の施工にあたり、植栽帯盛土の施工はローラ等で

転圧し、客土の施工は客土を敷均した後、植栽に支障のない程度に締固め、

所定の断面に仕上げなければならない。 

３．植付け 

請負人は、植樹施工にあたり、設計図書及び監督員の指示する位置に樹

木類の鉢に応じて、植穴を掘り、瓦礫などの生育に有害な雑物を取り除き、

植穴の底部は耕して植付けなければならない。 

４．異常時の処置 

請負人は、植栽地の土壌に問題があった場合は監督員に報告し、必要に

応じて客土・肥料・土壌改良剤を使用する場合は根の周りに均一に施工し、

施肥は肥料が直接樹木の根に触れないようにし均等に行うものとする。 

また、蒸散抑制剤を使用する場合には、使用剤及び使用方法について、
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設計図書に関して監督員の承諾を得るものとする。 

５．植穴の掘削 

請負人は、植穴の掘削については、湧水が認められた場合は、ただちに

監督員に報告し指示を受けなければならない。 

６．適用規定 

請負人は植え付けにあたっては、以下の各規定によらなければならない。 

（１）請負人は、植え付けについては、地下埋設物に損傷を与えないように

特に注意しなければならない。万一既存埋設物に損傷を与えた場合には、

ただちに応急復旧を行い、関係機関への連絡を行うとともに、監督員に

報告し指示を受けなければならない。ただし、修復に関しては、請負人

の負担で行わなければならない。 

（２）植穴掘削は、植栽しようとする樹木に応じて余裕のある植穴を掘り、

瓦礫、不良土等生育に有害な雑物を取り除き、植穴底部は耕して植付け

なければならない。 

（３）樹木立込みは、根鉢の高さを根の付け根の最上端が土に隠れる程度に

間土等を用いて調節するが、深植えは絶対に避けなければならない。ま

た、現場に応じて見栄えよく、また樹木の表裏をよく見極めたうえ植穴

の中心に植付けなければならない。 

（４）寄植及び株物植付けは既植樹木の配置を考慮して全般に過不足のない

よう配植しなければならない。 

（５）請負人は、植え付けまでの期間の樹木の損傷、乾燥、鉢崩れを防止し

なければならない。 

７．水極め 

請負人は、水極めについては、樹木に有害な雑物を含まない水を使用し、

木の棒等でつくなど、根の回りに間隙の生じないよう土を流入させなけれ

ばならない。 

８．地均し・灌水 

請負人は、埋め戻し完了後は、地均し等を行い、根元の周囲に水鉢を切

って十分灌水して仕上げなければならない。 

なお、根元周辺に低木等を植栽する場合は、地均し後に植栽する。 

９．施工完了後の処置 

請負人は、施工完了後、余剰枝の剪定、整形その他必要な手入れを行わ

なければならない。 

10．添木の設置 

請負人は、添木の設置について、ぐらつきのないよう設置しなければな
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らない。樹幹と添木との取付け部は、杉皮等を巻きシュロ縄を用いて動か

ぬよう結束するものとする。 

11．樹名板の設置 

請負人は、樹名板の設置について、添木及び樹木等に視認しやすい場所

に据付けなければならない。 

12．地質対応 

底部が粘土を主体とした滞水性の地質の場合には、設計図書に関して監

督員と協議しなければならない。 

13．幹巻き 

請負人は、幹巻きする場合は、こもまたは、わらを使用する場合、わら

縄または、シュロ縄で巻き上げるものとし、天然繊維材を使用する場合は

天然繊維材を重ねながら巻き上げた後、幹に緊結しなければならない。 

14．支柱の設置 

請負人は、支柱の設置については、ぐらつきのないよう設置しなければ

ならない。また、樹幹と支柱との取付け部は、杉皮等を巻きシュロ縄を用

いて動かぬよう結束するものとする。 

15．施肥、灌水 

請負人は、施肥、灌水の施工にあたり、施工前に施工箇所の状況を調査

するとともに、設計図書に示す使用材料の種類、使用量等が施工箇所に適

さない場合は、速やかに監督員に連絡し、設計図書に関して監督員と協議

しなければならない。 

16．除草 

請負人は、施肥の施工については、施工前に樹木の根元周辺に散乱する

堆積土砂やゴミ等を取り除いたり、きれいに除草しなければならない。 

17．施肥の施工 

請負人は、施肥の施工については、所定の種類の肥料を根鉢の周りに過

不足なく施用することとし、肥料施用後は速やかに覆土しなければならな

い。 

なお、肥料のための溝堀り、覆土については、樹幹、樹根に損傷を与え

ないようにしなければならない。 

18．植栽植樹の植替え 

（１）請負人は、植栽樹木等が工事完成引渡し後、１年以内に枯死または形

姿不足となった場合には、当初植栽した樹木等と同等または、それ以上

の規格のものに請負人の負担において植替えなければならない。 

（２）植栽等の形姿不良とは、枯死が樹冠部の2/3以上となったもの、及び
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通直な主幹をもつ樹木については、樹高のおおむね1/3以上の主幹が枯

れたものとする。この場合枯枝の判定については、確実に前記同様の状

態となることが想定されるものも含むものとする。 

（３）枯死または、形姿不良の判定は、発注者と請負人が立会の上行うもの

とし、植替えの時期については、発注者と協議するものとする。 

（４）暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、

暴動等の天災により流失、折損、倒木した場合にはこの限りではない。 

 

第11節 道路付属施設工 

２－11－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、道路付属施設工として、境界工、道路付属物工、ケーブル配管

工、照明工その他これらに類する工種について定める。 

２．異常時の処置 

請負人は、道路付属施設工の設置にあたり、障害物がある場合などは、

速やかに監督員に連絡し、設計図書に関して監督員と協議しなければなら

ない。 

３．適用規定 

請負人は、「視線誘導標設置基準・同解説」第５章の施工の規定、「道路

照明施設設置基準・同解説」第７章設計及び施工の規定、「道路土工要綱」

の規定、「道路反射鏡設置指針」第２章設置方法の規定及び第５章施工の

規定、第３編２－３－９区画線工及び２－３－５縁石工の規定、２－３－

10道路付属物工の規定、第６編２－11－３境界工の規定、２－11－５ケー

ブル配管工及び２－11－６照明工の規定による。これにより難い場合は、

監督員の承諾を得なければならない。 

２－11－２ 材料 

 境界工で使用する境界杭の材質は、第２編２－７－２セメントコンクリー

ト製品の規定による。 

２－11－３ 境界工 

１．一般事項 

請負人は、境界杭及び境界鋲の施工にあたっては、原則として、杭の端

部が境界線と一致するよう施工しなければならない。 

２．不動処置 

請負人は、境界杭及び境界鋲の施工にあたっては、設置後動かないよう

突固め等の処理を行わなければならない。 
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３．境界確認 

請負人は境界の施工前及び施工後において、近接所有者の立会による境

界確認を行うものとし、その結果を監督員に報告しなければならない。 

４．問題が生じた場合の処置 

請負人は、施工に際して近接所有者と問題が生じた場合、監督員に報告

するものとし、その処置について協議しなければならない。 

２－11－４ 道路付属物工 

道路付属物工の施工については、第３編２－３－10道路付属物工の規定に

よる。 

２－11－５ ケーブル配管工 

ケーブル配管及びハンドホールの設置については、第６編２－４－３側溝

工、２－４－４管渠工、２－４－５集水桝（街渠桝）・マンホール工の規定

による。 

２－11－６ 照明工 

１．通則 

（１）適用範囲 

① この項は、道路、橋梁、トンネル、地下道及びその他の照明施設工

事の施工に関する一般事項を示すものである。 

② この仕様書及び特記仕様書に規定していない施工に関する事項に

ついては、以下に定めるところによる。 

１）道路照明施設設置基準  建設省道路局長通達 

２）電気設備技術基準    経済産業省令 

３）内線規程    （社）日本電気協会 内線規定専門部会 

４）日本工業規格（ＪＩＳ） 

５）日本電機工業会規格（ＪＥＭ） 

６）日本照明器具工業会規格（ＪＩＬ） 

７）日本電線工業規格（ＪＣＳ） 

８）電気設備工事共通仕様書 国土交通省大臣官房長営繕部監修 

９）神戸市電気設備工事補足共通仕様書・補足標準図  

神戸市建築技術管理委員会 

10）その他関係法規 

（２）一 般 

① 請負人は、電力会社その他関係官公署への折衝、手続等のすべてに

おいて迅速に処理しなければならない。 

② 照明施設工事の施工範囲は、原則として、通電点灯完了までとする。 
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③ 請負人は、電力会社の門標番号表を記入した台帳を工事完了と同時

に監督員に提出しなければならない。 

２．配管及び配線工事 

（１）電線管 

一般道路照明の地中配管に使用する電線管は、特に示すほかJIS G 

3452（配管用炭素鋼鋼管）にプラスチックライニングを施したものとし、

露出配管に使用する電線管は、特に示すほかJIS C 8430（硬質ビニル電

線管）またはJIS G 3452（配管用炭素鋼鋼管）に溶融亜鉛メッキを施し

たものを使用するものとする。 

（２）電線管の施工 

① 請負人は、管路の施工にあたっては、なるべく屈曲をなくし、１箇

所の屈曲角度は90°以下で、電線管の屈曲内径の半径は管内径の６倍

以上とし、管の断面を変形しないよう留意しなければならない。 

② 請負人は、管相互及び管とボックス類との接続にあたっては、カッ

プリング接続とし、突合わせ部分に間隙のないよう十分締付けなけれ

ばならない。 

③ 請負人は、ボックス相互間に、特別の場合を除き、直角またはこれ

に近い屈曲箇所は３箇所以上設けてはならない。また、管の端口はな

めらかで、ケーブル及び電線を傷つけるものであってはならない。 

④ 請負人は、特に指示がない限り、１径間30ｍを超える場合には点検

口（ボックス等）を設けなければならない。 

⑤ 地中埋設する金属管は、さび止め処理として、アスファルトジュー

ト巻またはこれと同等以上のものとする。露出配管については、さび

止めペイント及びペイント各１回塗布するものとする。ただし、合成

樹脂等を被覆しているものはこの限りでない。 

⑥ 請負人は、電線相互の接続部のボックス類に耐水性、耐酸性に富み、

所定の強度を有する合成樹脂成型品またはこれと同等以上のものを

使用しなければならない。ただし、金属性のものを使用する場合は、

内外面ともさび止め塗装をしなければならない。 

⑦ サドル取付け間隔は、特に指示がない限り、ビニル管1.5m以下、鋼

管2m以下とする。また、サドル及びこれと同じ目的をもつものは、亜

鉛メッキまたはこれと同等以上のさび止め処理をし、容易に腐食しな

いものを使用するものとする。 

⑧ 請負人は、コンクリート埋込配管に、管路がみだりに移動またはわ

ん曲しないよう鉄筋等を1.5ｍ以下の間隔で緊結しなければならない。
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また、型枠にボックス等を取付けるときは、打設中にボックスが傾か

ないよう十分堅固に取付け、破損または変形した場合は、取替えなけ

ればならない。 

⑨ 請負人は、伸縮目地に必ずフレキシブルチューブまたはエキスパン

ションカップリングを使用しなければならい。 

⑩ 請負人は、電線管を地中に埋設する場合は、車道部及び歩道部とも

原則として地表面下1.2ｍ以上とする。また、埋戻しに際しては電線

管に損傷を与えないよう石塊等を取り除き、十分締固めなければなら

ない。 

⑪ 請負人は、電線管を埋設する場合、埋設位置が確認できるよう、埋

設表示テープを、地表面下概ね30cmに布設しなければならない。 

埋設表示テープ 

○テープ幅 150mm(黄色に赤文字及び黒文字)  

○表示文字 注意 低圧ケーブルあり 神戸市建設局 

○文 字 色 ←    赤    → ←  黒  → 

○材  質 変質し難い材質であること 

○そ の 他 テープの折り返しなし 

⑫ 請負人は、完工と同時に、電線管の配置した箇所を明示する配管及

び配線図並びに絶縁抵抗試験の結果表を、監督員に提出しなければな

らない。 

（３）電線及びケーブル 

① 電線は、特に示すほか600Ｖビニル絶縁電線または600Ｖゴム絶縁電

線を使用し、地中配線の場合は、架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース

ケーブル（ＣＶ）または同等以上のものを使用するものとする。 

② ナトリウム安定器の二次電圧が600Ｖを超える場合、安定器の二次回

路（安定器の二次側からランプまで）の電線は、1000Ｖ以上の耐圧と

し、1.25mm2 以上の公称断面積をもつ電線を使用するものとする。 

（４）配線工事 

① 架空配線は、原則として、地表面上６ｍ以上とする。ただし、特に

認めた場合は、4.５ｍまで下げることができる。 

② 請負人は、架空配線の道路横断が生じた場合、監督員と協議しなけ

ればならない。 

③ 請負人は、電線及びケーブルを電線管に入線する際に、管内を十分

清掃し、電線及びケーブルに有害な傷を与えないよう入念に施工しな

ければならない。 
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④ 請負人は、電線を接続する際に、所定の接続材料を用いてボックス

内で行い、十分絶縁処理をし、絶対に管内で行ってはならない。 

⑤ 請負人は、マンホール・ハンドホール内等でケーブルを屈曲して敷

設する際は、その内側半径をケーブル外径の６倍以上としなければな

らない。 

⑥ 請負人は、直埋式ケーブルの場合には、規定深さに掘削し、底部を

突固めた後ケーブルを敷設しなければならない。また、埋戻しに先立

ち、砂をケーブルの直径の３倍の高さに敷きならし、その上に、良質

土砂を埋戻し、突固めて復旧しなければならない。 

⑦ 請負人は、トラフ、半陶管、コンクリート管等に入線する場合は、

砂及びその他の適当な材料を充填し保護しなければならない。 

⑧ 供給変圧器の２次側端子から最遠端の負荷における電圧降下は、標

準電圧の６％以下でなければならない。ただし、電線亘長が120ｍ以下

の場合は４％以下、200ｍ以下の場合は５％以下でなければならない。 

⑨ 配線は、極性を色別するものとする。 

３．建柱工事 

（１）照明用ポール 

① ポールは、特に示すほか、原則として、「道路照明施設設置基準」第

６章６－２及び日本照明器具工業会規格（ＪＩＬ）に適合する構造及

び材料でなければならない。 

② ポールの強度計算基準は、日本照明器具工業会規格（JIL1001、

JIL1002）に準拠し、製作に当たっては、強度計算書を提出させること

がある。 

③ ポールは、原則として、JIS H 8641（溶融亜鉛めっき）２種55（Ｈ

ＤＺ55）仕上げとする。塗装仕上げの場合は、特記仕様書によらなけ

ればならない。 

④ 請負人は、銘板に以下の事項を記入のうえ、ポールの見やすいとこ

ろに取付けなければならない。 

1）建柱年月    2）神戸市名    3）ポール名称、型式 

4）灯具名称、型式 5）適合ランプ   6）使用電圧 

7）安定器種類   8）施工電気業者名 

（２）基礎及び建柱工事 

① 請負人は、床堀り、埋戻し、残土処分、型枠、コンクリート、基礎

工等について、本仕様書の各該当事項に基づき施工しなければならな

い。 
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② 請負人は、照明柱基礎の施工に際し、アースオーガにより掘削する

場合は、掘削穴の偏心及び傾斜に注意しながら掘削を行わなければな

らない。 

③ 請負人は、アースオーガにより掘削する場合、地下埋設物に損傷を

与えないよう特に注意しなければならない。万一既存構造物に損傷を

与えた場合には、ただちに応急措置を行い、関係機関への連絡を行う

とともに、監督員に報告し指示を受けなければならない。 

④ 請負人は、建柱の際に、十分な足場を確保し、交通障害とならない

よう留意するとともに、常に鉛直に建込み、ポールにひずみ変形、傷

等を生じないようにしなければならない。 

⑤ 請負人は、ポールの高さを、所定の地表面上の高さに建柱しなけれ

ばならない。 

⑥ 請負人は、金属製の照明用ポールの場合、Ｄ種接地工事により接地

しなければならない。 

４．添架工事 

（１）照明用アーム及び取付金具 

主な材料については、本条３．建柱工事（１）照明用ポールに準じる

ものとする。 

（２）取付工事 

① 請負人は、既設柱に添架する際に、それぞれの管理者の許可等を受

けたうえで施工し、他の施設に損傷を与えないよう留意しなければな

らない。 

② 請負人は、製作前に、既設柱の取付部の外径を測定し、取付け後、

移動、ずれ等のないよう完全に緊結しなければならない。 

③ 取付高さは、所定の地表面上の高さに取付けるものとする。ただし、

他の施設の関係で所定の位置に取付け不可能な場合は、監督員の指示

によらなければならない。 

５．照明施設器具 

（１）照明器具 

① 器具は、特に示すほか、原則として、道路照明施設設置基準第６章

６－１及び日本照明器具工業会規格（ＪＩＬ）に適合する構造及び材

料でなければならない。 

６．分電盤その他 

（１）引込柱 

① 引込柱は、設計図書に示すほか、３．建柱工事に準じるものとする。 
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② 引込柱に鋼管柱を使う場合は、その肉厚は３mm以上とする。 

（２）分電盤 

① 分電盤は、屋外型を使用し、その構造は防水型で、さび止め構造と

する。また、電気的にも安全で、かつ、耐電圧性に優れたものでなけ

ればならない。 

② 分電盤は、堅ろうな骨組構造のものとし、外板には2.３mm以上の仕

上げ鋼板を使用するものとする。 

③ 扉は、前開きとし、堅ろうな錠前をつけるものとする。 

④ 機器及び計器等は、中板を設けて取付け、保守点検に便利なよう配

置するものとする。 

⑤ 引込用開閉器は、漏電遮断器を使用するものとする。 

⑥ 請負人は、金属製の場合には、Ｄ種接地工事をしなければならない。 

⑦ 分電盤の塗装は、亜鉛溶射（JIS H 8300、ZSP－1）の上、メラニン

樹脂焼付または同等以上による中塗り及び上塗りの２回塗装仕上げ

とし、塗色については、特記仕様書によるものとする。 

⑧ 請負人は、分電盤の製作に当たっては、あらかじめ以下の図書を提

出し、監督員の承諾を得なければならない。 

1）外形及び組立図  2）結 線 図 

3）取付機器一覧表  4）取付位置図 

 

第12節 橋梁付属物工 

２－12－１ 一般事項 

本節は、橋梁付属物工として、伸縮装置工その他これらに類する工種につ

いて定める。 

２－12－２ 伸縮装置工 

 伸縮装置工の施工については、第３編２－３－24伸縮装置工の規定による。 
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第３章 橋梁下部 

 

第１節 適用 

１．適用工種 

本章は、道路工事における工場製作工、工場製品輸送工、道路土工、軽量

盛土工、橋台工、ＲＣ橋脚工、鋼製橋脚工、護岸基礎工、矢板護岸工、法覆

護岸工、擁壁護岸工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。 

２．適用規定（１） 

道路土工、工場製品輸送工、仮設工、軽量盛土工は、第１編第２章第４節

道路土工、第３編第２章第８節工場製品輸送工、第３編第２章第10節仮設工、

第３編第２章第11節軽量盛土工の規定による。 

３．適用規定（２） 

本章に特に定めのない事項については、第１編共通編、第２編材料編、第

３編土木工事共通編の規定による。 

４．コンクリート構造物非破壊試験 

コンクリート構造物非破壊試験（配筋状態及びかぶり測定）については、

以下による。 

（１）請負人は、設計図書において非破壊試験の対象工事と明示された場合は、

非破壊試験により、配筋状態及びかぶり測定を実施しなければならない。 

（２）非破壊試験は「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及び

かぶり測定要領」（以下、「要領」という。）（国土交通省、平成30年10月）

に従い行わなければならない。 

（３）本試験に関する資料を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は、

速やかに提示するとともに工事完成時までに監督員へ提出しなければな

らない。 

（４）要領により難い場合は、監督員と協議しなければならない。 

５．強度測定 

コンクリート構造物微破壊・非破壊試験（強度測定）については、以下に

よる。 

（１）請負人は、設計図書において微破壊・非破壊試験の対象工事と明示され

た場合は、微破壊または非破壊試験により、コンクリートの強度測定を実

施しなければならない。 

（２）微破壊・非破壊試験は「微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物

の強度測定要領」（以下、「要領」という。）に従い行わなければならない。 

（３）請負人は、本試験に関する資料を整備及び保管し、監督員の請求があっ
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た場合は、速やかに提示するとともに工事完成時までに監督員へ提出しな

ければならない。 

（４）要領により難い場合は、監督員と協議しなければならない。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

請負人は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類

による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に

従うものとし、疑義がある場合は、監督員と協議しなければならない。 

日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅰ共通編) （平成29年11月） 

日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅱ鋼橋・鋼部材編) （平成29年11月） 

日本道路協会 道路橋示方書･同解説(Ⅳ下部構造編) （平成29年11月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編） （平成29年11月） 

日本道路協会 鋼道路橋施工便覧           （平成27年3月） 

日本道路協会 道路橋支承便覧            （平成31年2月） 

日本道路協会 鋼道路橋防食便覧         （平成26年3月） 

日本道路協会 道路橋補修便覧          （昭和54年2月） 

日本道路協会 杭基礎施工便覧          （平成27年3月） 

日本道路協会 杭基礎設計便覧          （平成27年3月） 

日本道路協会 鋼管矢板基礎設計施工便覧     （平成9年12月） 

日本道路協会 道路土工要綱           （平成21年6月） 

日本道路協会 道路土工－擁壁工指針       （平成24年7月） 

日本道路協会 道路土工－カルバート工指針    （平成22年3月） 

日本道路協会 道路土工－仮設構造物工指針    （平成11年3月） 

日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針（案）とその解説－ （平成29年11月） 

日本みち研究所 景観に配慮した道路付属物ガイドライン（平成29年11月） 

 

第３節 工場製作工 

３－３－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、工場製作工として、刃口金物製作工、鋼製橋脚製作工、アンカ

ーフレーム製作工、工場塗装工その他これらに類する工種について定める。 

２．施工計画書 

請負人は、原寸、工作、溶接、仮組立に関する事項を施工計画書へ記載

しなければならない。 

なお、設計図書に示されている場合または設計図書に関して監督員の承
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諾を得た場合は、上記項目の全部または一部を省略することができるもの

とする。 

３．検測 

請負人は、JIS B 7512（鋼製巻尺）の１級に合格した鋼製巻尺を使用し

なければならない。 

なお、これによりがたい場合は設計図書に関して監督員の承諾を得るも

のとする。 

４．温度補正 

請負人は、現場と工場の鋼製巻尺の使用にあたって、温度補正を行わな

ければならない。 

５．名簿の整備 

請負人は、溶接作業に従事する溶接工の名簿を整備し、監督員の請求が

あった場合は速やかに提示しなければならない｡ 

６．欠陥部の補修 

請負人は、欠陥部の補修を行わなければならない。 

７．材料使用時の注意（1） 

請負人は、鋳鉄品及び鋳鋼品の使用にあたって、設計図書に示す形状寸

法のもので、応力上問題のあるキズ及び著しいひずみ並びに内部欠陥がな

いものを使用しなければならない。 

  ８．材料使用時の注意（2） 

    主要部材とは主構造と床組、二次部材とは主要部材以外の二次的な機能

をもつ部材をいうものとする。 

３－３－２ 刃口金物製作工 

刃口金物製作工の施工については、第３編２－12－３桁製作工の規定によ

る。 

３－３－３ 鋼製橋脚製作工 

１．適用規定（１） 

鋼製橋脚製作工の施工については、第３編２－12－３桁製作工の規定に

よる。 

２．接合部の製作 

請負人は、アンカーフレームと本体部（ベースプレート）との接合部の

製作にあたっては、両者の関連を確認して行わなければならない。 

３．適用規定（２） 

製品として購入するボルト・ナットについては、第２編２－５－６ボル

ト用鋼材の規定による。また、工場にて製作するボルト・ナットの施工に

ついては、設計図書によらなければならない。 
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３－３－４ アンカーフレーム製作工 

  アンカーフレーム製作工の施工については、第３編２－12－８アンカーフ 

 レーム製作工の規定による。 

３－３－５ 工場塗装工 

工場塗装工の施工については、第３編２－12－11工場塗装工の規定による。 

 

第４節 橋台工 

３－４－１ 一般事項 

本節は、橋台工として、作業土工（床掘り・埋戻し）、既製杭工、場所打

杭工、深礎工、オープンケーソン基礎工、ニューマチックケーソン基礎工、

橋台躯体工、地下水位低下工その他これらに類する工種について定める。 

３－４－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定による。 

３－４－３ 既製杭工 

既製杭工の施工については、第３編２－４－４既製杭工の規定による。 

３－４－４ 場所打杭工 

場所打杭工の施工については、第３編２－４－５場所打杭工の規定による。 

３－４－５ 深礎工 

深礎工の施工については、第３編２－４－６深礎工の規定による。 

３－４－６ オープンケーソン基礎工 

オープンケーソン基礎工の施工については、第３編２－４－７オープンケ

ーソン基礎工の規定による。 

３－４－７ ニューマチックケーソン基礎工 

ニューマチックケーソン基礎工の施工については、第３編２－４－８ニュ

ーマチックケーソン基礎工の規定による。 

３－４－８ 橋台躯体工 

１．基礎材の施工 

請負人は、基礎材の施工については、設計図書に従って、床掘り完了後

（割ぐり石基礎には割ぐり石に切込砕石などの間隙充填材を加え）締固め

なければならない。 

２．均しコンクリートの施工 

請負人は、均しコンクリートの施工については、沈下、滑動、不陸など

が生じないようにしなければならない。 

３．防錆処置 

請負人は、鉄筋を露出した状態で工事を完了する場合には、防錆、防食、
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損傷等を受けないようにこれらを保護しなければならない。 

なお、施工方法に関しては監督員の承諾を得なければならない。 

４．適用規定 

請負人は、支承部の箱抜きの施工については、「道路橋支承便覧 第６

章支承部の施工」（日本道路協会、平成31年２月）の規定による。これ以

外の施工方法による場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければ

ならない。 

５．塩害対策 

請負人は、海岸部での施工については、塩害に対して十分注意して施工

しなければならない。 

６．モルタル仕上げ 

請負人は、支承部等を箱抜きにした状態で工事を完了する場合は、箱抜

き部分に中詰砂を入れて薄くモルタル仕上げしなければならない。ただし、

継続して上部工事を行う予定がある場合やこれ以外による場合は、設計図

書に関して監督員と協議しなければならない。 

７．目地材の施工 

請負人は、目地材の施工については、設計図書によらなければならない。 

８．水抜きパイプの施工 

請負人は、水抜きパイプの施工については、設計図書に従い施工するも

のとし、コンクリート打設後、水抜孔の有効性を確認しなければならない。 

９．吸出し防止材の施工 

請負人は、吸出し防止材の施工については、水抜きパイプから橋台背面

の土が流失しないように施工しなければならない。 

10．有孔管の施工 

請負人は、有孔管の施工については、溝の底を突き固めた後、有孔管及

び集水用のフィルター材を埋設しなければならない。有孔管及びフィルタ

ー材の種類、規格については、設計図書によらなければならない。 

３－４－９ 地下水位低下工 

地下水位低下工の施工については、第３編２－10－８地下水位低下工の規

定による。 

 

第５節 ＲＣ橋脚工 

３－５－１ 一般事項 

本節は、ＲＣ橋脚工として、作業土工（床掘り・埋戻し）、既製杭工、場

所打杭工、深礎工、オープンケーソン基礎工、ニューマチックケーソン基礎

工、鋼管矢板基礎工、橋脚躯体工、地下水位低下工その他これらに類する工
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種について定める。 

３－５－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定による。 

３－５－３ 既製杭工 

既製杭工の施工については、第３編２－４－４既製杭工の規定による。 

３－５－４ 場所打杭工 

場所打杭工の施工については、第３編２－４－５場所打杭工の規定による。 

３－５－５ 深礎工 

深礎工の施工については、第３編２－４－６深礎工の規定による。 

３－５－６ オープンケーソン基礎工 

オープンケーソン基礎工の施工については、第３編２－４－７オープンケ

ーソン基礎工の規定による。 

３－５－７ ニューマチックケーソン基礎工 

ニューマチックケーソン基礎工の施工については、第３編２－４－８ニュ

ーマチックケーソン基礎工の規定による。 

３－５－８ 鋼管矢板基礎工 

鋼管矢板基礎工の施工については、第３編２－４－９鋼管矢板基礎工の規

定による。 

３－５－９ 橋脚躯体工 

ＲＣ躯体工の施工については、第６編３－４－８橋台躯体工の規定による。 

３－５－10 地下水位低下工 

地下水位低下工の施工については、第３編２－10－８地下水位低下工の規

定による。 

 

第６節 鋼製橋脚工 

３－６－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、鋼製橋脚工として作業土工（床掘り・埋戻し）、既製杭工、場

所打杭工、深礎工、オープンケーソン基礎工、ニューマチックケーソン基

礎工、鋼管矢板基礎工、橋脚フーチング工、橋脚架設工、現場継手工、現

場塗装工、地下水位低下工その他これらに類する工種について定める。 

２．陸上での鋼製橋脚工 

本節は、陸上での鋼製橋脚工について定めるものとし、海上での施工に

ついては、設計図書の規定による。 
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３－６－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定による。 

３－６－３ 既製杭工 

既製杭工の施工については、第３編２－４－４既製杭工の規定による。 

３－６－４ 場所打杭工 

場所打杭工の施工については、第３編２－４－５場所打杭工の規定による。 

３－６－５ 深礎工 

深礎工の施工については、第３編２－４－６深礎工の規定による。 

３－６－６ オープンケーソン基礎工 

オープンケーソン基礎工の施工については、第３編２－４－７オープンケ

ーソン基礎工の規定による。 

３－６－７ ニューマチックケーソン基礎工 

ニューマチックケーソン基礎工の施工については、第３編２－４－８ニュ

ーマチックケーソン基礎工の規定による。 

３－６－８ 鋼管矢板基礎工 

鋼管矢板基礎工の施工については、第３編２－４－９鋼管矢板基礎工の規

定による。 

３－６－９ 橋脚フーチング工 

１．基礎材の施工 

請負人は、基礎材の施工については、設計図書に従って、床掘り完了後

（割ぐり石基礎には割ぐり石に切込砕石などの間隙充填材を加え）締固め

なければならない。 

２．均しコンクリートの施工 

請負人は、均しコンクリートの施工については、沈下、滑動、不陸など

が生じないようにしなければならない。 

３．施工計画書 

請負人は、アンカーフレームの架設方法を施工計画書に記載しなければ

ならない。 

４．適用規定 

請負人は、アンカーフレームの架設については、「鋼道路橋施工便覧Ⅲ

現場施工編 第３章架設」（日本道路協会、平成27年３月）による他、コ

ンクリートの打込みによって移動することがないように据付け方法を定

め、施工計画書に記載しなければならない。 

また、フーチングのコンクリート打設が終了するまでの間、アンカーボ

ルト・ナットが損傷を受けないように保護しなければならない。 
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５．アンカーフレーム注入モルタルの施工 

請負人は、アンカーフレーム注入モルタルの施工については、アンカー

フレーム内の防錆用として、中詰グラウト材を充填しなければならない。 

中詰めグラウト材は、プレミックスタイプの膨張モルタル材を使用する

ものとし、品質は、設計図書によらなければならない。 

６．フーチングの箱抜きの施工 

請負人は、フーチングの箱抜きの施工については、「道路橋支承便覧 第

６章支承部の施工」（日本道路協会、平成31年２月）の規定による。これ

以外の施工方法による場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なけれ

ばならない。 

７．塩害対策 

請負人は、海岸部での施工については、塩害に対して十分注意して施工

しなければならない。 

３－６－10 橋脚架設工 

１．適用規定 

請負人は、橋脚架設工の施工については、第３編２－13－３架設工（ク

レーン架設）、「道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼橋・鋼部材編）第20章施工」

（日本道路協会、平成29年11月）の規定による。これ以外の施工方法によ

る場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

２．異常時の処置 

請負人は、組立て中に損傷があった場合、速やかに監督員に連絡した後、

取換えまたは補修等の処置を講じなければならない。 

３．地耐力の確認 

請負人は、ベント設備・ベント基礎については、架設前にベント設置位

置の地耐力を確認しておかなければならない。 

４．架設用吊金具の処理方法 

請負人は、架設用吊金具の処理方法として、鋼製橋脚の橋脚梁天端に設

置した架設用吊金具及び外から見える架設用吊金具は切断後、平滑に仕上

げなければならない。その他の橋脚内面等に設置した架設用吊金具はその

まま残すものとする。 

５．水抜孔有効径の確認 

請負人は、中込コンクリート打設後、水抜孔の有効性を確認しなければ

ならない。 

請負人は、ベースプレート下面に無収縮モルタルを充填しなければなら

ない。使用する無収縮モルタルはプレミックスタイプとし、無収縮モルタ

ルの品質は設計図書によるものとする。 
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３－６－11 現場継手工 

１．適用規定（１） 

現場継手工の施工については、第３編２－３－23現場継手工の規定によ

るものとする。 

２．適用規定（２） 

請負人は、現場継手工の施工については、「道路橋示方書・同解説（Ⅱ

鋼橋・鋼部材編）第20章施工」（日本道路協会、平成29年11月）、「鋼道路

橋施工便覧Ⅲ現場施工編 第３章架設」（日本道路協会、平成27年3月）の

規定による。これ以外による場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得

なければならない。 

３．名簿の整備 

請負人は、溶接作業に従事する溶接工の名簿を整備し、監督員の請求が

あった場合は速やかに提示しなければならない。 

３－６－12 現場塗装工 

現場塗装工の施工については、第３編２－３－31現場塗装工の規定による。 

３－６－13 地下水位低下工 

地下水位低下工の施工については、第３編２－10－８地下水位低下工の規

定による。 

 

第７節 護岸基礎工 

３－７－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、護岸基礎工として作業土工（床掘り・埋戻し）、基礎工、矢板

工、土台基礎工その他これらに類する工種について定める。 

２．水位、潮位の観測 

請負人は、護岸基礎工の施工においては、水位、潮位の観測を必要に応

じて実施しなければならない。 

３－７－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定による。 

３－７－３ 基礎工 

基礎工の施工については、第３編２－４－３基礎工（護岸）の規定による。 

３－７－４ 矢板工 

矢板工の施工については、第３編２－３－４矢板工の規定による。 

 ３－７－５ 土台基礎工 

   土台基礎工の施工については、第３編２－４－２土台基礎工の規定による。 
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第８節 矢板護岸工 

３－８－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、矢板護岸工として作業土工（床掘り・埋戻し）、笠コンクリー

ト工、矢板工その他これらに類する工種について定める。 

２．水位、潮位の観測 

請負人は、矢板護岸工の施工においては、水位、潮位の観測を必要に応

じて実施しなければならない。 

３－８－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定による。 

３－８－３ 笠コンクリート工 

笠コンクリートの施工については、第３編２－３－20笠コンクリート工

の規定による。 

３－８－４ 矢板工 

矢板工の施工については、第３編２－３－４矢板工の規定による。 

 

第９節 法覆護岸工 

３－９－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、法覆護岸工としてコンクリートブロック工、護岸付属物工、緑

化ブロック工、環境護岸ブロック工、石積（張）工、法枠工、多自然型護

岸工、吹付工、植生工、覆土工、羽口工その他これらに類する工種につい

て定める。 

２．水位、潮位の観測 

請負人は、法覆護岸工の施工においては、水位、潮位の観測を必要に応

じて実施しなければならない。 

３－９－２ コンクリートブロック工 

コンクリートブロック工の施工については、第３編２－５－３コンクリー

トブロック工の規定による。 

３－９－３ 護岸付属物工 

１．適用規定（１） 

横帯コンクリート、小口止、縦帯コンクリート、巻止コンクリート、平

張コンクリートの施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンクリート

の規定による。 
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２．適用規定（２） 

小口止矢板の施工については、第３編２－３－４矢板工の規定による｡ 

３．施工上の注意 

プレキャスト横帯コンクリート、プレキャスト小口止、プレキャスト縦

帯コンクリート、プレキャスト巻止コンクリートの施工については、基礎

との密着をはかり、接合面が食い違わないように施工しなければならない。 

３－９－４ 緑化ブロック工 

緑化ブロック工の施工については、第３編２－５－４緑化ブロック工の規

定による。 

３－９－５ 環境護岸ブロック工 

環境護岸ブロック工の施工については、第３編２－５－３コンクリートブ

ロック工の規定による。 

３－９－６ 石積（張）工 

石積（張）工の施工については、第３編２－５－５石積（張）工の規定に

よる。 

３－９－７ 法枠工 

法枠工の施工については、第３編２－14－４法枠工の規定による。 

３－９－８ 多自然型護岸工 

多自然型護岸工の施工については、第３編２－３－26多自然型護岸工の規

定による。 

３－９－９ 吹付工 

吹付工の施工については、第３編２－14－３吹付工の規定による。 

３－９－10 植生工 

植生工の施工については、第３編２－14－２植生工の規定による。 

３－９－11 覆土工 

覆土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定による。 

３－９－12 羽口工 

羽口工の施工については、第３編２－３－27羽口工の規定による。 

 

第10節 擁壁護岸工 

３－10－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、擁壁護岸工として作業土工（床掘り・埋戻し）、場所打擁壁工、

プレキャスト擁壁工その他これらに類する工種について定める。 



 

第６編道路編 第３章橋梁下部（R2.10） 

 

第６編道路編 第３章橋梁下部（R2.10） 
6-45 

２．水位、潮位の観測 

請負人は、擁壁護岸工の施工においては、水位、潮位の観測を必要に応

じて実施しなければならない。 

３－10－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定による。 

３－10－３ 場所打擁壁工 

コンクリート擁壁工の施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンクリ

ートの規定による。 

３－10－４ プレキャスト擁壁工 

プレキャスト擁壁工の施工については、第３編２－15－２プレキャスト擁

壁工の規定による。 
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第４章 鋼橋上部 
 

第１節 適用 

１．適用工種 

本章は、道路工事における工場製作工、工場製品輸送工、鋼橋架設工、

橋梁現場塗装工、床版工、橋梁付属物工、歩道橋本体工、鋼橋足場等設置

工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。 

２．適用規定（１） 

工場製品輸送工は、第３編第２章第８節工場製品輸送工、仮設工は、第

３編第２章第10節仮設工の規定による。 

３．適用規定（２） 

本章に特に定めのない事項については、第ｌ編共通編、第２編材料編、

第３編土木工事共通編の規定による。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

請負人は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類

による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に

従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編)    （平成29年11月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅱ鋼橋・鋼部材編)（平成29年11月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ｖ耐震設計編) （平成29年11月） 

日本道路協会 鋼道路橋施工便覧 （平成27年３月） 

日本道路協会 鋼道路橋設計便覧 （昭和55年８月） 

日本道路協会 道路橋支承便覧 （平成31年２月） 

日本道路協会 鋼道路橋防食便覧 （平成26年３月） 

日本道路協会 道路照明施設設置基準・同解説 （平成19年10月） 

日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説 （平成28年12月） 

日本道路協会 立体横断施設技術基準・同解説 （昭和54年１月） 

日本道路協会 鋼道路橋の細部構造に関する資料集 （平成３年７月） 

日本道路協会 道路橋床版防水便覧 （平成19年３月） 

日本道路協会 鋼道路橋の疲労設計指針 （平成14年３月） 

日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針（案）とその解説－ （平成29年11月） 

日本みち研究所 景観に配慮した道路付属物等ガイドライン （平成29年11月） 
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第３節 工場製作工 

４－３－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、工場製作工として桁製作工、検査路製作工、鋼製伸縮継手製作

工、落橋防止装置製作工、鋼製排水管製作工、橋梁用防護柵製作工、橋梁

用高欄製作工、横断歩道橋製作工、鋳造品、アンカーフレーム製作工、工

場塗装工その他これらに類する工種について定める。 

２．施工計画書 

請負人は、原寸、工作、溶接、仮組立に関する事項を施工計画書へ記載

しなければならない。 

なお、設計図書に示されている場合または設計図書に関して監督員の

承諾を得た場合は、上記項目の全部または一部を省略することができるも

のとする。 

３．名簿の整備 

請負人は、溶接作業に従事する溶接工の名簿を整備し、監督員の請求が

あった場合は速やかに提示しなければならない。 

４．使用材料のキズ、ひずみ等 

請負人は、鋳鉄品及び鋳鋼品の使用にあたって、設計図書に示す形状

寸法のもので、応力上問題のあるキズまたは著しいひずみ及び内部欠陥が

ないものを使用しなければならない。 

５．主要部材 

主要部材とは、主構造と床組、二次部材とは、主要部材以外の二次的な

機能を持つ部材をいうものとする。 

４－３－２ 材料 

  材料については、第３編２－12－２材料の規定による。 

４－３－３ 桁製作工 

桁製作工の施工については、第３編２－12－３桁製作工の規定による。 

４－３－４ 検査路製作工 

検査路製作工の施工については、第３編２－12－４検査路製作工の規定に

よる。 

４－３－５ 鋼製伸縮継手製作工 

鋼製伸縮継手製作工の施工については、第３編２－12－５鋼製伸縮継手製

作工の規定による。 

 ４－３－６ 落橋防止装置製作工 

落橋防止装置製作工の施工については、第３編２－12－６落橋防止装置製
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作工の規定による。 

 ４－３－７ 鋼製排水管製作工 

鋼製排水管製作工の施工については、第３編２－12－10鋼製排水管製作工

の規定による。 

 ４－３－８ 橋梁用防護柵製作工 

橋梁用防護柵製作工の施工については、第３編２－12－７橋梁用防護柵製

作工の規定による。 

４－３－９ 橋梁用高欄製作工 

橋梁用高欄製作工の施工については、第３編２－12－７橋梁用防護柵製作

工の規定による。 

４－３－10 横断歩道橋製作工 

横断歩道橋製作工の施工については、第３編２－12－３桁製作工の規定に

よる。 

４－３－11 鋳造品 

橋歴板の材質については、第６編４－７－９橋名板工、橋歴板工による。 

４－３－12 アンカーフレーム製作工 

アンカーフレーム製作工の施工については、第３編２－12－８アンカーフ

レーム製作工の規定による。 

４－３－13 工場塗装工 

工場塗装工の施工については、第３編２－12－11工場塗装工の規定による。 

 

第４節 鋼橋架設工 

４－４－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は鋼橋架設工として地組工、架設工（クレーン架設）、架設工（ケ

ーブルクレーン架設）、架設工（ケーブルエレクション架設）、架設工（架

設桁架設）、架設工（送出し架設）、架設工（トラベラークレーン架設）、

支承工、現場継手工その他これらに類する工種について定める。 

２．検測 

請負人は、架設準備として下部工の橋座高及び支承間距離の検測を行い、

その結果を監督員に提示しなければならない。 

なお、測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、

監督員に測量結果を速やかに提出し指示を受けなければならない。 

３．上部工への影響確認 

請負人は、架設にあたっては、架設時の部材の応力と変形等を十分検討
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し、上部工に対する悪影響が無いことを確認しておかなければならない。 

４．架設に用いる仮設備及び架設用機材 

請負人は、架設に用いる仮設備及び架設用機材については、工事目的物

の品質・性能が確保できる規模と強度を有することを確認しなければなら

ない。 

４－４－２ 材料 

１．仮設構造物の材料の選定 

請負人は、設計図書に定めた仮設構造物の材料の選定にあたっては、以

下の各項目について調査し、材料の品質・性能を確認しなければならない。 

（１）仮設物の設置条件（設置期間、荷重頻度等） 

（２）関係法令 

（３）部材の腐食、変形等の有無に対する条件（既往の使用状態等） 

２．仮設構造物の点検、調整 

請負人は、仮設構造物の変位が上部構造から決まる許容変位量を超えな

いように点検し、調整しなければならない。 

４－４－３ 地組工 

地組工の施工については、第３編２－13－２地組工の規定による。 

４－４－４ 架設工（クレーン架設） 

架設工（クレーン架設）の施工については、第３編２－13－３架設工（ク

レーン架設）の規定による。 

 ４－４－５ 架設工（ケーブルクレーン架設） 

架設工（ケーブルクレーン架設）の施工については、第３編２－13－４架

設工（ケーブルクレーン架設）の規定による。 

 ４－４－６ 架設工（ケーブルエレクション架設） 

架設工（ケーブルエレクション架設）の施工については、第３編２－13－

５架設工（ケーブルエレクション架設）の規定による。 

４－４－７ 架設工（架設桁架設） 

架設工（架設桁架設）の施工については、第３編２－13－６架設工（架設

桁架設）の規定による。 

 ４－４－８ 架設工（送出し架設） 

架設工（送出し架設）の施工については、第３編２－13－７架設工（送出

し架設）の規定による。 

 ４－４－９ 架設工（トラベラークレーン架設） 

架設工（トラベラークレーン架設）の施工については、第３編２－13－８

架設工（トラベラークレーン架設）の規定による。 
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 ４－４－10 支承工 

請負人は、支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第６章 支承部

の施工」（日本道路協会、平成31年２月）による。これにより難い場合は、

監督員の承諾を得なければならない。 

４－４－11 現場継手工 

現場継手工の施工については、第３編２－３－23現場継手工の規定による。 

 

第５節 橋梁現場塗装工 

４－５－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、橋梁現場塗装工として現場塗装工その他これらに類する工種に

ついて定める。 

２．作業者 

請負人は、同種塗装工事に従事した経験を有する塗装作業者を工事に従

事させなければならない。 

３．施工上の注意 

請負人は、作業中に鉄道・道路・河川等に塗料等が落下しないようにし

なければならない。 

４－５－２ 材料 

現場塗装の材料については、第３編２－12－２材料の規定による。 

４－５－３ 現場塗装工 

現場塗装工の施工ついては、第３編２－３－31現場塗装工の規定による。 

 

第６節 床版工 

４－６－１ 一般事項 

本節は、床版工として床版工その他これらに類する工種について定める。 

４－６－２ 床版工 

床版工の施工ついては、第３編２－17－２床版工の規定による。 

 

第７節 橋梁付属物工 

４－７－１ 一般事項 

本節は、橋梁付属物工として伸縮装置工、落橋防止装置工、排水装置工、

地覆工、橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工、検査路工、橋名板工、橋歴板工そ

の他これらに類する工種について定める。 
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４－７－２ 伸縮装置工 

伸縮装置工の施工については、第３編２－３－24 伸縮装置工の規定によ

る。 

４－７－３ 落橋防止装置工 

請負人は、設計図書に基づいて落橋防止装置を施工しなければならない。 

４－７－４ 排水装置工 

請負人は、排水桝の設置にあたっては、路面（高さ、勾配）及び排水桝水

抜き孔と床版上面との通水性並びに排水管との接合に支障のないよう、所定

の位置、高さ、水平、鉛直性を確保して据付けなければならない。 

４－７－５ 地覆工 

請負人は、地覆については、橋の幅員方向最端部に設置しなければならな

い。 

４－７－６ 橋梁用防護柵工 

（１）請負人は、橋梁用防護柵工の施工については、設計図書に従い、正

しい位置、勾配、平面線形に設置しなければならない。 

（２）鋼製材料の支柱をコンクリートに埋め込む場合（支柱を土中に埋め

込む場合であって地表面をコンクリートで覆う場合を含む）において、

支柱地際部の比較的早期の劣化が想定される以下のような場所には、

一般的な防錆・防食処理方法に加え、必要に応じて支柱地際部の防

錆・防食強化を図らなければならない。 

①海岸に近接し、潮風が強く当たる場所 

②雨水や凍結防止剤を含んだ水分による影響を受ける可能性がある場

所 

③路面上の水を路側に排水する際、その途上に支柱がある場合 

４－７－７ 橋梁用高欄工 

請負人は、鋼製高欄の施工については、設計図書に従い、正しい位置、勾

配、平面線形に設置しなければならない。また、原則として、橋梁上部工の

支間の支保工をゆるめた後でなければ施工を行ってはならない。 

４－７－８ 検査路工 

請負人は、検査路工の施工については、設計図書に従い、正しい位置に設

置しければならない。 

４－７－９ 橋名板工、橋歴板工 

橋名板、橋歴板については以下によらなければならない。 

１．橋名板の様式は以下のとおりとする。 

（１）橋名板は図４－５の様式寸法を標準とする。 
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図４－５（ａ） 黒御影、花崗岩の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－５（ｂ） ブロンズの場合 

 

（２）材質と文字要領は、以下のとおりとする。 

橋 名 板 文字要領 

材

質 

黒 御 影 彫 り 込 み 

花 崗 岩 文字白色塗装 

ブロンズ 浮 き 彫 り 

 

２．橋名板の配置は以下のとおりとする。 

（１）河川に架かる場合は、図４－６を標準とする。 

 

 

 

 

 

 

図４－６ 
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（２）道路、鉄道に架かる場合は、図４－７を標準とする。 

 

 

 

 

 

 

 

図４－７ 

３．橋歴板 

（１）上部工 

① 材質はJIS H 2202（鋳物用銅合金地金）を使用し、文字は浮き彫り

とする。 

② 取付位置は第３編２－３－31現場塗装工の図２－４を標準とする。 

③ 橋歴板は図４－８の様式寸法を標準とする。 

 

図４－８ 
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④ 橋梁型式別記載事項例 

１）ＲＣ単純スラブ橋等 

 

２）プレテンションＰＣ単純スラブ橋等 

３）ポストテンションＰＣ単純Ｔ桁橋等 

４）鋼単純非合成箱桁橋等 
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⑤ 上部工業者と桁製作業者が異なる場合 

 

⑥ 施主が神戸市以外の場合（神戸市がエンドユーザーの場合） 

 

 

（２）下部工 

① 材質は、JIS H 2202（鋳物用銅合金地金）を使用し、文字は浮き彫

りとする。 

② 取付位置は、原則としてＨ．Ｗ．Ｌ．以上とし、取付によって支承

等他の構造の弱点とならないよう、その位置を選定するものとする。 

③ 橋歴板は図４－９の様式寸法を標準とする。 

１）単径間及び２径間の場合 
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図４－９（ａ） 

 

２）多径間（２径間以上）の場合 

 

図４－９（ｂ） 
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④ 橋台及び橋脚の型式がそれぞれ同一の場合、単径間、多径間にかか

わらず、以下の要領で作成してよい。 

 

図４－９（ｃ） 

 

⑤ 施主が神戸市以外の場合（神戸市がエンドユーザ―の場合）以下の

とおりとする。 

 

図４－９（ｄ） 

 

第８節 歩道橋本体工 

４－８－１ 一般事項 

本節は、歩道橋本体工として作業土工（床掘り・埋戻し）、既製杭工、場

所打杭工、橋脚フーチング工、歩道橋（側道橋）架設工、現場塗装工その他

これらに類する工種について定める。 

４－８－２ 作業土工（床掘り･埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻

し）の規定による。 
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４－８－３ 既製杭工 

既製杭工の施工については、第３編２－４－４既製杭工の規定による。 

４－８－４ 場所打杭工 

場所打杭工の施工については、第３編２－４－５場所打杭工の規定による。 

４－８－５ 橋脚フーチング工 

橋脚フーチング工の施工については、第６編３－６－９橋脚フーチング工

の規定による。 

４－８－６ 歩道橋（側道橋）架設工 

１．歩道橋の架設 

請負人は、歩道橋の架設にあたって、現地架設条件を踏まえ、架設時の

部材の応力と変形等を十分検討し、歩道橋本体に悪影響がないことを確認

しておかなければならない。 

２．部材の組立て 

請負人は、部材の組立ては、組立て記号、所定の組立て順序に従って正

確に行わなければならない。 

３．組立て中の部材 

請負人は、組立て中の部材については、入念に取扱って損傷のないよう

に注意しなければならない。 

４．部材の接触面 

請負人は、部材の接触面については、組立てに先立って清掃しなければ

ならない。 

５．仮締めボルトとドリフトピン 

請負人は、部材の組立てに使用する仮締めボルトとドリフトピンについ

ては、その架設応力に十分耐えるだけの組合わせ及び数量を用いなければ

ならない。 

６．本締め前の確認 

請負人は、仮締めボルトが終了したときは、本締めに先立って橋の形状

が設計に適合するかどうか確認しなければならない。 

７．側道橋の架設 

側道橋の架設については、第６編第４章第４節鋼橋架設工の規定による。 

４－８－７ 現場塗装工 

請負人は現場塗装工の施工については、第６編第４章第５節橋梁現場塗装

工の規定による。 

 



 

第６編道路編 第４章鋼橋上部（R2.10） 

 

第６編道路編 第４章鋼橋上部（R2.10） 

6-59 

第９節 鋼橋足場等設置工 

４－９－１ 一般事項 

本節は、鋼橋足場等設置工として橋梁足場工、橋梁防護工、昇降用設備工

その他これらに類する工種について定める。 

４－９－２ 橋梁足場工 

請負人は、足場設備の設置について、設計図書において特に定めのない場

合は、河川や道路等の管理条件を踏まえ、本体工事の品質・性能等の確保に

支障のない形式等によって施工しなければならない。 

４－９－３ 橋梁防護工 

請負人は、歩道あるいは供用道路上等に足場設備工を設置する場合には、

必要に応じて交通の障害とならないよう、板張防護、シート張防護などを行

わなければならない。 

４－９－４ 昇降用設備工 

請負人は、登り桟橋、工事用エレベーターの設置について、設計図書にお

いて特に定めのない場合は、河川や道路等の管理条件を踏まえ、本体工事の

品質・性能等の確保に支障のない形式等によって施工しなければならない。 
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第５章 コンクリート橋上部 

 

第１節 適用 

１．適用工種 

本章は、道路工事における工場製作工、工場製品輸送工、ＰＣ橋工、プレ

ビーム桁橋工、ＰＣホロースラブ橋工、ＲＣホロースラブ橋工、ＰＣ版桁橋

工、ＰＣ箱桁橋工、ＰＣ片持箱桁橋工、ＰＣ押出し箱桁橋工、橋梁付属物工、

コンクリート橋足場等設備工、仮設工その他これらに類する工種について適

用する。 

２．適用規定（１） 

工場製品輸送工は、第３編第２章第８節工場製品輸送工の規定による。 

３．適用規定（２） 

仮設工は、第３編第２章第10節仮設工の規定による。 

４．適用規定（３） 

本章に特に定めのない事項については、第１編共通編、第２編材料編、第

３編土木工事共通編の規定による。 

５．コンクリート構造物非破壊試験 

コンクリート構造物非破壊試験（配筋状態及びかぶり測定）については、

以下による。 

（１）請負人は、設計図書において非破壊試験の対象工事と明示された場合は、 

非破壊試験により、配筋状態及びかぶり測定を実施しなければならない。 

（２）非破壊試験は「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及び

かぶり測定要領」（以下、「要領」という。）（国土交通省、平成30年10月）

に従い行わなければならない。 

（３）本試験に関する資料を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は、

速やかに提示するとともに工事完成時までに監督員へ提出しなければな

らない。 

（４）要領により難い場合は、監督員と協議しなければならない。 

６．強度測定 

コンクリート構造物微破壊・非破壊試験（強度測定）については、以下に

よるものとする。 

（１）請負人は、設計図書において微破壊・非破壊試験の対象工事と明示され

た場合は、微破壊または非破壊試験により、コンクリートの強度測定を実

施しなければならない。 

（２）微破壊・非破壊試験は「微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物
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の強度測定要領」（以下、「要領」という。）（国土交通省、平成30年10月）

に従い行わなければならない。 

（３）請負人は、本試験に関する資料を整備及び保管し、監督員の請求があっ

た場合は、速やかに提示するとともに工事完成時までに監督員へ提出しな

ければならない。 

（４）要領により難い場合は、監督員と協議しなければならない。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

請負人は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類

による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合または、疑義がある場合及び以下

の基準類に改定があった場合は監督員に確認をもとめなければならない。 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編） （平成29年11月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅲコンクリート橋・コンクリート部材編） （平成29年11月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編） （平成29年11月） 

日本道路協会 道路橋支承便覧            （平成31年２月） 

土木学会 プレストレストコンクリート工法設計施工指針（平成３年３月） 

日本道路協会 コンクリート道路橋設計便覧      （平成６年２月） 

日本道路協会 コンクリート道路橋施工便覧      （平成10年１月） 

日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説       （平成28年12月） 

日本道路協会 道路照明施設設置基準・同解説     （平成19年10月） 

日本道路協会 プレキャストブロック工法によるプレストレストコンクリー 

トＴげた道路橋設計施工指針      （平成７年12月） 

日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針（案）とその解説－ （平成29年11月） 

日本みち研究所 景観に配慮した道路付属物等ガイドライン （平成29年11月） 

 

第３節 工場製作工 

５－３－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、工場製作工としてプレビーム用桁製作工、橋梁用防護柵製作工、

鋼製伸縮継手製作工、検査路製作工、工場塗装工、鋳造品その他これらに

類する工種について定める。 

２．施工計画書 

請負人は、工場製作工の施工については、原寸、工作、溶接、仮組立に

係わる事項を第１編１－１－４施工計画書第1項の施工計画書への記載内

容に加えて、それぞれ記載し提出しなければならない。 
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なお、設計図書に示されている場合、または設計図書について監督員の

承諾を得た場合は、上記項目の全部または、一部を省略することができる

ものとする。 

３．検測 

請負人は、JIS B 7512（鋼製巻尺）の１級に合格した鋼製巻尺を使用し

なければならない。 

なお、これによりがたい場合は、監督員の承諾を得るものとする。 

４．温度補正 

請負人は、現場と工場の鋼製巻尺の使用にあたって、温度補正を行わな

ければならない。 

５－３－２ プレビーム用桁製作工 

プレビーム用桁製作工の施工については、第３編２－12－９プレビーム用

桁製作工の規定による。 

 ５－３－３ 橋梁用防護柵製作工 

橋梁用防護柵製作工の施工については、第３編２－12－７橋梁用防護柵製

作工の規定による。 

５－３－４ 鋼製伸縮継手製作工 

１．適用規定（１） 

鋼製伸縮継手製作工の施工については、第３編２－12－５鋼製伸縮継手

製作工の規定による。 

２．適用規定（２） 

ボルトナットの施工については、第３編２－12－３桁製作工の規定によ

る。 

５－３－５ 検査路製作工 

検査路製作工の施工については、第３編２－12－４検査路製作工の規定

による。 

５－３－６ 工場塗装工 

工場塗装工の施工については、第３編２－12－11工場塗装工の規定による。 

５－３－７ 鋳造品 

橋歴板は、JIS H 2202（鋳物用銅合金地金）、JIS H 5120（銅及び銅合

金鋳物）の規定による｡ 

 

第４節 ＰＣ橋工 

５－４－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、ＰＣ橋工としてプレテンション桁製作工（購入工）、ポストテ
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ンション桁製作工、プレキャストセグメント製作工（購入工）、プレキャ

ストセグメント主桁組立工、支承工、架設工（クレーン架設）、架設工（架

設桁架設）、床版・横組工、落橋防止装置工その他これらに類する工種に

ついて定める。 

２．施工計画書 

請負人は、コンクリート橋の製作工については、第１編１－１－４施工

計画書第１項の施工計画書への記載内容に加えて、以下の事項を記載した

施工計画書を提出しなければならない。 

（１）使用材料（セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量） 

（２）施工方法（鉄筋工、型枠工、ＰＣ工、コンクリート工等） 

（３）主桁製作設備（機種、性能、使用期間等） 

（４）試験ならびに品質管理計画（作業中の管理、検査等） 

３．シースの施工 

請負人は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造

とし、コンクリート打設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなけ

ればならない。 

４．定着具及び接続具の使用 

請負人は、定着具及び接続具の使用については、定着または接続された

ＰＣ鋼材がJISまたは設計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害

な変形を生じたり、破壊することのないような構造及び強さを有するもの

を使用しなければならない。 

５．ＰＣ鋼材両端のねじの使用 

請負人は、ＰＣ鋼材両端のねじの使用については、JIS B 0205-1～4（一

般用メートルねじ）に適合する転造ねじを使用しなければならない。 

６．検測 

請負人は、架設準備として下部工の橋座高及び支承間距離の検測を行い

その結果を監督員に提示しなければならない。 

なお、測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、

監督員に測量結果を速やかに提出し指示を受けなければならない。 

７．架設に用いる仮設備及び架設用機材 

請負人は、架設に用いる仮設備及び架設用機材については、工事目的物

の品質・性能に係る安全性が確保できる規模と強度を有することを確認し

なければならない。 

５－４－２ プレテンション桁製作工（購入工） 

プレテンション桁製作工（購入工）の施工については、第３編２－３－12

プレテンション桁製作工（購入工）の規定による。 
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５－４－３ ポストテンション桁製作工 

  ポストテンション桁製作工の施工については、第３編２－３－13ポストテ 

  ンション桁製作工の規定による。 

５－４－４ プレキャストセグメント製作工（購入工） 

プレキャストセグメント製作工（購入工）については、第３編２－３－12

プレテンション桁製作工（購入工）の規定による。 

５－４－５ プレキャストセグメント主桁組立工 

   プレキャストセグメント主桁組立工については、第３編２－３－14プレキ   

  ャストセグメント主桁組立工の規定による。 

５－４－６ 支承工 

請負人は、支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第６章 支承

部の施工」（日本道路協会、平成31年２月）による。これにより難い場合

は、監督員の承諾を得なければならない。 

５－４－７ 架設工（クレーン架設） 

架設工（クレーン架設）の施工については、第３編２－13－３架設工

（クレーン架設）の規定による。 

５－４－８ 架設工（架設桁架設） 

桁架設については、第３編２－13－６架設工（架設桁架設）の規定に

よる。 

５－４－９ 床版・横組工 

横締め鋼材・横締め緊張・横締めグラウトがある場合の施工について

は、第３編２－３－13ポストテンション桁製作工の規定による。 

５－４－10 落橋防止装置工 

請負人は、設計図書に基づいて落橋防止装置を施工しなければならな

い。 

 

第５節 プレビーム桁橋工 

５－５－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、プレビーム桁橋工としてプレビーム桁製作工（現場）、支承工、

架設工（クレーン架設）、架設工（架設桁架設）、床版･横組工、局部（部

分）プレストレス工、床版・横桁工、落橋防止装置工その他これらに類す

る工種について定める。 

２．検測 

請負人は、架設準備として下部工の橋座高及び支承間距離の検測を行い

その結果を監督員に提示しなければならない。 
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なお、測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、

監督員に測量結果を速やかに提出し指示を受けなければならない。 

３．安全性の確認 

請負人は、架設に用いる仮設備及び架設用機材については、工事目的物

の品質・性能に係る安全性が確保できる規模と強度を有することを確認し

なければならない。 

４．施工計画書 

請負人は、コンクリート橋の製作工については、第１編１－１－４施工

計画書第１項の施工計画書への記載内容に加えて、以下の事項を記載した

施工計画書を提出しなければならない。 

（１）使用材料（セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量） 

（２）施工方法（鉄筋工、型枠工、ＰＣ工、コンクリート工等） 

（３）主桁製作設備（機種、性能、使用期間等） 

（４）試験ならびに品質管理計画（作業中の管理、検査等） 

５．シースの施工 

請負人は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造

とし、コンクリート打設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなけ

ればならない。 

６．定着具及び接続具の使用 

請負人は、定着具及び接続具の使用については、定着または接続された

ＰＣ鋼材がJISまたは設計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害

な変形を生じたり、破損することのないような構造及び強さを有するもの

を使用しなければならない。 

７．ＰＣ鋼材両端のねじの使用 

請負人は、ＰＣ鋼材両端のねじの使用については、JIS B 0205-1～4（一

般用メートルねじ）に適合する転造ねじを使用しなければならない。 

５－５－２ プレビーム桁製作工（現場） 

１．プレフレクション（応力導入）の施工 

プレフレクション（応力導入）の施工については、下記の規定による。 

（１）鋼桁のプレフレクションにあたっては、鋼桁の鉛直度を測定の上、ね

じれが生じないようにするものとする。 

（２）鋼桁のプレフレクションの管理を、荷重計の示度及び鋼桁のたわみ量

によって行うものとする。 

なお、このときの荷重及びたわみ量の規格値は、表５－１の値とする

ものとする。 
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表５－１ 

項目 測定点 測定方法 単位 規格値 

 荷重計の示度  マノメーターの読み ｔ ±５％ 

鋼桁のたわみ量 支間中央 レベル及びスケール ㎜ -1～+3㎜ 

 

（３）プレフレクションに先立ち、載荷装置のキャリブレーションを実施し、

第１編１－１－４施工計画書第1項の施工計画書の記載内容に加えて、

監督員にプレフレクション管理計画書を提出するものとする。 

２．リリース（応力解放）の施工 

請負人は、リリース（応力解放）の施工については、以下の規定によら

なければならない。 

（１）リリースを行うときの下フランジコンクリートは、リリース直後にコ

ンクリートに生じる最大圧縮応力度が圧縮強度の0.6倍以下で、かつ圧

出強度が設計基準強度の９０％以上であることを確認するものとする。 

なお、圧縮強度の確認は、構造物と同様な養生条件におかれた供試体

を用いて行うものとする。 

（２）リリース時のコンクリートの材齢は、５日以上とするものとする。た

だし、蒸気養生等特別な養生を行う場合は、請負人は、その養生方法等

を監督員に提出の上、最低３日以上確保しなければならない。 

（３）請負人は、リリース時導入応力の管理は、プレビーム桁のたわみ量に

より行わなければならない。 

なお、たわみ量の許容値は、設計値に対して±10％で管理するものと

する。 

３．ブロック工法 

請負人は、ブロック工法において主桁を解体する場合は、適切な方法で

添接部を無応力とした上で行わなければならない。 

４．地組工の施工 

主桁の組立てについては、第３編２－13－２地組工の規定による。 

５．横桁部材の連結に使用する高力ボルト 

横桁部材の連結に使用する高力ボルトについては、第３編２－３－23現

場継手工の規定による。 

６．主桁製作設備の施工 

請負人は、主桁製作設備の施工については、以下の規定による。 

（１）主桁製作設備ついては、設計図書に示された固定点間距離に従って設

けるものとする。 
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（２）支持台の基礎については、ベースコンクリートの設置等により有害な

変形、沈下などが生じないようにするものとする。 

５－５－３ 支承工 

請負人は、支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第６章 支承部の

施工」（日本道路協会、平成31年２月）による。これにより難い場合は、監

督員の承諾を得なければならない。 

５－５－４ 架設工（クレーン架設） 

架設工（クレーン架設）の施工については、第３編２－13－３架設工（ク

レーン架設）の規定による。 

５－５－５ 架設工（架設桁架設） 

桁架設については、第３編２－13－６架設工（架設桁架設）の規定による。 

５－５－６ 床版・横組工 

横締め鋼材・横締め緊張・横締めグラウトがある場合の施工については、

第３編２－３－13ポストテンション桁製作工の規定による。 

５－５－７ 局部（部分）プレストレス工 

部分プレストレスの施工については、以下の規定によるものとする。 

（１）ブロック工法における部分プレストレスは、設計図書によるものとす

るが、施工時期が設計と異なる場合は、監督員の指示による。 

（２）ブロック工法の添接部下フランジコンクリートには、膨張コンクリー

トを使用しなければならない。また、コンクリート打継面はレイタンス、

ごみ、油など、付着に対して有害なものを取り除き施工するものとする。 

５－５－８ 床版・横桁工 

１．横桁部材の連結の施工 

請負人は、横桁部材の連結の施工については、高力ボルトを使用するこ

ととし、第３編２－３－23現場継手工の規定によるものとする。これ以外

による場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

２．床版および横桁のコンクリートの施工 

請負人は、床版及び横桁のコンクリートの施工については、主桁の横倒

れ座屈に注意し施工しなければならない。 

５－５－９ 落橋防止装置工 

落橋防止装置工の施工については、第６編５－４－10落橋防止装置工の規

定による。 
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第６節 ＰＣホロースラブ橋工 

５－６－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、ＰＣホロースラブ橋工として架設支保工（固定）、支承工、ＰＣ

ホロースラブ製作工、落橋防止装置工その他これらに類する工種について

定める。 

２．検測 

請負人は、架設準備として下部工の橋座高及び支承間距離の検測を行い

その結果を監督員に提示しなければならない。 

なお、測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、

監督員に測量結果を速やかに提出し指示を受けなければならない。 

３．架設に用いる仮設備及び架設用機材 

請負人は、架設に用いる仮設備及び架設用機材については、工事目的物

の品質・性能に係る安全性が確保できる規模と強度を有することを確認し

なければならない。 

４．施工計画書 

請負人は、コンクリート橋の製作工については、第１編１－１－４施工

計画書第１項の施工計画書への記載内容に加えて、以下の事項を記載した

施工計画書を提出しなければならない。 

（１）使用材料（セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量） 

（２）施工方法（鉄筋工、型枠工、ＰＣ工、コンクリート工等） 

（３）主桁製作設備（機種、性能、使用期間等） 

（４）試験ならびに品質管理計画（作業中の管理、検査等） 

５．シースの施工 

請負人は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造

とし、コンクリート打設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなけ

ればならない。 

６．定着具及び接続具の使用 

請負人は、定着具及び接続具の使用については、定着または接続された

ＰＣ鋼材がJISまたは設計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害

な変形を生じたり、破損することのないような構造及び強さを有するもの

を使用しなければならない。 

７．ＰＣ鋼材両端のねじの使用 

請負人は、ＰＣ鋼材両端のねじの使用については、JIS B 0205-1～4（一

般用メートルねじ）に適合する転造ねじを使用しなければならない。 
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５－６－２ 架設支保工（固定） 

支保工及び支保工基礎の施工については、第１編第３章第８節型枠・支保

の規定による。 

５－６－３ 支承工 

請負人は、支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第６章 支承部の

施工」（日本道路協会、平成31年２月）による。これにより難い場合は、監

督員の承諾を得なければならない。 

５－６－４ ＰＣホロースラブ製作工 

  ＰＣホロースラブ製作工の施工については、第３編２－３－15ＰＣホロー 

 スラブ製作工の規定による。 

５－６－５ 落橋防止装置工 

落橋防止装置工の施工については、第６編５－４－10落橋防止装置工の規

定による。 

 

第７節 ＲＣホロースラブ橋工 

５－７－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、ＲＣホロースラブ橋工として架設支保工（固定）、支承工、Ｒ

Ｃ場所打ホロースラブ製作工、落橋防止装置工その他これらに類する工種

について定める。 

２．検測 

請負人は、架設準備として下部工の橋座高及び支承間距離の検測を行い

その結果を監督員に提示しなければならない。 

なお、測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、

監督員に測量結果を速やかに提出し指示を受けなければならない。 

３．架設に用いる仮設備及び架設用機材 

請負人は、架設に用いる仮設備及び架設用機材については、工事目的物 

の品質・性能に係る安全性が確保できる規模と強度を有することを確認し

なければならない。 

４．施工計画書 

請負人は、コンクリート橋の製作工については、第１編１－１－４施工

計画書第１項の施工計画書への記載内容に加えて、以下の事項を記載した

施工計画書を提出しなければならない。 

（１）使用材料（セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量） 

（２）施工方法（鉄筋工、型枠工、ＰＣ工、コンクリート工等） 

（３）主桁製作設備（機種、性能、使用期間等） 



 

第６編道路編 第５章コンクリート橋上部（R2.10） 

 
第６編道路編 第５章コンクリート橋上部（R2.10） 

6-70

（４）試験ならびに品質管理計画（作業中の管理、検査等） 

５．シースの施工 

請負人は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造

とし、コンクリート打設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなけ

ればならない。 

６．定着具及び接続具の使用 

請負人は、定着具及び接続具の使用については、定着または接続された

ＰＣ鋼材がJISまたは設計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害

な変形を生じたり、破損することのないような構造及び強さを有するもの

を使用しなければならない。 

７．ＰＣ鋼材両端のねじの使用 

請負人は、ＰＣ鋼材両端のねじの使用については、JIS B 0205-1～4（一

般用メートルねじ）に適合する転造ねじを使用しなければならない。 

５－７－２ 架設支保工（固定） 

支保工及び支保工基礎の施工については、第１編第３章第８節型枠・

支保の規定による。 

５－７－３ 支承工 

請負人は、支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第６章 支承部

の施工」（日本道路協会、平成31年２月）による。これにより難い場合は、

監督員の承諾を得なければならない。 

５－７－４ ＲＣ場所打ホロースラブ製作工 

円筒型枠の施工については、第３編２－３－15ＰＣホロースラブ製作工の

規定による。 

５－７－５ 落橋防止装置工 

落橋防止装置工の施工については、第６編５－４－10落橋防止装置工

の規定による。 

 

第８節 ＰＣ版桁橋工 

５－８－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、ＰＣ版桁橋工としてＰＣ版桁製作工その他これらに類す

る工種について定める。 

２．施工計画書 

請負人は、コンクリート橋の製作工については、第１編１－１－

４施工計画書第１項の施工計画書への記載内容に加えて、以下の事

項を記載した施工計画書を提出しなければならない。 
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（１）使用材料（セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量） 

（２）施工方法（鉄筋工、型枠工、ＰＣ工、コンクリート工等） 

（３）主桁製作設備（機種、性能、使用期間等） 

（４）試験ならびに品質管理計画（作業中の管理、検査等） 

３．シースの施工 

請負人は、シースの施工については、セメントペーストの漏れな

い構造とし、コンクリート打設時の圧力に耐える強度を有するもの

を使用しなければならない。 

４．定着具及び接続具の使用 

請負人は、定着具及び接続具の使用については、定着または接続

されたＰＣ鋼材がJISまたは設計図書に規定された引張荷重値に達

する前に有害な変形を生じたり、破損することのないような構造及

び強さを有するものを使用しなければならない。 

５．ＰＣ鋼材両端のねじの使用 

請負人は、ＰＣ鋼材両端のねじの使用については、JIS B 0205-1

～4（一般用メートルねじ）に適合する転造ねじを使用しなければな

らない。 

５－８－２ ＰＣ版桁製作工 

１．適用規定（１） 

移動型枠の施工については、第３編２－３－15ＰＣホロースラブ製作工

の規定による。 

２．適用規定（２） 

コンクリート･ＰＣケーブル･ＰＣ緊張の施工については、第３編２－３

－13ポストテンション桁製作工の規定による。 

３．適用規定（３） 

ＰＣ固定・ＰＣ継手の施工については、第３編２－３－15ＰＣホロース

ラブ製作工の規定による。 

４．適用規定（４） 

横締めケーブル・横締め緊張・グラウトがある場合の施工については、

第３編２－３－13ポストテンション桁製作工の規定によるものとする。 

 

第９節 ＰＣ箱桁橋工 

５－９－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、ＰＣ箱桁橋工として架設支保工（固定）、支承工、ＰＣ箱桁製

作工、落橋防止装置工その他これらに類する工種について定める。 
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２．検測 

請負人は、架設準備として下部工の橋座高及び支承間距離の検測を行い

その結果を監督員に提示しなければならない。 

なお、測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、

監督員に測量結果を速やかに提出し指示を受けなければならない。 

３．架設に用いる仮設備及び架設用機材 

請負人は、架設に用いる仮設備及び架設用機材については、工事目的物

の品質・性能に係る安全性が確保できる規模と強度を有することを確認し

なければならない。 

４．施工計画書 

請負人は、コンクリート橋の製作工については、第１編１－１－４施工

計画書第１項の施工計画書への記載内容に加えて、以下の事項を記載した

施工計画書を提出しなければならない。 

（１）使用材料（セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量） 

（２）施工方法（鉄筋工、型枠工、ＰＣ工、コンクリート工等） 

（３）主桁製作設備（機種、性能、使用期間等） 

（４）試験ならびに品質管理計画（作業中の管理、検査等） 

５．シースの施工 

請負人は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造

とし、コンクリート打設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなけ

ればならない。 

６．定着具及び接続具の使用 

請負人は、定着具及び接続具の使用については、定着または接続された

ＰＣ鋼材がJISまたは設計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害

な変形を生じたり、破損することのないような構造及び強さを有するもの

を使用しなければならない。 

７．ＰＣ鋼材両端のねじの使用 

請負人は、ＰＣ鋼材両端のねじの使用については、JIS B 0205-1～4（一

般用メートルねじ）に適合する転造ねじを使用しなければならない。 

５－９－２ 架設支保工（固定） 

支保工及び支保工基礎の施工については、第１編第３章第８節型枠・支保

の規定による。 

５－９－３ 支承工 

請負人は、支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第６章 支承部

の施工」（日本道路協会、平成31年２月）による。これにより難い場合は、

監督員の承諾を得なければならない。 
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５－９－４ ＰＣ箱桁製作工 

  ＰＣ箱桁製作工の施工については、第３編２－３－16ＰＣ箱桁製作工の規  

 定による。 

５－９－５ 落橋防止装置工 

落橋防止装置工の施工については、第６編５－４－10落橋防止装置工の規

定による。 

 

第10節 ＰＣ片持箱桁橋工 

５－10－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、ＰＣ片持箱桁橋工としてＰＣ版桁製作工、支承工、架設工（片

持架設）その他これらに類する工種について定める。 

２．検測 

請負人は、架設準備として下部工の橋座高及び支承間距離の検測を行い

その結果を監督員に提示しなければならない。 

なお、測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、

監督員に測量結果を速やかに提出し指示を受けなければならない。 

３．架設に用いる仮設備及び架設用機材 

請負人は、架設に用いる仮設備及び架設用機材については、工事目的物

の品質・性能に係る安全性が確保できる規模と強度を有することを確認し

なければならない。 

４．施工計画書 

請負人は、コンクリート橋の製作工については、第１編１－１－４施工

計画書第１項の施工計画書への記載内容に加えて、以下の事項を記載した

施工計画書を提出しなければならない。 

（１）使用材料（セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量） 

（２）施工方法（鉄筋工、型枠工、ＰＣ工、コンクリート工等） 

（３）主桁製作設備（機種、性能、使用期間等） 

（４）試験ならびに品質管理計画（作業中の管理、検査等） 

５．シースの施工 

請負人は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造

とし、コンクリート打設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなけ

ればならない。 

６．定着具及び接続具の使用 

請負人は、定着具及び接続具の使用については、定着または接続された

ＰＣ鋼材がJISまたは設計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害
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な変形を生じたり、破損することのないような構造及び強さを有するもの

を使用しなければならない。 

７．ＰＣ鋼材両端のねじの使用 

請負人は、ＰＣ鋼材両端のねじの使用については、JIS B 0205-1～4（一

般用メートルねじ）に適合する転造ねじを使用しなければならない。 

５－10－２ ＰＣ片持箱桁製作工 

１．適用規定（１） 

コンクリート・ＰＣ鋼材・ＰＣ緊張の施工については、第３編２－３－

13ポストテンション桁製作工の規定による。 

２．適用規定（２） 

ＰＣケーブルのＰＣ固定・ＰＣ継手の施工については、第３編２－３－

15ＰＣホロースラブ製作工の規定による。 

３．適用規定（３） 

請負人は、ＰＣ鋼棒のＰＣ固定及びＰＣ継手（普通継手・緊張端継手）

がある場合はプレストレストコンクリート工法設計施工指針（土木学会）

第６章施工により施工しなければならない。 

４．適用規定（４） 

横締め鋼材・横締め緊張・鉛直締め鋼材・鉛直締め緊張・グラウト等が

ある場合の施工については、第３編２－３－13ポストテンション桁製作工

の規定による。 

５－10－３ 支承工 

請負人は、支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第６章 支承部

の施工」（日本道路協会、平成31年２月）による。これにより難い場合は、

監督員の承諾を得なければならない。 

５－10－４ 架設工（片持架設） 

１．適用規定（１） 

作業車の移動については、第３編２－13－３架設工（クレーン架設）の

規定による。 

２．仮支柱の使用 

請負人は、仮支柱が必要な場合、有害な変形等が生じないものを使用し

なければならない。 

３．適用規定（２） 

支保工基礎の施工については、第１編３－８－２構造の規定による。 

 



 

第６編道路編 第５章コンクリート橋上部（R2.10） 

 
第６編道路編 第５章コンクリート橋上部（R2.10） 

6-75

第11節 ＰＣ押出し箱桁橋工 

５－11－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、ＰＣ押出し箱桁橋工としてＰＣ押出し箱桁製作工、架設工（押

出し架設）その他これらに類する工種について定める。 

２．検測 

請負人は、架設準備として下部工の橋座高及び支承間距離の検測を行い

その結果を監督員に提示しなければならない。 

なお、測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、

監督員に測量結果を速やかに提出し指示を受けなければならない。 

３．架設に用いる仮設備及び架設用機材 

請負人は、架設に用いる仮設備及び架設用機材については、工事目的物

の品質・性能に係る安全性が確保できる規模と強度を有することを確認し

なければならない。 

４．施工計画書 

請負人は、コンクリート橋の製作工については、第１編１－１－４施工

計画書第１項の施工計画書への記載内容に加えて、以下の事項を記載した

施工計画書を提出しなければならない。 

（１）使用材料（セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量） 

（２）施工方法（鉄筋工、型枠工、ＰＣ工、コンクリート工等） 

（３）主桁製作設備（機種、性能、使用期間等） 

（４）試験ならびに品質管理計画（作業中の管理、検査等） 

５．シースの施工 

請負人は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造

とし、コンクリート打設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなけ

ればならない。 

６．定着具及び接続具の使用 

請負人は、定着具及び接続具の使用については、定着または接続された

ＰＣ鋼材がJISまたは設計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害

な変形を生じたり、破損することのないような構造及び強さを有するもの

を使用しなければならない。 

７．ＰＣ鋼材両端のねじの使用 

請負人は、ＰＣ鋼材両端のねじの使用については、JIS B 0205-1～4（一

般用メートルねじ）に適合する転造ねじを使用しなければならない。 
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５－11－２ ＰＣ押出し箱桁製作工 

１．適用規定（１） 

コンクリート・ＰＣ鋼材・ＰＣ緊張の施工については、第３編２－３－

13ポストテンション桁製作工の規定による。 

２．適用規定（２） 

ＰＣケーブルのＰＣ固定・ＰＣ継手の施工については、第３編２－３－

15ＰＣホロースラブ製作工の規定による。 

３．適用規定（３） 

ＰＣ鋼棒のＰＣ固定及びＰＣ継手（普通継手・緊張端継手）の施工につ

いては、第６編５－10－２ ＰＣ片持箱桁製作工の規定による。 

４．適用規定（４） 

横締め鋼材・横締め緊張・鉛直締め鋼材・鉛直締め緊張・グラウトがあ

る場合の施工については、第３編２－３－13ポストテンション桁製作工の

規定による。 

５．主桁製作設備の施工 

請負人は、主桁製作設備の施工については、以下の規定による。 

（１）主桁製作台の製作については、円滑な主桁の押出しができるような構

造とする。 

（２）主桁製作台を効率よく回転するために、主桁製作台の後方に、鋼材組

立台を設置する。主桁製作台に対する鋼材組立台の配置については、設

計図書によるものとするが、これによりがたい場合は、設計図書に関し

て監督員と協議しなければならない。 

５－11－３ 架設工（押出し架設） 

１．手延べ桁と主桁との連結部の施工 

請負人は、手延べ桁と主桁との連結部の施工については、有害な変形等

が生じないことを確認しなければならない。 

２．仮支柱の使用 

請負人は、仮支柱が必要な場合は、鉛直反力と同時に水平反力が作用す

る事を考慮して、有害な変形等が生じないものを使用しなければならない。 

３．滑り装置の高さ管理 

請負人は、各滑り装置の高さについて、入念に管理を行わなければなら

ない。 

 

第12節 橋梁付属物工 

５－12－１ 一般事項 

本節は、橋梁付属物工として伸縮装置工、排水装置工、地覆工、橋梁用防
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護柵工、橋梁用高欄工、検査路工、橋名板工、橋歴板工、現場塗装工その他

これらに類する工種ついて定める。 

５－12－２ 伸縮装置工 

伸縮装置工の施工については、第３編２－３－24伸縮装置工の規定による。 

５－12－３ 排水装置工 

排水装置工の施工については、第６編４－７－４排水装置工の規定による。 

５－12－４ 地覆工 

地覆工の施工については、第６編４－７－５地覆工の規定による。 

５－12－５ 橋梁用防護柵工 

橋梁用防護柵工の施工については、第６編４－７－６橋梁用防護柵工の規

定による。 

５－12－６ 橋梁用高欄工 

橋梁用高欄工の施工については、第６編４－７－７橋梁用高欄工の規定に

よる。 

５－12－７ 検査路工 

請負人は、検査路工の施工については、設計図書に従い、正しい位置

に設置しなければならない。 

５－12－８ 橋名板工、橋歴板工 

橋名板工、橋歴板工の施工については、第６編４－７－９橋名板工、橋歴

板工の規定による。 

 

第13節 コンクリート橋足場等設置工 

５－13－１ 一般事項 

本節は、コンクリート橋足場等設置工として橋梁足場工、橋梁防護工、昇

降用設備工その他これらに類する工種について定める。 

５－13－２ 橋梁足場工 

橋梁足場工の施工については、第６編４－９－２橋梁足場工の規定による。 

５－13－３ 橋梁防護工 

橋梁防護工の施工については、第６編４－９－３橋梁防護工の規定による。 

５－13－４ 昇降用設備工 

昇降用設備工の施工については、第６編４－９－４昇降用設備工の規

定による。 
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第６章 トンネル（ＮＡＴＭ） 

 

第１節 適用 

１．適用工種 

本章は、道路工事における道路土工、トンネル掘削工、支保工、覆工、

インバート工、坑内付帯工、坑門工、掘削補助工、仮設工その他これらに

類する工種について適用する。 

２．適用規定（１） 

道路土工は、第１編第２章第４節道路土工、仮設工は、第３編第２章第

10節仮設工の規定による。 

３．適用規定（２） 

本章に特に定めがない事項については、第１編共通編、第２編材料編、

第３編土木工事共通編の規定による。 

４．トンネルの施工 

請負人は、トンネルの施工にあたって、工事着手前に測量を行い、両坑

口間の基準点との相互関係を確認の上、坑口付近に中心線及び施工面の基

準となる基準点を設置しなければならない。 

５．測点 

請負人は、測点をトンネルの掘削進行に伴って工事中に移動しないよう

坑内に測点を設置しなければならない。 

６．検測 

請負人は、坑内に設置された測点のうち、請負人があらかじめ定めた測

点において掘削進行に従い、坑外の基準点から検測を行わなければならな

い。 

７．地質状況の把握 

請負人は、提供された資料（弾性波探査・ボーリング等）及び地質調査

により施工個所の地山形状・地質状況を十分に把握しなければならない。 

８．状況の観察 

請負人は、施工中の地質、湧水、その他の自然現象、支保工覆工の変状

の有無を観察するとともに、その記録を整備し、監督員の請求があった場

合は速やかに提示しなければならない。 

９．トンネル周辺の渇水 

請負人は、トンネルの施工に伴いトンネル周辺に渇水の影響がある場合

には、本市と協議しなければならない。 
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10．異常時の処置 

請負人は、施工中異常を発見した場合及び湧水、落盤その他工事に支障

を与えるおそれのある場合には、工事を中止し、監督員と協議しなければ

ならない。ただし、緊急を要する場合には応急措置をとった後、直ちにそ

の措置内容を監督員に連絡しなければならない。 

11．坑内観察調査 

  請負人は、設計図書により、坑内観察調査等を行わなければならない。 

  なお、地山条件等に応じて計測Ｂが必要と判断される場合は、設計図書

に関して監督員と協議する。また、計測は、技術的知識、経験を有する現

場責任者により、行わなければならない。 

  請負人は、計測記録を整備保管し、監督員の請求があった場合は、速や

かに提示しなければならない。 

12．火薬取扱主任者 

請負人は、火薬取扱主任を定め、火薬取扱量、火薬取扱主任の経歴書を

爆破による掘削の着手前に監督員に提示しなければならない。また、火薬

取扱者は、関係法規を遵守しなければならない。 

13．計測結果の反映 

請負人は、計測結果を総合的に評価し的確に施工に反映させなければな

らない。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

請負人は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準

類による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。な

お、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従

うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

建設省    道路トンネル技術基準         （平成元年５月） 

日本道路協会 道路トンネル技術基準(構造編)･同解説 （平成15年11月） 

日本道路協会 道路トンネル非常用施設設置基準･同解説 （令和元年９月） 

土木学会 トンネル標準示方書 山岳工法編・同解説  （平成28年８月） 

土木学会 トンネル標準示方書 開削工法編・同解説  （平成28年８月） 

土木学会 トンネル標準示方書 シールド工法編･同解説（平成28年８月） 

日本道路協会 道路トンネル観察・計測指針      （平成21年２月） 

建設省 道路トンネルにおける非常用施設（警報装置）の標準仕様  （昭和43年12月） 

国土交通省  道路トンネル非常用施設設置基準    （平成31年３月） 

日本道路協会 道路土工－擁壁工指針         （平成24年７月） 
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日本道路協会 道路土工－カルバート工指針      （平成22年３月） 

日本道路協会 道路土工－仮設構造物工指針      （平成11年３月） 

建設業労働災害防止協会 ずい道等建設工事における換気技術指針（換気技

術の設計及び粉じん等の測定） （平成24年３月） 

日本道路協会 道路トンネル安全施工技術指針     （平成８年10月） 

厚生労働省 ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン 

 （平成29年6月） 

日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－指針（案）とその解説－ （平成29年11月） 

日本みち研究所 景観に配慮した道路付属物等ガイドライン （平成29年11月） 

厚生労働省 山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係る

ガイドライン             （平成30年１月） 

 

第３節 トンネル掘削工 

６－３－１ 一般事項 

本節は、トンネル掘削として掘削工その他これらに類する工種について

定める。 

６－３－２ 掘削工 

１．一般事項（１） 

請負人は、掘削方式、掘削方法については設計図書によるが、これら

により難い場合は本市と協議するものとする。 

２．一般事項（２） 

請負人は、トンネル掘削により地山をゆるめないように施工するとと

もに、過度の爆破をさけ、余掘を少なくするよう施工しなければならな

い。 

また、余掘が生じた場合は、請負人はこれに対する適切な処理を行う

ものとする。 

３．爆破後の処置 

請負人は、爆破を行った後のトンネル掘削面のゆるんだ部分や浮石を

除去しなければならない。 

４．防護施設 

請負人は、爆破に際して、既設構造物に損傷を与えるおそれがある場

合は、防護施設を設けなければならない。 

５．電気雷管使用の注意 

請負人は、電気雷管を使用する場合は、爆破に先立って迷走電流の有

無を調査し、迷走電流があるときは、その原因を取り除かねばならない。 
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６．断面確保 

請負人は、設計図書に示された設計断面が確保されるまでトンネル掘

削を行わなければならない。ただし、堅固な地山における吹付けコンク

リートの部分的突出（原則として、覆工の設計巻厚の１／３以内。ただ

し、変形が収束したものに限る。）、鋼アーチ支保工及びロックボルトの

突出に限り監督員の承諾を得て、設計巻厚線内にいれることができるも

のとする。 

７．ずり処理 

請負人は、トンネル掘削によって生じたずりを、設計図書または監督

員の指示に従い処理しなければならない。 

８．運搬 

請負人は、タイヤ方式により運搬を行う場合、良好な路面が得られる

よう排水及び路面保持に注意しなければならない。また、レール方式に

より運搬を行う場合、随時、軌道の保守点検を行い脱線等の事故防止を

図るほか、トロ等の逸走防止等設備を設けるものとする。 

９．岩区分の境界確認 

請負人は、設計図書における岩区分（支保パターン含む）の境界を確

認し、監督員の確認を受けなければならない。 

また、請負人は、設計図書に示された岩の分類の境界が現地の状況と

一致しない場合は、監督員に通知するものとする。 

10．切羽監視責任者の配置 

    切羽監視責任者は、原則専任で配置するものとする。ただし、現場

の状況によりこれにより難い場合は、設計図書に関して監督員と協議

し配置不要とすることができる。 

 

第４節 支保工 

６－４－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、支保工として吹付工、ロックボルト工、鋼製支保工、金網工、

その他これらに類する工種について定める。 

２．異常時の処置 

請負人は、自然条件の変化等により、支保工に異常が生じた場合は、

工事を中止し、監督員と協議しなければならない。ただし、緊急を要す

る場合には応急措置をとった後、直ちにその措置内容を監督員に連絡し

なければならない。 
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３．鋼製支保工の建込み 

請負人は、鋼製支保工を余吹吹付けコンクリート施工後すみやかに所

定の位置に建て込み、一体化させ、地山を安定させなければならない。 

４．支保工の点検 

請負人は常に支保工の巡回点検を行い、支保工に異常が生じた場合は

ただちに補強を行い、安全の確保と事故防止につとめるとともに、ただ

ちに監督員に報告しなければならない。 

また補強等の必要性が予想される場合は、速やかに対処できるよう必

要な機材を準備しておかなければならない。 

５．支保パターン 

請負人は、支保パターンについては、設計図書によらなければならな

い。 

ただし、地山条件により、これにより難い場合は、設計図書に関して

監督員と協議しなければならない。 

６．縫返し 

請負人は、縫返しにあたっては作業の安全性及び縫返し後の変位を考

慮し必要な対策を講じなければならない。 

６－４－２ 材料 

１．吹付コンクリートの配合 

吹付コンクリートの配合は、設計図書によらなければならない。 

２．ロックボルト 

ロックボルトの種別、規格は、設計図書によらなければならい。 

３．鋼製支保工 

鋼製支保工に使用する鋼材の種類は、SS400材相当品以上のものとする。 

なお、鋼材の材質は、JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）または、JIS 

G 3106（溶接構造用圧延鋼材）の規格による。 

４．金網工に使用する材料 

金網工に使用する材料は、JIS G 3551（溶接金網）で150mm×150mm×径

５mmの規格による。 

なお、湧水の状態・地山条件等により、これによりがたい場合は、監

督員と協議するものとする。 

６－４－３ 吹付工 

１．吹付けコンクリートの施工 

請負人は、吹付けコンクリートの施工（乾式、湿式等）について、掘

削工法、湧水の有無、作業環境等を十分検討して定めなければならない。 
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２．品質の試験 

請負人は、吹付コンクリートの施工に先立ちコンクリートの品質及び

施工性等を試験しなければならない。 

３．地山との密着 

請負人は、吹付けコンクリートを浮石等を取り除いた後に、吹付けコ

ンクリートと地山が密着するようにすみやかに一層の厚さが15ｃｍ以下

で施工しなければならない。ただし、坑口部及び地山分類に応じた標準

的な組合わせ以外の支保構造においてはこの限りでないものとする。 

４．吹付け 

請負人は、吹付けコンクリートの施工については、はね返りをできる

だけ少なくするために、吹付けノズルを吹付け面に直角に保ち、ノズル

と吹付け面との距離及び衝突速度が適正になるように行わなければなら

ない。 

また、材料の閉塞を生じないよう行わなければならない。 

５．仕上がり面 

請負人は、吹付けコンクリートの施工については、仕上がり面が平滑

になるように行わなければならない。鋼製支保工がある場合には、吹付

けコンクリートと鋼製支保工とが一体になるように吹付ける。 

また、鋼製支保工の背面に空隙が残らないように吹付けるものとする。 

６．粉じん低減措置 

請負人は、吹付けコンクリートの施工について、粉じん低減措置を講

じるとともに、作業員に保護具を着用させなければならない。 

７．地山からの湧水 

請負人は、地山からの湧水のため吹付けコンクリートの施工が困難な

場合には、監督員と協議しなければならない。ただし、緊急を要する場

合に措置をとった後、直ちにその措置内容を監督員に報告しなければな

らない。 

８．打継ぎ部の吹付け 

請負人は、打継ぎ部に吹付ける場合は、吹付完了面を清掃した上、湿

潤にして施工しなければならない。 

 

６－４－４ ロックボルト工 

１．ロックボルト挿入 

請負人は、吹付けコンクリート完了後、すみやかに掘進サイクル毎に

削孔し、ボルト挿入前にくり粉が残らないように清掃しロックボルトを
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挿入しなければならない。 

２．定着長 

請負人は、設計図書に示す定着長が得られるように、ロックボルトを

施工しなければならない。 

なお、地山条件や穿孔の状態、湧水状況により、設計図書に示す定着

長が得られない場合には、定着材料や定着方式等について設計図書に関

して監督員と協議しなければならない。 

３．ナット緊結 

請負人は、ロックボルトの定着後、ベアリングプレートが掘削面や吹

付けコンクリート面に密着するように、スパナやパイプレンチを用いて

ナットで緊結しなければならない。 

プレストレスを導入する場合には、設計図書に示す軸力が導入できる

ように施工するものとする。 

４．定着方式 

請負人は、ロックボルトを定着する場合の定着方式は、全面接着方式

とし、定着材は、ドライモルタルとしなければならない。 

なお、地山の岩質・地質・窄孔の状態等からこれにより難い場合は、

定着方式・定着材について設計図書に関して監督員と協議しなければな

らない。 

５．清掃 

請負人は、ロックボルトの使用前に、有害な錆、油その他の異物が残

らないように清掃してから使用しなければならない。 

６－４－５ 鋼製支保工 

１．鋼製支保工使用時の確認 

請負人は、鋼製支保工を使用する場合は施工前に加工図を作成して設

計図書との確認をしなければならない。 

なお、曲げ加工は、冷間加工により正確に行うものとし、他の方法に

よる場合には監督員の承諾を得る。また、溶接、穴あけ等にあたっては

素材の材質を害さないようにする。 

２．地山の安定 

請負人は、鋼製支保工を余吹吹付けコンクリート施工後速やかに所定

の位置に建て込み、一体化させ、地山を安定させなければならない。 

３．鋼製支保工の建込み 

請負人は、鋼製支保工を切羽近くにトンネル掘削後速やかに建て込ま

なければならない。 
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４．鋼製支保工の転倒防止 

請負人は、鋼製支保工の転倒を防止するために、設計図書に示された

つなぎ材を設け、締付けなければならない。 

６－４－６ 金網工 

請負人は、金網を設置する場合は吹付けコンクリート第１層の施工後に、

吹付けコンクリートに定着するように配置し、吹付け作業によって移動、

振動等が起こらないよう固定しなければならない。また、金網の継目は15

㎝（一目以上）以上重ね合わせなければならない。 

 

第５節 覆工 

６－５－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、覆工として覆工コンクリート工、側壁コンクリート工、床版

コンクリート工、トンネル防水工その他これらに類する工種について定

める。 

２．覆工の施工時期 

請負人は、覆工の施工時期について、地山、支保工の挙動等を考慮し、

決定するものとし、覆工開始の判定要領を施工計画書に記載するととも

に判定資料を整備保管し、監督員の請求があった場合は速やかに提示し

なければならない。 

３．覆工厚の変化箇所 

請負人は、覆工厚の変化箇所には設計覆工厚を刻示するものとし、取

付位置は起点より終点に向かって左側に設置しなければならない。 

なお、覆工厚が設計図書に示されていない場合は監督員の指示によ

り設置しなければならない。刻示方法は、図６－１を標準とする。 

４．刻示 

請負人は、覆工厚が同一の場合は、起点及び終点に刻示しなければな

らない。 
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（覆工厚刻示記号） 

 

 

 

 

 

 

 

（取付け図） 

 

 

 

 

 

 

図６－１ 覆工厚変化箇所の刻示標準図 

 

６－５－２ 材料 

１．防水工に使用する防水シート 

防水工に使用する防水シートは、設計図書によらなければならない。 

２．防水工に使用する透水性緩衝材 

防水工に使用する透水性緩衝材は、設計図書によらなければならない。 

３．覆工コンクリートに使用するコンクリートの規格 

覆工コンクリートに使用するコンクリートの規格は、設計図書によら

なければならない。 

６－５－３ 覆工コンクリート工 

１．運搬機械 

請負人は、トラックミキサーまたはアジテーター付き運搬機を用いて

コンクリートを運搬するものとする。これ以外の場合は、異物の混入、

コンクリートの材料分離が生じない方法としなければならない。 

２．コンクリートの打込み 

請負人は、コンクリートの打込みにあたり、コンクリートが分離を起

こさないように施工するものとし、左右対称に水平に打設し、型枠に偏
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圧を与えないようにしなければならない。 

３．コンクリートの締固め 

請負人は、コンクリートの締固めにあたっては、棒状バイブレータを

用い、打込み後すみやかに締め固めなければならない。ただし、棒状バ

イブレータの使用が困難で、かつ型枠に近い場所には型枠バイブレータ

を使用して確実に締め固めなければならない。 

なお、流動性を向上させた中流動コンクリート等を使用した場合は、

材料分離を防止するために内部振動機ではなく型枠バイブレーターを使

用するものとする。 

４．新旧コンクリートの密着 

請負人は、レイタンス等を取り除くために覆工コンクリートの打継目

を十分清掃し、新旧コンクリートの密着を図らなければならない。 

５．つま型枠の施工 

請負人は、つま型枠の施工にあたり、コンクリートの圧力に耐えられ

る構造とし、モルタル漏れのないように取り付けなければならない。 

つま型枠は、防水シートを破損しないように施工しなければならない。

また、溝型枠を設置する場合は、その構造を十分に検討し不具合のない

ように施工しなければならない。 

６．覆工コンクリートの施工 

請負人は、覆工コンクリートの施工にあたっては、硬化に必要な温度

及び湿度条件を保ち、有害な作用の影響を受けないように、養生しなけ

ればならない。 

７．型枠存置期間 

請負人は、打込んだコンクリートが必要な強度に達するまで型枠を取

りはずしてはならない。 

８．型枠の施工 

請負人は、型枠の施工にあたり、トンネル断面の確保と表面仕上げに

特に留意し、覆工コンクリート面に段違いを生じないように仕上げなけ

ればならない。 

９．鉄筋の施工 

請負人は、覆工コンクリートを補強するための鉄筋の施工にあたって

は、防水工を破損しないように取り付けるとともに、所定のかぶりを確

保し、自重や打ち込まれたコンクリートの圧力により変形しないよう堅

固に固定しなければならない。 
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10．型枠材料 

請負人は、型枠は、メタルフォームまたはスキンプレートを使用した

鋼製移動式のものを使用しなければならない。 

11．打設時期 

請負人は、覆工コンクリートの打設時期を計測（Ａ）の結果に基づき、

設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

６－５－４ 側壁コンクリート工 

逆巻の場合において、側壁コンクリートの打継目とアーチコンクリート

の打継目は同一線上に設けてはならない。 

６－５－５ 床版コンクリート工 

請負人は、避難通路等の床版コンクリート工の施工については、非常時

における利用者等の進入、脱出に支障のないように、本坑との接続部にお

いて段差を小さくするようにしなければならない。また、排水に考慮し可

能な限り緩い勾配としなければならない。 

６－５－６ トンネル防水工 

１．防水工の材料・規格等 

防水工の材料・規格等は、設計図書の規定による。 

２．止水シート使用時の注意 

請負人は、防水工に止水シートを使用する場合には、止水シートが破

れないように、ロックボルト等の突起物にモルタルや保護マット等で防

護対策を行わなければならない。 

なお、防水工に止水シートを使用する場合の固定は、ピン等により固

定させなければならない。また、シートの接合面は、漏水のないように

接合させるものとする。 

 

第６節 インバート工 

６－６－１ 一般事項 

本節は、インバート工としてインバート掘削工、インバート本体工その

他これらに類する工種について定める。 

６－６－２ 材料 

インバートコンクリート工に使用するコンクリートの規格は、設計図書

による。 

６－６－３ インバート掘削工 

１．インバートの施工 

請負人は、インバートの施工にあたり設計図書に示す掘削線を越えて
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掘りすぎないように注意し、掘りすぎた場合には、インバートと同質の

コンクリートで充填しなければならない。 

２．施工時期 

請負人は、インバート掘削の施工時期について設計図書に関して監督

員と協議しなければならない。 

６－６－４ インバート本体工 

１．コンクリート打設 

請負人は、インバート部を掘削した後、速やかにインバートコンクリ

ートを打込まなければならない。 

２．型枠の使用 

請負人は、コンクリート仕上げ面の傾斜が急で、打設したコンクリー

トが移動するおそれのある場合のコンクリートの打設にあたっては、型

枠を使用して行わなければならない。また、側壁コンクリートの打設後、

インバートを施工する場合には、打継目にコンクリートが十分充填され

るよう施工するものとする。 

３．新旧コンクリートの密着 

請負人は、レイタンス等を取り除くためにコンクリートの打継目を清

掃し、新旧コンクリートの密着を図らなければならない。 

４．打継目 

請負人は、インバートコンクリートの縦方向打継目を設ける場合は、

中央部に１ヶ所としなければならない。 

  ５．適用規定 

    インバート盛土の締固め度については、第１編１－１－23施工管理

第８項の規定による。 

 

第７節 坑内付帯工 

６－７－１ 一般事項 

本節は、坑内付帯工として、箱抜工、裏面排水工、地下排水工その他こ

れらに類する工種について定める。 

６－７－２ 材料 

地下排水工に使用する配水管は、JIS A 5372（プレキャスト鉄筋コンク

リート製品）及びJIS K 6922-1（プラスチック－ポリエチレン（PE）成形

用及び押出用材料－第１部：呼び方のシステム及び仕様表記の基礎）に規

定する管に孔をあけたものとする。また、フィルター材は、透水性のよい

単粒度砕石を使用するものとする。 
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６－７－３ 箱抜工 

請負人は、箱抜工の施工に際して、設計図書により難い場合は、設計図

書に関して監督員と協議しなければならない。 

６－７－４ 裏面排水工 

１．裏面排水工の施工 

請負人は、裏面排水工の施工については、覆工背面にフィルター材及

び配水管を、土砂等により目詰まりしないように施工しなければならな

い。 

２．裏面排水工の湧水処理 

請負人は、裏面排水工の湧水処理については、湧水をトンネル下部ま

たは排水口に導き、湧水をコンクリートにより閉塞することのないよう

に処理しなければならない。 

６－７－５ 地下排水工 

請負人は、地下排水工における横断排水の施工については、設計図書に

より難い場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

 

第８節 坑門工 

６－８－１ 一般事項 

本節は、坑門工として坑口付工、作業土工（床掘り・埋戻し）、坑門本体

工、明り巻工、銘板工その他これらに類する工種について定める。 

６－８－２ 坑口付工 

１．坑口付工の施工 

請負人は、坑口周辺工事の施工前及び施工途中において、第１編１－

１－３設計図書の照査等に関する処置を行わなければならない。 

６－８－３ 作業土工（床堀り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻

し）の規定によるものとする。 

６－８－４ 坑門本体工 

１．一体化 

請負人は、坑門と覆工が一体となるように施工しなければならない。 

２．坑門の盛土施工 

請負人は、坑門の盛土を施工するにあたって、排水をよくし、できあ

がった構造物に過大な圧力が作用しないよう注意しなければならない。 

６－８－５ 明り巻工 

請負人は、明り巻工の施工については、特に温度変化の激しい冬期・夏
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期については、施工方法について施工前に監督員と協議しなければならな

い。 

６－８－６ 銘板工 

１．銘板 

請負人は、銘板をトンネル両坑門正面に、設計図書に示されていない

場合は、監督員の指示する位置及び仕様により設置しなければならない。 

２．標示板の材質 

請負人は、標示板の材質はJIS H 2202（鋳物用黄銅合金地金）とし、

両坑口に図６－２を標準として取付けしなければならない。ただし、記

載する技術者等の氏名について、これにより難い場合は監督員と協議し

なければならない。 

３．標示板 

請負人は、標示板に記載する幅員、高さは建築限界としなければなら

ない。 

 

（標示板）            （取付け図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６－２ 標示板の設置イメージ図 

 

第９節 掘削補助工 

６－９－１ 一般事項 

本節は、トンネル掘削の補助的工法としての掘削補助工として、掘削補

助工Ａ、掘削補助工Ｂその他これらに類する工種について定める。 

６－９－２ 材料 

請負人は、掘削補助工法に使用する材料について、関連法規に適合する

材料としなければならない。 

６－９－３ 掘削補助工Ａ 

請負人は、掘削補助工Ａの施工については、設計図書に基づきフォアパ



 

第６編道路編 第６章トンネル（ＮＡＴＭ）（R2.10） 

 

第６編道路編 第６章トンネル（ＮＡＴＭ）（R2.10） 
6-92 

イリング、先受け矢板、岩盤固結、増し吹付、増しロックボルト、鏡吹付、

鏡ロックボルト、仮インバート、ミニパイプルーフ等の掘削補助工法Ａを

速やかに施工しなければならない。また、設計図書に示されていない場合

は、本市と協議しなければならない。 

なお、掘削補助工Ａの範囲については、地山状態を計測等で確認して、

設計図書に関して監督員と協議し、必要最小限としなければならない。 

６－９－４ 掘削補助工Ｂ 

１．掘削補助工Ｂの施工 

請負人は、掘削補助工Ｂの施工については、設計図書に基づき水抜き

ボーリング、垂直縫地、パイプルーフ、押え盛土、薬液注入、ディープ

ウエル、ウエルポイント、トンネル仮巻コンクリート等の掘削補助工法

Ｂを速やかに施工しなければならない。また、設計図書に示されていな

い場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

なお、掘削補助工法Ｂの範囲については、地山状態を計測等で確認し

て、設計図書に関して監督員と協議し、必要最小限としなければならな

い。また、その範囲により周辺環境に影響を与える恐れがあるため、関

連法規や周辺環境を調査して、施工計画書に記載しなければならない。 

２．施工上の注意 

請負人は、周辺環境に悪影響が出ることが予想される場合は、速やか

に中止し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 
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第７章 地下横断歩道 
 

第１節 適用 

１．適用工種 

本章は、地下横断歩道工事における仮設工、開削土工、地盤改良工、現場打

構築工その他これらに類する工種について適用する。 

２．適用規定（１） 

仮設工は、第３編第２章第10節仮設工の規定による。 

なお、当該作業のうち覆工板の設置撤去には、作業に伴う覆工板開閉作業も

含むものとする。 

３．適用規定（２） 

本章に特に定めのない事項については、第１編共通編、第２編材料編、第３

編土木工事共通編の規定による。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

請負人は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類に

よる。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合または、疑義がある場合及び以下の

基準類に改訂があった場合には、監督員に確認をもとめなければならない。 

日本道路協会 立体横断施設技術基準・同解説 （昭和54年１月） 

日本道路協会 杭基礎設計便覧 （平成27年３月） 

日本道路協会 道路土工－カルバート工指針 （平成22年３月） 

神戸市バリアフリー道路整備マニュアル （平成21年３月） 

日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針（案）とその解説－ （平成29年11月） 

日本みち研究所 景観に配慮した道路付属物等ガイドライン （平成29年11月） 

 

第３節 開削土工 

７－３－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、開削土工として掘削工、残土処理工その他これらに類する工種に

ついて定める。 

２．埋設管の位置確認 

請負人は、道路管理台帳等及び占用者との現地確認にて埋設管の位置を明

確にしなければならない。 
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３．埋設物の存在の有無 

請負人は、鋼矢板等、仮設杭の施工に先立ち、明らかに埋設物がないこと

が確認されている場合を除き、「建設工事公衆災害防止対策要綱」に従って

埋設物の存在の有無を確認しなければならない。 

なお、埋設物が確認されたときは、布掘りまたはつぼ掘りを行って埋設物

を露出させ、埋設物の保安維持に努めなければならない。 

４．占用物件等による協議 

請負人は、土留杭及び仮設工において、占用物件等により位置変更及び構造

変更の必要な場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

７－３－２ 掘削工 

１．埋設土留杭等 

請負人は、工事完成時埋設となる土留杭等について、設計図書に関して監

督員と協議しなければならない。 

２．地盤改良等 

請負人は、施工地盤について、地盤改良等の必要がある場合は、設計図書

に関して、監督員と協議しなければならない。 

７－３－３ 残土処理工 

残土処理工については、第１編２－３－７残土処理工の規定による。 

 

第４節 現場打構築工 

７－４－１ 一般事項 

本節は、現場打構築工として作業土工（床掘り・埋戻し）、現場打躯体工、

継手工、カラー継手工、防水工その他これらに類する工種について定める。 

７－４－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定による。 

７－４－３ 現場打躯体工 

１．均しコンクリートの施工 

請負人は、均しコンクリートの施工にあたって、沈下、滑動、不陸などが

生じないようにしなければならない。 

２．施工計画書 

請負人は、躯体コンクリートを打継ぐ場合は、打継ぎ位置を施工計画書に

明記しなければならない。また、これを変更する場合には、施工計画書に記

載して、監督員に提出しなければならない。 

７－４－４ 継手工 

請負人は、設計図書に示す止水板及び目地材で継手を施工し、水密性を保つ
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ようにしなければならない。 

７－４－５ カラー継手工 

請負人は、カラー継手工を設計図書に基づいて施工できない場合には、設計

図書に関して監督員と協議しなければならない。 

７－４－６ 防水工 

１．施工 

請負人は、防水工の接合部や隅角部における増張り部等において、防水材

相互が密着するよう施工しなければならない。 

２．養生 

請負人は、防水保護工の施工にあたり、防水工が破損しないように留意し

て施工するものとし、十分に養生しなければならない。 
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第８章 地下駐車場 
 

第１節 適用 

１．適用工種 

本章は、地下駐車場工事における工場製作工、工場製品輸送工、仮設工、開

削土工、構築工、付属設備工その他これらに類する工種について適用する。 

２．適用規定（１） 

工場製品輸送工は、第３編第２章第８節工場製品輸送工の規定による。 

３．適用規定（２） 

仮設工は、第３編第２章第10節仮設工の規定による。 

なお、当該作業のうち覆工板の設置撤去には、作業に伴う覆工板開閉作業も

含むものとする。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

請負人は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類に

よる。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合または、疑義がある場合及び以下の

基準類に改訂があった場合には、監督員に確認をもとめなければならない。 

日本道路協会 駐車場設計・施工指針 （平成４年11月） 

（財）駐車場整備推進機構 大規模機械式駐車場設計・施工技術資料 （平成10年６月） 

日本道路協会 道路構造令の解説と運用 （平成27年６月） 

日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針（案）とその解説－ （平成29年11月） 

日本みち研究所 景観に配慮した道路付属物等ガイドライン （平成29年11月） 

 

第３節 工場製作工 

８－３－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、工場製作工として設備・金物製作工、工場塗装工その他これらに

類する工種について定める。 

２．施工計画書 

請負人は、工場製作工において、設計図書で特に指定のない限り、使用材

料、施工方法、施工管理計画等について、施工計画書に記載しなければなら

ない。 

８－３－２ 設備・金物製作工 

設備・金物製作工については、第６編第４章第３節工場製作工の規定による。 
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８－３－３ 工場塗装工 

工場塗装工は、第３編２－12－11工場塗装工の規定による。 

 

第４節 開削土工 

８－４－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、開削土工として掘削工、埋戻し工、残土処理工その他これらに類

する工種について定める。 

２．埋設管の位置確認 

請負人は、道路管理台帳等及び占用者との現地確認にて埋設管の位置を明

確にしなければならない。 

３．埋設物の存在の有無 

請負人は、鋼矢板等、仮設杭の施工に先立ち、明らかに埋設物がないこと

が確認されている場合を除き、建設工事公衆災害防止対策要綱に従って埋設

物の存在の有無を確認しなければならない。 

なお、埋設物が確認されたときは、布掘りまたはつぼ掘りを行って埋設物

を露出させ、埋設物の保安維持に努めなければならない。 

４. 占用物件等による協議 

請負人は、土留杭及び仮設工において、占用物件等により位置変更及び構造

変更の必要な場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

８－４－２ 掘削工 

１．埋設土留杭等 

請負人は、工事完成時埋設となる土留杭等について、設計図書に定められ

ていない場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

２．地版改良等 

請負人は、施工地盤について、地盤改良等の必要がある場合は設計図書に

関して監督員と協議しなければならない。 

８－４－３ 埋戻し工 

１．水締め 

請負人は、狭隘部で機械による施工が困難な場所の埋戻しには、砂または

砂質土を用いて水締めにより締固めなければならない。 

２．施工上の注意 

請負人は、躯体上面の高さ50㎝部分の埋戻しについては、防水層に影響が

でないように締め固めなければならない。 

８－４－４ 残土処理工 

残土処理工については、第１編２－３－７残土処理工の規定による。 
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第５節 構築工 

８－５－１ 一般事項 

本節は、構築工として躯体工、防水工その他これらに類する工種について定

める。 

８－５－２ 躯体工 

１．均しコンクリート 

請負人は、均しコンクリートの施工にあたって、沈下、滑動、不陸などが

生じないようにしなければならない。 

２．施工計画書 

請負人は、躯体コンクリートを打継ぐ場合は、打継ぎ位置を施工計画書に

明記しなければならない。また、これを変更する場合には、施工計画書に記

載して監督員に提出しなければならない。 

８－５－３ 防水工 

１．防水工の接合部 

請負人は、防水工の接合部や隅角部における増張り部等において、防水材

相互が密着するよう施工しなければならない。 

２．防水保護工の施工 

請負人は、防水保護工の施工にあたり、防水工が破損しないように留意し

て施工するものとし、十分に養生しなければならない。 

 

第６節 付属設備工 

８－６－１ 一般事項 

本節は、付属設備工として設備工、付属金物工、情報案内施設工その他これ

らに類する工種について定める。 

８－６－２ 設備工 

請負人は、設備工を設計図書に基づいて施工できない場合には、設計図書に

関して監督員と協議しなければならない。 

８－６－３ 付属金物工 

付属金物工については、第６編第４章第３節工場製作工の規定による。 

８－６－４ 情報案内施設工 

１．情報案内施設の施工 

請負人は、情報案内施設の施工にあたっては、交通の安全及び他の構造物

への影響に留意するものとする。 

２．支柱建て込み 

請負人は、支柱建て込みについては、標示板の向き、標示板との支柱の通

り、傾斜、支柱上端のキャップの有無に注意して施工しなければならない。 
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３．情報案内施設の設置 

請負人は、情報案内施設を設置する際は、設計図書に定められた位置に設

置しなければならないが、障害物などにより所定の位置に設置できない場合

は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 
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第９章 共同溝 

 

第１節 適用 

１．適用工種 

本章は、共同溝工事における工場製作工、工場製品輸送工、仮設工、開削土工、

現場打構築工、プレキャスト構築工、付属設備工その他これらに類する工種につ

いて適用する。 

２．適用規定（１） 

工場製品輸送工は、第３編第２章第８節工場製品輸送工の規定による。 

３．適用規定（２） 

仮設工は、第３編第２章第10節仮設工の規定による。 

なお、当該作業のうち覆工板の設置撤去には、作業に伴う覆工板開閉作業も含

むものとする。 

４．適用規定（３） 

本章に特に定めのない事項については、第１編共通編、第２編材料編、第３編

土木工事共通編の規定による。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

請負人は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類によ

る。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合または、疑義がある場合及び以下の基

準類に改定があった場合には、監督員に確認をもとめなければならない。 

日本道路協会 共同溝設計指針       （昭和61年３月） 

道路保全技術ｾﾝﾀｰ ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ共同溝設計・施工要領(案) （平成６年３月） 

土木学会 トンネル標準示方書シールド工法編・同解説（平成28年８月） 

日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針（案）とその解説－ （平成29年11月） 

日本みち研究所 景観に配慮した道路付属物等ガイドライン （平成29年11月） 

 

第３節 工場製作工 

９－３－１ 一般事項 

１．工場製作工の種別 

本節は、工場製作工として設備・金物製作工、工場塗装工その他これらに類

する工種について定める。 

２．施工計画書 

請負人は、工場製作工において、設計図書で特に指定のない限り、使用材料、
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施工方法、施工管理計画等について、施工計画書に記載しなければならない。 

９－３－２ 設備・金物製作工 

設備・金物製作工については、第６編第４章第３節工場製作工の規定による。 

９－３－３ 工場塗装工 

工場塗装工は、第３編２－12－11工場塗装工の規定による。 

 

第４節 開削土工 

９－４－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、開削土工として掘削工、埋戻し工、残土処理工その他これらに類す

る工種について定める。 

２．埋設管の位置確認 

請負人は、道路管理台帳等及び占用者との現地確認にて埋設管の位置を明確

にしなければならない。 

３．埋設物の存在の有無 

請負人は、鋼矢板等、仮設杭の施工に先立ち、明らかに埋設物がないことが

確認されている場合を除き、「建設工事公衆災害防止対策要綱」に従って埋設

物の存在の有無を確認しなければならない。 

なお、埋設物が確認されたときは、布掘りまたはつぼ掘りを行って埋設物を

露出させ、埋設物の保安維持に努めなければならない。 

９－４－２ 掘削工 

１．埋設土留杭等 

請負人は、工事完成時埋設となる土留杭等について、設計図書に定められて

いない場合は設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

２．地盤改良等 

請負人は、施工地盤について、地盤改良等の必要がある場合は設計図書に関

して、監督員と協議しなければならない。 

９－４－３ 埋戻し工 

１．水締め 

請負人は、狭隘部で機械による施工が困難な場所の埋戻しには砂または砂質

土を用いて水締めにより締固めなければならない。 

２．施工上の注意 

請負人は、躯体上面の高さ50㎝部分の埋戻しについては、防水層に影響がで

ないように締め固めなければならない。 

９－４－４ 残土処理工 

作業残土処理工については、第１編２－３－７残土処理工の規定による。 
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第５節 現場打構築工 

９－５－１ 一般事項 

本節は、現場打構築工として現場打躯体工、歩床工、カラー継手工、防水工そ

の他これらに類する工種について定める。 

９－５－２ 現場打躯体工 

１．均しコンクリートの施工 

請負人は、均しコンクリートの施工にあたって、沈下、滑動、不陸などが生

じないようにしなければならない。 

２．施工計画書 

請負人は、躯体コンクリートを打継ぐ場合は、打継ぎ位置を施工計画書に明

記しなければならない。また、これを変更する場合には、施工計画書に記載し

て、監督員に提出しなければならない。 

９－５－３ 歩床工 

１．水はけ 

請負人は、歩床部分に水が滞留しないように仕上げなければならない。 

２．排水溝 

請負人は、歩床部の施工に伴い設置する排水溝を滑らかになるように仕上げ

なければならない。 

９－５－４ カラー継手工 

請負人は、カラー継手工を設計図書に基づいて施工できない場合には、設計図

書に関して監督員と協議しなければならない。 

９－５－５ 防水工 

１．防水材相互の密着 

請負人は、防水工の接合部や隅角部における増張り部等において、防水材相

互が密着するよう施工しなければならない。 

２．防水層の破損防止 

請負人は、防水保護工の施工にあたり、防水工が破損しないように留意して

施工するものとし、十分に養生しなければならない。 

 

第６節 プレキャスト構築工 

９－６－１ 一般事項 

本節は、プレキャスト構築工としてプレキャスト躯体工、縦締工、横締工、可

とう継手工、目地工その他これらに類する工種について定める。 

９－６－２ プレキャスト躯体工 

プレキャスト躯体工については、「プレキャストコンクリート共同溝設計・施

工要領(案)」によるものとする。 
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９－６－３ 縦締工 

縦締工の施工については、第３編２－３－13ポストテンション桁製作工の３項

(3)～(6)及び(8)～(11)の規定による。 

９－６－４ 横締工 

現場で行う横締工の施工については、第３編２－３－13ポストテンション桁製

作工の３項(3)～(6)及び(8)～(11)の規定による。 

９－６－５ 可とう継手工 

請負人は、可とう継手工を設計図書に基づいて施工できない場合には、設計図

書に関して監督員と協議しなければならない。 

９－６－６ 目地工 

請負人は、目地の施工にあたって、付着、水密性を保つように施工しなければ

ならない。 

 

第７節 付属設備工 

９－７－１ 一般事項 

本節は、付属設備工として設備工、付属金物工その他これらに類する工種につ

いて定める。 

９－７－２ 設備工 

請負人は、設備工を設計図書に基づいて施工できない場合には、設計図書に関

して監督員と協議しなければならない。 

９－７－３ 付属金物工 

付属金物工については、第６編第４章第３節工場製作工の規定による。 
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第１０章 電線共同溝 

 

第１節 適用 

１．適用工種 

本章は、道路工事における仮設工、舗装版撤去工、開削土工、電線共同溝工、

付帯設備工その他これらに類する工種について適用する。 

２．適用規定（１） 

開削土工は、第６編第９章第４節開削土工の規定による。 

３．適用規定（２） 

仮設工は、第３編第２章第10節仮設工の規定による。 

４．適用規定（３） 

本章に特に定めのない事項については、第１編共通編、第２編材料編、第３編

土木工事共通編の規定による。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

請負人は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類によ

る。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合または、疑義がある場合及び以下の基

準類に改定があった場合には、監督員に確認をもとめなければならない。 

道路保全技術センター  電線共同溝  （平成７年11月） 

日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針（案）とその解説－ （平成29年11月） 

日本みち研究所 景観に配慮した道路付属物等ガイドライン （平成29年11月） 

 

第３節 舗装版撤去工 

10－３－１ 一般事項 

本節は、舗装版撤去工として舗装版破砕工その他これらに類する工種について

定める。 

10－３－２ 舗装版破砕工 

舗装版破砕工の施工については、第３編２－９－３構造物取壊し工の規定によ

る。 

 

第４節 開削土工 

10－４－１ 一般事項 

本節は、開削土工として掘削工、埋戻し工、残土処理工その他これらに類する

工種について定める。 
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10－４－２ 掘削工 

掘削工の施工については、第１編２－４－２掘削工の規定による。 

10－４－３ 埋戻し工 

埋戻し工の施工については、第６編９－４－３埋戻し工の規定による。 

10－４－４ 残土処理工 

残土処理工の施工については、第１編２－３－７残土処理工の規定による。 

 

第５節 電線共同溝工 

10－５－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、電線共同溝工として管路工（管路部）、プレキャストボックス工（特

殊部）、現場打ボックス工（特殊部）その他これらに類する工種について定め

る。 

２．電線共同溝設置の位置・線形 

請負人は、電線共同溝設置の位置・線形については、事前に地下埋設物及び

工事区間の現状について測量及び調査を行い、変更の必要が生じた場合は、設

計図書に関して、監督員と協議しなければならない。 

３．電線共同溝の施工 

請負人は、電線共同溝の施工にあたっては、占用企業者の分岐洞道等に十分

配慮し施工しなければならない。 

10－５－２ 管路工（管路部） 

１．管路工（管路部）に使用する材料の承諾 

請負人は、管路工（管路部）に使用する材料について、監督員の承諾を得な

ければならない。また、多孔陶管を用いる場合には、打音テストを行うものと

する。 

なお、打音テストとは、ひび割れの有無を確認するテストで、テストハンマ

を用いて行うものをいう。 

２．単管を用いる場合の施工 

請負人は、単管を用いる場合には、スペーサー等を用いて敷設間隔が均一と

なるよう施工しなければならない。 

３．多孔管を用いる場合の施工 

請負人は、多孔管を用いる場合には、隣接する各ブロックに目違いが生じな

いよう、かつ、上下左右の接合が平滑になるよう施工しなければならない。 

４．特殊部及び断面変化部等への管路材取付の施工 

請負人は、特殊部及び断面変化部等への管路材取付については、管路材相互

の間隔を保ち、管路材の切口が同一垂直面になるよう取揃えて、管口及び管路
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材内部は電線引込み時に電線を傷つけないよう平滑に仕上げなければならな

い。 

５．管路工（管路部）の施工 

請負人は、管路工（管路部）の施工にあたり、埋設管路においては防護コン

クリート打設後または埋戻し後に、また露出、添架配管においてはケーブル入

線前に、管路が完全に接続されているか否かを導通試験により全ての管または

孔について確認しなければならない。 

なお、導通試験とは、引通し線に毛ブラシ、雑布の順に清掃用品を取付け、

管路内の清掃を行ったあとに、通信管についてはマンドレルまたはテストケー

ブル、電力管については配管用ボビン等の導通試験機を用いて行う試験をいう。 

６．管路埋設表示シートの布設 

請負人は、管路埋設後、各管路に明示テープを設置するとともに、埋設管の

上部には、管路埋設表示シートを布設しなければならない。 

10－５－３ プレキャストボックス工（特殊部） 

１．基礎の施工 

請負人は、プレキャストボックス（特殊部）の施工にあたっては、基礎につ

いて支持力が均等になるように、かつ不陸を生じないようにしなければならな

い。 

２．隣接ブロックの目違い防止 

請負人は、プレキャストボックス（特殊部）の施工にあたっては、隣接する

各ブロックに目違いによる段差、蛇行が生じないよう敷設しなければならない。 

３．蓋の設置 

請負人は、蓋の設置については、ボックス本体及び歩道面と段差が生じない

ように施工しなければならない。 

10－５－４ 現場打ボックス工（特殊部） 

現場打ボックス工（特殊部）の施工については、第６編９－５－２現場打躯体

工の１項及び２項の規定による。 

 

第６節 付帯設備工 

10－６－１ 一般事項 

本節は、付帯設備工としてハンドホール工、土留壁工（継壁）その他これらに

類する工種について定める。 

10－６－２ ハンドホール工 

ハンドホール工の施工については、第３編２－３－21ハンドホール工の規定

による。 
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10－６－３ 土留壁工（継壁） 

請負人は、土留壁の施工にあたっては、保護管（多孔管）の高さ及び位置に留

意して施工しなければならない。 
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第１１章 情報ボックス工 

 

第１節 適用 

 １．適用工種 

本章は、情報ボックス工における情報ボックス工、付帯設備工、仮設工その他

これらに類する工種について適用する。 

２．適用規定（１） 

開削土工は、第６編第９章第４節開削土工の規定による。 

３．適用規定（２） 

仮設工は、第３編第２章第10節仮設工の規定による。 

４．適用規定（３） 

本章に特に定めのない事項については、第１編共通編、第２編材料編、第３編

土木工事共通編の規定による。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

請負人は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類によ

る。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従う

ものとし、疑義がある場合は監督員に確認をもとめなければならない。 

道路保全技術センター 電線共同溝 （平成７年11月） 

日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針（案）とその解説－ （平成29年11月） 

日本みち研究所 景観に配慮した道路付属物等ガイドライン （平成29年11月） 

 

第３節 情報ボックス工 

11－３－１ 一般事項 

本節は、情報ボックス工として作業土工（床掘り・埋戻し）、管路工（管路部）

その他これらに類する工種について定める。 

11－３－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）の

規定による。 

11－３－３ 管路工（管路部） 

管路工（管路部）の施工については、第６編10－５－２管路工（管路部）の規

定による。 
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第４節 付帯設備工 

11－４－１ 一般事項 

本節は、付帯設備工としてハンドホール工その他これらに類する工種について

定める。 

11－４－２ ハンドホール工 

ハンドホール工の施工については、第３編２－３－21ハンドホール工の規定に

よる。
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第１２章 道路維持 

 

第１節 適用 

１．適用工種 

本章は、道路工事における道路土工、舗装工、排水構造物工、防護柵工、標識

工、道路付属施設工、軽量盛土工、擁壁工、石・ブロック積（張）工、カルバー

ト工、法面工、橋梁床版工、橋梁付属物工、横断歩道橋工、現場塗装工、トンネ

ル工、道路付属物復旧工、道路清掃工、植栽維持工、除草工、応急処理工、構造

物撤去工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。 

２．適用規定（１） 

道路土工は第１編第２章第４節道路土工、構造物撤去工は第３編第２章第９節

構造物撤去工、仮設工は第３編第２章第10節仮設工の規定による。 

３．適用規定（２） 

本章に特に定めのない事項については、第１編共通編、第２編材料編、第３編

土木工事共通編及び本編第１章～11章の規定による。 

４．道路維持の施工 

請負人は、道路維持の施工にあたっては、安全かつ円滑な交通を確保するため

道路を良好な状態に保つようにしなければならない。 

５．臨機の措置 

請負人は、工事区間内での事故防止のため、やむを得ず臨機の処置を行う必要

がある場合は、第１編総則１－１－45臨機の措置の規定に基づき処置しなければ

ならない。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

請負人は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類によ

る。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合または、疑義がある場合及び以下の基

準類に改定があった場合は監督員に確認をもとめなければならない。 

日本道路協会 道路維持修繕要綱          （昭和53年７月） 

日本道路協会 舗装施工便覧            （平成22年12月） 

日本道路協会 舗装の構造に関する技術基準・同解説 （平成13年９月） 

日本道路協会 舗装設計施工指針          （平成18年２月） 

日本道路協会 舗装再生便覧            （平成22年11月） 

日本道路協会 舗装調査・試験法便覧        （平成31年３月） 

日本道路協会 道路橋補修便覧           （昭和54年２月） 
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日本道路協会 道路トンネル維持管理便覧（本体工編） （平成27年６月） 

日本道路協会 道路トンネル維持管理便覧（付属施設編） （平成28年11月） 

日本道路協会 道路緑化技術基準・同解説         （平成28年３月） 

日本道路協会 舗装設計便覧                （平成18年２月） 

国土技術研究センター 景観に配慮した防護柵の整備ガイドライン （平成16年５月） 

日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針（案）とその解説－ （平成29年11月） 

日本みち研究所 景観に配慮した道路付属物等ガイドライン （平成29年11月） 

 

第３節 舗装工 

12－３－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、舗装工として路面切削工、舗装打換え工、切削オーバーレイ工、オ

ーバーレイ工、路上再生工、薄層カラー舗装工、コンクリート舗装補修工、ア

スファルト舗装補修工その他これらに類する工種について定める。 

２．舗装工の施工  

請負人は、舗装工の施工については、施工箇所以外の部分に損傷を与えない

ように行わなければならない 

３．適用規定 

舗装工の施工による発生材の処理は、第３編２－９－14運搬処理工の規定に

よる。 

12－３－２ 材料 

１．アスファルト注入に使用する注入材料 

アスファルト注入に使用する注入材料は、ブローンアスファルトとし、JIS K 

2207（石油アスファルト）の規格に適合するものとする。 

なお、ブローンアスファルトの針入度は設計図書によらなければならない。 

２．目地補修に使用するクラック防止シート 

請負人は、目地補修に使用するクラック防止シートについては、施工前に監

督員に品質を証明する資料の承諾を得なければならない。 

12－３－３ 路面切削工 

  路面切削工の施工については、第３編２－６－15路面切削工の規定による。 

12－３－４ 舗装打換え工 

  舗装打換え工の施工については、第３編２－６－16舗装打換え工の規定による。 

12－３－５ 切削オーバーレイ工 

１．適用規定 

路面切削工の施工については、第３編２－６－15路面切削工の規定による。 

２．切削面の整備 
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（１）請負人は、オーバーレイ工に先立って施工面の有害物を除去しなければな

らない。 

（２）請負人は、施工面に異常を発見した時は、ただちに監督員に報告し、速や

かに設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

３．舗設 

請負人は、施工面を整備した後、第３編第２章第６節一般舗装工のうち該当

する項目の規定に従って各層の舗設を行わなければならない。ただし交通開放

時の舗装表面温度は、監督員の指示による場合を除き50℃以下としなければな

らない。 

12－３－６ オーバーレイ工 

オーバーレイ工の施工については、第３編２－６－17オーバーレイ工の規定に  

よる。 

12－３－７ 路上再生工 

１．路上路盤再生工 

路上路盤再生工については、以下の規定による。 

（１）施工面の整備 

① 請負人は、施工に先立ち路面上の有害物を除去しなければならない。 

② 既設アスファルト混合物の切削除去または予備破砕などの処置は設計図

書によらなければならない。 

③ 請負人は、施工面に異常を発見したときは、ただちに監督員に連絡し、設

計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

（２）添加材料の使用量 

① セメント、アスファルト乳剤、補足材などの使用量は設計図書によるもの

とする。 

② 請負人は、施工に先立って「舗装調査・試験法便覧 ５－３再生路盤材料

に関する試験」（日本道路協会、平成31年３月）に示される試験法により一

軸圧縮試験を行い、使用するセメント量について監督員の承諾を得なければ

ならない。ただし、これまでの実績がある場合で、設計図書に示すセメント

量の混合物が基準を満足し、施工前に使用するセメント量について監督員が

承諾した場合には、一軸圧縮試験を省略することができるものとする。 

③ セメント量決定の基準とする一軸圧縮試験基準値は、設計図書に示す場合

を除き表12－１に示す値とするものとする。 
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表12－１ 一軸圧縮試験基準値（養生日数７日） 

特性値 
路上再生セメント 

安定処理材料 

路上ｾﾒﾝﾄ・ｱｽﾌｧﾙﾄ 

乳剤安定処理材料 

一軸圧縮強さ  MPa 2.5 1.5-2.9 

一次変位量  1/100cm - 5-30 

残留強度率  ％ - 65以上 

 

（３）最大乾燥密度 

請負人は、施工開始日に採取した破砕混合直後の試料を用い、「舗装調査・

試験法便覧」（日本道路協会、平成31年３月）に示される「GO21 砂置換法によ

る路床の密度の測定方法」により路上再生安定処理材料の最大乾燥密度を求め、

監督員の承諾を得なければならない。 

（４）気象条件 

気象条件は、第３編２－６－７アスファルト舗装工の規定による。 

（５）材料の準備及び破砕混合 

① 請負人は、路面の上にセメントや補足材を敷均し、路上破砕混合によって

既設アスファルト混合物及び既設粒状路盤材等を破砕すると同時に均一に

混合しなければならない。また、路上再生安定処理材料を最適含水比付近に

調整するため、破砕混合の際に必要に応じ水を加えなければならない。 

路上再生セメント・アスファルト乳剤安定処理の場合は、路上破砕混合作

業時にアスファルト乳剤を添加しながら均一に混合しなければならない。 

② 請負人は、施工中に異常を発見した場合には、ただちに監督員に連絡し、

設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

（６）整形及び締固め 

① 請負人は、破砕混合した路上再生路盤材を整形した後、締固めなければな

らない。 

② 請負人は、路上再生路盤の厚さが20cmを越える場合の締固めは、振動ロー

ラにより施工しなければならない。 

（７）養  生 

養生については、第３編２－６－７アスファルト舗装工の規定により施工す

る。 

２．路上表層再生工 

路上表層再生工については、以下の規定による。 
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（１）施工面の整備 

① 請負人は、施工前に縦横断測量を行い、舗設計画図面を作成し、設計図書

に関して監督員の承諾を得なければならない。 

縦横断測量の間隔は設計図書による。特に定めていない場合は20ｍ間隔と

する。 

② 請負人は、施工に先立ち路面上の有害物を除去しなければならない。 

③ 既設舗装の不良部分の撤去、不陸の修正などの処置は、設計図書によらな

ければならない。 

④ 請負人は、施工面に異常を発見したときは、ただちに監督員に連絡し、設

計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

（２）室内配合 

① 請負人は、リミックス方式の場合、設計図書に示す配合比率で再生表層混

合物を作製しマーシャル安定度試験を行い、その品質が第３編２－６－３ア

スファルト舗装の材料、表２－23マーシャル安定度試験基準値を満たしてい

ることを確認し、施工前に設計図書に関して監督員の承諾を得なければなら

ない。ただし、これまでの実績がある場合で、設計図書に示す配合比率の再

生表層混合物が基準を満足し、施工前に監督員が承諾した場合は、マーシャ

ル安定度試験を省略することができるものとする。 

② 請負人は、リペーブ方式の場合、新規アスファルト混合物の室内配合を第

３編２－６－１一般事項により行わなければならない。また、既設表層混合

物に再生用添加剤を添加する場合には、リミックス方式と同様にして品質を

確認し、施工前に設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

（３）現場配合 

請負人は、リペーブ方式による新設アスファルト混合物を除き、再生表層混

合物の最初の１日の舗設状況を観察する一方、その混合物についてマーシャル

安定度試験を行い、第３編２－６－３アスファルト舗装の材料、表２－23マー

シャル安定度試験基準値に示す基準値と照合しなければならない。もし基準値

を満足しない場合には、骨材粒度またはアスファルト量の修正を行い、設計図

書に関して監督員の承諾を得て最終的な配合（現場配合）を決定しなければな

らない。リペーブ方式における新規アスファルト混合物の現場配合は、第３編

２－６－３アスファルト舗装の材料の該当する項により決定しなければなら

ない。 

（４）基準密度 

請負人は、路上表層再生工法技術指針（案）の７－３－２品質管理に示され

る方法に従い、アスファルト混合物の基準密度を求め、施工前に基準密度につ

いて監督員の承諾を得なければならない。 
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（５）気象条件 

気象条件は、第３編２－６－７アスファルト舗装工の規定による。 

（６）路上再生 

① 請負人は、再生用路面ヒータにより再生表層混合物の初転圧温度が110℃

以上となるように路面を加熱し、路上表層再生機により既設表層混合物を設

計図書に示された深さで、かきほぐさなければならない。ただし、既設アス

ファルトの品質に影響を及ぼすような加熱を行ってはならない。 

② 請負人は、リミックス方式の場合は、新設アスファルト混合物などとかき

ほぐした既設表層混合物とを均一に混合し、敷均さなければならない。 

リペーブ方式の場合は、かきほぐした既設表層混合物を敷均した直後に、

新設アスファルト混合物を設計図書に示された厚さとなるように敷均さな

ければならない。 

（７）締固め 

請負人は、敷均した再生表層混合物を、初転圧温度110℃以上で、締固めな

ければならない。 

（８）交通解放温度 

交通解放時の舗装表面温度は、監督員の指示による場合を除き50℃以下とし

なければならない。 

12－３－８ 薄層カラー舗装工 

薄層カラー舗装工の施工については、第３編２－６－13薄層カラー舗装工の規

定による。 

12－３－９ コンクリート舗装補修工 

  コンクリート舗装補修工の施工については、第３編２－６－19コンクリート舗

装補修工の規定による。 

12－３－10 アスファルト舗装補修工 

アスファルト舗装補修工の施工については、第３編２－６－18アスファルト舗

装補修工の規定による。 

12－３－11 グルービング工 

１．グルービングの施工 

請負人は、グルービングの施工については、施工前にグルービング計画図面

を作成し、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。ただし、溝

厚・溝幅に変更のある場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければなら

ない。 

２．施工前の有害物の除去 

請負人は、グルービングの施工に先立って施工面の有害物を除去しなければ

ならない。 
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３．不良部分除去等の処置 

グルービング施工箇所の既設舗装の不良部分除去、不陸の修正などの処置は、

設計図書によらなければならない。 

４．グルービングの施工 

請負人は、グルービングの施工にあたり施工面に異常を発見したときは、設

計図書に関して施工前に監督員と協議しなければならない。 

５．グルービングの設置位置 

請負人は、グルービングの設置位置について、現地の状況により設計図書に

定められた設置位置に支障がある場合、または設置位置が明示されていない場

合には、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

 

第４節 排水構造物工 

12－４－１ 一般事項 

本節は、排水構造物工として作業土工（床掘り・埋戻し）、側溝工、管渠工、

集水桝・マンホール工、地下排水工、場所打水路工、排水工その他これらに類す

る工種について定める。 

12－４－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）の

規定による。 

12－４－３ 側溝工 

側溝工の施工については、第６編１－８－３側溝工の規定による。 

12－４－４ 管渠工 

管渠工の施工については、第６編１－８－４管渠工の規定による。 

12－４－５ 集水桝・マンホール工 

集水桝・マンホール工の施工については、第６編１－８－５集水桝・マン

ホール工の規定による。 

12－４－６ 地下排水工 

地下排水工の施工については、第６編１－８－６地下排水工の規定による。 

12－４－７ 場所打水路工 

場所打水路工の施工については、第６編１－８－７場所打水路工の規定による。 

12－４－８ 排水工 

排水工の施工については、第６編１－８－８排水工（小段排水・縦排水）の規

定による。 
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第５節 防護柵工 

12－５－１ 一般事項 

本節は、防護柵工として作業土工（床掘り・埋戻し）、路側防護柵工、防

止柵工、ボックスビーム工、車止めポスト工、防護柵基礎工その他これらに

類する工種について定める。 

12－５－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定による。 

12－５－３ 路側防護柵工 

路側防護柵工の施工については、第３編２－３－８路側防護柵工の規定に

よる。 

12－５－４ 防止柵工 

防止柵工の施工については、第３編２－３－７防止柵工の規定による。 

12－５－５ ボックスビーム工 

ボックスビーム工の施工については、第６編２－７－５ボックスビーム工

の規定による。 

12－５－６ 車止めポスト工 

車止めポスト工の施工については、第６編２－７－６車止めポスト工の規定に

よる。 

12－５－７ 防護柵基礎工 

防護柵基礎工の施工については、第３編２－３－８路側防護柵工の規定による。 

 

第６節 標識工 

12－６－１ 一般事項 

本節は、標識工として小型標識工、大型標識工その他これらに類する工種

について定める。 

12－６－２ 材料 

１．適用規定 

標識工で使用する標識の品質規格については、第２編２－12－１道路標識の

規定による。 

２．錆止めペイント 

標識工に使用する錆止めペイントは、JIS K 5621（一般用さび止めペイント）

からJIS K 5674（鉛・クロムフリーさび止めペイント）に適合するものとする。 

３．基礎杭 

標識工で使用する基礎杭は、JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管）STK400、

JIS A 5525（鋼管ぐい）SKK400及びJIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）SS400
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の規格に適合するものとする。 

４．標示板 

請負人は、標示板には設計図書に示す位置に補強材を標示板の表面にヒズミ

の出ないようスポット溶接をしなければならない。アルミニウム合金材の溶接

作業は（一社）軽金属溶接協会規格LWSP7903-1979「スポット溶接作業標準（ア

ルミニウム及びアルミニウム合金）」（（一社）日本溶接協会規格WES7302と同一

規格）を参考に行うことが望ましい。 

５．標示板の下地処理 

請負人は、標示板の下地処理にあったては脱脂処理を行い、必ず洗浄を行わ

なければならない。 

６．標示板の文字・記号等 

請負人は、標示板の文字・記号等を「道路標識、区画線及び道路標示に関す

る命令」（標識令）及び「道路標識設置基準」（国土交通省、令和元年10月）に

よる色彩と寸法で、標示する。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なけ

ればならない。 

12－６－３ 小型標識工 

小型標識工の施工については、第３編２－３－６小型標識工の規定による。 

12－６－４ 大型標識工 

大型標識工の施工については、第６編２－８－４大型標識工の規定による。 

 

第７節 道路付属施設工 

12－７－１ 一般事項 

本節は、道路付属施設工として境界工、道路付属物工、ケーブル配管工、

照明工その他これらに類する工種について定める。 

12－７－２ 材料 

１．適用規定（１） 

境界工で使用する材料について、第６編２－11－２材料の規定による。 

２．適用規定（２） 

踏掛版工で使用する乳剤等の品質規格については、第３編２－６－３ア

スファルト舗装の材料の規定による。 

３．ラバーシューの品質規格 

踏掛版工で使用するラバーシューの品質規格については、設計図書によ

らなければならない。 

 ４．適用規定（３） 

組立歩道工でプレキャスト床版を用いる場合は、第２編２－７－２セメ

ントコンクリート製品の規定及び設計図書による。 
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12－７－３ 境界工 

境界工の施工については、第６編２－11－３境界工の規定による。 

12－７－４ 道路付属物工 

道路付属物工の施工については、第３編２－３－10道路付属物工の規定に

よる。 

12－７－５ ケーブル配管工 

ケーブル配管及びハンドホールの設置については、第６編２－４－３側溝

工、２－４－５集水桝（街渠桝）・マンホール工の規定による。 

12－７－６ 照明工 

照明工の施工については、第６編２－11－６照明工の規定による。 

 

第８節 擁壁工 

12－８－１ 一般事項 

本節は、擁壁工として作業土工（床掘り・埋戻し）、場所打擁壁工、プレ

キャスト擁壁工その他これらに類する工種について定める。 

12－８－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定による。 

12－８－３ 場所打擁壁工 

コンクリート擁壁工の施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンクリ

ートの規定による。 

12－８－４ プレキャスト擁壁工 

プレキャスト擁壁工の施工については、第３編２－15－２プレキャスト擁

壁工の規定による。 

 

第９節 石・ブロック積（張）工 

12－９－１ 一般事項 

本節は、石・ブロック積（張）工として作業土工（床掘り・埋戻し）、コ

ンクリートブロック工、石積（張）工その他これらに類する工種について定

める。 

12－９－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定による。 

12－９－３ コンクリートブロック工 

コンクリートブロック工の施工については、第３編２－５－３コンクリートブ

ロック工の規定による。 
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12－９－４ 石積（張）工 

石積（張）工の施工については、第３編２－５－５石積（張）工の規定に

よる。 

 

第10節 カルバート工 

12－10－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、カルバート工として作業土工（床掘り・埋戻し）、場所打函渠工、

プレキャストカルバート工、防水工その他これらに類する工種について定める。 

２．適用規定 

カルバートの施工については、「道路土工－カルバート工指針 ７－１基本

方針」(日本道路協会、平成22年３月)及び「道路土工要綱 ２－６構造物の排

水施設の設計、２－７排水施設の施工」（日本道路協会、平成21年６月）の規

定による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

３．カルバート 

本節でいうカルバートとは、地中に埋設された鉄筋コンクリート製ボックス

カルバート及びパイプカルバート（遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）、

プレストレストコンクリート管（ＰＣ管））をいうものとする。 

12－10－２ 材料 

プレキャストカルバート工の施工に使用する材料は、設計図書によるもの

とするが記載なき場合、「道路土工－カルバート工指針４－４使用材料、４

－５許容応力度」（日本道路協会、平成22年３月）の規定による。これにより

難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

12－10－３ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定による。 

12－10－４ 場所打函渠工 

場所打函渠工の施工については、第６編１－７－６場所打函渠工の規定に

よる。 

12－10－５ プレキャストカルバート工 

プレキャストカルバート工の施工については、第３編２－３－28プレキャ

ストカルバート工の規定による。 

12－10－６ 防水工 

防水工の施工については、第６編１－７－８防水工の規定による。 
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第11節 法面工 

12－11－１ 一般事項 

本節は、法面工として植生工、法面吹付工、法枠工、法面施肥工、アンカ

ー工、かご工その他これらに類する工種について定める。 

12－11－２ 植生工 

植生工の施工については、第３編２－14－２植生工の規定による。 

12－11－３ 法面吹付工 

法面吹付工の施工については、第３編２－14－３吹付工の規定による。 

12－11－４ 法枠工 

法枠工の施工については、第３編２－14－４法枠工の規定による。 

12－11－５ 法面施肥工 

法面施肥工の施工については、第３編２－14－５法面施肥工の規定による。 

12－11－６ アンカー工 

アンカー工の施工については、第３編２－14－６アンカー工の規定による。 

12－11－７ かご工 

かご工の施工については、第３編２－14－７かご工の規定による。 

 

第12節 橋梁床版工 

12－12－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、橋梁床版工として床版補強工（鋼板接着工法）、床版補強工（増桁

架設工法）、床版増厚補強工、床版取替工、旧橋撤去工その他これらに類する

工種について定める。 

２．異常発見時の処置 

請負人は、橋梁修繕箇所に異常を発見したときは、設計図書に関して監督員

と協議しなければならない。 

12－12－２ 材料 

床版防水膜、伸縮継手、支承、高欄・手摺に使用する材料は、設計図書に

よらなければならない。 

12－12－３ 床版補強工（鋼板接着工法） 

１．クラック状況の調査 

請負人は、施工に先立ち床版のクラック状況を調査し、設計図書に関して監

督員と協議しなければならない。 

２．クラック処理 

請負人は、床版クラック処理については設計図書によらなければならない。 

３．接着面の不陸調整 
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請負人は、床版部接着面の不陸調整として、サンダー等でレイタンス、遊離

石灰を除去した後、シンナー等で清掃しなければならない。また、床版の接合

面のはく離部は、設計図書に示す材料を用いて円滑に調整しなければならない。 

４．取付位置のマーキング 

床版部に、アンカーボルト取付け穴の位置が鋼板と一致するよう正確にマー

キングをするものとする。 

５．油脂等の除去 

請負人は、鋼板及びコンクリートの接合面の油脂及びゴミをアセトン等によ

り除去しなければならない。 

６．接着部の養生 

請負人は、シールした樹脂の接着力が、注入圧力に十分耐えられるまで養生

しなければならない。 

７．注入材料の充填 

請負人は、注入については、注入材料が隙間に十分ゆきわたるように施工し

なければならない。 

12－12－４ 床版補強工（増桁架設工法） 

１．既設部材撤去 

請負人は、既設部材撤去について周辺部材に悪影響を与えないように撤去し

なければならない。 

２．増桁架設 

増桁架設については、第６編第４章第４節鋼橋架設工の規定による。 

３．素地調整 

既設桁の内、増桁と接する部分は設計図書に規定する素地調整を行うものと

する。 

４．清掃 

請負人は、床版部を増桁フランジ接触幅以上の範囲をサンダー等でレイタン

ス、遊離石灰を除去した後、シンナー等で清掃しなければならない。 

５．増桁の取付け 

請負人は、増桁と床版面との間の隙間をできるかぎり小さくするように増桁

を取付けなければならない。 

６．スペーサーの打込み 

請負人は、床版の振動を樹脂剤の硬化時に与えないためスペーサーを50cm程

度の間隔で千鳥に打込まなければならない。 

７．注入 

請負人は、注入については、注入材料が隙間に十分ゆきわたるように施工し

なければならない。 
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８．注入パイプの撤去 

請負人は、注入材料が硬化後、注入パイプを撤去しグラインダー等で表面仕

上げをしなければならない。 

９．クラック処理の施工 

クラック処理の施工については、以下の規定による。 

（１）請負人は、クラック補修の施工については、水中施工を行ってはいけない。 

（２）請負人は、下地処理及び清掃により不純物の除去を行った後、クラック補

修の施工に着手しなければならない。 

（３）請負人は、クラック補修箇所への充填材料は、確実に充填しなければなら

ない。 

（４）請負人は、使用材料及び施工方法については、設計図書及び監督員の指示

によらなければならない。 

10．クラック処理の注入材・シール材 

クラック処理の施工で使用する注入材・シール材はエポキシ系樹脂とする。 

11．クラック注入延長及び注入量の変更 

請負人は、クラック注入延長及び注入量に変更が伴う場合には、施工前に設

計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

12－12－５ 床版増厚補強工 

１．路面切削工 

舗装版撤去の施工については、第３編２－６－15路面切削工の規定による。 

２．床版防水膜、橋面舗装の施工 

床版防水膜、橋面舗装の施工については、第６編第２章第３節舗装工の規定

による。 

３．床版クラック処理 

請負人は、床版クラック処理については設計図書によらなければならない。 

４．床版部接着面の不陸調整 

請負人は、床版部接着面の不陸調整として、サンダー等でレイタンス、遊離

石灰を除去した後、清掃しなければならない。また、床版の接合面のはく離部

は、設計図書に示す材料を用いて円滑に調整しなければならない。 

12－12－６ 床版取替工 

１．舗装版撤去の施工 

舗装版撤去の施工については、第３編２－６－15路面切削工の規定による。 

２．増桁架設の施工 

増桁架設の施工については、第６編12－12－４床版補強工（増桁架設工法）

の規定による。 

３．鋼製高欄、既設床版、伸縮継手の撤去作業 
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請負人は、鋼製高欄、既設床版、伸縮継手の撤去作業にあたって、他の部分

に損傷を与えないように行わなければならない。 

４．プレキャスト床版の設置 

請負人は、プレキャスト床版の設置において、支持けたフランジと床版底面

の不陸の影響を無くすよう施工しなければならない。 

５．鋼製伸縮装置の製作 

鋼製伸縮装置の製作については、第６編４－３－５鋼製伸縮継手製作工の規

定による。 

６．伸縮継手据付け 

伸縮継手据付けについては、第３編２－３－24伸縮装置工の規定による。 

７．橋梁用高欄付け 

橋梁用高欄付けについては第６編４－７－７橋梁用高欄工の規定による。 

８．床版防水膜、橋面舗装の施工 

床版防水膜、橋面舗装の施工については、第６編第２章第３節舗装工の規定

による。 

12－12－７ 旧橋撤去工 

１．旧橋撤去 

請負人は、旧橋撤去にあたり、振動、騒音、粉塵、汚濁水等により、第三者

に被害を及ぼさないよう施工しなければならない。 

２．舗装版・床版破砕及び撤去 

請負人は、舗装版・床版破砕及び撤去に伴い、適切な工法を検討し施工しな

ければならない。 

３．突発的な出水対策 

請負人は、旧橋撤去工に伴い河川内に足場を設置する場合には、突発的な出

水による足場の流出、路盤の沈下が生じないよう対策及び管理を行わなければ

ならない。 

４．鋼製高欄撤去・桁材撤去 

請負人は、鋼製高欄撤去・桁材撤去において、設計図書による処分方法によ

らなければならない。 

５．落下物防止対策 

請負人は、河川及び供用道路上等で、旧橋撤去工を行う場合は、撤去に伴い

発生するアスファルト殻、コンクリート殻及び撤去に使用する資材の落下を防

止する対策を講じ、河道及び交通の確保につとめなければならない。 
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第13節 橋梁付属物工 

12－13－１ 一般事項 

本節は、橋梁付属物工として伸縮継手工、排水施設工、地覆工、橋梁用防

護柵工、橋梁用高欄工、検査路工その他これらに類する工種について定める。 

12－13－２ 伸縮継手工 

１．撤去作業 

請負人は、既設伸縮継手材の撤去作業にあたって、他の部分に損傷を与えな

いように行わなければならない。 

２．伸縮継手据付け 

伸縮継手据付けについては、第３編２－３－24伸縮装置工の規定による。 

３．交通解放の時期 

請負人は、交通解放の時期について、監督員の承諾を得なければならない。 

12－13－３ 排水施設工 

１．施工上の注意 

請負人は、既設排水施設撤去の作業にあたって、他の部分に損傷を与えない

ように行わなければならない。 

２．排水管の設置 

排水管の設置については、第６編４－７－４排水装置工の規定による。 

12－13－４ 地覆工 

請負人は、地覆については、橋の幅員方向最端部に設置しなければならな

い。 

12－13－５ 橋梁用防護柵工 

橋梁用防護柵工の施工については、第６編４－７－６橋梁用防護柵工の規

定による。 

12－13－６ 橋梁用高欄工 

橋梁用高欄工の施工については、第６編４－７－７橋梁用高欄工の規定に

よる。 

12－13－７ 検査路工 

１．既設検査路の撤去作業 

請負人は、既設検査路の撤去作業にあたって、他の部分に損傷を与えないよ

うに行わなければならない。 

２．検査路の施工 

検査路の施工については、第６編４－７－８検査路工の規定による。 
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第14節 横断歩道橋工 

12－14－１ 一般事項 

本節は、横断歩道橋工として横断歩道橋工その他これらに類する工種につ

いて定める。 

12－14－２ 材料 

床版防水膜、伸縮継手、支承、高欄・手摺に使用する材料は、設計図書に

よらなければならない。 

12－14－３ 横断歩道橋工 

１．既設高欄・手摺・側板の撤去作業 

請負人は、既設高欄・手摺・側板の撤去作業にあたって、他の部分に損傷を

与えないように行わなければならない。 

２．破損物の取替え 

請負人は、高欄・手摺・側板の破損したものの取替えにあたって同一規格の

ものが入手できない場合は、製品及び規格について、施工前に監督員の承諾を

得なければならない。 

３．高欄・手摺の施工 

高欄・手摺の施工については、第６編４－７－７橋梁用高欄工の規定による。 

４．側板の施工 

請負人は、側板の施工については、ずれが生じないようにしなければならな

い。 

 

第15節 現場塗装工 

12－15－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、現場塗装工として橋梁塗装工、道路付属構造物塗装工、張紙防止塗

装工、コンクリート面塗装工その他これらに類する工種について定める。 

２．塗装作業者 

請負人は、同種塗装工事に従事した経験を有する塗装作業者を工事に従事さ

せなければならない。 

12－15－２ 材料 

現場塗装の材料については、第３編２－12－２材料の規定による。 

12－15－３ 橋梁塗装工 

    １．塩分の付着水洗い 

請負人は、海岸地域に架設または保管されていた場合、海上輸送を行った場

合、その他臨海地域を長距離輸送した場合など部材に塩分の付着が懸念された

場合には、塩分付着量の測定を行いNaClが50mg/㎡以上の時は水洗いする。 
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２．さび落とし清掃 

請負人は、被塗物の表面を塗装に先立ち、さび落とし清掃を行うものとし、

素地調整は設計図書に示す素地調整種別に応じて、以下の仕様を適用しなけれ

ばならない。 

表12－２ 素地調整程度と作業内容 

素地調整

程度 

さび面積 塗膜異常

面積 

作業内容 作業方法 

１種 － － 旧塗膜、さびを完全に除去し鋼材

面を露出させる。 
ブラスト法 

２種 30％以上 － 旧塗膜、さびを除去し鋼材面を露

出させる。 

ただし、さび面積30％以下で旧塗

膜がＢ，ｂ塗装系の場合はジンク

プライマーやジンクリッチペイン

トを残し、他の旧塗膜を全面除去

する。 

ディスクサンダー、

ワイヤホイルなどの

電動工具と手工具と

の併用、ブラスト法 

３種Ａ 15～30％ 30％以上 活膜は残すが、それ以外の不良部

（さび、割れ、ふくれ）は除去す

る。 

同上 

３種Ｂ 5～15％ 15～30％ 同上 同上 

３種Ｃ 5％以下 5～15％ 同上 同上 

４種 － 5％以下 粉化物、汚れなどを除去する。 同上 

 

３．下塗り 

請負人は、素地調整を終了したときは、被塗膜面の素地調整状態を確認した

うえで下塗りを施工しなければならない。 

４．中塗り、上塗りの施工 

中塗り、上塗りの施工については、第３編２－３－31現場塗装工の規定によ

る。 

５．施工管理の記録 

施工管理の記録については、第３編２－３－31現場塗装工の規定による。 

12－15－４ 道路付属構造物塗装工 

付属物塗装工の施工については、第６編12－15－３橋梁塗装工の規定によ

る。 

12－15－５ 張紙防止塗装工 

１．素地調整 

素地調整については、第６編12－15－３橋梁塗装工の規定による。 

２．使用する塗料の塗装禁止条件 

請負人は、使用する塗料の塗装禁止条件については、設計図書によらなけれ

ばならない。 
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３．使用する塗料の塗装間隔 

請負人は、使用する塗料の塗装間隔については、設計図書によらなければな

らない。 

12－15－６ コンクリート面塗装工 

コンクリート面塗装工の施工については、第３編２－３－11コンクリート

面塗装工の規定による。 

 

第16節 トンネル工 

12－16－１ 一般事項 

本節は、トンネル工として内装板工、裏込注入工、漏水対策工その他これ

らに類する工種について定める。 

12－16－２ 内装板工 

１．既設内装板撤去 

請負人は、既設内装板撤去については、他の部分に損傷を与えないよう行わ

なければならない。 

２．コンクリートアンカーのせん孔 

請負人は、コンクリートアンカーのせん孔にあたっては、せん孔の位置、角

度及び既設構造物への影響に注意し施工しなければならない。 

３．破損防止 

請負人は、施工に際し既設トンネル施設を破損しないように注意し施工しな

ければならない。 

４．内装板の設置 

請負人は、内装板の設置については、所定の位置に確実に固定しなければな

らない。 

12－16－３ 裏込注入工 

１．裏込注入 

請負人は、裏込注入を覆工コンクリート打設後早期に実施しなければならな

い。なお、注入材料、注入時期、注入圧力、注入の終了時期等については監督

員の承諾を得なければならない。 

２．裏込め注入の施工 

請負人は、裏込め注入の施工にあたって、埋設注入管のうち一般に縦断勾配

の低い側より、遂次高い方へ片押しで作業しなければならない。ただし、覆工

コンクリートの巻厚が薄く、注入材の偏りによって覆工コンクリートが変形し、

新たなひび割れが発生するおそれのある場合には、左右交互にバランスのとれ

た注入順序とする。またトンネル横断面の断面部には、下部から上部へ作業を

進めるものとする。 
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なお、下方より注入の際、上部の注入孔は栓をあけて空気を排出するものと

する。 

３．注入孔の充填 

請負人は、注入孔を硬練りモルタルにより充填し、ていねいに仕上げなけれ

ばならない。 

４．グラウトパイプの配置 

請負人は、グラウトパイプの配置については、設計図書に関して監督員の承

諾を得なければならない。 

５．使用する塗料の塗装間隔 

請負人は、使用する塗料の塗装間隔については、設計図書によらなければな

らない。 

12－16－４ 漏水対策工 

１．漏水補修工の施工箇所 

請負人は、漏水補修工の施工箇所は設計図書によるものとするが、設計図書

と現地の漏水箇所とに不整合がある場合は、施工前に設計図書に関して監督員

と協議しなければならない。 

２．線導水の施工 

請負人は、線導水の施工については、ハツリ後、浮きコンクリートを除去し

なければならない。 

３．漏水補修工の施工 

請負人は、漏水補修工の施工については、導水材を設置する前に導水部を清

掃しなければならない。 

 

第17節 道路付属物復旧工 

12－17－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、道路付属物復旧工として付属物復旧工その他これらに類する工種に

ついて定める。 

２．道路付属物復旧工の施工 

請負人は、道路付属物復旧工の施工については、施工箇所以外の部分に損傷

を与えないように行わなければならない。 

３．発生材の処理 

道路付属物復旧工の施工による発生材の処理は、第３編２－９－14運搬処理

工の規定による。 

12－17－２ 材料 

請負人は、道路付属物復旧工に使用する材料について、設計図書または監督員
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の指示と同一規格のものが入手できない場合は、製品及び規格について、施工前

に監督員の承諾を得なければならない。 

12－17－３ 付属物復旧工 

１．一般事項 

請負人は、付属物復旧工については、時期、箇所、材料、方法等について監

督員より指示を受けるものとし、完了後は速やかに復旧数量等を監督員に報告

しなければならない。 

２．ガードレール等復旧の施工 

ガードレール復旧、ガードケーブル復旧、ガードパイプ復旧の施工について

は、第３編２－３－８路側防護柵工の規定による。 

３．転落（横断）防止柵復旧の施工 

転落（横断）防止柵復旧の施工については、第３編２－３－７防止柵工の規

定による。 

４．小型標識復旧の施工 

小型標識復旧の施工については、第３編２－３－６小型標識工の規定による。 

５．標示板復旧の施工 

請負人は、標示板復旧の施工については、付近の構造物、道路交通に特に注

意し、支障にならないようにしなければならない。 

６．視線誘導標復旧、距離標復旧の施工 

視線誘導標復旧、距離標復旧の施工については、第３編２－３－10道路付属

物工の規定による。 

 

第18節 道路清掃工 

12－18－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、道路清掃工として路面清掃工、路肩整正工、排水施設清掃工、橋梁

清掃工、道路付属物清掃工、構造物清掃工その他これらに類する工種について

定める。 

２．出来形確認方法 

請負人は、道路清掃工の施工後の出来高確認の方法について、施工前に監督

員の指示を受けなければならない。 

３．発生材の処理 

道路清掃工の施工による発生材の処理は、第３編２－９－14運搬処理工の規

定による。 

12－18－２ 材料 

請負人は、構造物清掃工におけるトンネル清掃で洗剤を使用する場合は、中性
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のものを使用するものとし、施工前に監督員に品質を証明する資料の確認を受け

なければならない。 

12－18－３ 路面清掃工 

１．一般事項 

請負人は、路面清掃工の施工については、時期、箇所について設計図書によ

るほか監督員から指示を受けるものとし、完了後は速やかに監督員に報告しな

ければならない。 

２．支障物の撤去及び散水 

請負人は、路面清掃の施工を路面清掃車により行う場合は、施工前に締固ま

った土砂の撤去、粗大塵埃等の路面清掃車による作業の支障物の撤去及び散水

を行わなければならない。 

ただし、凍結等により交通に支障を与えるおそれのある場合は散水を行って

はならない。 

また、掃き残しがあった場合は、その処理を行わなければならない。 

３．塵埃収集 

請負人は、路面清掃にあたっては、塵埃が桝及び側溝等に入り込まないよう

に収集しなければならない。 

４．横断歩道橋の清掃 

請負人は、横断歩道橋の、路面・階段上の塵、高欄手摺りの汚れ及び貼紙、

落書き等の清掃にあたっては、歩道橋を傷つけないように施工しなければなら

ない。 

12－18－４ 路肩整正工 

請負人は、路肩整正の施工については、路面排水を良好にするため路肩の堆積

土砂を削り取り、または土砂を補給して整正し、締固めを行い、設計図書に示す

形状に仕上げなければならない。 

12－18－５ 排水施設清掃工 

１．一般事項 

請負人は、排水施設清掃工の施工については、時期、箇所について監督員よ

り指示を受けるものとし、完了後は速やかに監督員に報告しなければならない。 

２．土砂及び泥土等の飛散防止 

請負人は、排水施設清掃工の清掃により発生した土砂及び泥土等は、車道や

歩道上に飛散させてはならない。 

３．取り外した蓋等の復旧 

請負人は、排水施設清掃工の施工のために蓋等を取り外した場合は、作業終

了後速やかに蓋をがたつきのないよう完全に据付けなければならない。 
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12－18－６ 橋梁清掃工 

１．一般事項 

請負人は、橋梁清掃工の施工については、時期、箇所について監督員より指

示を受けるものとし、完了後は速やかに監督員に報告しなければならない。 

２．発生土砂の飛散防止 

請負人は、橋梁清掃工の施工により発生した土砂等は、車道や歩道上に飛散

させてはならない。 

12－18－７ 道路付属物清掃工 

１．一般事項 

請負人は、道路付属物清掃工の施工については、時期、箇所について監督員

より指示を受けるものとし、完了後は速やかに監督員に報告しなければならな

い。 

２．洗剤等の除去 

請負人は、道路付属物清掃工の施工については、洗剤等の付着物を残さない

ようにしなければならない。 

３．清掃時の注意 

請負人は、標識の表示板、照明器具の灯具のガラス及び反射体、視線誘導標

の反射体の清掃については、材質を痛めないように丁寧に布等で拭きとらなけ

ればならない。 

なお、標識の表示板の清掃については、洗剤を用いず水洗により行わなけれ

ばならない。 

４．標識、照明器具の清掃 

請負人は、標識、照明器具の清掃については、高圧線などにふれることのな

いように十分注意して行わなければならない。 

12－18－８ 構造物清掃工 

１．一般事項 

請負人は、構造物清掃工の施工ついては、時期、箇所、方法等について監督

員より指示を受けるものとし、完了後は速やかに監督員に報告しなければなら

ない。 

２．破損防止 

請負人は、構造物清掃工の施工については、付随する非常用設備等を破損し

たり、浸水等により機能を低下させないように行わなければならない。 

３．清掃による排水等流出防止 

請負人は、構造物清掃工の施工については、清掃による排水等が車道及び歩

道に流出しないよう側溝や暗渠の排水状況を点検のうえ良好な状態に保たな

ければならない。 
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第19節 植栽維持工 

12－19－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、植栽維持工として樹木・芝生管理工その他これらに類する工種につ

いて定める。 

２．出来高確の方法 

請負人は、植栽維持工の施工後の出来高確認の方法について、施工前に監督

員の指示を受けなければならない。 

３．樹木等の損傷 

請負人は、植栽維持工の施工については、施工箇所以外の樹木等に損傷を与

えないように行わなければならない。また、植樹、掘取りにあたっては、樹木

の根、枝、葉等に損傷を与えないように施工しなければならない。 

４．発生材の処理 

植栽維持工の施工による発生材の処理は、第３編２－９－14運搬処理工の規

定による。 

12－19－２ 材料 

  植栽維持工の材料については、第３編２－16－２材料の規定による。 

12－19－３ 樹木・芝生管理工 

  樹木・芝生管理工の施工については、第３編２－16－３樹木・芝生管理工 

の規定による。 

 

第20節 除草工 

12－20－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、除草工として道路除草工その他これらに類する工種について定める。 

２．除草工の施工後の出来高確認の方法 

請負人は、除草工の施工後の出来高確認の方法について、施工前に監督員の

指示を受けなければならない。 

３．発生材の処理 

除草工の施工による発生材の処理は、第３編２－９－14運搬処理工の規定に

よる。 

12－20－２ 道路除草工 

１．一般事項 

請負人は、道路除草工の施工については、時期、箇所について監督員より指

示を受けるものとし、完了後は速やかに監督員に報告しなければならない。 
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２．飛散防止 

請負人は、道路除草工の施工にあたり、路面への草等の飛散防止に努めるも

のとし、刈り取った草等を交通に支障のないように、速やかに処理しなければ

ならない。 

 



 

第６編道路編 第 13 章道路修繕（R2.10） 

 
第６編道路編 第 13 章道路修繕（R2.10） 

6-135 

第１３章 道路修繕 

 

第１節 適用 

１．適用工種 

本章は、道路工事における工場製作工、工場製品輸送工、道路土工、舗装工、

排水構造物工、縁石工、防護柵工、標識工、区画線工、道路植栽工、道路付属施

設工、軽量盛土工、擁壁工、石・ブロック積（張）工、カルバート工、法面工、

落石防止工、橋梁床版工、鋼桁工、橋梁支承工、橋梁付属物工、横断歩道橋工、

橋脚巻立て工、現場塗装工、トンネル工、構造物撤去工、仮設工その他これらに

類する工種について適用する。 

２．適用規定（１） 

工場製品輸送工は第３編第２章第８節工場製品輸送工、道路土工は第１編第２

章第４節道路土工、軽量盛土工は第３編第２章第11節軽量盛土工、構造物撤去工

は第３編第２章第９節構造物撤去工、仮設工は第３編第２章第10節仮設工の規定

による。 

３．適用規定（２） 

本章に定めのない事項については、第１編共通編、第２編材料編、第３編土木

工事共通編及び本編第１章～11章の規定による。 

４．道路修繕の施工 

請負人は、道路修繕の施工にあたっては、安全かつ円滑な交通を確保するため

道路を良好な状態に保つようにしなければならない。 

５．臨機の措置 

請負人は、工事期間内での事故防止のため、やむを得ず臨機の措置を行う必要

がある場合は、第１編総則１－１－45臨機の措置の規定に基づき処置しなければ

ならない。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

請負人は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類によ

らなければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合または、疑義がある場合及び以下の基

準類に改定があった場合は監督員に確認をもとめなければならない。 

日本道路協会 道路維持修繕要綱          （昭和53年７月） 

日本道路協会 鋼道路橋防食便覧          （平成26年３月） 

日本道路協会 舗装施工便覧            （平成18年２月） 

日本道路協会 舗装の構造に関する技術基準・同解説 （平成13年９月） 
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日本道路協会 舗装設計施工指針  （平成18年２月） 

日本道路協会 舗装調査・試験法便覧  （平成31年３月） 

日本道路協会 舗装再生便覧   （平成22年11月） 

日本道路協会 道路橋補修便覧  （昭和54年２月） 

日本道路協会 舗装設計便覧   （平成18年２月） 

日本みち研究所 補訂版道路のデザインー道路デザイン指針（案）とその解説 （平成29年11月） 

日本みち研究所 景観に配慮した道路付属物等ガイドライン （平成29年11月） 

 

第３節 工場製作工 

13－３－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、工場製作工として床版補強材製作工、桁補強材製作工、落橋防止装

置製作工、ＲＣ橋脚巻立て鋼板製作工その他これらに類する工種について定め

る。 

２．施工計画書 

請負人は、製作に着手する前に、第1編１－１－４施工計画書第１項の施工

計画書への記載内容に加えて、原寸、工作、溶接、仮組立に関する事項をそれ

ぞれ記載し提出しなければならない。 

３．鋳鉄品及び鋳造品 

請負人は、鋳鉄品及び鋳造品の使用にあたっては、設計図書に示す形状寸法

のもので、有害なキズまたは著しいひずみがないものを使用しなければならな

い。 

13－３－２ 材料 

材料については、第３編２－12－２材料の規定による。 

13－３－３ 床版補強材製作工 

床版補強材製作工の施工については、第３編２－12－３桁製作工の規定による。 

13－３－４ 桁補強材製作工 

桁補強材製作工の施工については、第３編２－12－３桁製作工の規定による。 

13－３－５ 落橋防止装置製作工 

落橋防止装置製作工の施工については、第３編２－12－６落橋防止装置製作工

の規定による。 

13－３－６ ＲＣ橋脚巻立て鋼板製作工 

１．適用規定 

ＲＣ橋脚巻立て鋼板製作工の施工については、第３編２－12－３桁製作工の

規定による。 

２．鋼板製作 
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（１）請負人は、橋脚の形状寸法を計測し、鋼板加工図の作成を行い、設計図書

に関して監督員の承諾を得なければならない。 

（２）鋼板の加工は、工場で行うものとする。 

（３）工場塗装工の施工については、第３編２－12－11工場塗装工の規定による

ものとする。 

なお、塗装種類、回数、使用量は設計図書によるものとする。 

（４）請負人は、鋼板固定用等の孔あけは、正確な位置に直角に行わなければな

らない。 

３．形鋼製作 

（１）請負人は、フーチングアンカー筋の位置を正確に計測し、加工図を作成し

設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

（２）形鋼の加工は、工場で行うものとする。 

（３）工場塗装工の施工については、第３編２－12－11工場塗装工の規定による

ものとする。 

なお、塗装種類、回数、使用量は設計図書によるものとする。 

 

第４節 舗装工 

13－４－１ 一般事項 

本節は、舗装工として、路面切削工、舗装打換え工、オーバーレイ工、路上再

生工、薄層カラー舗装工その他これらに類する工種について適用する。 

13－４－２ 材料 

１．アスファルト乳剤 

路上再生セメント・アスファルト乳剤安定処理を行う場合に使用するアスフ

ァルト乳剤は、ノニオン系アスファルト乳剤（ＭＮ－１）とし、表13－１の規

格に適合するものとする。 
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表13－１ セメント混合用アスファルト乳剤の規格（（社）日本道路協会規格） 

種類及び記号 ノニオン乳剤・ＭＮ－１ 

エングラー度（２５℃） ２～３０ 

ふるい残留分（1.18㎜）％ 0.3以下 

セメント混合性 ％ 1.0以下 

蒸発残留分 ％ 57以上 

蒸
発 

残
留
物 

針入度（２５℃） 60を越え300以下 

トルエン可溶分 ％ 97以上 

貯留安定度（２４時間） ％ 1以下 

（注）試験方法は舗装調査・試験法便覧1－3アスファルト乳剤の試験によるものとする。 

 

２．適用規定 

路上表層再生工に使用する新規アスファルト混合物の規定は、第３編２－６

－３アスファルト舗装の材料のうち該当する項目による。 

13－４－３ 路面切削工 

路面切削工の施工については、第３編２－６－15路面切削工の規定による。 

13－４－４ 舗装打換え工 

舗装打換え工の施工については、第３編２－６－16舗装打換え工の規定に

よる。 

13－４－５ 切削オーバーレイ工 

切削オーバーレイ工の施工については、第３編２－６－15路面切削工の規

定による。 

13－４－６ オーバーレイ工 

オーバーレイ工の施工については、第３編２－６－17オーバーレイ工の規

定による。 

13－４－７ 路上再生工 

路上再生工の施工については、第６編12－３－７路上再生工の規定による。 

13－４－８ 薄層カラー舗装工 

薄層カラー舗装工の施工については、第３編２－６－13薄層カラー舗装工

の規定による。 

13－４－９ グルービング工 

グルービング工の施工については、第６編12－３－11グルービング工の規定に

よる。 
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第５節 排水構造物工 

13－５－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、排水構造物工として、作業土工（床掘り・埋戻し）、側溝工、管渠

工、集水桝・マンホール工、地下排水工、場所打水路工、排水工その他これら

に類する工種について適用する。 

２．構造物の撤去 

請負人は、構造物の撤去については必要最低限で行い、かつ撤去しない部分

に損傷を与えないように行わなければならない。 

13－５－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

 作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）の

規定による。 

13－５－３ 側溝工 

側溝工の施工については、第６編１－８－３側溝工の規定による。 

13－５－４ 管渠工 

管渠工の施工については、第６編１－８－４管渠工の規定による。 

13－５－５ 集水桝・マンホール工 

集水桝・マンホール工の施工については、第６編１－８－５集水桝・マンホー

ル工の規定による。 

13－５－６ 地下排水工 

地下排水工の施工については、第６編１－８－６地下排水工の規定による。 

13－５－７ 場所打水路工 

場所打水路工の施工については、第６編１－８－７場所打水路工の規定による。 

13－５－８ 排水工 

排水工の施工については、第６編１－８－８排水工（小段排水・縦排水）の規

定による。 

 

第６節 縁石工 

13－６－１ 一般事項 

本節は、縁石工として作業土工（床掘り・埋戻し）、縁石工その他これらに類

する工種について定める。 

13－６－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）の

規定による。 

13－６－３ 縁石工 

縁石工の施工については、第３編２－３－５縁石工の規定による。 
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第７節 防護柵工 

13－７－１ 一般事項 

本節は、防護柵工として路側防護柵工、防止柵工、作業土工（床掘り・埋戻し）、

ボックスビーム工、車止めポスト工、防護柵基礎工その他これらに類する工種に

ついて定める。 

13－７－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）の

規定による。 

13－７－３ 路側防護柵工 

防護柵修繕工のうち、立ち入り防止柵、転落（横断）防止柵、車止めポス

トの施工については第３編２－３－７防止柵工の規定による。路側防護柵工

の施工については、第３編２－３－８路側防護柵工の規定による。 

13－７－４ 防止柵工 

防止柵工の施工については、第３編２－３－７防止柵工の規定による。 

13－７－５ ボックスビーム工 

ボックスビーム工の施工については、第６編２－７－５ボックスビーム工の規

定による。 

13－７－６ 車止めポスト工 

車止めポスト工の施工については、第６編２－７－６車止めポスト工の規定に

よる。 

13－７－７ 防護柵基礎工 

防護柵基礎工の施工については、第３編２－３－８路側防護柵工の規定による。 

 

第８節 標識工 

13－８－１ 一般事項 

本節は、標識工として小型標識工、大型標識工その他これらに類する工種につ

いて定める。 

13－８－２ 材料 

１．適用規定 

標識工で使用する標識の品質規格については、第２編２－12－１道路標識の

規定による。 

２．標識工錆止めペイント 

標識工に使用するさび止めペイントは、JIS K 5621（一般用錆止めペイント）

からJIS K 5674（鉛・クロムフリーさび止めペイント）に適合するものを用い

るものとする。 
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３．標識工の基礎杭 

標識工で使用する基礎杭は、JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管）STK400、

JIS A 5525（鋼管ぐい）SKK400及びJIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）SS400

の規格に適合するものとする。 

４．リブの取付 

請負人は、標示板には設計図書に示す位置にリブを標示板の表面にヒズミの

出ないようスポット溶接をしなければならない。 

５．脱脂処理 

請負人は、標示板の下地処理にあたっては脱脂処理を行い、必ず洗浄を行わ

なければならない。 

６．標示板の文字・記号等 

請負人は、標示板の文字・記号等を「道路標識、区画線及び道路標示に関す

る命令」（標識令）及び「道路標識設置基準」（国土交通省、令和元年10月）に

よる色彩と寸法で、標示しなければならない。これにより難い場合は、監督員

の承諾を得なければならない。 

13－８－３ 小型標識工 

 小型標識工の施工については、第３編２－３－６小型標識工の規定による。 

13－８－４ 大型標識工 

大型標識工の施工については、第６編２－８－４大型標識工の規定による。 

 

第９節 区画線工 

13－９－１ 一般事項 

本節は、区画線工として区画線工その他これらに類する工種について定める。 

13－９－２ 区画線工 

区画線工の施工については、第６編２－９－２区画線工の規定による。 

 

第10節 道路植栽工 

13－10－１ 一般事項 

本節は、道路植栽工として道路植栽工その他これらに類する工種について定め

る。 

13－10－２ 材料 

道路植栽工で使用する材料については、第６編２－10－２材料の規定による。 

13－10－３ 道路植栽工 

道路植栽工の施工については、第６編２－10－３道路植栽工の規定による。 
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第11節 道路付属施設工 

13－11－１ 一般事項 

本節は、道路付属施設工として境界工、道路付属物工、ケーブル配管工、照明

工その他これらに類する工種について定める。 

13－11－２ 材料 

１．適用規定（１） 

境界工で使用する材料については、第２編２－７－２セメントコンクリート

製品の規定による。 

２．適用規定（２） 

踏掛版工で使用する乳剤等の品質規格については、第３編２－６－３アスフ

ァルト舗装の材料の規定による。 

３．ラバーシューの品質規格 

踏掛版工で使用するラバーシューの品質規格については、設計図書による。 

４．適用規定（３） 

組立歩道工でプレキャスト床版を用いる場合、床版の品質等は、第２編２－

７－２セメントコンクリート製品の規定もしくは、設計図書による。 

５．現場塗装 

組立歩道工で床版及び支柱に現場塗装を行う場合、塗装仕様は、設計図書に

よるものとする。 

13－11－３ 境界工 

境界工の施工については、第６編２－11－３境界工の規定による。 

13－11－４ 道路付属物工 

道路付属物工の施工については、第３編２－３－10道路付属物工の規定による。 

13－11－５ ケーブル配管工 

ケーブル配管及びハンドホールの設置については、第６編２－４－３側溝工、

２－４－５集水桝（街渠桝）・マンホール工の規定による。 

13－11－６ 照明工 

照明工の施工については、第６編２－11－６照明工の規定による。 

 

第12節 擁壁工 

13－12－１ 一般事項 

本節は、擁壁工として作業土工（床掘り・埋戻し）、場所打擁壁工、プレキャ

スト擁壁工その他これらに類する工種について定める。 

13－12－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）の

規定による。 
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13－12－３ 場所打擁壁工 

場所打擁壁工の施工については、第６編12－８－３場所打擁壁工の規定による。 

13－12－４ プレキャスト擁壁工 

プレキャスト擁壁工の施工については、第３編２－15－２プレキャスト擁壁工

の規定による。 

 

第13節 石・ブロック積（張）工 

13－13－１ 一般事項 

本節は、石・ブロック積（張）工として作業土工（床掘り・埋戻し）、コン

クリートブロック工、石積（張）工その他これらに類する工種について定め

る。 

13－13－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定による。 

13－13－３ コンクリートブロック工 

コンクリートブロック工の施工については、第３編２－５－３コンクリー

トブロック工の規定による。 

13－13－４ 石積（張）工 

石積（張）工の施工については、第３編２－５－５石積（張）工の規定に

よる。 

 

第14節 カルバート工 

13－14－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、カルバート工として作業土工（床掘り・埋戻し）、場所打函渠工、

プレキャストカルバート工、防水工その他これらに類する工種について定める。 

２．適用規定 

請負人は、カルバートの施工にあたっては、「道路土工－カルバート工指針

７－１ 基本方針」（日本道路協会、平成22年３月）及び「道路土工要綱 ２－

６ 構造物の排水施設の設計、２－７排水施設の施工」（日本道路協会、平成

21年６月）の規定による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければ

ならない。 

３．カルバート 

本節でいうカルバートとは、地中に埋設された鉄筋コンクリート製ボックス

カルバート及びパイプカルバート（遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）、

プレストレストコンクリート管（ＰＣ管））をいうものとする。 
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13－14－２ 材料 

請負人は、プレキャストカルバート工の施工に使用する材料は、設計図書によ

るものとするが記載なき場合、「道路土工－カルバート工指針 ４－４ 使用材料、

４－５ 許容応力度」（日本道路協会、平成22年３月）の規定による。これにより

難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

13－14－３ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）の

規定による。 

13－14－４ 場所打函渠工 

場所打函渠工の施工については、第６編１－７－６場所打函渠工の規定による。 

13－14－５ プレキャストカルバート工 

プレキャストカルバート工の施工については、第３編２－３－28プレキャスト

カルバート工の規定による。 

13－14－６ 防水工 

防水工の施工については、第６編１－７－８防水工の規定による。 

 

第15節 法面工 

13－15－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、法面工として植生工、法面吹付工、法枠工、法面施肥工、アンカー

工、かご工その他これらに類する工種について定める。 

２．適用規定 

法面の施工にあたって、「道路土工－切土工・斜面安定工指針 のり面工編、

斜面安定工編」（日本道路協会、平成21年６月）、「道路土工－盛土工指針 ５

－６ 盛土のり面の施工」（日本道路協会、平成22年４月）、「のり枠工の設計・

施工指針第８章吹付枠工、第９章プレキャスト枠工、第10章現場打ちコンクリ

ート枠工、第11章中詰工」（全国特定法面保護協会、平成25年10月）、「グラウ

ンドアンカー設計・施工基準、同解説第７章施工」（地盤工学会、平成24年５

月）の規定による。これ以外の施工方法による場合は、施工前に設計図書に関

して監督員の承諾を得なければならない。 

13－15－２ 植生工 

植生工の施工については、第３編２－14－２植生工の規定による。 

13－15－３ 法面吹付工 

法面吹付工の施工については、第３編２－14－３吹付工の規定による。 

13－15－４ 法枠工 

法枠工の施工については、第３編２－14－４法枠工の規定による。 
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13－15－５ 法面施肥工 

法面施肥工の施工については、第３編２－14－５法面施肥工の規定による。 

13－15－６ アンカー工 

アンカー工の施工については、第３編２－14－６アンカー工の規定による。 

13－15－７ かご工 

かご工の施工については、第３編２－14－７かご工の規定による。 

 

第16節 落石防護工 

13－16－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、落石防止工として作業土工（床掘り・埋戻し）、落石防止網工、落

石防護柵工その他これらに類する工種について定める。 

 

２．落石雪害防止工の施工 

請負人は、落石防止工の施工に際して、斜面内の浮石、転石があり危険 と

予測された場合、工事を中止し、設計図書に関して監督員と協議しなければな

らない。ただし、緊急を要する場合、災害防止のための措置をとるとともに監

督員に連絡しなければならない。 

３．新たな落石箇所発見時の処置 

請負人は、工事着手前及び工事中に設計図書に示すほかに、当該斜面内にお

いて新たな落石箇所を発見したときは、監督員に報告し、設計図書に関して監

督員の指示を受けなければならない。 

13－16－２ 材料 

請負人は、落石防止工の施工に使用する材料で、設計図書に記載のないも

のについては、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

13－16－３ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定による。 

13－16－４ 落石防止網工 

落石防止網工の施工については、第６編１－９－４落石防止網工の規定に

よる。 

13－16－５ 落石防護柵工 

落石防護柵工の施工については、第６編１－９－５落石防護柵工の規定に

よる。 
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第17節 橋梁床版工 

13－17－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、橋梁床版工として床版補強工（鋼板接着工法）・（増桁架設工法）、

床版増厚補強工、床版取替工、旧橋撤去工その他これらに類する工種について

定める。 

２．異常時の処置 

請負人は、橋梁修繕箇所に異常を発見したときは、設計図書に関して監督員

と協議しなければならない。 

13－17－２ 材料 

床版防水膜、伸縮継手、支承、高欄・手摺に使用する材料は、設計図書による

ものとする。 

13－17－３ 床版補強工（鋼板接着工法） 

 床版補強工（鋼板接着工法）の施工については、第６編12－12－３床版補

強工（鋼板接着工法）の規定による。 

13－17－４ 床版補強工（増桁架設工法） 

 床版補強工（増桁架設工法）の施工については、第６編12－12－４床版補強工

（増桁架設工法）の規定による。 

13－17－５ 床版増厚補強工 

 床版増厚補強工の施工については、第６編12－12－５床版増厚補強工の規

定による。 

13－17－６ 床版取替工 

 床版取替工の施工については、第６編12－12－６床版取替工の規定による。 

13－17－７ 旧橋撤去工 

旧橋撤去工の施工については、第６編12－12－７旧橋撤去工の規定による。 

 

第18節 鋼桁工 

13－18－１ 一般事項 

本節は、鋼桁工として鋼桁補強工その他これらに類する工種について定める。 

13－18－２ 材料 

床版防水膜、伸縮継手、支承、高欄・手摺に使用する材料は、設計図書によ

らなければならない。 

13－18－３ 鋼桁補強工 

１．一般事項 

請負人は、作業にあたり周辺部材に損傷を与えないよう施工しなければな

らない。 
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２．適用規定 

現場溶接については、第３編２－３－23現場継手工の規程による。 

 

第19節 橋梁支承工 

13－19－１ 一般事項 

本節は、橋梁支承工として橋梁支承工、ＰＣ橋支承工その他これらに類する工

種について定める。 

13－19－２ 材料 

床版防水膜、伸縮継手、支承、高欄・手摺に使用する材料は、設計図書によら

なければならない。 

13－19－３ 鋼製支承工 

１．既設支承の撤去作業 

請負人は、既設支承の撤去作業にあたって、他の部分に損傷を与えないよう

に行わなければならない。 

２．施工計画書 

請負人は、施工に先立ち補修計画を作成し、監督員に提出するとともに設計

図書に関して協議しなければならない。 

３．ジャッキアップ工法採用時の注意 

請負人は、支承取替えにジャッキアップ工法を採用する場合は、上部構造の

品質・性能に支障をきたさないようにしなければならない。 

４．鋼橋支承工の施工 

鋼橋支承工の施工については、第６編４－４－10支承工の規定による。 

13－19－４ ＰＣ橋支承工 

１．既設支承の撤去作業 

請負人は、既設支承の撤去作業にあたって、他の部分に損傷を与えないよ

うに行わなければならない。 

２．施工計画書 

請負人は、施工に先立ち補修計画を作成し監督員に提出するとともに設計

図書に関して協議しなければならない。 

３．ジャッキアップ工法採用時の注意 

請負人は、支承取替えにジャッキアップ工法を採用する場合は、上部構造

の品質・性能に支障を期たさないようにしなければならない。 

４．ＰＣ橋支承工の施工 

ＰＣ橋支承工の施工については、第６編５－４－６支承工の規定による。 
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第20節 橋梁付属物工 

13－20－１ 一般事項 

本節は、橋梁付属物工として伸縮継手工、落橋防止装置工、排水施設工、地覆

工、橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工、検査路工、沓座拡幅工その他これらに類す

る工種について定める。 

13－20－２ 材料 

床版防水膜、伸縮継手、支承、高欄・手摺に使用する材料は、設計図書による

ものとする。 

13－20－３ 伸縮継手工 

伸縮継手工の施工については、第６編12－13－２伸縮継手工の規定による。 

13－20－４ 落橋防止装置工 

１．配筋状況の確認 

請負人は、設計時に鉄筋探査器等により配筋状況が確認されていない場合

は、工事着手前に鉄筋探査器等により既設上下部構造の落橋防止装置取付部

周辺の配筋状況の確認を実施し報告しなければならない。 

２．アンカーの削孔時の注意 

請負人は、アンカーの削孔にあたっては、既設鉄筋やコンクリートに損傷

を与えないように十分注意して行わなければならない。 

３．異常時の処置 

請負人は、アンカー挿入時に何らかの理由によりアンカーの挿入が不可能

となった場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

４．アンカーボルトの受入検査 

請負人は、アンカーボルトの材料搬入時に設計図書に示す長さ、径、材質

について全数確認し、確認資料及び実施状況については、写真・ネガフィル

ム等を監督員へ提出するものとする。 

５．落橋防止装置 

請負人は、設計図書に基づいて落橋防止装置を施工しなければならない。 

13－20－５ 排水施設工 

排水施設工の施工については、第６編12－13－３排水施設工の規定による。 

13－20－６ 地覆工 

地覆工の施工については、第６編12－13－４地覆工の規定による。 

13－20－７ 橋梁用防護柵工 

橋梁用防護柵工の施工については、第６編４－７－６橋梁用防護柵工の規定に

よる。 

13－20－８ 橋梁用高欄工 

橋梁用高欄工の施工については、第６編４－７－７橋梁用高欄工の規定による。 
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13－20－９ 検査路工 

 検査路工の施工については、第６編４－７－８検査路工の規定による。 

13－20－10 沓座拡幅工 

１．チッピング 

請負人は、沓座拡幅部分を入念にチッピングしなければならない。 

２．マーキング 

沓座拡幅部にアンカーボルト取付け穴の位置が鋼板と一致するよう正確に

マーキングしなければならない。 

３．鋼製沓座設置 

鋼製沓座設置については、設計図書によらなければならない。 

 

第21節 横断歩道橋工 

13－21－１ 一般事項 

本節は、横断歩道橋工として横断歩道橋工その他これらに類する工種について

定める。 

13－21－２ 材料 

床版防水膜、伸縮継手、支承、高欄・手摺に使用する材料は、設計図書による

ものとする。 

13－21－３ 横断歩道橋工 

横断歩道橋工の施工については、第６編12－14－３横断歩道橋工の規定に

よる。 

 

第22節 橋脚巻立て工 

13－22－１ 一般事項 

本節は、橋脚巻立て工として作業土工（床掘り・埋戻し）、ＲＣ橋脚鋼板巻

立て工、橋脚コンクリート巻立て工その他これらに類する工種について定め

る。 

13－22－２ 材料 

床版防水膜、伸縮継手、支承、高欄・手摺に使用する材料は、設計図書に

よるものとする。 

13－22－３ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定による。 

13－22－４ ＲＣ橋脚鋼板巻立て工 

１．一般事項 

請負人は、工事に先立ち、現地を詳細に把握するために現地調査を行い、補
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強を実施しようとする橋脚及び基礎について、形状や鉄筋の位置、添架物や近

接する地下構造物等の状況を把握するとともに、海水または鋼材の腐食を促進

させる工場排水等の影響や、鋼材の位置する土中部が常時乾湿を繰り返す環境

にあるかどうか等を事前に確認しなければならない。 

２．鉄筋位置の確認 

請負人は、既設橋脚の鉄筋位置の確認方法については、事前に監督員と設計

図書に関して協議しなければならない。 

３．既設橋脚のコンクリート面 

既設橋脚のコンクリート面は、ディスクサンダー等を用いて表面のレイタン

スや付着している汚物等を除去しなければならない。 

４．不良部分が著しい場合の処置 

請負人は、既設コンクリート表面の劣化等の不良部分が著しい場合は、事前

に監督員と設計図書に関して協議しなければならない。 

５．吸水防止材の塗布 

請負人は、充填する無収縮モルタルの中の水分が既設のコンクリートに吸水

されるのを防ぐため、柱の表面に吸水防止剤（エマルジョン系プライマー同等

品）を塗布しなければならない。 

６．定着アンカー孔 

請負人は、フーチング定着アンカー孔の穿孔後、孔内の清掃を十分に行うと

ともに湧水が発生した場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければなら

ない。 

７．工場加工と現場加工 

請負人は、アンカー孔及び注入孔等の穴あけ、鋼材の折曲げ加工は、工場で

行うことを原則とし、現場で加工する場合は監督員と設計図書に関して協議し

なければならない。 

８．鋼板固定用アンカー 

鋼板固定用アンカーは、モルタル注入時の引抜き力に対して確実に抵抗でき

るように設置するものとする。 

９．孔内のほこりの除去 

請負人は、鋼板固定用アンカー孔内のほこりを確実に除去しなければならな

い。 

10．アンカー孔穿孔時の注意（１） 

請負人は、鋼板固定用アンカー孔穿孔時に橋脚の鉄筋やコンクリートに支障

のないよう十分注意し、橋脚面に直角になるよう打設しなければならない。 

11．アンカー孔穿孔時の注意（２） 

フーチング定着用アンカーは、橋脚の鉄筋及びコンクリートに支障のないよ
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う十分に注意し、垂直に穿孔しなければならない。 

12．アンカーの定着 

請負人は、フーチング定着用アンカー孔穿孔後の孔内は十分に乾燥し、ほこ

り等は確実に除去してからエポキシ系樹脂を注入し、アンカーを定着させなけ

ればならない。 

13．穿孔 

フーチング定着用アンカー孔穿孔は、削岩機によるものとする。 

14．鋼板の位置 

鋼板の位置は、コンクリート面と鋼板との間隔を平均30㎜に保つのを標準と

し、鋼板固定用アンカーボルトにて締付け固定するものとする。 

15．注入パイプ 

鋼板の注入パイプ用孔の形状は、注入方法に適合したものとし、その設置間

隔は、100cmを標準とする。 

16．ボルト周りのシール 

鋼板下端及び鋼板固定用ボルト周りのシールは、シール用エポキシ系樹脂で

シールし、注入圧に対して十分な強度を有し、かつ注入モルタルが漏れないよ

うにするものとする。また、美観にも留意してシールするものとする。 

17．配合用水 

無収縮モルタルの配合において使用する水は、コンクリート用水を使用する

ものとし、所定のコンシステンシーが得られるように水量を調整するものとす

る。 

18．練り混ぜ 

無収縮モルタルの練り混ぜは、グラウトミキサーまたはハンドミキサーにて

行うのを原則とする。 

19．練り上がり温度 

モルタルの練り上がり温度は、10～30℃を標準とするが、この範囲外での練

り混ぜ温度となる場合は、温水や冷水を用いる等の処置を講ずるものとする。 

20．連続注入高さ 

無収縮モルタルを連続して注入する高さは、注入時の圧力及びモルタルによ

る側圧等の影響を考慮して、３ｍ以下を標準とする。また、必要により補強鋼

板が所定の位置、形状を確保できるように治具等を使用して支持するものとす

る。 

21．無収縮モルタルの注入 

無収縮モルタルの注入は、シール用エポキシ系樹脂の硬化を確認後、補強鋼

板の変形等の異常がないことを確認しながら注入ポンプにて低い箇所の注入

パイプより丁寧に圧入するものとする。各々の注入パイプから流出するモルタ
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ルを確認後、順次パイプを閉じ、チェックハンマー等で充填が確認されるまで

圧入を続け、鋼板上端から下方に平均２cmの高さまで圧入するものとする。 

注入に際して、モルタル上昇面には流動勾配が発生するため、木製ハンマー

等で鋼板表面を叩き、上昇面の平坦性を促してモルタルの充填性を確保するも

のとする。 

注入したモルタルが硬化した後、注入パイプの撤去とシール用エポキシ系樹

脂による当該箇所の穴埋め、及び鋼板上端のシール仕上げを行うものとする。 

22．注入後の確認書の提出 

請負人は、注入を完了した鋼板について、硬化前に鋼板単位毎に番号を付け

てチェックハンマー等で注入の確認を行い、注入後の確認書（チェックリスト）

を監督員に提出しなければならない。 

23．未充填箇所の処置 

請負人は、未充填箇所が認められた場合は、直ちに再注入を行い監督員に報

告しなければならない。 

24．鋼材の防食処理 

請負人は、海水や腐食を促進させる工場排水等の影響や常時乾湿を繰り返す

環境にある土中部の鋼材の防食処理については、事前に監督員と設計図書に関

して協議しなければならない。 

25．コンクリート面用プライマーの塗布 

根巻きコンクリート及び中詰めコンクリートのシーリング箇所は、コンクリ

ート打設後１０日以上経た表面のレイタンス、汚れ、油脂分をサンダーやワイ

ヤブラシ、シンナーを含ませた布等で除去し、コンクリート面の乾燥状態を確

認した後、コンクリート面用プライマーを塗布するものとする。 

26．鋼板両面用のプライマーの塗布 

請負人は、鋼板面の汚れや油脂分を除去し、表面の乾燥状態を確認した後、

鋼板両面用のプライマーを塗布しなければならない。 

27．マスキングテープを貼って養生 

請負人は、プライマー塗布に先立ち、シーリング部分の両脇にマスキングテ

ープを貼って養生を行い、周囲を汚さないように注意して施工しなければなら

ない。 

28．騒音と粉じん 

請負人は、施工中、特にコンクリートへのアンカー孔の穿孔と橋脚面の下地

処理のために発生する騒音と粉じんについては、第1編１－１－33環境対策の

規定によらなければならない。 

なお、環境対策のために工法の変更等が必要な場合は、設計図書に関して監

督員と協議しなければならない。 
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29．現場溶接部の試験及び検査 

請負人は、現場溶接部の試験及び検査を、表13－２により実施し、その結果

を監督員に報告するものとする。 

30．超音波探傷試験の検査技術者 

超音波探傷試験の検査技術者は、（社）日本非破壊検査協会「NDIS0601非破

壊検査技術者認定規定」により認定された２種以上の有資格者とする。 

31．不合格箇所が出た場合 

表13－２の試験、検査で不合格箇所が出た場合は、同一施工条件で施工され

たとみなされる溶接線全延長について検査を実施するものとする。 

なお、不合格箇所の処置については、監督員と設計図書に関して協議するも

のとする。 

32．補修溶接した箇所 

請負人は、補修溶接した箇所は、再度外観検査及び超音波探傷試験を実施し

なければならない。 

33．充填材 

補強鋼板と橋脚コンクリートの隙間の充填材にエポキシ系樹脂を用いる場合

には、事前に設計図書に関して監督員と協議するものとする。 

 

表13－２ 現場溶接部の試験・検査基準 

試験項目 試験方法 規格値（評価基準） 検査基準 

外観検査  ビード部分に“われ”

がないこと、及びそ

の幅、高さに大きな

変化がないこと 

検査は全溶接箇所を対

象とする。 

超音波探傷試験 JIS Z 3060 JIS Z 3060に規定す

るＭ検出レベル３類

以上 

重要部位は当該溶接延

長の10％以上、一般部位

は同じく５％以上の抜

取りによる検査を行う。 

1箇所当たりの検査長は

30㎝以上とする。 

浸透探傷試験 JIS Z 2343 

-1,2,3,4 

ビード部分に“われ”

がないこと 

外観検査の結果、ビード

部分に“われ”の疑いが

ある箇所を対象とする。 

[注1] 重要部位は、円形柱下端の鉛直継手部（フーチング上面から上に直径Ｄの範囲）お

よび矩形柱下端の円形鋼板の継手部を指し、その他を一般部位とする。 

[注2] 超音波探傷試験の検査箇所は、監督員の指示による。 
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13－22－５ 橋脚コンクリート巻立て工 

１．適用規定 

橋脚コンクリート巻立て工の施工については、第１編第３章の無筋・鉄筋コ

ンクリートの規定による。 

２．一般事項 

請負人は、工事に先立ち、現地を詳細に把握するために現地調査を行い、補

強を実施しようとする橋脚及び基礎について、形状や添架物、近接する地下構

造物等の状況を把握するとともに、影響を与えないように施工しなければなら

ない。 

３．鉄筋定着の削孔位置 

請負人は、鉄筋を既設橋脚に定着させるための削孔を行う場合には、鉄筋位

置を確認し、損傷を与えないように施工しなければならない。 

４．チッピング 

請負人は、既設橋脚の巻立て部分を、入念にチッピングしなければならない。 

５．不良部分が著しい場合の処置 

請負人は、既設コンクリート表面の劣化等の不良部分が著しい場合は、事前

に監督員と設計図書に関して協議しなければならない。 

６．騒音と粉じん対策 

施工中、特にコンクリートへの削孔と橋脚面の下地処理のために発生する騒

音と粉じんについては、第１編１－１－33環境対策の規定による。 

なお、環境対策のために工法の変更等が必要な場合は、設計図書に関して監

督員と協議するものとする。 

 

第23節 現場塗装工 

13－23－１ 一般事項 

１．適用工種 

本節は、現場塗装工として橋梁塗装工、道路付属構造物塗装工、張紙防止塗

装工、コンクリート面塗装工その他これらに類する工種について定めるものと

する。 

２．塗装作業者 

請負人は、同種塗装工事に従事した経験を有する塗装作業者を工事に従事さ

せなければならない。 

13－23－２ 材料 

現場塗装の材料については、第６編４－５－３材料の規定による。 

13－23－３ 橋梁塗装工 

橋梁塗装工の施工については、第６編12－15－３橋梁塗装工の規定による。 
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13－23－４ 道路付属構造物塗装工 

付属物塗装工の施工については、第６編12－15－３橋梁塗装工の規定による。 

13－23－５ 張紙防止塗装工 

張紙防止塗装工の施工については、第６編12－15－５張紙防止塗装工の規定に

よる。 

13－23－６ コンクリート面塗装工 

コンクリート面塗装工の施工については、第３編２－３－11コンクリート面

塗装工の規定による。 

 

第24節 トンネル工 

13－24－１ 一般事項 

１．一般事項 

本節は、トンネル工として内装板工、裏込注入工、漏水対策工その他これら

に類する工種について定める。 

２．作業の照明設備 

請負人は、作業中の照明設備を適切に配置し一般交通の支障とならないよう

施工しなければならない。 

３．異常時の処置 

請負人は、トンネル修繕箇所に異常を発見したときは、設計図書に関して監

督員と協議しなければならない。 

13－24－２ 材料 

内装板に使用する材料は、設計図書によるものと、その他の材料については、

第２編材料の規定による。 

13－24－３ 内装板工 

内装板工の施工については、第６編12－16－２内装板工の規定による。 

13－24－４ 裏込注入工 

裏込注入工の施工については、第６編12－16－３裏込注入工の規定による。 

13－24－５ 漏水対策工 

漏水対策工の施工については、第６編12－16－４漏水対策工の規定による。 
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第７編 公園緑地編 

第１章 基盤整備 

 

第１節 適用 

ｌ．本章は、公園緑地工事における施設撤去工、敷地造成工、植栽基盤工、法

面工、公園カルバート工、擁壁工、仮設工その他これらに類する工種につい

て適用する。 

２．仮設工は、第３編第２章第10節仮設工の規定による。 

３．本章に特に定めのない事項については、第１編共通編、第２編材料編、第

３編土木工事共通編の規定による。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

請負人は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類

による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に

従うものとし、または疑義がある場合及び以下の基準類に改定があった場合に

は監督員と協議しなければならない。 

日本公園緑地協会 都市公園技術標準解説書     （令和元年度版） 

日本道路協会 道路土工要綱            （平成30年７月） 

日本道路協会 道路土工－軟弱地盤対策工指針    （平成24年８月） 

日本道路協会 道路土工－盛土工指針        （平成22年４月） 

日本道路協会 道路土工－切土工・斜面安定工指針  （平成21年６月） 

日本道路協会 道路土工－擁壁工指針        （平成24年７月） 

日本道路協会 道路土工－カルバート工指針     （平成22年３月） 

日本道路協会 道路土工－仮設構造物工指針     （平成11年３月） 

国土交通省  建設副産物適正処理推進要綱     （平成14年５月） 

土木研究ｾﾝﾀｰ 建設発生土利用技術マニュアル    （平成25年12月） 

地盤工学会  グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説 

（平成24年５月） 

（社）全国特定法面保護協会 のり枠工の設計施工指針       （平成25年10月） 
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第３節 施設撤去工 

１－３－１ 一般事項 

１．本節は、施設撤去工として構造物取壊し工、公園施設撤去工、移設工、

伐採工、伐開工、発生材再利用工その他これらに類する工種について定め

る。 

２．請負人は、工事の施工に伴い生じた建設副産物について、第１編１－１

－18建設副産物の規定によらなければならない。 

３．請負人は、殻、発生材などの処理を行う場合は、関係法令に基づき適正

に処理するものとし、殻運搬処理及び発生材運搬を行う場合は、運搬物が

飛散しないように、適切な処置を行わなければならない。 

４．請負人は、殻及び発生材の受入れ場所及び時間について、設計図書に定

めのない場合は、監督員の指示を受けなければならない。 

１－３－２ 構造物取壊し工 

１．構造物取壊し工の施工については、第３編２－９－３構造物取壊し工の

規定による。 

２．請負人は、舗装版切断の施工については、コンクリートカッターにより

行うものとするが、これ以外の切断の場合は監督員の承諾を得なければな

らない。 

なお、舗装版切断の施工については、工事完了後の見映えに留意し、整

然とした直線に切断しなければならない。 

１－３－３ 公園施設撤去工 

１．請負人は、公園施設の撤去については、既存の施設に損傷及び機能上の

悪影響が生じないように施工しなければならない。 

２．請負人は、設計図書に表示のない工作物、地下埋設物及び設計図書に示

された内容と異なる工作物の撤去が必要となる場合は、監督員と協議しな

ければならない。 

１－３－４ 移設工 

ｌ．移設工の施工については、以下の各号の規定による。 

（１）請負人は、移設工の施工については、撤去移設対象箇所を撤去移設後、

土砂で埋戻さなければならない。また、撤去移設時に既設構造物に破損

が生じた場合は、監督員の指示に従い、速やかに原形復旧しなければな

らない。 

（２）請負人は、移設物の設置については、設置箇所及びその周辺を、危険

防止のため地表面下とも、がれきなどの障害物を除去した後、水はけ良

く地ならしして十分転圧しなければならない。 
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（３）請負人は、移設物の設置については、地盤高に注意し、水平でねじれ

のないように施工しなければならない。 

（４）請負人は、移設する施設については、設置から工事完了までの期間、

危険防止のため、仮囲いをし、安全措置をとらなければならない。 

２．請負人は、景石移設の施工については、石材の運搬にあたり、表面を

損傷しないようにしなければならない。 

３．請負人は、景石の据付については、設計図書に示されていない場合は、

石の大きさ、形、色合いを四方から観察して仮据えし、石の位置、向き、

深さなどについて監督員と協議のうえ、本据えを行わなければならない。 

１－３－５ 伐採工 

１．請負人は、高木伐採及び中低木伐採の施工については、樹木の幹を現況

地盤際で切断するとともに主枝を切断のうえ、運搬可能な形状に揃え、建

設発生木材として処分しなければならない。また、建設発生木材を再利用

する場合の処分方法については、設計図書に示されていない場合は、監督

員と協議のうえ、所定の場所に集積しなければならない。 

２．請負人は、枯損木処理の施工については、枯損木の幹及び主枝を切断の

うえ、運搬可能な形状に揃え、建設発生木材として処分しなければならな

い。 

また、建設発生木材を再利用する場合の処分方法については、設計図書

に示されていない場合は、監督員と協議のうえ、所定の場所に集積しなけ

ればならない。 

３．請負人は、高木伐採、中低木伐採、枯損木処理の施工については、近接

する架線、付近に駐車中の車などに損傷を与えぬよう注意しなければなら

ない。 

４．請負人は、抜根の施工については、主要な根株を切断、掘取のうえ撤去

し、根株を掘り取った穴は、土砂で埋め戻さなければならない。 

５．請負人は、抜根終了後、監督員の確認を得た後に次の作業に着手しなけ

ればならない。 

６．請負人は、発生木材処分の施工については、設計図書に示されていない

場合は、監督員と協議しなければならない。 

１－３－６ 伐開工 

１．請負人は、人力伐開、機械伐開除根の施工については、現況地盤に近い

位置で樹木の伐開を行わなければならない。 

２．請負人は、伐開除根作業における伐開発生物の処理方法については、設

計図書によるものとするが、これに示されていない場合には、監督員と協
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議して処理するものとする。 

なお、これによりがたい場合は、設計図書に関して監督員と協議しなけ

ればならない。 

３．請負人は、設計図書に示されない場合は、表１－１に従い施工しなけれ

ばならない。 

 

表１－１ 伐開除根作業 

区  分 種       別 

雑草・ささ類 倒木 古 根 株 立木 

盛土高１ｍを越える場合 地面で刈り取る 除去 根元で切り取る 同左 

盛土高１ｍ以下の場合 根からすきとる  〃 抜根除去  〃 

 

また、請負人は、表1－1の盛土高１ｍを越える場合であっても、根株が

将来腐食して、盛土、構造物の基礎、地下埋設物などに影響を及ぼすおそ

れがある場合は、監督員と協議しなければならない。 

４．請負人は、伐開除根終了後、監督員の確認を得た後に次の作業に着手し

なければならない。 

５．請負人は、発生木材処分の、施工については、設計図書に示されていな

い場合は、監督員と協議しなければならない。 

１－３－７ 発生材再利用工 

１．請負人は、発生材再利用工の施工については、設計図書に示されていな

い場合は、監督員と協議のうえ、建設発生木材を専用の粉砕機にて再利用

の目的に合った大きさに粉砕処理しなければならない。 

２．請負人は、木チップ加工の施工については、チップ材が飛散しないよう

に留意し、周辺を汚さないようにしなければならない。 

 

第４節 敷地造成工 

１－４－１ 一般事項 

本節は、敷地造成工として表土保全工、整地工、掘削工、盛土工、路床盛

土工、法面整形工、残土処理工、路床安定処理工その他これらに類する工種

について定める。 

１－４－２ 表土保全工 

１．表土保全工は、植栽に適した肥沃な表土を植栽用土壌として確保するた

めに実施するものである。 

２．請負人は、表土掘削の施工については、設計図書によるものとするが、



 

第７編公園緑地編 第１章基盤整備（R2.10） 

7-5 
第７編公園緑地編 第１章基盤整備（R2.10） 

これにより難い場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならな

い。 

３．請負人は、表土運搬の施工については、設計図書に示された場所に運搬

するものとするが、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員と協

議しなければならない。 

４．請負人は、表土の仮置が必要な場合は、乾燥防止、雨水などによる養分

流出防止、風による飛散防止などの処理を行い、表土を堆積して保管しな

ければならない。 

５．請負人は、表土を堆積して保管する場合は、堆積高さ、表面の養生につ

いて監督員の指示によらなければならない。 

１－４－３ 整地工 

１．請負人は、整地の施工については、残材、転石などを除去し不陸のない

よう、地ならしを行わなければならない。 

２．請負人は、整地の施工については、滞水しないように排水勾配をとらな

ければならない。 

３．請負人は、整地の施工については、敷地内の汚水桝に雨水が流入するこ

とのないようなじみ良く仕上げなければならない。 

４．請負人は、整地の施工については、工事範囲と現況地盤とのすり合わせ

に、不陸がないようなじみ良く仕上げなければならない。 

１－４－４ 掘削工 

掘削工の施工については、第ｌ編２－４－２掘削工の規定による。 

１－４－５ 盛土工 

盛土工の施工については、第１編２－４－３路体盛土工の規定による。 

１－４－６ 路床盛土工 

１．路床盛土工の施工については、第１編２－４－４路床盛土工の規定によ

る。 

２．路床とは盛土部においては、盛土仕上り面下、掘削（切土）部において

は掘削仕上り面下１ｍ以内の部分をいう。 

路体とは、盛土における路床以外の部分をいう。 

１－４－７ 法面整形工 

法面整形工の施工については、第１編２－４－５法面整形工の規定による。 

１－４－８ 残土処理工 

残土処理工の施工については、第１編２－３－７残土処理工の規定による。 

１－４－９ 路床安定処理工 

路床安定処理工の施工については、第３編２－７－２路床安定処理工の規
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定による。 

 

第５節 植栽基盤工 

１－５－１ 一般事項 

１．本節は、植栽基盤工として透水層工、土層改良工、土性改良工、表土盛

土工、人工地盤工、造形工その他これらに類する工種について定める。 

２．植栽基盤工は、植栽地を植物の生育にふさわしい地盤（これを植栽基盤

という）に改良、整備するために行うものであり、請負人はこの趣旨を踏

まえて施工しなければならない。 

なお、植物の生育にふさわしい地盤は、透水性・保水性・排水性を合わ

せ持ち、植物の根が容易に伸長できる土層の厚さ・広がり・硬さを有する

とともに、根の伸長に障害を及ぼす有害物質を含まず、植物の生育に適し

た酸度及び養分を有している土壌などで構成する地盤のこととする。 

３．請負人は、植栽基盤工の施工に先立ち、必要に応じて現場透水性及び採

取土の透水性、土壌硬度及び酸度などの試験を行わなければならない。 

なお、試験方法は、設計図書によるものとする。 

１－５－２ 材料 

１．表土盛土工及び人工地盤工で使用する土については、植栽する植物の生

育に適した土壌で、植物の生育に有害なゴミ、きょう雑物、がれきを含ま

ないものとする。 

２．土性改良工で使用する土壌改良材については、以下の規格に合格したも

の、または、これと同等品以上の品質を有するものとし、施工前に品質を

証明する資料を作成し、監督員に承諾を得るものとする。 

（１）土壌改良材については、粒状・粉状・液状などそれぞれの本来の形状

を有し、異物及びきょう雑物の混入がなく、変質していないものとする。 

また、それぞれの品質に適した包装あるいは容器に入れてあり、包装

あるいは容器が損傷していないものとする。 

（２）無機質土壌改良材については不純物を含まないものとする。 

このうち、発泡剤は黒曜石、または真珠岩を高温焼成したもので、粒

径4～25㎜のものとする。 

（３）有機質土壌改良材（日本バーク堆肥協会：Ａ級または、全国バーク堆

肥工業会：1級）については、樹皮に発酵菌を加えて完熟させたもので

あり、品質、規格は表１－２を標準とする。 
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表１－２ 有機質土壌改良材（日本バーク堆肥協会： 

Ａ級または、全国バーク堆肥工業会：１級）の標準規格（参考） 

項   目 範   囲 

有機物含量 

全窒素含量 

全リン酸含量 

全カリ含量 

Ｃ／Ｎ比（炭素比） 

ＰＨ 

陽イオン交換容量 

含水率（水分） 

幼植物試験 

        70％以上 

       1.2％以上 

       0.5％以上 

       0.3％以上 

       35以下 

      5.5～7.5 

  70me／100ｇ以上 

       60±5％ 

     異常を認めない 

 

（４）有機質土壌改良材（泥炭系）については、泥炭類であるピートモス、

ピートなどを主としたもので、有害物その他が混入していないものとす

る。 

（５）有機質土壌改良剤（下水汚泥コンポスト）については、下水汚泥を単

独あるいは植物性素材とともに発酵させたものとし、有害物が混入して

いないものとする。 

（６）バーク堆肥、泥炭系及び下水汚泥コンポスト以外の有機質土壌改良材

については、不純物を含まないものとする。 

（７）混合(Ａ)及び混合(Ｂ)は、表１－３の配合とする。 

表１－３ 混合（Ａ）及び混合（Ｂ）の配合    １㍑当たり 

 有機質土壌改良材 

（泥炭系） 

有機質土壌改良材 

（バーク堆肥） 

発泡剤 

黒曜石または真珠

岩 

混合(Ａ) 0.333 ㍑  0.667 ㍑ 

混合(Ｂ)  0.167 ㎏ 0.666 ㍑ 

 

３．土性改良工で使用する肥料については、以下の規格に適合したもの、ま

たは、これと同等以上の品質を有するものとし、施工前に品質を証明する

資料を作成し、監督員の承諾を得るものとする。 

（１）有機肥料については、油かす、牛ふん、鶏ふんなど、それぞれの素材

を肥料成分の損失がないよう加工されたもので、有害物その他が混入し
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ていない乾燥したものとする。 

（２）化学肥料については、粒状・固形・結晶などそれぞれの本来の形状を

有し、きょう雑物の混入していないものとし、それぞれ指定の肥料成分

を有し、変質していないものとする。 

（３）その他肥料については、それぞれの品質に適した包装あるいは容器に

入れ、商標または、商品名・種類（成分表）・製造年月日・製造業者名・

容量を明示するものとする。 

１－５－３ 透水層工 

１．開渠排水は、植栽基盤の周辺に溝を設置し、地表水の排水を図るととも

に、外部からの地表水の流入を防ぐ方法とする。 

暗渠排水は、植栽基盤下部に中空の管などを設置し、これにより地中水

を排水する方法とする。 

縦穴排水は、植栽基盤の不透水層がある植栽樹木の周辺に縦に穴を掘り、

その中に管などを挿入し、透水性及び通気性の改善を図る方法のこととす

る。 

２．請負人は、開渠排水の施工については、滞水が生じないよう留意して施

工しなければならない。 

３．請負人は、暗渠排水及び縦穴排水の施工については、施工前に雨水排水

平面図だけでなく、関連する植栽平面図を参考に、排水管の位置、高さに

ついて確認しなければならない。 

４．請負人は、設計図書に示された以外の場所に滞留水などによる植栽樹木

への悪影響のおそれが予想される場合には、監督員に報告し、指示を受け

なければならない。 

５．請負人は、開渠排水、暗渠排水、縦穴排水の施工については、地下埋設

物の確認を行い、電線管、ガス管などに損傷を与えないようにしなければ

ならない。 

１－５－４ 土層改良工 

１．普通耕は、植栽基盤の表層部分を通常20cm程度、耕起することにより、

土壌の団粒化、通気性、透水性を改良し、有効土層を拡大することとする。 

深耕は、深い有効土層（通常40～60cm）を必要とする場合に行う植栽基

盤の表層耕起のこととする。 

混層耕は、植栽基盤の表層部と下層部の土壌の性質が異なる場合、混合

耕耘により有効土層を確保し、土層構造の連続性を持たせることとする。 

心土破砕は、土壌硬度が高く耕起や混層耕を実施することが難しい場合

や、通気性、透水性が極端に悪い場含に、下層の硬い層を破砕し、土質を
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改善することとする。 

２．請負人は、普通耕、深耕、混層耕、心土破砕の施工については、設計図

書によるものとし、過度の締固めを行わないようにしなければならない。 

３．請負人は、土壌構造を不良にする場合があるため、降雨直後には耕起を

行ってはならない。 

４．請負人は、耕起回数の設定については、土壌条件、設計意図を考慮して、

締固めの弊害が大きくならないように設定しなければならない。 

また、請負人は、耕起回数が設定しがたい場合は、試験施工などを行い、

設計図書に関して監督員と協議のうえ、回数設定を行わなければならない。 

１－５－５ 土性改良工 

１．土性改良は、植栽基盤の物理性の改良を図ることとする。 

中和剤施用は、植栽基盤の化学性の改良を図ることとする。 

除塩は、塩類濃度の高い土壌を植栽基盤として使用可能な状態にするこ

ととする。 

２．請負人は、土性改良の施工については、改良効果が十分に発揮されるよ

う土壌改良材などを植栽基盤土壌に均一に混合しなければならない。 

３．請負人は、中和剤施用については、中和効果が十分に発揮されるよう中

和剤などを植栽基盤土壌に均一に混合しなければならない。 

４．除塩の施工については、設計図書によるものとし、これにより難い場合

は、以下の各号の規定による。 

（１）請負人は、土壌の種類に対応した工法を選定しなければならない。 

（２）請負人は、土壌がヘドロである場合は、土壌が乾燥した時に耕耘を行

い、乾燥、風化を促進させ、排水処理を施した後、早期に除塩効果を上

げるため散水を行わなければならない。また、排水処理については、設

計図書によるものとし、これにより難い場合は、設計図書に関して監督

員と協議しなければならない。 

５．請負人は、施肥については、設計図書に示す種類と量の肥料を過不足な

く施用しなければならない。 

１－５－６ 表土盛土工 

１．表土盛土工の施工については、以下の各号の規定による。 

（１）請負人は、表土盛土材を仮置する場合は、表土盛土堆積地の表面を短

辺方向に沿って3％～5%程度の表面排水勾配を設け、また、端部の法面

勾配は１：1.8未満としなければならない。 

（２）請負人は、敷均した表土と下層土とのなじみを良くするため、粗造成

面をあらかじめ耕起し、植物の生育に有害なものを取り除いたうえで、
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設計図書に示された仕上がり厚となるようにしなければならない。 

２．請負人は、表土盛土堆積地の崩壊防止、飛砂防止のため、表土盛土表面

部分の締固め、表面安定処理、種子吹付などの表面保護に配慮しなければ

ならない。 

３．請負人は、流用表土及び発生表土、採取表土、購入表土の搬入時に、表

土の品質の確認を行わなければならない。 

なお、還元状態の進行や物理性の劣化など、堆積期間中の性状の劣化が

認められた場合は、監督員の承諾を得て、酸化剤あるいはばっ気による酸

化の進行、通気、透水性の改良などの処理を行わなければならない。 

１－５－７ 人工地盤工 

１．請負人は、人工地盤排水層の施工については、設計図書に示された仕上

がり厚となるように施工しなければならない。 

２．請負人は、フィルターの施工については、フィルターの破れなどを確認

し、すき間や折れのないように施工しなければならない。 

３．請負人は、人工地盤客土の施工にあたり、以下の事項により施工しなけ

ればならない。 

（１）請負人は、設計図書に示された種類の客土材を使用し、これに示され

た仕上がり厚となるように施工しなければならない。 

（２）請負人は、客土材が飛散しないように留意し、周辺を汚さないように

しなければならない。 

１－５－８ 造形工 

１．築山は、平坦な敷地景観に変化を与えるために小さな山を作り、修景的

な起伏を与える景姿作業のこととする。 

２．表面仕上げは、締固め作業の一環として、平面に盛土表面の不陸をとる

こと、または、緩やかな起伏をつける修景的な整形仕上げ作業のこととす

る。 

３．請負人は、表面仕上げの施工については、残材、転石などを除去し、平

面部と起伏部がなじむよう、修景的配慮をしなければならない。 

４．築山の施工については、以下の各号の規定による。 

（１）請負人は、設計図書に基づき位置、高さを設定し、周囲の条件に従っ

て景姿の修正を行いながら仕上げなければならない。 

（２）請負人は、築山の表面仕上げにあたっては、締め固めすぎないように

施工し、各種の排水施設の位置及び表面排水勾配を十分考慮して仕上げ

なければならない。 

（３）請負人は、監督員の指示する主要な部分の施工図を作成し、監督員に
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提出しなければならない。 

 

第６節 法面工 

１－６－１ 一般事項 

１．本節は、法面工として法面ネット工、法枠工、編柵工、植生工、かご工

その他これらに類する工種について定める。 

２．請負人は、法面の施工にあたって、「道路土工－切土工・斜面安定工指

針 のり面工編」（日本道路協会、平成21年6月）「道路土工－盛土工指針

5-6 盛土のり面工の施工」（日本道路協会、平成22年4月）「のり枠工の設

計・施工指針第8章吹付枠、第9章プレキャスト枠工、第10 章現場打ちコ

ンクリート枠工、第11章中詰工」（全国特定法面保護協会、平成25年10月）

及び「グランドアンカー設計・施工基準、同解説第7章施工」（地盤工学会、

平成24年5月）の規定によらなければならない。これ以外の施工方法によ

る場合は、施工前に設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

１－６－２ 材料 

請負人は、法面ネット工の施工に使用する材料については、施工前に品質

を証明する資料を作成し、監督員の承諾を得なければならない。 

１－６－３ 法面ネット工 

１．埋設ネットは、法面上に金網を張り、その上に植生基材吹付工を行い、

金網によって客土層を保持することとする。 

被覆ネットは、植生工を施工した後、その上から金網で被覆し、植物の

崩落を防止することとする。 

樹脂ネットは、植生工を施工した後、その上から樹脂性のネットで被覆

し、植物の崩落を防止することとする。 

２．請負人は、法面ネット工の施工については、ネットの境界にすき間が生

じないようにし、ネットの荷重によってネットに破損が生じないようネッ

トを取り付けなければならない。 

３．埋設ネット及び被覆ネットの施工については、以下の各号の規定による。 

（１）請負人は、ネットの金網を法面の凹凸に合わせてなじみ良く張り、金

網の継目は編み込みとして金網の連続性が失われないように施工しな

ければならない。 

（２）請負人は、法面に凹凸が多い場合は、アンカーピンを割り増しすると

ともに、座金付コンクリート釘を使用して確実に留めなければならない。 

（３）請負人は、法肩部では巻き込みを十分に行わなければならない。 

なお、軟質な土壊などで固定できない場合は、アンカー長、本数など
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を監督員と協議しなければならない。 

１－６－４ 法枠工 

法枠工の施工については、第３編２－14－４法枠工の規定による。 

１－６－５ 編柵工 

１．編柵は、不安定な土砂の流失を防止することを目的とし、樹脂製のネッ

トなどを斜面上に等高線状または階段状に設置することとする。 

２．請負人は、段切りを行う法面での編柵の施工については、段切りよりも

前に編柵を施工してはならない。 

３．請負人は編柵の材料については、設計図書に示された材料で全部まかな

えない場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得てほかの材料を混用す

ることができる。 

４．請負人は、編柵の施工については、粗朶の編み上げは緩みのないように

上から締め付けながら行い、最上端の２本は十分ねじりながら、もしくは

鉄線で緊結し抜けないように仕上げなければならない。 

５．請負人は、樹脂製の編柵の色については、設計図書によるものとし、こ

れにより難い場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

１－６－６ 植生工 

植生工の施工については、第３編２－14－２植生工の規定による。 

１－６－７ かご工 

かご工の施工については、第３編２－14－７かご工の規定による。 

 

第７節 公園カルバート工 

１－７－１ 一般事項 

１．本節は、公園カルバート工として作業土工（床掘り・埋戻し）、場所打

函渠、プレキャストカルバート工その他これらに類する工種について定め

る。 

２．公園カルバート工の施工については、第６編第１章第７節カルバート工

の規定による。 

 

第８節 擁壁工 

１－８－１ 一般事項 

１．本節は、擁壁工として作業土工（床掘り・埋戻し）、場所打擁壁工、プ

レキャスト擁壁工、小型擁壁工、水替工、コンクリートブロック工、緑化

ブロック工、石積工その他これらに類する工種について定める。 

２．請負人は、擁壁工の施工にあたっては、「道路土工－擁壁工指針５－１
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１・６－１０施工一般」（日本道路協会）及び土木構造物標準設計第２巻

解説書4．3施工上の注意事項（全日本建設技術協会）の規定の規定による。

これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

１－８－２ 材料 

１．石積工の間知石、割石、割角石、割板石、切角石、切板石については、

以下の規格に適合したもの、または、これと同等品以上の品質を有するも

のとする。 

JIS A 5003（石材） 

２．石積工の石材については、以下の各号の規定による。 

（１）請負人は、設計図書に示された石材の大きさ及び形状を用いるととも

に、色合いに留意し、割れ、欠けなどの欠点のないものを選定しなけれ

ばならない。 

（２）請負人は、現場搬入前に写真または見本品を監督員に提出しなければ

ならない。 

（３）請負人は、設計図書に示されていない場合で、修景的配慮が材料に必

要と考えられる場合は、施工前に品質、数量証明書、その材料を使用し

た施工図を作成し、監督員の承諾を得なければならない。 

１－８－３ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定による。 

１－８－４ 場所打擁壁工 

場所打擁壁工の施工については、第１編第３章無筋、鉄筋コンクリートの

規定による。 

１－８－５ プレキャスト擁壁工 

プレキャスト擁壁工の施工については、第３編２－15－２プレキャスト擁

壁工の規定による。 

１－８－６ 小型擁壁工 

小型擁壁工の施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンクリートの規

定による。 

１－８－７ 水替工 

水替工の施工については、第３編２－10－７水替工の規定による。 

１－８－８ コンクリートブロック工 

コンクリートブロック工の施工については、第３編２－５－３コンクリー

トブロック工の規定による。 
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１－８－９ 緑化ブロック工 

緑化ブロック工の施工については、第３編２－５－４緑化ブロック工の規

定による。 

１－８－10 石積工 

１．石積工の施工については、以下の各号の規定による。 

（１）石積工の施工については、第３編２－５－５石積（張）工の規定によ

る。 

（２）請負人は、石積工の施工については、設計意図を十分理解したうえで

施工しなければならない。 

（３）請負人は、材種、形状、色合い、周囲との取り合いなどを十分考慮し、

積み模様、張り模様に修景的配慮をしなければならない。 

（４）根石は、石積最下部に据えられ、上部の石の重量を受ける石のことと

する。 

天端石は、石積頂部に据えられる2面あるいは3面の見え掛かり面を持

つ石のこととする。 

笠石は、石積頂部に据えられる平らな加工石で、稜線の通るものとす

る。 

（５）請負人は、根石、天端石、笠石に考慮し、上に載せる石を想定して施

工しなければならない。 

（６）合端は、石材と石材が接触する部分とする。 

（７）請負人は、目地、合端に植物を植栽する場合には植栽スペースを確保

しなければならない。 

２．請負人は、石積工の石材の運搬については、石材の表面を損傷しないよ

うに十分留意しなければならない。 

３．請負人は、石積工の土ぎめの施工については、土が十分締固まるように

丁寧に施工しなければならない。 

４．請負人は、石積工の裏込コンクリート及び目地モルタルの施工について

は、石の表面を汚さないように施工しなければならない。 

５．請負人は、石積工の天端石、笠石、端部の留め石の施工については、天

端や笠部、端部以外の部分に使用する石よりも大きい石を選択し、使用し

なければならない。 

なお、留め石は、石積端部に据えられる石のこととする。 

６．練石積工の伸縮目地及び水抜管の施工については、以下の各号の規定に

よる。 

（１）請負人は、伸縮目地の施工については、設計図書に示された位置に施
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工し、修景的配慮をしなければならない。 

（２）請負人は、伸縮目地の施工については、石積延長20ｍ以内に１ヶ所伸

縮目地を設置し、特に地盤の変化する箇所、石積高さが著しく異なる箇

所または、石積の構造が異なる箇所には伸縮目地を設け、基礎部まで切

断しなければならない。 

（３）請負人は、水抜管の施工については、３㎡以内に１箇所の割合で、千

鳥に設置しなければならない。 

ただし、湧水などのある箇所の処理方法については、設計図書に関し

て監督員と協議しなければならない。 

７．崩れ積の施工については、以下の各号の規定による。 

（１）崩れ積は、野面石を用いた石積で、下段の石の裏側に上段の石を差し

込むようにして積み上げるもののことで、積み上げた石の表面が不揃い

で変化に富むものとする。 

 

（崩れ積） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）請負人は、崩れ積の施工については、石と石が２点以上かみ合うよう

に施工しなければならない。 

８．面積の施工については、以下の各号の規定による。 

（１）面積は、野面石を用いた石積で、大きさの異なる石材を、表面が平ら

になるように修景的配慮を加えながら、面を合わせて積み上げるものの

ことで、原則として、表面の加工は加えないものとする。 
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（面積） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）請負人は、面積の天端石の施工については、天端石には稜線の出るよ

うな石を採用しなければならない。 

（３）請負人は、飼石、詰め石が多くならないように配慮して施工しなけれ

ばならない。 

９．玉石積の施工については、以下の各号の規定による。 

（１）玉石積みは、大きさの揃った玉石を用いた石積で、目地が上下に通ら

ないように積み上げるもののことで、伝統的な積み方には、小口積、長

手積または布積、矢羽積などかあるが、現在では均質な石材の入手が困

難なため、標準積のような積み模様となるものとする。 

（２）請負人は、玉石積の施工については、石同士がかみ合うように施工し

なければならない。 

10．野面小端積の施工については、以下の各号の規定による。 

（１）野面小端積は、野面小端石を用いた石積で、厚みの異なる大小の野面

小端石材を、小口が見えるように修景的配慮を加えながら組み合わせて

積むものとする。 
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（玉石積） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（野面小端積） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）請負人は、野面小端積の施工については、修景的配慮を加えて水平目

地を強調するように配慮し、野面小端石を大小組み合わせて施工し、

個々の石の稜線、石の角に配慮して施工しなければならない。 

11.修景割石積の施工については、以下の各号の規定による。 

（１）修景割石積は、割石や割角石を用いた石積で、大きさの異なる大小の

石材を選別し、修景的配慮を加えなから組み合わせ、面を揃えて積み上

げるものとする。 
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（修景割石積） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）請負人は、天端石のある場合は、天端石に天端以外の部分に使用する

石よりも大きい石材を使用し、稜線が通るように施工しなければならな

い。 

12．修景切石積の施工については、以下の各号の規定による。 

（１）修景切石積は、切角石を用いた石積で、大きさの異なる大小の切石材

を修景的配慮を加えながら組み合わせ、面を揃えて積み上げたものとす

る。 

 

（修景切石積） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13．こぶだし石積の施工については、以下の各号の規定による。 

（１）こぶだし石積は、割角石を用いた石積で、割角石の割肌の合端をすり

あわせることにより、面がこぶ状になるものとする。 
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（こぶだし石積） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）請負人は、こぶだし石積の修景要素として重要な目地については、修

景的配慮を加えて施工しなければならない。 

14．割小端積の施工については、以下の各号の規定による。 

（１）割小端積は、割小端石を用いた石積で小口が見えるように水平に積み

上げたものとする。 

 

（割小端積） 

 

 

 

 

 

 

（２）請負人は、天端石のある場合は、天端石に大きい石材を使用し、稜線

が通るように施工しなければならない。 

（３）請負人は、石材の形状寸法や石種が異なるものを混合して積む場合は、

割小端石の大小や石種の混ぜ具合について修景的配慮を加えて施工し

なければならない。 

15．間知石積、雑割石積、割石積の施工については、以下の各号の規定によ

る。 

（１）間知石積は、問知石を用いた石積のこととする。 



 

第７編公園緑地編 第１章基盤整備（R2.10） 

7-20 
第７編公園緑地編 第１章基盤整備（R2.10） 

雑割石積は、雑割石を用いた石積のこととする。 

割石積は、割石を用いた石積のこととする。 

 

（間知石積） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（雑割石積） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（割石積） 

 

 

 

 

 

 

 

（２）請負人は、合端については現場加工を行わなければならない。
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第２章 植栽 

 

第１節 適用 

１．本章は、公園緑地工事における植栽工、移植工、樹木整姿工、仮設工その

他これらに類する工種について適用する。 

２．仮設工は、第３編第２章第10節仮設工の規定による。 

３．本章に特に定めのない事項については、第１編共通編、第２編材料編、第

３編土木工事共通編の規定による。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

請負人は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類

による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に

従うものとし、または疑義がある場合及び以下の基準類に改定があった場合に

は監督員と協議しなければならない。 

日本公園緑地協会：都市公園技術標準解説書      （令和元年度版） 

日本緑化ｾﾝﾀｰ 公共用緑化樹木等品質寸法規格基準(案)の解説 

（平成21年２月）

建設省 都市緑化における下水汚泥の施用指針     （平成７年９月） 

 

第３節 植栽工 

２－３－１ 一般事項 

１．本節は、植栽工として高木植栽工、中低木植栽工、特殊樹木植栽工、地

被類植栽工、播種工、花壇植栽工、樹木養生工、樹名板工、根囲い保護工

その他これらに類する工種について定める。 

２．請負人は、樹木等（樹木または地被植物）が工事完成引渡し後に、施設

管理者が適切な管理をした場合において、1 年以内に植裁したときの状態

で枯死または形姿不良となった場合は、当初植栽した樹木等と同等または

それ以上の規格のものに植え替えなければならない。 

ただし、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、地すべり、落雷、火災、

騒乱、暴動等の天災により流失、折損、倒木した場合にはこの限りではな

い。 

枯死または形姿不良の判定にあたっては、監督員と請負人が立会うもの

とし、植替えの時期については、監督員と協議するものとする。 
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なお、枯死または形姿不良とは、枯枝が樹冠部のおおむね３分の２以上

となった場合、または通直な主幹をもつ樹木については、樹高のおおむね

３分の１以上の主幹が枯れた場合をいい、確実に同様の状態となるものを

含むものとする。 

３．請負人は、植栽する樹木等の枯損等を防ぐため、搬入日に植え付けられ

るようにしなければならない。 

なお、これにより難い場合は、根鉢が乾燥しないように、こもまたはむ

しろ等で養生し、期間が半日以上に及ぶ場合は、監督員と協議するものと

する。 

４．請負人は、植付けや掘り取りに機械を使用する場合は、植栽地や苗圃等

を締め固めないように注意し、やむを得ず締め固めたときは耕耘等により

現状に戻さなければならない。 

２－３－２ 材料 

ｌ．樹木は、「国土交通省公共用緑化樹木品質寸法規格基準（案）」の規格に

適合したものまたは、これと同等以上の品質を有するものとする。 

（１）寸法は設計図書によるものとし、品質は表２－１品質規格表（案）〈樹

姿〉、表２－２品質規格表（案）〈樹勢〉によるものとする。 

なお、設計図書に示す寸法は原則として最低値を示すものとする。 

（２）樹木の品質寸法規格に関する用語の定義は、表２－３によるものとす

る。 

 

表２－１ 品質規格表（案） 

〈樹姿〉 

項 目 規       格 

樹 形 樹種の特性に応じた自然樹形で、樹形が整っていること。 

幹＊ 幹がほぼまっすぐで、単幹であること。 

（但し、株立物及び自然樹形で幹が斜上するものはこの限り 

でない。） 

枝葉の配分 配分が四方に均等であること。 

枝葉の密度 徒長的な生長あるいはその他の異常な生長が認められず、節間

が詰まり、着葉密度が良好であること。 

下枝の位置 樹冠を形成する一番下の枝の高さが適正な位置にあること。 

＊高木にのみ適用 
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表２－２ 品質規格表（案） 

〈樹勢〉 

項 目 規       格 

生 育 健全な成長を呈し、樹木全体で活力のある健康な状態で育って

おり、移植容易なように根づくりされたものであること。 

根 根系の発達が良く、四方に均等に配分され、根鉢範囲に細根が

多く、乾燥していないこと。 

根 鉢 樹種の特性に応じた適正な根鉢、根株をもち、鉢くずれのない

よう、堅固に根巻きされ、乾燥していないこと。 

ふるい掘りでは、特に根部の養生を十分にするなど（乾き過ぎ

ていないこと）根の健全さが保たれ、損傷がないこと。 

葉 正常な葉形、葉色、密度（着葉）を保ち、しおれ（変色・変形）

や衰弱した葉がなく、生き生きしていること。 

樹 皮 

（肌） 

損傷、ゆ傷痕跡がほとんど目立たず、正常な状態を保っている

こと。 

枝 徒長枝が無く、樹種の特性に応じた枝の姿を保ち、枯損枝、枝

折れ等の処理、及び必要に応じ適切な剪定が行われているこ

と。 

病虫害 発生がないもの。過去に発生したことのあるものにあっては、

発生が軽微で、その痕跡がほとんど認められないよう育成され

たものであること。 
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表２－３ 公共用緑化樹木の品質寸法基準（案）における定義 

 

用 語 定       義 

公共用 

緑化樹木 

主として公園緑地、道路、公共施設等の、緑化に用いられる樹

木材料をいう。 

 

樹 形 
 

樹木の特性、年数、手入れの状態によって生ずる幹と樹冠によ

って構成される固有の形をいう。 

なお、樹種特有の形を基本として育成された樹形を「自然樹形」

という。 

 

樹 高 

(略称：Ｈ） 

樹木の樹冠の頂端から根鉢の上端までの垂直高をいい、一部の

突出した枝及び先端は含まない。 

なお、ヤシ類など特殊樹にあって「幹高」と特記する場合は幹

部の垂直高をいう。 

 

幹 周 

(略称：Ｃ） 
 

樹木の幹の周長をいい、根鉢の上端より、1.2ｍ上がりの位置

を測定する。この部分に枝が分岐しているときは、その上部を

測定する。幹が２本以上の樹木においては、おのおのの幹周の

総和の70％をもって幹周とする。 

なお、「根元周」と特記する場合は、幹の根元の周長をいう。 

枝 張 

（葉 張）(略

称：Ｗ） 

樹木の四方面に伸張した枝（葉）の幅をいう。測定方向により

幅に長短がある場合は、最長と最短の平均値とする。 

なお、一部の突出した枝は含まない。葉張とは低木についてい

う。 

株 立 

（物） 

樹木の幹が根元近くから分岐して、そう状を呈したものをい

う。 

なお、株物とは低木でそう状を呈したものをいう。 

 

 

株立数 

(略称：BN) 

株立（物）の根元近くから分岐している幹（枝）の数をいう。

樹高と株立数の関係については以下のように定める。 

２本立…………１本は所要の樹高に達しており、他は所要の       

樹高の７０％以上に達していること。 

３本立以上……過半数は所要の樹高に達しており、他は所要       

の樹高の７０％以上に達している。 

単 幹 幹が根元近くで分岐せず１本であるもの。 

徒 長 枝葉の伸張生長だけが盛んで、組織の充実が伴わない状態。 

根 鉢 樹木の移植に際し掘り上げられる根系を含んだ土のまとまり

をいう。 

ふるい掘り 樹木の移植に際し土のまとまりをつけず掘り上げること。ふる

い根、素掘りともいう。 

 

（３）掘り取りについては、根鉢は表２－４標準とし、樹種・時期などを考

慮のうえ、必要に応じ、なわ・わらなどで堅固に根巻きしたものとする。

ただし、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。 
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表２－４ 根鉢径の標準 

 

幹周り（cm） 根元径に対する根鉢径 

5以上～20未満 ６  倍 

20以上～60未満 ５  倍 

60以上～90未満 ４  倍 

 

２．特殊樹木の材料は、第７編２－３－２材料第１項の規定による。 

３．地被類の材料については、以下の事項に適合したもの、またはこれと同

等以上の品質を有するものとする。 

使用する材料については、設計図書によるものとし、雑草の混入がなく、

根系が十分発達した細根の多いものとする。 

また、請負人は現場搬入後は、材料を高く積み重ねて圧迫したり、長期

間寒乾風や日光にさらして乾燥させたりしないよう注意しなければなら

ない。 

（１）草本類、つる性類及びササ類は、指定の形状を有し、傷・腐れ・病虫

害などのないもので十分に培養された、コンテナ品または同等以上の品

質を有するものとする。 

（２）草本類、つる性類、ササ類はすべて茎葉及び根系が充実したものであ

って、着花類については花及びつぼみの良好なものとする。 

（３）球根類は、品種、花の色・形態等が、品質管理されたもので、粒径が

そろっているものとする。 

（４）宿根草は傷、腐れ、しおれのない生育良好なものとする。 

（５）芝は肥よく地に栽培され、刈り込みのうえ土付けして切り取ったもの

とし、切り取った後長時間を経過して乾燥しているものでなく、また、

土くずれ・むれなどのないものとする。 

（６）芝は生育がよく、緊密な根系を有するもので、茎葉の萎凋・病虫害・

雑草の根系などのないものとする。 

４．種子は、以下の規格に適合したものまたは、これと同等品以上の品質を

有するものとする。 

（１）腐れ、病虫害がなく、雑草の種子など、きょう雑物を含まない良好な

発芽率をもつものとする。 

（２）品種、花の色・形態等が、品質管理されたもので、粒径がそろってい

るものとする。 
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５．花卉類の材料については以下の事項に適合したものまたは、これと同等

品以上の品質を有するものとする。 

（１）指定の形状を有し、傷・腐れ・病虫害などのないもので、根系が十分

に発達した、コンテナ品または同等以上の品質を有するものとする。 

（２）茎葉及び根系が充実したもので、着花（つぼみ）のあるものについて

は、その状態が良好なものとする。 

６．支柱の材料については、以下の事項に適合したものまたは、これと同等

以上の品質を有するものとする。 

（１）丸太支柱材は杉丸太とし、設計図書に示す寸法を有し、割れ、腐食、

末落ち等のない平滑な直幹材を皮はぎした生材でなければならない。た

だし、同等の品質を持つ檜丸太で代用することができる。その防腐処理

は設計図書によるものとする。 

① 杭に使用する丸太は、元口の先端を加工し、見え掛かり切り口及び

横木は全面面取り仕上げ品でなければならない。 

② 木材防腐処理は、特に指定のない限り木材防腐剤を「JIS K 1570」

に適合するものとし、その処理方法は「加圧式防腐処理「JIS A 

9002」に適合するものとする。 

（２）竹支柱材は、２年生以上で粘り強く、曲がり、腐食、虫食い、変色等

のない生育良好な節止め品とする。 

（３）パイプ支柱材は、設計図書によるものとするが、設計図書に示されて

いない場合は、JIS G 3452（配管用炭素鋼鋼管）の規格品に第７編３－

１３－３と総仕上げ工の防錆処理を施したうえ、合成樹脂ペイント塗仕

上げするものとする。 

（４）ワイヤロープ支柱材は、設計図書によるものとするが、設計図書に示

されていない場含は、JIS G 3525（ワイヤーロープ）の規格品を使用す

るものとする。 

（５）杉皮または桧皮は、大節・割れ・腐れなどのないものとする。ただし、

天然繊維材を使用する場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

（６）シュロ縄は、より合わせが均等で強じんなもので、腐れ・虫食いがな

く、変色のない良質品とする。 

７．根巻きの材料については、以下の事項に適合したものまたは、これと同

等以上の品質を有するものとする。 

（１）わらは、調整した新鮮なもので、虫食い、変色などのない良質なもの

とする。 

（２）こも、空俵、なわなどのわら製品は、新鮮なもので虫食い、変色など
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のない良質なものとする。 

（３）根巻き材は、天然繊維材を使用する場合は、監督員の承諾を得なけれ

ばならない。 

８．幹巻の材料については、以下の事項に適合したものまたは、これと同等

以上の品質を有するものとする。 

（１）わらは第７編２－３－２材料第７項（１）、シュロ縄は２－３－２材

料第６項(６)によるものとする。 

（２）幹巻材は、天然繊維材を使用する場合は、監督員の承諾を得なければ

ならない。 

９．植え込みに用いる客土の材料は、樹木の生育に適した土で、その材料は

以下の事項に適合したものまたは、これと同等以上の品質を有するものと

する。 

（１）客土は植物の生育に適合した土壌で、小石、ごみ、雑草などのきょう

雑物を含まないものとする。 

（２）客土の種類は設計図書によるが、その定義は以下による。 

畑 土：畑において耕作の及んでいる範囲の土壌 

黒 土：黒色の膨軟な火山灰土壌 

赤 土：赤色の火山灰土壌 

真砂土：花こう岩質岩石の風化土 

山 砂：山地から採集した粒状の岩石 

腐葉土：広葉樹の落葉を堆積させ腐らせたもの 

（３）客土の品質管理基準については、試験項目、試験方法は、設計図書に

よるものとする。また、これにより難い場合は、工事着手前に、設計図

書に関して監督員と協議の上、ｐH、有害物質についての試験を必要に

応じて行うものとする。 

10．肥料の材料については、第７編１－５－２材料の規定による。 

11．薬剤は、病害虫・雑草などの防除及び植物の生理機能の増進または抑制

のため、あるいはこれらの展着剤として使用するもので、以下の事項に適

合したものとする。 

（１）薬剤は、農薬取締法（平成26年6月改正、法律第69号）に基づくもの

でなければならない。 

（２）薬剤は、それぞれの品質に適した完全な容器に密封されたもので、変

質がなく、商標または商品名・種類（成分表）・製造業者名・容量が明

示された有効期限内のものとする。 

（３）薬剤は、管理責任者を定めて保管しなければならない。 
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12．土壌改良の材料については、第７編１－５－２材料の規定による。 

13．樹木養生工で使用する材料の種類及び規格については、設計図書による

ものとし、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得る

ものとする。 

14．樹名板工に使用する材料の種類及び規格については、設計図書によるも

のとし、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得るも

のとする。 

15．根囲い保護工に使用する材料の種類及び規格については、設計図書によ

るものとし、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得

るものとする。 

２－３－３ 高木植栽工 

１．請負人は、搬入する樹木については、掘取りから植付けまでの間、乾燥、

損傷などに注意して活着不良とならないように処理しなければならない。 

２．樹木の植栽については、以下の各号の規定による。 

（１）請負人は、植栽に先立って水分の蒸散を抑制するため、適度に枝葉を

切り詰め、または枝透かしをするとともに、根部は、割れ、傷などの部

分を切り除き活着を助ける処置をしなければならない。 

（２）請負人は、樹木の植付けが迅速に行えるようにあらかじめ、その根に

応じた余裕のある植穴を掘り、水、客土などを準備して樹木を持込んだ

後、直ちに植栽しなければならない。 

（３）請負人は、植穴については、がれきなど生育に有害な物を取り除き、

穴底をよく耕した後、平坦に敷き均さなければならない。 

（４）請負人は、植付けにあたっては、樹木の目標とする生長時の形姿、景

観及び付近の風致を考慮し、表裏を確かめたうえで修景的配慮を加えて

植え込み、根部に間隙のないよう土を充分に突き入れなければならない。 

なお、水ぎめをする必要のない樹種を除いて、根鉢の周囲に土が密着

するように、水を注ぎながら植付けなければならない。 

（５）請負人は、かん水については、根廻りに良質土を入れた後、泥水が根

に接着するよう行わなければならない。 

（６）請負人は、埋戻しについては、水が引くのを待って埋戻土を入れ、軽

く押さえて、地均ししなければならない。 

（７）請負人は、植付けに際して土ぎめをする樹種においては、根廻りに良

質土を入れ、根(鉢)に接着するよう突固めなければならない。 

（８）請負人は、樹木植付け後、直ちに控木を取り付けることが困難な場合

は、仮支柱を立て樹木を保護しなければならない。 
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（９）請負人は、植栽した樹木及び株物には、原則として水鉢を切り、工事

中はもとより、担保期間中においても必要に応じてかん水を行なわなけ

ればならない。 

（10）請負人は、樹木の植栽は、設計意図及び付近の風致を考慮して、まず

景趣の骨格を造り、それに倣って全体の配植をしなければならない。 

（11）請負人は、植栽後整姿・剪定を行う場合は、付近の景趣に合うように、

修景的配慮を加えて行うとともに、小枝間の清掃その他必要な手入れを

しなければならない。 

３．請負人は、土壌改良材などを使用する場合は、客土または埋戻土と十分

混ぜ合わせて使用しなければならない。 

４．請負人は、施肥をする場合は、所定の量を植物の根に触れないように施

し、覆土しなければならない。 

５．樹木の支柱の設置については、以下の各号の規定による。 

（１）樹木支柱は、丸太の末口を上にして打ち込み、丸太相互の接合部は長

さ10㎝の鉄釘を打ち、亜鉛引き鉄線（＃18）を２本寄せにして綾掛け３

回、割掛け２回で結束する。樹幹は杉皮等で保護し、シュロ縄を２本寄

せにして綾掛け、割掛けとも３回とし、動揺しないように結束しなけれ

ばならない。 

なお、支柱が所定の深さまで打ち込めない場合は、監督員に報告し指

示を受けることとする。 

（２）請負人は、添木を使用する場合は、設計図書に定める材料で、樹幹が

倒伏することのないよう取り付けなければならない。 

（３）請負人は、八ッ掛、布掛の場合の支柱の組み方については、立地条件

（風向、土質、樹形及びその他）を考慮し、樹木が倒伏・屈折及び振れ

ることのないよう堅固に取り付け、その支柱の基礎は地中に埋め込んで

根止に杭を打ち込み、丸太は釘打ちし、唐竹は竹の先端を節止したうえ、

釘打ちまたはのこぎり目を入れて鉄線で結束しなければならない。 

（４）請負人は、八ッ掛の場合は、控えとなる丸太（竹）を幹（主枝）また

は丸太（竹）と交差する部位の２箇所以上で結束しなければならない。 

なお、修景的に必要な場合は、支柱の先端を切りつめるものとする。 

（５）請負人は、ワイヤロープを使用して控えとする場合は、樹幹の結束部

には所定の幹当を取り付け、指定の本数のロープを効果的な方向と角度

にとり、止杭などに結束しなければならない。また、ロープの末端結束

部は、ワイヤクリップなどで止め、ロープ交差部も動揺しないように止

めておき、ロープの中間にタ一ンバックルを使用するか否かに関わらず、
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ロープは緩みのないように張らなければならない。 

（６）請負人は、地下埋設型支柱の施工については、周辺の舗装や施設に

支障のないよう施工しなければならない。 

６．請負人は、幹巻きを施す樹木については、地際から樹高の60％内外の範

囲について、幹及び主枝の周囲をわらなどで厚薄のないように包み、その

上から２本合わせのシュロ縄を10cm内外の間隔に巻き上げなければなら

ない。ただし、幹巻きテープ（天然繊維製）を使用する場合は、シュロ縄

で巻き上げる必要はないものとする。 

２－３－４ 中低木植栽工 

中低木植栽工の施工については、第７編２－３－３高木植栽工の規定によ

る。 

２－３－５ 特殊樹木植栽工 

特殊樹木植栽工の施工については、第７編２－３－３高木植栽工の規定に

よる。 

２－３－６ 地被類植栽工 

１．請負人は、リュウノヒゲ、ササなどの地被類の植付けについては、下地

を十分に耕し、ごみ、がれき、雑草など、生育に支障となるものを除去し

た後、水勾配をつけ、不陸整正を行わなければならない。その後、植付け

に適した形に調整したものを植え、容易に抜けないよう軽く押さえて静か

にかん水しなければならない。 

２．芝の張付けについては、以下の各号の規定による。 

（１）芝床は、機械の通過等によって不透水層や過剰締め固めが生じないよ

う造成、工事の切り回し等十分配慮しなければならない。 

（２）張芝に先立ち、芝床は再度20㎝程度耕耘したうえ、排水勾配に基づき

敷き均さなければならない。この場合、ごみ、がれき、雑草等を丁寧に

除去するものとする。 

（３）芝片は、指定の目地をとって交互に並べて張付け、転圧を行わなけれ

ばならない。 

（４）必要に応じて、張芝１㎡につき芝串20～30で止めなければならない。 

（５）目土は敷き均すのではなく、すり込むように均し、必要以上に厚くし

てはならない。特に芝片と芝片の間は入念にすり込まなければならない。 

（６）張芝に使用する芝は、現場搬入後も高く積み重ねたり、長い間現場に

放置したり、長時間直射日光にさらしてはならない。 

３．請負人は、芝張付け完了後から引渡しまでの間、目土が掘れないように

灌水を行うなど適切な管理を行わなければならない。 
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４．請負人は、芝及び地被類の補植については、芝付け箇所は良質土を投入

し、不陸整正を行い、芝面が隣接芝生面と同一平面をなすよう、施工しな

ければならない。 

２－３－７ 播種工 

１．請負人は、播種工の施工については、地盤の表面をわずかに掻き起こし

整地した後に、設計図書に示す量を厚薄のないように播き付け、土を薄く

敷き均し、柔らかく押し付け、施工後は、発芽を良好にするための適切な

養生をしなければならない。 

２．請負人は、設計図書に示す播種材料が発芽期間を経過後に発芽しない場

合、再播種を行わなければならない。 

なお、施工時期及び発芽期間については設計図書に関して監督員と協議

しなければならない。 

２－３－８ 花壇植栽工 

１．請負人は、花壇植物の植え付けに先立って設計図書に示す深さに耕し、

がれきその他生育に支障となるものを取り除いた後、土塊を砕き、整地し

なければならない。 

２．請負人は、花壇植物の植え付けについては、開花時に花が均等になるよ

うに、設計図書の指示による高さにそろえて模様が現れるようにし、容易

に根が抜けないように軽く押さえて静かにかん水しなければならない。 

２－３－９ 樹木養生工 

１．請負人は、防風ネットの施工については、設計図書によるものとし、本

来の機能を果たすよう強固に固定するよう設置しなければならない。 

２．請負人は、寒冷紗巻きの施工については、設計図書によるものとし、本

来の機能を果たすよう強固に設置しなければならない。 

３．請負人は、植穴透水層の施工については、設計図書によらなければなら

ない。 

４．請負人は、空気管の施工については、設計図書によらなければならない。 

５．請負人は、マルチングの施工については、設計図書に示す厚みに均一に

敷き均さなければならない。 

２－３－10 樹名板工 

請負人は、樹名板の施工については、設計図書によるものとし、はずれる

ことのないよう樹名板支柱及び樹木などに堅固に固定しなければならない。 

２－３－11 根囲い保護工 

請負人は、根囲い保護の施工については、設計図書によらなければならな

い。 
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第４節 移植工 

２－４－１ 一般事項 

１．本節は、移植工として根回し工、高木移植工、根株移植工、中低木移植

工、地被類移植工、樹木養生工、樹名板工、根囲い保護工その他これらに

類する工種について定める。 

２．請負人は、植付けや掘り取りに機械を使用する場合は、植栽地や苗圃な

どを締め固めないように注意し、やむを得ず締め固めたときは耕耘などに

より原状に戻さなければならない。 

３．請負人は、掘り取り終了後ただちに埋戻し、旧地形に復旧しなければな

らない。 

４．請負人は、樹木の仮植を行う場合については、設計図書によらなければ

ならない。 

２－４－２ 材料 

移植工の材料については、植物材料については、設計図書によるものとし、

それ以外については、第７編２－３－２材料の規定による。 

２－４－３ 根回し工 

１．請負人は、根回しの施工については、樹種及び移植予定時期を充分考慮

して行うとともに、一部の太根は切断せず、適切な幅で形成層まで環状は

く皮を行わなければならない。 

２．請負人は、根回しの施工については、樹種の特性に応じて枝透かし、摘

葉等のほか控木の取り付けを行わなければならない。 

３．根回しの際の根鉢径については、表２－５を標準とする。ただし、これ

により難い場合は監督員と協議するものとする。 

４．請負人は、根鉢の周りは良質土で埋戻し、十分な灌水を行わなければな

らない。 

表２－５ 根鉢径の標準 

 

幹周り（cm） 根元径に対する根鉢径 

根回し径 掘り取り径 

5以上～20未満 5倍 6倍 

20以上～60未満 4倍 5倍 

60以上～90未満 3倍 4倍 
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２－４－４ 高木移植工 

１．高木移植工の施工については、以下に記載のない事項は、第７編２－３

－３高木植栽工の規定による。 

２．請負人は、樹木の移植については、樹木の掘り取りに先立ち、必要に応

じて、仮支柱を取り付け、時期及び土質、樹種、樹木の生育の状態などを

考慮して、枝葉を適度に切り詰め、または枝透かし、摘葉などを行わなけ

ればならない。 

３．請負人は、鉢を付ける必要のない樹種については、鉢よりも大きめに掘

り下げた後、表２－５に示す根鉢径の大きさに根を切り取り、掘り取らな

ければならない。また、傷などを生じないようにしなければならない。 

４．請負人は、鉢を付ける必要のある樹種については、表２－５に示す根鉢

径の大きさに垂直に掘り下げ、底部は丸味をつけて掘り取らなければなら

ない。 

５．請負人は、太根のある樹木の場合は、鉢の有無にかかわらず、根をやや

長めに切り取り、養生しなければならない。 

６．請負人は、樹木の根巻きを行う前に、あらかじめ根の切り返しを行い、

わら縄で根を堅固に巻き付け、土質または根の状態によっては、こもその

他の材料で養生した後、巻き付けなければならない。 

７．特殊機械掘取り、特殊機械運搬の機種及び工法等については、設計図書

によるものとし、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員と協議

しなければならない。 

８．請負人は、植穴復旧については危険が及ばないよう、掘取り後、穴を速

やかに復旧しなければならない。 

９．移植後１年以内に枯死した場合には、監督員の指示により、請負人は枯

死木その他の残存物の取片づけを行わなければならない。 

２－４－５ 根株移植工 

１．根株移植工の施工にあたり、以下の事項に記載のないものについては、

第７編２－３－３高木植栽工の規定による。 

（１）根株移植工は、森づくりの視点で早期に自然的で安定した樹林構成を

図るため、成木のみならず森を構成する林床の潅木、草本類をはじめ、

表土、土壌微生物、小動物そして埋土種子など多様な生物生態的可能性

を根株と共にセットで移植しようとする、自然植生の生態復元の工法で

あり、請負人は本工法の趣旨を踏まえて施工しなければならない。 

（２）請負人は、根株の移植先については、設計図書によるものとするが、

土壌や水分条件等の立地条件が同等の場所を選定する。ただし、これに
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より難い場合は、設計図書に関して監督員と協議するものとする。 

２．請負人は、根株の掘り取りについては、表土の乾燥した時期は避けるも

のとする。また根の損失を最小限にするため、丁寧に掘り取るとともに掘

り取り後の太根は、鋭利な刃物で切断しなければならない。 

３．請負人は、根株の根部の細根や根株にまつわる草本類の根茎は取り払う

ことのないようにする。 

４．請負人は、根株の材料の採取地、樹種及び規格については、設計図書に

よるものとし、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を

得なければならない。 

５．請負人は、根株の材料については、安定した活力のある樹林地から、病

虫害がなく良好に生育している樹木を採取しなければならない。また搬出

路等の条件である勾配、搬出距離等にも配慮し選定しなければならない。 

６．請負人は、根株の規格については、根元径の寸法とし、株立ちのものは、

おのおのの根元径の総和の70％の根元径としなければならない。 

２－４－６ 中低木移植工 

中低木移植工の施工については、第７編２－４－４高木移植工の規定によ

る。 

２－４－７ 地被類移植工 

地被類移植工の施工については、設計図書によるものとし、設計図書に示

されていない場合は、第７編２－３－６地被類植栽工の規定による。 

２－４－８ 樹木養生工 

樹木養生工の施工については、第７編２－３－９樹木養生工の規定による。 

２－４－９ 樹名板工 

樹名板工の施工については、第７編２－３－10樹名板工の規定による。 

２－４－10 根囲い保護工 

根囲い保護工の施工については、第７編２－３－11根囲い保護工の規定に

よる。 

 

第５節 樹木整姿工 

２－５－１ 一般事項 

１．本節は、樹木整姿工として高中木整姿工、低木整姿工、樹勢回復工、そ

の他これらに類する工種について定める。 

２．請負人は、対象となる植物の特性、樹木整姿の目的及び樹木整姿が対象

植物に及ぼす影響の度合いを十分理解したうえで施工しなければならな

い。 
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３．請負人は、発生する剪定枝葉、残材などについては、建設発生木材とし

て処分しなければならない。また、建設発生木材を再利用する場合の処分

方法については、設計図書によるものとし、これにより難い場合は、設計

図書に関して監督員と協議のうえ、所定の場所に集積しなければならない。 

２－５－２ 材料 

１．樹木修復に使用する材料については、以下の事項に適合したものまたは

これと同等以上の品質を有するものとする。 

（１）充填材の種類及び材質は、設計図書によるものとする。ただし、これ

により難い場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

（２）防腐剤の種類及び材質は、設計図書によるものとする。ただし、これ

により難い場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

２－５－３ 高中木整姿工 

１．高中木整姿工の施工については、以下の各号の規定による。 

（１）請負人は、基本剪定の施工については、樹形の骨格づくりを目的とし

た人力剪定作業をもって、樹種の特性に応じた最も適切な剪定方法によ

り行わなければならない。 

（２）請負人は、軽剪定の施工については、樹冠の整正、混み過ぎによる枯

損枝の発生防止などを目的とした人力剪定作業をもって、切詰め、枝抜

きなどを行わなければならない。 

（３）請負人は、機械剪定の施工については、機械を用いた刈り込み作業で、

樹種の特性に応じた最も適切な剪定方法によって行わなければならな

い。 

２．剪定の施工については、主として剪定すべき枝は、以下の各号の規定に

よる。 

（１）枯枝 

（２）生長のとまった弱小な枝（弱小枝）。 

（３）著しく病虫害におかされている枝（病虫害枝）。 

（４）通風、採光、架線、人車の通行などの障害となる枝（障害枝）。 

（５）折損によって危険をきたす恐れのある枝（危険枝）。 

（６）樹冠や樹形の形成上、及び樹木の生育上不必要な枝（冗枝、ヤゴ、胴

ブキ、徒長枝、カラミ枝、フトコロ枝、立枝など）。 

３．剪定の方法については、以下の各号の規定による。 

（１）請負人は、公園樹木の剪定については、特に修景上、規格形にする必

要のある場合を除き、自然樹形仕立てとしなければならない。また街路

樹は適切な街路景観の形成に適した仕立てを基本とする。 
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（２）請負人は、樹木の上方や南側の樹勢が盛んな部分は強く、下方や北側

の樹勢が弱い部分は弱く剪定しなければならない。 

（３）請負人は、太枝の剪定は切断箇所の表皮がはがれないよう、切断予定

箇所の数10cm上よりあらかじめ切除し、枝先の質量を軽くしたうえ、切

返しを行い切除する。また、太枝の切断面には必要に応じて、防腐処理

を施すものとする。 

（４）請負人は、樹枝については、外芽のすぐ上で切除しなければならない。

ただし、ヤナギ等のしだれ物については内芽で切るものとする。 

（５）請負人は、樹冠外に飛び出した枝切り取りや、樹勢回復するためなど

に行う切り返し剪定については、樹木全体の形姿に配慮し、適正な分岐

点より長い方の枝を付け根より切り取らなければならない。 

（６）請負人は、枝が混み過ぎた部分の中すかしや樹冠の形姿構成のために

行う枝抜き剪定については、不必要な枝（冗枝）などをその枝のつけ根

から切り取らなければならない。 

（７）請負人は、花木類の手入れについては、花芽の分化時期を考慮し、手

入れの時期及び着生位置に注意しなければならない。 

２－５－４ 低木整姿工 

１．請負人は、低木整姿工の施工については、以下に規定のない事項は、第

７編２－５－３高中木整姿工の規定による。 

２．請負人は、枝の密生した箇所は中すかしを行い、目標とする樹冠を想定

して樹冠周縁の小枝を輪郭線を作りながら刈込まなければならない。 

３．請負人は、裾枝の重要なものは、上枝を強く、下枝を弱く刈込まなけれ

ばならない。また、萌芽力の弱い針葉樹については弱く刈り込んで、萌芽

力を損なわないよう、樹種の特性に応じ、充分注意しながら芽つみなどを

行わなければならない。 

４．請負人は、大刈込みは、各樹種の生育状態に応じ、目標とする刈高に揃

うよう、刈込まなければならない。また、植込み内に入って作業する場合

は、踏込み部分の枝条を損傷しないように注意し、作業終了後は枝条が元

に戻るような処置を行わなければならない。 

２－５－５ 樹勢回復工 

１．請負人は、樹勢回復の施工については設計図書によるものとするが、特

に施与時期、施与方法などについては設計図書に関して監督員の承諾を得

なければならない。 

２．樹木修復の施工については、設計図書によるものとし、これにより難い

場合は、以下の各号の規定による。 
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（１）請負人は、樹木修復については、修復の時期、種類及び方法などにつ

いては設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

（２）請負人は、樹木の樹皮部及び木部の枯死、腐朽、病患、傷の部分はす

べて削って除かなければならない。また、害虫などが侵入してきている

部分は、幼虫の駆除を完全に行わなければならない。 

（３）請負人は、樹木の腐朽部などを除去した場含は、「腐朽菌」や「害虫」

を駆除するために殺菌剤や燻蒸剤を塗布または燻蒸して消毒しなけれ

ばならない。 

（４）請負人は、除去した腐朽部には、充填後に変化して障害を出さない材

料で、傷口と充填材の間から雨水等が浸透しないよう充填し、樹木と傷

口の形状に合わせて成形しなければならない。 

（５）請負人は、腐朽部が大きい場合は、回復された表面に崩壊、剥離が生

じないよう補強材で補強しなければならない。 

（６）請負人は、患部の治療を終えるとき、充填剤の仕上げ面は周囲の「形

成層」より内部に仕上げて、術後「形成層」の発育を阻害しないように

しなければならない。 

（７）請負人は、施工後の樹木の傷が安定するまで、樹木に「控え木」や「ロ

ープ」などで補強対策を行わなければならない。 
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第３章 施設整備 

 

第１節 適用 

１．本章は、公園緑地工事における給水設備工、雨水排水設備工、汚水排水設

備工、電気設備工、園路広場整備工、修景施設整備工、遊戯施設整備工、サ

ービス施設整備工、管理施設整備工、建築施設組立設置工、施設仕上げ工、

仮設工その他これらに類する工種について適用する。 

２．仮設工は、第３編第２章第10節仮設工の規定による。 

３．本章に特に定めのない事項については、第１編共通編、第２編材料編、第

３編土木工事共通編の規定による。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

請負人は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類

によらなければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合または、疑義がある場合及び以下

の基準類に改定があった場合には、監督員と協議しなければればならない。 

日本公園緑地協会 都市公園技術標準解説書       （令和元年度版）

日本下水道協会 下水道施設設計指針と解説 2009版     （平成21年） 

日本電気協会 内線規程              （平成28年10月） 

日本道路協会 道路土工要綱            （平成30年７月） 

日本道路協会 道路土工－盛土工指針        （平成22年４月） 

全日本建設技術協会 土木構造物標準設計 第２巻     （平成12年９月） 

日本道路協会 舗装の構造に関する技術基準・同解説  (平成13年９月) 

日本道路協会 舗装設計施工指針          （平成18年２月） 

日本道路協会 アスファルト舗装工事共通仕様書同解説（平成４年12月） 

インターロッキング インターロッキングブロック舗装設計施工要領 

ブロック舗装技術協会                  （平成29年３月）

日本道路協会 舗装施工便覧            （平成18年２月) 

日本道路協会 視覚障害者用誘導ブロック設置指針同解説 

（昭和60年９月） 

日本道路協会 舗装調査・試験法便覧        （平成31年３月） 

日本道路協会 排水性舗装技術指針（案）      （平成８年11月） 

日本道路協会 道路照明施設設置基準・同解説    （平成19年10月） 

日本道路協会 視線誘導標設置基準・同解説     （昭和59年10月） 
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日本道路協会 視覚障害者誘導用ブロック設置指針・同解説  （昭和60年９月） 

日本道路協会 道路反射鏡設置指針         （昭和55年12月） 

日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説      （平成28年12月） 

日本道路協会 道路標識設置基準・同解説      （昭和62年１月） 

日本道路協会 舗装再生便覧            （平成22年12月） 

日本道路協会 駐車場設計・施工指針・同解説    （平成４年11月） 

国土交通省  土木工事安全施工技術指針      （平成29年３月） 

日本道路協会 立体横断施設技術基準・同解説    （昭和54年１月） 

日本道路協会 アスファルト混合所便覧（平成８年度版） 

（平成８年10月） 

国土交通省  都市公園における遊具の安全確保に関する指針 

（改訂第 2 版）（平成 26 年６月）

日本公園施設業協会 遊具の安全に関する規準（JPFA-S：2008）（平成 26 年６月） 

国土交通省  都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン（平成 24 年３月） 

日本公園緑地協会  みんなのための公園づくり 改訂版   （平成 29 年３月） 

国土交通省  公共建築工事標準仕様書（建築工事編」  (平成28年版) 

国土交通省  公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編」(平成28年版) 

国土交通省  公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編」(平成28年版） 

国土交通省  電気通信設備工事共通仕様書（電気設備工事編」 

       (平成27年３月) 

 

第３節 給水設備工 

３－３－１ 一般事項 

１．本節は、給水設備工として水栓類取付工、貯水施設工、循環設備工、散

水施設工、作業土工（床掘り・埋戻し）、給水管路工その他これらに類す

る工種について定める。 

２．給水設備工の施工については、設計図書において特に定めのない事項に

ついては公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）第２編第２章配管工

事及び第５編第２章第２節給排水衛生機器の規定による。 

３－３－２ 材料 

１．給水設備工の材料は、以下の規格に適合したものまたは、これと同等以

上の品質を有するものとする。 

JIS A 5314 （ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング） 

JIS B 2011 （青銅弁） 

JIS B 2051 （可鍛鋳鉄弁及びダクタイル鋳鉄弁） 
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JIS B 2061 （給水栓） 

JIS B 2062 （水道用仕切弁） 

JIS B 2220 （鋼製溶接式フランジ） 

JIS B 2301 （ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手） 

JIS B 2302 （ねじ込み式鋼管製管継手） 

JIS B 2311 （一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手） 

JIS B 2312 （配管用鋼製突合せ溶接式管継手） 

JIS B 2313 （配管用鋼板製突合せ溶接式管継手） 

JIS B 2316 （配管用鋼製差込み溶接式管継手） 

JIS B 2352 （ベローズ形伸縮管継手） 

JIS B 8302 （ポンプ吐出し量測定方法） 

JIS B 8313 （小形うず巻ポンプ） 

JIS B 8319 （小形多段遠心ポンプ） 

JIS B 8322 （両吸込うず巻ポンプ） 

JIS B 8323 （水封式真空ポンプ） 

JIS B 8331 （多翼送風機） 

JIS B 8372 （空気圧用減圧弁） 

JIS G 3442 （水道用亜鉛めっき鋼管） 

JIS G 3443 （水輸送用塗覆装鋼管） 

JIS G 3448 （一般配管用ステンレス鋼管） 

JIS G 3452 （配管用炭素鋼鋼管） 

JIS G 5526 （ダクタイル鋳鉄管） 

JIS G 5527 （ダクタイル鋳鉄異形管） 

JIS K 1450 （水道用硫酸アルミニウム） 

JIS K 6353 （水道用ゴム） 

JIS K 6742 （水道用硬質ポリ塩化ビニル管） 

JIS K 6743 （水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手） 

JIS K 6762 （水道用ポリエチレン管） 

２．給水設備工の材料は、ＪＷＷＡ（日本水道協会）の規格に適合したもの

または、これと同等以上の品質を有するものとする。 

JWWA B 108 （水道用止水栓） 

JWWA B 120 （ソフトシール仕切弁） 

JWWA G 112 （水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装） 

JWWA G 113 （水道用ダクタイル鋳鉄管） 

JWWA G 114 （水道用ダクタイル鋳鉄異形管） 
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JWWA G 115 （水道用ステンレス鋼鋼管） 

JWWA G 116 （水道用ステンレス鋼管継手） 

JWWA K 129 （水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管） 

JWWA K 130 （水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手） 

JWWA K 131 （水道用硬質塩化ビニル管のダクタイル鋳鉄異形管） 

JWWA K 132 （水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管） 

JWWA K 140 （水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニグ鋼管） 

３．量水器は、計量法（平成4年 法律51号）に定める検定合格品とし、給

水装置に該当する場合は、水道事業者の承諾する材料を用いるものとする。 

４．請負人は、給水設備の施工に使用する材料については、施工前に品質証

明書を作成し、監督員の承諾を得なければならない。 

５．請負人は、循環設備工に使用する各種材料、機器器具について、施工前

に施工図を作成し、監督員の承諾を得なければならない。 

３－３－３ 水栓類取付工 

１．請負人は、メーターボックスの施工については、雨水の侵入や動線上で

のつまずきなどに考慮して施工しなければならない。 

２．止水栓の施工については、以下の各号の規定による。 

（１）請負人は、止水栓ボックスの中心に垂直に取り付けなければならない。 

（２）請負人は、地盤の悪い箇所においては、沈下などのないように十分基

礎を締め固めておかなければならない。 

（３）請負人は、止水栓の取付については、必ず開閉を行い、支障のないこ

とを確かめてから閉止しておかなければならない。 

３．止水栓ボックスの施工については、以下の各号の規定による。 

（１）請負人は、止水栓ボックスの蓋が地面と同一の高さになるよう施工し

なければならない。 

（２）請負人は、止水栓ボックスの設置については、スピンドルなどが折れ

ないように十分注意し、堅固に取り付けなければならない。 

３－３－４ 貯水施設工 

１．飲料水を貯留する貯水施設の場合は、建築基準法第36条、建築基準法施

行令第129条の２の５ならびに同条に基づく告示の定める規定によるもの

とする。 

２．貯水施設は、地震力及び地震力によって生ずるスロッシングによって損

傷を起こさない強度を有するものとする。 

なお、設計水平震度は設計図書によるものとし、設計鉛直震度は設計水

平震度の1／2の値とするものとする。 
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３．貯水施設にマンホールを使用する場合は、第７編３－４－９マンホール

工の規定による。 

４．請負人は、貯水施設にプレキャストボックスを使用する場合は、第３編

２－３－28プレキャストカルバート工の規定による。 

５．床掘り、埋戻しを行う場合は、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋

戻し）の規定による。 

６．請負人は、基礎の施工については、床掘り完了後、割ぐり石基礎には割

ぐり石に切込砂利及び砕石などの間隙充填材を加え、締固めながら仕上げ

なければならない。 

７．請負人は、基礎材の敷均し及び締固めについては、支持力が均等となり、

かつ不陸が生じないように施工しなければならない。 

８．均しコンクリート及びコンクリートの施工については第１編第３章無

筋・鉄筋コンクリートの規定による。 

９．請負人は、貯水施設の水密性の保持を勘案し、コンクリートの打設後は

特に十分な養生を行わなければならない。 

10．請負人は、貯水施設の設置にあたり、設計図書に示す位置、高さに設置

し、水平、鉛直になるように施工しなければならない。 

11．請負人は、防水モルタルの施工については、設計図書によるものとし、

貯留施設に外部から雨水などが侵入しないよう施工しなければならない。 

12．請負人は、貯水施設の埋戻しについては、流入管管底と流出管管底の深

さを確かめ、正しく接続されていることを確認した後、埋戻しを行わなけ

ればならない。また、埋戻しについては、貯水施設がコンクリート構造物

以外の場合は、貯水施設内に半分程度注水した後土で行い、客土30cmの層

状に周辺を均等に突固め、水締めを行わなければならない。 

なお、貯水施設がコンクリート構造物の場合は、水締めの必要はないも

のとする。 

13．請負人は、通気孔の設置については、通気孔には耐食性のある防虫網を

取り付けなければならない。 

14．請負人は、アンカーボルトの施工については、アンカーボルトが、コン

クリートの打ち込みにより移動しないよう設置しなければならない。 

15．請負人は、貯水施設の養生後、貯留水が清水になるまで洗浄しなければ

ならない。 

16．請負人は、貯水施設の施工完了後、清掃を行い、満水状態にして２４時

間放置し、漏水の有無を確認しなければならない。また、工事完了後は、

貯水施設を満水状態にしておかなければならない。 
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３－３－５ 循環設備工 

１．請負人は、循環設備工の施工については、設計図書によらなければなら

ない。 

なお、特に定めのない事項については、機械設備工事共通仕様書及び電

気設備工事共通仕様書の規定による。 

２．請負人は、機械室の施工については、設計図書によるものとし、基礎の

施工については、基礎材を均等に敷均し、タンパなどで十分突き固めなけ

ればならない。 

３．貯水槽の施工については、以下の各号の規定による。 

（１）請負人は、貯水槽の水密性の保持を勘案し、コンクリートの打設後は

特に十分な養生を行わなければならない。 

（２）請負人は、貯水槽の施工完了後、清掃を行い、満水状態にして２４時

間放置し、漏水の有無を確認しなければならない。また、工事完了後は、

貯水槽を満水状態にしておかなければならない。 

４．噴水装置、循環装置、滅菌装置の施工については、以下の各号の規定に

よる。 

（１）請負人は、施工図を作成し、監督員の承諾を得なければならない。 

（２）請負人は、制作する機器類、実管スリーブ、オーバーフロー金物、ポ

ンプピットストレーナーなどは、施工図を作成し、監督員の承諾を得な

ければならない。 

（３）請負人は、施工完了後、各機器を単独手動運転し、制御装置も動作さ

せ異常の有無を試験し、次いで各機器の自動または連動運転を行い、異

常の有無を試験しなければならない。 

（４）請負人は、噴水装置、循環設備、滅菌装置の各部を満水にし、各機器

の能力等を使用に適合するように調整した後、総合的な運転を行い全体

及び各部の状態について異常の有無を試験しなければならない。 

（５）請負人は、循環設備、滅菌装置が定常の使用状態に入った後、速やか

に流入水、処理水の水質分析、騒音測定などの必要な試験を実施し、試

験成績表を監督員に提出しなければならない。 

５．ポンプの設置については、以下の各号の規定による。 

（１）請負人は、ポンプの設置については、水準器などにより十分に芯出し

調整を行わなければならない。また、動力ケーブル、制御ケーブルなど

はポンプの吊り上げ、分解時に必要な長さを確保しなければならない。 

（２）請負人は、水中モートルポンプのケーブル接続については、ポンプピ

ット内で行わなければならない。 



 

第７編公園緑地編 第３章施設整備（R2.10） 

7-44 
第７編公園緑地編 第３章施設整備（R2.10） 

６．請負人は、機器搬入時に既設構造物を損傷することのないよう十分注意

しなければならない。 

７．請負人は、バルブの設置については、設計図書に示す位置、高さに設置

し、水平、鉛直となるように施工しなければならない。 

８．請負人は、バルブボックスの施工については、設計図書に示す位置、高

さに設置しなければならない。 

９．請負人は、配管の施工に先立ち、ほかの設備管類及び機器との関連事項

を詳細に検討し、勾配を考慮して正確に位置を決定しなければならない。 

10．配管材の接合については、以下の各号の規定による。 

（１）請負人は、管の接合に先だって、その内部を点検し、切りくず、ごみ

などを十分除去してから接合しなければならない。 

（２）請負人は、配管材の接合については、すべてその断面が変形しないよ

う管軸心に対して直角に切断し、その切口は平滑に仕上げなければなら

ない。 

（３）請負人は、ねじ切りについては、自動切り上げ装置付ねじ切り機を使

用し、ねじゲージを使用してねじ長さを調整しなければならない。 

（４）請負人は、接合用ねじにJIS B 0203（管用テーパネジ）を使用し、接

合にねじ接合材を使用しなければならない。 

（５）請負人は、ねじ山、管内部及び端部に付着している切削油、水分、ほ

こりなどを十分に除去した後、雄ねじ部のみにねじ接合材を塗布し、ね

じ込まなければならない。 

（６）請負人は、フランジの接合については、適正材質、厚さのガスケット

を使用し、ボルト、ナットを均等に片寄りなく締め付けなければならな

い。 

11．請負人は、躯体導入部の配管で、不等沈下のおそれがある場合、排水・

通気管を除き、フレキシブルジョイントを使用して施工しなければならな

い。 

12．請負人は、鋼管、鋳鉄管及び鉛管に対するコーキング修理を行ってはな

らない。 

13．請負人は、躯体貫通にあたり、配管材は実管スリーブとし、水際躯体貫

通部止水板付またはリンクシールを使用しなければならない。 

14．請負人は、制御盤の施工については、設計図書によるものとし、盤内の

器具及び材料は、監督員の承諾を得たものとしなければならない。 

15．請負人は、循環設備工の接地工事については、Ｄ種接地工事を施さなけ

ればならない。 
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３－３－６ 散水施設工 

１．スプリンクラーの施工については、以下の各号の規定による。 

（１）請負人は、スプリンクラーボックスの中心に垂直に取り付けなければ

ならない。 

（２）請負人は、スプリンクラーボックスの蓋が地面と同一の高さになるよ

うにしなければならない。 

２．請負人は、ドリップパイプの施工については、折れ曲がりに注意して布

設しなければならない。 

３．請負人は、スプリンクラーの施工については、粘土類などの付近の土が

混入しないようにしなければならない。 

４．請負人は、散水栓の施工については、散水栓ボックスの中心に取り付け

なければならない。 

５．請負人は、散水栓ボックスの施工については、散水栓ボックス内に水が

滞留しないようにしなければならない。 

３－３－７ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定による。 

３－３－８ 給水管路工 

１．請負人は、給水管の施工については、以下の事項により施工するものと

する。 

なお、これに示されていない場合は、監督員と協議のうえ施工しなけれ

ばならない。 

（１）請負人は、各種管類の曲部には曲部用継手を用いなければならない。 

なお、布設路線に障害物がある場合は、曲管などを使用することとし、

直管をずらすことによって障害物をかわしてはならない。 

（２）請負人は、下水道管、ガス管、ケーブル管などの地下埋設物との交差

や構造物などを横断する箇所は、必要に応じてさや管やコンクリートで

防護しなくてはならない。 

（３）請負人は、電話、電力、照明設備ケーブルと平行または交差する場合

は、30cm以上の間隔をおき、布テープにより防護しなくてはならない。 

（４）請負人は、給水管が電食または酸・アルカリなどによって腐食するお

それのある場所での布設については、耐食性の給水管を使用するか、防

食テープを巻くなど、適切な措置を行わなければならない。 

（５）請負人は、給水管の曲管部または管末部で、接合箇所が離脱するおそ

れがある場合は、離脱防止継手を用いるか、コンクリートで保護するな
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どの措置を行わなければならない。 

（６）請負人は、不等沈下などが生じるおそれのある箇所には、有効な伸縮

継手を用いなければならない。 

（７）請負人は、漏水のないように施工しなければならない。 

（８）請負人は、布設する給水管の周囲を良質の土砂または砂で埋戻し、十

分転圧しなければならない。 

なお、給水管、給水設備、ボックス類に損傷、沈下、移動などを与え

ないように注意しなければならない。 

２．請負人は、給水管の布設については、境界杭、道路標識、ベンチマーク、

その他水が汚染されるおそれのある箇所に近接して布設しないようにし

なければならない。 

３．請負人は、ポリエチレン管の布設については、温度差による膨張、収縮

を考えて蛇行配管としなければならない。また、コイル巻きによるねじれ、

わん曲、くせなどがあるため器具の傾斜が生じやすいので、器具前後の管

は、徐々に浅くねじれを解いて布設しなければならない。 

４．鋳鉄管類の布設については、以下の各号の規定による。 

（１）請負人は、勾配のある場所に施工する場合は、受口を上り勾配に向け

て布設しなければならない。 

なお、将来の維持管理に備えて、管及び異形管の表示記号は上部にし

て布設しなければならない。 

（２）請負人は、工事の施工上やむを得ない場合のほか切断または変形した

材料を使用してはならない。また、異形管の切断、変形は行ってはなら

ない。 

５．硬質塩化ビニル管の布設については、以下の各号の規定による。 

（１）請負人は、曲げ配管が必要な場合は、エルボまたはベンドを用いて配

管しなければならない。 

（２）請負人は、ガソリン、クレオソート、塗料などの有機溶剤を含むもの

に、浸食されるおそれのある場所へ使用してはならない。 

６．給水管の接合については、以下の各号の規定による。 

（１）請負人は、管の接合前に内部を点検し、異物のないことを確かめ、切

りくず、ごみなどを除去してから接合しなければならない。 

（２）請負人は、管の断面が変形しないように、管軸線に対して直角に切断

し、その切り口を平滑に仕上げなければならない。 

（３）請負人は、配管の施工を一時休止する場合などは、管内に異物が入ら

ないように養生しなければならない。 



 

第７編公園緑地編 第３章施設整備（R2.10） 

7-47 
第７編公園緑地編 第３章施設整備（R2.10） 

（４）請負人は、管種の異なった給水管の接合については、適合する各種ユ

ニオン、接続管を用いて接合しなければならない。 

７．請負人は、鉛管及び銅管給水管の接合については、ろう接剤を用いて接

合しなければならない。 

８．請負人は、ビニルライニング鋼管の接合については、樹脂コーティング

管端防食管継手を用いて接合しなければならない。 

９．請負人は、硬質塩化ビニル管類の接合については、硬質塩化ビニル管用

接着剤を用いて接合しなければならない。 

10．請負人は、ダクタイル鋳鉄管の接合については、メカニカル継手、タイ

トン継手、またはフランジ継手を用いて接合しなければならない。 

11.請負人は給水管埋設時に埋設表示テープ及び埋設標を敷設しなければな

らない。 

 

第４節 雨水排水設備工 

３－４－１ 一般事項 

１．本節は、雨水排水設備工として側溝工、集水桝工、調整池工、貯留施設

工、作業土工（床掘り・埋戻し）、管渠工、マンホール工、地下排水工そ

の他これらに類する工種について定める。 

２．請負人は、側溝工、集水桝工、作業土工（床掘り・埋戻し）、管渠工、

マンホール工、地下排水工の施工については、「道路土工要綱２－７排水

施設の施工」の規定によらなければならない。 

３－４－２ 材料 

１．雨水排水設備工に使用する材料は、以下の規格に適合したものまたは、

これと同等以上の品質を有するものとする。 

JIS  A  5361 (プレキャストコンクリート製品－種類、製品の呼び方及 

び表示の通則) 

    JIS  A  5364 (プレキャストコンクリート製品－材料及び製造方法の通則) 

 JIS  A  5371 (プレキャスト無筋コンクリート製品) 

    JIS  A  5372（プレキャスト鉄筋コンクリート製品） 

    JIS  A  5373（プレキャストプレストレストコンクリート製品） 

JIS A 5506（下水道用マンホール蓋） 

JIS G 3471（コルゲートパイプ） 

JIS K 6739（排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手） 

JIS K 6741（硬質ポリ塩化ビニル管） 

JIS R 1201（陶管） 
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２．管類及びフィルター材の種類、規格については、設計図書によるものと

する。 

３．請負人は、雨水排水設備工の施工に使用する材料については、施工前に

品質証明書を作成し、監督員の承諾を得なければならない。 

３－４－３ 側溝工 

１．請負人は、側溝工の施工については、設計図書によるものとし、現地の

状況により、設計図書に示された水路勾配により難い場合は、監督員と協

議するものとし、下流側または低い側から設置するとともに、底面は滑ら

かで一様な勾配になるように施工しなければならない。 

２．請負人は、プレキャストＵ型側溝、Ｌ型側溝、プレキャスト皿型側溝、

現場打Ｌ型側溝、コルゲートフリューム、自由勾配側溝、特殊円形側溝の

施工については、基礎は不等沈下を起こさないように、また不陸を生じな

いように施工しなければならない。 

３．請負人は、プレキャストＵ型側溝、Ｌ型側溝、プレキャスト皿型側溝、

コルゲートフリューム、自由勾配側溝、特殊円形側溝、管（函）渠型側溝

の継目部の施工については、付着、水密性を保ち段差が生じないよう注意

して施工しなければならない。 

４．請負人は、現場打Ｌ型側溝の施工については、側溝の表面の締め固めた

コンクリートが半乾きの状態の時にコテを使用し、かつ、突端部は面ゴテ

を使用して仕上げなければならない。 

５．コルゲートフリュームの施工については、以下の各号の規定による。 

（１）請負人は、コルゲートフリュームの布設にあたって、砂質土または軟

弱地盤が出現した場合には、施工する前に設計図書に関して監督員と協

議しなければならない。 

（２）請負人は、コルゲートフリュームの組立にあたっては、上流側または

高い側のセクションを下流側または低い側のセクションの内側に重ね

合うようにし、重ね合わせ部分の接合は、フリューム断面の両側で行う

ものとし、底部及び頂部で行ってはならない。 

また、埋戻し後もボルトの緊結状態を点検し、ゆるんでいるものがあ

れば締直しを行わなければならない。 

（３）請負人は、コルゲートフリュームの布設にあたり、あげこしを行う必

要が生じた場合には、布設に先立ち、施工方法について監督員と協議し

なければならない。 

６．請負人は、自由勾配側溝の底版コンクリート打設については、設計図書

に示すコンクリート厚さとし、これにより難い場合は、設計図書に関して
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監督員の承諾を得なければならない。 

７．請負人は、側溝蓋の設置については、側溝本体及び路面と段差が生じな

いよう平坦に施工しなければならない。 

８．請負人は、現場打水路及び柵渠の施工については、設計図書によるもの

とし、現地の状況により、これにより難い場合は、設計図書に関して監督

員と協議しなければならない。 

９．請負人は、柵渠の施工については、杭、板、笠石及び梁にすき問が生じ

ないよう注意して施工しなければならない。 

10．管（函）渠型側溝の施工については、第３編２－３－28プレキャストカ

ルバート工の規定による。 

３－４－４ 集水桝工 

１．集水桝及び浸透桝の施工については、以下の各号の規定による。 

（１）請負人は、基礎について支持力が均等となるように、かつ不陸を生じ

ないようにしなければならない。 

（２）請負人は、側溝工及び管渠工との接続部は漏水が生じないように施工

しなければならない。 

（３）請負人は、路面との高さの調整が必要な場合は、監督員の承諾を得な

ければならない。 

２．請負人は、集水桝及び浸透桝の据付けについては、部材に損傷や衝撃を

与えないようにしなければならない。また、ワイヤーなどで損傷するおそ

れのある部分を保護しなければならない。 

３．請負人は、蓋の設置については、本体及び路面と段差が生じないよう平

坦に施工しなければならない。 

４．請負人は、桝に接合する取付管の管口仕上げについては、上部塊類を設

置する前に接着剤が管の内面に突出していないか確認した後、塊類を設置

しなければならない。 

３－４－５ 調整池工 

１．周囲小堤の法面整形作業については、第７編１－４－７法面整形工の規

定による。 

２．周囲小堤の法面作業については、第７編１－６－４法枠工の規定による。 

３．周囲小堤に擁壁を使用する場合は、第７編１－８－４現場打擁璧工、１

－８－５プレキャスト擁壁工、１－８－６小型擁壁工の規定による。 

４．周囲小堤に石積を使用する場合は、第７編１－８－10石積工の規定によ

る。 

５．請負人は、余水吐及び放流施設の施工については、余水吐及び放流施設



 

第７編公園緑地編 第３章施設整備（R2.10） 

7-50 
第７編公園緑地編 第３章施設整備（R2.10） 

の高さ及び水抜き孔と周囲小堤との通水性、並びに排水管との接合に支障

のないよう、設計図書に示す位置、高さに施工し、水平、鉛直性を確保し

て据付けなければならない。 

３－４－６ 貯留施設工 

１．貯留施設の施工については、第７編３－３－４貯水施設工、３－４－５

調整池工の規定による。 

２．請負人は、貯留施設の施工に用いる有孔管を設置した後のフィルター材

は、設計図書による材料を用いて施工するものとし、目詰まり、有孔管の

穴が詰まらないよう埋戻ししなければならない。 

３．請負人は、貯留施設の施工については、基礎を突き固めた後、管類、フ

ィルター材を設置しなければならない。 

４．請負人は、貯留施設のフィルター材の施工については、付近の土が混入

しないようにしなければならない。 

３－４－７ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定による。 

３－４－８ 管渠工 

１．請負人は、管渠工の施工については、管渠の種類と埋設形式（突出型、

溝型）の関係を損なうことのないようにするとともに、基礎は支持力が均

等となるように、かつ不陸が生じないようにしなければならない。 

２．請負人は、ソケット付の管の布設については、上流側または高い側にソ

ケットを向けなければならない。 

３．請負人は、管渠工の施工については、基礎の上に通りよく管を据付ける

とともに、管の下面及びカラーの周囲にコンクリートまたは、固練りモル

タルを充填し、空隙が生じないように施工しなければならない。 

４．請負人は、管の一部を切断する必要のある場合は、切断によって使用部

分に損傷が生じないように施工しなければならない。 

５．コルゲートパイプの布設については、以下の各号の規定による。 

（１）コルゲートパイプの基床は、設計図書による。 

（２）請負人は、コルゲートパイプの組立については、上流側または高い側

のセクションを下流側または低い側のセクションの内側に重ね合うよ

うに重ね合わせ部分の接合は、パイプ断面の頂側で行うものとし、底部

及び頂部で行ってはならない。 

（３）請負人は、コルゲートパイプの予期しない沈下のおそれがあって、あ

げこしを行う必要が生じた場合には、布設に先立ち、施工方法について
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監督員と協議しなければならない。 

６．請負人は、管渠工の施工については、設計図書によるものとし、現地の

状況により設計図書に示された水路勾配により難い場合は、監督員と協議

するものとし、下流側または低い側から設置するとともに、底面は滑らか

で一様な勾配になるように施工しなければならない。 

７．請負人は、管渠にプレキャストボックスを使用する場合は、第３編２－

３－28プレキャストカルバート工の規定による。 

８．請負人は、継目地の施工については、付着、水密性を保つように施工し

なければならない。 

３－４－９ マンホール工 

１．マンホールの施工については、以下の各号の規定による。 

（１）請負人は、基礎について支持力が均等となるように、かつ不陸が生じ

ないようにしなければならない。 

（２）請負人は、側溝工及び管渠工との接続部は、漏水が生じないように施

工しなければならない。 

（３）請負人は、路面との高さ調整が必要な場合は、設計図書に関して監督

員の承諾を得なければならない。 

（４）請負人は、据付前に、接合面の泥、油などの接合に害するものは取り

除いておかなければならない。 

（５）請負人は、接合モルタルを接合接触部分全面に敷均し、堅固に接合を

行い、漏水、ズレなどのないように設置しなければならない。 

また、高さ調節のための敷板などを入れたまま接合してはならない。 

（６）請負人は、底版の設置については水平に据付けなければならない。ま

た、躯体ブロックと直壁及び斜壁の設置については、連結金具などを用

いてくい違いなどの横ずれが生じないようにしなければならない。 

（７）請負人は、設置完了後、部材の連結状況を確認した後、目地部分をモ

ルタルで入念に仕上げなければならない。 

２．請負人は、蓋の設置については、本体及び路面と段差が生じないよう平

坦に施工しなければならない。 

３．請負人は、マンホールに接合する取付管の管口仕上げについては、上部

塊類を設置する前に接着剤が管の内面に突出していないか確認した後、塊

類を設置しなければならない。 

３－４－10 地下排水工 

１．請負人は、地下排水の施工については、設計図書で示された位置に施工

しなければならない。 
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なお、新たに地下水脈を発見した場合は、監督員に報告し、その対策に

ついて監督員の指示によらなければならない。 

２．請負人は、排水管を設置した後のフィルター材については、設計図書に

よる材料を用いて施工するものとし、目づまり、有孔管の穴が詰まらない

よう埋戻ししなければならない。 

３．請負人は、有孔ヒューム管、有孔塩化ビニル管、透水コンクリート管、

化学繊維系管の施工については、基礎を突き固めた後、管類、フィルター

材を設置しなければならない。 

４．請負人は、フィルター材の施工については、付近の土が混入しないよう

にしなけらばならない。 

 

第５節 汚水排水設備工 

３－５－１ 一般事項 

１．本節は、汚水排水設備工として作業土工（床掘り・埋戻し）、管渠工、

汚水桝・マンホール工、その他これらに類する工種について定める。 

３－５－２ 材料 

１．汚水排水設備工に使用する材料は以下の規格に適合したものまたは、こ

れと同等以上の品質を有するものとする。 

JIS  A  5361 (プレキャストコンクリート製品－種類、製品の呼び方及 

び表示の通則) 

    JIS  A  5364 (プレキャストコンクリート製品－材料及び製造方法の通

則) 

    JIS  A  5365（プレキャストコンクリート製品－検査方法通則） 

JIS A 5506（下水道用マンホール蓋） 

JIS G 3471（コルゲートパイプ） 

JIS K 6739（排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手） 

JIS K 6743（水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手） 

JIS K 6777（耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手） 

JIS K 6741（硬質ポリ塩化ビニル管） 

JIS K 6776（耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管） 

JIS R 1201（陶管） 

JIS G 3459（配管用ステンレス鋼鋼管） 

JIS G 3448（一般配管用ステンレス鋼鋼管） 

JIS G 3452（配管用炭素鋼鋼管） 

JIS B 2312（配管用鋼製突合せ溶接式管継手） 
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JIS B 2313（配管用鋼板製突合せ溶接式管継手） 

JIS B 2301（ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手） 

JIS B 2302（ねじ込み式鋼管製管継手） 

JIS B 2011（青銅弁） 

JIS B 2031（ねずみ鋳鉄弁） 

２．請負人は、汚水排水設備工の施工に使用する材料については、施工前に

品質証明書を作成し、監督員の承諾を得なければならない。 

３－５－３ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定による。 

３－５－４ 管渠工 

１．管渠工の施工については、第７編３－４－８管渠工の規定による。 

２．副管及び接続ソケットの施工については、以下の各号の規定による。 

（１）請負人は、接合部の仕上げについては、管の損傷、漏水などのないよ

う特に入念に仕上げ、管の通りなどについて確認し、埋戻さなければな

らない。 

（２）請負人は、布設勾配については、中だるみのないように施工しなけれ

ばならない。 

（３）請負人は、接合材が管の内面にはみ出ていないか確認しなければなら

ない。 

（４）請負人は、接合材が十分硬化するまでは、無理な荷重を加えてはなら

ない。また、埋戻しは十分硬化していることを確認し、丁寧に行うとと

もに入念に締め固めなければならない。 

（５）請負人は、本管ソケット部と取付口に簡単な遺形を設け、一直線に施

工しなければならない。 

３－５－５ 汚水桝・マンホール工 

１．汚水桝・マンホール工の施工については、第７編３－４－４集水桝工及

び３－４－９マンホール工の規定による。 

２．汚水桝及びマンホールのインバートの施工については、以下の各号の規

定による。 

（１）請負人は、管接続部、底部及び側壁部より漏水のないよう施工しなけ

ればならない。 

（２）請負人は、コンクリート工を施工した後、仕上げを行わなければなら

ない。 

３．マンホールの足掛金物の施工については、設計図書によるものとし、こ
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れにより難い場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

 

第６節 電気設備工 

３－６－１ 一般事項 

１．本節は、電気設備工として照明設備工、放送設備工、作業土工（床掘り・

埋戻し）、電線管路工その他これらに類する工種について定める。 

２．請負人は、電気設備工の施工については、設計図書において特に定めの

ない事項については、「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」「電

気通信設備工事共通仕様書」の規定による。 

３－６－２ 材料 

１．電気設備工に使用する材料は、以下の規格に適合したものまたは、これ

と同等以上の品質を有するものとする。 

JIS  A  5361 (プレキャストコンクリート製品－種類、製品の呼び方及び表示の通則) 

JIS C 3401（制御用ケーブル） 

JIS C 3605（600Vポリエチレンケーブル） 

JIS C 3606（高圧架橋ポリエチレンケーブル） 

JIS C 3653（波付硬質ポリエチレン管） 

JIS C 4620（キュービクル式高圧受電設備） 

JIS C 8105（照明器具通則） 

JIS C 8305（鋼製電線管） 

JIS C 8380（ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管） 

JIS C 8430（硬質ポリ塩化ビニル電線管） 

JIS C 8411（合成樹脂製可とう電線管） 

２．請負人は、電気設備工に使用する材料については、施工前に品質証明書

を作成し、監督員の承諾を得なければならない。 

３－６－３ 照明設備工 

１．ハンドホールの施工については、以下の各号の規定による。 

（１）請負人は、ハンドホールの施工については、基礎について支持力が均

等になるように、かつ不陸を生じないようにしなければならない。 

（２）請負人は保護管などとの接合部において、設計図書に示された場合を

除き、セメントと砂の比が１：３の容積配合のモルタルを用いて施工しな

ければならない。 

２．引込柱及び照明灯の施工については、以下の各号の規定による。 

（１）請負人は、建て込み位置については、監督員の承諾を得なければなら

ない。 
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（２）請負人は、建て込みについては、垂直に建て込み、地際部については

必要に応じて腐食防止のためＦＲＰ加工等の措置を施さなければなら

ない。 

（３）照明灯には、神戸市公園施設標準図集の施設プレート（２種類）を見

やすいところに取付けなければならない。 

３．請負人は、分電盤の施工については、ケーブル引き込み部分にはシール

材を十分詰めて、外部からの湿気の侵入を防がなければならない。 

４．請負人は、照明灯及び分電盤の施工については、Ｄ種接地工事により接

地しなければならない。 

５．請負人は、照明灯の施工については、照明灯の内部で、ケーブル相互ま

たはケーブルと電線とを接続する場合は、切り離しが可能な接続金物を使

用しなければならない。 

３－６－４ 放送設備工 

放送設備の施工については、第７編３－６－３照明設備工の規定による。 

３－６－５ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定による。 

３－６－６ 電線管路工 

１．電線の施工については、以下の各号の規定による。 

（１）請負人は、引き入れに先立ち、電線管内を十分清掃し、電線は丁寧に

引き入れ、管端口は電線を損傷しないように保護しなければならない。

また、通線を行わない場合は、管端口には防水栓等を差し込んでおかな

ければならない。 

（２）請負人は、要所、ハンドホール内及びその引込口、引出口近くでは余

裕を持たせなければならない。 

（３）請負人は、電線を曲げる場合は、被覆を痛めないように注意し、その

屈曲半径は低圧ケーブルにあたっては、仕上がり外径の６倍以上としな

ければならない。 

２．請負人は、電線及び電線管の施工については、ハンドホール内でのケー

ブル接続部分は、ケーブルハンガー等に掛けるなどして、ハンドホール底

部に直接触れないよう取り付けなければならない。 

３．請負人は、電線管の施工については、電線管の曲げ半径は、管内径の６

倍以上とし、曲げ角度は90度を超えてはならない。 

４．請負人は、電線管埋設時に埋設表示テープ及び埋設標を敷設しなければ

ならない。 
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第７節 園路広場整備工 

３－７－１ 一般事項 

１．本節は、園路広場整備工として舗装準備工、アスファルト舗装工、排水

性舗装工、アスファルト系園路工、コンクリート系園路工、土系園路工、

レンガ・タイル系園路工、木系園路工、石材系園路工、樹脂系園路工、園

路縁石工、区画線工、階段工、公園橋工、デッキ工、視覚障害者誘導用ブ

ロック工その他これらに類する工種について定める。 

２．請負人は、園路広場整備工については、敷地の状況その他公園施設との

取り合いを考慮し、正確に位置出しをしなければならない。 

３．請負人は、路盤の施工において、路床面または下層路盤面に異常を発見

したときは、その処置方法について監督員と協議しなければならない。 

４．請負人は、路盤の施工に先立って、路床面の浮石、その他の有害物を除

去しなければならない。 

５．請負人は、表面排水勾配の配置については、設計図書で示されていない

場合は、表３－１に示す表面排水勾配としなければならない。ただし、部

分的なすりつけ部については、設計図書に関して監督員と協議しなければ

ならない。 

 

表３－１ 表面排水勾配 

種   別 勾  配 摘    要 

園路、歩行者道路、自

転車道 

 1.5～2.0％ コンクリート、アスファルト、 

平板舗装類 

広   場  0.5～1.0％ 平板、レンガ、タイル、砂、 

ダスト舗装類 

 

６．請負人は、転圧については、周辺の低い箇所から始め、高い中央部で仕

上げ、縦方向、横方向交互に行わなければならない。 

７．請負人は、転圧については、開始から仕上げまで連続して行い、前に転

圧した幅の1／2以上重ねて行わなければならない。 

８．請負人は、散水については、淡水を用いるものとし泥水などを使用して

はならない。 

３－７－２ 材料 

１．請負人は、園路広場整備工に使用する材料または、仕上がり見本品は施

工に先立って、監督員の承諾を得なければならない。 
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２．請負人は、舗装工において、使用する材料のうち、試験が伴う材料につ

いては、「舗装調査・試験法便覧」の規格に基づき試験を実施しなければ

ならない。 

３．路床盛土材は、第１編２－４－４路床盛土工の規定による。 

４．アスファルト舗装工、排水性アスファルト舗装工、公園アスファルト舗

装工で使用する材料については、第３編２－６－３アスファルト舗装の材

料、２－６－４コンクリート舗装の材料の規定による。 

５．コンクリート系園路工、土系園路工、レンガ・タイル系園路工、木系園

路工、樹脂系園路工、石材系園路工で使用する材料については、設計図書

によるものとし、指定のない場合は第３編２－６－３アスファルト舗装の

材料、２－６－４コンクリート舗装の材料の規定による。 

６．園路縁石工、区画線工、階段工、公園橋工、デッキ工、視覚障害者誘導

用ブロック工で使用する材料の種類及び規格は、設計図書によらなければ

ならない。 

７．請負人は、クッション砂については、沈下量を一定にするため、同一現

場内では、産地、粒度、含水率などが同一のものを使用しなければならな

い。 

３－７－３ 舗装準備工 

舗装準備工の施工については、第３編２－６－５舗装準備工の規定による。 

３－７－４ アスファルト舗装工 

アスファルト舗装工の施工については、第３編２－６－７アスファルト舗

装工の規定による。 

３－７－５ 排水性舗装工 

１．排水性舗装工の施工については、第３編２－６－９排水性舗装工の規定

による。 

３－７－６ アスファルト系園路工 

１．アスファルト系園路工の施工については、第３編２－６－７アスファル

ト舗装工、第３編２－６－13薄層カラー舗装工及び第３編２－６－９排水

性舗装工の規定による。 

２．アスファルト系園路工の施工については、アスファルト舗装要綱第５章

施工及び第９章９－５－５排水性舗装工の施工の規定、プラント再生舗装

技術指針路盤の施工及び基層・表層の施工の規定、第３編２－６－９排水

性舗装工及び第３編２－６－７アスファルト舗装工の規定による。 
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３－７－７ コンクリート系園路工 

１．コンクリート系園路工の路盤施工については、第３編２－６－７アスフ

ァルト舗装工及び第３編２－６－12コンクリート舗装工の規定による。 

２．インターロッキング舗装の施工については、以下の各号の規定による。 

（１）請負人は、クッション砂及び敷きモルタルについては、転圧後に設計

図書に示す厚さになるように、均一に敷均さなければならない。 

（２）請負人は、ブロックの据付けについては、設計図書に示す表面勾配及

び目地ラインが得られるように施工しなければならない。 

（３）請負人は、ブロック相互のかみ合わせが良くなるように据付けなけれ

ばならない。 

（４）目地の幅は、２～３mmとする。 

（５）請負人は、目地ラインなどの修正をする場合は、角材、木槌などを用

い、ブロックに損傷を与えないようにしなければならない。 

（６）請負人は、ブロック舗装面の仕上げについては、振動締固め機により

行わなければならない。 

（７）請負人は、締固めについては、ブロックの長手方向に対して行い、ブ

ロックに損傷を与えないようにしなければならない。 

（８）請負人は、歩行に支障がないように、また降雨後に滞水がないように

平坦に仕上げなければならない。 

（９）請負人は、目地詰めについては、乾燥した砂を舗装表面に散布した後、

ほうき類で充分に詰めなければならない。 

なお、目地詰めの不充分な箇所は締固め機を併用して行うか、散水な

どにより施工しなければならない。 

（10）請負人は、舗装表面に残った目地砂については、清掃し取り除かなけ

ればならない。 

３．透水性コンクリート舗装の施工については、設計図書によらなければな

らない。 

４．コンクリート平板舗装、擬石平板舗装、洗い出し平板舗装の施工につい

ては、以下の各号の規定による。 

（１）請負人は、設計図書に定めのない場合は、施工図を作成し、監督員の

承諾を得なければならない。 

なお、施工図は、舗装パターン、縁石その他の工作物との取り合い及

び伸縮目地を考慮し作成しなければならない。 

（２）請負人は、割付けによって端数が生じた場合は、極力現場加工によっ

て納まりよく仕上げなければならない。 
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（３）請負人は、目地については、指定されたパターン及び目地幅によって

ゆがみなく仕上げなければならない。 

（４）請負人は、砂目地については、目地の幅は設計図書によるものとし、

目違いのないように張立て後、直ちに砂（細目）を散布し、ほうき類で

目地に充填しなければならない。 

（５）請負人は、据付けについては、設計図書に示す表面勾配が得られるよ

うに水糸を張って正確に行わなければならない。 

３－７－８ 土系園路工 

１．土系園路工の路盤施工については、第３編２－６－７アスファルト舗装

工及び第３編２－６－12コンクリート舗装工の規定による。 

２．土舗装工の施工については、以下の各号の規定による。 

（１）請負人は、表層土については、均一に敷き均し、締固めに適した含水

比に保てるよう散水しながら、転圧及び不陸整正を繰り返し、設計図書

に示す高さ及び厚さに仕上げなければならない。 

（２）請負人は、仕上がり面については、塊が残らないようにレーキなどで

かきならさなければならない。 

（３）請負人は、表層土の表層仕上り厚が30mm以下の場合は、路床または下

層土面をレーキなどで浅くかき均し、なじみよくしたうえで、敷き均し、

転圧しなければならない。 

（４）請負人は、化粧砂を撤く場合、その厚さについては、設計図書による

ものとし、転圧とブラッシングを繰り返して仕上げなければならない。 

（５）請負人は、表層安定剤を散布する場合、散布量は設計図書によるもの

とし、適度の散水を行いながら転圧しなければならない。 

３－７－９ レンガ・タイル系園路工 

１．レンガ・タイル系園路工の路盤施工については、第３編２－６－７アス

ファルト舗装工及び第３編２－６－12コンクリート舗装工の規定による。 

２．レンガ舗装、タイル舗装の施工については、以下の各号の規定による。 

（１）請負人は、敷きモルタルの施工については、設計図書に示す厚さにな

るように、均一に敷均さなければならない。 

（２）請負人は、レンガ、タイルの据付けについては、設計図書に示す表面

勾配及び目地ラインが得られるように施工しなければならない。 

（３）レンガ、タイル舗装の化粧目地の幅、深さ及び目地モルタルの配合に

ついては設計図書によるものとする。 

３－７－10 木系園路工 

１．木系園路工の路盤施工については、第３編２－６－７アスファルト舗装
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工及び第３編２－６－12コンクリート舗装工の規定による。 

２．請負人は、チップ舗装の施工については、設計図書によるものとする。 

３．木レンガ舗装の施工については、以下の各号の規定による。 

（１）請負人は、クッション砂及び敷きモルタルについては、転圧後に設計

図書に示す厚さになるように均一に敷均さなければならない。 

（２）請負人は、木レンガの据付けについては、設計図書に示す表面勾配及

び目地ラインが得られるように施工しなければならない。 

３－７－11 石材系園路工 

１．石材系園路工の路盤の施工については、第３編２－６－７アスファルト

舗装工及び第３編２－６－12コンクリート舗装工の規定による。 

２．請負人は、砕石舗装の施工については、砕石を均一に敷き均し、散水、

転圧及び不陸整正を繰り返し、設計図書に示す高さ及び厚さに仕上げなけ

ればならない。 

３．平石張舗装、ごろた石張舗装、玉石張舗装、野面平石張舗装、修景割板

石張舗装、割板石張舗装、小舗石張舗装、切板石張舗装、延段の施工につ

いては、以下の各号の規定による。 

（１）請負人は、張りパターンについて設計図書に定めのない場合は、施工

図を作成し、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、施工図は、張り模様、縁石その他の工作物との取り合い及び伸

縮目地を考慮し作成しなければならない。 

（２）請負人は、各舗装の施工については、設計意図を十分理解したうえで、

施工しなければならない。 

（３）請負人は、張り模様については、修景的配慮をしなければならない。 

（４）請負人は、石を大小取り混ぜて施工する場合は、バランスよく組み合

わせ、小さい石が多くならないように配慮しなければならない。 

（５）請負人は、石材系舗装のクッション砂及び敷きモルタルについては、

設計図書に示す厚さになるように均一に敷均さなければならない。 

（６）請負人は、モルタルによる化粧目地の幅、深さ及び目地モルタルの配

合については、設計図書による仕様に仕上げなければならない。 

（７）請負人は、舗装の表面が平滑になるように配慮し、設計図書に示す表

面勾配を考慮しなければならない。 

（８）請負人は、施工中、モルタルなどによって石の表面を汚さないように

配慮し、施工後の養生を行わなければならない。 

（９）請負人は、合端については、現場で加工・施工を行い、特に端部の納

まりに配慮しなければならない。 
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３－７－12 樹脂系園路工 

１．樹脂系園路工の路盤施工については、第３編２－６－７アスファルト舗

装工及び第３編２－６－12コンクリート舗装工の規定による。 

２．樹脂系舗装の表層の施工については、設計図書によるものとする。 

３－７－13 園路縁石工 

１．園路縁石工の施工については、第３編２－３－５縁石工の規定によるも

ののほか、以下の各号の規定による。 

（１）請負人は、縁石ブロックについては、設置前に清掃し、基礎上に安定

よく設置し、目地モルタルを充填しなければならない。 

（２）請負人は、縁石ブロックの目地幅及び目地モルタルの配合については、

設計図書によらなければならない。 

２．請負人は、舗装止めの施工については、設置前によく清掃し、基礎上に

安定よく設置しなければならない。 

３．植樹ブロックの施工については、上記１.縁石ブロックの規定による。 

４．擬石縁石の施工については、上記１.縁石ブロックの規定による。 

５．レンガ縁石、木縁石、見切材（仕切材）の施工については、以下の各号

の規定による。 

（１）請負人は、レンガ縁石については、設置前に清掃し、基礎上に安定よ

く据付け、目地モルタルを充填しなければならない。 

（２）請負人は、縁石の目地幅及び目地モルタルの配合については、設計図

書によらなければならない。 

６．ごろた石縁石、玉石縁石、野面石縁石、割石縁石、小舗石縁石、雑割石

縁石、切石縁石の施工については、設計意図を十分理解したうえで、以下

の各号の規定による。 

（１）請負人は、石材については、指定寸法でできる限り坐りのよいものを

選び、天端及び見切線はその見通線上に凹凸のないように注意して据付

けなければならない。 

（２）請負人は、上ぎめの場合は、縁石の周囲を充分つき固めながら、天端

及び見切線の見通線がずれないように注意して据付けなければならな

い。 

（３）請負人は、石を大小取り混ぜて施工する場合は、バランスよく組み合

わせなければならない。 

（４）請負人は、雑割石縁石の施工にあたっては、合端を馴染みよく合わせ

るように配慮しなければならない。 

（５）請負人は、施工中、モルタルなどによって石の表面を汚さないように
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配慮し、養生を行わなければならない。 

３－７－14 区画線工 

区画線工の施工については、第３編２－３－９区画線工の規定による。 

３－７－15 階段工、公園橋工、デッキ工 

階段工、公園橋工、デッキ工の施工については、第１編第３章無筋・鉄筋

コンクリート、第７編第３章第７節園路広場整備工及び第７編第３章第13節

施設仕上げ工によるもののほか、設計図書によらなければならない。 

３－７－16 視覚障害者誘導用ブロック工 

１．請負人は、視覚障害者誘導用ブロックの施工については、施工前に施工

図を作成し、監督員の承諾を得なければならない。 

２．視覚障害者誘導用ブロックの施工については、視覚障害者誘導用ブロッ

ク設置指針・同解説第４章施工及びみんなのための公園づくり改訂版の規

定による。 

 

第８節 修景施設整備工 

３－８－１ 一般事項 

１．本節は、修景施設整備工として、石組工、添景物工、袖垣・垣根工、花

壇工、トレリス工、モニュメント工、作業土工（床掘り・埋戻し）、流れ

工、滝工、池工、洲浜工、壁泉工、カスケード工、カナール工その他これ

らに類する工種について定める。 

２．請負人は、修景施設整備工の施工に際しては、敷地の状況、その他公園

施設との取合いを考慮しなければならない。 

３．請負人は、修景施設整備工の施工に際しては、設計意図を十分把握した

うえで、施工しなければならない。 

３－８－２ 材料 

１．請負人は、修景施設整備工に使用する機能または意匠に関わる材料につ

いては、施工前に仕上がり見本品または性能・品質を証明する資料を監督

員に提出し承諾を得なければならない。 

２．石材は、使用目的に合致した形状を有し、外観の良好なものとする。 

３．砂、砂利は粒のそろったもので、異種材及びきょう雑物を含まないもの

とする。 

４．請負人は、木材については、製材の日本農林規格及び針葉樹の構造用製

材の日本農林規格による規格品とする。 

なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得るも

のとする。 
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５．設計図書に示された寸法は、製材にあっては仕上がり寸法とし、素材に

あたっては特に明示する場合を除き末口寸法とする。 

６．工場製品については、ひび割れ、その他損傷がないものとする。 

３－８－３ 石組工 

１．請負人は、自然石の配分及び配置については、材種形状、色合い、周囲

との取り合い等に十分考慮しなければならない。 

２．請負人は、石組工の施工に際して、現地の状況等により、設計図書によ

り難い場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

３．請負人は、石の据付けについては、設計図書に定めのない場合は、石の

位置、向き、深さ等について監督員と協議しなければならない。 

３－８－４ 添景物工 

添景物工の施工については、第７編３－８－３石組工の規定によるものの

ほか、設計図書によらなければならない。 

３－８－５ 袖垣・垣根工 

袖垣・垣根工の施工については、設計図書によらなければならない。 

３－８－６ 花壇工 

１．花壇工の施工については、設計図書によらなければならない。 

２．花壇工の仕上げについては、第７編第３章第13節施設仕上げ工の規定に

よらなければならない。 

３－８－７ トレリス工 

トレリス工の施工については、設計図書によらなければならない。 

３－８－８ モニュメント工 

モニュメント工の施工については、設計図書によらなければならない。 

３－８－９ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定による。 

３－８－10 流れ工 

１．請負人は、コンクリートの施工については、打継ぎ箇所における、シー

リング材等の充填により水漏れ防止を行わなければならない。 

２．請負人は、防水の施工については、設計図書によるものとする。 

３．請負人は、防水の施工にあたって、防水シートを使用する場合は、接合

部の設計図書に示す重ね合わせを十分行い、密着させなければならない。 

４．塗装仕上げ工、加工仕上げ工、左官仕上げ工、タイル仕上げ工、石仕上

げ工の施工については、第７編第３章第13節施設仕上げ工の規定による。 

５．護岸の施工については、第７編１－８－10石積工の規定によるもののほ
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か、設計図書による。 

３－８－11 滝工、池工、州浜工、壁泉工、カスケード工、カナール工 

滝工、池工、州浜工、壁泉工、カスケード工、カナール工の施工について

は、第７編３－８－10流れ工の規定による。 

 

第９節 遊戯施設整備工 

３－９－１ 一般事項 

１．本節は、遊戯施設整備工として、遊具組立設置工、作業土工（床掘り・

埋戻し）、砂場工、現場打遊具工、その他これらに類する工種について定

める。 

２．請負人は、遊戯施設整備工の施工に際しては、敷地の状況、その他公園

施設との取合いを考慮しなければならない。 

３．請負人は、遊具の引渡し時において、以下に示す項目や情報などが記さ

れた資料を管理者に提出しなければならない。また必要に応じ、「公園施

設団体賠償責任保険加入証」または、これに相当する証の写しを提出しな

ければならない。 

 ・製品の名称及び識別番号 

 ・設置日または納入日 

 ・製品仕様 

 ・利用対象年齢 

 ・標準使用期間及び保証年数 

 ・消耗部材とその推奨交換サイクル 

 ・保守及び点検についての情報 

 ・日常点検表 

４．メーカー等が遊具の部品（修繕などに使用される部品）だけを提供する

場合は、施工者が正確に施工し、遊具の安全性を確保するための資料・情

報の提供を必要に応じて行う。ただし、部品の施工についての責任は施工

者が負うものとする。 

３－９－２ 材料 

１．金属材料については、設計図書によるものとする。ただし、設計図書に

示されていない場合は、以下の事項により施工しなければならない。 

 

 

（１）鉄鋼系 

一般構造用圧延鋼材         JIS G 3101 
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一般構造用炭素鋼管         JIS G 3444 

配管用炭素鋼鋼管          JIS G 3452 

一般構造用角形鋼管         JIS G 3466 

ねずみ鋳鉄品            JIS G 5501 

球状黒鉛鋳鉄品           JIS G 5502 

その他鋼材             JIS規格品またはこれと同等 

以上の品質を有するもの 

（２）ステンレス系 

一般配管用ステンレス鋼       JIS G 3448 

ステンレス鋼棒           JIS G 4303 

冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯   JIS G 4305 

その他ステンレス鋼材        JIS規格品またはこれと同等 

以上の品質を有するもの 

（３）非鉄金属系 

アルミニウム合金の板及び条     JIS H 4000 

アルミニウム合金継目無管      JIS H 4080 

その他非鉄金属系          JIS規格品またはこれと同等 

以上の品質を有するもの 

（４）かすがい、丸釘、ボルト、ナット、座金等の金具類は、日本工業規格

または、これと同等以上の品質を有するものとする。また、ボルトには

座金を使用するものとする。 

（５）遊具器具の継手類及び主要部分の鋳造による金具類は、日本工業規格

または、これと同等以上の品質を有するものとする。 

球状黒鉛鋳鉄品           JIS G 5502 

可鍛鋳鉄品             JIS  G  5705 

（６）金属材は、じんあい、油類等の異物で汚損しないようにするとともに、

必要に応じて防蝕の方法を講じるものとする。 

２．木材料については、以下の事項により施工しなければならない。 

（１）木材については、製材の日本農林規格及び針葉樹の構造用製材の日本

農林規格による規格品とする。 

なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得る

ものとする。 

（２）木材の仕上げ、程度、付属金物の塗装仕様、詳細部の加工仕様につい

ては設計図書によるものとする。 

（３）木材は設計図書に特に表示がない限り、加圧式防腐処理（木材防腐剤
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はJIS K 1570、処理方法はJIS A 9002に適合するもの）でなければ

ならない。 

（４）木材に用いる接着剤は原則として、JIS K 6804（酢酸ビニル樹脂エマ

ルジョン木材接着剤）によらなければならない。ただしやむを得ない場

合は、その材料に適した他の接着剤を使用することができるものとする。 

（５）構造材は心持材とし、造作材は心去材を用いなければならない。 

３．石材については、種類、品質、規格、仕上げ等は設計図書によらなけれ

ばならない。 

４．強化プラスチック（ＦＲＰ）材については、以下の各号の規定による。 

（１）樹脂は、不飽和ポリエステル樹脂 JIS K 6919の規格品または同等品

以上とする。 

（２）ガラス繊維は、JIS R 3412の規格に適合する無アルカリ性のものとす

る。 

５．工場製品については、ひび割れ、その他損傷のないものとする。 

６．工場製品は、製作所の商標記号及び製造年月を表示したものとする。 

７．砂場工に用いる砂は、粘土、ごみ、有機物が混入しない良質なものとす

る。 

３－９－３ 遊具組立設置工 

１．請負人は、遊具の製作、組立、建込み、基礎の施工にあたっては、「都

市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂第２版）」に準じ、遊

具の安全領域、歩行動線、設置面の状態、遊具本体の安全性に特に注意し

なければならない。 

２．請負人は、遊具の建込みについては、計画設置高に注意し、ひずみ、ゆ

がみ、振れのないように支保工、仮溶接等により固定し建込んだ後、監督

員の確認を受け、基礎固めを行わなければならない。また、コンクリート

の硬化までは、十分な養生をしておかなければならない。 

３．請負人は、遊具のコンクリート基礎の施工については、利用者の危険防

止のために面取りを行うとともに、金属製遊具の支柱地際部分は、腐食防

止のためのウレタン樹脂系塗装やシリコン樹脂系塗装など設計図書によ

るものとする。 

４．請負人は、遊具のボルト、ナットまたは軸による接合の場合は、座金を

入れ、ゆるみのないよう締め付け、止めねじ、ワリピン等を用いて固定し

なければならない。 

５．請負人は、遊具の施工に際し、安全上必要な箇所については、ダブルナ

ット、Ｕナットまたは袋ナットを使用しなければならない。 
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６．請負人は、ロープ、ネット等の結び目、結合部は、見ばえ良く、堅固に

取付けなければならない。 

７．請負人は、遊具の塗装については、第７編３－13－３塗装仕上工の規定

によるものとする。 

なお、コンクリート埋込み部は、塗装しないものとする。 

８．遊具の木工事については、以下の各号の規定による。 

（１）請負人は、見え掛り部分はかんな削り仕上げとし、とげ、ばり等がな

いように平滑に仕上げなければならない。 

（２）請負人は、継手の施工については、特に定めない限り、構造的に応力

が低下しないよう配置に留意しなければならない。 

（３）請負人は、木材のボルトを通す穴の施工については、使用するボルト

径＋3mmを越えてはならない。 

（４）請負人は、継手及び仕口の明示のない場合は、監督員と協議しなけれ

ばならない。 

（５）請負人は、ボルトを隠すための埋木の施工については、接着剤で取れ

ないように施工しなければならない。 

（６）請負人は、材質、含水量、防腐処理等について安全な材料の選択を行

い、接合部については、特に堅固に施工しなければならない。 

９．請負人は、遊具の設置個所及びその周囲において、危険防止のため地表

面下とも、がれき等の障害物を除去した後、水はけ良く地ならしして十分

転圧しなければならない。 

10．請負人は、遊具の施工については、設置から工事完了までの期問、危険

防止のため、仮囲いをするなど適切な対策を講じなければならない。 

11．遊具には、①神戸市公園施設標準図集による設置年月日等を記入した施

設プレート②利用対象年齢を表示したシール（プレート）、③製造業社名、

製造年月日、製造番号を記入した製造表示ラベルを利用者・公園管理者の

見やすく、利用上支障のないところに取付けなければならない。 

３－９－４ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定による。 

３－９－５ 砂場工 

１．砂場工の仕上げについては、第７編第３章第13節施設仕上げ工の規定に

よる。 

２．請負人は、砂場工の施工については、仕上げ面は平滑に仕上げ、角は十

分な丸味を付け、安全性に留意しなければならない。 
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３－９－６ 現場打遊具工 

１．現場打遊具工の仕上げについては、第７編第３章第13節施設仕上げ工の

規定による。 

２．請負人は、現場打遊具工の施工に際し、仕上げ面は平滑に仕上げ、角は

十分な丸味を付け、安全性に留意しなければならない。 

 

第10節 サービス施設整備工 

３－10－１ 一般事項 

１．本節は、サービス施設整備工として水飲み場工、べンチ・テーブル工、

野外炉工、サイン施設工その他これらに類する工種について定める。 

２．請負人は、サービス施設整備工の施工については、敷地の状況、その他

公園施設との取合いを考慮しなければならない。 

３－10－２ 材料 

サービス施設整備工で使用する材料は、第７編３－９－２材料の規定によ

る。 

３－10－３ 水飲み場工 

水飲みの仕上げについては設計図書によるものとする。ただし、設計図書

に示されていない場合は、第７編第３章第13節施設仕上げ工の規定によるも

のとする。 

３－10－４ べンチ・テーブル工 

１．請負人は、ベンチ及びスツールの施工については、前面の足元地盤は、

水はけ良く地ならしして、十分転圧しなければならない。 

２．請負人は、野外卓の施工については、テーブル板及び腰掛け板は、水平

に取付けなければならない。また野外卓のテーブル板及び腰掛け板の取付

は、丸釘またはボルトで堅固に取り付け、表面を平滑に仕上げなければな

らない。 

３－10－５ 野外炉工 

１．請負人は、野外炉工の施工については、設計図書によらなければならな

い。 

２．請負人は、野外炉工の仕上げについては、設計図書によるものとし、こ

れに示されていない場合は、第７編第３章第１３節 施設仕上げ工の規定

による。 

３－10－６ サイン施設工 

請負人は、サイン施設工の施工については、設計図書に示す高さに設置し、

水平・垂直になるように施工するとともに、ねじれのないように施工しなけ
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ればならない。 

 

第11節 管理施設整備工 

３－11－１ 一般事項 

１．本節は、管理施設整備工として、ごみ施設工、門扉工、柵工、車止め工、

その他これらに類する工種について定める。 

２．請負人は、管理施設整備工の施工については、敷地の状況、その他公園

施設との取合いを考慮しなければならない。 

３－11－２ 材料 

１．管理施設整備工で使用する材料は、第７編３－９－２材料の規定による

もののほか、以下の各号の規定による。 

（１）ネットフェンスの構成部材は JIS A 6518（ネットフェンス構成部材）

によるものとし、種類寸法等は設計図書によるものとする。 

（２）ひし形金網は JIS G 3552（ひし形金網）の規格品とし、種類寸法等

は、設計図書によるものとする。 

２．焼丸太は、杉または桧とし、側面及び天端を焼きワイヤブラシ等で表面

を磨いたものとする。 

３．ロープ及びチェーン等の製品は、損傷のないものとする。 

３－11－３ ごみ施設工 

１．請負人は、くず箱、吸殻入れの施工については、設計図書に示す高さに

設置し、水平・垂直になるように施工するとともに、ねじれのないように

施工しなければならない。 

２．ごみ置場の仕上げについては、第７編第３章第13節施設仕上げ工の規定

による。 

３－11－４ 門扉工 

門扉の施工については、第７編３－11－５柵工の規定によらなければなら

ない。 

３－11－５ 柵工 

１．フェンスの施工については、以下の各号の規定による。 

（１）請負人は、基礎の施工については、地盤高と天端仕上げ高に合わせ突

き固め、曲がり及びねじれのないように取り付けなければならない。 

（２）請負人は、コンクリートブロック基礎の施工については、コンクリー

トブロックに支柱を建て込み、モルタルまたはコンクリートにより充填

し、基礎上部は金ゴテ仕上げとし中高に仕上げなければならない。 

（３）請負人は、現場打コンクリート基礎の施工については、基礎上部は金
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ゴテ仕上げとし中高に仕上げなければならない。 

なお、現場打コンクリート基礎にあらかじめ箱抜きをする場合は、コ

ンクリートブロック基礎の規定によらなければならない。 

（４）請負人は、フェンスの建て込みについては、溶接箇所等における、曲

がり、ねじれが起きないよう施工しなければならない。 

（５）請負人は、フェンス固定部分の施工については、緩みのないように堅

固に締め付け、金網及びパネル等は、たるみ及びゆがみのないよう取り

付けなければならない。 

（６）請負人は、フェンスの笠木及び支柱等のねじ部の施工については、袋

ナットを用いない場合余ったねじ胴部の切断処理を行わなければなら

ない。 

２．請負人は、ロープ柵の施工に際し、緩みのないように柱３本に１本の割

合でロープを１巻きさせなければならない。また、杭の曲がり及び端部は、

控え等を入れて補強しなければならない。 

３．請負人は、チェーン柵の施工に際し、チェーンの固定部分は、堅固に取

り付けなければならない。 

３－11－６ 車止め工 

１．請負人は、車止めの設置位置については、設計図書によるものとし、こ

れに示されない場合または、現地の状況により位置に支障がある場合は、

設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

２．請負人は、車止めの施工については、地下埋設物に破損や障害を発生さ

せないようにするとともに、既設舗装及び既設縁石に悪影響を及ぼさない

よう施工しなければならない。また、指し金の向きについては、歩行者動

線の邪魔にならないよう考慮しなければならない。 

 

第12節 建築施設組立設置工 

３－12－１ 一般事項 

１．本節は建築施設組立設置工として四阿工、パーゴラ工、シェルター工、

便所工、倉庫工その他これらに類する工種について定める。 

２．建築施設組立設置工の組立設置については、公共建築工事標準仕様書(建

築工事編、機械設備工事編、電気設備工事編)の規定による。 

３．建築施設組立設置工の設備については、第７編第３章第３節給水設備工、

第７編第３章第４節雨水排水設備工、第７編第３章第５節汚水排水設備工、

第７編第３章第６節電気設備工の規定による。 

３－12－２ 材料 
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１．建築施設組立設置工に使用する材料については、以下の規格に適合した

ものまたは、これと同等以上の品質を有するものとする。 

JIS A 5001（道路用砕石） 

JIS A 5006（割栗石） 

JIS A 5508（くぎ） 

JIS  K  6807 (ホルムアルデヒド系樹脂木材用液状接着剤の一般試験方

法) 

JIS K 6804（酢酸ビニル樹脂エマルジョン木材接着剤） 

JIS K 6919（繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂） 

JIS R 3412（ガラスロービング） 

２．工場製品については、製作所の商品記号などを刻印したものとする。 

３．木材については、製材の日本農林規格及び針葉樹の構造用製材の日本農

林規格による規格品とする。 

なお、これにより難い場合は、監督員の承諾を得るものとする。 

４．木材については、加圧式防腐処理（木材防腐剤はJIS K 1570、処理方

法はJIS A 9002に適合するもの）による防腐処理品とし、経口毒性及び

経皮毒性などが安全と認められているものを使用するものとする。 

５．ボルト、ナットについては、ＪｌＳ製品を使用し、ボルトには座金を使

用するものとする。 

６．樹脂については、JIS K 6919（繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリ

エステル樹脂）の規格品または、これと同等以上の品質を有するものとす

る。 

７．ガラス繊維については、JIS R 3412（ガラスロービング）の規格品に適

合する無アルカリ性のものとする。 

８．屋根材、屋根下地用ルーフィング、その他付属材料については、設計図

書によらなければならない。 

３－12－３ 四阿工 

１．請負人は、四阿基礎の施工については、基礎材を均等に敷均し、タンパ

等で十分突き固めなければならない。 

２．請負人は、四阿設置の施工にあたり、以下の事項により施工しなければ

ならない。 

（１）請負人は、設置位置ついては、監督員の承諾を得なければならない。 

（２）請負人は、床面に水たまりを生じないように勾配をつけなければなら

ない。 

（３）請負人は、仕上げの色合いについては、見本帳または見本塗り板を作



 

第７編公園緑地編 第３章施設整備（R2.10） 

7-72 
第７編公園緑地編 第３章施設整備（R2.10） 

成し、監督員の承諾を得なければならない。 

３．四阿の木材使用については、以下の各号の規定による。 

（１）請負人は、見え掛かり部分について現場での仕上げが必要な場合は、

すべて荒削りまたは、機械、かんな削りのうえ、仕上げ削りをしなけれ

ばならない。 

（２）請負人は、継手については、特に定めのない限り、乱に配置しなけれ

ばならない。 

（３）請負人は、見え掛かり面の釘打ちについては、隠し釘打ちを標準とし

なければならない。 

（４）請負人は、継手及び仕口については、設計図書に示されていない場合

は、監督員の承諾を得なければならない。 

（５）請負人は、ボルトを隠すための埋木については、欠け、割れ、ひびな

どがない部材と同じ材質の材料を使用し、接着剤を塗布し、すき間なく

打ち込み、表面を平滑に仕上げなければならない。 

（６）請負人は、表面の仕上げについては、特に平滑に仕上げ、とげなどが

出ないように注意しなければならない。 

（７）請負人は、木材の端部及び角部の面取りについて、設計図書に示され

ていない場合は、面取りの大きさを監督員と協議しなければならない。 

（８）請負人は、上部構造部の金具類については、堅固に取り付け、ボルト

締めは、ゆるみなく締め付けなければならない。 

（９）請負人は、コンクリート柱などの上部と木部の桁、梁との取り合わせ

部について、雨水が溜まらないようにモルタルで勾配をつけなければな

らない。 

（10）請負人は、竹材を使用する場合は、節止めとしなければならない。 

４．四阿の鋼材使用については、以下の各号の規定による。 

（１）請負人は、端部の処理については、面取りなどの必要な加工をしなけ

ればならない。 

（２）請負人は、部材の組み立てに先立ち、仕上がり材に曲がり、ねじれ、

反りなどか生じないよう注意しなければならない。 

（３）請負人は、ボルトの締め付けについては、ナットの回転量について部

材を損傷しないよう注意し、締め過ぎないようにしなければならない。 

（４）請負人は、組み立てに際して行う現場溶接はできる限り少なくするよ

う工夫し、やむを得ず現場で溶接を行う場合は、変形を少なくするため、

適当な収縮量を見込み、また、逆ひずみや拘束を与えて仕上がり寸法及

び形状を正確に保つようにしなければならない。 
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（５）請負人は、部材を受け台に置き、曲げ、ねじれを与えないように留意

し、支障が生じた場合は、組み立てに先立ち、修正しなければならない。 

（６）請負人は、組み立てについては、風圧やその他荷重に対して安全に施

工できるように仮設の筋交いなど、必要な支保を行い、補強しなければ

ならない。 

（７）請負人は、仕上がり箇所の見え掛かり部分について、設計図書に示さ

れていない場合は、サンダー仕上げをしなければならない。 

（８）請負人は、必要に応じて、ポリエチレンフィルム、はく離ペイントな

どで養生を行い、現場に搬入しなければならない。 

（９）請負人は、施工時及び現場設置後もできる限り養生材を装着したまま

にし、出隅など損傷のおそれがある部分は、必要に応じてあて板などで

更に補強しなければならない。 

３－12－４ パーゴラ工 

パーゴラ基礎、パーゴラ設置、パーゴラ設備の施工については、第７編３

－12－３四阿工の規定による。 

３－12－５ シェルター工 

シェルター基礎、シェルター設置、シェルター設備の施工については、第

７編３－12－３四阿工の規定による。 

３－12－６ 便所工 

１．便所基礎、便所設置、便所設備の施工については、第７編３－12－３四

阿工の規定による。 

２．請負人は、便所のサインについては、設計図書によるものとし、これに

より難い場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

３－12－７ 倉庫工 

倉庫基礎、倉庫設置、倉庫設備の施工について、第７編３－12－３四阿工

の規定による。 

 

第13節 施設仕上げ工 

３－13－１ 一般事項 

１．本節は施設仕上げ工として、塗装仕上げ工、加工仕上げ工、左官仕上げ

工、タイル仕上げ工、石仕上げ工その他これらに類する工種について定め

る。 

２．請負人は、現場塗装の施工管理区分については、設計図書によらなけれ

ばならない。 

３．請負人は、塗装の仕様については、設計図書によらなければならない。 
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４．請負人は、同種塗装工事に従事した経験を有する塗装作業者を工事に従

事させなければならない。 

３－13－２ 材料 

１．施設仕上げ工の材料については、公共建築工事標準仕様書(建築工事

編)10章石工事、11章タイル工事、15章左官工事、18章塗装工事の規定に

よる。 

２．塗装仕上げの材料については、以下の各号の規定による。 

（１）請負人は、ＪｌＳに適合した塗料を使用しなければならない。また請

負人は、設計図書に示されていない場合は、工事着手前に色見本を作成

し、監督員の承諾を得なければならない。 

（２）請負人は、塗料を直射日光を受けない場所に保管し、その取扱は関係

諸法令、諸法規を遵守して行わなければならない。 

なお、開缶後は、十分に攪拌したうえ、すみやかに使用しなければな

らない。 

（３）請負人は、多液型塗料を使用する場合、混合の際の混合割合、混合法、

混合塗料の状態、使用時問などについて使用塗料の仕様を遵守しなけれ

ばならない。 

（４）請負人は、塗料の有効期限をジンクリッチペイントの亜鉛粉末製造後

６ヶ月以内、その他の塗料は製造後12ヶ月とし、有効期限を経過した塗

料は使用してはならない。 

３．請負人は、仕上げに使用する材料については、施工前に品質証明書を作

成し、監督員の承諾を得なければならない。また、塗装仕上げについては、

各塗装工程の塗料は同種で、原則として同一製造所の製品としなければな

らない。 

４．請負人は塗装仕上げに使用する材料の色については、製造所の工場調色

としなければならない。ただし、使用量が少ない場合または、塗装工程上

の色変えの場合には、同一製造所の塗料を使用し、現場調色とするものと

する。 

５．請負人は、塗装仕上げに使用する材料の搬入については、開封しないま

ま現場に搬入しなければならない。 

６．請負人は、有機質系材料の保管については、高温及び直射日光をさけ、

室温が５℃以下にならないようにしなければならない。 

７．請負人は、仕上げ塗材の材料については、製造後、６ヶ月以上経過した

ものを使用してはならない。 

８．請負人は、塗装仕上げに使用する材料については、施工前に見本帳及び
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見本塗り板を作成し、監督員の承諾を得なければならない。ただし、使用

量が少ない場合は、監督員の承諾を得て、同一製造所の塗料を使用し、現

場調合とするものとする。 

９．請負人は、塗装仕上げの下塗りの材料については、設計図書によるもの

とし、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なけれ

ばならない。 

10．請負人は、吹付仕上げの材料については、ＪｌＳ規格品とし、種類、塗

り厚及び塗りつけ量は設計図書によるものとし、これにより難い場合は、

設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

11．請負人は、マスチック塗材については、製造所において調合されたもの

を使用しなければならない。 

12．請負人は、シーラー、セメント系下地調整塗材、仕上げ材については、

主製造所の指定するものとしなければならない。 

13．タイル仕上げに使用するタイルについては、JIS A 5209（陶磁器質タイ

ル）の規格品とし、形状が正確で、色調、硬度が一様であり、傷などの欠

点がないものとする。 

14．タイル仕上げに使用するタイルについては、形状寸法、色合いなどは設

計図書によるものとし、これに示されていない場合は、監督員の承諾を得

るものとする。 

３－13－３ 塗装仕上げ工 

１．素地ごしらえ、さび止めペイント塗り、合成樹脂調合ペイント塗り、溶

剤形ビニル系塗料塗り、オイルステインワニス塗りについては公共建築工

事標準仕様書(建築工事編)第18章塗装工事の規定による。 

２．塗装仕上げの施工については、以下の各号の規定による。 

（１）請負人は、塗装面に損傷、汚染を与えないよう注意し、また、塗装箇

所周辺、床などにあらかじめ養生をしなければならない。 

（２）請負人は、原則として下塗は白色、中塗りは白色または、上塗り色に

類似した色調としなければならない。また、不透明塗料について、監督

員の指示がある場合は、下塗、中塗りの工程は、上塗りと異なった色に

よって塗り分けなければならない。 

（３）請負人は、仕上げの色合いについては、見本帳または見本塗り板を作

成し監督員の承諾を得なければならない。 

（４）請負人は、被塗物は十分乾燥させた後塗装し、上塗り前に、上塗りま

での工程について、設計図書に関して監督員に承諾を得た後、塗斑なく、

塗膜厚が均等になるよう塗り上げなければならない。 



 

第７編公園緑地編 第３章施設整備（R2.10） 

7-76 
第７編公園緑地編 第３章施設整備（R2.10） 

（５）請負人は、塗装の乾燥期間内に次の工程に移ってはならない。 

（６）請負人は、塗布量については平らな面に付着させる塗料の量を標準量

としなければならない。 

なお、塗料の標準量は、薄める前の塗料の量としなければならない。 

（７）請負人は、うすめ液塗布材については、設計図書によるものとし、こ

れにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければなら

ない。 

（８）請負人は、塗装面の保護については、完全に乾燥するまで必要に応じ、

縄張り、柵などを設置し、「ペンキ塗りたて」などの表示を行わなけれ

ばならない。 

（９）請負人は、塗料を使用直前に良くかき混ぜ、必要に応じて小分けして

塗装しなければならない。 

（10）請負人は、火気に注意し、爆発、火災等の事故を起こさないようにし

なければならない。また、塗料をふき取った布、塗料の付着した布片な

どで、自然発火を起こすおそれのあるものは作業終了後速やかに処置し

なければならない。 

（11）請負人は、塗り方については、塗料に適した工法とし、以下のいずれ

かにより、色境、隅々などは乱さないよう十分注意し、区画線を明確に

塗り分けなければならない。 

① 請負人は、はけ塗りについては、はけを用い、はけ目正しく一様に

塗らなければならない。 

② 請負人は、吹付塗りについては、塗装用スプレーガンを用い、ガン

の種類、口径及び空気圧は、用いる塗料の性状に応じて、適切なもの

を選び吹きむらのないよう一様に塗らなければならない。 

③ 請負人は、ローラーブラシ塗りについては、ローラーブラシを用い、

隅、ちり周りなどは小ばけまたは専用ローラーを用い全面が均一にな

るように塗らなければならない。 

３．請負人は、研磨紙ずり及び水研ぎの施工については、下層塗膜及びパテ

が硬化乾燥した後、各層毎に研磨紙または耐水研磨紙で素材の長手方向に、

下層の塗膜を研ぎ去らないように注意して研がなければならない。 

４．請負人は、穴埋めについては、深い穴、大きなすき間などに穴埋め用パ

テなどをへらまたはこてで押し込み埋めなければならない。 

５．請負人は、パテ飼いについては、面の状況に応じて、面のくぼみ、すき

間、目違いなどの部分に、パテをへらまたはこてでなるべく薄く拾い付け

なければならない。 
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６．請負人は、パテしごきについては、穴埋め、パテ飼いの工程を行った後、

研磨紙ずりを行い、パテ全面にへら付けし、表面に過剰のパテを残さない

よう、素地が現れるまで十分しごき取らなければならない。 

７．請負人は、パテ付け、下地パテ付けについては、パテ飼い、研磨紙ずり

の後、表面が平らになるまで全面にパテを塗りつけ、乾燥後、研磨紙ずり

を行う工程を繰り返さなければならない。 

８．請負人は、塗装については原則として以下の場合行ってはならない。 

なお、やむを得ず塗装しなければならない場合は、設計図書に関して監

督員の承諾を得なければならない。 

（１）気温が５℃以下、湿度が85％以上の時または、換気が適当でなく、結

露するなど塗料の乾燥に不適当な場合、やむを得ず塗装を行う場合は、

採暖、換気などの養生を行わなければならない。 

（２）降雪雨の場合または塗料の乾燥前に降雪雨のおそれのある場合。 

（３）塗膜乾燥中に異物の付着が予想される場合。 

（４）被塗物が湿ったりまたは結露している場合。 

（５）炎天下で塗被表面の温度が高く、塗膜に泡を生じるおそれのある場合。 

（６）コンクリートの亀裂などにより、漏水している場合。 

（７）その他監督員が特に不適当と認めた場合。 

９．各部材の塗装については、以下の事項による。 

（１）木部 

① 素地ごしらえ 

（イ）汚れ及び付着物は、素地を傷つけないように除去しなければなら

ない。 

（ロ）油類及びやにの処理は、溶剤ぶきとする。 

（ハ）かんな目、逆目、けば等は、研磨紙ずりを行わなければならない。 

（ニ）節及びその周辺は、セラックニス類塗りとしなければならない。 

（ホ）塗替工事では亀裂、穴、隙間、くぼみ等をパテ等を用いて穴埋め

した後、パテ面は研磨紙ずりしなければならない。 

② 合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ塗り） 

塗装はJIS Ｋ 5516（合成樹脂調合ペイント）１種を用い、原則と

して、３回塗りしなければならない。 

③ オイルステイン塗り（ＯＳ塗り） 

（イ）着色、色むら直しは油性オイルステインの２回塗りとし、その材

質は変色しにくく、塗料に有害な作用を及ぼさず、またその密着を

妨げないものでなければならない。 
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（ロ）色押さえは、セラックニス類ｌ種で行わなければならない。 
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（２）鉄部（めっき面は除く） 

① 素地ごしらえ 

処理の程度は、完全に固着している黒皮は残るが、明らかに金属光

沢が出る程度まで行わなければならない。 

② 合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ塗り） 

（イ）塗装は錆止め塗装のうえ、原則として２回塗りとする。 

（ロ）錆止めは設計図書または監督員の指示により使用しなければなら

ない。 

（ハ）中塗、上塗は、JIS K 5516（合成樹脂調合ペイント）１種を使用

しなければならない。 

③ メラミン焼付け塗装 

（イ）鉄部防錆処理のうえ、下地処理（メラミン樹脂塗料用プライマー）

を行わなければならない。 

（ロ）次に、中塗（メラミン樹脂用サーフェサー）、上塗（メラミン樹

脂塗料２回塗り）を行わなければならない。 

（ハ）焼付けは、120℃±10℃で30分±10分行わなければならない。 

④ 亜鉛めっき塗装 

亜鉛めっき塗装は、原則として溶融亜鉛めっき法により、JIS Ｈ 

8641（溶融亜鉛めっき）の規格に基づき行わなければならない。 

（３）亜鉛めっき面 

① 素地ごしらえとして、素地面は、JIS Ｋ 5633（エッチングプライ

マー）１種の１回塗りとし、塗布後２時間以上８時間以内に錆止めペ

イント（（２）②の錆止め塗装を適用する）を塗布しなければならな

い。 

② 中塗、上塗については（２）②合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ

塗り）を適用するものとする。 

（４）コンクリート・モルタル面の塗装等 

① 素地ごしらえ 

（イ）素地は十分乾燥させ、汚れや付着物は、ブラシ、研磨紙及び布等

により除去し、必要に応じて水洗いしなければならない。 

（ロ）亀裂、ピンホール、くぼみ等は、セメントフィラーにより処理し、

７日以上放置しなければならない。 

② 溶剤形ビニル系塗料塗り（ＶＰ塗り） 

（イ）原則として、下塗、中塗、上塗の３回塗りしなければならない。 

（ロ）下塗、中塗、上塗は以下の塗料とし、設計図書あるいは監督員の
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指示により使用しなければならない。ただし、中塗及び上塗は同じ

塗料でなければならない。 

JIS Ｋ 5582（塩化ビニル樹脂エナメル）ｌ種 

３－13－４ 加工仕上げ工 

１．石材加工仕上げ、コンクリート加工仕上げについては公共建築工事標準

仕様書（建築工事編）10章 石工事、15章 左官工事の規定による。 

２．のみ切り仕上げは、荒こぶ取りした石の表面をさらにノミによって大き

く高い山をはつり取っていく加工のこととする。 

荒こぶ取りは、玄能払いともいい、石材の種類、性質、または石の目の

間隔で、割肌に著しい高低や凹凸があった場合、ノミによって大きな山を

切り崩し、荒石の表面を荒ならしする程度の加工のこととする。 

びしゃん仕上げは、中ノミ切り程度の表面をビシャンという道具で叩い

て小山をつぶし、さらに平滑に仕上げること。また、機械挽きで生じた平

坦面をビシャンで叩くことで、粗面にする加工のこととする。 

小たたき仕上げは、ビシャンたたきをした石の表面を両刃という工具で

１～２mmの平行線の筋がつくように均等に叩いて、さらに表面を細かく仕

上げる加工のこととする。 

あらみがきは、ビシャン仕上げまたは機械切りの上に研磨機を用いて磨

いた比較的粗面でつやのない仕上げのこととする。 

水みがきは、小たたきまたはビシャン仕上げしたものに研磨剤と砥石ま

たはグラインダーで磨く仕上げのことで、素地が磨けているがつやの出る

手前の状態の仕上げのこととする。 

本みがきは、つや出し粉を散布し、光沢を発揮している状態の仕上げの

ことを本みがきのつや出し仕上げとし、つや出し粉を用いずに磨いた場合

はつや消しとする。 

３．コンクリート加工仕上げの施工については、設計図書及び監督員の指示

がない場合は、以下の各号の規定による。 

（１）はつり仕上げは、コンクリート面の表面仕上げの工法の１つで、ブレ

ーカー及びこれに類する工具により、コンクリート面に対し鋭角に切削

して仕上げることで、この場合深さは５～10mm程度とする。 

つつき仕上げは、コンクリートの表面仕上げの工法の１つで、トンボ

または、これに類する工具により、コンクリート面に対し直角に切削し

て仕上げることで、この場合深さは３～５mm程度とする。 

（２）請負人は、コンクリートつつき仕上げの出来形寸法については、仕上

げ以前の寸法としなければならない。 
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３－13－５ 左官仕上げ工 

１．化粧目地切り、コンクリート金ゴテ仕上げ、コンクリートハケ引き仕上

げ、モルタル金ゴテ仕上げ、モルタルハケ引き仕上げ、防水モルタル塗り、

タイル下地モルタル塗りについては、公共建築工事標準仕様書（建築工事

編）15章左官工事の規定による。 

２．請負人は、人造石研ぎ出し、人造石洗い出しの種石の種類、顔料につい

は、設計図書によるものとし、これに示されていない場合は、施工前に材

料見本及び仕上げの程度が判別できる見本を監督員に提出し、承諾を得な

ければならない。 

３．請負人は、人造石研ぎ出しの施工については、原則として機械研ぎとし、

最終研ぎ出しは砥石を用い、目つぶし、のろがけを繰り返して、仕上げ面

のピンホールがないよう、滑らかに仕上げなければならない。 

４．請負人は、人造石洗い出しの施工については、上塗りの後、ブラシで種

石面ののろをふき取り、石並びを調整した後、水引具合を見計らいながら

水を吹き付けて洗い出し、仕上げなければならない。 

３－13－６ タイル仕上げ工 

１．床タイル張り、床モザイクタイル張り、床クリンカータイル張り、壁タ

イル張り、やく物タイル張り、レンガタイル張りについては、公共建築工

事標準仕様書(建築工事編)11章タイル工事の規定による。 

２．床タイル張り、床モザイクタイル張り、壁タイル張り、やく物タイル張

り、レンガタイル張りの養生と清掃については、以下の各号の規定による。 

（１）請負人は、強い直射日光、風、雨などにより損傷を受けるおそれのあ

る場合は、シートを張るなどして養生を行わなければならない。 

（２）請負人は、タイル張り終了後、タイル表面を傷めないように清掃し、

汚れを取り除かなければならない。やむを得ず清掃に酸類を用いる場合

は、清掃前に十分水湿しをし、酸洗い後は直ちに水洗いを行い、酸分が

残らないようにしなければならない。 

なお、金物類には、酸類が掛からないように養生を行わなければなら

ない。 

３－13－７ 石仕上げ工 

１．石仕上げ工については、第７編３－７－11石材系園路工の規定による。 

２．請負人は、乱形平石張りの施工については、石材に加工を加えながら、

石相互のなじみ、高さを揃えて目地入れ作業を行い、仕上げなければなら

ない。 

３．請負人は、方形平石張りの施工については、石材に加工を加えながら、
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石相互のなじみ、高さを揃え、目地幅は整形とし、目地入れ作業を行い仕

上げなければならない。 
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第８編 港 湾 編 

第１章 一般施工 
 

第１節 適  用 

１．本章は、各工事において共通的に使用する工種、土捨工、海上地盤改良工、

基礎工、本体工（ケーソン式）、本体工（ブロック式）、本体工（場所打式）、

本体工（捨石・捨ブロック式）、本体工（鋼矢板式）、本体工（コンクリート

矢板式）、本体工（鋼杭式）、本体工（コンクリート杭式）、被覆・根固工、

上部工、付属工、消波工、裏込・裏埋工、陸上地盤改良工、土工、舗装工、

維持補修工、構造物撤去工、仮設工、雑工その他これらに類する工種につい

て適用するものとする。 

２．本章に特に定めのない事項については、第１編共通編、第２編材料編、第

３編土木工事共通編の規定によるものとする。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

請負人は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類

によらなければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に

従うものとし、または、疑義がある場合及び以下の基準類に改定があった場合

には監督員と協議しなければならない疑義がある場合は監督員に確認をもと

めなければならない。 

国土交通省港湾局 港湾工事共通仕様書        （平成31年３月） 

（公社）日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説 

（平成30年５月） 

国土交通省    ダイオキシン類に係る水底土砂の判断基準について 

（平成15年９月） 

 

第３節 共通的工種 

１－３－１ 一般事項 

本節は、各工事の共通事項、排砂管設備工、土運船運搬工、揚土土捨工、

圧密・排水工、締固工、固化工、洗掘防止工、中詰工、蓋コンクリート工、

蓋ブロック工、鋼矢板工、控工、鋼杭工、コンクリート杭工、防食工、路床
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工、コンクリート舗装工、アスファルト舗装工、植生工その他これらに類す

る工種について定めるものとする。 

１－３－２ 共通事項 

１．ポンプ浚渫 

（１）請負人は、作業現場の土質条件、海象条件、周辺海域の利用状況等を

考慮して、効率的な作業が可能な作業船を選定しなければならない。 

なお、設計図書に作業船規格が指定されている場合は、それに従わな

ければならない。 

（２）請負人は、既設構造物前面を施工する場合、既設構造物に影響のない

よう十分検討して施工しなければならない。 

なお、設計図書に定めの無い場合は、施工方法・施工管理基準につい

て事前に監督員の承諾を得なければならない。 

（３）請負人は、濁り防止等環境保全に十分注意して施工しなければならな

い。 

なお、設計図書に濁り防止のための特別の処置が指定されている場合

は、それに従わなければならない。 

２．排砂管設備 

（１）請負人は、施工の効率、周辺海域の利用状況等を考慮して、土砂の運

搬経路を決定しなければならない。 

なお、設計図書に運搬経路が指定されている場合は、それに従わなけ

ればならない。 

（２）請負人は、設計図書に土砂処分の区域及び運搬方法の定めがある場合、

それに従い、運搬途中の漏出のないようにしなければならない。 

３．グラブ浚渫 

（１）請負人は、作業現場の土質条件、海象条件、周辺海域の利用状況等を

考慮して、効率的な作業が可能な作業船を選定しなければならない。 

なお、設計図書に作業船規格が指定されている場合は、それに従わな

ければならない。 

（２）請負人は、既設構造物前面を施工する場合、既設構造物に影響のない

よう十分検討して施工しなければならない。 

なお、設計図書に定めの無い場合は、施工方法・施工管理基準につい

て事前に監督員の承諾を得なければならない。 

（３）請負人は、濁り防止等環境保全に十分注意して施工しなければならな

い。 
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なお、設計図書に濁り防止のための特別の処置が指定されている場合

は、それに従わなければならない。 

４．土運船運搬 

（１）請負人は、施工の効率、周辺海域の利用状況等を考慮して、土砂の運

搬経路を決定しなければならない。 

なお、設計図書に運搬経路が指定されている場合は、それに従わなけ

ればならない。 

（２）請負人は、設計図書に土砂処分の区域及び運搬方法の定めがある場合、

それに従い、運搬途中の漏出のないようにしなければならない。 

５．硬土盤浚渫 

（１）請負人は、作業現場の土質条件、海象条件、周辺海域の利用状況等を

考慮して、効率的な作業が可能な作業船を選定しなければならない。 

なお、設計図書に作業船規格が指定されている場合は、それに従わな

ければならない。 

（２）請負人は、既設構造物前面を施工する場合、既設構造物に影響のない

よう十分検討して施工しなければならない。 

なお、設計図書に定めの無い場合は、施工方法・施工管理基準につい

て事前に監督員の承諾を得なければならない。 

（３）請負人は、濁り防止等環境保全に十分注意して施工しなければならな

い。 

なお、設計図書に濁り防止のための特別の処置が指定されている場合

は、それに従わなければならない。 

６．砕岩浚渫 

（１）請負人は、作業現場の土質条件、海象条件、周辺海域の利用状況等を

考慮して、効率的な作業が可能な作業船を選定しなければならない。 

なお、設計図書に作業船規格が指定されている場合は、それに従わな

ければならない。 

（２）請負人は、既設構造物前面を施工する場合、既設構造物に影響のない

よう十分検討して施工しなければならない。 

なお、設計図書に定めの無い場合は、施工方法・施工管理基準につい

て事前に監督員の承諾を得なければならない。 

（３）請負人は、濁り防止等環境保全に十分注意して施工しなければならな

い。 

なお、設計図書に濁り防止のための特別の処置が指定されている場合

は、それに従わなければならない。 
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７．バックホウ浚渫 

（１）請負人は、作業現場の土質条件、海象条件、周辺海域の利用状況等を 

   

考慮して、効率的な作業が可能な作業船を選定しなければならない。 

なお、設計図書に作業船規格が指定されている場合は、それに従わな

ければならない。 

（２）請負人は、既設構造物前面を施工する場合、既設構造物に影響のない

よう十分検討して施工しなければならない。 

なお、設計図書に定めの無い場合は、施工方法・施工管理基準につい

て事前に監督員の承諾を得なければならない。 

（３）請負人は、濁り防止等環境保全に十分注意して施工しなければならな

い。 

なお、設計図書に濁り防止のための特別の処置が指定されている場合

は、それに従わなければならない。 

８．バージアンローダ揚土 

（１）請負人は、作業現場の土質条件、海象条件、周辺海域の利用状況等を

考慮して、効率的な作業が可能な作業船を選定しなければならない。 

なお、設計図書に作業船規格が指定されている場合は、それに従わな

ければならない。 

（２）請負人は、設計図書に土砂処分の区域及び運搬方法の定めがある場合、

それに従い、運搬途中の漏出のないように対処しなければならない。 

９．空気圧送揚土 

（１）請負人は、作業現場の土質条件、海象条件、周辺海域の利用状況等を

考慮して、効率的な作業が可能な作業船を選定しなければならない。 

なお、設計図書に作業船規格が指定されている場合は、それに従わな

ければならない。 

（２）請負人は、設計図書に土砂処分の区域及び運搬方法の定めがある場合、

それに従い、運搬途中の漏出のないように対処しなければならない。 

10．リクレーマ揚土 

（１）請負人は、作業現場の土質条件、海象条件、周辺海域の利用状況等を

考慮して、効率的な作業が可能な作業船を選定しなければならない。 

なお、設計図書に作業船規格が指定されている場合は、それに従わな

ければならない。 

（２）請負人は、設計図書に土砂処分の区域及び運搬方法の定めがある場合、

それに従い、運搬途中の漏出のないように対処しなければならない。 
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11．バックホウ揚土 

（１）請負人は、施工の効率等を考慮して、浚渫土砂の揚土場所を決定しな

ければならない。 

なお、設計図書に揚土場所が指定されている場合は、それに従わなけ

ればならない。 

（２）請負人は、土砂落下のないよう十分注意して施工しなければならない。 

なお、設計図書に土砂落下防止のための特別の処置が定められている

場合は、それに従わなければならない。 

（３）請負人は、設計図書に土砂処分の区域及び運搬方法の定めがある場合、

それに従い、施工中土砂の漏出のないように対処しなければならない。 

12．盛上土砂撤去 

（１）海上工事の場合、請負人は、作業現場の土質条件、海象条件、周辺海

域の利用状況等を考慮して、効率的な作業が可能な作業船を選定しなけ

ればならない。 

なお、設計図書に船種が指定されている場合は、それに従わなければ

ならない。 

（２）請負人は、既設構造物前面を施工する場合、既設構造物に影響のない

よう十分検討して施工しなければならない。 

なお、設計図書に定めの無い場合は、施工方法・施工管理基準につい

て事前に監督員の承諾を得なければならない。 

（３）海上工事の場合、請負人は、濁り防止等環境保全に十分注意して施工

しなければならない。 

なお、設計図書に濁り防止のための特別の処置が指定されている場合

は、それに従わなければならない。 

13．敷  砂 

（１）海上工事の場合、請負人は、運搬中に砂の漏出のないように行わなけ

ればならない。 

（２）海上工事の場合、請負人は、濁りを発生させないよう砂を投入しなけ

ればならない。 

なお、設計図書に濁り防止のための処置が指定されている場合は、そ

れに従わなければならない。 

（３）海上工事の場合、請負人は、浮泥を巻き込まないよう砂を投入しなけ

ればならない。 

14．敷砂均し 

請負人は、砂を設計図書に定める区域内に平均に仕上げなければならない。 
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15．先行掘削 

請負人は、設計図書に先行掘削工法が指定されている場合は、それに従 

わなければならない。 

なお、設計図書に指定されていない場合には、掘削地点の土質条件、立

地条件、矢板及び杭の種類等に応じた工法を選ぶものとする。 

16．下層路盤 

（１）請負人は、下層路盤（粒状路盤）の施工を以下により行うものとする。 

① 各層の施工に先立ち、路床面の浮石、木片、ごみ等を除去しなければ

ならない。 

② 路盤材料の敷均しは、材料の分離をさけ、均等な厚さに敷均ししなけ

ればならない。 

③ １層の計画仕上り厚さは、20cm以下としなければならない。 

④ 路盤の締固は、「JIS A 1210 突固めによる土の締固め試験方法

（C,D,E）」により求めた最適含水比付近の含水比で、設計図書に定める

締固め度に達するまで行わなければならない。 

⑤ 最終仕上げ面は、プルーフローリングを行わなければならない。 

（２）請負人は、設計図書の定めによりセメント安定処理路盤を施工するも

のとする。 

17．上層路盤 

（１）請負人は、上層路盤（粒度調整路盤）の施工を以下により行うものと

する。 

① 各層の施工に先立ち、各路盤面の浮石、木片、ごみ等を除去しなけれ

ばならない。 

② 路盤材料の敷均しは、材料の分離をさけ、均等な厚さに敷均ししなけ

ればならない。 

③ １層の計画仕上り厚さは、15cm以下としなければならない。 

④ 路盤の締固は、「JIS A 1210 突固めによる土の締固め試験方法

（C,D,E）」により求めた最適含水比付近の含水比で、設計図書に定める

締固め度に達するまで行わなければならない。 

（２）請負人は、設計図書の定めによりセメント及び加熱アスファルト安定

処理路盤を施工するものとする。 

18．土砂掘削 

（１）請負人は、掘削に先立ち土止め支保、止水、締切、水替等を十分検討

して行わなければならない。 
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（２）請負人は、掘削中に土質に予期しない変化が生じた場合及び埋没物等

を発見した場合、直ちに監督員に通知し、設計図書に関して監督員と協

議しなければならない。 

（３）請負人は、仕上げ面の整形時にゆるんだ転石、岩塊等を除去しなけれ

ばならない。 

（４）請負人は、流用する土砂以外の土砂を設計図書の定める場所に運搬処

分しなければならない。 

なお、流用する土砂の仮置場所は、設計図書の定めによらなければな

らない。 

（５）請負人は、設計図書に定めのある場合、整地仕上げをしなければなら

ない。 

19．土砂盛土 

（１）請負人は、盛土の１層の計画仕上り厚さを30cmとし、逐次敷均し・締

固めを行い規定の高さまで盛土しなければならない。 

（２）請負人は、１：４より急な勾配を有する地盤上に盛土を行う場合には、

段切りを行い盛土と現地盤の密着を図り、滑動を防止しなければならな

い。 

（３）請負人は、土質に適した締固め機械を使用し、「JIS A 1210 突固め

による土の締固め試験方法（C,D,E）」により求めた最適含水比付近の含

水比で設計図書に定める締固め度に締め固めなければならない。また、

構造物に隣接する箇所や狭い箇所を締め固める場合は、施工規模・目的

に適した小型締固め機械により入念に締め固めしなければならない。 

（４）請負人は、盛土作業中に沈下、滑動等が生じる恐れがある場合及び生

じた場合、直ちに監督員に通知し、設計図書に関して監督員と協議しな

ければならない。 

（５）請負人は、毎日の作業終了時、または作業を中断する場合、排水が良

好に行われる勾配に仕上げなければならない。 

（６）請負人は、仕上げ面の整形時にゆるんだ転石、岩塊等を除去しなけれ

ばならない。 

（７）請負人は、流用する土砂以外の土砂を設計図書の定める場所に運搬処

分しなければならない。 

なお、流用する土砂の仮置場所は、設計図書の定めによらなければな

らない。 

（８）請負人は、設計図書に定めのある場合、整地仕上げをしなければなら

ない。 
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１－３－３ 排砂管設備工 

１．排砂管設備 

  排砂管設備の施工については、第８編１－３－２、２．排砂管設備の規 

定によるものとする。  

１－３－４ 土運船運搬工 

１．土運船運搬 

土運船運搬の施工については、第８編１－３－２、４．土運船運搬の規

定によるものとする。 

１－３－５ 揚土土捨工 

１．バージアンローダ揚土 

バージアンローダ揚土の施工については、第８編１－３－２、８．バー

ジアンローダ揚土の規定によるものとする。 

２．空気圧送揚土 

空気圧送揚土の施工については、第８編１－３－２、９．空気圧送揚土

の規定によるものとする。 

３．リクレーマ揚土 

リクレーマ揚土の施工については、第８編１－３－２、10．リクレーマ

揚土の規定によるものとする。 

４．バックホウ揚土 

バックホウ揚土の施工については、第８編１－３－２、11．バックホウ

揚土の規定によるものとする。 

１－３－６ 圧密・排水工 

１．サンドドレーン 

（１）施工範囲、杭の配置、形状寸法及びケーシングパイプの径は、設計図

書の定めによるものとする。 

（２）打込機は、（７）に示す項目を記録できる自動記録装置を備えたもの

でなければならない。 

（３）請負人は、施工に先立ち自動記録装置の性能確認試験を行い、その記

録を監督員に提出し、承諾を得なければならない。 

（４）請負人は、形成するドレーン杭が連続した一様な形状となるよう施工

しなければならない。 

（５）請負人は、杭施工中にドレーン杭が連続した一様な形状に形成されて

いない場合、直ちに打直しを行わなければならない。 
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（６）請負人は、地層の変化、障害物等により打込み困難な状況が生じた場

合、速やかに監督員に通知し、設計図書に関して監督員と協議しなけれ

ばならない。 

（７）請負人は、各杭ごとに以下の記録を取り、監督員に提出しなければな

らない。 

① ケーシングパイプの先端深度の経時変化 

② ケーシングパイプ内の、ドレーン材上面高さの経時変化 

２．敷  砂 

敷砂の施工については、第８編１－３－２、13．敷砂の規定によるもの

とする。 

３．敷砂均し 

敷砂均しの施工については、第８編１－３－２、14．敷砂均しの規定に

よるものとする。 

４．載荷土砂 

（１）請負人は、土砂を設計図書に定める範囲に所定の形状で載荷しなけれ

ばならない。 

（２）施工高さ及び順序は、設計図書の定めによるものとする。 

５．ペーパードレーン 

（１）ドレーンの配置及び施工深度は、設計図書の定めによるものとする。 

（２）打込機は自動記録装置を備えたものとし、自動記録装置は（７）に示

す項目が記録されるものとする。 

（３）請負人は、施工に先立ち自動記録装置の性能確認試験を行い、その記

録を監督員に提出し、承諾を得なければならない。 

（４）請負人は、ドレーン打設時に共上がり現象により計画深度までドレー

ンが形成されていない場合、直ちに打直しを行わなければならない。 

（５）請負人は、ドレーン打設時にドレーン材の破損により正常なドレーン

が形成されていない場合、直ちに打直しを行わなければならない。 

（６）請負人は、地層の変化、障害物等により打込み困難な状況が生じた場

合、速やかに監督員に通知し、設計図書に関して監督員と協議しなけれ

ばならない。 

（７）請負人は、各ドレーンごとに以下の記録を取り、監督員に提出しなけ

ればならない。 

① マンドレルの先端深度の経時変化 

② ドレーン材の先端深度の経時変化 
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６．グラベルマット 

（１）請負人は、砕石を設計図書に定める範囲に、所定の厚さで敷き均さな

ければならない。 

７．グラベルドレーン 

（１）施工範囲、杭の配置、形状寸法及びケーシングパイプの径は、設計図

書の定めによるものとする。 

（２）打込機は自動記録装置を備えたものとし、自動記録装置は（８）に示

す項目が記録されるものとする。 

（３）請負人は、施工に先立ち自動記録装置の性能確認試験を行い、その記

録を監督員に提出し、承諾を得なければならない。 

（４）請負人は、形成するドレーン杭が連続した一様な形状となるよう施工

しなければならない。 

（５）請負人は、杭施工中にドレーン杭が連続した一様な形状に形成されて

いない場合、直ちに打直しを行わなければならない。 

（６）請負人は、地層の変化、障害物等により打込み困難な状況が生じた場

合、速やかに監督員に通知し、設計図書に関して監督員と協議しなけれ

ばならない。 

（７）グラベルドレーンの施工により発生した土砂の処分をする場合は、設

計図書の定めによるものとする。 

（８）請負人は、各杭ごとに以下の記録を取り、監督員に提出しなければな

らない。 

① ケーシングパイプの先端深度の経時変化 

② ケーシングパイプ内の、ドレーン材上面高さの経時変化 

１－３－７ 締 固 工 

１．ロッドコンパクション 

（１）ロッドの打込間隔、配置、ロッドの締固めストローク及び起振力等は、

設計図書の定めによるものとする。 

（２）打込機は、（５）に示す項目を記録できる自動記録装置を備えたもの

でなければならない。 

（３）請負人は、施工に先立ち自動記録装置の性能確認試験を行い、その記

録を監督員に提出し、承諾を得なければならない。 

（４）請負人は、地層の変化、障害物等により設計図書に定める深度までの

貫入が困難になった場合、速やかに監督員に通知し、設計図書に関して

監督員と協議しなければならない。 
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（５）請負人は、各ロッドごとに以下の記録を取り、監督員に提出しなけれ

ばならない。 

① ロッド先端深度の経時変化 

② ロッドの貫入長及び引抜長 

２．サンドコンパクションパイル 

（１）砂杭の施工範囲、置換率及び締固め度は、設計図書の定めによるもの

とする。 

なお、砂杭の施工順序、配置及び形状寸法は、監督員の承諾を得なけ

ればならない。 

（２）打込機は自動記録装置を備えたものとし、自動記録装置は（10）に示

す項目が記録されるものとする。 

（３）請負人は、施工に先立ち自動記録装置の性能確認試験を行い、その記

録を監督員に提出し、承諾を得なければならない。 

（４）請負人は、砂杭施工中に形成する砂杭が、連続した一様な形状になる

ように砂を圧入しなければならない。 

（５）請負人は、支持層まで改良する場合、施工に先立ち打止め深度の確認

方法について、監督員の承諾を得なければならない。 

（６）請負人は、盛上り天端まで改良する場合、各砂杭ごとに打設前後の盛

上り状況を管理し、各砂杭仕上げ天端高を決定しなければならない。 

（７）請負人は、砂杭施工時に砂杭が切断した場合、または砂量の不足が認

められる場合、直ちに打直しを行わなければならない。 

なお、原位置での打直しが困難な場合、設計図書に関して監督員と協

議しなければならない。 

（８）請負人は、地層の変化、障害物等により打込み困難な状況が生じた場

合、また、予想を超える盛上り土により施工が困難な状況が生じた場合、

速やかに監督員に通知し、設計図書に関して監督員と協議しなければな

らない。 

（９）請負人は、設計図書に定める締固め度を満たすことができない場合、

速やかに監督員に通知し、設計図書に関して監督員と協議しなければな

らない。 

（10）請負人は、各砂杭ごとに以下の記録を取り、監督員に提出しなければ

ならない。 

① ケーシングパイプの先端深度の経時変化 

② ケーシングパイプ内の砂面の高さの経時変化 
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（11）地盤の盛上り量の測定 

① 請負人は、砂杭の施工前後に地盤高を測定しなければならない。 

② 請負人は、施工に先立ち測定時期及び測定範囲について、監督員の承

諾を得なければならない。 

（12）その他の試験等 

チェックボーリング、その他の試験を行う場合の調査及び試験の項目、

方法、数量等は、設計図書の定めによるものとする。 

なお、チェックボーリングの位置は、監督員の指示によらなければな

らない。 

３．盛上土砂撤去 

盛上土砂撤去の施工については、第８編１－３－２、12．盛上土砂撤去

の規定によるものとする。 

４．敷  砂 

敷砂の施工については、第８編１－３－２、13．敷砂の規定によるもの

とする。 

５．敷砂均し 

敷砂均しの施工については、第８編１－３－２、14．敷砂均しの規定に

よるものとする。 

１－３－８ 固 化 工 

１．深層混合処理杭 

（１）固化材の配合は、設計図書の定めによるものとする。 

（２）計量装置は、第１編第３章第５節３－５－４材料の計量及び練混ぜの

規定によるものとする。 

（３）材料の計量は、第１編第３章第５節３－５－４材料の計量及び練混ぜ

の規定によるものとする。 

（４）請負人は、施工に先立ち練混ぜ施設、練混ぜ時間等について、監督員

の承諾を得なければならない。 

（５）請負人は、設計図書の定めにより試験打ちを監督員の立会のうえ、行

わなければならない。 

なお、試験打ちの位置、深度、施工方法等は、設計図書の定めによる

ものとする。 

（６）改良範囲、改良形状及び固化材添加量は、設計図書の定めによるもの

とする。 

（７）深層混合処理機は、（13）に示す項目を記録できる自動記録装置を備

えたものでなければならない。 
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（８）請負人は、施工に先立ち自動記録装置の性能確認試験を行い、その記

録を監督員に提出し、承諾を得なければならない。 

（９）請負人は、施工に先立ち改良杭の配置、施工順序及び施工目地の位置

等の図面を監督員に提出し、承諾を得なければならない。 

（10）改良杭先端部の補強は、設計図書の定めによるものとする。 

（11）請負人は、支持層まで改良する場合、施工に先立ち打止め深度の確認

方法について、監督員の承諾を得なければならない。 

（12）請負人は、ブロック式、壁式等の杭接合部の施工を以下により行わな

ければならない。 

① 接合面のラップ幅は、監督員の承諾を得るものとし、施工目地は、接

円で施工しなければならない。 

② 改良杭間の接合は、24時間以内に施工しなければならない。ただし、

遅硬セメントを使用する場合は、設計図書の定めによるものとする。 

なお、制限時間以内の施工が不可能と予想される場合は、速やかに監

督員に通知し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

③ 不測の原因により施工が中断し、設計図書に定める接合が不可能にな

った場合は、速やかに監督員に通知し、設計図書に関して監督員と協議

しなければならない。 

（13）請負人は、各改良杭ごとに以下の記録を取り、監督員に提出しなけれ

ばならない。 

① 固化材の各材料の計量値（吐出量からの換算値） 

② 処理機の先端深度の経時変化 

③ 攪拌軸の回転数の経時変化 

④ 攪拌軸の回転トルクまたはこれに対応する起動力の経時変化 

⑤ 処理機の昇降速度の経時変化 

⑥ 処理機の吊荷重の経時変化（着底タイプ、深層混合処理船の場合） 

⑦ 固化材の吐出量の経時変化 

⑧ 処理機先端の軌跡の経時変化（深層混合処理船の場合） 

（14）地盤の盛上り量の測定 

① 請負人は、改良杭の施工前後に地盤高を測定しなければならない。 

② 請負人は、施工に先立ち測定時期及び測定範囲について、監督員の承

諾を得なければならない。 

（15）その他の試験等 

チェックボーリング、その他の試験を行う場合の調査及び試験の項目、

方法、数量等は、設計図書の定めによるものとする。 
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なお、チェックボーリングの位置は、監督員の指示によらなければな

らない。 

２．盛上土砂撤去 

盛上土砂撤去の施工については、第８編１－３－２、12．盛上土砂撤去

の規定によるものとする。 

３．敷  砂 

敷砂の施工については、第８編１－３－２、13．敷砂の規定によるもの

とする。 

４．敷砂均し 

  敷砂均しの施工については、第８編１－３－２、14．敷砂均しの規定に 

よるものとする。 

５．事前混合処理 

（１）固化材の配合は、設計図書の定めによるものとする。 

（２）計量装置は、第１編第３章第５節３－５－４材料の計量及び練混ぜの

規定によるものとする。 

（３）材料の計量は、第１編第３章第５節３－５－４材料の計量及び練混ぜ

の規定によるものとする。 

（４）請負人は、施工に先立ち練混ぜ設備、練混ぜ時間等について、監督員

の承諾を得なければならない。 

６．表層固化処理 

（１）請負人は、表層固化処理に当り、設計図書に記載された安定材を用い

て、記載された範囲、形状に仕上げなければならない。 

（２）請負人は、表層固化処理を行うに当り、安定材に生石灰を用いこれを

貯蔵する場合は、地表面50cm以上の水はけの良い高台に置き、水の進入、

吸湿を避けなければならない。 

なお、請負人は生石灰の貯蔵量が500kgを越える場合は、消防法の適

用を受けるので、これによらなければならない。 

（３）請負人は、安定材の配合について施工前に配合試験を行う場合は、安

定処理土の静的締固めによる供試体作製方法または、安定処理土の締固

めをしない供試体の作製方法（地盤工学会）の各基準のいずれかにより

供試体を作製し「JIS A 1216 土の一軸圧縮試験方法」の基準により

試験を行うものとする。 
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１－３－９ 洗掘防止工 

１． 洗掘防止 

（１）請負人は、洗掘防止マットの製作に先立ち、形状寸法を記載した製作

図を監督員に提出しなければならない。 

（２）請負人は、洗掘防止マットの敷設に先立ち、敷設面の異常の有無を確

認しなければならない。異常を発見したときは監督員にその事実が確認

できる資料を提出し確認を求めなければならない。 

（３）請負人は、洗掘防止マットの目地処理を重ね合せとし、その重ね合せ

幅は以下のとおりとする。 

なお、これにより難い場合、請負人は、施工に先立ち設計図書に関し

て監督員の承諾を得なければならない。 

① アスファルトマット 50cm以上 

② 繊維系マット 50cm以上 

③ 合成樹脂系マット 30cm以上 

④ ゴムマット 50cm以上 

（４）請負人は、アスファルトマットの敷設を吊金具による水平吊りとしな

ければならない。 

なお、吊金具による水平吊りができない場合、請負人は、施工に先立

ち設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

（５）洗掘防止マットの固定方法は、設計図書の定めによるものとする。 

１－３－10 中 詰 工 

１．砂・石材等中詰 

（１）請負人は、本体据付後、速やかに中詰を行わなければならない。 

（２）請負人は、中詰施工中、ケーソン等の各室の中詰高さの差が生じない

ように行わなければならない。 

（３）請負人は、中詰材を投入する際、ケーソン等の本体に損傷を与えない

ように行わなければならない。また、目地に中詰材がつまらないように

中詰材を投入しなければならない。 

（４）請負人は、設計図書の定めによりセル式構造物の中詰材を締め固めな

ければならない。 

２．コンクリート中詰 

コンクリート中詰の施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンクリ

ートの規定によるものとする。 
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３．プレパックドコンクリート中詰 

プレパックドコンクリート中詰の施工については、第１編第３章無筋・

鉄筋コンクリートの規定によるものとする。 

１－３－11 蓋コンクリート工 

１．蓋コンクリート 

（１）蓋コンクリートの施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンクリ

ートの規定によるものとする。 

（２）請負人は、中詰終了後、速やかに蓋コンクリートの施工を行わなけれ

ばならない。 

（３）請負人は、コンクリート打設にバケットホッパー等を使用する場合、

ケーソン等の本体に損傷を与えないよう注意して施工しなければなら

ない。 

（４）請負人は、蓋コンクリートにアンカーを取付ける場合、事前に設計図

書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

１－３－12 蓋ブロック工 

１．蓋ブロック製作 

（１）蓋ブロック製作の施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンクリ

ートの規定によるものとする。 

（２）製作ヤードは、設計図書の定めによるものとする。 

（３）請負人は、製作した蓋ブロックを転置する場合、急激な衝撃や力が作

用しないよう施工しなければならない。また、施工に先立ち転置時期に

ついて、監督員の承諾を得なければならない。 

（４）請負人は、蓋ブロック製作完了後、製作番号等を表示しなければなら

ない。 

（５）請負人は、蓋ブロックにアンカーを取付ける場合、事前に設計図書に

関して監督員の承諾を得なければならない。 

２．蓋ブロック据付 

（１）仮置場所は、設計図書の定めによるものとする。 

なお、請負人は、仮置場所の突起等の不陸を均さなければならない。 

（２）請負人は、中詰終了後、速やかに蓋ブロックの施工を行わなければな

らない。 

（３）請負人は、施工に先立ち蓋ブロックの据付時期を監督員に通知しなけ

ればならない。 

（４）請負人は、蓋ブロック据付に先立ち、気象、海象をあらかじめ十分調

査し、適切な時期を選定し、注意して据付けなければならない。 
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３．間詰コンクリート 

（１）間詰コンクリートの施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンク

リートの規定によるものとする。 

（２）請負人は、蓋ブロック据付終了後、速やかに間詰コンクリートの施工

を行わなければならない。 

（３）請負人は、間詰コンクリート打設にバケットホッパー等を使用する場

合、ケーソン等の本体に損傷を与えないよう注意して施工しなければな

らない。 

１－３－13 鋼矢板工 

１．先行掘削 

先行掘削の施工については、第８編１－３－２、15．先行掘削の規定に

よるものとする。 

２．鋼 矢 板 

 １）請負人は、組合せ矢板及び異形矢板を製作する場合、工場で加工及び 

製作しなければならない。 

なお、やむを得ず現場で製作する場合、請負人は、製作に先立ち設計

図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

（２）請負人は、矢板の運搬中及び保管中に大きなたわみ、変形を生じない

ように取り扱い、矢板本体、矢板継手及び塗覆装面に損傷を与えてはな

らない。また、請負人は、矢板を２点吊りで吊り上げなければならない。

ただし、打ち込みの際はこの限りではない。 

（３）請負人は、設計図書に矢板の打込み工法が指定されている場合は、そ

れに従わなければならない。 

なお、設計図書に指定されていない場合には、打込み地点の土質条件、

立地条件、矢板の種類等に応じた工法を選ぶものとする。 

（４）継矢板の継手部の位置、構造及び溶接方法は、設計図書の定めによる

ものとする。 

（５）請負人は、地層の変化、障害物などにより、打込み困難な状況が生じ

た場合、若しくは土質条件に比べて矢板の貫入量が異常に大きい場合、

打込みを中断しなければならない。また、速やかに監督員に通知し、設

計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

（６）請負人は、鋼矢板打込み方向の傾斜が矢板の上下で矢板１枚幅以上の

差が生じる恐れがある場合、設計図書に関して監督員の承諾を得て、異

形矢板を用いて修正しなければならない。ただし、異形矢板は連続して

使用してはならない。 
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（７）請負人は、矢板打込み後、継手が離脱していることが認められた場合、

引き抜いて打ち直さなければならない。ただし、引抜きが不可能な場合

は、速やかに監督員に通知し、設計図書に関して監督員の承諾を得なけ

ればならない。 

（８）請負人は、鋼管矢板打込み中に回転や傾斜を起こさないよう必要な処

置を講じなければならない。 

（９）ウォータージェットを用いた矢板の施工において、最後の打ち止めは、

打ち止め地盤を緩めないようにジェット噴射を制限・調整して、併用機

械で貫入させ、落ち着かせなければならない。 

（10）請負人は、「土木工事施工管理基準 出来形管理基準」に基づき以下

の記録を取り、監督員に提出しなければならない。 

なお、振動式及び圧入式の杭打機を使用する場合の観測項目及び様式

は、設計図書の定めによるものとする。 

① 矢板の貫入量 

② 矢板の打撃回数 

１－３－14 控  工 

１．先行掘削 

先行掘削の施工については、第８編１－３－２、15．先行掘削の規定に

よるものとする。 

２．控鋼矢板 

（１）請負人は、組合せ矢板及び異形矢板を製作する場合、工場で加工及び

製作しなければならない。 

なお、やむを得ず現場で製作する場合、請負人は、製作に先立ち設計

図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

（２）請負人は、矢板の運搬中及び保管中に大きなたわみ、変形を生じない

ように取り扱い、矢板本体、矢板継手及び塗覆装面に損傷を与えてはな

らない。また、請負人は、矢板を２点吊りで吊り上げなければならない。

ただし、打ち込みの際はこの限りではない。 

（３）請負人は、設計図書に矢板の打込み工法が指定されている場合は、そ

れに従わなければならない。 

なお、設計図書に指定されていない場合には、打込み地点の土質条件、

立地条件、矢板の種類等に応じた工法を選ぶものとする。 

（４）継矢板の継手部の位置、構造及び溶接方法は、設計図書の定めによる

ものとする。 
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（５）請負人は、地層の変化、障害物などにより、打込み困難な状況が生じ

た場合、若しくは土質条件に比べて矢板の貫入量が異常に大きい場合、

打込みを中断しなければならない。また、速やかに監督員に通知し、設

計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

（６）請負人は、鋼矢板打込み方向の傾斜が矢板の上下で矢板１枚幅以上の

差が生じる恐れがある場合、設計図書に関して監督員の承諾を得て、異

形矢板を用いて修正しなければならない。ただし、異形矢板は連続して

使用してはならない。 

（７）請負人は、矢板打込み後、継手が離脱していることが認められた場合、

引き抜いて打ち直さなければならない。ただし、引抜きが不可能な場合

は、速やかに監督員に通知し、設計図書に関して監督員の承諾を得なけ

ればならない。 

（８）請負人は、鋼管矢板打込み中に回転や傾斜を起こさないよう必要な処

置を講じなければならない。 

（９）ウォータージェットを用いた矢板の施工において、最後の打ち止めは、 

打ち止め地盤を緩めないようにジェット噴射を制限・調整して、併用機

械で貫入させ、落ち着かせなければならない。 

（10）請負人は、「土木工事施工管理基準 出来形管理基準」に基づき以下

の記録を取り、監督員に提出しなければならない。 

なお、振動式及び圧入式の杭打機を使用する場合の観測項目及び様式

は、設計図書の定めによるものとする。 

① 矢板の貫入量 

② 矢板の打撃回数 

３．控 鋼 杭 

（１）請負人は、杭の運搬中及び保管中に大きなたわみ、変形を生じないよ

うに取り扱い、杭本体及び塗覆装面に損傷を与えてはならない。 

また、請負人は、杭を２点吊りで吊り上げなければならない。ただし、

打ち込みの際はこの限りではない。 

（２）請負人は、設計図書に杭の打込み工法が指定されている場合は、それ

に従わなければならない。 

（３）請負人は、杭を設計図書に定める深度まで連続して打ち込まなければ

ならない。 

（４）継杭の継手部の位置、構造及び溶接方法は、設計図書の定めによるも

のとする。 
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（５）請負人は、施工に先立ち支持杭の打止め深度の確認方法について、監

督員の承諾を得なければならない。 

（６）請負人は、支持杭打設において、杭先端が規定の深度に達する前に打

込み不能となった場合は、速やかに監督員に通知し、設計図書に関して

監督員と協議しなければならない。また、請負人は、支持力の測定値が

設計図書に示された支持力に達しない場合は、速やかに監督員に通知し、

設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

（７）杭の継足しを行う場合の材料の品質は、本体の鋼材と同等以上の品質

を有しなければならない。 

なお、請負人は、継手構造及び溶接方法について事前に監督員の承諾

を得なければならない。 

（８）請負人は、「土木工事施工管理基準 出来形管理基準」に基づき以下

の記録を取り、監督員に提出しなければならない。 

なお、振動式及び圧入式の杭打機を使用する場合の観測項目及び様式

は、設計図書の定めによるものとする。 

① 杭の貫入量 

② 杭の打撃回数 

③ 打止り付近のリバウンド量 

④ 打止り付近のラム落下高または打撃エネルギー 

４．腹  起 

（１）請負人は、腹起し材を矢板壁及びタイロッド、タイワイヤーの取付位

置を基に加工しなければならない。 

（２）請負人は、腹起し材を全長にわたり規定の水平高さに取り付け、ボル

トで十分締め付け矢板壁に密着させなければならない。 

５．タ イ 材 

（１）タイロッド 

① 請負人は、施工に先立ち施工順序、背面土砂高さ、前面浚渫深さ及び

緊張力の大きさを十分検討し、監督員の承諾を得なければならない。 

② 請負人は、タイロッドを運搬する場合、ねじ部に損傷を与えないよう

厳重に包装しなければならない。また、塗装部は、損傷しないように取

り扱わなければならない。 

③ タイロッドの支保工は、設計図書の定めによるものとする。 

④ タイロッドは、隅角部等特別な場合を除き矢板法線に対して直角にな

るように設置しなければならない。 
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⑤ リングジョイントは、上下に正しく回転できる組立てとする。また、

その作動が正常になるように取り付けなければならない。 

⑥ タイロッドの締付けは、タイロッドを取り付けた後、前面矢板側及び

控工側のナットとタイロッドの中間にあるターンバックルにより全体

の長さを調整しなければならない。また、均等な張力が加わるようにし

なければならない。 

⑦ ターンバックルのねじ込み長さは、定着ナットの高さ以上にねじ込ま

れていなければならない。 

⑧ 定着ナットのねじ部は、ねじ山全部がねじ込まれたうえ、ねじ山が三

つ以上突き出しているように締め付けなければならない。 

（２）タイワイヤー 

① 請負人は、施工に先立ち施工順序、背面土砂高さ、前面浚渫深さ及び

緊張力の大きさを十分検討し、監督員の承諾を得なければならない。 

② 請負人は、タイワイヤーを運搬する場合、ねじ部に損傷を与えないよ

う厳重に包装しなければならない。また、被覆部は、損傷しないように

取り扱わなければならない。 

③ 請負人は、タイワイヤーの本体が、鋼材等のガス切断口に直接接触す 

る場合、接触部を保護しなければならない。 

④ タイワイヤーは、隅角部等特別な場合を除き、矢板法線に対して直角

になるように設置しなければならない。 

⑤ タイワイヤーの緊張は、タイワイヤーを取り付けた後、均等な張力が

加わるようジャッキ等の緊張装置によって行わなければならない。 

⑥ 定着ナットのねじ部は、ねじ山全部がねじ込まれたうえ、ねじ山が三

つ山以上突き出しているように締め付けなければならない。 

⑦ 請負人は、裏込材に石材を用いる場合、被覆部に損傷を与えないよう

注意して施工しなければならない。 

なお、設計図書に防護のため特別の処置が指定されている場合は、そ

れに従うものとする。 

⑧ タイワイヤーと上部コンクリートの境界部には、圧密沈下が生じても

タイワイヤーにせん断応力が生じさせないように、トランペットシース

を取り付けなければならない。 

１－３－15 鋼 杭 工 

１．先行掘削 

先行掘削の施工については、第８編１－３－２、15．先行掘削の規定に

よるものとする。 
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２．鋼  杭 

（１）請負人は、杭の運搬中及び保管中に大きなたわみ、変形を生じないよ

うに取り扱い、杭本体及び被覆装面に損傷を与えてはならない。 

また、請負人は、杭を２点吊りで吊り上げなければならない。ただし、

打ち込みの際はこの限りではない。 

（２）請負人は、設計図書に杭の打込み工法が指定されている場合は、それ

に従わなければならない。 

（３）請負人は、杭を設計図書に定める深度まで連続して打ち込まなければ

ならない。 

（４）継杭の継手部の位置、構造及び溶接方法は、設計図書の定めによるも

のとする。 

（５）請負人は、施工に先立ち支持杭の打止め深度の確認方法について、監

督員の承諾を得なければならない。 

（６）請負人は、支持杭打設において、杭先端が規定の深度に達する前に打

込み不能となった場合は、速やかに監督員に通知し、設計図書に関して

監督員と協議しなければならない。また、請負人は、支持力の測定値が 

  計図書に示された支持力に達しない場合は、速やかに監督員に通知し、 

設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

（７）杭の継足しを行う場合の材料の品質は、本体の鋼材と同等以上の品質

を有しなければならない。 

なお、請負人は、継手構造及び溶接方法について、事前に監督員の承

諾を得なければならない。 

（８）杭にずれ止めを施工する場合の溶接方法は、設計図書の定めによるも

のとする。 

なお、これによらない場合は、事前に監督員の承諾を得なければなら

ない。 

（９）請負人は、「土木工事施工管理基準 出来形管理基準」に基づき以下

の記録を取り、監督員に提出しなければならない。 

なお、振動式及び圧入式の杭打機を使用する場合の観測項目及び様式

は、設計図書の定めによるものとする。 

① 杭の貫入量 

② 杭の打撃回数 

③ 打止り付近のリバウンド量 

④ 打止り付近のラム落下高または打撃エネルギー 
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１－３－16 コンクリート杭工 

１．コンクリート杭 

（１）請負人は、「JIS A 7201 遠心力コンクリートくいの施工標準」によ

り施工しなければならない。 

なお、当該文中の「工事監理者」を「監督員」に、読み替えるものと

する。 

（２）試験杭を施工する場合は、設計図書の定めによるものとする。 

（３）請負人は、国土交通省告示第468号「基礎ぐい工事の適正な施工を確

保するために講ずべき措置」に基づき施工しなければならない。 

１－３－17 防 食 工 

１．電気防食 

（１）請負人は、施工に先立ち陽極取付箇所の鋼材表面の貝殻及び浮さび等

を除去し、素地調整（３種ケレン（St2））を行わなければならない。 

（２）請負人は、設計図書に陽極の個数及び配置が定められていない場合、

陽極の取付個数及び配置の計算書及び図面を施工に先立ち提出し、設計

図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

（３）請負人は、設計図書に定める防食効果を確認するための電位測定装置

の測定用端子箱を設置し、測定用端子を防食体に溶接しなければならな 

  い。 

また、設置箇所及び取付位置は、設計図書の定めによるものとする。 

（４）請負人は、ボンド工事を以下により行わなければならない。 

① 防食体は、相互間の接触抵抗を少なくするため、鉄筋等を溶接接続し

なければならない。 

② ボンド及び立ち上がり鉄筋は、白ペイントで塗装し、他の鉄筋と識別

できるようにしなければならない。 

２．ＦＲＰモルタル被覆 

（１）請負人は、施工に先立ち鋼材表面の貝殻及び浮さび等を除去し、素地

調整（３種ケレン（St2））を行わなければならない。 

（２）素地調整は、設計図書の定めによるものとする。 

（３）請負人は、素地調整後、速やかに被覆防食の施工を行わなければなら

ない。 

（４）被覆厚さは、設計図書の定めによるものとする。 

（５）請負人は、モルタル被覆の施工を以下により行わなければならない。 

① モルタル注入は、型枠取付後速やかに行わなければならない。 
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② モルタルが型枠内に完全に充填されたことを確認してから、モルタル

の注入を停止しなければならない。 

３．ペトロラタム被覆 

（１）請負人は、施工に先立ち鋼材表面の貝殻及び浮さび等を除去し、素地

調整（３種ケレン（St2））を行わなければならない。 

（２）素地調整は、設計図書の定めによるものとする。 

（３）請負人は、素地調整後、速やかに被覆防食の施工を行わなければなら

ない。 

（４）請負人は、ペトロラタム被覆の施工を以下により行わなければならな

い。 

① ペトロラタム系ペーストを塗布する場合は、鋼材表面に均一に塗布し

なければならない。 

② ペトロラタム系ペーストテープを使用する場合は、鋼材表面に密着す

るように施工しなければならない。 

③ ペトロラタム系ペーストまたはペトロラタム系ペーストテープ施工

後は速やかにペトロラタム系防食テープを施工しなければならない。 

４．コンクリート被覆 

（１）請負人は、施工に先立ち鋼材表面の貝殻及び浮さび等を除去し、素地

調整（３種ケレン（St2））を行わなければならない。 

（２）素地調整は、設計図書の定めによるものとする。 

（３）請負人は、素地調整後、速やかに被覆防食の施工を行わなければなら

ない。 

（４）被覆厚さは、設計図書の定めによるものとする。 

５．防食塗装 

（１）素地調整は、設計図書の定めによるものとする。 

（２）請負人は、雨天または風浪により海水のしぶきが著しい場合及び空中

湿度85％以上の場合、作業を中止しなければならない。 

（３）請負人は、塗装を以下により行わなければならない。 

① 塗装は、下塗、中塗、上塗に分けて行わなければならない。 

② 素地調整後、下塗を始めるまでの最長時間は、事前に監督員の承諾を

得なければならない。 

③ 塗装回数、塗装間隔及び塗料の使用量は、設計図書の定めによるもの

とする。 
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１－３－18 路 床 工 

１．不陸整正 

不陸整正は、設計図書の定めによるものとする。 

１－３－19 コンクリート舗装工 

  道路舗装の施工については、第６編第２章舗装の規定によるものとする。 

１．下層路盤 

下層路盤の施工については、第８編１－３－２、16．下層路盤の規定に

よるものとする。 

２．上層路盤 

上層路盤の施工については、第８編１－３－２、17．上層路盤の規定に

よるものとする。 

３．コンクリート舗装 

（１）請負人は、乳剤施工前に散水を行い、吸水性の路盤を適度に湿った状

態に保たなければならない。 

なお、乳剤はPK-3とし、使用量は設計図書の定めによる。 

（２）請負人は、型枠の施工を以下により行うものとする。 

① 曲がり、ねじれ等変形のない十分清掃した鋼製型枠を正しい位置に堅

固な構造で組み立て設置しなければならない。 

② 型枠の取外しは、コンクリート舗設終了後、20時間以上経過した後に

行わなければならない。 

なお、気温が5℃～10℃の場合は、36時間以上経過した後に型枠を取外 

さなければならない。ただし、型枠を取外した直後から交通車両が直接

コンクリート版に当たる懸念がある場合及び気温５℃未満の場合の取外

す時期は、監督員の承諾を得なければならない。 

（３）請負人は、コンクリート運搬を以下により行うものとする。 

① コンクリート運搬は、材料が分離しない方法で行い、練混ぜから舗設

開始までの時間をダンプトラックによる場合は１時間以内としなけれ

ばならない。 

なお、アジテータトラックによる場合は1.5時間以内としなければなら

ない。 

② コンクリートをミキサからダンプトラックに直接積み込む場合は、落

下高さを小さくし、ダンプトラックを前後に移動させ、平らになるよう

に積み込まなければならない。 

なお、ダンプトラックは、使用の前後に水洗いをしなければならない。 
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③ コンクリートの運搬及び荷下しは、既打設コンクリートへの悪影響、

路盤紙の移動及びコンクリート中への目潰砂の巻込みを防止しなけれ

ばならない。 

（４）請負人は、コンクリート敷均し準備を以下により行うものとする。 

① 打設厚さ及び幅員は、スクラッチテンプレート等を使用して確認しな

ければならない。 

② 降雨、降霜、路盤の凍結の恐れがある場合は、打設予定範囲をシート

等により保護しなければならない。 

（５）請負人は、コンクリート敷均しを以下により行うものとする。 

① 舗装版は、正確な仕上り厚さ及び正しい計画高さを確保しなければな

らない。 

② 舗設は、降雨、降霜または凍結している路盤上に行ってはならない。 

③ 敷均しは、材料が分離しないようスプレッダー等を使用しなければな

らない。 

④ コンクリート舗装版の四隅、ダウエルバー、タイバー等の付近は、特

に材料の分離が生じないように注意し、入念に施工しなければならない。 

⑤ コンクリート打設中、降雨が発生した場合は、施工目地を設け、作業

を中止しなければならない。この場合、既打設箇所の舗装面の降雨によ

る損傷を防ぐため表面をシート等で覆い保護しなければならない。 

⑥ 機械の故障等により作業を中止する場合は、監督員の承諾を得て、施

工目地を設け、作業を中止しなければならない。 

（６）請負人は、コンクリート締固めを以下により行うものとする。 

① コンクリートは、フィニッシャまたはバイブレーターを使用し、ち密、

堅固に締固めなければならない。 

② 型枠及び目地付近のコンクリートは、棒状バイブレータで締固めなけ

ればならない。また、作業中ダウエルバー、タイバー等が移動しないよ

うに締固めなければならない。 

③ コンクリートを２層に分けて打設する場合は、バイブレーターを下層

のコンクリート中に10cm程度挿入し、上層と下層が一体となるように入

念に締固めなければならない。 

（７）請負人は、鉄網の敷設を以下により行うものとする。 

① 鉄網の位置は、設計図書の定めによるものとする。 

② コンクリートの締固めの際は、鉄網をたわませたり移動させてはなら

ない。 

③ 鉄網の重ね合わせ幅は、20cm以上としなければならない。 



 

第８編港湾編 第１章一般施工（R2.10） 

8-27 
第８編港湾編 第１章一般施工（R2.10） 

④ 鉄網の重ね合わせ部は、焼なまし鉄線で結束しなければならない。 

⑤ 鉄網により、コンクリートを上下２層に分けて打設する場合、上層コ

ンクリートは、下層コンクリート敷均し後、30分以内に打設しなければ

ならない。 

（８）舗装版縁部に設置する補強筋は、設計図書の定めによるものとする。 

（９）請負人は、コンクリート舗装の表面を縦方向の小波がないよう平坦、

かつ、粗面に仕上げなければならない。 

（10）請負人は、フィニッシャによる機械仕上げまたは簡易フィニッシャ及

びテンプレートタンパによる手仕上げで表面の荒仕上げを行わなけれ

ばならない。 

（11）請負人は、平坦仕上げの施工を以下により行うものとする。 

① 平坦仕上げは、荒仕上げに引き続き表面仕上げ機による機械仕上げま

たはフロートによる手仕上げを行わなければならない。 

② 人力によるフロート仕上げは、フロートを半分ずつ重ねなければなら

ない。 

なお、コンクリート面が低くフロートに接しないところがある場合は、

フロート全面にコンクリートが接するまでコンクリートを補充して仕上

げなければならない。 

③ 仕上げ作業中は、コンクリートの表面に水を加えてはならない。 

なお、著しく乾燥する場合は、フォッグスプレーを使用することがで

きる。 

  （12）請負人は、面取りなどの仕上げが完全に終了し、表面の水光りが消え 

た後、直ちに、はけ、ほうき等を用いて粗面仕上げをしなければならな

い。 

（13）請負人は、直射日光、風雨、乾燥、気温、荷重、衝撃等を受けないよ

うコンクリートの養生を行わなければならない。 

（14）請負人は、表面仕上げ後、後期養生ができる程度にコンクリートが硬

化するまで、被膜養生などにより初期養生を行わなければならない。 

（15）後期養生は、現場養生を行った供試体の曲げ強度が3.5Ｎ/mm２以上と

なるまで、スポンジ、麻布等でコンクリート表面を隙間なく覆い散水に

より湿潤状態を保たなければならない。養生終了時期は、試験等に基づ

き定め、事前に監督員の承諾を得なければならない。 

（16）寒中の養生は、コンクリートの圧縮強度が５Ｎ/mm２以上または曲げ強

度が１Ｎ/mm２以上になるまで凍結しないよう十分に保護し、特に風を防

がなければならない。 
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４．目  地 

（１）目地板に相接するコンクリート舗装版の高低差は、２mmを超えないも

のとしなければならない。また、請負人は、コンクリート舗装版全幅に

わたり等深、等厚になるように目地を施工しなければならない。 

（２）請負人は、構造物隣接箇所の目地及び膨張目地の肩を半径５mm程度の

面取りをしなければならない。ただし、硬化後カッターで切断して目地

を設ける場合及びダミー目地には、面取りを行ってはならない。 

（３）請負人は、膨張目地の施工を以下により行うものとする。 

① 目地板は、路面に鉛直で一直線に通り、版全体を絶縁するように設置

しなければならない。 

② 目地板の上部のシール部に一時的に挿入するものは、コンクリートに

害を与えないよう、適当な時期に、これを完全に取り除かなければなら

ない。 

（４）請負人は、収縮目地の施工を以下により行うものとする。 

① ダミー目地は、図面に定める深さまで路面に対して垂直にコンクリー

トカッターで切り込み、注入目地材を施さなければならない。 

② 突合せ目地は、硬化したコンクリート側面にアスファルトを塗布また

はアスファルトペーパーなどを挟み、新しいコンクリートが付着しない

ようにしなければならない。 

（５）請負人は、施工目地の施工を以下により行うものとする。 

① 施工目地は、コンクリートの打設作業を30分以上中断する場合に設け

なければならない。 

② 横施工目地は、設計図書に定める横方向収縮目地の位置に合わせるも

のとする。ただし、施工目地を設計図書に定める目地位置に合わせるこ

とができない場合は、事前に設計図書に関して監督員の承諾を得て目地

位置から離すものとする。 

③ 施工目地は、突合せ目地とし、収縮目地の位置に設ける場合はダウエ

ルバーを使用しなければならない。 

なお、それ以外の場合は、タイバーを使用しなければならない。 

（６）請負人は、設計図書に定めのある構造の目地を設置しなければならな

い。 

１－３－20 アスファルト舗装工 

  道路舗装の施工については、第６編第２章舗装の規定によるものとする。 
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１．下層路盤 

下層路盤の施工については、第８編１－３－２、16．下層路盤の規定に

よるものとする。 

２．上層路盤 

上層路盤の施工については、第８編１－３－２、17．上層路盤の規定に

よるものとする。 

３．基  層 

（１）アスファルトプラント 

① アスファルトプラントは、設計図書に定める混合物を製造できるもの

とする。 

② 請負人は、施工に先立ちアスファルトプラントの位置、設備内容及び

性能について、監督員の承諾を得なければならない。 

（２）混合及び運搬 

① 請負人は、施工に先立ち監督員にミキサ排出時の混合物の基準温度の

承諾を得なければならない。また、混合物の温度は、基準温度±25℃の

範囲とし、かつ、185℃を超えないようにしなければならない。 

② 請負人は、清浄、平坦な荷台を有するトラックで混合物を運搬しなけ

ればならない。 

③ 請負人は、トラックの荷台内面に混合物の付着防止のため、加熱アス

ファルト混合物の品質を損なわないよう油または溶液を薄く塗布しな

ければならない。 

④ 請負人は、混合物をシート等により保温し運搬しなければならない。 

（３）請負人は、舗設準備を以下により行うものとする。 

① アスファルトコンクリートの舗設に先立ち、上層路盤面の浮石、ごみ、

土等の有害物を除去しなければならない。 

② 上層路盤面が雨、雪等でぬれている場合は、乾燥をまって作業を開始

しなければならない。 

（４）請負人は、プライムコートの施工を以下により行うものとする。 

① プライムコートは、日平均気温が５℃以下の場合施工してはならない。

ただし、やむを得ず気温５℃以下で施工する場合、事前に監督員の承諾

を得なければならない。 

② 作業中に降雨が発生した場合には、直ちに作業を中止しなければなら

ない。 

③ 瀝青材料の散布は、乳剤温度を管理し、設計図書に定める量を均一に

散布するものとする。 
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（５）請負人は、敷均しを以下により行うものとする。 

① 敷均しは、フィニッシャによらなければならない。 

なお、その他の方法による場合は、設計図書に関して監督員の承諾を

得なければならない。 

② 敷均した時の混合物の温度は、110℃以上としなければならない。 

③ 敷均しは、下層の表面が湿っていない時に施工しなければならない。 

なお、作業中に降雨が生じた場合には、敷均した部分を速やかに締固

め仕上げて作業を中止しなければならない。 

④ 敷均しは、日平均気温が５℃以下の場合施工してはならない。ただし、

やむを得ず気温５℃以下で舗設する場合は、事前に監督員の承諾を得な

ければならない。 

⑤ １層の計画仕上り厚さは、７cm以下としなければならない。 

（６）請負人は、締固め及び継目の施工を以下により行うものとする。 

① 混合物は、敷均し後、ローラによって設計図書に定める締固め度が得

られるよう十分に締固めなければならない。また、ローラによる締固め

が不可能な箇所は、タンパ等で十分に締固めて仕上げなければならない。 

② 横継目、縦継目及び構造物との接触部は、十分締固め、密着させ平坦

に仕上げなければならない。 

③ 既に舗設した端部が十分締固められていない場合またはき裂が多く

発生している場合は、その部分を除去した後、隣接部を施工しなければ

ならない。 

また、縦継目の位置は15cm以上、横継目の位置は１ｍ以上ずらさなけ

ればならない。 

４．表  層 

（１）アスファルトプラント 

① アスファルトプラントは、設計図書に定める混合物を製造できるもの

とする。 

② 請負人は、施工に先立ちアスファルトプラントの位置、設備内容及び

性能について、監督員の承諾を得なければならない。 

（２）混合及び運搬 

① 請負人は、施工に先立ち監督員にミキサ排出時の混合物の基準温度の

承諾を得なければならない。また、混合物の温度は、基準温度±25℃の

範囲とし、かつ、185℃を超えないようにしなければならない。 

② 請負人は、清浄、平坦な荷台を有するトラックで混合物を運搬しなけ

ればならない。 
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③ 請負人は、トラックの荷台内面に混合物の付着防止のため、加熱アス

ファルト混合物の品質を損なわないよう油または溶液を薄く塗布しな

ければならない。 

④ 請負人は、混合物をシート等により保温し運搬しなければならない。 

（３）請負人は、舗設準備を以下により行うものとする。 

① アスファルトコンクリートの舗設に先立ち、基層面の浮石、ごみ、土

等の有害物を除去しなければならない。 

② 基層面が雨、雪等でぬれている場合は、乾燥をまって作業を開始しな

ければならない。 

（４）請負人は、タックコートの施工を以下により行うものとする。 

① タックコートは、日平均気温が５℃以下の場合施工してはならない。 

ただし、やむを得ず気温５℃以下で施工する場合、事前に監督員の承

諾を得なければならない。 

② 作業中に降雨が発生した場合には、直ちに作業を中止しなければなら

ない。 

③ 瀝青材料の散布は、乳剤温度を管理し、設計図書に定める量を均一に

散布するものとする。 

④ タックコート面は、上層のアスファルト混合物を舗設するまでの間、

良好な状態に維持しなければならない。 

（５）請負人は、敷均しを以下により行うものとする。 

① 敷均しは、フィニッシャによらなければならない。なお、その他の方

法による場合は、事前に設計図書に関して監督員の承諾を得なければな

らない。 

② 敷均した時の混合物の温度は、110℃以上としなければならない。 

③ 敷均しは、下層の表面が湿っていない時に施工しなければならない。 

なお、作業中に降雨が生じた場合には、敷均した部分を速やかに締固

め仕上げて作業を中止しなければならない。 

④ 敷均しは、日平均気温が５℃以下の場合施工してはならない。ただし、

やむを得ず気温５℃以下で舗設する場合は、事前に監督員の承諾を得な

ければならない。 

⑤ １層の計画仕上り厚さは、７cm以下としなければならない。 

（６）請負人は、締固め及び継目の施工を以下により行うものとする。 

① 混合物は、敷均し後、ローラによって設計図書に定める締固め度が得

られるよう十分に締固めなければならない。また、ローラによる締固め

が不可能な箇所は、タンパ等で十分に締固めて仕上げなければならない。 
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② 横継目、縦継目及び構造物との接触部は、十分締固め、密着させ平坦

に仕上げなければならない。 

③ 既に舗設した端部が十分締固められていない場合またはき裂が多く

発生している場合は、その部分を除去した後、隣接部を施工しなければ

ならない。 

また、縦継目の位置は15cm以上、横継目の位置は１ｍ以上ずらさなけ

ればならない。 

なお、表層の縦継目の位置は、監督員の承諾を得なければならない。 

１－３－21 植 生 工 

植生工については、第７編第２章植栽の規定によるものとする。 

 

第４節 土 捨 工 

１－４－１ 一般事項 

本節は、土捨工として排砂管設備工、土運船運搬工、揚土土捨工その他こ

れらに類する工種について定めるものとする。 

１－４－２ 排砂管設備工 

排砂管設備工の施工については、第８編１－３－３排砂管設備工の規定に

よるものとする。 

１－４－３ 土運船運搬工 

土運船運搬工の施工については、第８編１－３－４土運船運搬工の規定に

よるものとする。 

１－４－４ 揚土土捨工 

  揚土土捨工の施工については、第８編１－３－５揚土土捨工の規定による 

ものとする。 

 

第５節 海上地盤改良工 

１－５－１ 一般事項 

本節は、海上地盤改良工として床掘工、排砂管設備工、土運船運搬工、揚

土土捨工、置換工、圧密・排水工、締固工、固化工その他これらに類する工

種について定めるものとする。 

１－５－２ 床 掘 工 

１．ポンプ床掘 

（１）ポンプ床掘の施工については、第８編１－３－２、１．ポンプ浚渫の

規定によるものとする。 
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（２）軟弱層を全部置換える場合の床掘り底面の地層の確認方法は、設計図

書の定めによるものとする。ただし、請負人は、地層の変化などにより

設計図書の定めにより難い場合は、速やかに監督員に通知し、設計図書

に関して監督員と協議しなければならない。 

（３）請負人は、底面及び法面の施工で出来形の許容範囲を超えた場合、置

換材と同等以上の品質を有する材料で埋戻しを行わなければならない。 

なお、引き続き同一工事で置換えを行う場合は、監督員の承諾を得て

埋戻しを置換えと一体施工することができるものとする。 

２．グラブ床掘 

（１）グラブ床掘の施工については、第８編１－３－２、３．グラブ浚渫の

規定によるものとする。 

（２）軟弱層を全部置換える場合の床掘り底面の地層の確認方法は、設計図

書の定めによるものとする。ただし、請負人は地層の変化などにより設

計図書の定めにより難い場合は、速やかに監督員に通知し、設計図書に

関して監督員と協議しなければならない。 

（３）請負人は、底面及び法面の施工で出来形の許容範囲を超えた場合、置

換材と同等以上の品質を有する材料で埋戻しを行わなければならない。 

なお、引き続き同一工事で置換えを行う場合は、監督員の承諾を得て

埋戻しを置換えと一体施工することができるものとする。 

３．硬土盤床掘 

（１）硬土盤床掘の施工については、第８編１－３－２、５．硬土盤浚渫の

規定によるものとする。 

（２）請負人は、底面及び法面の施工で出来形の許容範囲を超えた場合、置

換材と同等以上の品質を有する材料で埋戻しを行わなければならない。 

なお、引き続き同一工事で置換えを行う場合は、監督員の承諾を得て

埋戻しを置換えと一体施工することができるものとする。 

４．砕岩床掘 

（１）砕岩床掘の施工については、第８編１－３－２、６．砕岩浚渫の規定

によるものとする。 

（２）請負人は、底面及び法面の施工で出来形の許容範囲を超えた場合、置

換材と同等以上の品質を有する材料で埋戻しを行わなければならない。 

なお、引き続き同一工事で置換えを行う場合は、監督員の承諾を得て

埋戻しを置換えと一体施工することができるものとする。 
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５．バックホウ床掘 

（１）バックホウ床掘の施工については、第８編１－３－２、７．バックホ

ウ浚渫の規定によるものとする。 

（２）軟弱層を全部置換える場合の床掘り底面の地層の確認方法は、設計図

書の定めによるものとする。ただし、請負人は地層の変化などにより設

計図書の定めにより難い場合は、速やかに監督員に通知し、設計図書に

関して監督員と協議しなければならない。 

（３）請負人は、底面及び法面の施工で出来形の許容範囲を超えた場合、置

換材と同等以上の品質を有する材料で埋戻しを行わなければならない。 

なお、引き続き同一工事で置換えを行う場合は、監督員の承諾を得て

埋戻しを置換えと一体施工することができるものとする。 

１－５－３ 排砂管設備工 

排砂管設備工の施工については、第８編１－３－３排砂管設備工の規定に

よるものとする。 

１－５－４ 土運船運搬工 

土運船運搬工の施工については、第８編１－３－４土運船運搬工の規定に

よるものとする。 

１－５－５ 揚土土捨工 

揚土土捨工の施工については、第８編１－３－５揚土土捨工の規定による

ものとする。 

１－５－６ 置 換 工 

１．置 換 材 

（１）請負人は、置換材を設計図書に定める区域内に投入し、運搬途中の漏

出のないように行わなければならない。 

（２）請負人は、濁りを発生させないよう置換材を投入しなければならない。 

なお、設計図書に濁り防止のための処置が指定されている場合は、そ

れに従わなければならない。 

（３）請負人は、浮泥を巻き込まないよう置換材を投入しなければならない。 

２．置換材均し 

請負人は、設計図書に定める区域内を平均に仕上げなければならない。 

１－５－７ 圧密・排水工 

圧密・排水工の施工については、第８編１－３－６圧密・排水工の規定に

よるものとする。 

１－５－８ 締 固 工 

締固工の施工については、第８編１－３－７締固工の規定によるものとする。 
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１－５－９ 固 化 工 

固化工の施工については、第８編１－３－８固化工の規定によるものとする。 

 

第６節 基 礎 工 

１－６－１ 一般事項 

本節は、基礎工として基礎盛砂工、洗掘防止工、基礎捨石工、袋詰コンク

リート工、基礎ブロック工、その他これらに類する工種について定めるもの

とする。 

１－６－２ 基礎盛砂工 

１．盛  砂 

（１）請負人は、設計図書に定める区域内に盛砂を行わなければならない。 

（２）請負人は、濁りを発生させないよう砂を投入しなければならない。 

なお、設計図書に濁り防止のための処置が指定されている場合は、そ

れに従わなければならない。 

（３）請負人は、浮泥を巻き込まないよう砂を投入しなければならない。 

２．盛砂均し 

請負人は、設計図書に定める区域内を平均に仕上げなければならない。 

１－６－３ 洗掘防止工 

洗掘防止工の施工については、第８編１－３－９洗掘防止工の規定による

ものとする。 

１－６－４ 基礎捨石工 

１．基礎捨石 

請負人は、捨石マウンドの余盛厚が設計図書に指定されている場合は、

それに従わなければならない。 

２．瀬取り 

請負人は、瀬取り施工について、既設構造物等に注意して施工しなけれ

ばならない。 

３．捨石本均し 

請負人は、捨石マウンドをゆるみのないよう堅固に施工しなければなら

ない。 

なお、均し精度は、設計図書の定めによるものとする。 

４．捨石荒均し 

請負人は、捨石マウンドをゆるみのないよう堅固に施工しなければなら

ない。 

なお、均し精度は、設計図書の定めによるものとする。 
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１－６－５ 袋詰コンクリート工 

袋詰コンクリート工の施工については、第１編第３章第15節袋詰コンクリ

ートの規定によるものとする。 

１－６－６ 基礎ブロック工 

１．基礎ブロック製作 

（１）基礎ブロック製作の施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンク

リートの規定によるものとする。 

（２）製作ヤードは、設計図書の定めによるものとする。 

（３）請負人は、製作した基礎ブロックを転置する場合、急激な衝撃や力が

作用しないよう施工しなければならない。また、施工に先立ち転置時期

について、監督員の承諾を得なければならない。 

（４）請負人は、基礎ブロック製作完了後、製作番号等を表示しなければな

らない。 

（５）基礎ブロックの型枠は所定の形状で変形、破損等がなく、整備された

型枠を使用しなければならない。 

２．基礎ブロック据付 

（１）請負人は、施工に先立ち基礎ブロックの据付時期を監督員に通知しな

ければならない。 

（２）請負人は、基礎ブロック据付に先立ち、気象、海象をあらかじめ十分

調査し、適切な時期を選定し、注意して据付けなければならない。 

（３）請負人は、海中に仮置された基礎ブロックを据付ける際、既設構造物

との接触面に付着して作業上支障をきたす貝、海草等を除去しなければ

ならない。 

１－６－７ 水中コンクリート工 

水中コンクリート工の施工については、第１編第３章第12節水中コンクリ

ートの規定によるものとする。 

１－６－８ 水中不分離性コンクリート工 

  水中不分離性コンクリート工の施工については、第１編第３章第13節水中 

不分離性コンクリートの規定によるものとする。 

 

第７節 本体工（ケーソン式） 

１－７－１ 一般事項 

本節は、本体工（ケーソン式）としてケーソン製作工、ケーソン進水据付

工、中詰工、蓋コンクリート工、蓋ブロック工その他これらに類する工種に

ついて定めるものとする。 
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１－７－２ ケーソン製作工 

１．ケーソン製作用台船 

（１）請負人は、施工に先立ちフローティングドックの作業床を、水平、か

つ、平坦になるように調整しなければならない。 

（２）請負人は、気象及び海象に留意して、フローティングドックの作業に

おける事故防止に努めなければならない。 

２．底  面 

請負人は、ケーソンと函台を絶縁しなければならない。 

３．マ ッ ト 

（１）請負人は、製作に先立ち、形状寸法を記載した製作図を監督員に提出

しなければならない。 

（２）摩擦増大用マット 

請負人は、摩擦増大用マットをケーソン製作時にケーソンと一体とし

て施工する場合、ケーソン進水、仮置、回航・えい航及び据付時に剥離

しないように処置しなければならない。 

４．支  保 

支保の施工については、第１編第３章第８節型枠・支保の規定によるも

のとする。 

５．鉄  筋 

鉄筋の施工については、第１編第３章第７節鉄筋工の規定によるものと

する。 

６．型  枠 

型枠の施工については、第１編第３章第８節型枠・支保の規定によるも

のとする。 

７．コンクリート 

（１）コンクリートの施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンクリー

トの規定によるものとする。 

（２）ケーソン製作ヤードは、設計図書の定めによるものとする。 

（３）コンクリートの打継目は、設計図書の定めによるものとする。 

（４）海上打継は、設計図書の定めによるものとする。 

（５）請負人は、海上コンクリート打設を、打継面が海水に洗われることの

ない状態にて施工しなければならない。 

（６）請負人は、２函以上のケーソンを同一函台で製作する場合、ケーソン

相互間に支障が生じないよう配置しなければならない。 
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（７）請負人は、ケーソン製作完了後、ケーソン番号、吃水目盛等をケーソ

ンに表示しなければならない。 

なお、その位置及び内容は、監督員の指示に従うものとする。 

（８）請負人は、ケーソン製作期間中、安全ネットの設置等墜落防止のため

の処置を講じなければならない。 

１－７－３ ケーソン進水据付工 

１．バラスト 

ケーソンのバラストは、設計図書の定めによるものとする。 

２．止 水 板 

請負人は、ケーソンに止水板を取り付けた場合、ケーソン進水後に止水

状況を確認し、取付箇所から漏水がある場合は、直ちに処置を行い、監督

員に通知しなければならない。 

３．上  蓋 

請負人は、ケーソンを回航する場合は、上蓋を水密となるよう取付けな

ければならない。 

４．進  水 

（１）請負人は、ケーソン進水に先立ち、ケーソンに異常のないことを確認

しなければならない。 

（２）請負人は、ケーソン進水時期を事前に監督員に通知しなければならな

い。 

（３）請負人は、ケーソン進水に先立ち、ケーソンに上蓋、安全ネットまた

は吊り足場を設置し、墜落防止の処置を講じなければならない。 

（４）請負人は、斜路による進水を以下により行うものとする。 

① ケーソン進水に先立ち、斜路を詳細に調査し、進水作業における事故

防止に努めなければならない。 

なお、異常を発見した場合は、直ちに監督員に通知し、設計図書に関

して監督員と協議しなければならない。 

 ② 製作場及び斜路ジャッキ台でのジャッキアップは、偏心荷重とならな

いようジャッキを配置し、いずれのジャッキのストロークも同じになる 

よう調整しなければならない。 

（５）請負人は、ドライドックによる進水を以下により行うものとする。 

① ケーソン進水に先立ち、ゲート前面を詳細に調査し、ゲート浮上及び

進水作業における事故防止に努めなければならない。 

② ゲート浮上作業は、ゲート本体の側面及び底面への衝撃、擦り減り等

を与えないよう努めなければならない。 
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③ ゲート閉鎖は、ドック戸当たり近辺の異物及び埋没土砂を除去、清掃

し、ゲート本体の保護に努めなければならない。 

④ 波浪、うねり等の大きい場合は、ゲート閉鎖作業は極力避け、戸当た

り面の損傷を避けなければならない。 

（６）請負人は、吊降し進水を以下により行うものとする。 

① 吊降し方法は、設計図書の定めによるものとする。 

② 吊枠の使用は、設計図書の定めによるものとする。 

なお、施工に先立ち使用する吊枠の形状、材質及び吊具の配置、形状

寸法について、監督員の承諾を得なければならない。 

③ ケーソンに埋め込まれた吊金具は、施工に先立ち点検しなければなら

ない。また、異常を発見した場合は、直ちに監督員に通知し、設計図書

に関して監督員と協議しなければならない。 

（７）請負人は、フローティングドックによる進水を以下により行うものと

する。 

① ケーソン進水に先立ち、ケーソンの浮上に必要な水深を確保しなけれ

ばならない。 

② フローティングドックは、一方に片寄らない状態で注水・沈降させ、

進水しなければならない。 

（８）請負人は、ケーソンが自力で浮上するまで、引船等で引出してはなら

ない。 

（９）請負人は、ケーソン進水完了後、ケーソンに異常のないことを確認し

なければならない。また、異常を発見した場合は、直ちに処置を行い、

監督員に通知しなければならない。 

（10）請負人は、ケーソン進水時に仮設材の流失等で、海域環境に影響を及

ぼさないようにしなければならない。 

５．仮  置 

（１）請負人は、ケーソン仮置に先立ち、ケーソンに異常のないことを確認

しなければならない。 

（２）ケーソンの仮置場所は、設計図書の定めによるものとする。 

（３）ケーソンの仮置方法は、設計図書の定めによるものとする。 

（４）請負人は、ケーソン仮置に先立ち、仮置場所を調査しなければならな

い。 

なお、異常を発見した場合は、直ちに監督員に通知し、設計図書に関

して監督員と協議しなければならない。 

（５）ケーソン注水時の各室の水位差は、１ｍ以内とする。 
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（６）請負人は、ケーソン仮置終了後、ケーソンが所定の位置に、異常なく

仮置されたことを確認しなければならない。 

（７）請負人は、ケーソンの仮置期間中、気象、海象に十分注意し、管理し

なければならない。 

なお、異常を発見した場合は、直ちに処置を行い、監督員に通知しな

ければならない。 

（８）ケーソン仮置後の標識灯設置は、設計図書の定めによるものとする。 

６．回航・えい航 

（１）ケーソンの引渡場所及び引渡方法は、設計図書の定めによるものとす

る。 

（２）請負人は、ケーソンえい航時期を、事前に監督員に通知しなければな

らない。 

（３）請負人は、ケーソンえい航に先立ち、気象、海象を十分調査し、えい

航に適切な時期を選定しなければならない。 

なお、避難対策を策定し、えい航中に事故が生じないよう注意しなけ

ればならない。 

（４）請負人は、ケーソンのえい航に先立ち、ケーソン内の水を、排水しな

ければならない。排水は各室の水位差を１ｍ以内とする。 

（５）請負人は、ケーソンえい航に先立ち、ケーソンの破損、漏水、その他

えい航中の事故の原因となる箇所のないことを確認しなければならな

い。また、異常を発見した場合は、直ちに監督員に通知し、設計図書に

関して監督員と協議しなければならない。 

（６）請負人は、ケーソンえい航に先立ち、えい航に使用するロープの品質、

形状寸法、及びケーソンとの連結方法を、監督員に通知しなければなら

ない。 

（７）請負人は、ケーソンえい航にあたって、監視を十分に行い航行船舶と

の事故防止に努めなければならない。 

（８）請負人は、ケーソンえい航に先立ち、ケーソンに上蓋、安全ネットま

たは吊り足場を設置し、墜落防止の処置を講じなければならない。 

（９）請負人は、ケーソンえい航中、ケーソンの安定に留意しなければなら

ない。 

（10）請負人は、ケーソンを対角線方向に引いてはならない。 

（11）請負人は、ケーソンを吊り上げてえい航する場合、ケーソンが振れ、

回転をしない処置を講じなければならない。 
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（12）請負人は、ケーソンえい航完了後、ケーソンに異常のないことを確認

しなければならない。また、異常を発見した場合は、直ちに処置を行い、

監督員に通知しなければならない。 

（13）請負人は、ケーソンの回航時期、寄港地、避難場所、回航経路及び連

絡体制を、事前に監督員に通知しなければならない。 

（14）請負人は、ケーソンの回航に先立ち、気象、海象をあらかじめ十分調

査し、回航に適切な時期を選定しなければならない。 

なお、避難対策を策定し、回航中に事故が生じないよう注意しなけれ

ばならない。 

（15）請負人は、ケーソンの回航に先立ち、ケーソン内の水を、排水しなけ

ればならない。排水は各室の水位差を１ｍ以内とする。 

（16）請負人は、ケーソン回航に先立ち、ケーソンの破損、漏水、その他回

航中の事故の原因となる箇所のないことを確認しなければならない。ま

た、異常を発見した場合は、直ちに監督員に通知し、設計図書に関して

監督員と協議しなければならない。 

（17）請負人は、大回しロープにはワイヤーロープを使用し、その巻き数は

二重としなければならない。ただし、港内をえい航する場合は、監督員

と協議するものとする。 

（18）請負人は、大回しロープの位置を浮心付近に固定し、隅角部をゴム板、

木材または鋼材で保護しなければならない。ただし、港内をえい航する

場合は、監督員と協議するものとする。 

（19）請負人は、回航に先立ち、ケーソン回航に使用するロープの品質及び

形状寸法を、監督員に通知しなければならない。 

（20）請負人は、船舶電話等の通信設備を有する引船をケーソン回航に使用

しなければならない。 

（21）請負人は、ケーソン回航にあたって、監視を十分に行い航行船舶との

事故防止に努めなければならない。 

（22）請負人は、ケーソン回航に先立ち、ケーソンに上蓋、安全ネットまた

は吊り足場を設量し、墜落防止の処置を講じなければならない。 

（23）請負人は、ケーソンの回航中、ケーソンの安定に留意しなければなら

ない。 

（24）請負人は、ケーソン回航中、常にケーソンに注意し、異常を認めた場

合は、直ちに適切な措置を講じなければならない。 

（25）請負人は、ケーソンを寄港または避難させた場合、直ちにケーソンの

異常の有無を監督員に通知しなければならない。 
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なお、目的地に到着の時も同様とする。また、回航計画に定める地点

を通過した時は、通過時刻及び異常の有無を同様に通知しなければなら

ない。 

（26）請負人は、ケーソンを途中寄港または避難させる場合の仮置方法につ

いて、事前に監督員に通知しなければならない。この場合、引船は、ケ

ーソンを十分監視できる位置に配置しなければならない。また、出港に

際しては、ケーソンの大回しロープの緩み、破損状況、傾斜の状態等を

確認し、回航に支障のないよう適切な措置を講じなければならない。 

（27）請負人は、ケーソン回航完了後、ケーソンに異常のないことを確認し

なければならない。また、異常を発見した場合は、直ちに処置を行い、

監督員に通知しなければならない。 

７．据  付 

（１）請負人は、ケーソン据付時期を事前に監督員に通知しなければならな

い。 

（２）請負人は、ケーソン据付に先立ち、気象、海象をあらかじめ十分調査

し、ケーソン据付作業は所定の精度が得られるよう、また、安全等に注

意して施工しなければならない。 

（３）請負人は、各室の水位差を１ｍ以内とするように注水しなければなら

ない。 

（４）請負人は、海中に仮置されたケーソンを据付ける際に、ケーソンの既

設構造物との接触面に付着して作業上支障をきたす貝、海草等を除去し

なければならない。 

（５）請負人は、ケーソン据付作業完了後、ケーソンに異常がないことを確

認しなければならない。また、異常を発見した場合は、直ちに処置を行

い、監督員に通知しなければならない。 

１－７－４ 中 詰 工 

中詰工の施工については第８編１－３－10中詰工の規定によるものとする。 

１－７－５ 蓋コンクリート工 

    蓋コンクリート工の施工については、第８編１－３－11蓋コンクリート工 

の規定によるものとする。 

１－７－６ 蓋ブロック工 

蓋ブロック工の施工については、第８編１－３－12蓋ブロック工の規定に

よるものとする。 
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第８節 本体工（ブロック式） 

１－８－１ 一般事項 

本節は、本体工（ブロック式）として本体ブロック製作工、本体ブロック

据付工、中詰工、蓋コンクリート工、蓋ブロック工その他これらに類する工

種について定めるものとする。 

１－８－２ 本体ブロック製作工 

１．底  面 

製作ヤードは、設計図書の定めによるものとする。 

２．鉄  筋 

鉄筋の施工については、第１編第３章第７節鉄筋工の規定によるものと

する。 

３．型  枠 

型枠の施工については、第１編第３章第８節型枠・支保の規定によるも

のとする、 

４．コンクリート 

（１）コンクリートの施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンクリー

トの規定によるものとする。 

（２）請負人は、本体ブロックを転置する場合、急激な衝撃や力が作用しな

いよう施工しなければならない。また、施工に先立ち、転置時期につい

て、監督員の承諾を得なければならない。 

（３）請負人は、本体ブロック製作完了後、製作番号等を表示しなければな

らない。 

（４）請負人は、所定の形状で変形、破損等がなく、整備された型枠を使用

しなければならない。 

１－８－３ 本体ブロック据付工 

１．本体ブロック据付 

（１）請負人は、施工に先立ち本体ブロックの据付時期を監督員に通知しな

ければならない。 

（２）請負人は、本体ブロック据付に先立ち、気象、海象をあらかじめ十分

調査し、適切な時期を選定し、注意して据付けなければならない。 

（３）請負人は、海中に仮置された本体ブロックを据付ける際、既設構造物

との接触面に付着して作業上支障をきたす貝、海草等を除去しなければ

ならない。 

１－８－４ 中 詰 工 

中詰工の施工については、第８編１－３－10中詰工の規定によるものとする。 
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１－８－５ 蓋コンクリート工 

蓋コンクリート工の施工については、第８編１－３－11蓋コンクリート工

の規定によるものとする。 

１－８－６ 蓋ブロック工 

蓋ブロック工の施工については、第８編１－３－12蓋ブロック工の規定に

よるものとする。 

 

第９節 本体工（場所打式） 

１－９－１ 一般事項 

本節は、本体工（場所打式）として場所打コンクリート工、水中コンクリ

ート工、プレパックドコンクリート工、水中不分離性コンクリート工その他

これらに類する工種について定めるものとする。 

１－９－２ 場所打コンクリート工 

１．鉄  筋 

鉄筋の施工については、第１編第３章第７節鉄筋工の規定によるものと

する。 

２．型  枠 

型枠の施工については、第１編第３章第８節型枠・支保の規定によるも

のとする。 

３．伸縮目地 

伸縮目地は、設計図書の定めによるものとする。 

４．コンクリート 

（１）コンクリートの施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンクリー

トの規定によるものとする。 

（２）水平打継目の処理方法は、設計図書の定めによるものとする。ただし、

請負人は、やむを得ず図面で定められていない場所に打継目を設ける場

合、構造物の強度、耐久性及び外観を害しないように、その位置、方向

及び施工方法を定め、事前に設計図書に関して監督員の承諾を得なけれ

ばならない。 

（３）請負人は、既設コンクリートにコンクリートを打設する場合、打設前 

に既設コンクリートの表面に付着している貝、海草等を除去しなければ

ならない。 

なお、設計図書に特別な処置が指定されている場合は、それに従うも

のとする。 
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５．補助ヤード施設 

補助ヤード施設の場所及び規模等については、設計図書の定めによるも

のとする。 

なお、これにより難い場合、請負人は、設計図書に関して監督員の承諾

を得なければならない。 

１－９－３ 水中コンクリート工 

水中コンクリート工の施工については、第１編第３章第12節水中コンクリ

ートの規定によるものとする。 

１－９－４ プレパックドコンクリート工 

プレパックドコンクリート工の施工については、第１編第３章第14節プレ

パックドコンクリートの規定によるものとする。 

１－９－５ 水中不分離性コンクリート工 

水中不分解性コンクリート工の施工については、第１編第３章第13節水中

不分離性コンクリートの規定によるものとする。 

 

第10節 本体工（捨石・捨ブロック式） 

１－10－１ 一般事項 

本節は、本体工（捨石・捨ブロック式）として洗掘防止工、本体捨石工、

捨ブロック工、場所打コンクリート工その他これらに類する工種について定

めるものとする。 

１－10－２ 洗掘防止工 

洗掘防止工の施工については、第８編１－３－９洗掘防止工の規定による

ものとする。 

１－10－３ 本体捨石工 

１．本体捨石 

請負人は、本体捨石の余盛厚が設計図書に指定されている場合は、それ

に従わなければならない。 

２．本体捨石均し 

請負人は、本体捨石をゆるみのないよう堅固に施工しなければならない。 

なお、均し精度は、設計図書の定めによるものとする。 

１－10－４ 捨ブロック工 

１．捨ブロック製作 

（１）捨ブロック製作の施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンクリ

ートの規定によるものとする。 

（２）製作ヤードは、設計図書の定めによるものとする。 
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（３）請負人は、製作した捨ブロックを転置する場合、急激な衝撃や力が作

用しないよう施工しなければならない。また、施工に先立ち転置時期に

ついて、監督員の承諾を得なければならない。 

（４）請負人は、捨ブロック製作完了後、製作番号等を表示しなければなら

ない。 

（５）捨ブロックの型枠は、所定の形状で変形、破損等がなく、整備された

型枠を使用しなければならない。 

２．捨ブロック据付 

（１）請負人は、施工に先立ち捨ブロックの据付時期を監督員に通知しなけ

ればならない。 

（２）請負人は、捨ブロック据付に先立ち、気象、海象をあらかじめ十分調

査し、適切な時期を選定し、注意して据付けなければならない。 

（３）請負人は、海中に仮置された捨ブロックを据付ける際、既設構造物と

の接触面に付着して作業上支障をきたす貝、海草等を除去しなければな

らない。 

１－10－５ 場所打コンクリート工 

１．基礎砕石 

基礎砕石の施工については、設計図書の定めによるものとする。 

２．型  枠 

型枠の施工については、第１編第３章第８節型枠・支保の規定によるも

のとする。 

３．伸縮目地 

伸縮目地は、設計図書の定めによるものとする。 

４．コンクリート 

（１）コンクリートの施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンクリー

トの規定によるものとする。 

（２）水平打継目の処理方法は、設計図書の定めによるものとする。ただし、

請負人は、やむを得ず図面で定められていない場所に打継目を設ける場

合、構造物の強度、耐久性及び外観を害しないように、その位置、方向

及び施工方法を定め、事前に設計図書に関して監督員の承諾を得なけれ

ばならない。 

（３）請負人は、既設コンクリートにコンクリートを打設する場合、打設前

に既設コンクリートの表面に付着している貝、海草等を除去しなければ

ならない。 
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なお、設計図書に特別な処置が指定されている場合は、それに従わな

ければならない。 

 

第11節 本体工（鋼矢板式） 

１－11－１ 一般事項 

本節は、本体工（鋼矢板式）として鋼矢板工、控工その他これらに類する

工種について定めるものとする。 

１－11－２ 鋼矢板工 

鋼矢板工の施工については、第８編１－３－13鋼矢板工の規定によるもの

とする。 

１－11－３ 控  工 

控工の施工については、第８編１－３－14控工の規定によるものとする。 

 

第12節 本体工（コンクリート矢板式） 

１－12－１ 一般事項 

本節は、本体工（コンクリート矢板式）としてコンクリート矢板工、控工

その他これらに類する工種について定めるものとする。 

１－12－２ コンクリート矢板工 

１．コンクリート矢板 

（１）請負人は、矢板の運搬中及び保管中に矢板本体に損傷を与えない処置

を講じなければならない。また、請負人は、矢板を２点吊りで吊り上げ

なければならない。 

（２）請負人は、２段以上に積む場合の枕木は同一鉛直線上に置かなければ

ならない。 

なお、縦積みする場合は３段以上積み重ねてはならない。 

（３）請負人は、設計図書に矢板の打込み工法が指定されている場合は、そ

れに従わなければならない。 

なお、設計図書に指定されていない場合には、打込み地点の土質条件、

立地条件、矢板の種類等に応じた工法を選ぶものとする。 

（４）請負人は、地層の変化、障害物などにより、打込み困難な状況が生じ

た場合、若しくは土質条件に比べて矢板の貫入量が異常に大きい場合、 

打込みを中断しなければならない。また、速やかに監督員に通知し、設 

計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

（５）請負人は、矢板打込み後、継手が離脱していることが認められた場合、

引き抜いて打ち直さなければならない。ただし、引抜きが不可能な場合
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は、速やかに監督員に通知し、設計図書に関して監督員の承諾を得なけ

ればならない。 

（６）ウォータージェットを用いた矢板の施工において、最後の打ち止めは、

打ち止め地盤を緩めないようにジェット噴射を制限・調整して、併用機

械で貫入させ、落ち着かせなければならない。 

（７）請負人は、「土木工事施工管理基準 出来形管理基準」に基づき以下

の記録を取り、監督員に提出しなければならない。 

なお、振動式及び圧入式の杭打機を使用する場合の観測項目及び様式

は、設計図書の定めによるものとする。 

① 矢板の貫入量 

② 矢板の打撃回数 

１－12－３ 控  工 

控工の施工については、第８編１－３－14控工の規定によるものとする。 

 

第13節 本体工（鋼杭式） 

１－13－１ 一般事項 

本節は、本体工（鋼杭式）として鋼杭工その他これらに類する工種につい

て定めるものとする。 

１－13－２ 鋼 杭 工 

鋼杭工の施工については、第８編１－３－15鋼杭工の規定によるものとする。 

 

第14節 本体工（コンクリート杭式） 

１－14－１ 一般事項 

本節は、本体工（コンクリート杭式）としてコンクリート杭工その他これ

らに類する工種について定めるものとする。 

１－14－２ コンクリート杭工 

コンクリート杭工の施工については、第８編１－３－16コンクリート杭工

の規定によるものとする。 

 

第15節 被覆・根固工 

１－15－１ 一般事項 

本節は、被覆・根固工として被覆石工、袋詰コンクリート工、被覆ブロッ

ク工、根固ブロック工、水中コンクリート工、水中不分離性コンクリート工、 

サンドマスチック工その他これらに類する工種について定めるものとする。 
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１－15－２ 被覆石工 

１．被 覆 石 

請負人は、被覆石の余盛厚が設計図書に指定されている場合は、それに

従わなければならない。 

２．被覆均し 

請負人は、被覆石をゆるみのないよう堅固に施工しなければならない。 

なお、均し精度は、設計図書の定めによるものとする。 

１－15－３ 袋詰コンクリート工 

１．袋詰コンクリート 

袋詰コンクリートの施工については、第１編第３章第15節袋詰コンクリ

ートの規定によるものとする。 

１－15－４ 被覆ブロック工 

１．被覆ブロック製作 

（１）被覆ブロック製作の施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンク

リートの規定によるものとする。 

（２）製作ヤードは、設計図書の定めによるものとする。 

（３）請負人は、製作した被覆ブロックを転置する場合、急激な衝撃や力が

作用しないよう施工しなければならない。また、施工に先立ち転置時期

について、監督員の承諾を得なければならない。 

（４）請負人は、被覆ブロック製作完了後、製作番号等を表示しなければな

らない。 

（５）被覆ブロックの型枠は、所定の形状で変形、破損等がなく、整備され

た型枠を使用しなければならない。 

２．被覆ブロック据付 

（１）請負人は、施工に先立ち被覆ブロックの据付時期を監督員に通知しな

ければならない。 

（２）請負人は、被覆ブロック据付に先立ち、気象、海象をあらかじめ十分

調査し、適切な時期を選定し、注意して据付けなければならない。 

（３）請負人は、海中に仮置された被覆ブロックを据付ける際、既設構造物

との接触面に付着して作業上支障をきたす貝、海草等を除去しなければ

ならない。 

（４）請負人は、被覆ブロック相互のかみ合せに留意し、不安定な状態が生

じないように据付けなければならない。 

（５）請負人は、被覆ブロック相互間に、間詰石や転落石のはまり込みがな 

いように据付けなければならない。 
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（６）請負人は、基礎面と被覆ブロック間及び被覆ブロック相互間に、かみ

合わせの石等を挿入してはならない。 

１－15－５ 根固ブロック工 

１．根固ブロック製作 

（１）根固ブロック製作の施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンク

リートの規定によるものとする。 

（２）製作ヤードは、設計図書の定めによるものとする。 

（３）請負人は、製作した根固ブロックを転置する場合、急激な衝撃や力が

作用しないよう施工しなければならない。また、施工に先立ち転置時期

について、監督員の承諾を得なければならない。 

（４）請負人は、根固ブロック製作完了後、製作番号等を表示しなければな

らない。 

（５）請負人は、所定の形状で変形、破損等がなく、整備された型枠を使用

しなければならない。 

２．根固ブロック据付 

（１）請負人は、施工に先立ち根固ブロックの据付時期を監督員に通知しな

ければならない。 

（２）請負人は、根固ブロック据付に先立ち、気象、海象をあらかじめ十分

調査し、適切な時期を選定し、注意して据付けなければならない。 

（３）請負人は、海中に仮置された根固ブロックを据付ける際、既設構造物

との接触面に付着して作業上支障をきたす貝、海草等を除去しなければ

ならない。 

１－15－６ 水中コンクリート工 

水中コンクリート工の施工については、第１編第３章第12節水中コンクリ

ートの規定によるものとする。 

１－15－７ 水中不分離性コンクリート工 

水中不分離性コンクリート工の施工については、第１編第３章第13節水中

不分離性コンクリートの規定によるものとする。 

１－15－８ サンドマスチック工 

１．サンドマスチック 

サンドマスチックの材質、形状及び施工については、設計図書の定めに

よるものとする。 
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第16節 上 部 工 

１－16－１ 一般事項 

本節は、上部工として上部コンクリート工、上部ブロック工その他これら

に類する工種について定めるものとする。 

１－16－２ 上部コンクリート工 

１．支  保 

支保の施工については、第１編第３章第８節型枠・支保の規定によるも

のとする。 

２．鉄  筋 

鉄筋の施工については、第１編第３章第７節鉄筋工の規定によるものと

する。 

３．溶  接 

溶接の施工については、第８編第１章第26節雑工の規定によるものとす

る。 

４．型  枠 

型枠の施工については、第１編第３章第８節型枠・支保の規定によるも

のとする。 

５．伸縮目地 

伸縮目地は、設計図書の定めによるものとする。 

６．コンクリート 

（１）コンクリートの施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンクリー

トの規定によるものとする。 

（２）水平打継目の処理方法は、設計図書の定めによるものとする。ただし、

請負人は、やむを得ず図面で定められていない場所に打継目を設ける場

合、構造物の強度、耐久性及び外観を害しないように、その位置、方向

及び施工方法を定め、事前に設計図書に関して監督員の承諾を得なけれ

ばならない。 

（３）請負人は、既設コンクリートにコンクリートを打設する場合、打設前

に既設コンクリートの表面に付着している貝、海草等を除去しなければ

ならない。 

なお、設計図書に特別な処置が指定されている場合は、それに従わな

ければならない。 

（４）請負人は、上部コンクリートに作業用の係留環等を取付ける場合、事

前に監督員の承諾を得なければならない。 
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７．補助ヤード施設 

補助ヤード施設の場所及び規模等については、設計図書の定めによるも

のとする。 

なお、これにより難い場合、請負人は、設計図書に関して監督員の承諾

を得なければならない。 

１－16－３ 上部ブロック工 

１．上部ブロック製作 

（１）上部ブロック製作の施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンク

リートの規定によるものとする。 

（２）製作ヤードは、設計図書の定めによるものとする。 

（３）請負人は、製作した上部ブロックを転置する場合、急激な衝撃や力が

作用しないよう施工しなければならない。また、施工に先立ち転置時期

について、監督員の承諾を得なければならない。 

（４）請負人は、上部ブロック製作完了後、製作番号等を表示しなければな

らない。 

（５）上部ブロックの型枠は、所定の形状で変形、破損等がなく、整備され

た型枠を使用しなければならない。 

２．上部ブロック据付 

（１）請負人は、施工に先立ち上部ブロックの据付時期を監督員に通知しな

ければならない。 

（２）請負人は、上部ブロック据付に先立ち、気象、海象をあらかじめ十分

調査し、適切な時期を選定し、注意して据付けなければならない。 

 

第17節 付 属 工 

１－17－１ 一般事項 

本節は、付属工として係船柱工、係船岸に使用する防舷材工、車止・縁金

物工、防食工、付属設備工その他これらに類する工種について定めるものと

する。 

１－17－２ 係船柱工 

１．係 船 柱 

（１）基  礎 

① 基礎杭は、第８編１－３－15鋼杭工、１－３－16コンクリート杭工の

規定によるものとする。 

② 係船柱の基礎に使用するコンクリートは、第１編第３章無筋・鉄筋コ

ンクリートの規定によるものとする。 
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③ 請負人は、基礎コンクリートを打継ぎの無いよう施工しなければなら

ない。 

（２）製  作 

① 係船柱の構造及び形状寸法は、「図１－１直柱の標準寸法と設計けん

引力」、「図１－２曲柱の標準寸法と設計けん引力」及び「図１－３アン

カーボルト標準寸法」によるものとしなければならない。 

なお、使用する型式は、設計図書の定めによるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－１ 直柱の標準寸法と設計けん引力 
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図１－２ 曲柱の標準寸法と設計けん引力 
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図１－３ アンカーボルト標準寸法 

 

② 請負人は、係船柱のコンクリート埋込部以外の鋳物肌表面を滑らかに

仕上げ、平座金との接触面はグラインダ仕上げを行わなければならない。 

③ 工場でさび止め塗装を行う場合は、請負人は、係船柱外面のさび等を

除去し、エポキシ樹脂塗料さび止めを１回塗らなければならない。 

④ 請負人は、係船柱の頭部に設計けん引力を浮彫表示しなければならな

い。 

⑤ 係船柱の肉厚以外の寸法の許容範囲は、「表１－１寸法の許容範囲」

に示すとおりとする。ただし、ボルト穴の中心間隔以外の寸法は、プラ

ス側の許容範囲を超えてもよいものとする。 
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表１－１ 寸法の許容範囲  （単位：mm） 

寸法区分 長さの許容範囲 

100以下 

100を超え 200以下 

200を超え 400以下 

400を超え 800以下 

800以上 

 ±２ 

 ±2.5 

 ±４ 

 ±６ 

 ±８ 

 

⑥ 厚さの許容範囲は、±３mmとする。ただし、請負人は、プラス側の許

容範囲を変更する場合、事前に監督員の承諾を得なければならない。 

（３）施  工 

① 請負人は、アンカーボルトを所定の位置に強固に固定しなければなら

ない。 

② 請負人は、塗装を以下により行わなければならない。 

イ）塗装は、下塗、上塗に分けて行わなければならない。 

ロ）素地調整後、下塗を始めるまでの最長時間は、事前に監督員の承諾

を得なければならない。 

ハ）塗装回数、塗装間隔及び塗料の使用量は、設計図書の定めによるも

のとする。 

③ 請負人は、穴あき型係船柱の中詰コンクリートを頭部表面まで充填し

なければならない。 

④ 請負人は、係船柱底板下面に十分にコンクリートを行き渡らせ、底板

にコンクリートを巻き立てなければならない。 

⑤ 請負人は、係船柱外面のさび等を除去し、エポキシ樹脂塗料さび止め

を１回塗らなければならない。 

⑥ 請負人は、下塗りにエポキシ樹脂塗料を１回塗らなければならない。 

⑦ 請負人は、上塗りにエポキシ樹脂塗料（二液型）を２回塗らなければ

ならない。 

１－17－３ 防舷材工 

１．防 舷 材 

（１）製  作 

① ゴム防舷材 

イ）ゴム防舷材の型式、形状寸法及び性能値は、設計図書の定めによる

ものとする。 

なお、請負人は、防舷材・付属品の形状寸法の詳細図及び性能曲線

図を事前に監督員に提出し、承諾を得なければならない。 
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ロ）ゴム防舷材の形状寸法及びボルト孔の寸法に関する許容範囲は、「表

１－２形状寸法及びボルト孔寸法の許容範囲」に示すとおりとする。 

 

     表１－２ 形状寸法及びボルト孔寸法の許容範囲 

寸 法 長さ・幅・高さ ボルト孔径 ボ ル ト 孔 中 心 間 隔 

許 容 範 囲 
＋４％ 

－２％ 
±２mm ±４mm 

 

ハ）ゴム防舷材の性能試験は、以下によらなければならない。 

（イ）性能試験は、特に定めのない場合、受衝面に垂直に圧縮して行わ

なければならない。 

（ロ）試験は、すくなくともメーカーが推奨する最大設計歪みまで圧縮

を行うものとする。また、性能は、防舷材に要求される吸収エネル

ギーと、それまでに発生した最大反力値をもって、表さなければな

らない。 

なお、性能試験による試験値は、規定値に対して、最大反力値は

それ以下、エネルギー吸収値はそれ以上でなければならない。 

（ハ）防舷材の設計において、温度や接岸速度がゴム防舷材の性能に及

ぼす影響を考慮している場合には、品質管理の観点から温度係数・

速度係数を表す性能を示すデータを事前に監督員に提出し承諾を

得なければならない。（「防舷材システム設計の指針２００２（国際

航路協会）参照」） 

ニ）請負人は、ゴム防舷材本体には、以下の事項を表示しなければなら

ない。 

（イ）形状寸法（高さ、長さ） 

（ロ）製造年月またはその略号 

（ハ）製造業者名またはその略号 

（ニ）品番（タイプ、性能等級） 

② そ の 他 

イ）ゴム防舷材以外の防舷材の施工は、設計図書の定めによるものとす

る。 

（２）施  工 

① ゴム防舷材 

イ）請負人は、アンカーボルトを所定の位置に強固に固定しなければな

らない。 
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ロ）防舷材の取付方法は、事前に監督員の承諾を得なければならない。 

② そ の 他 

イ）ゴム防舷材以外の防舷材の施工は、設計図書の定めによるものとす

る。 

１－17－４ 車止・縁金物工 

１．車止・縁金物 

（１）製  作 

① 鋼  製（溶融亜鉛めっき） 

イ）亜鉛の付着量は、「JIS H 8641 溶融亜鉛めっき２種（HDZ55）」の

550g/㎡以上とする。 

また、試験方法は、「JIS H 0401 溶融亜鉛めっき試験方法」によ

らなければならない。 

ロ）めっき作業は、「JIS H 8641 溶融亜鉛めっき」によらなければな

らない。 

② そ の 他 

鋼製（溶融亜鉛めっき）以外の車止めの製作は、設計図書の定めによ

るものとする。 

（２）施  工 

① 鋼  製（溶融亜鉛めっき） 

イ）コンクリートの施工は、第１編第３章無筋・鉄筋コンクリート、溶

接は第８編１－26－２現場鋼材溶接工、１－26－３現場鋼材切断工の

規定によるものとする。 

ロ）新設の塗装の標準使用量は、「表１－３塗装工程（新設）」によらな

ければならない。 

 

表１－３ 塗装工程（新設） 

 

区 

分 

工  程 
素 地 調 整 方 法 

及 び 塗 料 名 

標準使用量 
（kg/㎡/回） 

(標準乾燥膜厚） 

亜
鉛
メ
ッ
キ
面 

１素地調整 

（２種ケレン

（St3）） 

シンナー拭き等により表面に付
着した油分や異物を除去する。 
白さびは、動力工具等を用いて
除去し、全面表面面粗しを行う。 

 

２下塗（１回） 
新設亜鉛面前処理用エポキシ樹
脂プライマー。 

0.16 
（40μｍ/回） 
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３中塗（１回） 
JIS K 5659 に規定する鋼構造物
用耐用性上塗塗料用中塗。 

0.14 
（30μｍ/回） 

４上塗（１回） 
JIS K 5659 に規定する鋼構造物
用耐用性上塗塗料上塗。 

0.12 
（25μｍ/回） 

 

ハ）車止めは、設計図書に定めのない場合、「JIS Z 9101 安全色及び

安全標識－産業環境及び案内用安全標識のデザイン通則」に規定する

黄と黒のしま模様でなければならない。（但し、縁金物は除く。） 

なお、しまの幅は 20cm、傾斜は右上がり 60 度でなければならない。 

ニ）請負人は、塗装に先立ち、塗装間隔及びシンナー希釈率について、

監督員の承諾を得なければならない。 

ホ）請負人は、雨天または風浪により海水のしぶきが著しい場合及び空

中湿度 85％以上の場合、作業を中止しなければならない。 

② そ の 他 

鋼製（溶融亜鉛めっき）以外の車止めの施工は、設計図書の定めによ

るものとする。 

１－17－５ 防 食 工 

防食工の施工については、第８編１－３－17防食工の規定によるものとする。 

１－17－６ 付属設備工 

１．係 船 環 

係船環の施工については、設計図書の定めによるものとする。 

 

第 18 節 消 波 工 

１－18－１ 一般事項 

本節は、消波工として洗掘防止工、消波ブロック工その他これらに類する工種

について定めるものとする。 

１－18－２ 洗掘防止工 

洗掘防止工の施工については、第８編１－３－９洗掘防止工の規定による

ものとする。 

１－18－３ 消波ブロック工 

１．消波ブロック製作 

（１）消波ブロック製作の施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンク

リートの規定によるものとする。 

（２）製作ヤードは、設計図書の定めによるものとする。 
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（３）請負人は、製作した消波ブロックを転置する場合、急激な衝撃や力が

作用しないよう施工しなければならない。また、施工に先立ち転置時期

について、監督員の承諾を得なければならない。 

（４）請負人は、消波ブロック製作完了後、製作番号等を表示しなければな

らない。 

（５）請負人は、所定の形状で変形、破損等がなく、整備された型枠を使用

しなければならない。 

２．消波ブロック据付 

（１）仮置場所は、設計図書の定めによるものとする。 

なお、請負人は、仮置場所の突起等の不陸を均さなければならない。 

（２）請負人は、施工に先立ち消波ブロックの据付時期を監督員に通知しな

ければならない。 

（３）請負人は、消波ブロック据付に先立ち、気象、海象をあらかじめ十分

調査し、適切な時期を選定し、注意して据付けなければならない。 

（４）請負人は、海中に仮置された消波ブロックを据付ける際、既設構造物

との接触面に付着して作業上支障をきたす貝、海草等を除去しなければ

ならない。 

（５）請負人は、消波ブロック相互のかみ合せに留意し、不安定な状態が生

じないように据付けなければならない。 

（６）請負人は、消波ブロック相互間に、間詰石や転落石のはまり込みがな

いように据付けなければならない。 

（７）請負人は、基礎面と消波ブロック間及び消波ブロック相互間に、かみ

合わせの石等を挿入してはならない。 

 

第19節 裏込・裏埋工 

１－19－１ 一般事項 

本節は、裏込・裏埋工として裏込工、裏埋工、裏埋土工その他これらに類

する工種について定めるものとする。 

１－19－２ 裏 込 工 

１．裏 込 材 

（１）請負人は、裏込材の施工について、既設構造物及び防砂目地板の破損

に注意して施工しなければならない。 

なお、設計図書に特別の処置が指定されている場合は、それに従わな

ければならない。 
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（２）請負人は、隣接構造物に影響を与えないよう裏込めの施工を行わなけ

ればならない。 

２．瀬 取 り 

請負人は、瀬取りの施工について、既設構造物等に注意して施工しなけ

ればならない。 

３．裏込均し 

請負人は、設計図書に定めのある場合、整地仕上げしなければならない。 

４．吸出し防止材 

（１）請負人は、製作に先立ち、形状寸法を記載した製作図を監督員に提出

しなければならない。 

（２）請負人は、敷設に先立ち敷設面の異常の有無を確認しなければならな

い。 

（３）請負人は、マットの目地処理を重ね合せとし、その重ね合せ幅は以下

のとおりとしなければならない。 

なお、これにより難い場合、請負人は、施工に先立ち設計図書に関し

て監督員の承諾を得なければならない。 

① アスファルトマット 50cm以上 

② 繊維系マット 50cm以上 

③ 合成樹脂系マット 30cm以上 

④ ゴムマット 50cm以上 

（４）請負人は、アスファルトマットの敷設を吊金具による水平吊りとしな

ければならない。 

なお、吊金具による水平吊りができない場合、請負人は、施工に先立

ち監督員の承諾を得なければならない。 

（５）マットの固定方法は、設計図書の定めによらなければならない。 

１－19－３ 裏 埋 工 

１．裏 埋 材 

（１）余水吐きの位置及び構造は、設計図書の定めによらなければならない。 

（２）請負人は、余水吐きの機能が低下することのないよう維持管理しなけ

ればならない。 

（３）請負人は、設計図書に汚濁防止の特別の処置の定めのある場合は、そ

れに従わなければならない。 

（４）請負人は、施工区域及び運搬路で砂塵及び悪臭の防止に努めなければ

ならない。 
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なお、設計図書に防止処置の定めのある場合は、それに従わなければ

ならない。 

（５）請負人は、隣接構造物等の状況を把握し、異常沈下、滑動等が生じる

恐れがある場合及び生じた場合、直ちに監督員に通知し、設計図書に関

して監督員と協議しなければならない。 

（６）請負人は、裏埋と埋立を同時に施工する場合、裏埋区域に軟弱な泥土

が流入、堆積しないようにしなければならない。 

（７）請負人は、タイロッド、タイワイヤー、その他埋設構造物付近の施工

をする場合、その構造物に影響を与えないよう施工しなければならない。 

なお、設計図書に特別な処置の定めのある場合は、それに従わなけれ

ばならない。 

（８）請負人は、裏埋を施工する場合、吸い出し防止材等に損傷を与えない

よう施工しなければならない。 

１－19－４ 裏埋土工 

１．土砂掘削 

土砂掘削の施工については、第８編１－３－２、18．土砂掘削の規定に

よるものとする。 

２．土砂盛土 

土砂盛土の施工については、第８編１－３－２、19．土砂盛土の規定に

よるものとする。 

 

第20節 陸上地盤改良工 

１－20－１ 一般事項 

本節は、陸上地盤改良工として圧密・排水工、締固工、固化工その他これ

らに類する工種について定めるものとする。 

１－20－２ 圧密・排水工 

圧密・排水工の施工については、第８編１－３－６圧密・排水工の規定に

よるものとする。 

１－20－３ 締 固 工 

締固工の施工については、第８編１－３－７締固工の規定によるものとする。 

１－20－４ 固 化 工 

固化工の施工については、第８編１－３－８固化工の規定によるものとする。 
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第21節 土  工 

１－21－１ 一般事項 

本節は、土工として掘削工、盛土工、路床盛土工、排水処理工、伐開工、

法面工その他これらに類する工種について定めるものとする。 

１－21－2 掘 削 工 

１．土砂掘削 

土砂掘削の施工については、第８編１－３－２、18．土砂掘削の規定に

よるものとする。 

１－21－3 盛 土 工 

１．土砂盛土 

土砂盛土の施工については、第８編１－３－２、19．土砂盛土の規定に

よるものとする。 

１－21－４ 路床盛土工 

１．路床盛土 

（１）路床盛土の１層の計画仕上り厚さは、20cm以下としなければならない。 

（２）請負人は、路床を「JIS A 1210 突固めによる土の締固め試験方法

（C,D,E）」により求めた最適含水比付近の含水比で、設計図書に定める

締固め度に達するまで締固めなければならない。 

（３）請負人は、監督員が指示した場合、路床最終仕上げ面のプルーフロー

リングを行わなければならない。 

（４）請負人は、路床盛土工の作業終了時または作業を中断する場合には、

表面に横断勾配を設けるとともに、平坦に締固めし、排水が良好に行わ

れるようにしなければならない。 

（５）請負人は、路床盛土部分を運搬路に使用する場合、常に良好な状態に

維持するものとし、路床盛土に悪影響を及ぼさないようにしなければな

らない。 

１－21－５ 排水処理工 

１．排水処理 

（１）請負人は、施工中必要に応じて除雪または排水を行い、掘削箇所、土

取場及び盛土箇所に滞水を生じないように維持しなければならない。 

（２）請負人は、地下水の排水を行う場合、その周辺に障害を及ぼさないよ

う十分注意し施工しなければならない。 

（３）請負人は、周辺環境に影響を与えない排水処理方法を講じるものとす

る。 
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なお、設計図書に排水処理方法の定めがある場合は、それに従わなけ

ればならない。 

１－21－６ 伐 開 工 

１．伐  開 

（１）請負人は、設計図書に伐開、除根及び表土除去の定めのある場合は、

それに従わなければならない。 

（２）請負人は、伐開、除根及び表土除去後、切株の穴やゆるんだ原地盤は、

ブルドーザ等で整地・締固めを行わなければならない。 

（３）請負人は、伐開、除根及び表土除去により生じた切株等の処理方法に

ついて、事前に監督員に通知し、承諾を得なければならない。 

１－21－７ 法 面 工 

１．法  面 

（１）請負人は、設計図書の定めにより法面を正しい形状に仕上げなければ

ならない。 

（２）請負人は、法面の整形時にゆるんだ転石、岩塊等を除去しなければな

らない。 

（３）植生は、第８編１－３－21植生工の規定によるものとする。 

 

第22節 舗 装 工 

１－22－１ 一般事項 

本節は、舗装工として路床工、コンクリート舗装工、アスファルト舗装工

その他これらに類する工種について定めるものとする。 

１－22－２ 路 床 工 

路床工の施工については、第８編１－３－18路床工の規定によるものとする。 

１－22－３ コンクリート舗装工 

コンクリート舗装工の施工については、第８編１－３－19コンクリート舗

装工の規定によるものとする。ただし、道路舗装の施工については、第６編

第２章舗装の規定によるものとする。 

１－22－４ アスファルト舗装工 

アスファルト舗装工の施工については、第８編１－３－20アスファルト舗

装工の規定によるものとする。ただし、道路舗装の施工については、第６編

第２章舗装の規定によるものとする。 
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第23節 維持補修工 

１－23－1 一般事項 

本節は、維持補修工として維持塗装工、防食工その他これらに類する工種

について定めるものとする。 

１－23－２ 維持塗装工 

１．係船柱塗装 

（１）請負人は、係船柱外面のさび等を除去し、エポキシ樹脂塗料さび止め

を１回塗らなければならない。 

（２）請負人は、下塗りにエポキシ樹脂塗料を１回塗らなければならない。 

（３）請負人は、上塗りにエポキシ樹脂塗料（二液型）を２回塗らなければ

ならない。 

２．車止塗装、縁金物塗装 

（１）鋼  製 

① 塗替の塗装の標準使用量は、「表１－４塗装工程（塗替）」によらなけ

ればならない。 
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表１－４ 塗装工程（塗替） 

 

区 

分 

工  程 
素 地 調 整 方 法 

及 び 塗 料 名 

標準使用量 
（kg/㎡/回） 

(標準乾燥膜厚） 

亜
鉛
メ
ッ
キ
面 

１素地調整 

（３種ケレン

(St2)） 

動力工具等を用いて、劣化した
旧塗膜、鉄さび、亜鉛の白さび
を除去する。 
活膜部は全面表面面粗しを行
う。 

 

２補修塗（１回） 
新設亜鉛面前処理用エポキシ樹
脂プライマー。 

（0.16） 

３下塗（１回） 
新設亜鉛面前処理用エポキシ樹
脂プライマー。 

0.16 
（40μｍ/回） 

４中塗（１回） 
JIS K 5659 に規定する鋼構造物
用耐用性上塗塗料中塗。 

0.14 
（30μｍ/回） 

５上塗（１回） 
JIS K 5659 に規定する鋼構造物
用耐用性上塗塗料上塗。 

0.12 
（25μｍ/回） 

て
い
な
い
既
設
面 

亜
鉛
メ
ッ
キ
を
施
し 

１素地調整 

（２種ケレン

(St3)） 

動力工具（金剛砂グラインダー、
チッピングハンマー等）により
緻密な黒皮以外の黒皮、さび、
その他の付着物を完全に除去
し、鋼肌が表れる程度に素地調
整する。 

 

２下塗（２回） 
JIS K 5621 一般用さび止めペイ
ントに規定するさび止めペイン
ト２種。 

0.13～0.15 

３上塗（１回） 
JIS K 5516 合成樹脂調合ペイン
トに規定する長油性フタル酸樹
脂塗料。 

0.11～0.16 

 

② 車止めは、設計図書に定めのない場合、「JIS Z 9101 安全色及び安

全標識－産業環境及び案内用安全標識のデザイン通則」に規定する黄と

黒のしま模様でなければならない。（但し、縁金物は除く。） 

なお、しまの幅は20cm、傾斜は右上がり60度でなければならない。 

③ 請負人は、塗装に先立ち、塗装間隔及びシンナー希釈率について、監

督員の承諾を得なければならない。 

④ 請負人は、雨天または風浪により海水のしぶきが著しい場合及び空中

湿度85％以上の場合、作業を中止しなければならない。 

（２）そ の 他 

鋼製以外の車止めの施工は、設計図書の定めによるものとする。 
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１－23－３ 防 食 工 

防食工の施工については、第８編１－３－17防食工の規定によるものとす

る。 

 

第24節 構造物撤去工 

１－24－１ 一般事項 

１．本節は、構造物撤去工として取壊し工、撤去工その他これらに類する工

種について定めるものとする。 

２．請負人は、工事の施工に伴い生じた建設副産物については、第１編第１

章第１節１－１－18建設副産物の規定による。 

３．請負人は、運搬処理を行うに当り、運搬物が飛散しないよう適正に処理

を行わなければならない。 

１－24－２ 取壊し工 

１．コンクリート取壊し 

請負人は、連続するコンクリート構造物の一部の取壊し及びはつりを行

う場合、必要に応じてあらかじめ切断するなど、他に影響を与えないよう

に施工しなければならない。 

１－24－３ 撤 去 工 

１．水中コンクリート撤去 

（１）請負人は、水中コンクリート構造物を取壊し及びはつりを行う場合、

既設構造物に損傷を与えないように施工しなければならない。 

（２）請負人は、作業中の汚濁等により第三者に被害を及ばさないよう施工

しなければならない。 

なお、設計図書に濁り防止のための特別な処置が指定されている場合

は、それに従わなければならない。 

２．鋼矢板等切断撤去 

（１）請負人は、鋼材切断を行うに当り本体部材と兼用されている部分にお

いて、本体の部材に悪影響を与えないように処理しなければならない。 

（２）切断工は、「JIS Z 3801 手溶接技術検定における試験方法及び判定

基準」に定めるガス溶接の溶接技術検定試験（または同等以上の検定試

験）に合格し、かつ、技量確かな者でなければならない。 

（３）水中切断の場合の切断工は、前項の要件を満たし、かつ、潜水士の免

許を有する者でなければならない。 

（４）切断は、酸素及び溶解アセチレンを使用する。 

なお、施工方法は手動または自動切断としなければならない。 
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（５）請負人は、部材にひずみを生じさせないよう切断しなければならない。 

（６）請負人は、事前に切断箇所のさび、ごみ等を除去しなければならない。 

（７）請負人は、降雨、降雪及び強風等の悪条件下で陸上または海上切断作

業を行ってはならない。ただし、防護処置等が講じられる場合は、切断

作業を行うことができる。 

３．腹起・タイ材撤去 

請負人は、腹起・タイ材撤去に当り切断作業が生じた場合、本条第２項

の規定によるものとする。 

４．舗装版撤去 

請負人は、舗装版の一部の取壊し及びはつりを行う場合、必要に応じて

あらかじめ切断するなど、他に影響を与えないように施工しなければなら

ない。 

５．石材撤去 

請負人は、水中石材撤去に当り汚濁等により第三者に被害を及ばさない

よう施工しなければならない。 

なお、設計図書に濁り防止のための特別な処置が指定されている場合は、

それに従わなければならない。 

６．ケーソン撤去 

請負人は、ケーソン撤去を行うに当り、付着した土砂、泥土、ごみ等を

現場内で取り除いた後、運搬しなければならない。 

なお、これにより難い場合は設計図書に関して監督員の承諾を得なけれ

ばならない。 

７．ブロック撤去 

請負人は、ブロック撤去を行うに当り、付着した土砂、泥土、ごみ等を

現場内で取り除いた後、運搬しなければならない。 

なお、これにより難い場合は設計図書に関して監督員の承諾を得なけれ

ばならない。 

８．鋼矢板・Ｈ形鋼杭引抜き撤去 

請負人は、引き抜き跡の空洞を砂等で充填するなどして地盤沈下を生じ

ないようにしなければならない。 

なお、これにより難い場合は設計図書に関して監督員の承諾を得なけれ

ばならない。 
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第25節 仮 設 工 

１－25－１ 一般事項 

本節は、仮設工として仮設鋼矢板工、仮設鋼管杭・鋼管矢板工、仮設道路

工その他これらに類する工種について定めるものとする。 

１－25－２ 仮設鋼矢板工 

１．仮設鋼矢板・Ｈ形鋼杭 

仮設鋼矢板・Ｈ形鋼杭の施工については、第８編１－３－13 鋼矢板工、

１－３－15 鋼杭工の規定によるものとする。 

１－25－３ 仮設鋼管杭・鋼管矢板工 

１．先行掘削 

先行掘削の施工については、第８編１－３－２、15．先行掘削の規定に

よるものとする。 

２．仮設鋼管杭・鋼管矢板 

仮設鋼管杭・鋼管矢板の施工については、第８編１－３－13 鋼矢板工、

１－３－15 鋼杭工の規定によるものとする。 

１－25－４ 仮設道路工 

１．仮設道路 

（１）仮設道路とは、工事用の資機材や土砂を運搬するために一時的に施工

する道路をいうものとする。 

（２）請負人は、仮設道路の施工に当り、予定交通量・地形・気候を的確に

把握し、周囲の環境に影響のないよう対策を講じなければならない。 

（３）請負人は、仮設道路に一般交通がある場合には、一般交通の支障とな

らないようその維持管理に留意しなければならない。 

（４）請負人は、仮設道路盛土の施工に当り、不等沈下を起こさないように

締固めなければならない。 

（５）請負人は、仮設道路の盛土部法面を整形する場合は、法面の崩壊が起

こらないように締固めなければならない。 

（６）請負人は、仮設道路の敷砂利を行うに当り、石材を均一に敷均さなけ

ればならない。 

（７）請負人は、安定シートを用いて仮設道路の盛土の安定を図る場合には、

安定シートと盛土が一体化して所定の効果が発揮できるよう施工しな

ければならない。 

（８）請負人は、殻運搬処理を行うに当り、運搬物が飛散しないよう適正に

処理を行わなければならない。 

（９）請負人は、仮設道路を既設構造物上に設置・撤去する場合は、既設構
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造物に悪影響を与えないようにしなければならない。 

 

第26節 雑  工 

１－26－１ 一般事項 

本節は、雑工として現場鋼材溶接工、現場鋼材切断工、その他雑工その他

これらに類する工種について定めるものとする。 

１－26－２ 現場鋼材溶接工 

１．現場鋼材溶接、被覆溶接（水中）、スタッド溶接（水中） 

（１）溶接工は、「JIS Z 3801 手溶接技術検定における試験方法及び判定

基準」及び「JIS Z 3841 半自動溶接技術検定における試験方法及び判

定基準」に定めるアーク溶接の溶接技術検定試験のうち、その作業に該

当する試験（または同等以上の検定試験）に合格し、溶接作業に従事し

ている技量確かな者でなければならない。 

（２）水中溶接の場合の溶接工は、（１）の要件を満たし、かつ、潜水士の

免許を有する者でなければならない。 

（３）請負人は、溶接管理技術者（日本溶接協会規格WES－8103）を置く場

合、設計図書の定めによるものとする。 

（４）溶接方法は、アーク溶接としなければならない。 

（５）請負人は、水中溶接にシールドガスを使用する場合、設計図書の定め

によるものとする。 

（６）請負人は、溶接作業の事前に部材の溶接面及びその隣接部分のごみ、

さび、塗料及び水分（水中溶接を除く。）等を十分に除去しなければな

らない。 

（７）請負人は、降雨、降雪、強風及び気温５℃以下の低温等の悪条件下で

陸上及び海上溶接作業を行ってはならない。ただし、防護処置、予熱等

の対策が講じられる場合は、溶接作業を行うことができる。 

（８）請負人は、設計図書に示す形状に正確に開先加工し、その面を平滑に

しなければならない。 

（９）請負人は、設計図書に定めるルート間隔の保持または部材の密着を確

実に行わなければならない。 

（10）請負人は、仮付けまたは組合せ冶具の溶接を最小限とし、部材を過度

に拘束してはならない。また、組合せ冶具の溶接部のはつり跡は、平滑

に仕上げ、仮付けを本溶接の一部とする場合は、欠陥の無いものとしな

ければならない。 

（11）請負人は、多層溶接の場合、次層の溶接に先立ち、スラグ等を完全に
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除去し、各層の溶込みを完全にしなければならない。 

（12）請負人は、当て金の隅角部で終るすみ肉溶接を回し溶接としなければ

ならない。 

（13）請負人は、溶接部に、割れ、ブローホール、溶込み不良、融合不良、

スラグ巻込み、ピット、オーバーラップ、アンダーカット、ビード表面

の不整及びクレーター並びにのど厚及びサイズの過不足等欠陥が生じ

た場合、手直しを行わなければならない。 

（14）請負人は、溶接により著しいひずみを生じた場合、適切な手直し等の

処置を行わなければならない。 

なお、ひずみの状況及び手直し等の処置内容を監督員に通知しなけれ

ばならない。 

１－26－３ 現場鋼材切断工 

１．現場鋼材切断 

（１）切断工は、「JIS Z 3801 手溶接技術検定における試験方法及び判定

基準」に定めるガス溶接の溶接技術検定試験（または同等以上の検定試

験）に合格し、かつ、技量確かな者としなければならない。 

（２）水中切断の場合の切断工は、（１）の要件を満たし、かつ、潜水士の

免許を有する者でなければならない。 

（３）切断は、酸素及び溶解アセチレンを使用しなければならない。 

なお、施工方法は手動または自動切断としなければならない。 

（４）請負人は、部材にひずみを生じさせないよう切断しなければならない。 

（５）請負人は、事前に切断箇所のさび、ごみ等を除去しなければならない。 

（６）請負人は、降雨、降雪及び強風等の悪条件下で陸上または海上切断作

業を行ってはならない。ただし、防護処置等が講じられる場合は、切断

作業を行うことができる。 

１－26－４ その他雑工 

１．清  掃 

請負人は、鋼構造物に付着した海生生物及びさび等を除去する場合、監

督員の承諾を得なければならない。 

２．削  孔 

請負人は、既設構造物に損傷を与えないように施工しなければならない。 
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第２章 航路、泊地、船だまり 
 

第１節 適  用 

１．本章は、港湾工事（航路、泊地、船だまり）における浚渫工、土捨工、埋

立工その他これらに類する工種について適用するものとする。 

２．本章に特に定めのない事項については、第８編第１章一般施工の規定によ

るものとする。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

請負人は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類

によらなければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に

従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。 

国土交通省港湾局   港湾工事共通仕様書      （平成 31 年３月） 

（公社）日本港湾協会   港湾の施設の技術上の基準・同解説 

 （平成 30 年５月） 

国土交通省港湾局   港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書 

（平成 31 年３月） 

第３節 浚 渫 工 

２－３－１ 一般事項 

本節は、浚渫工としてポンプ浚渫工、グラブ浚渫工、硬土盤浚渫工、岩盤

浚渫工、バックホウ浚渫工その他これらに類する工種について定めるものと

する。 

２－３－２ ポンプ浚渫工 

１．ポンプ浚渫 

ポンプ浚渫の施工については、第８編１－３－２、１．ポンプ浚渫の規

定によるものとする。 

２．排砂管設備 

排砂管設備の施工については、第８編１－３－２、２．排砂管設備の規

定によるものとする。 

２－３－３ グラブ浚渫工 

１．グラブ浚渫 

グラブ浚渫の施工については、第８編１－３－２、３．グラブ浚渫の規

定によるものとする。 
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２．土運船運搬 

土運船運搬の施工については、第８編１－３－２、４．土運船運搬の規

定によるものとする。 

２－３－４ 硬土盤浚渫工 

１．硬土盤浚渫 

硬土盤浚渫の施工については、第８編１－３－２、５．硬土盤浚渫の規

定によるものとする。 

２．土運船運搬 

土運船運搬の施工については、第８編１－３－２、４．土運船運搬の規

定によるものとする。 

２－３－５ 岩盤浚渫工 

１．砕岩浚渫 

砕岩浚渫の施工については、第８編１－３－２、６．砕岩浚渫の規定に

よるものとする。 

２．土運船運搬 

土運船運搬の施工については、第８編１－３－２、４．土運船運搬の規

定によるものとする。 

２－３－６ バックホウ浚渫工 

１．バックホウ浚渫 

バックホウ浚渫の施工については、第８編１－３－２、７．バックホウ

浚渫の規定によるものとする。 

２．土運船運搬 

土運船運搬の施工については、第８編１－３－２、４．土運船運搬の規

定によるものとする。 

 

第４節 土 捨 工 

土捨工の施工については、第８編第１章第４節土捨工の規定によるものとする。 

 

第５節 埋 立 工 

２－５－１ 一般事項 

１．本節は、埋立工として余水吐工、固化工、埋立工、排砂管設備工、土運

船運搬工、揚土埋立工、埋立土工その他これらに類する工種について定め

るものとする。 

２．請負人は、施工区域及び運搬路で砂塵及び悪臭の防止に努めるものとす

る。 
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なお、設計図書に防止処置の定めのある場合は、それに従わなければな

らない。 

３．請負人は、裏埋と埋立を同時に施工する場合、裏埋区域に軟弱な泥土が

流入、堆積しないようにしなければならない。 

２－５－２ 余水吐工 

１．余 水 吐 

（１）余水吐の位置及び構造は、設計図書の定めによるものとする。 

（２）請負人は、余水吐きの機能が低下することのないよう維持管理しなけ

ればならない。 

２－５－３ 固 化 工 

固化工の施工については、第８編１－３－８固化工の規定によるものとする。 

２－５－４ 埋 立 工 

１．ポンプ土取 

（１）ポンプ土取の施工については、第８編１－３－２、１．ポンプ浚渫の

規定によるものとする。 

（２）請負人は、隣接構造物等の状況を把握し、異常沈下、滑動等が生じる

恐れがある場合及び生じた場合、直ちに監督員に通知し、設計図書に関

して監督員と協議しなければならない。 

２．グラブ土取 

（１）グラブ土取の施工については、第８編１－３－２、３．グラブ浚渫の

規定によるものとする。 

（２）請負人は、隣接構造物等の状況を把握し、異常沈下、滑動等が生じる

恐れがある場合及び生じた場合、直ちに監督員に通知し、設計図書に関

して監督員と協議しなければならない。 

３．ガット土取 

（１）ガット土取の施工については、第８編１－３－２、３．グラブ浚渫の

規定によるものとする。 

（２）請負人は、隣接構造物等の状況を把握し、異常沈下、滑動等が生じる

恐れがある場合及び生じた場合、直ちに監督員に通知し、設計図書に関

して監督員と協議しなければならない。 

２－５－５ 排砂管設備工 

排砂管設備工の施工については、第８編１－３－３排砂管設備工の規定に

よるものとする。 

２－５－６ 土運船運搬工 

土運船運搬工の施工については、第８編１－３－４土運船運搬工の規定に
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よるものとする。 

２－５－７ 揚土埋立工 

１．バージアンローダ揚土 

バージアンローダ揚土の施工については、第８編１－３－２、８．バー

ジアンローダ揚土の規定によるものとする。 

２．空気圧送揚土 

空気圧送揚土の施工については、第８編１－３－２、９．空気圧送揚土

の規定によるものとする。 

３．リクレーマ揚土 

リクレーマ揚土の施工については、第８編１－３－２、10．リクレーマ

揚土の規定によるものとする。 

４．バックホウ揚土 

バックホウ揚土の施工については、第８編１－３－２、11．バックホウ

揚土の規定によるものとする。 

２－５－８ 埋立土工 

１．土砂掘削 

土砂掘削の施工については、第８編１－３－２、18．土砂掘削の規定に

よるものとする。 

２．土砂盛土 

土砂盛土の施工については、第８編１－３－２、19．土砂盛土の規定に

よるものとする。 
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第３章 防波堤、防砂堤、導流堤 
 

第１節 適  用 

１．本章は、港湾工事（防波堤、防砂堤、導流堤）における海上地盤改良工、

基礎工、本体工（ケーソン式）、本体工（ブロック式）、本体工（場所打式）、

本体工（捨石・捨ブロック式）、本体工（鋼矢板式）、本体工（コンクリート

矢板式）、本体工（鋼杭式）、本体工（コンクリート杭式）、被覆・根固工、

上部工、消波工、維持補修工、構造物撤去工、雑工その他これらに類する工

種について適用するものとする。 

２．本章に特に定めのない事項については、第８編第１章一般施工の規定によ

るものとする。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

請負人は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類

によらなければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に

従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。 

国土交通省港湾局   港湾工事共通仕様書      （平成 31 年３月） 

（公社）日本港湾協会   港湾の施設の技術上の基準・同解説 

 （平成 30 年５月） 

国土交通省港湾局   港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書 

（平成 31 年３月） 

 

第３節 海上地盤改良工 

海上地盤改良工の施工については、第８編第１章第５節海上地盤改良工の規

定によるものとする。 

 

第４節 基 礎 工 

基礎工の施工については、第８編第１章第６節基礎工の規定によるものとす

る。 

 

第５節 本体工（ケーソン式） 

本体工（ケーソン式）の施工については、第８編第１章第７節本体工（ケー

ソン式）の規定によるものとする。 



 

第８編港湾編 第３章防波堤、防砂堤、導流堤（R2.10） 

8-77 
第８編港湾編 第３章防波堤、防砂堤、導流堤（R2.10） 

第６節 本体工（ブロック式） 

本体工（ブロック式）の施工については、第８編第１章第８節本体工（ブロ

ック式）の規定によるものとする。 

 

第７節 本体工（場所打式） 

本体工（場所打式）の施工については、第８編第１章第９節本体工（場所打

式）の規定によるものとする。 

 

第８節 本体工（捨石・捨ブロック式） 

本体工（捨石・捨ブロック式）の施工については、第８編第１章第 10 節本

体工（捨石・捨ブロック式）の規定によるものとする。 

 

第９節 本体工（鋼矢板式） 

本体工（鋼矢板式）の施工については、第８編第１章第 11 節本体工（鋼矢

板式）の規定によるものとする。 

 

第10節 本体工（コンクリート矢板式） 

本体工（コンクリート矢板式）の施工については、第８編第１章第 12 節本

体工（コンクリート矢板式）の規定によるものとする。 

 

第11節 本体工（鋼杭式） 

本体工（鋼杭式）の施工については、第８編第１章第 13 節本体工（鋼杭式）

の規定によるものとする。 

 

第12節 本体工（コンクリート杭式） 

本体工（コンクリート杭式）の施工については、第８編第１章第 14 節本体

工（コンクリート杭式）の規定によるものとする。 

 

第13節 被覆・根固工 

被覆・根固工の施工については、第８編第１章第 15 節被覆・根固工の規定

によるものとする。 

 

第14節 上 部 工 

上部工の施工については、第８編第１章第 16 節上部工の規定によるものと

する。 
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第15節 消 波 工 

消波工の施工については、第８編第１章第 18 節消波工の規定によるものと

する。 

 

第16節 維持補修工 

維持補修工の施工については、第８編第１章第 23 節維持補修工の規定によ

るものとする。 

 

第17節 構造物撤去工 

構造物撤去工の施工については、第８編第１章第 24 節構造物撤去工の規定

によるものとする。 

 

第18節 雑  工 

雑工の施工については、第８編第１章第 26 節雑工の規定によるものとする。 
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第４章 防 潮 堤 
 

第１節 適  用 

１．本章は、港湾工事（防潮堤）における海上地盤改良工、基礎工、本体工（ケ

ーソン式）、本体工（ブロック式）、本体工（場所打式）、本体工（鋼矢板式）、

本体工（コンクリート矢板式）、被覆・根固工、上部工、消波工、陸上地盤

改良工、土工、舗装工、維持補修工、構造物撤去工、仮設工、雑工その他こ

れらに類する工種について適用するものとする。 

２．本章に特に定めのない事項については、第８編第１章一般施工の規定によ

るものとする。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

請負人は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類

によらなければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に

従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。 

国土交通省港湾局   港湾工事共通仕様書      （平成 31 年３月） 

（公社）日本港湾協会   港湾の施設の技術上の基準・同解説 

 （平成 30 年５月） 

国土交通省港湾局   港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書 

（平成 31 年３月） 

 

第３節 海上地盤改良工 

海上地盤改良工の施工については、第８編第１章第５節海上地盤改良工の規

定によるものとする。 

 

第４節 基 礎 工 

基礎工の施工については、第８編第１章第６節基礎工の規定によるものとする。 

 

第５節 本体工（ケーソン式） 

本体工（ケーソン式）の施工については、第８編第１章第７節本体工（ケー

ソン式）の規定によるものとする。 
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第６節 本体工（ブロック式） 

本体工（ブロック式）の施工については、第８編第１章第８節本体工（ブロ

ック式）の規定によるものとする。 

 

第７節 本体工（場所打式） 

本体工（場所打式）の施工については、第８編第１章第９節本体工（場所打

式）の規定によるものとする。 

 

第８節 本体工（鋼矢板式） 

本体工（鋼矢板式）の施工については、第８編第１章第 11 節本体工（鋼矢

板式）の規定によるものとする。 

 

第９節 本体工（コンクリート矢板式） 

本体工（コンクリート矢板式）の施工については、第８編第１章第 12 節本

体工（コンクリート矢板式）の規定によるものとする。 

 

第10節 被覆・根固工 

被覆・根固工の施工については、第８編第１章第 15 節被覆・根固工の規定

によるものとする。 

 

第11節 上 部 工 

上部工の施工については、第８編第１章第 16 節上部工の規定によるものと

する。 

 

第12節 消 波 工 

消波工の施工については、第８編第１章第 18 節消波工の規定によるものと

する。 

 

第13節 陸上地盤改良工 

陸上地盤改良工の施工については、第８編第１章第 20 節陸上地盤改良工の

規定によるものとする。 

 

第14節 土  工 

土工の施工については、第８編第１章第 21 節土工の規定によるものとする。 
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第15節 舗 装 工 

舗装工の施工については、第８編第１章第22節舗装工の規定によるものとす

る。 

 

第16節 維持補修工 

維持補修工の施工については、第８編第１章第 23 節維持補修工の規定によ

るものとする。 

 

第17節 構造物撤去工 

構造物撤去工の施工については、第８編第１章第 24 節構造物撤去工の規定

によるものとする。 

 

第18節 仮 設 工 

仮設工の施工については、第８編第１章第 25 節仮設工の規定によるものと

する。 

 

第19節 雑  工 

雑工の施工については、第８編第１章第 26 節雑工の規定によるものとする。
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第５章 護岸、岸壁、物揚場 
 

第１節 適  用 

１．本章は、港湾工事（護岸、岸壁、物揚場）における海上地盤改良工、基礎

工、本体工（ケーソン式）、本体工（ブロック式）、本体工（場所打式）、本

体工（捨石・捨ブロック式）、本体工（鋼矢板式）、本体工（コンクリート矢

板式）、本体工（鋼杭式）、本体工（コンクリート杭式）、被覆・根固工、上

部工、付属工、消波工、裏込・裏埋工、陸上地盤改良工、土工、舗装工、維

持補修工、構造物撤去工、仮設工、雑工その他これらに類する工種について

適用するものとする。 

２．本章に特に定めのない事項については、第８編第１章一般施工の規定によ

るものとする。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

請負人は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類

によらなければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に

従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。 

国土交通省港湾局   港湾工事共通仕様書      （平成 31 年３月） 

（公社）日本港湾協会   港湾の施設の技術上の基準・同解説 

 （平成 30 年５月） 

国土交通省港湾局   港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書 

（平成 31 年３月） 

 

第３節 海上地盤改良工 

海上地盤改良工の施工については、第８編第１章第５節海上地盤改良工の規

定によるものとする。 

 

第４節 基 礎 工 

基礎工の施工については、第８編第１章第６節基礎工の規定によるものとす

る。 
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第５節 本体工（ケーソン式） 

本体工（ケーソン式）の施工については、第８編第１章第７節本体工（ケー

ソン式）の規定によるものとする。 

 

第６節 本体工（ブロック式） 

本体工（ブロック式）の施工については、第８編第１章第８節本体工（ブロ

ック式）の規定によるものとする。 

 

第７節 本体工（場所打式） 

本体工（場所打式）の施工については、第８編第１章第９節本体工（場所打

式）の規定によるものとする。 

 

第８節 本体工（捨石・捨ブロック式） 

本体工（捨石・捨ブロック式）の施工については、第８編第１章第 10 節本

体工（捨石・捨ブロック式）の規定によるものとする。 

 

第９節 本体工（鋼矢板式） 

本体工（鋼矢板式）の施工については、第８編第１章第 11 節本体工（鋼矢

板式）の規定によるものとする。 

 

第10節 本体工（コンクリート矢板式） 

本体工（コンクリート矢板式）の施工については、第８編第１章第 12 節本

体工（コンクリート矢板式）の規定によるものとする。 

 

第11節 本体工（鋼杭式） 

本体工（鋼杭式）の施工については、第８編第１章第 13 節本体工（鋼杭式）

の規定によるものとする。 

 

第12節 本体工（コンクリート杭式） 

本体工（コンクリート杭式）の施工については、第８編第１章第 14 節本体

工（コンクリート杭式）の規定によるものとする。 

 

第13節 被覆・根固工 

被覆・根固工の施工については、第８編第１章第 15 節被覆・根固工の規定

によるものとする。 
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第14節 上 部 工 

上部工の施工については、第８編第１章第 16 節上部工の規定によるものと

する。 

第15節 付 属 工 

付属工の施工については、第８編第１章第 17 節付属工の規定によるものと

する。 

 

第16節 消 波 工 

消波工の施工については、第８編第１章第 18 節消波工の規定によるものと

する。 

 

第17節 裏込・裏埋工 

裏込・裏埋工の施工ついては、第８編第１章第 19 節裏込・裏埋工の規定に

よるものとする。 

 

第18節 陸上地盤改良工 

陸上地盤改良工の施工については、第８編第１章第 20 節陸上地盤改良工の

規定によるものとする。 

 

第19節 土  工 

土工の施工については、第８編第１章第 21 節土工の規定によるものとする。 

 

第20節 舗 装 工 

舗装工の施工については、第８編第１章第 22 節舗装工の規定によるものと

する。 

 

第21節 維持補修工 

維持補修工の施工については、第８編第１章第 23 節維持補修工の規定によ

るものとする。 

 

第22節 構造物撤去工 

構造物撤去工の施工については、第８編第１章第 24 節構造物撤去工の規定

によるものとする。 

 

第23節 仮 設 工 

仮設工の施工については、第８編第１章第 25 節仮設工の規定によるものと

する。 
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第24節 雑  工 

雑工の施工については、第８編第１章第 26 節雑工の規定によるものとする。 
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第６章 桟橋、係船杭 
 

第１節 適  用 

１．本章は、港湾工事（桟橋、係船杭）における海上地盤改良工、本体工（鋼

杭式）、本体工（コンクリート杭式）、上部工、付属工、舗装工、維持補修工、

構造物撤去工、雑工その他これらに類する工種について適用するものとする。 

２．本章に特に定めのない事項については、第８編第１章一般施工の規定によ

るものとする。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

請負人は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類

によらなければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に

従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。 

国土交通省港湾局   港湾工事共通仕様書      （平成 31 年３月） 

（公社）日本港湾協会   港湾の施設の技術上の基準・同解説 

 （平成 30 年５月） 

国土交通省港湾局   港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書 

（平成 31 年３月） 

 

第３節 海上地盤改良工 

海上地盤改良工の施工については、第８編第１章第５節海上地盤改良工の規

定によるものとする。 

 

第４節 本体工（鋼杭式） 

本体工（鋼杭式）の施工については、第８編第１章第 13 節本体工（鋼杭式）

の規定によるものとする。 

 

第５節 本体工（コンクリート杭式） 

本体工（コンクリート杭式）の施工については、第８編第１章第 14 節本体

工（コンクリート杭式）の規定によるものとする。 
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第６節 上 部 工 

上部工の施工については、第８編第１章第 16 節上部工の規定によるものと

する。 

 

第７節 付 属 工 

付属工の施工については、第８編第１章第 17 節付属工の規定によるものと

する。 

 

第８節 舗 装 工 

舗装工の施工については、第８編第１章第 22 節舗装工の規定によるものと

する。 

 

第９節 維持補修工 

維持補修工の施工については、第８編第１章第 23 節維持補修工の規定によ

るものとする。 

 

第10節 構造物撤去工 

構造物撤去工の施工については、第８編第１章第 24 節構造物撤去工の規定

によるものとする。 

 

第11節 雑  工 

雑工の施工については、第８編第１章第 26 節雑工の規定によるものとする。 
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第７章 臨港道路 
 

第１節 適  用 

１．本章は、港湾工事（臨港道路）における土工、道路舗装工、緑地工その他

これらに類する工種について適用するものとする。 

２．本章に特に定めのない事項については、第８編第１章一般施工の規定によ

るものとする。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

請負人は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類

によらなければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に

従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。 

国土交通省港湾局   港湾工事共通仕様書      （平成 31 年３月） 

（公社）日本港湾協会   港湾の施設の技術上の基準・同解説 

 （平成 30 年５月） 

国土交通省港湾局   港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書 

（平成 31 年３月） 

第３節 土  工 

土工の施工については、第８編第１章第 21 節土工の規定によるものとする。 

 

第４節 道路舗装工 

７－４－１ 一般事項 

本節は、道路舗装工として路床工、コンクリート舗装工、アスファルト舗

装工、道路付属工その他これらに類する工種について定めるものとする。 

７－４－２ 路 床 工 

路床工の施工については、第８編１－３－18 路床工の規定によるものとす

る。 

７－４－３ コンクリート舗装工 

コンクリート舗装の施工については、第６編第２章舗装の規定によるもの

とする。 

７－４－４ アスファルト舗装工 

アスファルト舗装の施工については、第６編第２章舗装の規定によるもの

とする。 
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７－４－５ 道路付属工 

道路付属工の施工については、第６編道路編の規定による。 

 

第５節 緑 地 工 

７－５－１ 一般事項 

本節は、緑地工として植生工その他これらに類する工種について定めるも

のとする。 

７－５－２ 植 生 工 

植生工の施工については、第７編第２章植栽の規定によるものとする。 
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第８章 （海岸）堤防、防潮堤、護岸 
 

第１節 適 用 

１．本章は、港湾海岸工事（堤防、防潮堤、護岸）における海上地盤改良工、

基礎工、本体工（ケーソン式）、本体工（ブロック式）、本体工（場所打式）、

本体工（鋼矢板式）、本体工（コンクリート矢板式）、被覆・根固工、上部工、

消波工、裏込・裏埋工、陸上地盤改良工、土工、舗装工、維持補修工、構造

物撤去工、仮設工、雑工その他これらに類する工種について適用するものと

する。 

２．本章に特に定めのない事項については、第８編第１章一般施工の規定によ

るものとする。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

請負人は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類

によらなければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に

従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。 

国土交通省港湾局    港湾工事共通仕様書      （平成31年３月） 

全国農地海岸保全協会・（公社）全国漁港漁場協会 

・（一社）全国海岸協会・（公社）日本港湾協会 

 海岸保全施設の技術上の基準・同解説  

（平成 30 年８月） 

（公社）日本港湾協会    港湾の施設の技術上の基準・同解説 

（平成 30 年５月） 

国土交通省港湾局    港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書 

（平成 31 年３月） 

第３節 海上地盤改良工 

海上地盤改良工の施工については、第８編第１章第５節海上地盤改良工の規

定によるものとする。 

 

第４節 基 礎 工 

基礎工の施工については、第８編第１章第６節基礎工の規定によるものとす

る。 
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第５節 本体工（ケーソン式） 

本体工（ケーソン式）の施工については、第８編第１章第７節本体工（ケー

ソン式）の規定によるものとする。 

 

第６節 本体工（ブロック式） 

本体工（ブロック式）の施工については、第８編第１章第８節本体工（ブロ

ック式）の規定によるものとする。 

 

第７節 本体工（場所打式） 

本体工（場所打式）の施工については、第８編第１章第９節本体工（場所打

式）の規定によるものとする。 

 

第８節 本体工（鋼矢板式） 

本体工（鋼矢板式）の施工については、第８編第１章第 11 節本体工（鋼矢

板式）の規定によるものとする。 

 

第９節 本体工（コンクリート矢板式） 

本体工（コンクリート矢板式）の施工については、第８編第１章第 12 節本

体工（コンクリート矢板式）の規定によるものとする。 

 

第10節 被覆・根固工 

被覆・根固工の施工については、第８編第１章第 15 節被覆・根固工の規定

によるものとする。 

 

第11節 上 部 工 

上部工の施工については、第８編第１章第 16 節上部工の規定によるものと

する。 

 

第12節 消 波 工 

消波工の施工については、第８編第１章第 18 節消波工の規定によるものと

する。 

 

第13節 裏込・裏埋工 

裏込・裏埋工の施工については、第８編第１章第 19 節裏込・裏埋工の規定

によるものとする。 
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第14節 陸上地盤改良工 

陸上地盤改良工の施工については、第８編第１章第 20 節陸上地盤改良工の

規定によるものとする。 

 

第15節 土  工 

土工の施工については、第８編第１章第 21 節土工の規定によるものとする。 

 

第16節 舗 装 工 

舗装工の施工については、第８編第１章第 22 節舗装工の規定によるものと

する。 

 

第17節 維持補修工 

維持補修工の施工については、第８編第１章第 23 節維持補修工の規定によ

るものとする。 

 

第18節 構造物撤去工 

構造物撤去工の施工については、第８編第１章第 24 節構造物撤去工の規定

によるものとする。 

 

第19節 仮 設 工 

仮設工の施工については、第８編第１章第 25 節仮設工の規定によるものと

する。 

 

第20節 雑  工 

雑工の施工については、第８編第１章第 26 節雑工の規定によるものとする。
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第９章 （海岸）突  堤 
 

第１節 適  用 

１．本章は、港湾海岸工事（突堤）における海上地盤改良工、基礎工、本体工

（ケーソン式）、本体工（ブロック式）、本体工（場所打式）、本体工（捨石・

捨ブロック式）、本体工（鋼矢板式）、本体工（コンクリート矢板式）、本体

工（鋼杭式）、本体工（コンクリート杭式）、被覆・根固工、上部工、消波工、

陸上地盤改良工、土工、舗装工、維持補修工、構造物撤去工、仮設工、雑工

その他これらに類する工種について適用するものとする。 

２．本章に特に定めのない事項については、第８編第１章一般施工の規定によ

るものとする。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

請負人は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類

によらなければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に

従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。 

国土交通省港湾局   港湾工事共通仕様書      （平成31年３月） 

全国農地海岸保全協会・（公社）全国漁港漁場協会 

・（一社）全国海岸協会・（公社）日本港湾協会 

海岸保全施設の技術上の基準・同解説  

（平成 30 年８月） 

（公社）日本港湾協会   港湾の施設の技術上の基準・同解説 

（平成 30 年５月） 

国土交通省港湾局   港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書 

（平成 31 年３月） 

 

第３節 海上地盤改良工 

海上地盤改良工の施工については、第８編第１章第５節海上地盤改良工の規

定によるものとする。 

 

第４節 基 礎 工 

基礎工の施工については、第８編第１章第６節基礎工の規定によるものとする。 
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第５節 本体工（ケーソン式） 

本体工（ケーソン式）の施工については、第８編第１章第７節本体工（ケー

ソン式）の規定によるものとする。 

 

第６節 本体工（ブロック式） 

本体工（ブロック式）の施工については、第８編第１章第８節本体工（ブロ

ック式）の規定によるものとする。 

 

第７節 本体工（場所打式） 

本体工（場所打式）の施工については、第８編第１章第９節本体工（場所打

式）の規定によるものとする。 

 

第８節 本体工（捨石・捨ブロック式） 

本体工（捨石・捨ブロック式）の施工については、第８編第１章第 10 節本

体工（捨石・捨ブロック式）の規定によるものとする。 

 

第９節 本体工（鋼矢板式） 

本体工（鋼矢板式）の施工については、第８編第１章第 11 節本体工（鋼矢

板式）の規定によるものとする。 

 

第10節 本体工（コンクリート矢板式） 

本体工（コンクリート矢板式）の施工については、第８編第１章第 12 節本

体工（コンクリート矢板式）の規定によるものとする。 

 

第11節 本体工（鋼杭式） 

本体工（鋼杭式）の施工については、第８編第１章第 13 節本体工（鋼杭式）

の規定によるものとする。 

 

第12節 本体工（コンクリート杭式） 

本体工（コンクリート杭式）の施工については、第８編第１章第 14 節本体

工（コンクリート杭式）の規定によるものとする。 

 

第13節 被覆・根固工 

被覆・根固工の施工については、第８編第１章第 15 節被覆・根固工の規定

によるものとする。 
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第14節 上 部 工 

上部工の施工については、第８編第１章第 16 節上部工の規定によるものと

する。 

第15節 消 波 工 

消波工の施工については、第８編第１章第 18 節消波工の規定によるものと

する。 

 

第16節 陸上地盤改良工 

陸上地盤改良工の施工については、第８編第１章第 20 節陸上地盤改良工の

規定によるものとする。 

 

第17節 土  工 

土工の施工については、第８編第１章第 21 節土工の規定によるものとする。 

 

第18節 舗 装 工 

舗装工の施工については、第８編第１章第 22 節舗装工の規定によるものと

する。 

 

第19節 維持補修工 

維持補修工の施工については、第８編第１章第 23 節維持補修工の規定によ

るものとする。 

 

第20節 構造物撤去工 

構造物撤去工の施工については、第８編第１章第 24 節構造物撤去工の規定

によるものとする。 

 

第21節 仮 設 工 

仮設工の施工については、第８編第１章第 25 節仮設工の規定によるものと

する。 

 

第22節 雑  工 

雑工の施工については、第８編第１章第 26 節雑工の規定によるものとする。 
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第１０章 （海岸）離 岸 堤 
 

第１節 適  用 

１．本章は、港湾海岸工事（離岸堤）における海上地盤改良工、基礎工、本体

工（ケーソン式）、本体工（ブロック式）、本体工（場所打式）、本体工（捨

石・捨ブロック式）、被覆・根固工、上部工、消波工、構造物撤去工その他

これらに類する工種について適用するものとする。 

２．本章に特に定めのない事項については、第８編第１章一般施工の規定によ

るものとする。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

請負人は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類

によらなければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に

従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。 

国土交通省港湾局   港湾工事共通仕様書       （平成31年３月） 

全国農地海岸保全協会・（公社）全国漁港漁場協会 

・（一社）全国海岸協会・（公社）日本港湾協会 

海岸保全施設の技術上の基準・同解説  

（平成 30 年８月） 

（公社）日本港湾協会   港湾の施設の技術上の基準・同解説 

（平成 30 年５月） 

国土交通省港湾局   港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書 

（平成 31 年３月） 

 

第３節 海上地盤改良工 

海上地盤改良工の施工については、第８編第１章第５節海上地盤改良工の規

定によるものとする。 

 

第４節 基 礎 工 

基礎工の施工については、第８編第１章第６節基礎工の規定によるものとす

る。 
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第５節 本体工（ケーソン式） 

本体工（ケーソン式）の施工については、第８編第１章第７節本体工（ケー

ソン式）の規定によるものとする。 

 

第６節 本体工（ブロック式） 

本体工（ブロック式）の施工については、第８編第１章第８節本体工（ブロ

ック式）の規定によるものとする。 

 

第７節 本体工（場所打式） 

本体工（場所打式）の施工については、第８編第１章第９節本体工（場所打

式）の規定によるものとする。 

 

第８節 本体工（捨石・捨ブロック式） 

本体工（捨石・捨ブロック式）の施工については、第８編第１章第 10 節本

体工（捨石・捨ブロック式）の規定によるものとする。 

 

第９節 被覆・根固工 

被覆・根固工の施工については、第８編第１章第 15 節被覆・根固工の規定

によるものとする。 

 

第10節 上 部 工 

上部工の施工については、第８編第１章第 16 節上部工の規定によるものと

する。 

 

第11節 消 波 工 

消波工の施工については、第８編第１章第 18 節消波工の規定によるものと

する。 

 

第12節 構造物撤去工 

構造物撤去工の施工については、第８編第１章第 24 節構造物撤去工の規定

によるものとする。
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第１１章 （海岸）樋門・水（閘）門 
 

第１節 適  用 

１．本章は、港湾海岸工事（樋門・水（閘）門）における海上地盤改良工、基

礎工、付属工、土工、維持補修工、構造物撤去工、仮設工、雑工その他これ

らに類する工種について適用するものとする。 

２．本章に特に定めのない事項については、第８編第１章一般施工の規定によ

るものとする。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

請負人は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類

によらなければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に

従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。 

国土交通省港湾局   港湾工事共通仕様書      （平成31年３月） 

全国農地海岸保全協会・（公社）全国漁港漁場協会 

・（一社）全国海岸協会・（公社）日本港湾協会 

海岸保全施設の技術上の基準・同解説  

（平成 30 年８月） 

（公社）日本港湾協会   港湾の施設の技術上の基準・同解説 

（平成 30 年５月） 

国土交通省港湾局   港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書 

（平成 31 年３月） 

 

第３節 海上地盤改良工 

海上地盤改良工の施工については、第８編第１章第５節海上地盤改良工の規

定によるものとする。 

 

第４節 基 礎 工 

基礎工の施工については、第８編第１章第６節基礎工の規定によるものとする。 

 

第５節 付 属 工 

付属工の施工については、第８編第１章第 17 節付属工の規定によるものと

する。 
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第６節 土  工 

土工の施工については、第８編第１章第 21 節土工の規定によるものとする。 

 

第７節 維持補修工 

維持補修工の施工については、第８編第１章第 23 節維持補修工の規定によ

るものとする。 

 

第８節 構造物撤去工 

構造物撤去工の施工については、第８編第１章第 24 節構造物撤去工の規定

によるものとする。 

 

第９節 仮 設 工 

仮設工の施工については、第８編第１章第 25 節仮設工の規定によるものと

する。 

 

第10節 雑  工 

雑工の施工については、第８編第１章第 26 節雑工の規定によるものとする。
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第１２章 （海岸）養  浜 
 

第１節 適  用 

１．本章は、港湾海岸工事（養浜）における土捨工、土工その他これらに類す

る工種について適用するものとする。 

２．本章に特に定めのない事項については、第８編第１章一般施工の規定によ

るものとする。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

請負人は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類

によらなければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に

従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。 

国土交通省港湾局   港湾工事共通仕様書       （平成31年３月） 

全国農地海岸保全協会・（公社）全国漁港漁場協会 

・（一社）全国海岸協会・（公社）日本港湾協会 

海岸保全施設の技術上の基準・同解説  

（平成 30 年８月） 

（公社）日本港湾協会   港湾の施設の技術上の基準・同解説 

（平成 30 年５月） 

国土交通省港湾局   港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書 

（平成 31 年３月） 

 

第３節 土 捨 工 

土捨工の施工については、第８編第１章第４節土捨工の規定によるものとす

る。 

 

第４節 土  工 

土工の施工については、第８編第１章第 21 節土工の規定によるものとする。 
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第９編 土地改良編 

第１章 土地改良 

 

第１節 適用 

１．本章は、土地改良工事における、ため池改修工、ほ場整備工、管水路工（農

業用パイプライン）について適用する。 

２．本章に特に定めのない事項については、第１編共通編、第２編材料編、

第３編土木工事共通編の規定による。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

請負人は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準

類による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、これら基準類と設計図書に相違がある場合または、疑義がある場合

及びこれら基準類に改定があった場合には、監督員と協議しなければならな

い。 

  農林水産省農村振興局 土地改良事業設計指針「ため池整備」 

  農林水産省農村振興局 土地改良事業計画設計基準・設計 

「パイプライン」 

  兵庫県農政環境部   兵庫県土地改良技術基準 

 

第３節 ため池改修工 

１－３－１ 一般事項 

  ため池工事の対象は高さ（堤高）15ｍ未満のフィルタイプのため池とする。 

１－３－２ 雑物除去工 

   請負人は、掘削に当たり、堤敷内の腐植土、草木根等の有機物及び基礎

として不適当なもの並びに池水の浸透を誘導する雑物（風化土、転石、泥

土等）は完全に除去しなければならない。 

１－３－３表土剥ぎ工 

１．請負人は、改修する堤体表土の剥ぎ取りに当たり、原則として全面にわ

たり同時に施工するものとする。 

なお、やむを得ず盛土の進捗に応じて表土をはぎ取る場合には、表土

と盛土が混合しないよう注意しなければならない。 

２．請負人は、表土の剥ぎ取りに当たり、設計図書に定めのない限り厚さ30
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㎝以上とし、はぎ取り面に樹木の根等が残る場合、これを除去しなければ

ならない。 

１－３－４ 掘削工 

１．掘削（切取り）は、設計図書に基づきできる限り上部から不陸のないよ

う施工しなければならない。 

２．法面は、定められた勾配に凹凸のないよう仕上げなければならない。 

３．湧水箇所については、地山の安定に注意し、施工中の排水を処置しなが

ら施工しなければならない。 

４．掘削に当たり必要な断面を確保するとともに、極力過掘りを避けるもの

とする。過掘となった場合、地山と同等若しくは良質な材料を用いて埋戻

さなければならない。 

５．計画基礎地盤標高に達する前に地盤の支持力試験を行い、地盤改良の要

否を検討するものとする。なお、試験結果により地盤改良が必要となった

場合には、監督員と協議するものとする。 

１－３－５ 掘削土の流用土 

 １．請負人は、掘削土を築堤材料へ流用する場合、設計図書によるものとす

る。 

２．請負人は、掘削に先立ち掘削土の盛立材料への流用の適否を検討するた

めに掘削箇所の試掘を行うとともに土質試験を実施し、その試験結果を監

督員に提出するものとする。なお、試験項目については監督員の指示によ

らなければならない。 

１－３－６ 堤体盛立工 

１．請負人は、築堤用土の採取及び搬入について、降雨、降雪その他の事由

により盛土を中断し、搬入土が余る場合、覆いなどを施して過湿あるいは

乾燥土とならないよう処置しなればならない。 

２．請負人は、築堤用土のまき出し及び転圧に当たり、原則として堤体の縦

断方向に施工するものとし、横断方向に層状にならないよう注意しなけれ

ばならない。ただし、樋管設置のための開削部で作業が困難な場合はこの

限りでない。 

３．請負人は、まき出した土を、その日のうちに締固めなければならない。 

４．請負人は、床掘り部の盛立において、湧水のあるときはこれを排除して

十分に締固めなければならない。なお、排除の方法等については、監督員

と協議しなければならない。 

５．請負人は、地山及び既成盛立との接触面について特に十分に締固めなけ

ればならない。 
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６．請負人は、タイヤローラ等で転圧作業を行うこととし、地山又は既成盛

立との接触面及び地形上ローラの使用が不可能な箇所の転圧に際しては、

地山との密着及び既成盛立との均一化を図るよう特に留意し、タンパ、振

動ローラ等を使用して十分に締固めなければならない。 

７．請負人は、転圧作業に当たり、ローラの転圧幅は30cm 以上重複させな

ければならない。 

８．請負人は、法面部の盛土について、規定以上の寸法の広さまでまき出し、

十分締固めを行うものとする。また、はみ出した部分は、盛立完了後に切

り取り、丁寧に土羽打ちをして法面を仕上げるものとする。 

９．請負人は、冬期の盛立において、盛立面の氷雪又は凍土、霜柱は必ず除

去して転圧しなければならない。また、含水比あるいは締固め密度が所定

の値を満足していない場合、その１層を廃棄あるいは再締固めしなければ

ならない。 

10．請負人は、盛土の施工中において、用土の不適若しくは転圧の不十分、

又は受注者の不注意によって湧水あるいは盛立法面の崩壊があった場合、

その部分及びこれに関連する部分の盛立について再施工しなければなら

ない。 

11．請負人は、盛立現場の排水を常に十分行い、雨水等が盛立部分に残留し

ないよう緩勾配を付けて仕上げるものとする。 

12．請負人は、転圧後平滑面ができた場合、次層との密着を図るため、かき

起しをしてから次のまき出しを行わなければならない。 

13．請負人は、まき出し面が乾燥した場合は散水等により、まき出し材料と

同程度の含水比となるよう調整し施工しなければならない。 

14．請負人は、まき出し土中に過大な粒径の岩石、不良土及びその他草木根

等がある場合、これを除去しなければならない。 

15．請負人は、締固めに当たり、過転圧による品質の低下に十分注意し、適

正な盛立管理のもとに施工しなければならない。 

16．請負人は、締固め後、乾燥によるクラックが発生した場合、その処理範

囲について監督員と協議し、健全な層まで取り除き再施工しなければなら

ない。 

 

第４節 ほ場整備工 

１－４－１ 適用 

本節は、ほ場整備工事の整地工、水路工及び道路工その他これに類する工

種について適用するものとする。 
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１－４－２ 一般事項 

１．一般 

（１）道路、河川その他許可申請等に係る工事については、許可条件、協議

事項等に基づき施工しなければならない。 

（２）請負人は工事中に受益者から要望、意見等があった場合、速やかに監

督員に報告し指示を受けるものとする。請負人は単独で処理をしてはな

らない。 

（３）工事に先立ち地区境界について監督員の立ち会い確認を行うこと。ま

た、地区境界の工事については監督員と十分協議してから施工しなけれ

ばならない。 

２．事前準備 

請負人は、工事着手前に極力地区外の排水を遮断し、地区内への流入を

防ぐとともに、なるべく地区内の地表水及び地下水を排除した状態にする

ものとする。 

３．区画割測量 

（１）区画割測量は設計図書に基づき実施し、区画基準となる道路、水路の

測定は正確に幅杭を打ち、各区画を正確に位置づけるための基準杭を設

置しなければならない。 

（２）測量の結果疑義を生じた場合は、監督員と速やかに協議しなければな

らない。 

４．施工順序 

（１）請負人は雑物除去、仮設工（仮設道路、仮排水路、旧水路撤去、旧道

路撤去）、整地工、道路工（法面整形、不陸整正、路盤工）及び水路工

（排水路、幹線用水路、支線用水路、用排水路等を検討し、施工方法、

施工順序を決定しなければならない。 

（２）整地工における作業工程は、以下の工程を標準とする。 

a)表土扱いのある場合 

表土はぎ取り→基盤切盛→畦畔築立→基盤整地→表土戻し→表土整地 

b）表土扱いのない場合 

基盤切盛→畦畔築立→基盤整地 

５．田面標高の表示 

（１）設計図書に示してある標高は参考に示したものであり、特に指定のな

い場合は均平精度の基準となる仕上がり田面標高は、均平度測定資料の

平均標高によるものとする。 

（２）設計図書に基づき各区画ごとに計画田面標高を示す丁張を設け、これ
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を切盛及び整地作業基準としなければならない。 

６．石礫等の処理 

請負人は、ほ場面に露出している石礫、根株、その他雑物の処理につい

ては以下の通り行うものとし、やむを得ず地区外へ処理しなければならな

いときは、監督員の承諾を得なければならない。 

（１）パイプライン工事のある区域は、パイプ布設位置を避けて埋設しなけ

ればならない。 

（２）暗渠排水工事のある区域は、工事に支障のない深さに埋設しなければ

ならない。 

（３）その他の区域にあっては、耕作に支障のない深さに埋設しなければな

らない。 

７．任意仮設 

工事の仮設は、設計図書に明示した場所を除き、総て任意仮設とするが、

工事の内容や第三者に影響を及ぼすおそれのある仮設について、請負人は、

施工計画書にその内容を記載し、提出して監督員と協議しなければならな

い。 

８．旧排水路等の処理 

請負人は旧水路等の埋立に当たって、必ず排水を行わなければならない。

ほ場整備の工事は重機土工が主体になっており、仮排水の成否が工事の成

果を左右するため常に排水の管理を行わなければならない。 

１－４－３ 整地工 

１．表土剥ぎ取り 

（１）表土扱いの深さは表土整地後の厚さで１５㎝を標準とする。 

（２）請負人は、表土剥ぎ取りに当たって雑物等が混入しないよう注意しな

ければならない。また畦畔、法面等より可能な限り表土用土の確保をす

ること。 

（３）請負人は、表土の基盤土の混入や散逸を防止し、集積した表土が降雨

等により流亡しないよう留意しなければならない。 

（４）請負人は、表土剥ぎ取りに当たり、現況表土厚の測定をして、監督員

に報告すること。特に表土厚が薄い場合は監督員と協議しなければなら

ない。 

２．基盤造成 

（１）基盤造成は原則として地区内流用とし、地区外流用がある場合は設計

図書によるものとする。この場合、運搬土量等が明確に確認出来る資料

を監督員に提出しなければならない。 
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（２）基盤造成作業中は必ず排水を行い、湛水状態のまま施工してはならな

い。 

（３）不適当な土質（基岩、礫層、泥炭層等）が現れた場合または湧水があ

った場合は、速やかに監督員と協議しなければならない。 

（４）盛土高の大きい箇所又は水路埋立て箇所など沈下が予想される箇所に

ついては、仕上りの厚さ２０～３０㎝ごとに転圧しながら盛土し、耕作

に支障をおよぼす不等沈下が起こらないようにしなければならない。 

５．畦畔築立 

（１）請負人は、設計図書に示す計画耕区の境界線に合致するよう畦畔を設

け、締め固めを行い規定の断面に仕上げなければならない。 

（２）畦畔用土は、原則として基盤土を流用するものとする。 

（３）基盤の土質が透水性の場合及び田面差が大きい場合は、基盤面以下か

ら転圧築立し、畦畔付近の基盤と一体となるよう施工しなければならな

い。 

６．基盤整地 

（１）請負人は、基盤整地にあたり、耕作に支障のない均平度を保つよう仕

上げなければならない。 

（２）基盤整地にあたり、用水路側が排水路側より高くなるよう仕上げるも

のとする。 

（３）基盤整地の均平精度は、±３．５㎝以内とする。 

７．表土整地 

（１）請負人は、表土整地仕上げ完了後、監督員の確認を得なければならな

い。その時点で、表土均平度について出来形管理基準による測定資料を

提出し、監督員の承諾を得なければ次の作業に入ってはならない。 

（２）請負人は、表土戻しにあたり、表土に基盤土が混入しないよう注意し

て施工しなければならない。 

（３）請負人は、表土整地にあたり、耕作に支障のないよう設計図書に明示

する表土厚さを確保し、均平に仕上げなければならない。 

（４）表土整地の均平精度は、±３．５㎝以内とする。 

８.進入路 

（１）請負人は、耕作に支障がないように進入路を設置しなければならない。 

（２）進入路は、道路とほ場との高低差の一番少ない所を選んで施工するこ

とを原則とするが、営農上の利便を考慮する必要があるため、監督員と

協議のうえ施工しなければならない。 

（３）進入路が用排水路、暗渠を横断する場合において、土被りが少ない場
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合等は速やかに監督員と協議しなければならない。 

９.暗渠排水工 

（１）掘削及び配管順序 

・請負人は、掘削にあたり、ほ場面の高低及び地耐力を考慮し、設計図書

に明示する深さ、勾配になるよう施工しなければならない。 

・請負人は、掘削にあたり、集水渠、吸水渠の順に下流から上流に向かっ

て施工しなければならない。 

・請負人は、配管にあたり、上流から下流に向って施工し、各連結部を円

滑に接合しなければならない。ただし、自動埋設機械を使用する場合の

埋設方向はこの限りでない。 

また、溝底部が凹凸、蛇行のないよう施工しなければならない。 

・請負人は溝底が軟弱又は泥水状態にあり、暗渠排水の効果が阻害される

おそれのある場合は、監督員と協議のうえ阻害防止の措置を講じるもの

とする。 

（２）被覆材 

・請負人は、被覆材について、圧密後の状態で設計図書に明示する厚さを

確保し、かつ管体を十分被覆するよう施工しなければならない。 

（３）泥水流入の防止 

・請負人は、管の上流端についてキャップを用い、土砂の流入を防がなけ

ればならない。また、布設作業を一時中断するような場合は、管に栓を

して泥水の流入を防がなければならない。 

１－４－４ 道路工 

１．掘削工 

掘削工の施工については、第１編２－４－２掘削工の規定による。 

２．路体盛土工 

路体盛土工の施工については、第１編２－４－３路体盛土工の規定によ

る。 

３．路床盛土工 

路床盛土工の施工については、第１編２－４－４路床盛土工の規定によ

る。 

４．舗装準備工 

舗装準備工の施工については、第３編２－６－５舗装準備工の規定によ

る。 

５．アスファルト舗装工 

アスファルト舗装工の施工については、第３編２－６－７アスファルト
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舗装工の規定による。 

６．コンクリート舗装工 

コンクリート舗装工の施工については、第３編２－６－12コンクリート

舗装工の規定による。 

７．砂利舗装工 

（１）請負人は、路面仕上げにあたり、中央部を高くし、必ず横断勾配を付

けなければならない。なお、横断勾配は設計図書によるものとする。 

（２）請負人は、敷砂利の施工にあたり、敷厚が均等になるように仕上げな

ければならない。 

１－４－５ 用排水路 

１．土工 

（１）用排水路の掘削は、過掘りとならないよう施工するとともに、掘削部

のり面は切り取り仕上げとなるよう施工しなければならない。 

（２）用排水路の施工にあたり、地盤の状況等を把握して施工し、特に不良

個所があった場合は、速やかに監督員と協議しなければならない。 

（３）用水路の施工は、原則として荒整地が完了し、ほ場標高が確定してか

ら実施し、手戻りがないよう留意しなければならない。 

（４）排水路は、原則として区画整理工･道路工に先立ち下流側から施工し、

工事中の排水に利用出来るように考慮しなければならない。 

（５）用排水路の溝畔は、漏水を起こすような石礫及び雑物を取り除いて十

分に締固め、設計図書に示す形状に施工しなければならない。 

２．構造物 

（１）フリューム、管等のコンクリート２次製品は、資材搬入時点で検収し

破損、亀裂等のあるものは使用してはならない。 

（２）布設後において破損した場合は、取り替えなければならない。 

（３）用排水路工の落差工等において施工標準図により難いものは、必要に

応じ現場条件に合わせて施工図を作成し、監督員の承諾を得て施工しな

ければならない。 

（４）Ｕ字フリューム等のゴムパッキンは、布設後に水路天端で切取らなけ

ればならない。 

（５）構造物または異質管類の接合部は、モルタル（セメント１：砂２）に

より漏水のないよう十分注意して施工しなければならない。また切断面

部は、同様にモルタルで平滑に仕上げなければならない。 

（６）排水用ベンチフリュームの接合目地は、原則として行わないものとす

る。 
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（７）落水口は、その管底を田面下２５～３５㎝とする。 

 

第５節 管水路工（農業用パイプライン） 

１－５－１ 一般事項 

農業用パイプライン工事に当たっては、工事後の圧壊、不同沈下等の事故

防止のため設計条件、施工条件を考慮し、入念な施工を行わなければならな

い。 

本章は、硬質ポリ塩化ビニル管を設置する工種に適用するものとする。 

１－５－２運搬及び保管 

１．運搬 

請負人は管及び付属部品の運搬に際して取り扱いに注意し、損傷しない

ようにしなければならない。 

２．保管 

（１）合成樹脂製品は屋内で保管しなければならない。やむを得ず屋外で保

管する場合は、シート覆をかけ通風を良くしなければならない。 

（２）接着剤は必ず密栓し、冷暗所に保管（火気厳禁）しなければならない。 

（３）管を同一場所に集積する場合は、平坦な地形を選定し、管の崩落を防

止しなければならない。 

１－５－３ 施工一般 

１．管の配列 

管は、掘削時の作業に支障のない掘削予定地近くに順次配列し、ソケッ

ト付き管の場合は、ソケット部が上流に向くように配置しなければならな

い。 

２．土工 

（１）掘削の延長は、原則として当日中に管の布設及び埋戻しが完了出来る

範囲にとどめなければならない。 

（２）掘削溝の深さは設計図書に基づき施工しなければならない。地形等に

より規定の深さが得られない場合は、速やかに監督員と協議しなければ

ならない。 

（３）掘削溝床は、雑物を完全に除去し、平坦に仕上げてパイプの特定部分

に応力が集中することのないよう施工しなければならない。 

（４）掘削中において部分的に軟弱地盤が露出した場合は、良質土（真砂土

または砂）による置換を実施し、パイプに応力が集中しないよう土質の

改良を行わなければならない。 

（５）掘削区間に湧水（地下水）がある場合の処理については、監督員と協
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議しなければならない。 

（６）砂基礎部分は人力によって定規断面に仕上げ、基礎砂の量が設計量を

下まわらないようにしなければならない。砂基礎の材質は原則としてス

クリーニングスとする。 

（７）埋戻し作業に当たり異形管接続部、急勾配箇所等、特に注意を要する

部分は、事前にパイプの布設状態、地盤及び基礎の状態について監督員

の承諾を得なければならない。 

（８）埋戻し用土は掘削土を使用することが原則であるが、石礫、有機物等

の有害物は除去し、又含水比の高い土は埋戻しに使用してはならない。 

（９）埋戻し土の締固め方法は設計図書によるものとし1層の締固め後の仕

上がり厚さを路体等では30cm以下（タンパ等小型機械の転圧については

20cm以下）、路床では20cm以下とする。また、ローラーやブルドーザー

など大型機械による締固めをしてはならない。 

（10）特に管の下部、側部埋戻しについては、空隙または締固めの不十分な

箇所が生じないよう特に留意し、突き棒、タコ、タンパ、水締め等を用

いて管に損傷を与えないよう突固めるものとする。 

３．管の布設接合 

（１）管布設に当たっては、基礎の上に通りよく丁寧に据えるとともに空隙

の起こらないようにしなければならない。 

（２）管の運搬吊り下しは、特に注意して行わなければならない。転がし込

み、投げ込み等は絶対行ってはならない。 

（３）鋳鉄管、ダクタイル鋳鉄管及び鋼管の切断は、原則としてカッター切

りとする。 

（４）切断は、管軸に対し直角に切断し、ヤスリで仕上げて外面を僅かに面

取りしなければならない。 

（５）硬質ポリ塩化ビニル管の継手は、原則としてＴＳ接合とする。 

継手受口内面及び管差口外面は、油分、水分等接合に支障となるもの

は十分拭き取らなければならない。挿入を確認するため管端より継手受

口長さＬ（表１－１）を測り、管体に標線を入れなければならない。 

表１－１ ＴＳ継手の受口標準長さ（㎜） 

呼    び ７５ １００ １５０ ２００ ２５０ ３００ ３５０ ４００ 

継手受口長Ｌ ６４ ８４ １３２ ２００ ２５０ ３００ ３５０ ４００ 
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接着剤は、塗りもらしのないよう均一に薄く塗り、管には標線以上に

はみ出して塗ってはならない。管体及び継手に接着剤を塗り終ったら直

ちに管を継手に一気にひねらず差込み、そのまま表１－２の標準時間ま

で押さえつけなければならない。接合後には、はみ出した接着剤をただ

ちにふきとらなければならない。 

表１－２ ＴＳ接合の標準押え時間 

呼 び 径 （㎜） ５０以下 ７５以上 

標準押え時間（sec） １０～３０ ６０～１８０ 

 

（６）管の接合を行う作業員は接合に熟練した者とし、経歴書を監督員に提

出して承諾を得た後、作業を行うものとする。 

（７）管の規格上の許容誤差及び継手施工上生ずる管長の伸縮による調整は、

原則として直線区間で行わなければならない。 

（８）管の布設を一定期間休止するような場合は、土砂等の流入を防止する

ため、ふたで閉塞するなどの措置をとらなければならない。また掘溝内

に水が溜り、管が浮上するおそれもあるので、布設後、早期に埋戻しを

完了しなければならない。 

（９）管体が移動する恐れのある屈折部、分岐部等は監督員と協議して適切

な防護工を設けなければならない。 

４．付属施設 

（１）制水弁、空気弁等は、パッキン、開閉の調子、その他の機能を詳細に

点検してよく清掃し、要所に注油の上、丁寧に取り付けなければならな

い。 

（２）バルブ類は全て、左まわり開、右まわり閉、のものを使用するものと

する。 

１－５－４ 通水試験 

１．漏水試験（水張り試験） 

（１）試験水圧は設計図書によるものとする。 

（２）請負人は、試験結果により、漏水対策を講じる必要がある場合は、事

前に承認を得るものとする。 

２．水圧試験 

（１）試験水圧は設計図書にようものとし、加圧は手押ポンプで行わなけれ

ばならない。 
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（２）請負人は、試験結果により、漏水対策を講じる必要がある場合は、事

前に監督員の承諾を得るものとする。 

１－５－５ 提出図書 

請負人は、工事完成後速やかに各スパン毎の配管状態、その材料種別及び

数量を明記した出来形配管図、出来高数量調書を提出しなければならない。 
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第１０編 下水道編 

第１章 総 則 

 

第１節 総則 

１－１－１ 適用 

本編は、下水道工事（ポンプ場、終末処理場の施設の電気、機械、建築関係を除く）

の施工に関する一般事項について示すものである。 

本章に定めのない事項については、第１編共通編、第２編材料編、第３編土木工

事共通編の規定によるものとする。 

１－１－２ 適用すべき諸基準 

請負人は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類及

びその他の関係基準類によらなければならない。 

日本下水道協会 下水道施設計画・設計指針と解説 (前篇) (2009 年版) 

日本下水道協会 下水道施設計画・設計指針と解説 (後篇) (2009 年版) 

日本下水道協会 下水道維持管理指針 (実務編) (2014 年版) 

日本下水道協会 下水道維持管理指針 (総論編、マネジメント編) (2014 年版) 

日本下水道協会 小規模下水道計画・設計・維持管理指針と解説 (2004 年版) 

   日本下水道協会 下水道推進工法の指針と解説 (2010 年版) 

日本下水道協会 下水道施設の耐震対策指針と解説 (2014 年版) 

日本下水道協会 下水道排水設備指針と解説 (2004 年版) 

日本下水道協会 

 

管きょ更生工法における設計・施工管理 
ガイドライン 

 

(2017 年版) 

土木学会 トンネル標準示方書  山岳工法編・同解説 (2016 年制定) 

土木学会 トンネル標準示方書  シールド工法編・同解説 (2016 年制定) 

土木学会 トンネル標準示方書 開削工法編・同解説 (2016 年制定) 

神戸市建設局 下水道耐震設計指針（シールド管路編） (平成 10 年 3 月) 

 神戸市建設局 下水道設計標準図（管路施設の部） (平成 27 年度版) 

神戸市建設局 

 

 

管路施設の改築マニュアル(案)【小口径管編】 (平成30年 10月)
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１－１－３ 現場における遵守事項 

現場における遵守事項については、第１編第１章総則によるほか、以下の

各項によらなければならない。 

１．請負人は、マンホール、ます蓋等を開放するときは、必ず保安柵を配置

しなければならない。 

２．請負人は、在来水路の仮締切については、はん濫等の災害をおこさない

よう常に気象情報等に留意するとともに、万一はん濫等の恐れがある場合

は、仮締切、型枠等を撤去するなど、必要な措置を講じなければならない。 

３．請負人は、工事中、在来管きょまたは新設管きょその他の地下構造物に

入って調査等を行う場合、埋設物管理者の承諾を得た後、第１編１－１－

２９ 酸素欠乏症等防止対策に基づいて事故防止を図らなければならない。 

４．請負人は、既設管渠内部にて作業を行う場合、以下に掲げる事項につい

て調査・検討した上で、安全管理計画を策定し施工計画に明記するものと

する。 

  （１）現場特性の事前把握 

     局地的な大雨による急激な増水による危険性を把握、認識するため、

当該現場の様々な状況、特性について情報を収集分析すること。 

  （２）工事等の中止基準・再開基準の設定 

     局地的な大雨による被害を最小限度に留めるため、現場特性や工事等

の内容等を踏まえ、工事等の中止・再開を判断するための基準を人命優

先の考え方にたって定めること。 

    【参考】工事等の標準的中止基準 

   ①当該工事箇所または上流部に洪水または大雨の注意報・警報が発表

された場合。 

   ②当該作業箇所または上流部に降雨や雷が発生している場合。 

  （３）迅速に退避するための対応方策 

     工事等を再開した後に、中止基準に至った場合や水位等の変化により

急激な増水による危険性が察知された場合に、管渠内作業員を安全かつ

迅速に退避させるための対応方策について定めること。 

  （４）日々の安全管理の徹底 

     工事等を行う日には、作業を開始する前に、安全管理計画の内容等に

ついて作業関係者全員に周知徹底を図るための具体的方法を定めるこ

と。 

 ※上記安全管理計画の策定については、「局地的な大雨に対する下水道管

渠内工事等安全対策の手引き（案）」(平成20年10月)(局地的な大雨に対す
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る下水道管渠内工事等安全対策検討委員会編（事務局：国土交通省都市・

地域整備局下水道部他））等を参考にすること。 

１－１－４ 吐口における遵守事項 

１．請負人は、既設水路の改修工事で吐口に土留締切りを行う場合は、降雨

時の排水を十分検討し施工計画書に施工方法を明記しなければならない。 

２．請負人は、吐口の施工については放流する河海の管理者と施工の方法及

び時期について、十分打合わせを行うとともに許可条件等を遵守しなけれ

ばならない。 

３．請負人は、施工にあたって、現場付近の船舶の航行及び停泊に支障を与

えないようにしなければならない。 

４．請負人は、施工中常に水位の変化に注意し、異常高潮の場合等には、直

ちに監督員に報告するとともに適切な応急処置を講じなければならない。 

５．請負人は、河床の洗掘、護岸の安定を常に監視し異常を発見した場合に

は、直ちに監督員に報告するとともに、適切な応急処置を講じなければな

らない。 

１－１－５ 材料 

使用する材料については、第２編材料編によるほか以下の各項によらなけ

ればならない。 

１．材料は設計図書及び下水道設計標準図（管路施設の部）（以下「管路標

準図」という）に定めるもので、日本工業規格（JIS）、日本下水道協会規

格（JSWAS）等に適合するものでなければならない。 

なお、日本下水道協会の認定適用資器材については、同協会の認定工場

の製品を使用しなければならない。 

 



 

第 10 編下水道編 第２章管路編（R2.10） 

10-4 
第 10 編下水道編 第２章管路編（R2.10） 

第２章 管路 

 

第１節 管きょ工（開削） 

２－１－１ 一般事項 

本節は、管きょ工（開削）として管路土工、管布設工、管基礎工、水路築造工、管路

土留工、埋設物防護工、管路路面覆工、開削水替工、地下水位低下工、補助地盤改

良工、その他これらに類する工種について定める。 

２－１－２ 管路土工 

１．施工計画 

（１）請負人は、管きょ工（開削）の施工にあたり、工事着手前に施工場所の土質、

地下水の状況、地下埋設物、危険箇所、その他工事に係る諸条件を十分調査

し、その結果に基づき現場に適応した施工計画を作成して監督員に提出しなけ

ればならない。 

（２）請負人は、掘削にあたって事前に設計図の地盤高を水準測量により調査

し、試掘調査の結果に基づいて路線の中心線、マンホール位置、埋設深、勾

配等を確認しなければならない。さらに詳細な埋設物の調査が必要な場合は、

監督員と協議のうえ試験掘りを行なわなければならない。 

（３）請負人は工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯

渇、電波障害等に起因する事業損失が懸念される場合は、設計図書に基づき

事前調査を行い、第三者への被害を未然に防止しなければならない。 

なお、必要に応じて事後調査も実施しなければならない。 

２．管路掘削 

（１）請負人は、管路掘削の施工にあたり、特に指定のない限り地質の硬軟、

地形及び現地の状況により安全な工法をもって、設計図書に示した工事目的

物の深さまで掘下げなければならない。 

（２）請負人は、床掘り仕上がり面の掘削においては、地山を乱さないように、

かつ不陸が生じないように施工しなければならない。 

（３）請負人は、床掘り箇所の湧水及び滞水などは、ポンプあるいは排水溝を

設けるなどして排除しなければならない。 

（４）請負人は、構造物及び埋設物に近接して掘削するにあたり、周辺地盤の緩
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み、沈下等の防止に注意して施工しなければならない。また必要に応じ、当

該施設の管理者と協議のうえ防護措置を行わなければならない。 

３．管路埋戻 

（１）請負人は、埋戻し材料について、良質な土砂または設計図書で指定された

もので監督員の確認を得たものを使用しなければならない。 

（２）請負人は、埋戻し作業にあたり、管が移動したり破損したりするような荷

重や衝撃を与えないよう注意しなければならない。 

（３）請負人は、埋戻しの施工にあたり、管の両側より同時に埋戻し、管きょ

その他の構造物の側面に空隙を生じないよう十分突固めなければならない。

また、管の周辺及び管頂 30cm までは特に注意して施工しなければならない。 

（４）請負人は、埋戻しを施工するにあたり、設計図書に基づき、各層所定の

厚さ毎に両側の埋戻し高さが均等になるように、必ず人力及びタンパ等によ

り十分締固めなければならない。また、一層の仕上り厚は、路体では 30

㎝以下（タンパ転圧については 20 ㎝以下）、路床では 20cm 以下を基本と

し埋戻さなければならない。 

（５）請負人は、埋戻しを施工するにあたり、埋戻し箇所の残材、廃物、木く

ず等を撤去しなければならない。 

（６）請負人は、埋戻し箇所に湧水及び滞水がある場合には、施工前に排水し

なければならない。 

（７）請負人は、埋戻しの施工にあたり、土質及び使用機械に応じた適切な含

水比の状態で行わなければならない。 

（８）請負人は、掘削溝内に埋設物がある場合には、埋設物管理者との協議に

基づく防護を施し、埋設物付近の埋戻し土が将来沈下しないようにしなければ

ならない。 

（９）請負人は、埋戻し路床の仕上げ面は、均一な支持力が得られるよう施工

しなければならない。 

４．発生土処理 

請負人は、建設発生土については、第１ 編１－１－18 建設副産物の規定により、

適切に処理しなければならない。 
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２－１－３ 管布設工 

１．保管・取扱い 

（１）請負人は、管の使用に先立ち、管体の破損・変状等の有無を確認しなけれ

ばならない。 

（２）請負人は、現場に管を保管する場合には、第三者が保管場所に立入らな

いよう柵等を設けるとともに、倒壊等が生じないよう十分な安全対策を講じな

ければならない。 

（３）請負人は、硬質塩化ビニル管及び強化プラスチック複合管を保管すると

きは、シート等の覆いをかけ、管に有害な曲がりやそりが生じないように措

置しなければならない。 

（４）請負人は、接着剤、樹脂系接合剤、滑剤、ゴム輪等は、材質の変質を防

止する措置(冷暗な場所に保管する等)をとらなければならない。 

（５）請負人は、管等の取扱い及び運搬にあたり、落下、ぶつかり合いがない

ように慎重に取扱い、放り投げるようなことをしてはならない。また、管等

と荷台との接触部、特に管端部には、クッション材等をはさみ、受口や差口

が破損しないように十分注意しなければならない。 

（６）請負人は、管の吊下し及び据付けについては、現場の状況に適応した安

全な方法により丁寧に行わなければならない。 

２．管布設 

請負人は、管の布設にあたり、所定の基礎を施した後に、上流の方向に受口を

向け、他方の管端を既設管に密着させ、中心線、勾配及び管底高を保ち、かつ漏

水・不陸・偏心等が生じないよう施工しなければならない。 

また、原則として、内径 700 ㎜以下の汚水管きょを布設した後は、地下水の浸入

防止等を目的とした気密性試験を実施しなければならない。詳細は「気密性試験特

記仕様書」によるものとする。 

３．鉄筋コンクリート管 

請負人は、鉄筋コンクリート管の布設については、以下の規定によるものとする。 

（１）管接合前、受口内面をよく清掃し、滑材を塗布し、容易に差込めるよう

にしたうえ、差口は事前に清掃し、所定の位置にゴム輪をはめ、差込み深さ

が確認できるよう印を付けておかなければならない。 

（２）使用前に管の接合に用いるゴム輪の傷の有無、老化の状態及び寸法の適



 

第 10 編下水道編 第２章管路編（R2.10） 

10-7 
第 10 編下水道編 第２章管路編（R2.10） 

否について検査しなければならない。 

なお検査済みのゴム輪の保管は暗所に保存し、屋外に野積みにしてはならない。 

４．硬質塩化ビニル管、強化プラスチック複合管 

請負人は、硬質塩化ビニル管、強化プラスチック複合管の布設については、以下

の規定によるものとする。 

（１）ゴム輪接合においてゴム輪が正確に溝に納まっているかを確認し、ゴム

輪がねじれていたりはみ出している場合は、正確に再装着しなければならない。 

（２）ゴム輪接合において接合部に付着している泥土、水分、油分は、乾いた

布で清掃しなければならない。 

（３）ゴム輪接合用滑剤をゴム輪表面及び差口管に均一に塗り、管軸に合わせ

て差口を所定の位置まで挿入し、ゴム輪の位置、ねじれ、はみ出しがないかチ

ェックゲージ（薄板ゲージ）で確認しなければならない。また、管の挿入につ

いては、挿入機またはてこ棒を使用しなければならない。 

（４）滑剤には、ゴム輪接合専用滑剤を使用し、グリス、油等を用いてはならない。 

（５）接着接合においては、差管の外面及び継手の内面の油、ほこり等を乾い

た布で拭きとり、差込み深さの印を直管の外面に付けなければならない。 

（６）接着接合において、接着剤を受口内面及び差口外面の接合面に塗りもら

しなく均一に素早く塗らなければならない。また、塗布後水や泥がつかない

ように十分注意しなければならない。 

（７）接着剤塗布後は、素早く差口を受口に挿入し、所定の位置まで差込み、

そのままで暫く保持する。 

なお、呼び径 200 以上は原則として挿入機を使用しなければならない。かけや

等により叩込みはしてはならない。 

（８）接着直後は、接合部に無理な外力が加わらないよう注意しなければならない。 

５．リブ付き硬質塩化ビニル管 

請負人は、リブ付き硬質塩化ビニル管の布設については、下記の規定によ

るものとする。 

（１）受口内面（受口奥部まで）及び差し口外面（ゴム輪から管端まで）接合

部に付着している泥土、水分、油分は乾いた布で清掃しなければならない。 

（２）ゴム輪が正確に挿入管の端面から第 2 番目と第 3 番目のリブの間に納ま

っているか確認し、ゴム輪がねじれていたり、はみ出している場合は、ゴ
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ム輪を外し溝及びゴム輪を拭いてから正確に再装着しなければならない。

また、ゴム輪は仕様により方向性等の規制があるので、装着時に確認をし

なければならない。 

（３）ゴム輪接合に使用する滑剤は硬質塩化ビニル管用滑剤を使用し、グリス、

油等はゴム輪を劣化させるので使用してはならない。 

（４）ゴム輪接合滑剤をゴム輪表面及び差し口に均一に塗り、管軸に合わせて差込

口を所定の位置まで挿入しなければならない。差込は原則として挿入機を使用

しなくてはならない。ただし、呼び径 300 ㎜以下はてこ棒を使用してもよい。

また挿入する時、たたき込みなど衝撃的な力を加えてはならない。 

６．切断・せん孔 

請負人は、管の切断及びせん孔については、以下の規定によるものとする。 

（１）鉄筋コンクリート管及びダクタイル鋳鉄管を切断・せん孔する場合、管

に損傷を与えないよう専用の機械等を使用し、所定の寸法に仕上げなければな

らない。 

（２）硬質塩化ビニル管及び強化プラスチック複合管を切断・せん孔する場合、

寸法出しを正確に行い、管軸に直角に標線を記入して標線に沿って、切断・

せん孔面の食違いを生じないようにしなければならない。 

なお、切断・せん孔面に生じたばりや食違いを平らに仕上げるとともに、

管端内外面を軽く面取りし、ゴム輪接合の場合は、グラインダー・やすり等を

用いて規定（15°～30°）の面取りをしなければならない。 

７．埋設標識テープ 

請負人は、本管の埋戻しに際し、汚水管の埋設位置を明確にするため、破損防止

帯を管の天端より 30 ㎝のところにマンホールからマンホールまで切れ目なく設置

しなければならない。また、下水道管用識別明示テープを管頂部は切れ目なく、円

周方向は2.0m間隔に巻かなければならない。 

８．マンホール削孔接続 

請負人は、マンホールとの接続については、以下の規定によるものする。 

（１）マンホールに接続する管の端面を内壁に一致させなければならない。 

（２）既設部分への接続に対しては必ず、既設管底高及びマンホール高を測量

し、設計高との照査を行い監督員に報告しなければならない。 

（３）接続部分の止水については、特に入念な施工をしなければならない。 
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（４）請負人は、既設マンホールその他地下構造物に出入りする場合には、必

ず事前に滞留する有毒ガス、酸素欠乏等に対して十分な調査を行わなければな

らない 。 

２－１－４ 管基礎工 

請負人は、管基礎工の施工については、埋設深により構造が異なる場合があ

るため、埋設深変更の場合、または、管種を変更する場合は、監督員と協議し

なければならない。 

１．砂基礎 

請負人は、砂基礎を行う場合、設計図書に示す基礎用砂を所定の厚さまで十分

締固めた後管布設を行い、さらに砂の敷均し、締固めを行わなければならない。 

なおこの時、砂は管の損傷、移動が生じないように投入し、管の周辺には空隙

が生じないように締固めなければならない。 

２．砕石基礎 

請負人は、砕石基礎を行う場合、あらかじめ整地した基礎面に砕石を所定の厚

さに均等に敷均し十分に突固め、所定の寸法に仕上げなければならない。 

３．コンクリート基礎 

請負人は、コンクリート基礎を行う場合、所定の厚さの砕石基礎を施した後、

所定の寸法になるようにコンクリートを打設し、十分締固めて空隙が生じないよ

うに仕上げなければならない。 

４．はしご胴木基礎 

請負人は、はしご胴木基礎を行う場合、材料は皮をはいだ生松丸太の太鼓落しを

使用しなければならない。胴木は端部に切欠きを設け、所定のボルトで接合して

連結しなければならない。また、はしご胴木を布設した後、まくら木の天端まで

砕石を充填し、十分に締固めなければならない。 

２－１－５ 水路築造工 

１．既製く形きょ（プレキャストボックスカルバート） 

請負人は、既製く形きょの施工については、第３ 編２－３－28 プレキャストカ

ルバート工の規定によるものとする。なお、プレキャストボックスカルバートの

製作については、「プレキャストボックスカルバート特記仕様書」に基づくものとす

る。なお、均しコンクリート工の施工については、沈下、滑動、不陸等が生じない

ようにかつ、プレキャストボックスカルバートの布設時に設計勾配を確保できるよ
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うに仕上げなければならない。また、敷モルタルの施工については、基礎との密着

及び布設勾配を維持するよう仕上げなければならない。 

２．現場打水路 

（１）請負人は、現場打水路の施工については、第６ 編１－７－６ 場所打函渠工の規

定によるものとする。 

（２）請負人は、雨水インバート工の施工については、設計図書のとおり正確に施工し

なければならない。また、仕上げは土砂等の堆積がないよう滑らかに仕上げなけれ

ばならない。 

（３）請負人は、マンホールのインバート及び水路のインバートの板石張りを行う場合

には、以下の各項によらなければならない。 

 ①板石張りは、底部コンクリートが所定の強度に達した後、下水道設計標準図及び設

計図書に基づいて施工しなければならない。 

 ②板石は、使用に際して清掃及び加工し、特に定めのない限り流向に対して千鳥に張

付け、目地が通らないように仕上げなければならない。 

 ③目地仕上げ後は十分養生を行い、はく離が生じないようしなければならない。 

２－１－６ 管路土留工 

請負人は、土留工の施工については、第３編２－３－４矢板工の規定による他、

以下の規定によるものとする。 

１．施工計画 

（１）請負人は、周囲の状況を考慮し、掘削深さ、土質、地下水位、作用する

土圧、載荷重を十分検討しなければならない。 

（２）交通の状況、埋設物及び架空線の位置、周辺の環境及び施工期間等を考

慮するとともに、第三者に騒音、振動、交通障害等の危険や迷惑を及ぼさな

いよう、工法及び作業時間を定めなければならない。 

（３）請負人は、土留工に先行し、溝掘り及び探針を行い、埋設物の有無を確

認しなければならない。 

（４）請負人は、土留工に使用する材料について、割れ、腐食、断面欠損、曲

り等構造耐力上欠陥のないものを使用しなければならない。 

（５）請負人は、工事の進捗に伴う腹起し・切梁の取付け、取外し時期につい

ては、施工計画において十分検討しなければならない。 

（６）請負人は、工事を安全に行えるように作業中は常に点検し、異常のある
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時は、速やかに対策を講じなければならない。 

２．軽量鋼矢板土留 

請負人は、建込み式の軽量鋼矢板土留の施工については、以下の規定によるものとする。  

（１）矢板は、余掘りをしないように掘削の進行に合わせて垂直に建込むもの

とし、矢板先端を掘削底面下 20cm 程度貫入させなければならない。  

（２）バックホウの打撃による建込み作業は行ってはならない。 

（３）矢板と地山の間隙は、砂詰め等により裏込めを行わなければならない。 

（４） 建込みの法線が不揃いとなった場合は、一旦引抜いて再度建込むものとする。 

（５）矢板を引抜くときは、埋戻しが完了した高さだけ引抜くものとする。 

（６）矢板の引抜き跡については、沈下など地盤の変状を生じないよう空洞を

砂等で充填しなければならない。 

３．親杭横矢板土留 

請負人は、親杭横矢板工の施工については、第 ３ 編２－10－５ 土留・仮締切工の

規定による他、以下の規定によるものとする。 

（１）横矢板の施工にあたり、掘削と並行してはめ込み、横矢板と掘削土壁との間

に隙間のないようにしなければならない。 

（２）横矢板の板厚の最小厚は 3cm 以上とし、作用する外力に応じて、適切な板厚

を定めなければならない。 

（３）横矢板は、その両端を十分親杭のフランジに掛合せなければならない。 

４．土留支保工 

請負人は、土留支保工の施工については、以下の規定によるものとする。 

 （１）土留支保工は、掘削の進行に伴い所定の位置に設置しなければならない。 

（２）土留支保工は、土圧に十分耐えうるものを使用し、施工中に緩みが生じ

て落下することのないよう施工しなければならない。 

（３）土留支保工の取付けについては、各部材が一体として働くように締付け

を行わなければならない。 

（４）土留支保工の撤去盛替えは、土留支保工以下の埋戻し土が十分締固めら

れた段階で行い、矢板、杭に無理な応力や移動を生じないようにしなければな

らない。 

２－１－７ 埋設物防護工 

請負人は、埋設物防護工の施工については、第１ 編１－１－27地下埋設物及び下
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水道設計標準図の規定によるものとする。 

２－１－８ 管路路面覆工 

請負人は、管路路面覆工の施工については、第 ３ 編２－10－４ 路面覆工の規定に

よるものとする。 

２－１－９ 開削水替工 

請負人は、開削水替工の施工については、第 ３ 編 ２－10－７ 水替工の規定による

ものとする。 

２－１－10 地下水位低下工 

請負人は、地下水位低下工の施工については、第 ３編２－10－８ 地下水位低下

工の規定によるものとする。 

２－１－11 補助地盤改良工 

請負人は、補助地盤改良工の施工については、第３編第２章第７節地盤改良工

の規定によるものとする。 

 

第２節 管きょ工（小口径推進） 

２－２－１ 一般事項 

本節は、管きょ工（小口径推進）として低耐荷力圧入二工程推進工、低耐荷力オー

ガ推進工、小口径泥水推進工、小口径泥土圧推進工（低耐荷力泥土圧推進工）、ボー

リング推進工（鋼管さや管ボーリング推進工、取付管ボーリング推進工）、各種小口

径推進工、立坑内管布設工、仮設備工（小口径）、送排泥設備工、泥水処理設備工、

推進水替工、補助地盤改良工、その他これらに類する工種について定める。 

２－２－２ 小口径推進工 

１． 施工計画 

（１）請負人は、推進工の施工にあたり、工事着手前に施工場所の土質、地下

水の状況、地下埋設物、その他工事に係る諸条件を十分調査し、その結果に

基づき現場に適応した施工計画を作成して監督員に提出しなければならない。 

（２）請負人は、掘進箇所において、事前に土質の変化及び捨石、基礎杭等の

存在が明らかになった場合には、周辺の状況を的確に把握するとともに、監

督員と土質・立坑位置・工法等について協議しなければならない。 

２．管の取扱い、保管 

（１）請負人は、推進管の運搬、保管、据付けの際、管に衝撃を与えないよう

に注意して取り扱わなければならない。 
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（２）請負人は、現場に管を保管する場合には、第三者が保管場所に立入らな

いよう柵等を設けるとともに、倒壊等が生じないよう十分な安全対策を講じな

ければならない。 

（３）請負人は、管等の取扱い及び運搬にあたり、落下、ぶつかり合いがない

ように慎重に取扱わなければならない。また、管等と荷台との接触部、特に

管端部にはクッション材等をはさみ、受口や差口が破損しないように十分注意

しなければならない。 

（４）請負人は、管の吊おろしについては、現場の状況に適応した安全な方法

により丁寧に行わなければならない。 

３．掘進機 

（１）請負人は、掘進機について掘進路線の土質条件に適応する型式を選定し

なければならない。 

（２）請負人は、仮管、ケーシング及びスクリューコンベア等の接合について

は、十分な強度を有するボルト等で緊結し、緩みがないことを確認しなければ

ならない。 

（３）請負人は、基本的に位置・傾きを正確に測定でき、容易に方向修正が可

能な掘進機を使用しなければならない。また、掘進機は、変形及び磨耗の少

ない堅牢な構造のものでなければならない。 

４．測量、計測 

（１）請負人は、小口径掘進機を推進管の計画管底高及び方向に基づいて設置

しなければならない。 

（２）請負人は、掘進中常に掘進機の方向測量を行い、掘進機の姿勢を制御し

なければならない。 

（３）請負人は、掘進時には設計図書に示した管底高・方向等計画線の維持に

努め、管の蛇行・屈曲が生じないように測定を行わなければならない。 

（４）請負人は、計画線に基づく上下・左右のずれ等について計測を行い、そ

の記録を監督員に提出しなければならない。 

５．運転、掘進管理 

（１）請負人は、掘進機の運転操作に従事する技能者として、豊富な実務経験

と知識を有し熟知した者を選任しなければならない。 
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（２）請負人は、掘進機の操作にあたり、適切な運転を行い、地盤の変動には

特に留意しなければならない。 

（３）請負人は、掘進管理において地盤の特性、施工条件等を考慮した適切な

管理基準を定めて行わなければはならない。 

６．作業の中断 

請負人は、掘進作業を中断する場合は、必ず切羽面の安定を図らなければなら

ない。また、再掘進時において推進不能とならないよう十分な対策を講じなければ

ならない。 

７．変状対策 

請負人は、掘進作業中に異常を発見した場合には、速やかに応急措置を講ずる

とともに、直ちに監督員に報告しなければならない。 

８． 管の接合 

請負人は、管の接合にあたり、管の規格にあった接合方法で接合部を十分に密

着させ、接合部の水密性を保つように施工しなければならない。 

９．滑材注入 

請負人は、滑材注入にあたり、注入材料の選定と注入圧及び注入量の管理に留

意しなければならない。 

10．低耐荷力圧入二工程推進工 

（１）請負人は、誘導管推進において土の締付けにより推進不能とならぬよう、

推進の途中では中断せず速やかに到達させなければならない。 

（２）請負人は、推進管推進時においてカッタースリットからの土砂の取り込

み過多とならぬよう、スリットの開口率を土質、地下水圧に応じて調整しなけ

ればならない。 

11．低耐荷力オーガ推進工 

請負人は、推進管を接合する前に、スクリューコンベアを推進管内に挿入してお

かなければならない。 

12．泥水推進工 

（１） 請負人は、泥水推進に際し切羽の状況、掘進機、送排泥設備及び泥水処

理設備等の運転状況を十分確認しながら施工しなければならない。 

（２） 請負人は、泥水推進工事着手前に掘進位置の土質と地下水圧を十分把握

して、適した泥水圧を設定しなければならない。 
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13．泥土圧推進工 

（１）請負人は、泥土圧推進に際し、カッターの回転により掘削を行い、掘進

速度に見合った排土を行うことで切羽土圧を調整し、切羽の安定を保持しな

ければならない。 

（２） 請負人は、泥土圧推進工事着手前に掘進位置の土質と地下水圧を十分

把握して、適切な管理土圧を定めて運転しなければならない。 

14．ボーリング推進工 

請負人は、掘削位置の土質と地下水圧を十分に把握して、土砂の取り込み過多

とならないように、取り込み土量に注意しながら施工しなければならない。 

15．挿入用塩化ビニル管 

請負人は、内管に塩化ビニル管等を挿入する場合は、計画線に合うようにスペ

ーサー等を取付け固定しなければならない。 

16．中込め 

請負人は、中込め充填材を使用する場合は、注入材による硬化熱で塩化ビニル

管等の材料が変化変形しないようにするとともに、空隙が残ることがないように

しなければならない。 

17．発生土処理 

請負人は、発生土、泥水及び泥土（建設汚泥）処分については、第 １ 編１－１－

18 建設副産物の規定により、適切に処理しなければならない。 

２－２－３ 立坑内管布設工 

請負人は、立坑内管布設工の施工については、第10 編 ２－１－３ 管布設工及び第

10編２－１－４管基礎工の規定によるものとする。 

２－２－４ 仮設備工 

１．坑 口 

（１） 請負人は、発進立坑及び到達立坑には原則として坑口を設置しなければなら

ない。 

（２） 請負人は、坑口について滑材及び地下水等が漏出しないよう堅固な構造

としなければならない。 

（３） 請負人は、止水器（ゴムパッキン製）等を設置し坑口箇所の止水に努めなけ

ればならない。 
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２．鏡切り 

請負人は、鏡切りの施工にあたり、地山崩壊に注意し、慎重に作業しなければならない。 

３．推進設備等設置撤去 

（１）請負人は、推進設備を設置する場合、土質・推進延長等の諸条件に適合

したものを使用し設置しなければならない。 

（２）請負人は、油圧及び電気機器について十分能力に余裕あるものを選定す

るものとし、常時点検整備に努め故障を未然に防止しなければならない。 

（３）請負人は、推進延長に比例して増加するジャッキ圧の測定等についてデ

ータシートを監督員に提出しなければならない。 

（４）請負人は、後部推進設備につき施工土質・推進延長等の諸条件に適合し

た推力のものを使用し、管心位置を中心測量・水準測量により正確に測量し

て所定の位置に設置しなければならない。 

４．支圧壁 

（１）請負人は、支圧壁について管の押込みによる荷重に十分耐える強度を有

し、変形や破壊が生じないよう堅固に構築しなければならない。 

（２）請負人は、支圧壁を土留めと十分密着させるとともに、支圧面は推進計

画線に対し直角となるよう配置しなければならない。 

２－２－５ 送排泥設備工 

（１）請負人は、切羽の安定、送排泥の輸送等に必要な容量の送排泥ポンプ及

び送排泥管等の設備を設けなければならない。 

（２）請負人は、送排泥管に流体の流量を測定できる装置を設け、掘削土量及

び切羽の逸水等を監視しなければならない。 

（３）請負人は、送排泥ポンプの回転数、送泥水圧及び送排泥流量を監視し、

十分な運転管理を行わなければならない。 

２－２－６ 泥水処理設備工 

１．泥水処理設備 

（１）請負人は、掘削土の性状､掘削土量、作業サイクル及び立地条件等を十分考

慮し、泥水処理設備を設けなければならない。 

（２）請負人は、泥水処理設備を常に監視し、泥水の処理に支障をきたさない

よう運転管理に努めなければならない。 

（３）請負人は、泥水処理設備の管理及び処理にあたり、周辺及び路上等の環
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境保全に留意し必要な対策を講じなければならない。 

２．泥水運搬処理 

（１）請負人は、凝集剤について有害性のない薬品を使用しなければならない。 

（２）請負人は、凝集剤を使用する場合は土質成分に適した材質、配合のもの

とし、その使用量は必要最小限にとどめなければならない。 

（３）請負人は、泥水処理された土砂を、運搬が可能な状態にして搬出しなければならない。 

（４）請負人は、余剰水について関係法令等に従い、必ず規制基準値内となる

よう水質環境の保全に十分留意して処理しなければならない。 

２－２－７ 推進水替工 

請負人は、推進水替工の施工については、第 ３編２－10－７水替工の規定によるものと

する。また、不測の出水に対して予備機の準備等対処できるようにしておかなければならない。 

２－２－８ 補助地盤改良工 

請負人は、補助地盤改良工の施工については、第３編第２章第７節地盤改良工の規

定によるものとする。 

 

第３節 管きょ工（推進） 

２－３－１ 一般事項 

本節は、管きょ工（推進）として刃口推進工、泥水推進工、泥濃推進工、立坑内管

布設工、仮設備工、通信・換気設備工、送排泥設備工、泥水処理設備工、注入設

備工、推進水替工、補助地盤改良工、その他これらに類する工種について定める。 

２－３－２ 推進工 

１．施工計画 

（１）請負人は、推進工の施工にあたり、工事着手前に施工場所の土質、地下

水の状況、地下埋設物、その他工事に係る諸条件を十分調査し、その結果に

基づき現場に適応した施工計画を作成して監督員に提出しなければならない。 

（２）請負人は、掘進箇所において、事前に土質の変化及び捨石、基礎杭等の存

在が明らかになった場合には、周辺の状況を的確に把握するとともに、

監督員と土質・立坑位置・工法等について協議しなければならない。 

２．管の取扱い、保管 

管の取扱い、保管については、第10編２－２－２ 小口径推進工 ２．管の取り扱

い、保管の規定によるものとする。 
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３．クレーン設備 

請負人は、クレーン等の設置及び使用にあたり、関係法令等の定めるところに

従い適切に行わなければならない。 

４．測量、計測 

（１）請負人は、設計図書に示す管底高及び勾配に従って推進管を据付け、１

本据付けるごとに管底高、注入孔の位置等を確認しなければならない。 

（２）請負人は、掘進中常に掘進機の方向測量を行い、掘進機の姿勢を制御し

なければならない。 

（３）請負人は、掘進時には設計図書に示した管底高・方向等計画線の維持に

努め、管の蛇行・屈曲が生じないように測定を行わなければならない。 

（４）請負人は、計画線に基づく上下・左右のずれ等について計測を行い、そ

の記録を監督員に提出しなければならない。 

５．運転、掘進管理 

請負人は、運転、掘進管理については、第10編２－２－２ 小口径推進工 ５．運

転、推進管理の規定によるものとする。 

６．管の接合 

（１） 請負人は、管の接合にあたり、推進方向に対し、カラーを後部にして、

押込みカラー形推進管用押輪を用いるとともに、シール材のめくれ等の異常に

ついて確認しなければならない。 

（２） 請負人は、管の接合にあたり、管の規格にあった接合方法で接合部を十

分に密着させ、接合部の水密性を保つように施工しなければならない。 

７．滑材注入 

請負人は、滑材注入にあたり、注入材料の選定と注入管理に留意しなければならない。 

８．沈下測定 

請負人は、掘進路線上（地上）に、沈下測定点を設け､掘進前､掘進中及び掘進後の

一定期間、定期的に沈下量を測定し、その記録を監督員に提出しなければならない。 

９．変状対策 

（１）請負人は、掘進中、切羽面、管外周の空げき、地表面等の状況に注意し、

万一の状況変化に対しては十分な対応ができるよう必要な措置を講じなければ

ならない。 

（２）請負人は、推進作業中に異常を発見した場合、速やかに応急処置を講じ
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るとともに、直ちに監督員に報告しなければならない。 

10．作業の中断 

請負人は、掘進作業を中断する場合は必ず切羽面の安定を図らなければならな

い。また、再掘進時において推進不能とならないよう十分な対策を講じなければな

らない。 

11．刃口推進工 

（１）請負人は、刃口の形式及び構造を、掘削断面、土質条件並びに現場の施

工条件を考慮して安全確実な施工ができるものとしなければならない。 

（２）請負人は、掘削に際して、刃口を地山に貫入した後、管の先端部周囲の

地山を緩めないよう注意して掘進し､先掘りを行ってはならない。 

12．機械推進 

（１）請負人は、掘進機について、方向修正用ジャッキを有し外圧や掘削作業

に耐え、かつ、堅牢で安全な構造のものを選定しなければならない。 

（２）請負人は、切羽に生じる圧力を隔壁で保持し、チャンバー内に充満した

掘削土砂を介して地山の土圧及び水圧に抵抗させる機構としなければならない。 

（３）請負人は、掘進機に関する諸機能等の詳細図、仕様及び応力計算書を監

督員に提出しなければならない。 

（４）請負人は、掘進機の運転操作に従事する技能者として、豊富な実務経験

と知識を有し熟知した者を選任しなければならない。 

（５）請負人は、掘進中､常に掘削土量を監視し、所定の掘削土量を上回る土砂の

取込みが生じないよう適切な運転管理を行わなければならない。 

（６）請負人は、掘進速度について適用土質等に適した範囲を維持し、掘進中

はできる限り機械を停止させないよう管理しなければならない。 

（７）請負人は、掘削土を流体輸送方式によって坑外へ搬出する場合は、流体

輸送装置の土質に対する適応性、輸送装置の配置、輸送管の管種・管径等に

ついて検討し、施工計画書に明記しなければならない。 

13．泥水推進工 

（１）請負人は、泥水式掘進機について、土質に適応したカッターヘッドの支

持形式、構造のものとし、掘削土量及び破砕されたレキの大きさに適合した

排泥管径のものを選定しなければならない。 

（２）請負人は、泥水推進に際し切羽の状況、掘進機、送排泥設備及び泥水処
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理設備等の運転状況を十分確認しながら施工しなければならない。 

（３）請負人は、泥水推進工事着手前に掘進位置の土質と地下水圧を十分把握

して、適した泥水圧を設定しなければならない。 

14．泥濃推進工 

（１）請負人は、泥濃式掘進機について土質に適応したカッターヘッドの構造

のものとし、掘削土量及び搬出するレキの大きさ等施工条件に適合したオー

バーカッター、排土バルブ、分級機を有するものを選定しなければならない。 

（２）請負人は、泥濃式推進においてチャンバー内の圧力変動をできるだけ少

なくするよう、保持圧力の調節や排泥バルブの適切な操作をしなければならな

い。 

15．発生土処理 

請負人は、発生土、泥水及び泥土（建設汚泥）処分については、第 １ 編１－１－

１８建設副産物の規定により、適切に処理しなければならない。 

16．裏込め 

請負人は、裏込注入の施工においては、以下の事項に留意して施工しなければならない。 

（１）裏込注入材料の選定､配合等は、土質その他の施工条件を十分考慮し、監督

員の承諾を得なければならない。 

（２）裏込注入工は、推進完了後、速やかに施工しなければならない。なお、注入

材が十分管の背面にゆきわたる範囲で、できうる限り低圧注入とし、管体へ

偏圧を生じさせてはならない。 

（３）注入中においては、その状態を常に監視し、注入材が地表面に噴出しな

いよう留意し、注入効果を最大限に発揮するよう施工しなければならない。 

（４）注入完了後速やかに、測量結果、注入結果等の記録を整理し監督員に提

出しなければならない。 

17．管目地 

請負人は、管の継手部に止水を目的として、管の目地部をよく清掃し目地モル

タルが剥離しないよう処置した上で目地工を行わなければならない。 

２－３－３ 立坑内布設工 

請負人は、立坑内管布設工の施工については、第10編 ２－１－３管布設工及び

第１０編 ２－１－４ 管基礎工の規定によるものとする。 



 

第 10 編下水道編 第２章管路編（R2.10） 

10-21 
第 10 編下水道編 第２章管路編（R2.10） 

２－３－４ 仮設備工 

１．坑口 

（１）請負人は、発進立坑及び到達立坑には原則として坑口を設置しなければならな

い。 

（２）請負人は、坑口について滑材及び地下水等が漏出しないよう堅固な構造と

しなければならない。 

（３）請負人は、止水器（ゴムパッキン製）等を設置し坑口箇所の止水に努めなければならな

い。 

２．鏡切り 

請負人は、鏡切りの施工にあたり、地山崩壊に注意し、慎重に作業しなければならない。 

３．クレーン設備組立撤去 

（１）請負人は、クレーン設備において立坑内での吊込み、坑外での材料小運

搬を効率的に行えるよう、現場条件に適合したクレーンを配置しなければなら

ない。 

（２）請負人は、推進管の吊下し及び掘削土砂のダンプトラックへの積込み等

を考慮し、必要な吊上げ能力を有するクレーンを選定しなければならない。 

４． 刃口及び推進設備 

（１）請負人は、推進設備において管の推進抵抗に対して十分な能力と安全な

推進機能を有し、土砂搬出、坑内作業等に支障がなく、能率的に推進作業が

できるものを選定しなければならない｡ 

（２）請負人は、油圧ジャッキの能力、台数、配置は、一連の管を確実に推進

できる推力、管の軸方向支圧強度と口径等を配慮して決定するものとし、

油圧ジャッキの伸長速度とストロークは、掘削方式、作業能率等を考慮して

決定しなければならない。 

５．推進用機器据付撤去 

請負人は、管の推力受部の構造について管の軸方向耐荷力内で安全に推力を

伝達できるよう構成するものとし、推力受材（ストラット、スペーサ、押角）の形

状寸法は、管の口径、推進ジャッキ設備及び推進台の構造をもとに決定しなければ

ならない。 

６．掘進機発進用受台 

（１）請負人は、発進用受台について高さ、姿勢の確保はもちろんのこと、が
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たつき等の無いよう安定性には十分配慮しなければならない。 

（２）請負人は、推進管の計画線を確保できるよう、発進用受台設置にあたっ

ては、正確、堅固な構造としなければならない。 

７．掘進機据付 

請負人は、推進先導体の位置、姿勢並びに管きょ中心線の状態を確認するため

に必要な測定装置を設置しなければならない。 

８．中押し装置 

請負人は、中押し装置のジャッキの両端にはジャッキの繰返し作動による管端

部応力の均等化及び衝撃の分散を図るため、クッション材を挿入しなければならな

い。なお、長距離推進、カーブ推進の場合は、各ジョイント部においても同様の処

置を講じ応力の分散を図らなければならない。 

９．支圧壁 

（１） 請負人は、支圧壁について管の押込みによる荷重に十分耐える強度を有

し、変形や破壊が生じないよう堅固に構築しなければならない。 

（２） 請負人は、支圧壁を土留めと十分密着させるとともに、支圧面は推進計

画線に対し直角となるよう配置しなければならない。 

２－３－５ 通信・換気設備工 

１．通信配線設備 

請負人は、坑内の工程を把握し、坑内作業の安全を確保し、各作業箇所及び各

施設間の連絡を緊密にするため通信設備及び非常事態に備えて警報装置を設けな

ければならない。 

２．換気設備 

請負人は、換気設備において、換気ファン及び換気ダクトの容量を、必要な換

気量に適合するようにしなければならない。また、ガス検知器等により常に換気状

況を確認しなければならない。 

２－３－６ 送排泥設備工 

（１）請負人は、切羽の安定、送排泥の輸送等に必要な容量の送排泥ポンプ及

び送排泥管等の設備を設けなければならない。 

（２）請負人は、送排泥管に流体の流量を測定できる装置を設け、掘削土量及

び切羽の逸水等を監視しなければならない。 

（３）請負人は、送排泥ポンプの回転数、送泥水圧及び送排泥流量を監視し、
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十分な運転管理を行わなければならない。 

２－３－７ 泥水処理設備工 

１．泥水処理設備 

（１）請負人は、掘削土の性状、掘削土量、作業サイクル及び立地条件等を十

分考慮し、泥水処理設備を設けなければならない。 

（２）請負人は、泥水処理設備を常に監視し、泥水の処理に支障をきたさない

よう運転管理に努めなければならない。 

（３）請負人は、泥水処理設備の管理及び処理にあたり、周辺及び路上等の環

境保全に留意し必要な対策を講じなければならない。 

２． 泥水運搬処理 

（１）請負人は、凝集剤について有害性のない薬品を使用しなければならない。 

（２）請負人は、凝集剤を使用する場合は土質成分に適した材質、配合のものと

し、その使用量は必要最小限にとどめなければならない。 

（３）請負人は、泥水処理された土砂を、運搬が可能な状態にして搬出しなければならな

い。 

（４）請負人は、余剰水について関係法令等に従い、必ず規制基準値内となる

よう水質環境の保全に十分留意して処理しなければならない。 

２－３－８ 注入設備工 

１．添加材注入設備 

請負人は、添加材注入については、次の規定によるものとする。 

（１）添加材の配合及び注入設備は、施工計画を作成して監督員に提出しなければな

らない。 

（２）注入の管理は、管理フローシートを作成し、注入量計、圧力計等により

徹底した管理を図らなければならない。 

（３）掘削土の粘性及び状態により、適切なる注入量、注入濃度を定め、掘進

速度に応じた量を注入し、切羽の崩壊を防ぎ沈下等の影響を地表面に与えな

いようにしなければならない。 

２－３－９ 推進水替工 

請負人は、推進水替工の施工については、第 ３編 ２－10－７水替工の規定によるものと

する。また、不測の出水に対して予備機の準備等対処できるようにしておかなければならない。 

２－３－10 補助地盤改良工 

請負人は、補助地盤改良工の施工については、第３編第２章第７節地盤改良工の規
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定によるものとする。 

 

第４節 管きょ工（シールド） 

２－４－１ 一般事項 

本節は、管きょ工（シールド）として一次覆工、二次覆工、空伏工、立坑内管

布設工、坑内整備工、仮設備工（シールド）、坑内設備工、立坑設備工、圧気設

備工、送排泥設備工、泥水処理設備工、注入設備工、シールド水替工、補助地盤

改良工、その他これらに類する工種について定める。 

  なお、請負人は、シールド工事に関する施工記録を、施工報告書として監督員

に提出しなければならない。 

２－４－２ 一次覆工 

１．施工計画 

（１）請負人は、シールド工の施工にあたり、工事着手前に施工場所の土質、

地下水の状況、地下埋設物、その他工事に係る諸条件を十分調査し、その結

果に基づき現場に適応した施工計画を作成して監督員に提出しなければなら

ない。 

（２）請負人は、工事の開始にあたり、設計図書に記載された測量基準点を基

に、シールドの掘進時の方向及び高低を維持するために必要な測量を行い、

正確な図面を作成し、掘進中は、坑内に測定点を設け、その精度の保持に努め

なければならない。 

２．シールド機器製作 

（１）請負人は、シールド機の設計製作にあたり、地山の条件、外圧及び掘削

能力を十分に考慮し、堅牢で安全確実かつ能率的な構造及び設備とし、その

製作図、諸機能の仕様及び構造計算書等を監督員に提出し、承諾を得なければ

ならない。 

（２）請負人は、シールド機製作完了後、工場において監督員の立会のうえ

検査を行わなければならない。また、シールド機の現場搬入は、本市の

工場検査完了後に行うものとする。 

    なお、工場検査前には監督員に検査要領書を提出し、検査後その結果を 

報告しなければならない。 

（３）請負人は、シールド機の運搬に際してはひずみ、その他の損傷を生じな

いように十分注意しなければならない。 
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（４）請負人は、現場据付け完了後、各部の機能について、十分に点検確認の

うえ使用に供しなければならない。 

３．掘進 

（１）請負人は、地質に応じて掘進方法、順序等を検討し、十分に安全を確認

したうえで、シールド機の掘進を開始しなければならない。 

（２）請負人は、シールド機の掘進を開始するにあたり、あらかじめ、その旨

を、監督員に報告しなければならない。 

（３）請負人は、シールド機の運転操作に従事する技能者は、豊富な実務経験

と知識を有し熟知した者を選任しなければならない。 

（４）請負人は、掘削の際、肌落ちが生じないよう注意し、特に、切羽からの

湧水がある場合は、肌落ちの誘発、シールド底部の地盤の緩み等を考慮して

適切な措置を講じなければならない。 

（５）請負人は、シールド掘進中、常に掘削土量を監視し、所定の掘削土量を

上回る土砂の取込みが生じないよう適切な施工管理を行わなければならない。 

（６）請負人は、機種、工法及び土質等に適した範囲のシールド掘進速度を維

持し、掘進中はなるべくシールド機を停止してはならない。 

なお、停止する場合は、切羽安定及びシールド機保守のため必要な措置を

講じるものとする。 

（７）請負人は、シールド掘進中異常が発生した場合、掘進を中止する等の措

置をとり、速やかに応急措置を講ずるとともに、直ちに監督員に報告しなけれ

ばならない。 

（８）請負人は、掘削に泥水または添加材を使用する場合、関係法令等を遵守

し、土質、地下水の状況等を十分考慮して材料及び配合を定めなければならな

い｡ 

（９）請負人は、シールド掘進中、埋設物その他構造物に支障を与えないよう

施工しなければならない。 

（10）請負人は、シールド掘進中、各種ジャッキ・山留め等を監視し、シールド

の掘進長、推力等を記録し、監督員に提出しなければならない。 

（11）請負人は、シールド掘進路線上（地上）に、沈下測定点を設け、掘進前、掘

進中及び掘進後の一定期間、定期的に沈下量を測定し、その記録を監督員に提
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出しなければならない。 

（12）請負人は、シールド掘進中、1 日に 1 回以上坑内の精密測量を行って蛇行及び

回転の有無を測定し、蛇行等が生じた場合は速やかに修正するとともに、その

状況を監督員に報告しなければならない｡ 

４． 覆工セグメント：製作・保管 

（１）請負人は、セグメントの製作に先立ち、セグメント構造計算書、セグメ

ント製作要領書、製作図及び製作工程表を監督員に提出し、承諾を得なければ

ならない。 

（２）請負人は、運搬時及び荷卸し時は、セグメントが損傷･変形しないように取

扱わなければならない。仮置き時には、セグメントが変形・ひび割れしない

ように措置するものとし、併せて、継手の防錆等について措置をしなければな

らない。 

５．覆工セグメント：組立て 

（１）請負人は、1 リング掘進するごとに直ちにセグメントを組立てなければならな

い。 

（２）請負人は、セグメントを所定の形に正しく組立てるものとし、シールド

掘進による狂いが生じないようにしなければならない。 

（３）請負人は、セグメント組立て前に十分清掃し、組立てに際しては、セグ

メントの継手面を互いによく密着させなければならない。 

（４）請負人は、セグメントをボルトで締結する際、ボルト孔に目違いのない

よう調整し、ボルト全数を十分締付け、シールドの掘進により生ずるボルト

の緩みは、必ず締直さなければならない。 

（５）請負人は、掘進方向における継手位置が必ず交互になるよう、セグメン

トを組立てなければならない。 

（６）請負人は、セグメントの継手面にシール材等による防水処理を施さなければならな

い。 

６． 裏込注入 

（１）請負人は、シールド掘進によりセグメントと地山の間にできた間隙には

速やかにベントナイト、セメント等の注入材を圧入するものとし、その配合

は監督員の承諾を得なければならない。 

（２）請負人は、注入量、注入圧及びシールドの掘進速度に十分対応できる性
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能を有する裏込注入設備を用いなければならない。 

（３）請負人は、裏込注入中は、注入量、注入圧等の管理を行わなければならない。 

７． 発生土処理 

請負人は、発生土、泥水及び泥土（建設汚泥）処分については、第 1 編 １－１

－１８建設副産物の規定により、適切に処理しなければならない。 

２－４－３ 二次覆工 

（１）請負人は、二次覆工に先立ち、一次覆工完了部分の縦横断測量を行い、

これに基づいて巻厚線を計画し、監督員の承諾を得なければならない。 

（２）請負人は、型枠は、堅固で容易に移動でき、作業の安全性を保持し、確

実かつ能率的な構造にするものとする。 

（３）請負人は、区画、型枠設置位置、作業サイクル等を記した計画書を作成

し、監督員に提出しなければならない。 

（４）請負人は、覆工コンクリートがセグメントの内面の隅々にまで行きわた

るよう打設するとともに、その締固めは、骨材の分離を起さないよう行わなけ

ればならない。 

（５）請負人は、一区画のコンクリートを連続して打設しなければならない。 

（６）請負人は、打設したコンクリートが自重及び施工中に加わる荷重を受け

るのに必要な強度に達するまで、型枠を取外してはならない。 

（７）請負人は、強度、耐久性、水密性等の所要の品質を確保するために、打

設後の一定期間を硬化に必要な温度及び湿度に保ち、有害な作用の影響を受

けないように、覆工コンクリートを、十分養生しなければならない。 

（８）請負人は、コンクリートの坑内運搬に際しては、材料分離を起こさない

適切な方法で行わなければならない。 

（９）請負人は、頂部､端部付近に、良好な充填ができるよう、必要に応じあらか

じめグラウトパイプ、空気抜き等を設置しなければならない。 

２－４－４ 二次覆工（ＦＲＰＭ管内挿方式） 

請負人は、二次覆工(ＦＲＰＭ管内挿方式)の施工に際しては、日本下水道

協会「下水道内挿用強化プラスチック複合管(JSWAS K-16)」及び日本下水

道新技術機構「FRPM 管によるシールド二次覆工技術マニュアル」に準拠す

ること。 
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（１）請負人は、管の保管においては、管を損傷しない様な仮置台に設置し、

管底側部を木製キャンバー等で固定し、転がり防止対策を講じなければ

ならない。また、管の損傷の防止と荷崩れ防止の観点から、管を直接二

段以上積まないものとする。 

（２）請負人は、管材料の搬入・輸送について、損傷を与えないよう慎重に行

わなければならない。また、管接合は所定の押し込み量を確保するととも

に、中込め材注入時における浮き上がり防止のための管固定を確実に行わ

なければならない。 

（３）請負人は、中込め材注入工において、エアーモルタルを使用し、注入

毎に空気量、比重、フロー値等を管理しなければならない。また、注入

中は注入量、注入圧等の管理を行わなければならない。 

（４）請負人は、頂部､端部付近に、良好な充填ができるよう、必要に応じあら

かじめグラウトパイプ、空気抜き等を設置しなければならない。 

２－４－５ 空伏工 

請負人は、空伏せセグメントの施工については、第10編２－４－２一次覆工及び

第１０編２－４－３二次覆工の規定によるものとする。 

２－４－６ 立坑内管布設工 

請負人は、立坑内管布設工の施工については、第10編２－１－３管布設工及び第

１０編２－１－４管基礎工の規定によるものとする。 

２－４－７ 坑内設備工 

（１）請負人は、一次覆工完了後、清掃、止水、軌条整備、仮設備の点検補修

等、坑内整備を行わなければならない。 

（２）請負人は、覆工コンクリートの打設にあたり、施工部の軌条設備、配管、

配線等を撤去後、セグメントの継手ボルトを再度締直し、付着している不純

物を除去し、コンクリートが接する面を水洗いのうえ、溜水を完全に拭きとら

なければならない。 

２－４－８ 仮設備工（シールド） 

１．立坑 

請負人は、立坑の基礎について、土質、上載荷重、諸設備を考慮したうえで決

定し、施工について無理のない構造にしなければならない。 
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２．坑口 

請負人は、坑口について、裏込材及び地下水等が漏出しないよう堅固な構造に

しなければならない。 

３．支圧壁 

請負人は、立坑の後方土留壁及びシールドの反力受け設備は、必要な推力に対

して十分強度上耐えられる構造としなければならない。 

４．立坑内作業床 

（１）請負人は、シールド作業時に、発進立坑底部に作業床を設置しなければなら

ない。 

（２）請負人は、作業床を設けるにあたり、沈下やガタツキが生じないように

設置しなければならない。 

５．発進用受台 

（１）請負人は、シールド機の据付けに際し、発進立坑底部にシールド機受台

を設置しなければならない｡ 

（２）請負人は、シールド機受台を設置するにあたり、シールド機の自重によ

って沈下やズレを生じないように、堅固に設置しなければならない。 

（３）請負人は、シールド機受台を設置するにあたり、仮発進時の架台を兼用

するため、所定の高さ及び方向に基づいて設置しなければならない。 

６．後続台車据付 

（１）請負人は、シールド掘進に必要な、パワーユニット、運転操作盤、裏込

め注入設備は、後続台車に設置しなければならない。 

（２）請負人は、後続台車の型式を、シールド径、シールド工事の作業性等を

考慮して定めなければならない。 

（３）請負人は、蓄電池機関車を使用する場合は、必要に応じて予備蓄電池及

び充電器を設置するとともに坑内で充電を行う場合は換気を行わなければなら

ない。 

７．シールド機解体残置 

請負人は、シールド機解体残置について、解体内容、作業手順、安全対策等を

施工計画書に記載するとともに、解体時には、シールド機の構造及び機能を熟知

した者を立会わせなければならない。 
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８．シールド機仮発進 

（１）請負人は、発進時の反力受けを組立てる際、仮組みセグメント及び型鋼

を用いるものとする｡また、セグメントに変形等が生じた場合は、当該セグメ

ントを一次覆工に転用してはならない｡ 

（２）請負人は、シールド機の発進にあたり、シールド機の高さ及び方向を確

認のうえ開始しなければならない。 

（３）請負人は、シールド機が坑口に貫入する際、エントランスパッキンの損

傷・反転が生じないように措置しなければならない。 

（４）請負人は、仮組みセグメントについて、シールド機の推進力がセグメン

トで受け持てるまで撤去してはならない｡ 

（５）請負人は、初期掘進延長を、後方設備の延長及びシールド工事の作業性

を考慮して定めなければならない。 

（６）請負人は、初期掘進における、切羽の安定について検討するものとし、

検討の結果、地盤改良等の初期掘進防護が必要となる場合は、施工計画を作

成し監督員と協議しなければならない。 

９．鏡切り 

請負人は、鏡切りの施工にあたり、地山崩壊に注意し、施工しなければならない。 

10．軌条設備 

（１）請負人は、軌道方式による運搬は、車両の逸走防止、制動装置及び運転

に必要な安全装置、連結器の離脱防止装置、暴走停止装置、運転者席の安全

を確保する設備、安全通路、回避場所、信号装置等それぞれ必要な設備を設け

なければならない。 

（２）請負人は、運転にあたり、坑内運転速度の制限、車両の留置時の安全の

確保、信号表示、合図方法の周知徹底等により運転の安全を図らなければなら

ない。 

（３）請負人は、単線または複線を採用するにあたり、シールド径及びシール

ド工事の作業性並びに各種設備の配置等を考慮して定めなければならない。 

２－４－９ 坑内設備工 

請負人は、給水及び排水設備並びに配管設備については、次の規定によるものと

する。 

（１）坑内には、シールド工事に必要な給・排水設備並びに各種の配管設備を
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設置するものとする。 

（２）給水及び排水設備は、必要な給水量及び排水量が確保できる能力を有するものとする。 

なお、排水設備は､切羽からの出水等に対応できるよう計画するものとする。 

（３）給水及び排水設備の配管は、施工条件に適合するように、管径及び設備長さを定め

る。 

（４）配管設備は、作業員及び作業車両の通行に支障のない位置に配置するも

のとする。なお、管の接合作業の前に、バルブ等の閉鎖を確認するものとする。 

２．換気設備 

請負人は、換気設備において、換気ファン及び換気ダクトの容量を、必要な換

気量に適合するように定めなければならない。 

３．通信配線設備 

（１）請負人は、坑内の工程を把握し、坑内作業の安全を確保し、各作業箇所

及び各設備間の連絡を緊密にするため通信設備及び非常事態に備えて警報

装置を設けなければならない｡ 

（２）請負人は、「トンネル工事における可燃性ガス対策」（建設省通達）、「工事中

の長大トンネルにおける防火安全対策について」（建設省通達）に準拠して災害

の防止に努めなければならない。 

４．スチールフォーム設備 

請負人は、覆工コンクリートに使用する型枠は原則としてスチールフォームと

し、その形状、寸法及び支保工は施工計画書に記載しなければならない。 

２－４－10 立坑設備工 

１．立坑設備 

請負人は、立坑設備については、次の規定によるものとする。 

（１）クレーン等の設置及び使用にあたり、関係法令等の定めるところに従い適

切に行わなければならない｡ 

（２）昇降設備は鋼製の仮設階段を標準とし、関係法令等を遵守して設置するものとする。 

（３）土砂搬出設備は、最大日進量に対して余裕のある設備容量とする。 

（４）立坑周囲及び地上施設物の出入口以外には、防護柵等を設置するとともに保

安灯、夜間照明設備等を完備し、保安要員を配置するなどの事故防止に努めなければ

ならない。 

（５）工事の施工に伴い発生する騒音、振動等を防止するため、防音、防振の
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対策を講じるものとする。 

２．電力設備 

請負人は、電力設備については、次の規定によるものとする。 

（１）電力設備は、電気設備技術基準及び労働安全衛生規則等に基づいて設置

及び維持管理しなければならない。 

（２）高圧の設備はキュービクル型機器等を使用し、電線路には絶縁電線また

は絶縁ケーブルを使用して、全ての通電部分は露出することを避けなければな

らない。 

（３）坑内電気設備は、坑内で使用する設備能力を把握し、トンネル延長等を

考慮して、必要にして十分な設備を施さなければならない。 

２－４－11 圧気設備工 

（１）請負人は、施工に先立ち、所轄労働基準監督署に対し圧気工法作業開始

届を提出し、その写しを監督員に提出しなければならない。 

（２）請負人は、施工前及び施工中に以下の事項を監督員に報告しなければならな

い。 

1) 酸素欠乏危険作業主任者並びに調査員届 

2) 酸素濃度測定事前調査の報告 

3) 酸素欠乏防止に伴う土質調査報告 

4) 酸素濃度測定月報 

（３）請負人は酸素欠乏の事態が発生した場合には直ちに応急処置を講ずると

ともに、関係機関に緊急連絡を行い指示に従わなければならない。 

（４）請負人は、地上への漏気噴出を防止するため、監督員との協議により事

前に路線付近の井戸、横穴、地質調査、ボーリング孔等の調査を詳細に行わな

ければならない。 

（５）請負人は、圧気内での火気に十分注意し、可燃物の圧気下における危険

性について作業員に周知徹底させなければならない。 

（６）請負人は、送気中は坑内監視人をおき送気異常の有無を確認し、かつ停

電による送気中断の対策を常に講じておかなければならない。 

（７）請負人は、圧気を土質並びに湧水の状況に応じて調整するとともに漏気

の有無については常時監視し、絶対に墳発を起こさないようにしなければなら

ない。 
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（８）請負人は、圧気設備について、トンネルの大きさ、土被り、地質、ロッ

クの開閉、送気管の摩擦、作業環境等に応じ必要空気量を常時充足できるも

のを設置しなくてはならない。 

（９）請負人は、コンプレッサ及びブロワ等の配置について、防音・防振に留

意しなければならない。 

（10）請負人は、ロック設備について、所定の気圧に耐える気密機構で、信号

設備、監視窓、警報設備、照明設備を備えなければならない。また、マテリア

ルロック、マンロック、非常用ロックは原則別々に設けるものとする。 

２－４－12 送排泥設備工 

（１）請負人は、切羽の安定、送排泥の輸送等に必要な容量の送排泥ポンプ及

び送排泥管等の設備を設けなければならない。 

（２）請負人は、送排泥管に流体の流量を測定できる装置を設け、掘削土量及

び切羽の逸水等を監視しなければならない。 

（３）請負人は、送排泥ポンプの回転数、送泥水圧及び送排泥流量を監視し、

十分な運転管理を行わなければならない。 

２－４－13 泥水処理設備工 

請負人は、泥水処理設備工の施工については、第10編２－３－７泥水処理設備

工の規定によるものとする。 

２－４－14 注入設備工 

請負人は、注入設備工の施工については、第10編２－３－８注入設備工の規

定によるものとする。 

２－４－15 シールド水替工 

請負人は、シールド水替工の施工については、第３編２－10－７水替工に

よるものとする。 

２－４－16 補助地盤改良工 

請負人は、補助地盤改良工の施工については、第３編第２章第７節地盤改良

工の規定によるものとする。 

 

第５節 管きょ更生工 

２－５－１ 一般事項 

（１）本節は、管きょ更生工として事前調査工、前処理工、管きょ内面被覆工（反

転・形成工法）、管きょ内面被覆工（製管工法）、取付管口せん孔仕上工、本管

管口切断・仕上工、仮設備工、換気工、管きょ更生水替工その他これらに類す
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る工種について定める。 

（２）請負人は、工法を採用するにあたって使用する材料が、構築方法にかか

わらず「管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン―2017 年版

―」（日本下水道協会、平成 29 年７月）（以下、ガイドラインとする）で示

す要求性能を満足するものであり、かつ公益財団法人日本下水道新技術機

構等の審査証明を得たものであることを確認しなければならない。 

２－５－２ 材料 

１．一般事項 

（１）請負人は、管きょ更生工に使用する材料が適正な管理下で製造されたこ

とを証明する製造証明書をスパン毎に監督員に提出しなければならない。

ただし、日本下水道協会のⅡ類資器材として登録されている場合は、認定

工場制度の検査証明書により証明されている項目については、この提出を

持って代えることができる。 

（２）請負人は、管きょ更生材料の物理特性や耐久性の試験データ等をまとめ

た品質証明書を監督員に提出しなければならない。ただし、「建設技術審査

証明（下水道技術）報告書」等を品質証明書の試験に替えることができる。 

（３）請負人は、製造証明書及び品質証明書に記載すべき事項については「ガイド

ライン」によるものとする。 

２．反転・形成工法で使用する材料 

請負人は、反転・形成工法で使用する更生材等を搬送、搬入、保管する場合には、

高温になったり、紫外線に当たると硬化するため、各工法の特性を十分に考慮した

うえで、必要な保冷・遮光措置等を講じ適正に管理しなければならない。 

３．製管工法で使用する材料 

（１）請負人は、製管工法で使用する表面部材等は、長期にわたり屋外で紫外線暴

露すると、表面の劣化により、部材の物性が低下する恐れがあるため、保管場

所は屋内を原則とし、搬送・搬入時には適切な遮光措置を講じなければならな

い。 

（２）請負人は、製管工法で使用する充填材は水和性を有するため、その保管およ

び搬送・搬入時には、水濡れや結露がないよう十分に留意し、適切な措置を講

じなければならない。 

（３）請負人は、製管工法で使用する金属部材は、長期にわたる屋外暴露等による

著しい発錆がないように適切な対策を講じなければならない。 
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２－５－３ 施工計画 

１．施工計画 

（１）請負人は、管きょ内面被覆工の施工にあたり、工事着手前に既設本管、取付

管、接続ますの状況、管きょ内流水量、水位、道路状況、周辺環境、地域住民

の生活環境その他工事に係る諸条件を十分に調査し、その結果に基づき現場に

適応した施工計画を作成して監督員に提出しなければならない。 

（２）請負人は、第１編１－１－４施工計画書に定める事項のほか、以下の事項に

ついて、施工計画書に記載しなければならない。 

①採用した施工工法 

②採用工法の施工技術者の専門技術者証明書※ 

③せん孔機等による取付管口せん孔を行う技術者の資格等を証明する資料 

④職務分担表 

⑤管きょ更生材の内面コーティングフィルムの除去の有無 

⑥採用工法の施工管理計画 

⑦採用工法の品質管理計画 

⑧品質にかかわる施工機材についての概ね1年以内に行った性能確認を証明

できる検定書 

※：各工法協会が実際に施工する技術者を対象に行っている実技研修を伴う

技能講習会を修了した証明書 

（３）請負人は、事前調査工を実施後に、採用する工法が施工性や更生管に必要な

構造機能、流下機能等の仕様を満足する根拠を記した「更生工法選定理由書」

を監督員に提出し、承諾を得なければならない。 

（４）請負人は、施工時は採用工法協会等が発行する専門技術者証明書を取得した、

施工を熟知している技術者を選任し現場に必ず常駐させ、適切な施工管理を行

わなければならない。また、専門技術者証明書は常に携帯し、監督員の求めに

応じて提示しなければならない。 

２．安全・衛生対策及び環境対策 

（１）請負人は、既設管路内は酸素欠乏及び有毒ガス等の安全処置が必要な場所で

あるため、酸素濃度及び硫化水素濃度の測定、換気等の酸素欠乏症等防止措置

を行わなければならない。 

（２）請負人は、更生管きょの切断等で粉じんが発生する場合は、作業員に防じん

マスク、防じんメガネを着用させるとともに、周辺に粉じんが拡散することが

ないよう集じん機等で対策を行わなければならない。 

（３）請負人は、スチレンガス等による臭気に対しては、脱臭設備の配置など、十

分な周辺対策を行うとともに、安全基準値以内の濃度であることを確認しなけ
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ればならない。 

（４）請負人は、可燃物や有機溶剤等、危険物として貯蔵や取扱の基準が定められ

ているものについては適切に取り扱わなければならない。 

（５）請負人は、火災及び爆発の原因となるような着火（引火）源の既設管きょ及

びマンホール内への持ち込みを行ってはならず、施工現場内には消火器等を必

ず設置しなければならない。 

（６）請負人は、蒸気あるいは温水を使用する工法については排水の確実な冷却対

策と排出熱対策を行わなければならない。 

（７）請負人は、管路施設の清掃作業時は、接続ますの蓋を開いて洗浄水圧を開放

し、住宅内への逆流を防止する措置をとらなければならない。 

（８）請負人は、複合管の充填材注入工程では、下水道管内に充填材が流出しない

よう、バケツ等の容器を用意し、オーバーフローした充填材を確実に容器にて

回収しなければならない。 

２－５－４ 事前調査工 

（１）請負人は、管きょ内面被覆工に先立ち、既設管きょ内を洗浄するととも

に、目視又は自走式テレビカメラ等によって事前に調査し、設計図書との

整合を確認しなければならない。なお、調査項目については下記ＵＲＬの

建設局下水道部ホームページを参照すること。 

http://www.city.kobe.lg.jp/life/town/waterworks/sewage/gesuidoosui

kanrocyosashiyosyo.html 

（２）請負人は、既設管路の状況を確認するための事前調査工計画書を監督員

に提出しなければならない。 

（３）請負人は、施工区間および上流部に位置するビルピット、ポンプ場等の

排水施設、既設管きょ内の付属物（光ファイバーケーブルなど）の有無に

ついて確認を行わなければならない。 

（４）請負人は、更生管にしわの発生が懸念される場合は、必要に応じて既設

管内径調査を行い、本市に報告を行わなければならない。 

２－５－５ 前処理工 

（１）請負人は、管きょ内面被覆工に支障のある異常箇所については、監督員

と協議し、処理を実施すること。 

（２）請負人は、前処理工の実施にあたって、前処理工計画書を監督員に提出

しなければならない。 

（３）請負人は、浸入水処理工を実施する場合は、注入量等の管理データをチ

ャート紙に記録し、監督員に提出しなければならない。 

 

http://www.city.kobe.lg.jp/life/town/waterworks/sewage/gesuidoosui
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２－５－６ 管きょ内面被覆工（反転・形成工法） 

１．材料の挿入・引込み及び硬化・形成工 

（１）請負人は、更生材を既設管きょ内に設置するにあたり、損傷、シワおよ

びはく離等の発生を防ぐこと、ならびに管きょ更生後の耐荷能力、耐久性

の確保等を目的として、施工計画書に示す挿入速度、硬化圧力、拡径状況、

硬化温度、硬化時間等を現場で記録し、本市に提出しなければならない。

なお、記録は自動記録を原則とする。記録は、挿入速度についてはデータ

シート等に、硬化・加熱・冷却温度や時間、保持圧力等は原則としてチャ

ート紙に記録しなければならない。 

（２）請負人は、管きょ更生材料の管きょ内への挿入、引込みについては、マ

ンホールや管壁、材料に損傷のないように注意し行わなければならない。 

（３）請負人は、更生工の硬化・形成については、各工法の施工要領等に基づ

く確実で適切な方法により実施し、施工管理を十分に行わなければならな

い。 

２．出来形管理 

請負人は、反転・形成工法の出来形管理については、「土木工事施工管理基準 出

来形管理基準」によるほか、次の規定によるものとする。 

（１）請負人は、更生管の管厚を内測計及びノギスの各々で測定を行わなけれ

ばならない。 

（２）請負人は、更生管の内測計による管厚の測定は、更生工事前に既設管き

ょの内径を測定し、管きょ更生後に同方向での更生管きょの内径を測定し、

結果を差し引くことで算出しなければならない。 

（３）請負人は、更生管が既設管きょと同等の水理性能を確保していることを

確認しなければならない。 

（４）請負人は、施工後、管内洗浄を行ない、取付管せん孔片を除去した後、

自走式テレビカメラ等により、欠陥やシワ等の異常がない事を確認しなけ

ればならない。 

（５）請負人は、呼び径の 2％又は 6mm を超えるシワや、材料の欠陥など、仕

上り更生管に異常が認められた場合は、監督員の指示により適切な処置を

講じなければならない。なお、シワの定義は JIS A7511 による。 

３．品質管理 

請負人は、反転・形成工法の品質管理については、「土木工事施工管理基準 品

質管理基準」によるほか、次の規定によるものとする。 

（１）請負人は、更生管の品質を、現場で採取した試験片を用いた物性試験に
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より確認しなければならない。 

（２）請負人は、試験片は当該現場の硬化作業完了後、マンホール管口に突き

出た更生管より採取すること。 

（３）請負人は、物性試験の試験頻度について、監督員の承諾を得なければな

らない。 

（４）請負人は、原則として物性試験および段階確認を施工の第１スパン目で

行わなければならない。 

（５）請負人は、物性試験において各基準値を満たさない場合は、原因究明・

改善策を立案し本市の承諾のうえ再試験を行わなければならない。また、

再試験となった場合は、物性試験の頻度を耐薬品性能試験を除き「全スパ

ン」とする。なお、これら費用の一切は請負人の負担で行わなければなら

ない。 

（６）請負人は、物性試験の実施及び結果報告を速やかに行い、物性試験の試

験片採取状況、試験実施状況及び結果については報告書にまとめ、監督員

に提出しなければならない。 

２－５－７ 管きょ内面被覆工（製管工法） 

１．管きょ更生工（製管工法） 

（１）請負人は、表面部材等の水密性、管きょ更生後の耐荷能力、耐久性の確

保等を目的として、施工計画書に示す充填材の性状、充填材の圧縮強度、

充填材注入圧力、充填材注入量等を現場で記録し、本市に提出しなければ

ならない。なお、記録は自動記録を原則とする。 

（２）請負人は、製管時にかん合等継手部分にゴミ等の不純物が挟まってない

かを確認しなければならない。挟まっている場合は、かん合等継手部分を

ハケ、ブラシ等で清掃を行い、異物を取除いた後、製管を行わなければな

らない。 

２．裏込め 

（１）請負人は、施工に先立ち、使用する充填材の選定等について監督員の承

諾を得なければならない。 

（２）請負人は、充填材の現場配合を行う場合は配合比を管理し、データシー

ト等に記録しなければならない。 

（３）請負人は、注入日ごとに、フロー試験、コンシステンシー試験、比重

測定等を行い、充填材の性状の確認を行い記録しなければならない。工

法によりゲルタイム測定が必要な場合には、その測定を行い記録しなけ

ればならない。 
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（４）請負人は、充填材を圧力注入する場合、円形管は、各工法の定める座屈限界

圧力で施工管理し、円形管以外は、通常 0.05MPa で施工管理しなければならな

い。また、蓋かけきょ等は、蓋の固定等現状況より土被り等計算をして圧力管

理を行っていることを確認する。注入中の圧力は圧力計等により随時計測し、

記録するとともに異常圧力に注意しなければならない。圧力注入しない場合は、

ポンプ吐出圧の監視を行い、異常圧力に注意しなければならない 

（５）請負人は、充填材注入量については、流量計等を用いて連続的に注入量と時

間を計測し、チャート紙に記録し、監督員に提出しなければならない。 

（６）請負人は、注入時に両管口に設置した立ち上げ管から充填材の流出を確認し、

計画注入量と実際の注入量の対比、充填後の打音検査等により充填材の完全充

填を確認しなければならない。 

３．出来形管理 

請負人は、製管工法の出来形管理については、「土木工事施工管理基準 出来形

管理基準」によるほか、次の規定によるものとする。 

（１）請負人は、施工後に管きょ内を洗浄し取付管せん孔片を除去した後、全

スパンについて目視あるいは自走式テレビカメラ等により外観検査を行わ

なければならない。なお、自走式テレビカメラの場合、取付管口において

は必ず側視を行い、状況を入念に確認しなければならない。 

（２）請負人は、施工後、更生管の変形、更生管浮上による縦断勾配の不陸等

の欠陥や異常個所がないことを確認しなければならない。 

４．品質管理 

請負人は、製管工法の品質管理については、「土木工事施工管理基準 品質管理

基準」によるほか、次の規定によるものとする。 

（１）請負人は、施工した更生管の品質を、現場で採取した試験片を用いた物性試

験及び充填材の圧縮強度試験により確認しなければならない。 

（２）請負人は、表面部材の試験片はマンホール管口に突き出た表面部材の材端か

ら採取しなければならない。充填材は管きょ更生時（充填材注入時）に当

該材料を採取して別途成型した供試体を使用しなければならない。 

（３）請負人は、試験片採取後の物性試験の実施および結果報告を速やかに行わな

ければならない。 

２－５－８ 取付管口せん孔仕上工 

（１）請負人は、全線更生工実施路線において取付管の接続がある路線は、取付管

からの流入を妨げることのないよう本管硬化後にせん孔機等を用いて取付管口

せん孔及び管口端面処理を確実に実施しなければならない。 
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（２）請負人は、せん孔機等を用いた取付管口のせん孔にあたっては、当該施工に

関する実技研修を伴う技能講習を修了した有資格者であり、かつ施工を熟知し

た技術者（例：取付管口穿孔技師（一般社団法人 日本管路更生工法品質確保

協会））、もしくは取付管口せん孔の十分な実務経験を有し、かつ各工法協会が

技術者育成のために開催している研修を修了した者を選任しなければならない。 

（３）請負人は、取付管接合部のせん孔においては本管及び取付管に損傷を与えな

いよう十分注意しなければならない。 

（４）請負人は、取付管口せん孔は、更生材および充填材を十分に硬化させた後に

施工しなければならない。また、取付管口のせん孔は、管口位置確定が精度高

く行える方法で仮せん孔を行う等の位置確認を確実にしてから本せん孔する手

順で行わなければならない。 

２－５－９ 本管管口切断・仕上工 

（１）請負人は、本管管口の切断においては、周辺に粉塵が拡散することのないよ

う、必要な措置を講じなければならない。また、作業員には防塵マスクおよび

防塵メガネの着用を徹底させなければならない。 

（２）請負人は、本管口の切断は、更生材および充填材を十分に硬化させた後に施

工しなければならない。 

（３）請負人は、本管口仕上部においては、浸入水、仕上材のはく離、ひび割れな

どの異常のないことを確認し、その結果を監督員に提出しなければならない。 

（４）請負人は、反転・形成工法の本管管口の仕上げにおいては、更生管の伸縮及

び浸入水等による剥離が発生しやすい箇所である為、5 ㎝程度突き出したうえ、

更生管を十分冷却した硬化後24時間以降に施工しなければならない。既設管と

更生管の隙間全周囲には水膨張性の弾性シーリング材を併用し、エポキシ樹脂

系によるパテ仕上げを行い、確実な処理を実施しなければならない。 

２－５－10 仮設備工 

請負人は、更生管の形成方法、既設管きょ断面、更生断面等の諸条件に適  

合した設備を選定しなければならない。 

２－５－11 換気工 

請負人は、硫化水素の発生や酸素欠乏となることが予想される箇所では、

「酸素欠乏症等防止規則」（昭和 47 年労働省令第 42 号）に基づき、換気を

行うなど適切な措置をとらなければならない。 

２－５－12 管きょ更生水替工 

（１）請負人は、管きょ更生工に支障となる流入管路や取付管からの流入に対して、

現排水に支障とならない範囲で止水、水替えを行わなければならない。 
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（２）請負人は、管きょ断面、管きょ内流水量、道路状況（交通量、道路形状、種

別、幅員）、現場周辺環境、施工目的、更生工法の特徴などを考慮して、適切な

設備や方法を採用するものとし、水替工計画書を監督員に提出しなければなら

ない。 

（３）請負人は、作業完了後、本管やますに設置した止水プラグの撤去を確実に行

わなければならない。 

 

第６節 マンホール工 

２－６－１ 一般事項 

本節は、マンホール工として、組立マンホール工、小型マンホール工、その他こ

れらに類する工種について定める。 

なお、マンホール蓋は「マンホール蓋特記仕様書」ならびに「マンホール蓋高さ

調整特記仕様書」に基づくものとし、設置に際しては原則として、流出管の 180 度

の位置に、人孔蓋の蝶番側を設置すること。 

マンホールポンプ設備は「マンホールポンプ設備特記仕様書」ならびに「マンホ

ールポンプ設備標準仕様書」に基づくものとする。 

２－６－２ 組立マンホール工 

１．組立マンホール 

（１）請負人は、マンホールの設置位置について、設計図書に示された事項を

もとに、埋設物、道路交通、住民の生活、接続管きょの流入流出方向に注意

し、施工性、管理面についても配慮して決定しなければならない。なお、位

置決定に際し、監督員の承諾を得るものとする。 

（２）請負人は、マンホール天端の仕上り高さ及び勾配を、道路または敷地の

表面勾配に合致するよう仕上げなければならない。 

（３）請負人は、組立マンホールの据付けにあたり、部材間が密着するよう施

工しなければならない。 

（４）請負人は、ブロックの据付けにあたり、衝撃を与えないよう丁寧に据付

け、内面を一致させ垂直に据付けなければならない。また、据付け前にブロ

ック相互の接合面を清掃し、止水用シール材の塗布あるいは設置を行わなけれ

ばならない。 

（５）請負人は、マンホール蓋の高さの調整にあたり、調整リング、調整金具
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等で行い、調整部についてはモルタル、高流動性無収縮早強モルタル等で十分

充填しなければならない。 

（６）請負人は、組立マンホールの削孔については、以下の規定によるものとする。 

1) 削孔位置は、流出入管の管径、流出入数、流出入角度、落差等に適合するよ

うに定めなければならない｡ 

2)原則として、斜壁ブロックに削孔してはならない。 

3) 削孔部相互及び削孔部と部材縁との離隔は、製造団体の規格によらなければ

ならない。 

4) 削孔は、原則として製造工場で行わなければならない。 なお、これにより難

い場合は監督員と協議しなければならない。 

5) 多孔の削孔、及び近接して削孔を行なう場合、または割込みマンホール等の

場合は、マンホールの補強方法について検討しなければならない。 

（７）請負人は、管の取付については、以下の規定によるものとする。 

1) マンホールに取付ける管の軸方向の中心線は、原則としてマンホールの中心

に一致させなければならない。 

2) マンホールに取付ける管は、管の端面を内壁に一致させなければならない。 

3) マンホールに取付ける管の管底高は、設計図書に示すものを基準とし、マン

ホール位置を変更した時は、修正しなければならない。 

4) 管体とマンホール壁体部分は、漏水のないようモルタル等で入念に仕上げな

ければならない。 

（８）請負人は、インバートの施工については、以下の規定によるものとする。 

1) インバートの施工は、管取付け部、底部及び側壁部より漏水が生じないこと

を確認した後、行わなければならない。 

2) インバートは、流入下水の流れに沿う線形とし、表面は汚物等が付着、停滞

せず流れるよう、接続管の管径、管底に合わせて滑らかに仕上げなければなら

ない。 

２．副管 

 請負人は、副管の設置については、以下の規定によるものとする。 

（１）副管の取付けにあたり、本管のせん孔は、クラックが入らぬよう丁寧に施

工し、また管口、目地等も本管の施工に準じて施工しなければならない。 

（２）副管の本管への接合は、管端が突出しないように注意しなければならな
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い。 

（３）副管の設置は鉛直に行わなければならない。 

２－６－３ 小型マンホール工 

請負人は、小型マンホールの施工について、第 10 編２－６－２組立マンホー

ル工 １．組立マンホール(1)(2)の規定によるものとする。また、硬質塩化

ビニル製小型マンホールの据付けについては、以下の規定によるものとする。 

（１） 基礎工は、マンホール本体に歪みや沈下が生じないよう施工しなければなら

ない。 

（２） 据付けは、本管の勾配、軸心及び高さ、インバート部の勾配を考慮して施工

しなければならない。 

（３）インバート部と立上り部及び本管との接合については、第10編２－１－３管

布設工 ４．硬質塩化ビニル管、強化プラスチック複合管の規定に準拠し、接合

時にマンホール本体が移動しないよう注意して施工しなければならない。 

（４） 鉄蓋及び台座の据付けにあたり、鉄蓋と立上り部の中心線を合わせ、沈下が

生じないよう台座及び周辺を入念に締固めなければならない。 

 

第７節 特殊マンホール工 

２－７－１ 一般事項 

本節は、特殊マンホール工として、管路土工、躯体工、土留工、路面覆工、補

助地盤改良工、開削水替工、地下水位低下工、その他これらに類する工種について

定めるものとする。 

２－７－２ 管路土工 

管路土工の施工については、第10編２－１－２管路土工の規定によるものとする。 

２－７－３ 躯体工 

（１）請負人は、マンホールの設置位置について、設計図書に示された事項をも

とに、埋設物、道路交通、住民の生活、接続管きょの流入流出方向に注意し、

施工性、管理面についても配慮して決定しなければならない。なお、位置決定

に際し、監督員の承諾を得るものとする。 

（２）請負人は、マンホール天端の仕上り高さ及び勾配を、道路または敷地の表

面勾配に合致するよう仕上げなければならない。 

（３）請負人は、躯体工の施工については、第 10 編３－７－８躯体工の規定による

ものとする。 
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（４）請負人は、モルタルの施工については、第10編３－７－１６左官工の規定に

よるものとする。 

（５）請負人は、足掛金物の施工については、正確かつ堅固に取付けるものとし、

所定の埋め込み長を確保するとともに、緩みを生じないようにしなけれ

ばならない。 

（６）請負人は、副管の施工については、第 10 編２－６－２組立マンホール工 

２．副管の規定によるものとする。 

（７）請負人は、マンホールブロックの施工については、第 10 編２－６－２組立

マンホール工 １．組立マンホール(3)(4)(5)の規定によるものとする。 

（８）請負人は、コンクリート防食被覆の施工については、第10編３－７－15防

食工の規定によるものとする。 

２－７－４ 土留工 

土留工の施工については、第 10 編 ２－１－６ 管路土留工及び第10 編２－11－３ 

土留工、第10編２－11－４ ライナープレート式土留工及び土工、第 10 編 ２－11－

５ 鋼製ケーシング式土留工及び土工、第３編２－10－９地中連続壁工（壁式）、第３

編２－10－10地中連続壁工（柱列式）の規定によるものとする。 

２－７－５ 路面覆工 

請負人は、路面覆工の施工については、第 ３編２－10－４路面覆工の規定によるもの

とする。 

２－７－６ 開削水替工 

請負人は、開削水替工の施工については、第 ３ 編２－10－７水替工の規定によるものと

する。 

２－７－７ 地下水位低下工 

請負人は、地下水位低下工の施工については、第 ３ 編 ２－10－８ 地下水位低下工

の規定によるものとする。 

２－７－８ 補助地盤改良工 

請負人は、補助地盤改良工の施工については、第３編第２章第７節地盤改良工の規

定によるものとする。 

 

第８節 取付管及びます工 

２－８－１ 一般事項 

本節は、取付管及びます工として管路土工、ます設置工、取付管布設工、管路

土留工、開削水替工その他これらに類する工種について定める。 



 

第 10 編下水道編 第２章管路編（R2.10） 

10-45 
第 10 編下水道編 第２章管路編（R2.10） 

２－８－２ 管路土工 

請負人は、管路土工の施工については、第 10 編２－１－２ 管路土工の規定による

ものとする。 

２－８－３ ます設置工 

（１）請負人は、ますの設置位置について、監督員の承諾を得なければならない。 

（２）請負人は、ます設置工の施工について、工事内容・施工条件等を考慮し

て、これに適合する安全かつ効率的な施工方法について検討の上、施工計画

書に明記し監督員に提出しなければならない。 

（３）請負人は、ます深さを決定する場合、宅地の奥行き・宅地地盤高などを

調査し、本市が定める排水管の内径及び勾配を考慮しなければならない。 

（４）請負人は、宅地内の掘削を行う際は、居住者、土地所有者に無断で施工

せず、必ず了解を得た後で施工しなければならない。 

２－８－４ 取付管布設工 

１．取付管 

（１）請負人は、取付管布設工の施工については、工事着手前に使用者と十分

打合せて位置を選定し、取付管は、雨水及び汚水が停滞しないように、線形、

勾配を定めて、かつ漏水が生じないよう設置しなければならない。 

（２）請負人は、地下埋設物等の都合により設計図書で示す構造をとり難い場

合は、監督員の指示を受けなければならない。 

（３）請負人は、支管の接合部は、接合前に必ず泥土等を除去し、清掃しなければならな

い。なお、取付管の間隔は1.0ｍ以上確保するものとする。 

（４）請負人は、取付管とますとの接続は、取付管の管端をますの内面に一致

させ、突出してはならない。なお、接続部もモルタル、特殊接合剤等で充填し、

丁寧に仕上げなければならない。 

（５）請負人は、取付管の埋戻しに際し、汚水管の埋設位置を明確にするため、

破損防止帯を管の天端より 30 ㎝のところに切れ目なく設置しなければならな

い。また、下水道管用識別明示テープを管頂部は切れ目なく、円周方向は 2.0m

間隔に巻かなければならない。 

２．取付管（推進） 

（１）請負人は、取付管（推進）の施工について、工事内容･施工条件等を考慮し

て、これに適合する安全かつ効率的な施工方法について検討のうえ、施工計

画書に明記し監督員に提出しなければならない。 
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（２）請負人は、取付管（推進)の施工については、第 10 編２－２－２ 小口径推進

工の規定によるものとする。 

２－８－５ 管路土留工 

請負人は、管路土留工の施工については、第 10 編２－１－６管路土留工の規定による

ものとする。 

２－８－６ 開削水替工 

請負人は、開削水替工の施工については、第 ３ 編２－10－７水替工の規定によるもの

とする。 

 

第９節 地盤改良工 

２－９－１ 固結工 

固結工の施工については、第３編２－７－９固結工の規定によるものとする。 

 

第10節 付帯工 

２－10－１ 舗装撤去工 

請負人は、既設舗装の撤去については、第３編２－６－16 舗装打換え工の規

定によるものとする。 

２－10－２ 管路土工 

請負人は、管路土工の施工については、第 10 編 ２－１－２ 管路土工の規定による

ものとする。 

２－10－３ 舗装復旧工 

１．一般的事項 

道路復旧工については、第１編共通編、第６編道路編によるほか、以下

の事項によらなければならない。 

（１）請負人は、国土交通省所管道路の舗装復旧については、近畿地方整備

局の道路掘削及び路面復旧の仕様書を遵守しなければならない。 

（２）請負人は、神戸市建設局所管道路の舗装復旧については、神戸市道路

掘削及び復旧工事標準仕様書を遵守しなければならない。 

２．舗装復旧工 

（１）復旧の工種及び面積は、道路管理者及び監督員が、現地立会のうえ決

定するものとする。 

（２）請負人の工事施工の不備による舗装の破損部分については、請負人の

負担で復旧しなければならない。 
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３．交通開放 

（１）請負人は、仮復旧を行う場合には、埋戻し完了後直ちに行い速やかに

交通開放しなければならない。また、交通開放後は常時巡視し、不陸が

生じた場合は直ちに補修しなければならない。 

（２）請負人は、本復旧が完了した場合は、速やかに交通開放し、取付部等

で不陸が生じた場合は、請負人の負担で直ちに必要な手直しを行わなけ

ればならない。 

４．復旧完了後の検査及び提出書類 

請負人は、表層・基層材料、路盤材料、舗装厚及び埋設管の土被り深さ

等について、確認できる証明書、供試体及び写真並びに舗装復旧面積計算

書等を監督員に提出しなければならない。 

２－10－４ 道路付属物撤去工 

道路付属物撤去工については、第３編第２章第９節構造物撤去工の規定に

よるものとする。 

２－10－５ 道路付属物復旧工 

道路付属物復旧工については、第３編２－３－10 道路付属物工の規定に

よるものとする。 

２－10－６ 埋設物移設工 

（１）地下埋設物及び架空線等が工事に支障となり移設を必要とする場合、

その埋設物の移設手続及び移設費用の支出は、原則として本市において行

う。 

（２）「工事に支障となり移設を必要とする場合」とは、掘削溝内に平行し

て埋設物がある場合、管布設、杭及び矢板の打込、掘削、切ばり、支保設

置等の施工が不可能な場合もしくは著しく困難であると本市が認めた場

合、並びに保安上埋設物管理者の指示がある場合等特別に理由のある場合

をいう。 

（３）請負人は、埋設物等の移設の必要が生じたときには、調査資料及び移

設計画図を添えて監督員に提出しなければならない。 

（４）請負人は、水道給水装置の移設を行う場合には、神戸市水道条例・同

施行規程、神戸市制定の給水装置の構造及び材質に関する規程及び神戸市

制定の給水装置工事施行基準に基づき施工しなければならない。 

（５）請負人は、水道給水装置の移設を行う場合には、神戸市指定給水装置

工事業者によって施工させなければならない。 

（６）請負人は、給水装置の移設工事に先立ち本市水道局の指示を受け影響
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を与える給水装置利用者に断水時間等の通知を徹底させなければならな

い。 

（７）請負人は、給水装置の移設工事完了後、速やかに工事前及び工事後の

写真、設計図書の写し並びに領収書を監督員に提出しなければならない。 

２－10－７ 殻運搬処理工 

請負人は、殻運搬処理工の施工については第３編２－９－14 運搬処理工の規定に

よるものとする。 

 

第11節 立坑工 

２－11－１ 一般事項 

本節は、立坑工として管路土工、土留工、ライナープレート式土留工及び土工、

鋼製ケーシング式土留工及び土工、地中連続壁（壁式）、地中連続壁（柱列式）、 路

面覆工、立坑設備工、埋設物防護工、補助地盤改良工、立坑水替工、地下水位低

下工、その他これらに類する工種について定める。 

２－11－２ 管路土工 

請負人は、管路土工の施工については、第10編２－１－２管路土工の規定による

ものとする。 

２－11－３ 土留工 

請負人は、土留工の施工については、第３編２－３－４矢板工、２－10－５土留・

仮締切工の規定によるものとする。 

２－11－４ ライナープレート式土留工及び土工 

（１）請負人は、使用するライナープレートについては、地質条件、掘削方式

を検討の上、十分に安全なものを選定し、施工計画書に明記し監督員に提出し

なければならない。 

（２）請負人は、ライナープレート式土留工の施工において、周囲の状況を考慮し、

掘削深さ、土質、地下水位、作用する土圧、載荷重を十分検討し施工しなければなら

ない。 

（３）請負人は、ライナープレート式土留工の土留め掘削に先行し、探針等を

行い、埋設物の有無を確認しなければならない。 

（４）ガイドコンクリート、ライナープレート掘削土留 

1) 請負人は、ライナープレート土留め掘削に当たっては先行掘削になるため、

地盤が自立しているかを確認し順次掘下げていかねばならない。また、ライ
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ナープレートと地山との空隙を少なくするよう掘削しなければならない。 

2) 請負人は、掘削を１リングごとに行い、地山の崩壊を防止するために速やか

にライナープレートを設置しなければならない。 

3) 請負人は、１リング組立て完了後、形状・寸法・水平度・鉛直度等を確認し、

ライナープレートを固定するため、頂部をコンクリート及びＨ鋼等で組んだ井

桁による方法で堅固に固定し、移動や変形を防止しなければならない。 

4) 請負人は、ライナープレートの組立てにおいて、継目が縦方向に通らないよ

う千鳥状に設置しなければならない。また、土留め背面と掘削壁との間にエア

ーモルタル等で間隙が生じないようグラウト注入し固定しなければならない。 

5) 請負人は、補強リングを用いる場合には、補強リングをライナープレートに

仮止めしながら継手版を用いて環状に組立て、その後、下段のライナープレー

トを組立てるときに、円周方向のボルトで固定しなければならない。 

（５）ライナープレート埋戻し 

請負人は、ライナープレート埋戻しの施工については、第10編２－１－２管路土

工の規定によるものとする。 

（６）ライナープレート支保 

請負人は、小判型ライナープレート土留めの立坑等の施工において、支保材

を正規の位置に取付けるまでの間、直線部には必要に応じて仮梁を設置しなければ

ならない。 

（７）ライナープレート存置 

請負人は、ライナープレート埋戻しにおいて、ライナープレートは存置する

ものとする。ただし、立坑上部については、取外すこととし、その処置・方法につ

いて監督員と協議しなければならない。 

２－11－５ 鋼製ケーシング式土留工及び土工 

（１）請負人は、使用する鋼製ケーシング式土留工については、周囲の状況、掘

削深さ、土質、地下水位等を十分検討し、適合する安全かつ効率的な施工法

を検討の上、施工計画書に明記し監督員に提出しなければならない。 

（２）請負人は、鋼製ケーシング式土留工の施工において、周囲の状況を考慮し、掘

削深さ、土質、地下水位、作用する土圧、上載荷重を十分検討し施工しなければなら

ない。 
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（３）請負人は、鋼製ケーシング式土留工の土留め掘削に先行し、溝掘り及び探

針を行い、埋設物の有無を確認しなければならない。 

（４）請負人は、鋼製ケーシング式土留工掘削において、地下水や土砂が底盤部

から湧出しないようケーシング内の地下水位の位置に十分注意し、施工しな

ければならない。また、確実にケーシング内の土砂を取除かなければならない。 

（５）請負人は、底盤コンクリートの打設は、コンクリートが分離を起さないよ

うに丁寧な施工を行わなければならない。 

（６）請負人は、鋼製ケーシングの圧入掘削に際しては、水平度・鉛直度等を確

認しながら施工しなければならない。 

２－11－６ 地中連続壁 

請負人は、地中連続壁の施工については、第３編２－10－９地中連続壁（壁式）

および第３編２－10－10地中連続壁（柱列式）の規定によるものとする。 

２－11－７ 路面覆工 

請負人は、路面覆工の施工については、第３編２－10－４路面覆工の規定による

ものとする。 

２－11－８ 立坑設備工 

請負人は、立坑設備工の施工については、第10編２－４－10立坑設備工の規定に

よるものとする。 

２－11－９ 埋設物防護工 

請負人は、埋設物防護工の施工については、第１編１－１－27 地下埋設物の規定

によるものとする。 

２－11－10 立坑水替工 

請負人は、立坑水替工の施工については、第３編２－10－７ 水替工の規定によるもの

とする。 

２－11－11 地下水位低下工 

請負人は、地下水位低下工の施工については、第３編２－10－８ 地下水位低下工

の規定によるものとする。 

２－11－12 補助地盤改良工 

請負人は、補助地盤改良工の施工については、第３編第２章第７節地盤改良工の規定に

よるものとする。 
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第３章 処理場・ポンプ場 

 

第１節 共通事項 

３－１－１ 一般事項 

１．請負人は、処理場及びポンプ場の土木構造物については、そのほとんど

が水密構造物であるから、漏水等が生じないよう入念に施工しなければな

らない。 

２．請負人は、処理場及びポンプ場の土木構造物については、機械、電気設

備等が据付けられるため、設計図書で定められた平面、断面、勾配、鉄筋

位置等に特に注意しなければならない。また、建築工事との取合い部分の

配筋等については、本市建築工事監督員の確認を受けなければならない。 

３．請負人は、処理場及びポンプ場の建設に当たっては、土木、建築、機械、

電気工事等が錯そうする場合があるので、請負契約締結後速やかに工程に

ついて打合わせを行い、相互に協調して工期内に所定の工事が完了するよ

うにしなければならない。 

４．請負人は、稼働中の処理場内で工事を施工する場合、下水処理場は水質

汚濁防止法の規制を受けるため、処理場内での工事において生じる工事排

水は、請負人の責任で排水上必要な処理及び水質管理を行わなければなら

ない。 

 

第２節 敷地造成土工 

３－２－１ 一般事項 

１．本節は、敷地造成土工として掘削工、盛土工、法面整形工、作業残土処

理工その他これらに類する工種について定めるものとする。 

２．その他の一般事項については、各編の規定によるものとする。 

３－２－２ 掘削工 

掘削工の施工については、第１編２－４－２掘削工の規定によるものとす

る。 

３－２－３ 盛土工 

盛土工の施工については、第１編２－４－３路体盛土工、２－４－４路床

盛土工の規定によるものとする。 

３－２－４ 法面整形工 

法面整形工の施工については、第１編２－４－５法面整形工の規定による

ものとする。 
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３－２－５ 作業残土処理工 

作業残土処理工の施工については、第１編１－１－18建設副産物、２－３

－７残土処理工の規定によるものとする 

 

第３節 法面工 

３－３－１ 一般事項 

１．本節は、法面工として法枠工、植生工その他これらに類する工種につい

て定めるものとする。 

２．その他の一般事項については、各編の規定によるものとする。 

３－３－２ 法枠工 

法枠工の施工については第３編２－14－４法枠工の規定によるものとす

る。 

３－３－３ 植生工 

植生工の施工については第３編２－14－２植生工の規定によるものとす

る。 

 

第４節 地盤改良工 

３－４－１ 一般事項 

１．本節は、地盤改良工として表層安定処理工、バーチカルドレーン工、締

固め改良工、固結工その他これらに類する工種について定めるものとする。 

２．その他の一般事項については、各編の規定によるものとする。 

３－４－２ 表層安定処理工 

表層安定処理工の施工については、第３編２－７－４表層安定処理工の規

定によるものとする。 

３－４－３ バーチカルドレーン工 

バーチカルドレーン工の施工については、第３編２－７－７バーチカルド

レーン工の規定によるものとする。 

３－４－４ 締固め改良工 

締固め改良工の施工については、第３編２－７－８締固め改良工の規定に

よるものとする。 

３－４－５ 固結工 

固結工の施工については、第３編２－７－９固結工の規定によるものとす

る。 
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第５節 本体作業土工 

３－５－１ 一般事項 

１．本節は、本体作業土工として掘削工、埋戻工、盛土工、法面整形工、作

業残土処理工その他これらに類する工種について定めるものとする。 

２．その他の一般事項については、各編の規定によるものとする。 

３－５－２ 掘削工 

掘削工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定によるものとする。 

３－５－３ 埋戻工 

埋戻工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定によるものとする。 

３－５－４ 盛土工 

盛土工の施工については、第１編２－４－３路体盛土工、２－４－４路床

盛土工の規定によるものとする。 

３－５－５ 法面整形工 

法面整形工の施工については、第１編２－４－５法面整形工の規定による

ものとする。 

３－５－６ 作業残土処理工 

作業残土処理工の施工については、第１編１－１－18建設副産物、２－３

－７残土処理工の規定によるものとする。 

 

第６節 本体仮設工 

３－６－１ 一般事項 

１．本節は、本体仮設工として土留・仮締切工、地中連続壁工（コンクリー

ト壁、ソイル壁）、水替工、地下水位低下工、補助地盤改良工、仮橋・作業

構台工その他これらに類する工種について定めるものとする。 

２．その他の一般事項については、各編の規定によるものとする。 

３－６－２ 土留・仮締切工 

土留・仮締切工の施工については、第３編２－３－４矢板工、２－10－５

土留・仮締切工の規定によるものとする。 

３－６－３ 地中連続壁工（コンクリート壁） 

地中連続壁工（コンクリート壁）の施工については、第３編２－10－９地

中連続壁工（壁式）の規定によるものとする。 

３－６－４ 地中連続壁工（ソイル壁） 

地中連続壁工（ソイル壁）の施工については、第３編２－10－10地中連続
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壁工（柱列式）の規定によるものとする。 

３－６－５ 水替工 

水替工の施工については、第３編２－10－７水替工の規定によるものとす

る。 

３－６－６ 地下水位低下工 

地下水位低下工の施工については、第３編２－10－８地下水位低下工の規

定によるものとする。 

３－６－７ 補助地盤改良工 

補助地盤改良工の施工については第３編２－７－９固結工、２－７－10薬

液注入工の規定によるものとする。 

３－６－８ 仮橋・作業構台工 

仮橋・作業構台工の施工については、第３編２－10－３仮橋・仮桟橋工の

規定によるものとする。 

 

第７節 本体築造工 

３－７－１ 一般事項 

１．本節は、本体築造工として直接基礎工（改良、置換）、既製杭工、場所打

杭工、オープンケーソン基礎工、ニューマチックケーソン基礎工、躯体工、

伸縮継手工、越流樋工、越流堰板工、蓋工、角落し工、手摺工、防食工、

左官工、防水工、塗装工、埋込管工、仮壁撤去工、付属物工その他これら

に類する工種について定めるものとする。 

２．その他の一般事項については、各編の規定によるものとする。 

３－７－２ 直接基礎工（改良） 

１．直接基礎工（改良）の施工については第３編２－７－９固結工の規定に

よるものとする。 

２．請負人は、直接基礎において、載荷試験を実施する場合は事前に試験計

画書を提出し、監督員の承諾を得なければならない。 

３．請負人は、床付け基面に予期しない不良土質が現れた場合、または載荷

試験において設計地耐力を満足しない場合は監督員と協議しなければな

らない。 

３－７－３ 直接基礎工（置換） 

１．直接基礎工（置換）の施工については第３編２－７－３置換工、２－７

－４表層安定処理工の規定によるものとする。 

２．請負人は、直接基礎において、載荷試験を実施する場合は事前に試験計

画書を提出し、監督員の承諾を得なければならない。 
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３．請負人は、床付け基面に予期しない不良土質が現れた場合、または載荷

試験において設計地耐力を満足しない場合は監督員と協議しなければな

らない。 

４．請負人は、置換のための掘削を行うにあたり、掘削面以下の層を乱

さないように施工しなければならない。 

５．ラップルコンクリートの打設については、第１編第３章無筋・鉄筋

コンクリートの規定によるものとする。 

３－７－４ 既製杭工 

既製杭工の施工については、第３編２－４－４既製杭工の規定によるもの

とする。 

３－７－５ 場所打杭工 

場所打杭工の施工については、第３編２－４－５場所打杭工の規定による

ものとする。 

３－７－６ オープンケーソン基礎工 

オープンケーソン基礎工の施工については、第３編２－４－７オープンケ

ーソン基礎工の規定によるものとする。 

３－７－７ ニューマチックケーソン基礎工 

ニューマチックケーソン基礎工の施工については、第３編２－４－８ニュ

ーマチックケーソン基礎工の規定によるものとする。 

３－７－８ 躯体工 

躯体工の施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンクリートによる他、

以下の事項によらなければならない。 

１．コンクリート工 

請負人は、スラブ面（管廊、歩廊、機械設置箇所）、排水溝などの露出

面となるコンクリート表面について、水溜り等ができないように排水勾配

を考慮した施工図を作成し監督員に提出しなければならない。 

２．型枠工 

（１）請負人は、見え掛り部分の型枠については、原則として、塗装合板型

枠を使用しなければならない。 

（２）請負人は、セパレーターについては、すべてコーン付きとし、水密性

を要するコンクリート構造物においては止水材付きとしなければなら

ない。 

（３）防食塗装箇所については、コンクリートと塗装の密着性に悪影響を与

える恐れがあるため型枠にはく離剤を塗布してはならない。 
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３．基礎材 

 請負人は、基礎材の施工については、床掘完了後（割ぐり石基礎には割ぐ

り石に切込 砂利、砕石などの間隙充填材を加え）締固めながら仕上げなけ

ればならない。 

４．足場工 

（１）請負人は、足場工の施工については、第３編２－１０－２２足場工の

規定によるものとする。 

（２）請負人は、足場設備、防護設備及び登り桟橋の設置に際して、自重、

積載荷重、風荷重、水平荷重を考慮して、転倒あるいは落下が生じない

構造としなければならない。 

（３）請負人は、高所等へ足場を設置する場合には、作業員の墜落及び吊荷

の落下等が起こらないように関連法令に基づき、手摺などの防護工を行

わなければならない。 

（４）請負人は、板張防護、シート張り防護及びワイヤーブリッジ防護の施

工にあたり、歩道あるいは供用道路上等に足場設備を設置する場合には、

交通の障害とならないよう、板張防護、シート張り防護などを行わなけ

ればならない。 

（５）請負人は、シート張り防護の施工にあたり、ボルトや鉄筋などの突起

物によるシートの破れ等に留意しなければならない。 

（６）請負人は、工事用エレベータの設置に際して、その最大積載荷重につ

いて検討のうえ、設備を設置し、設定した最大積載荷重については作業

員に周知させなければならない。 

３－７－９ 伸縮継手工 

１．請負人は、伸縮継手の目地の材質、厚、間隔については設計図書による

ものとする。 

２．請負人は、伸縮継手部の施工にあたっては、止水板、伸縮目地材、

目地充填材を丁寧に取付けなければならない。 

３．請負人は、次期工事との関係で止水板のみを設置するときは、設計

図書に基づき施工しなければならない。 

４．請負人は、可とう継手工を設計図書に基づいて施工しなければなら

ない。 

５．請負人は、伸縮継手部の止水板及び伸縮目地材については、加工図を監

督員に提出し、承諾を得なければならない。 

６．伸縮継手部にかかる手摺、グレーチング受枠、ＰＣ板受枠及び越流堰に

ついては、継手部で切断して製作しなければならない。 
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３－７－10 越流樋工 

１．請負人は、越流樋工について設計図書による他、以下に留意して施工し

なければならない。 

２．現場打ち越流樋については、越流堰板が垂直に取付くよう樋側壁を施工

しなければならない。万一傾きを生じた場合は、垂直になるようモルタル

仕上げで修正しなければならない。 

３－７－11 越流堰板工 

１．請負人は、越流堰板工について設計図書による他、以下に留意して施工

しなければならない。 

２．越流堰は全槽にわたって、その高さが同一、かつ流水に対して鉛直方向

になるように取付けなければならない。 

３．越流堰は原則として一枚ものの板を加工して製作しなければならない。

また、加工にあたっては、径３mm程度の窄孔をまず行い、その後Ｖ字型に

切込まなければならない。 

また、切欠き底部は一直線になるよう正確に加工しなければならない。 

なお、ボルト用の窄孔も上記に準じて行わなければならない。ただし、

機械によってこれらを加工する場合はこの限りでない。この場合は監督員

の承諾を得なければならない。 

３－７－12 蓋工 

１．請負人は、各種の蓋工の施工について設計図書による他、以下に留意し

て施工しなければならない。 

２．請負人は、蓋の製作に先立ち、割付け寸法を入れた製作承諾図、設計計

算書を監督員に提出し、承諾を得なければならない。 

３．請負人は、蓋の製作にあたって、各使用材料の試験成績書、製造工程中

の写真等の品質管理資料を監督員に提出しなければならない。 

４．蓋を切断して使用する場合、その枠は同質以上のもので加工し仕上げな

ければならない。 

５．各種受枠及び鋼製品で溶融亜鉛めっきしてあるものを現場で切断等の加

工をした場合には、原則として、再度溶融亜鉛めっきし直さなければなら

ない。 

６．蓋はおさまりを考慮して、受枠との間に適切な余裕を持たせて加工する

とともに、蓋表面は構造物上面と同一面となるよう取付けなければならな

い。 

７．受枠の取付けについては、原則として先付け工法とし、蓋を据付けたと

きがたつき等を生じないよう水平に固定しなければならない。 
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８．開口部からの転落等を防止するため、蓋はできるだけすみやかに取付け

なければならない。 

９．ＦＲＰ蓋、合成木材蓋等は、強風によって飛散しないような措置を

講じておかなければならない。 

３－７－13 角落し工 

１．請負人は、角落し工の施工について設計図書による他、以下に留意して

施工しなければならない。 

２．角落し及び受枠は、製作に着手する前に、材料、構造等について、監督

員の承諾を得なければならない。 

３．角落し受枠の製作、取付け及び角落しの製作にあたり、止水性について

十分考慮しなければならない。 

４．角落し受枠の設置は、コンクリート打設に先立ってアンカーを鉄筋に溶

接することを原則とするが、コンクリート打設後に設置する場合もアンカ

ーにより強固に躯体コンクリートに取付けなければならない。 

５．角落しは、仮据付けを行い異常のないことを確認した後、監督員の

指示する場所に搬入しなければならない。 

３－７－14 手摺工 

１．請負人は、手摺工の施工について設計図書による他、以下に留意して施

工しなければならない。 

２．手摺の製作に着手する前に、材料、構造等について監督員の承諾を

得なければならない。 

３．手摺は、できるだけ多くの部分を工場で組み立て、現地に搬入しな

ければならない。 

４．手摺は、施設及び手摺の機能に支障とならないよう構造物に堅固に固

定しなければならない。 

３－７－15 防食工 

１．請負人は、コンクリート防食被覆施工にあたり、設計図書による他、以 

下に留意して施工しなければならない。 

２．躯体コンクリートの品質 

（１）防食被覆を対象とするコンクリートは、所要の強度、耐久性、水密性

を有し、有害な欠陥がなく、素地調整層の密着性にすぐれていなければ

ならない。 

（２）対象コンクリートの打設に際しては、原則として、素地調整層等の密

着性に悪影響を及ぼす型枠材料、型枠剥離材、コンクリート混和剤、塗膜

養生剤等は用いてはならない。 
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３．躯体コンクリートの欠陥部処理 

防食被覆層に悪影響を及ぼすコンクリートの型枠段差、豆板、コールド

ジョイント、打継部及び乾燥収縮によるひび割れなどの躯体欠陥部は、監

督員の承諾を得てあらかじめ所要の表面状態に仕上げなくてはならない。 

４．躯体コンクリートの前処理 

  防食被覆工に先立って、埋設配管、箱抜き、タラップ、取付け金具及び

受枠等や、出隅部分及び入隅部分について、前処理を行なわなければなら

ない。 

５．躯体コンクリートの表面処理 

防食被覆層や素地調整層の接着に支障となるレイタンス、硬化不良、強

度の著しく小さい箇所、油、汚れ、型枠剥離材、及び異物などを除去した

後、入隅部、出隅部は、滑らかな曲線に仕上げた後、対象コンクリート表

面全体をサンドブラスト、ウォータージェット、電気サンダー等で物理的

に除去しなければならない。 

６．躯体コンクリートの補修 

（１）請負人は、防食被覆工に先立ち、既設躯体の施設・部位毎のコンクリ

ートおよび鉄筋の腐食・劣化深さについて着工前調査を実施し、設計図

書との整合を確認し、記録を監督員に提出しなければならない。 

（２）請負人は、監督員と協議し、躯体コンクリートの補修として、劣化部

除去工、鉄筋処理工、断面修復工を実施すること。 

（３）請負人は、躯体コンクリートの補修については、各工程を通じて補修

対象構造物の所定の機能および防食被覆性能が得られるよう施工管理を

十分に行ない、監督員に記録を提出しなければならない。 

７．劣化部除去工 

（１）劣化部・既設被覆層の除去方法は、超高圧水処理を標準とする。 

（２）劣化部の除去は、設計図書に基づき、所定の深さまで確実に行なうと

ともに、健全なコンクリート面を露出させなければならない。 

８．鉄筋処理工 

鉄筋処理工は、設計図書に基づき、対象とする部位（部材）の鉄筋の防

錆処理を行なわなければならない。 

９．断面修復工 

断面修復工は、設計図書に基づき、断面修復の規模や施工条件、適用す

る防食被覆工法等に適合した工法・材料を選定しなければならない。 

１０．素地調整工 

表面処理が終了したコンクリート面に、防食被覆層の品質の確保と接着
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の安定性を目的として所定の方法で素地調整を行わなければならない。 

１１．防食被覆工 

（１）防食被覆工は、所定の材料を仕様に従って施工し、表面に防食性能を

損なう欠損や塗りむらがなく平滑に仕上がり、ピンホール、樹脂硬化不

良等が生じないよう、また、施工厚が設計厚以上になるように仕上げな

ければならない。 

（２）防食被覆層の施工終了後、防食被覆層が使用に耐える状態になるまで、

損傷をうけることがないよう適切な養生をしなければならない。 

１２．専門技術者の選出 

請負人は、コンクリート及び防食被覆材料、防食被覆工法の設計と施工

技術に関する知識と経験を有する専門技術者を選出し、監督員に届け出な

ければならない。 

１３．施工環境の管理 

（１）請負人は、施工完了時まで温度及び湿度を管理し記録しなければなら

ない。また、施工箇所の気温が５℃未満の場合および湿度が85％を超え

る場合には施工してはならない。 

（２）素地調整材、防食被覆材料並びにプライマー類には可燃性の有機溶剤

や人体に有害なものが含まれているので、関連法規に従って換気や火気

に注意し、照明、足場等の作業環境を整備して施工しなければならない。 

３－７－16 左官工 

１．請負人は、コンクリート天端面の仕上げについて、設計図書による他、

以下に留意して施工しなければならない。 

２．打放しコンクリートの天端面、滑らかな表面を必要とするコンクリート

天端面は左官工による金ごて仕上げとしなければならない。 

３．締固めを終え、所定の高さ及び形状に均したコンクリートの上面は、し

み出た水が無くなるかまたは上面の水を処理した後でなければ仕上げて

はならない。 

４．仕上げ作業後、コンクリートが固まるまでの間に発生したひび割れは、

タンピングまたは再仕上げによってこれを取り除かなければならない。 

５．金ごて仕上げは、作業が可能な範囲で、できるだけ遅い時期に、金ごて

で強い力を加えてコンクリート上面を仕上げなければならない。 

６．請負人は、モルタル作成にあたって所定の配合にセメント及び洗砂を混

合して、全部等色になるまで数回空練りした後、清水を注ぎながらさらに

５回以上切返して練り混ぜなければならない。 

７．請負人は、モルタル仕上げを行うコンクリートの表面を、あらかじめノ
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ミ、タガネ等で目荒しを行い、清掃のうえ下塗りを施工しなければならな

い。 

８．請負人は、中塗りにおいて、定規摺りを行い木ごて押えとし、上塗りは、

中塗りの水引き加減を見はからって行うものとする。また上塗りは、面の

不陸がなく、かつむらのでないよう仕上げなければならない。 

９．請負人は、床塗りにおいて、コンクリート面のレイタンスなどを除去し、

よく清掃の上、水しめしを行い、セメントペーストを十分流して、ホウキ

の類でかき均しの後、塗りつけにかかるものとする。塗りつけは、硬練り

モルタルを板べら等でたたき込み、表面に水分を滲出させ、水引き加減を

見はからい、金ゴテ仕上げをしなければならない。 

10．請負人は、防水モルタル工において、あらかじめ監督員の承諾を得た防

水剤を注入しなければならない。 

３－７－17 防水工 

防水工の施工については、設計図書により行わなければならない。 

３－７－18 塗装工 

塗装工の施工については、設計図書及び第３編２－３－11コンクリート

面塗装工の規定によるものとする。 

３－７－19 埋込管工 

１．請負人は、構造物に機械配管等が貫通する箇所の箱抜き及びその部分に

おける鉄筋等の補強については、施工に先立ち位置及び寸法について監督

員の承諾を得なければならない。 

２．請負人は、埋込管の製作に先立ち、製作承諾図を監督員に提出し、承諾

を得なければならない。 

３．請負人は、埋込管の施工にあたって、水密性が必要となる場合はつば付

の構造とする。 

４．請負人は、埋込管の施工にあたって、所定の位置に正確に取付け、コン

クリート打設によって狂いが生じないようにしなければならない。また、

他設備との接続を適切にするために、フランジ継手のボルト穴の位置が中

心で振り分けられるよう施工しなければならない。 

３－７－20 仮壁撤去工 

１．仮壁撤去工の施工については、設計図書及び第３編２－９－１一般事項、

２－９－３構造物取壊し工の規定による他、以下に留意して施工しなけれ

ばならない。 

（１）仮壁を撤去する場合、あらかじめ施工計画をたて、監督員と協議して、

残置する部分を損傷しないように注意しなければならない。 
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（２）コンクリート取壊しに使用する機械の種類を選定する際には、振動、

騒音等を十分配慮しなければならない。 

（３）取壊したコンクリートは、設計図書において指定された場合を除き、

埋戻しや構造物の基礎に使用してはならない。 

２．残置するコンクリート構造物との接触面は、鉄筋を切断し、清掃した後 

設計図書に基づき所定の仕上げを行わなければならない。 

３．管廊部及び水路部の仮壁の取壊しについては、浸水が起こらないように、

その撤去時期及び浸水対策を十分考慮して行わなければならない。 

４．仮壁取壊し時に発生するコンクリート殻の処分については、第３編２－

９－１４運搬処理工の規定によるものとする。 

３－７－21 付属物工 

１．請負人は、以下に示す付属物について、設計図書に基づいて施工しなけ

ればならない。 

足掛金物 

把手（可倒型、回転式、落し込み） 

吊りフック 

階段ノンスリップタイル 

トップライト 

ホイストレール 

コンクリートアンカー 

排水目皿 

竪樋 

整流壁 

２．請負人は、足掛金物、把手、吊りフックの施工において、コンクリ

ート打設時に埋込み、正確堅固に取付け、コンクリート打設によって

狂いの生じないようにしなければならない。 

３．請負人は、整流壁については設計図書による他、有孔整流壁の構築

にあたっては、硬質塩化ビニル管等を所定の長さに切断し、コンクリ

ート型枠に正確堅固に取付け、コンクリート打設によって狂いの生じ

ないようにしなければならない。 

 

第８節 場内管路工 

３－８－１ 一般事項 

１．本節は、場内管路工として作業土工、補助地盤改良工、管路土留工、路

面覆工、開削水替工、地下水位低下工、管基礎工、管布設工、水路築造工、
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側溝設置工、特殊マンホール工、組立マンホール工、小口径塩ビマンホー

ル工、取付管布設工、ます設置工、舗装撤去工、道路復旧工その他これに

類する工種について定めるものとする。 

２．その他の一般事項については、各編の規定によるものとする。 

３－８－２ 作業土工 

作業土工の施工については、本編２－１－２管路土工の規定によるものと

する。 

３－８－３ 補助地盤改良工 

補助地盤改良工の施工については、第３編２－７－９固結工、２－７－10

薬液注入工の規定によるものとする。 

３－８－４ 管路土留工 

管路土留工の施工については、本編２－１－６管路土留工の規定によるも

のとする。 

３－８－５ 路面覆工 

路面覆工の施工については、第３編２－10－４路面覆工の規定によるもの

とする。 

３－８－６ 開削水替工 

開削水替工の施工については、第３編第２－10－７水替工の規定によるも

のとする。 

３－８－７ 地下水位低下工 

地下水位低下工の施工については、第３編２－10－８地下水位低下工の規

定によるものとする。 

３－８－８ 管基礎工 

管基礎工の施工については、本編２－１－４管基礎工の規定によるものと

する。 

３－８－９ 管布設工 

管布設工の施工については、本編２－１－３管布設工の該当項目による他、

以下の事項によらなければならない。 

１．請負人はダクタイル鋳鉄管の布設について以下の事項によらなければな

らない。 

（１）JSWAS G-1（下水道用ダクタイル鋳鉄管、異形管）、JIS G 5526（ダク

タイル鋳鉄管）及びJIS G 5527（ダクタイル鋳鉄異形管）に適合したダ

クタイル鋳鉄管を用いなければならない。 

   なお、内面塗装は、特に指定のないときはJSWAS G-1の付属書2に規定

する内面エポキシ樹脂粉体塗装または内面液状エポキシ樹脂塗装とす
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る。また内面をモルタルライニングとする場合は、JSWAS G-1付属書３(下

水道用ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング)によるものとする。 

（２）継手接合前に受口表示マークの管種を確認し、設計図書と照合しなけ

ればならない。 

（３）管の据付前に管の内外に異物がないことを確認した上で、メーカーの

表示マークの中心部分を管頂にして据付けなければならない。 

（４）配管作業（継手接合含む）に従事する技術者はダクタイル鋳鉄管の配

管経験が豊富で、使用する管の材質や継手の特性、構造等を熟知した者

でなければならない。 

（５）接合の結果をチェックシートに記録しなければならない。 

（６）塗装前に内外面のさび、その他の付着物を除去後、塗料に適合した方

法で鋳鉄管を塗装しなければならない。 

（７）現場で切断した管の端面や、管の外面の塗膜に傷が付いた箇所につい

て、さびやごみ等を落として清掃し、水分を除去してから補修用塗料で

塗装しなければならない。 

（８）塗装箇所が乾燥するまで現場で塗装した管を移動してはならない。 

２．請負人は、コンクリート構造物、その他の配管貫通部は配管施工後、入

念にモルタルを充填し漏水が生じないよう仕上げなければならない。 

なお、特に重要な箇所については監督員の承諾する工法で閉塞しなけれ

ばならない。 

３．請負人は、布設された管と、構造物を貫通した配管とが接続する支持構

造物が異なり可とう管が必要な場合は監督員と協議しなければならない。 

４．請負人は、屋外埋込配管の位置を表示するコンクリート製の埋設標また

はステンレス製表示板を監督員の指示により地上に設けなければならな

い。 

３－８－10 水路築造工 

水路築造工の施工については、本編２－１－５水路築造工の規定によるも

のとする。 

３－８－11 側溝設置工 

側溝設置工の施工については、第６編１－８－３側溝工、１－８－４管渠

工の規定によるものとする。 

３－８－12 特殊マンホール工 

特殊マンホール工の施工については、本編第２章第７節特殊マンホール工

の規定によるものとする。 
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３－８－13 組立マンホール工 

組立マンホール工の施工については、本編２－６－２組立マンホール工の

規定によるものとする。 

３－８－14  小型マンホール工 

小型マンホール工の施工については、本編２－６－３小型マンホール工の

規定によるものとする。 

３－８－15 取付管布設工 

取付管布設工の施工については、本編２－８－４取付管布設工の規定によ

るものとする。 

３－８－16 ます設置工 

ます設置工の施工については、本編２－８－３ます設置工の規定によるも

のとする。 

３－８－17 舗装撤去工 

舗装撤去工については、第６編13－４－４舗装打換え工の規定によるもの

とする。 

３－８－18 道路復旧工 

道路復旧工の施工については、本編２－10－３道路復旧工の規定によるも

のとする。 

 

第９節 吐口工 

３－９－１ 一般事項 

１．本節は、吐口工として作業土工、補助地盤改良工、土留・仮締切工、水

替工、地下水位低下工、直接基礎工（改良、置換）、既製杭工、場所打杭工、

躯体工、伸縮継手工、角落し工、手摺工、コンクリートブロック工、護岸

付属物工、環境護岸ブロック工、石積（張）工、法枠工、羽口工、根固め

ブロック工、間詰工、沈床工、捨石工、かご工その他これらに類する工種

について定めるものとする。 

２．その他の一般事項については、各編の規定によるものとする。 

３－９－２ 作業土工 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定によるものとする。 

３－９－３ 補助地盤改良工 

補助地盤改良工の施工については、第３編２－７－９固結工、２－７－10

薬液注入工の規定によるものとする。 
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３－９－４ 土留・仮締切工 

土留・仮締切工の施工については、第３編２－３－４矢板工、２－10－５

土留・仮締切工の規定によるものとする。 

３－９－５ 水替工 

水替工の施工については、第３編２－10－７水替工の規定によるものとす

る。 

３－９－６ 地下水位低下工 

地下水位低下工の施工については、第３編２－10－８地下水位低下工の規

定によるものとする。 

３－９－７ 直接基礎工（改良） 

１．直接基礎工（改良）の施工については本編３－７－２直接基礎工（改良）

の規定によるものとする。 

３－９－８ 直接基礎工（置換） 

１．直接基礎工（置換）の施工については本編３－７－３直接基礎工（置換）

の規定によるものとする。 

３－９－９ 既製杭工 

既製杭工の施工については、第３編２－４－４既製杭工の規定によるもの

とする。 

３－９－10 場所打杭工 

場所打杭工の施工については、第３編２－４－５場所打杭工の規定による

ものとする。 

３－９－11 躯体工 

躯体工の施工については、本編３－７－８躯体工の規定によるものとする。 

３－９－12 伸縮継手工 

伸縮継手工の施工については、本編３－７－９伸縮継手工の規定によるも

のとする。 

３－９－13 角落し工 

角落し工の施工については、本編３－７－13角落し工の規定によるものと

する。 

３－９－14 手摺工 

手摺工の施工については、本編３－７－14手摺工の規定によるものとする。 

３－９－15 コンクリートブロック工 

コンクリートブロック工の施工については、第３編２－５－３コンクリー

トブロック工の規定によるものとする。 
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３－９－16 護岸付属物工 

護岸付属物工の施工については、第４編１－５－４護岸付属物工の規定に

よるものとする。 

３－９－17 環境護岸ブロック工 

環境護岸ブロック工の施工については、第３編２－５－３コンクリートブ

ロック工の規定によるものとする。 

３－９－18 石積（張）工 

石積（張）工の施工については、第３編２－５－５石積（張）工の規定に

よるものとする。 

３－９－19 法枠工 

法枠工の施工については、第３編２－14－４法枠工の規定によるものとす

る。 

３－９－20 羽口工 

羽口工の施工については、第３編２－３－27羽口工の規定によるものとす

る。 

３－９－21 根固めブロック工 

根固めブロック工の施工については、第３編２－３－17根固めブロック工

の規定によるものとする。 

３－９－22 間詰工 

間詰工の施工については、第４編１－７－４間詰工の規定によるものとす

る。 

３－９－23 沈床工 

沈床工の施工については、第３編２－３－18沈床工の規定によるものとす

る。 

３－９－24 捨石工 

捨石工の施工については、第３編２－３－19捨石工の規定によるものとす

る。 

３－９－25 かご工 

かご工の施工については、第３編２－３－27羽口工の規定によるものとす

る。 

 

第10節 場内・進入道路工 

３－10－１ 一般事項 

１．本節は、場内・進入道路工として掘削工、作業残土処理工、舗装撤去工、

路床安定処理工、盛土工、法面整形工、法面植生工、アスファルト舗装工、
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コンクリート舗装工、薄層カラー舗装工、ブロック舗装工、区画線工、道

路付属物工、小型標識工、作業土工、路側防護柵工、縁石工、側溝設置工、

ます設置工その他これらに類する工種について定めるものとする。 

２．その他の一般事項については、各編の規定によるものとする。 

３－10－２ 掘削工 

掘削工の施工については、第１編２－４－２掘削工の規定によるものとす

る。 

３－10－３ 作業残土処理工 

作業残土処理工の施工については、第１編１－１－18建設副産物、２－３

－７残土処理工の規定によるものとする。 

３－10－４ 舗装撤去工 

舗装撤去工については、第６編13－４－４舗装打換え工の規定によるもの

とする。 

３－10－５ 路床安定処理工 

路床安定処理工の施工については、第３編２－７－２路床安定処理工の規

定によるものとする。 

３－10－６ 盛土工 

盛土工の施工については、第１編２－４－３路体盛土工、２－４－４路床

盛土工の規定によるものとする。 

３－10－７ 法面整形工 

法面整形工の施工については、第１編２－４－５法面整形工の規定による

ものとする。 

３－10－８ 法面植生工 

法面植生工の施工については、第３編２－14－２植生工の規定によるもの

とする。 

３－10－９ アスファルト舗装工 

アスファルト舗装工の施工については、第３編２－６－７アスファルト舗

装工の規定によるものとする。 

３－10－10 コンクリート舗装工 

コンクリート舗装工の施工については、第６編２－３－10コンクリート舗

装工の規定によるものとする。 

３－10－11 薄層カラー舗装工 

薄層カラー舗装工の施工については、第３編２－６－13薄層カラー舗装工

の規定によるものとする。 
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３－10－12 ブロック舗装工 

ブロック舗装工の施工については、第３編２－６－14ブロック舗装工の規

定によるものとする。 

３－10－13 区画線工 

区画線工の施工については、第３編２－３－９区画線工の規定によるもの

とする。 

３－10－14 道路付属物工 

道路付属物工の施工については、第３編２－３－10道路付属物工の規定に

よるものとする。 

３－10－15 小型標識工 

小型標識工の施工については、第３編２－３－６小型標識工の規定による

ものとする。 

３－10－16 作業土工 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定によるものとする。 

３－10－17 路側防護柵工 

路側防護柵工の施工については、第３編２－３－８路側防護柵工の規定に

よるものとする。 

３－10－18 縁石工 

縁石工の施工については、第３編２－３－５縁石工の規定によるものとす

る。 

３－10－19 側溝設置工 

側溝設置工の施工については、第６編１－８－３側溝工、１－８－４管渠

工の規定によるものとする。 

 

３－10－20 ます設置工 

ます設置工の施工については、本編２－７－２ます設置工の規定によるも

のとする。 

 

第11節 擁壁工 

３－11－１ 一般事項 

１．本節は、擁壁工として作業土工、補助地盤改良工、土留・仮締切工、水

替工、地下水位低下工、既製杭工、場所打杭工、現場打擁壁工、プレキャ

スト擁壁工、補強土壁工、井桁ブロック工、コンクリートブロック工、緑

化ブロック工、石積（張）工その他これに類する工種について定めるもの
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とする。 

２．その他の一般事項については、各編の規定によるものとする。 

３－11－２ 作業土工 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定によるものとする。 

３－11－３ 補助地盤改良工 

補助地盤改良工の施工については、第３編２－７－９固結工、２－７－10

薬液注入工の規定によるものとする。 

３－11－４ 土留、仮締切工 

土留、仮締切工の施工については、第３編２－３－４矢板工、２－10－５

土留・仮締切工の規定によるものとする。 

３－11－５ 水替工 

水替工の施工については、第３編２－10－７水替工の規定によるものとす

る。 

３－11－６ 地下水位低下工 

地下水位低下工の施工については、第３編２－10－８地下水位低下工の規

定によるものとする。 

３－11－７ 既製杭工 

既製杭工の施工については、第３編２－４－４既製杭工の規定によるもの

とする。 

３－11－８ 場所打杭工 

場所打杭工の施工については、第３編２－４－５場所打杭工の規定による

ものとする。 

３－11－９ 現場打擁壁工 

現場打擁壁工の施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンクリートの

規定によるものとする。 

３－11－10 プレキャスト擁壁工 

プレキャスト擁壁工の施工については、第３編２－15－２プレキャスト擁

壁工の規定によるものとする。 

３－11－11 補強土壁工 

補強土壁工の施工については、第３編２－15－３補強土壁工の規定による

ものとする。 

３－11－12 井桁ブロック工 

井桁ブロック工の施工については、第３編２－15－４井桁ブロック工の規

定によるものとする。 



 

第 10 編下水道編 第３章処理場・ポンプ場（R2.10） 

10-71 
第 10 編下水道編 第３章処理場・ポンプ場編（R2.10） 

３－11－13 コンクリートブロック工 

コンクリートブロック工の施工については、第３編２－５－３コンクリー

トブロック工の規定によるものとする。 

３－11－14 緑化ブロック工 

緑化ブロック工の施工については、第３編２－５－４緑化ブロック工の規

定によるものとする。 

３－11－15 石積（張）工 

石積（張）工の施工については、第３編２－５－５石張（積）工の規定に

よるものとする。 

 

第12節 植栽工 

３－12－１ 一般事項 

１．本節は、植栽工として植栽工、移植工、地被類植付工、種子吹付工その

他これらに類する工種について定めるものとする。 

２．その他の一般事項については、各編の規定によるものとする。 

３－12－２ 植栽工 

植栽工の施工については、第７編第２章第３節植栽工の規定によるものと

する。 

３－12－３ 移植工 

移植工の施工については、第７編第２章第４節移植工の規定によるものと

する。 

３－12－４ 地被類植付工 

地被類植付工の施工については、第７編２－３－６地被類植栽工の規定に

よるものとする。 

３－12－５ 種子吹付工 

種子吹付工の施工については、第３編２－14－２植生工の規定によるもの

とする。 

 

第13節 修景池・水路工 

３－13－１ 一般事項 

１．本節は、修景池・水路工として作業土工、植ます工、修景池工、修景池

水路及びます工その他これらに類する工種について定めるものとする。 

２．その他の一般事項については、各編の規定によるものとする。 

３－13－２ 作業土工 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）
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の規定によるものとする。 

３－13－３ 植ます工 

植ます工の施工については、設計図書により行わなければならない。 

３－13－４ 修景池工 

修景池工の施工については、第７編３－８－10流れ工の規定によるものと

する。 

３－13－５ 修景池水路及びます工 

修景池水路及びます工の施工については、第７編３－８－10流れ工の規定

によるものとする。 

 

第14節 場内付帯工 

３－14－１ 一般事項 

１．本節は、場内付帯工として作業土工、門扉工、フェンス工、デッキ工、

四阿工、ベンチ工、モニュメント工、パーゴラ工、旗ポール工、遊具工、

案内板工、花壇工、階段工、給水設備工、照明工その他これらに類する工

種について定めるものとする。 

２．その他の一般事項については、各編の規定によるものとする。 

３－14－２ 作業土工 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定によるものとする。 

３－14－３ 門扉工 

門扉工の施工については、第７編３－11－４門扉工の規定によるものとす

る。 

３－14－４ フェンス工 

フェンス工の施工については、第７編３－11－５柵工の規定によるものと

する。 

３－14－５ デッキ工 

デッキ工の施工については、第７編３－７－15階段工、公園橋工、デッキ

工の規定によるものとする。 

３－14－６ 四阿工 

四阿工の施工については、第７編３－12－３四阿工の規定によるものとす

る。 

３－14－７ ベンチ工 

ベンチ工の施工については、第７編３－10－４ベンチ・テーブル工の規定

によるものとする。 
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３－14－８ モニュメント工 

モニュメント工の施工については、設計図書により行わなければならない。 

３－14－９ パーゴラ工 

パーゴラ工の施工については、第７編３－12－３四阿工の規定によるもの

とする。 

３－14－10 旗ポール工 

旗ポール工の施工については、設計図書により行わなければならない。 

３－14－11 遊具工 

遊具工の施工については、第７編第３章第９節遊戯施設整備工の規定によ

るものとする。 

３－14－12 案内板工 

案内板工の施工については、設計図書により行わなければならない。 

３－14－13 花壇工 

花壇工の施工については、第７編３－８－６花壇工の規定によるものとす

る。 

３－14－14 階段工 

階段工の施工については、第７編３－７－15階段工、公園橋工、デッキ工

の規定によるものとする。 

３－14－15 給水設備工 

給水設備工の施工については、第７編第３章第３節給水設備工の規定によ

るものとする。 

３－14－16 照明工 

照明工の施工については、第７編３－６－３照明設備工の規定によるもの

とする。 

 

第15節 構造物撤去工 

３－15－１ 一般事項 

１．本節は、構造物撤去工として作業土工、構造物取壊し工、構造物撤去工

その他これらに類する工種について定めるものとする。 

２．その他の一般事項については、各編の規定によるものとする。 

３－15－２ 作業土工 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定によるものとする。 

３－15－３ 構造物取壊し工 

構造物取壊し工の施工については、第３編第２章第９節構造物撤去工の規
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定によるものとする。 

３－15－４ 構造物撤去工 

構造物撤去工の施工については、第３編第２章第９節構造物撤去工の規定

によるものとする。 

 

第16節 試験 

３－16－１ 一般事項 

本節は、処理場、ポンプ場の土木構造物における各種試験について定める

ものとする。 

３－16－２ 水張試験 

１．請負人は、水張試験については、特記仕様書または監督員が指示する時

期に以下の施設について、請負人の責任で実施しなければならない。 

なお、試験に先立ち水張試験計画書を作成し、監督員に提出しなければ

ならない。 

２．水張試験を実施する施設 

沈砂池、ポンプ井、調整池、最初沈殿池、生物反応槽、最終沈殿池、塩

素混和池、濃縮タンク、消化タンク、洗浄タンク、受水槽、冷却水槽、そ

の他監督員が指示したもの。 

３．請負人は、水張試験に使用する水はできるだけ清澄な水を使用するもの

とし、施設を汚したり腐食等の影響を与えないよう注意しなければならな

い。 

なお、受水槽、冷却水槽等の水張試験には水道水を使用しなければなら

ない。 

４．請負人は、施設の規定水位まで水張りを行い、コンクリートの吸水によ

る水面低下安定後、２４時間の水面低下試験を行わなければならない。２

４時間後の水面低下は５㎜程度以内とする。また、請負人は、監督員の立

会のもと、水面低下及び漏水の有無、越流堰の水平度について確認しなけ

ればならない。 

なお、水張試験時に埋戻し等により目視できない箇所については、予め

ひび割れの発生状況を確認しなければならない。 

５．請負人は、特記仕様書の規定により試験実施後、監督員立会のもとに漏

水の有無、越流堰の水平度等を詳細に調査しなければならない。漏水及び

水平度で手直しが必要な場合は補修計画書を作成し監督員の確認を受け

たうえ補修し、必要のある場合は再試験を行わなければならない。 

６．請負人は、水面低下量及び水平度の測定結果、漏水箇所並びにその補修
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状況を示す図面及び写真等を添付した報告書を監督員に提出しなければ

ならない。 

３－16－３ 気密試験 

気密試験は特記仕様書によるものとする。 

３－16－４ 試運転調整 

請負人は各試験合格後、監督員が指示する期間、関連の機械、電気設備の

総合的機能試験（総合試運転）に協力しなければならない。 
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第１１編 水 道 編 

第１章 通 則 

第１節 通則 

１－１－１ 適用範囲 

この章は、水道工事（電気、機械、建築関係及び給水装置工事を除く｡）の施

行に関する一般事項を示すものである。 

１－１－２ 衛生管理 

１．請負人は、水道工事施行に当たり衛生管理に十分注意し、下請負人及び作業

員を含めた工事関係者全員に衛生上の注意事項を周知徹底させなければなら

ない。 

２．貯水場、浄水場、配水場等の水道施設構内に立入って作業する場合は水道施

設立入願いを提出し、許可を受けなければならない。 

なお、本市が指示した場合は、構内作業従事者の名簿も併せて提出すること。

また、立入りする工事関係者には、ヘルメット、腕章等により所属を明らかに

させるとともに、別途指示する構内作業心得を周知徹底させなければならない。 

３．本市が必要と認めるときは、工事関係者に対する検便、感染症の予防措置等

を指示することがある。 

なお、検便は病原体が便中に排せつされる感染症（赤痢、パラチフス、腸チ

フス、サルモネラ、その他本市の指示する項目）について、その保菌者の有無

を検査するもので、検査は６ヶ月毎に行わなければならない。この場合、請負

人は、その結果を示す書面を本市に提出しなければならない。 

１－１－３ 提出書類 

請負人は、水道工事施行に当たり第３編１－１－９提出書類に規定するものの

ほか、表１－１により必要な書類を提出しなければならない。 

なお、提出した内容に変更が生じたときは、その都度すみやかに変更書類を提

出するものとする。 
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表１－１ 提出書類 

提出する書類名 部数 提 出 先 提出期限 備 考 

構内作業従事者名簿 １部 

工事担当課また

は 

工事担当事務所 

水道施設構内 

作 業 開 始 前 
1-1-2 

検便及び感染症予防 

措 置 等 結 果 報 告 書 
１部 

水道施設構内 

作業開始前及 

び６ヶ月ごと 

1-1-2 

配 管 工 経 歴 書 １部 
配管継手作業 

開  始  前 
2-2-1 

溶接技術者資格証明 

書（写）及び経歴書 
１部 

溶接継手作業 

開  始  前 
3-2-1 

 

１－１－４ 立会施工 

設計図書において指定された工事のほか、配水池等の水密コンクリート工事及

び監督員の指示する工事については、監督員立会のうえ施工しなければならない。 

１－１－５ 完成図書 

１．請負人は、工事完成時に完成図を作成し本市に提出しなければならない。 

２．配水池等基幹施設工事については完成図を提出するとともに、設計図書また

は、監督員の指示があるものについては工事記録一覧表、工事報告書等を作成

し、提出しなければならない。 

３．管布設工事における完成図は、本市水道局所有のデジタル管理図と、配管詳

細図を追加または、修正し、出力したものとする。 

なお、詳細については「管工事完成図作成マニュアル（神戸市水道局配水課）」

によること。 

４．電送管、電送ピットについても位置等が明確になるようにしなければならな

い。 

５．配管記号は、表１－２による。 



 

第 11 編水道編 第１章通則（R2.10） 

 
第 11 編水道編 第１章通則（R2.10） 

11-3 

表１－２ 配管記号 
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１－１－６ 支給材料 

１．支給材料の取扱については、第１編１－１－16支給材料及び貸与品によるほ

か、以下の項にもよらなければならない。 

２．支給材料には、水道局西部センター（須磨区大池町５丁目）等で購入してい

る材料（以下、「貯蔵材料」という。）と、当該工事のみについて別途購入する

材料（以下、「別途購入材料」という。）がある。 

３．支給材料の引渡しを受けたときは、遅滞なく受領書を提出しなければならな

い。 

４．別途購入材料については、本市の納入検査を受けるまでの間の材料の保管は、

その材料を製作した請負人が行い、本市の検査に合格した材料は、請負人が現

場保管を行うものとする。 

なお、請負人は、保管中破損の生じないようにしておかなければならない。

また、工事完成後その受払計算書を提出しなければならない。 

５．支給材料の運搬及び積おろしに際しては、幅広のベルトを使用する等、管及

び塗装に傷が付かないよう、丁寧に取扱うとともに、管内外面の防食塗装に傷

を付けないよう、特に注意しなければならない。 

６．工事施行の結果、支給材料を返納する場合、請負人は、工事完成前に所定の

返納伝票を添えて残材を返納し、精算しておかなければならない。 

返納材料は、汚れを清掃し、必要に応じて補修を行う等、支給時と同等の状

態にして返納しなければならない。 

７．支給材料においては、引渡し場所から現場まで及び現場から返納場所までの

運搬及び積おろしは、すべて請負人が行うものとし、これに使用する機械、貨

物自動車等の種別及び能力については前もって監督員に報告しておかなけれ

ばならない。 

１－１－７ 請負人購入材料 

１．請負人が購入する水道用配管材料（以下「水道用配管材料」という）とは、

水道用鋳鉄管、水道配水用ポリエチレン管、水道用弁・栓類、水道用鉄蓋類、

及びこれらの付帯材料とする。なお、水道用鋼管については、第３章鋼管によ

る。 

２．水道用配管材料については、第２編材料によるほか、以下の項にもよらなけ

ればならない。 

３．請負人は配管工事着手前に、「配管計画図」と、それに基づく「使用材料集

計表」を本市に提出すること。また、使用材料については「材料承諾申請書」

を作成し本市の承諾を得ること。 

４．水道用配管材料は公益社団法人日本水道協会または、本市の指示する別途検

査に合格したものとし、現場搬入時において、本市が行う材料検査合格後使用
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すること。なお、材料搬入時には、その都度事前に「材料検査願書」を本市に

提出すること。 

５．水道用配管材料については不足が生じ無いように管理し、切管等残材につい

ては工事毎に全て請負人が責任を持ってスクラップ処分をすること。また、処

分伝票を監督員に提示すること。 

６．水道用配管材料の取り扱い及び搬入については、１－１－６支給材料による。 
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第２章 管 路 

 

第１節 土工 

管路土工は、第１編 第１章 総則及び第３編 第２章 一般施工によるほか、「水

道配管用仕様書」によるものとする。 

 

第２節 管工 

管工は、「水道配管用仕様書」によるものとする。 

 

第３節 舗装工 

路面復旧工は、第10編２－９－３道路復旧工によるほか、「水道配管用仕様書」

によるものとする。 
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第３章 鋼 管 

 

第１節 鋼管管体製作 

３－１－１ 一般事項 

１．請負人は、設計図書に基づき、詳細な製作図を３部（２部返却用）本市に提

出し、承諾を得た後に製作に着手しなければならない。 

なお、搬入及び保管にあたっては、内外面塗装の損傷及び管の変形が生じな

いように適切な方法で保護し、管端には適当な支え及び蓋を取付けなければな

らない。 

２．製作した管体を現場に搬入後、本市の納入検査を受けるまでの間の鋼管類の

保管は、その管体を製作した請負人が行わなければならない。 

３．本市の検査に合格した管体は、管布設工事の請負人が現場保管を行うものと

する。ただし、管体を製作した請負人は、現場保管上の注意を据付工事の請負

人に説明し、保管中破損の生じないように指導しておかなければならない。 

３－１－２ 鋼管材料 

使用材料の規格及び適用仕様は、以下の各項によるものとする。 

１．鋼  板 

JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）    SS400 

JIS G 3106（溶接構造用圧延鋼材）    SM400 またはSM490A 

２．鋼  管 

JIS G 3454（圧力配管用炭素鋼鋼管）   STPG370 

JIS G 3457（配管用アーク溶接炭素鋼鋼管）STPY400 

JIS G 3443-1（水輸送用塗覆装鋼管第1部:直管）   STW 370 またはSTW 400 

但し、STPG370、STW 370及び電気抵抗溶接により製造するSTW 400を使用す

る場合、耐溝食電気抵抗溶接鋼管または同等品以上とし、本市の承諾を得るこ

と。また検査時にミルシートを提出すること。 

異形管については、設計書または設計図に明記なき事項は、JIS G 3443-2（水

輸送用塗覆装鋼管第２部:異形管）の規定によること。 

SS400 巻管を使用する場合は、設計図書に示す管厚以上の管を使用すること

とし、使用にあたっては、本市の承諾を得ること。 

３．溶接棒 

JIS Z 3211のうちE4319,E4319U,E4311,E4316H15,E4316UH15のいずれかとす

る。 

ただし、裏波溶接には、JIS Z 3211のうちE4916H15,E4916UH15またはJIS Z 
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3211のE4316H15,E4316UH15を使用すること。 

４．塗覆装 

（１）内面塗装 

内面塗装は、JWWA K 157（水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料塗装方法）ま

たはJWWA K 135（水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装方法）によるものとし、

色相については、グレー色（N4程度）とする。また、塗装厚は、0.4㎜以上

とする。 

現地搬入は内面塗装の硬化・乾燥が完了してから行うこと。ただし、液状

エポキシ樹脂塗料を用いた場合で強制乾燥を行う際は、監督員の承諾を得る

ものとし、塗装部を115℃以上に加熱してはならない。 

なお、これ以外の塗装を行う場合は、本市の承諾を得なければならない。 

布設現場における溶接部の内面塗装仕様は、JWWA K 157（水道用無溶剤形

エポキシ樹脂塗料塗装方法）によるものとするが、現場塗装部と工場塗装部

の継目の重ね幅は、監督員と協議のうえ決定するものとする。 

塗装膜は十分な乾燥を行い、通水時に臭気が残らないようにしなければな

らない。 

なお、本市が指示する場合には、本市水道局水質試験所の臭気試験に合格

しなければならない。試験の結果、不合格となった場合、請負人は、乾燥等

のために必要な設備及び作業を行わなければならない。 

（２）外面塗装 

外面塗装は、表３－１を標準とし、適用区分は設計図書による。 

表３－１ 外面塗装種別 

適用区分 工場塗装 現場塗装 

埋
設
部 

直管 ポリエチレン被覆 2.0mm以上 水道用ジョイントコート 

（JWWA K 153） 
ポリウレタン被覆 2.0mm以上 

異形管    ポリウレタン被覆 2.0mm以上 

適用区分 塗装仕様 塗  料  名 回 数 膜厚μ/回 方 法 塗装間隔(20℃) 

露
出
部 

工
場
塗
装 

S-1 

厚膜形無機ジンクリッチペイント １回 ７５ スプレー ２日～１０日 

エポキシ樹脂塗料下塗（ﾐｽﾄｺｰﾄ） １回 ― スプレー 

 

１日～１０日 

エポキシ樹脂塗料下塗 １回 ６０ スプレー 

 

１日～１０日 

エポキシ樹脂塗料下塗 １回 ６０ スプレー 

 

１日～１０日 

ふっ素樹脂塗料用 中塗 １回 ３０ スプレー 
 

 

ふっ素樹脂塗料 上塗 １回 ２５ スプレー １日～１０日 

現
場
溶
接
部 

S-1 

変性エポキシ樹脂塗料下塗又は 

変性ウレタン樹脂塗料下塗 
５回 ３００ 

は  け 

ローラー 
１日～１０日 

ふっ素樹脂塗料用 中塗 １回 ３０ 
は  け 

ローラー 

 

 

ふっ素樹脂塗料 上塗 １回 ２５ 
は  け 

ローラー 
１日～１０日 
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第２節 鋼管現場工 

３－２－１ 鋼管布設工 

鋼管布設工については、第１１編２－２－２管布設工によること。 

３－２－２ 鋼管継手工 

１．現場溶接作業に従事する溶接工は、JIS Z 3801（溶接技術検定における試験

方法ならびにその判定基準）に定める専門級N-2PまたはA-2P（中肉固定管の突

合せ継手）の資格を有する者またはこれと同等以上の資格を有するものとし、

施工前に資格証明書の写し及び経歴書を本市に提出し、承諾を得なければなら

ない。 

２．現場溶接については日本水道鋼管協会の施工基準によるほか、以下によらな

ければならない。 

３．現場溶接に際しては、監督員及び据付工事の請負人と工程を十分に協議し、

相互協調して円滑に施工しなければならない。 

４．溶接は原則として、アーク溶接とする。 

なお、これ以外の溶接を行う場合には、監督員の承諾を得なければならない。 

５．溶接部は、各工程において、以下の各項の確認を行わなければならない。 

（１）溶接施工前 

肌付、開先の角度、ルート間隔の寸法及び溶接面の清掃の良否 

（２）溶接施工中 

溶接順序、棒径、運棒法、電流、電圧、アーク長、溶込み、各層間のスラ

グの清掃及び裏はつり 

（３）溶接終了後 

ビード表面の整否、アンダーカット、オーバーラップ、ブローホール、割

れ、クレーターの状態、スラグ及びスパッタの除去の良否、隅肉の大きさ及

び溶接の余盛の寸法 

６．突合せ溶接は、特に指定のある場合を除き最小の余盛とし、余盛高さは、母

材厚12㎜未満では１.５㎜以下、母材厚12㎜以上では２.５㎜以下とする。 

継手の目違い寸法は、縦方向継手については、母材厚の５％以下、周方向継

手については、母材厚の25％以下としなければならない。 

７．隅肉溶接の脚長（サイズ）は、表３－２を標準とする。ただし、Ｔ型継手で

母材厚６㎜未満の場合は、薄い方の母材の厚さとするが４㎜を超える必要はな

い。また、鋼管の分岐継手の隅肉溶接の脚長は薄い方の管の母材厚の２倍以下

まで増すことができる。 
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表３－２ 隅肉溶接の脚長 

薄い方の母材厚 連続隅肉（㎜） 断続隅肉（㎜） 

９㎜以上 

９㎜未満 

５ 

４ 

６ 

５ 

 

８．隅肉の余盛高さは、（0.1Ｓ＋1.0）㎜以下でなければならない。ただし、Ｓ

は脚長である。 

９．本溶接の一部と重なる仮付けは、底まで十分はつり取らなければならない。 

10．突合せ溶接を行う母材の厚さの差が３㎜を超えるときは、厚い方の母材の開

先部付近を薄い方の母材の厚さまで削減しなければならない。削減する傾斜は

１／４以下とし、片勾配としてさしつかえない。ただし、Ｔ型突合せ溶接につ

いてはこの限りではない。 

11．溶接継手を一箇所に集中させたり、あまり接近させてはならない。 

 

第３節 検査 

３－３－１ 工場及び現場検査 

１．工場検査は、すべて日本水道協会検査とし、受検証明書を１部提出しなけれ

ばならない。ただし、設計図書により、日本水道協会検査が不要とされている

場合においては、日本水道協会の検査規定に準拠した社内検査を行い、検査結

果を提出しなければならない。 

２．監督員が指示する場合は、日本水道協会検査の期日をあらかじめ報告しなけ

ればならない。 

３．現場検査は、監督員立会のうえ行うものとする。 

４．放射線透過試験 

（１）溶接部の内部欠陥に対する検査は、JIS Z 3104（鋼溶接継手の放射線透過

試験方法）附属書２「鋼管の円周溶接継手の撮影方法及び透過写真の必要条件」

によって行い、その検査結果は、附属書４「透過写真によるきずの像の分類方

法」の３類以上を合格とする。撮影記録は、JIS Z 3104の記録事項を撮影箇所

ごとに記入するとともに、一覧表を作成し、階調計濃度差及び写真濃度範囲を

付記し、フィルムを添えて提出しなければならない。 

また、監督員が指示する場合は３類のフィルムについて等級分類記録表（日

本溶接協会検査委員会制定）を提出しなければならない。 

（２）検査結果の等級分類を行う技術者は、一般社団法人日本非破壊検査協会の

非破壊検査技術者認証制度により、放射線透過試験レベル２以上の資格を有す

る者とし、資格証明書の写しを提出しなければならない。 
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（３）具体的な検査箇所は、監督員の指示によらなければならない。試験箇所数

は、設計図書による。ただし、検査により不合格となった場合、試験箇所数の

増加分にかかる費用は、請負人が負担しなければならない。 

（４）溶接箇所の撮影は、以下の方法によらなければならない。 

１）管径75㎜は、二重壁両面撮影、管径100㎜以上は、二重壁片面撮影とする。 

２）撮影順序及び撮影枚数は、「土木工事施工管理基準 品質管理基準」によ

るものとする。 

３）透過度計及び階調計は、JIS Z 3104（鋼溶接継手の放射線透過試験方法）

及び付属書４（透過写真によるきずの像の分類方法）によるものとする。 

５．超音波探傷試験 

（１）現場検査は原則として JIS Z 3104（鋼溶接継手の放射線透過試験方法）に

よるものとするが、この試験が適用できない場合又は特殊な事情の場合には、

WSP008（現場溶接継手部の非破壊検査基準）に規定される超音波探傷試験によ

り内部欠陥に対する検査を実施すること。具体的な検査箇所及び試験箇所数は

「４．放射線透過試験」による。なお、検査は全周とし、これによりがたい場

合は別途監督員と協議すること。なお、検査結果として試験記録を提出するこ

と。 

（２）検査結果の等級分類を行う技術者は、一般社団法人日本非破壊検査協会の

非破壊検査技術者認証制度により、超音波探傷試験レベル２以上の資格を有す

る者とし、資格証明書の写しを提出しなければならない。 

６．浸透探傷試験 

（１）上記４，５によりがたい場合には、JIS Z 3050（パイプライン溶接部の非

破壊試験方法）に規定される浸透探傷試験により表面欠陥について検査を実施

すること。合否判定基準については JIS Z 3050 の付属書に記載される A 基準

による。具体的な検査箇所及び試験箇所数は「４．放射線透過試験」による。

なお、検査は全周とし、これによりがたい場合は別途監督員と協議すること。

なお、検査結果として試験記録を提出すること。 

（２）検査結果の判定を行う技術者は、一般社団法人日本非破壊検査協会の非破

壊検査技術者認証制度により、浸透探傷試験レベル２以上の資格を有する者と

し、資格証明書の写しを提出しなければならない。 

７．外面塗装埋設部の検査は、JIS G 3443（水輸送用塗覆装鋼管）により行い、

露出部はWSP 009、内面塗装はJWWA K 135の検査方法に準拠するものとする。

それ以外の検査方法による場合は、本市の承諾を得るものとする。 

８．工場検査及び現場検査において不合格となった場合は、以下の各項により補

正しなければならない。また、補正を行った後には、再検査を行わなければな
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らない。この場合、再検査にかかる費用は請負人の負担とする。 

９．ブローホール、スラグの巻込み、溶込不足等の有害な欠陥のある溶接部は、

削除して再溶接しなければならない。 

10．溶着金属に割れが入った場合は、その溶着金属を全長にわたり削除して再溶

接しなければならない。この場合、削除の起点及び終点は、放射線透過検査等

で割れの限界が明らかであっても、割れの端から少なくとも50㎜以上外側にと

らなければならない。 

11．溶着金属の割れが母材に及んだ場合は、母材を取替えなければならない。 

12．アンダーカットの部分は、溶接金属を付加溶着して補正しなければならない。

その基準値は表３－３によるものとする。 

表３－３ アンダーカットの補正基準値 

母 材 厚 

（㎜） 

 
許容規定値 

溶接線長の90％ 

がこの範囲以下 

 であること (㎜) 

許容限界値 

 

（すべて手直し） 

（㎜） 

ｔ≦６ 

ｔ＞６ 

0.3 

0.5 

0.6 

0.8 

 

13．溶接部材に構造耐力上有害な変形が残った場合または残るおそれのある場合

は、これを適切な方法で矯正または補強しなければならない。 

14．設計図書により指示する場合は、空気圧または水圧試験を行わなければなら

ない。
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第４章 配水池築造 

 

第１節 共通事項 

４－１－１ 一般事項 

配水池等の水槽構造物は高度の水密性を必要とするものであるから、第１編第

３章 無筋、鉄筋コンクリートの該当項目によるほか、この章の各項に従い入念

に施工しなければならない。 

４－１－２ 水密検査 

１．配水池等の水槽構造物は、本市が行う水密検査を受けなければならない。 

なお、本市の都合により工事完成後に水密検査を行う場合にあっても立会わ

なければならない。 

２．水密検査は、本市により必要水位まで湛水し、漏水が認められないことをも

って合格とする。 

３．水密検査の結果、漏水が認められた場合の手直しに際しては、前もって手直

し方法等について本市の承諾を得なければならない。また、手直し完了後には

再検査を受けなければならない。 

 

第２節 ＲＣ配水池本体工 

４－２－１ 配水池躯体工 

１．コンクリート打設 

(１)コンクリート打設については、作業体制･機材・打設手順･締固め方法等の

詳細について、監督員の承諾を得なければならない。 

（２）コンクリートの打設に際しては、材料分離、コールドジョイント等の有害

な欠陥を生じないよう、ワーカビリティ、打設量に応じて運搬、投入、締固

め方法等を定めるとともに、コンクリートは連続的に打設しなければならな

い。特に、型枠が高い場合には、材料の分離を防ぎ、上部の鉄筋または型枠

にコンクリートが付着して硬化するのを防ぐため、型枠に投入口を設けるか、

縦シュートあるいはポンプ配管の吐出口を打ち込み面近くまで下げてコン

クリートを打ち込まなければならない。この場合、シュート、ポンプ配管、

バケット、ホッパー等の吐出口と打ち込み面までの高さは、１.５ｍ以下を

原則とする。 

（３）壁または柱のような高さが大きいコンクリートを連続して打ち込む場合に

は、打ち込み及び締固めの際、ブリージングの悪影響をできるだけ少なくす

るように、コンクリートの１回の打ち込み高さや打ち上がり速度を調整しな
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ければならない。 

２．養生 

（１）養生日数はできるだけ長期間とし、コンクリート表面は常に湿潤状態に保

っておくとともに、養生期間後においても適宜散水等を行い、急激な乾燥、

温度低下等によるひび割れが生じないように務めなければならない。特にコ

ンクリートの硬化熱の放熱による温度降下と乾燥による収縮とが同じ時期

にならないように養生の方法、期間を定めなければならない。 

（２）寒中コンクリートの施工に際しては、シート掛け等により、通風を遮断す

るほか、設計図書に関して監督員と協議のうえ適切な加温設備を設置する等

コンクリートの温度低下を防がなければならない。この場合、コンクリート

が急激に乾燥したり、局部的に熱せられたりしないようにしなければならな

い。また、加熱養生等の養生が終わった後は、コンクリートの温度を急激に

低下させてはならない。 

３．打継目 

（１）打継目はできる限りさけるように打設計画をたてるとともに、その位置に

ついては設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

（２）コンクリート打設に先立つ各種の作業においては、打継目に木片、土砂等

の有害物が入らないよう注意するとともに、新コンクリート打設前には打継

目を点検して、これらの有害物が残存していない事を確認しておかなければ

ならない。特に、底版と側壁との打継ぎに際しては、型枠組立て後において

も、打継目を清掃するものとし、清掃方法については、設計図書に関して型

枠組立て開始前に監督員と協議しなければならない。 

（３）打継目のレイタンスは、打継目に硬化遅延剤を塗布または散布して、打継

目のみが、未硬化の状態である時期に除去するのを原則とする。除去開始時

期、作業員数、作業器材の能力及び数量等の決定に際しては、処理面積、打

設後の気温、その他の条件について十分考慮しておかなければならない。や

むを得ずコンクリート硬化後に打継目処理を行う場合は、事前に監督員の承

諾を得なければならない。この場合、コンクリートの骨材を浮かせたり、微

細なクラックを発生させることのないよう慎重に施工しなければならない。 

（４）打継目のレイタンス除去完了後は、その仕上がりについて監督員と立会確

認をしなければならない。 

（５）打継目に止水板等を入れる場合は、止水板の位置がずれたり、曲がったり

しないようにコンクリートを打設し、特に、入念に締固め、必ず再振動締固

めを行うものとする。 

（６）ひび割れ誘導目地を設ける場合、ひび割れ防止筋との位置関係に注意し、
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その目的を果すよう入念に施工しなければならない。 

（７）配水池本体の底版と壁は、ひび割れ誘導目地の効果を十分に発揮させるた

めハンチの上で打継ぐこと、また、頂版と壁はハンチの下で打継ぐことを原

則とする。 

（８）打継目端部処理は、Vカット（30mm×30mm×1/2）し、ポリマーモルタルに

て成形すること。 

４．鉄筋工 

（１）継手位置を変更する必要がある場合及び本市が指示した場合は継手位置が

わかる図面を作成し、本市に提出しなければならない。 

（２）鉄筋の加工に当たっては、鉄筋の基準径等実寸による組立順序を考慮した

上で詳細加工寸法を決定し、本市に提出しなければならない。 

（３）底版、頂版の鉄筋は全結束とする。 

（４）誘発目地の位置を変更した場合はひび割れ防止筋の配筋も合わせて変更す

ること。 

５．型枠工 

（１）型枠の清掃、検査及びコンクリート打設等の便宜のため、型枠には一時的

開口部を設けなければならない。また、その位置、大きさ等については監督

員と協議しなければならない。 

（２）型枠の組立てに用いるセパレーターは、両端にコーンを有するものでなけ

ればならない。 

６．脱型 

（１）脱型完了後、コンクリートの施工不良等により生じた躯体の欠陥の有無に

ついて監督員の確認を受けなければならない。 

（２）コンクリートの施工不良等により生じた躯体の欠陥部（ジャンカ、クラッ

ク、コールドジョイント、コーン周りのクラック等）は、設計図書に関して防

水業者と十分協議のうえ、請負人の責任において、構造上、防水上支障のない

方法で補修しなければならない。 

なお、具体的な補修方法については、設計図書に関して本市の承諾を得なけ

ればならない。  

４－２－２ 防水工 

１．池内防水に使用する材料は、JWWA K 143（水道用コンクリート水槽内面エポ

キシ樹脂塗料塗装方法）に適合するものとし、公的機関による試験成績表を提

出し、本市の承諾を得ること。 

２．防水工は、別途設計図書に指定する防水工法の専門業者による責任施工とす

る。 
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３．防水施工後、十分な強制乾燥を行い、通水時に臭気が残らないようにしなけ

ればならない。また、臭気は水道水に溶けやすいので乾燥作業時は、供用中の

隣接池に影響を与えないようにしなければならない。 

  ４．JWWA K 143に基づいて実施する付着力の試験については、監督員立会の上、

監督員の指示する場所で実施しなければならない。また、試験片を用いて乾燥

膜厚の測定を実施すること。 

  ５．本市が指示する場合には、本市水道局水質試験所の臭気試験に合格しなけれ

ばならない。試験の結果、不合格となった場合、請負人は、監督員と協議のう

え、必要な措置を講じなければならない。 

 

第３節 プレストレストコンクリート製水槽 

材料及び施工は、日本水道協会の「水道用プレストレストコンクリートタンク標

準仕様書」、「水道施設設計指針・解説」、「水道施設耐震工法指針・解説」及び土木

学会の「コンクリート標準示方書」、「プレストレストコンクリート設計施工指針」

に準拠すること。ただし、鉄筋コンクリート構造部分の施工については第１節及び

第２節による。 

 

第４節 鋼製水槽 

材料及び施工は、日本水道鋼管協会の「鋼製配水池技術指針、WSP-048」JIS B 8501

「鋼製石油貯槽の構造（全溶接製）」及び土木学会「コンクリート標準示方書」に

準拠すること。ただし、鉄筋コンクリート構造部分の施工については第１節及び第

２節による。 

 


