
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 深江北住宅１・２号棟エレベーター設置他機械設備工事 

契約変更内容（第 1 回設計変更） 

１．屋外給水管の迂回ルートを変更（1 号棟） 

２．屋外排水管の迂回工事を追加（2 号棟） 

３．排水立管の管種をＶＰから耐火ＶＰへ変更 

４．排水立管に掃除口を追加（1,3,5 階） 

５．排水立管の改修を取止め（1号棟 504号室） 

６．排水立管を新設する位置を既設管の位置へ変更（Ｍタイプ住戸） 

７．屋内共用給水管のルートを変更（1,2 号棟） 

８．石綿飛散防止対策を追加（外壁） 

９．浴室に換気扇を新設（全住戸） 

10．洗濯機の移設を追加（居ながら住戸） 

11．レントゲン検査の対象を代表住戸のみへ変更（1号棟 104号室,2号棟 103 号室,308 号室） 

12．排水横引き管のルートを変更（L タイプ住戸） 

13．便所のパイプ用ファンに防虫網を追加（L タイプ住戸） 

14．大便器を壁排水型から床排水型へ変更（L タイプ(空家住戸)） 

15．排水横引き管の一部は既設流用とし、残りは残置とする（L タイプ住戸） 

16．既設洗濯水栓の撤去跡に化粧プラグを追加（Ｍタイプ住戸） 

17．洗面器の撤去再取付を追加（L タイプ(居ながら住戸)） 

18．床の仮復旧を追加（居ながら住戸・仮トイレ住戸） 

19．天井の仮復旧を追加 

   （1 号棟 102,402号室、2号棟 101,107,202,207,208,301,302 号室）） 

20．工期の延長及び工期の延長に伴う共通費の増額 

    （令和 9年 1月 29日から令和9年3月 16日に変更、延期日数46日） 

21．居ながら改修を空家修繕工事へ変更 

契約変更の理由 

1, 2, 14.既設部分に設計図書との相違が確認されたため、現況に合わせて仕様を変更した。 

10-12, 15, 17-19. 

現場納まりの詳細検討の結果、仕様の変更により、居住者の負担が軽減できるため。 

3, 4, 6, 7, 9, 13, 16．仕様を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため。 

５, 21．居住者の都合による。 

８．石綿含有建材の事前調査結果による。 

20.別途「深江北住宅１・２号棟エレベーター設置他工事」の工期延長に伴い、４６日の工期延長が必要

となった。 

 

（公表様式第６号） 


