
建物図面

※建物図面は、参考図面です。現況と異なる場合は、現況を優先してください。
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武本設計監理

一級建築士第９６３７８号　武本載乙
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既設コンクリート基礎（3750×1100×100H）

屋外露出 Ｃ

玉津地域福祉センター改修機械設備工事

S=1/100改修後屋上平面図

注）　点線表示（　　　　　　）は既設、実践表示は新設を示す。

注）　室内機⇔リモコン間の操作線（本工事）は、ＥＭ－ＣＥＥ １．２５－２Ｃ とする。メタルモールは電気工事とする。

注）　冷媒管で屋外露出部分の外装は、樹脂製化粧カバーとする。

注）　２次側電気工事の絶縁測定を行い、完成図書に添付のこと。
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注）　室内機⇔室内機間の配線（本工事）は、ＥＭ－ＣＥＥ ２．０ー２Ｃ とし、冷媒管に巻付けとする。

注）　室外機⇔室内機間の渡り配線（本工事）は、ＥＭ－ＥＥＦ ２．０－２Ｃ とし、冷媒管に巻付けとする。

屋外露出（9.5Φ,19.1Φ）

屋外露出（9.5Φ,19.1Φ）

※室内機移設の際、冷媒再充填
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